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rivestito in Polietilene sp. 2,5 mm 

costruito secondo tab. GASD A.01.04.01

DN 250 (10") De 273,1 mm sp. 7,8 mm

Tubo di protezione in acciaio grado EN L415 NE/ME

costruito secondo tab. GASD A.09.06.02

Apparecchiatura di sfiato e presa di segnalazione fuga gas Tipo2

costruito secondo tab. GASD A.01.03.01

Tubo di sfiato in Fe 33 UNI 7287/74 DN 80 (3") sp. 2,9 mm 

costruito secondo Tab. GASD A.07.01.05

Punto di misura P.E. a cassetta piantana  

Tubo portacavo in acciaio DN 100 (4") sp. 4,0 mm

Materiale a cura dell'Appaltatore

n. 29

n. 27

170.00 m

n. 2

n. 2

n. 1

TABELLA  ANNOTAZIONI

1a

70,00 m
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9

n. 1

n. 1

n. 1

Tubo di spurgo in Fe 33 UNI 7287/74 DN 80 (3") Sp. 3.0 mm 

Apparecchiatura di spurgo

Chiusino di controllo

Armadio in vetroresina tipo A con sopralzo

20.00 m

10.00 m

rivestito in Polietilene sp. 3,0 mm 

costruito secondo tab. GASD A.01.04.01

DN 900 (36") De 927,2 mm sp. 19,6 mm

Tubo di montaggio in acciaio grado EN L450 NE/ME2b 67,00 m

anelli

Tubo di sfiato e spurgo DN 80 (3")

anelli

Tubo di protezione DN 250 (10")

anelli

Tubo di linea DN 150 (6")

Distanziatori  isolanti a collare con fissaggio ad incastro

n. 20

SERVIZI NEL SOTTOSUOLO

ED EVENTUALMENTE L'UBICAZIONE DI 

INTERESSATI PER ACCERTARE L'ESISTENZA 

DOVRANNO ESSERE CONSULTATI GLI ENTI 

PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI 

ASSE CONDOTTA
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A=87°35'37''

1,53 Rad. 

rivestito in Polietilene sp. 1,8 mm

costruito secondo tab. GASD A.01.01.10

DN 150 (6") De 168,3 sp. 7,1 mm

Tubo di acciaio grado EN L360 NE/ME 

rivestito in Polietilene sp. 1,8 mm

costruito secondo tab. GASD A.01.01.10

a spessore rinforzato per attrav. ferroviario K=2.5 

DN 150 (6") De 168,3 sp. 7,1 mm

Tubo di acciaio grado EN L360 NE/ME 

costruito secondo tab. GASD A.09.02.11

Anello di chiusura termorestringente DN 150 (6") x DN  250 (10")

SEZIONE K-K
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7

TUBO DI LINEA DN 150 (6")

PER POLIFORA PORTACAVI,

SALDATI AL TUBO DI PROTEZIONE

E VERNICIATI

TUBO DI PROTEZIONE DN 250 (10")

TUBO DI MONTAGGIO DN 900 (36")
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N.2 TUBI DI PROT. IN ACCIAIO DN 100 (4")

POLIFORA PORTACAVO

(N°3 TUBI IN PEAD DN 50)

PER POLIFORA PORTACAVI

SEZIONE Y-Y

30 cm min.
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TUBO DI LINEA DN 150 (6")
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N.2 TUBI DI PROT. IN ACCIAIO DN 100 (4")

1a
TUBO DI LINEA DN 150 (6")

POLIFORA PORTACAVO

(N°3 TUBI IN PEAD DN 50)
SEZIONE X-X

30 cm min.

PER TUBI DI PROTEZIONE

TUBO DI PROT. IN ACCIAIO DN 100 (4")

PER POLIFORA PORTACAVI

TUBO DI PROTEZIONE

RIVESTITO

INTASAMENTO CON MALTA CEMENTIZIA

FORMATA DA ADEGUATA MISCELA DI SABBIA

CEMENTO, ACQUA E ADDITIVI FLUIDIFICANTI

TUBO PER INTASAMENTO

COLLARI DISTANZIATORI

ISOLANTI AD INCASTRO

TAPPO IN CALCESTRUZZO

ANELLO DI CHIUSURA

TERMORESTRINGENTE

TUBO DI SFIATO

RIVESTITO
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TAPPI DI CHIUSURA IN CALCESTRUZZO (36"- 10")
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TUBO DI MONTAGGIO DN 900 (36") Sp. 19.6 mm - L=67.00 m

(POSATO MEDIANTE TRIVELLA SPINGITUBO)

TUBO DI PROTEZIONE DN 250 (10") Sp. 7.8 mm - L=69.00 m

N.2 TUBI  PORTACAVO IN ACCIAIO DN 100 (4'') Sp. 4.0 mm L = 85.00 m
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Distanza tra i punti di intercettazione = 883.50 m

250.41631.60

IN PROGETTO

P.I.D.I. n°1
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P.I.D.A./C n°2

SEZ. A-B scala 1:200
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PER ATTRAV. FERROVIARIO K=2.5 De 168.1 Sp. 7.1 mm  L = 70.00 m

TUBO DI LINEA DN 150 (6") Sp. 7.1 mmTUBO A SPESSORE RINFORZATO DN 150 (6")TUBO DI LINEA DN 150 (6") Sp. 7.1 mm
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P-3DN-30°-VB-7.1mm

L-40DN-1°-VB-7.1mm

P-3DN-30°-VB-7.1mm

L-40DN-11°45'30'-VA-7.1mm

DA PORRE F.E.

DN 400 (16") MOP 24 bar

MET. CORTEMAGGIORE-TORINO

P-3DN-45°OBSB-7.1mm
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Metanodotto:

25/02/2022 EMISSIONE LUMINARI0 CLEMENTI
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Progetto di Fattibilita' Tecnico Economica

MOCHI

DN 150 (6'') - DP 24 bar

Ric. All. Comune di Chivasso 
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Telecom

Linea

IN PROGETTO

DN 400 (16") - DP 24 bar

Met. Cortemaggiore-Torino

DA PORRE FUORI ESERCIZIO

DN 400 (16") - MOP 24 bar

Met. Cortemaggiore-Torino
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TUBO DI MONTAGGIO DN 900 (36") Sp. 19.6mm - L=67.00 m (POSATO MEDIANTE TRIVELLA SPINGITUBO)

TUBO DI PROTEZIONE DN 150 (6") Sp. 7.1mm - L=69.00 m

ACQUEDOTTO
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DISEGNI  DI  RIFERIMENTO N.

LEGENDA:

Metanodotto in progetto

Metanodotto da porre fuori esercizio

Metanodotto in esercizio

1:200

DIS-AT-14E-00151

Foglio: C.T.R. - 156040

COROGRAFIA   Scala 1:10000

883.50 m

PROG. KM 49+615

ATTRAVERSAMENTO FERROVIA ASTI-CHIVASSO

da porre fuori esercizio
DN 400 (16'')-MOP 24 bar,
Met. Cortemaggiore-Torino
(20)

in esercizio
DN 400 (16'')-MOP 24 bar,
Met. Cortemaggiore-Torino
(20)

in progetto
DN 400 (16'')-DP 24 bar,
Var. Met. Cortemaggiore-Torino

da porre f.e.
DN 150 (6'')-MOP 24 bar,
All. Com. di Chivasso
(4120197)
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