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PROGETTO REALIZZAZIONE  IMPIANTO  FOTOVOLTAICO E RELATIVE 
OPERE DI CONNESSIONE IN AGRO DI TOLVE – PZ 

LOCALITÀ FONTANA VASCILIEDDI

POTENZA NOMINALE 20 MW

MILANO ENERGY SRLS
VIA MICHELANGELO BUONARROTI N° 35

85010 VAGLIO BASILICATA - PZ
P.IVA 02114040765

COMUNE DI TOLVE

30VA Cl 3P
30VA Cl 3P
30VA Cl 0,2

10VA cl.0,2 UTF

SCARICATORE
MWD 36 10kA

87T

MICOM P631

Fe3

Q1

KVGC 202

REGOLATORE DI
TENSIONE

2A

MICOM P139

81< 81>
27 59 59N

51 51N
50 50N

MICOM P127

81< 81>
27 59 59N

51 51N
50 50N

+ -

10A

ONAN

MICOM P126

50 51P
50 51N
67N
59N
86
79

HI-TEC Serie EXPLORER

OSCILLOPERTURBOGRAFO

Stazione SE TERNA

Stallo produttore

STALLO UTENZA

QUADRO MT 20 kV STALLO TR

QPCS - TR QPLC

BARRATURA AT 150kV SE

SERVIZI AUSILIARI CABINA DI IMPIANTO

20kV 20kV

20kV

20kV

20kV

20kV

20kV

Impianto fotovoltaico
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