33 KV 50Hz In=630A 16KA _ ) ) ) 33 kV 50Hz In=630A 16kA _ ) 33 KV S0Hz [n=630A 16kA 33 KV 50Hz In=630A 16kA _ ) ) 33 KV 50Hz In=630A 16kA _ ) 33 KV S0Hz In=630A 16kA X 33 kV 50Hz In=630A 16kA _

!

—

|
{1
éim
)

©

STAZIONE DI CONSEGNA S&P 8.A STAZIONE TRASFORMAZIONE E trasformazione
PRATICA 202002642 S&P 8.A

= H

=Y

\)/i
SERVIZI e
AUSILIARI | o~
°
. varh

. \

SERVIZI | "
AUSILIARI [ -~
°
varh

"

+

) \
\&Y
SERVIZI | i SERVIZI | I [ %: =81
AUSILIARI [ L avsiar O
W @—h
.vqrh v
' "

SERVIZI | .
AUSILIARI [ L
hd Wh
[

SOTTOCAMPO A S&P 8.B.1-L3
IC

SOTTOCAMPO R S&P 8.B.1-L3

SOTTOCAMPO B S&P 8.B.1-L3
@?)

SOTTOCAMPO C S&P 8.B.1-L3

SOTTOCAMPO D S&P 8.A.1-L1
SOTTOCAMPO B S&P 8.A.1-L1
T ’!?_V%
0>
SOTTOCAMPO A S&P 8.A.1-L1

TERMINI

PIZZILLO

)
L
2885
_____________________________________________ T H INVERTER INGECON INVERTER INGECON INVERTER INGECON INVERTER INGECON INVERTER INGECON SUN INGECON SUN STORAGE INVERTER INGECON INVERTER INGECON INVERTER INGECON INVERTER INGECON INVERTER INGECON INVERTER INGECON
= (’B z ble Dual Inverter Double + Dual Inverter Double Dual Inverter Double + Dual Inverter Dual Inverter al Inverter Double Dual Inverter Double + Dual Inverter ouble Dual Inverter Double + Dual Inverter Double Dual Inverter Double + Dual Inverter
H E 7.200kW 6.400 KW - 630V 7.200kW 6.400 kKW - 630V 3.600 kW 3.200 kW - 630V 7.200kW 6.400 KW - 630V 7.200kW 6.400 KW - 630V 7.200kW 6.400 KW - 630V LEGENDA APPARECCH IATURE
. — . - . —_
— _.d - —
@ SEZIONATORE TRIPOLARE ORIZZONTALE CON LAME DI TERRA
ARP1H5(AR)EX 18-30 kV ARPTHS5(AR)EX 18-30 KV ARP1H5(AR)EX 18-30 KV ARP1H5(AR)EX 18-30 kV ARP1HS5(AR)EX 18-30 kV ARPTHS5(AR)EX 18-30 KV
910m 3x1x240mm? 460m 3x1x240mm? 3720m 3x1x630mm? 950m 3x1x240mm? 710m 3x1x240mm? 250m 3x1x240mm? @ BOBINA ONDE CONVOGLIATE

|

I

I

I

I

[ STAZIONE DI CONSEGNA S&P 8.B
L | PRATICA 202002642

i

|

|

|

|

@ TVC - TRASFORMATORE DI TENSIONE CAPACITIVO

ARP1TH5(AR)EX 18-30 kV
6310m 3x1x630mm? L

@ TA - TRASFORMATORE DI CORRENTE

LINEA S&P 8.A.1-L1

Confine di Proprieta

@ INTERRUTTORE TRIPOLARE

S&P 8.A.1

E’F@
®
®

i
i
i
i
i
i
i
i
i
!
CAVO AEREO i LINEAS&P 8.A.1-12 @ SEZIONATORE TRIPOLARE VERTICALE
Em<§ > : e 33 KV S0Hz In=630A 16KkA N ) ) 33 KV S0Hz In=630A 16KkA ) ; 33 kV S0Hz In=630A 16kA ; 33 KV SOHz In=630A 16KA 33 KV SOHz In=630A 16KA 33 KV S0Hz In=6304 16KA ) 33 KV S0Hz Tn=630 16KkA ) ) 33 kV S50Hz In=630A 16kA ) ) 33 kV S50Hz In=630A 16kA ) 33 kV S0Hz In=630A 16KA ; ) 33 KV S0Hz In=630A 16KA
el " I | ] 1 1 1 g g 1 @ SEZIONATORE TRIPOLARE VERTICALE TERRA SBARRE
223 o i ® :
— 4 9 N : i 2 = H » = H SCARICATORE DI TENSIONE -
N I LINEA S&P 8.A.1-L3 o~ o~ ~ s = - - - -
i : . @ \_@ @ I IE I = 3 3 3 3 : ;' ;.' : @ ATR - AUTOTRASFORMATORE 220 / 150 kV
. . - N y . y
i ! 2 B8 < < < < = P N S N o il « o o
i ’ © S o= © o g = = < g = = < o . o o \ o TERMINALE ARIA - CAVO 150 kV
® ® an E : i E o - o by @ @© © o o o o
= : EE Eal & P g v o o o o b & ped v b
< ! » n » A 3 3 ] ] n n » | n @ SEZIONATORE TRIPOLARE ORIZZONTALE SENZA LAME DI TERRA
o I w o . L ;\—EI——! 1) w a w w a . w EHEI——' °
= : o o a o a) o o " o " o o o a o ) o @ TRASFORMATORI INDUTTIVI DI POTENZA (TIP)
I I 3 g = g oy e ) 2) o 2) - 2) 2) o & o = g I o
1 - . 3 o o4 ) s ) s ) ) s ) = \ H NotA =
— . 3 P J P 3 = \ N \ \ \ \ . P . L eNE M
TERRENO I o I S ThE g o i) - < b b < . < b P\ b g ;;5;; g g o g D S (13) INTERRUTTORE MT
. | : le) >-@® o @ le) e Y (8] AUSILIARI [~ o Q AUSILIARI [ = o (8] AUSILIARI [ 10 () us| o be) bS] @ M o s T el
varh varh = vath o A E Y o ® o 4 . le) . varh varh
PROPRIETA' S&P 8 | o STAZIONE DI CONSEGNA S&P 8 ! : : - - | e at £ aat E aat ° : E £ E “ E SEZIONATORE SOTTO CARICO NT
. : o o o = = i = - = o o) e 5
| (@] | n 73 N o (o] o o * .i_lji itl_i ®
| PRATICA 202100470 : | i i | l i i | » » » a 7 7 (I5) SEZIONATORE DI TERRA MT
. ] i
| — .
= | =7 = = - >/ TA TRASFORMATORE DI CORRENTE MONTANTE AT
i 2 | 4 |
—] I w < ® ©) . [ ® - - —— TV TRASFORMATORE DI TENSIONE MONTANTE AT -
e H . INVERTER INGECON SUN INGECON SUN STORAGE INVERTER INGECON INVERTER INGECON INVERTER INGECON INVERTER INGECON INVERTER INGECON INVERTER INGECON INVERTER INGECON INVERTER INGECON INVERTER INGECON SUN INGECON SUN STORAGE INVERTER INGECON SUN INGECON SUN STORAGE
I |— s ‘ T — 1 3 H @ @ Single + Dual Inverter Single + Dual Inverter Double Dual Inverter Double + Dual Inverter Double Dual Inverter Double + Dual Inverter INVERTER INGECON INVERTER INGECON INVERTER INGECON INVERTER INGECON INVERTER INGECON INVERTER INGECON INVERTER INGECON INVERTER INGECON Double Dual Inverter Double + Dual Inverter Double Dual Inverter Double + Dual Inverter Single + Dual Inverter Single + Dual Inverter Single + Dual Inverter Single + Dual Inverter
— «.B z |_ W 1 5.400 KW 4.800 KW - 630V 7.200kW 6.400 kW - 630V 7.200kW 6.400 kW - 630V Single Inverter Single Inverter bl r Double + Dual Inverter Double Dual Inverter Double + Dual Inverter Double Dual Inverter Double + Dual Inverter 7.200kW 6.400 kW - 630V 7.200kW 6.400 kW - 630V 5.400 kW 4.800 kW - 630V 5.400 KW 4.800 KW - 630V
I Z 5 i ; g 44444444444444444 - = 1.800kW 1,600 kW - 630V 7.200kW 6.400 KW - 630V 7.200kW 6.400 KW - 630V 7.200kW 6.400 kW - 630V S | M BO Ll
| : ‘ i : 'EI!IE
L H il F o .
. < E § § & —d J—
I '5 T [i e @5 @ @ D) 2 s : B INTERRUTTORE CON COMANDO MOTORIZZATO
= ow W B
. < q s 7 e———t (‘B T—: ARPTH5(AR)EX 18-30 KV ARP1H5(AR)EX 18-30 kV ARPTHS(AR)EX 18-30 KV ARP1THS(AR)EX 18-30 kV ARPTH5(AR)EX 18-30 KV ARPTHS(AR)EX 18-30 KV ARP1HS5(AR)EX 18-30 kV
I 7 ’ il i : t i 520 0E0m? Tozom Azsdmmt IHSIARIEX 1630 Hoom Setiome A am Sxasomn’ o Schasomnt A oom Sehzsom’ 5350m 3x1x630m? a0 Sxhdommt o AT So0m o t2é0mnt SEZIONATORE CON COMANDO MOTORIZZATO

VT

BCEL, EER
H SEZIONATORE MANUALE H
N
N
; LAME DI MESSA A TERRA
<2
@ > —@®— TRASFORMATORE DI TENSIONE
LINEA S&P 8.A2-L1
N4 |~ 33 kV S0Hz In=630A 16kA 33 kV 50Hz In=630A 16kA 33 kV 50Hz In=630A 16kA 33 KV 50Hz In=630A 16kA 33 kV Sz In=630A 16kA T I T T 33 KV 50Hz In=630A 16kA 33 KV 50Hz In=630A 16kA 33 KV S0Hz In=630A l6kA T 33 kV S0Hz [n=630A 16kA 33 KV 50Hz In=630A 16kA 33 KV 50Hz [n=630A 16kA ‘:) TRASFORMATORE DI CORRENTE
h PRATICA 202100470 | SAPBAZ g o . . . ) 4 . . g . . 5} SCARIGATORE -
z z y : X = & & & a X gt~ INDICATORE CAPACITIVO DI PRESENZA TENSIONE
< = < < < < = = = < = < = 0 e} = o o0
N @ L) © 5 5 © : ) o 0 0 o
y——— i ] @N——rﬁg@ ) 3 = o ; = 2 v = 3 % @i & Y ! TRASFORMATORE
) “Fg - =% —: LINEA S&P 8.A2-L3 ‘ 3 o3 ‘ i
1 NE 843
G o e L o ; ® 6o e 2 @ g 2 2 g ® @ g @ 2 8 2 3 £ S 2 ® _— G
| ol - 3 = e < SNEH < oy . oy =l P, = e . = R . ! P, = 3 . Pl T27 | ,
= o l SRR e L 2 g [Emalole 3 2 2 A e A A < [l T e = S e ot B g [Ealoht [so fie| RELE' DI PROTEZIONE A MICROPROCESSORE
® I 5 S S ) o S S o S > S 8 S S * 8 ° B
= 2 E E : = e e E i 2 i 2 2 i ° 2 “
(o} o (o} (o} l—ﬁ F—J o o
@ 8 n @n n n n 8 8 8 7] 8
1125 MISURE CONTATORE DI ENERGIA ATTIVA/REATTIVA
@ ﬁ‘f‘g c ENTRANTE—USCENTE MISURE FISCAL|/COMMERCIA
@ Q | g 0 g%
] Q@ ! l §§ INVERTER INGECON SUN INGECON SUN STORAGE INVERTER INGECON INVERTER INGECON INVE INVE INVERTER INGECON SUN INGECON SUN STORAGE INVERTER INGECON INVERTER INGECON INVERTER INGECON INVERTER INGECON INVERTER INGECON INVERTER INGECON INVERTER INGECON INVERTER INGECON INVE INVE I
| © o l © = S Ret ool D SR s D Dot e, D e e o e Do e D il Dae B e e S Dot Do e D il Dae B e e S Dot e Dt D Dl FUNZIONI" DI MISURA
Confine di Funzionale ® i o = B ] | N ] L P POTENZA ATTIVA
STAZIONE DI CONSEGNA S&P 8.B Wh ENERGIA ATTVA

* /—iiiﬁ

© e
°

PRATICA 202100470

snzoie

=

®) y
®_ @y —

=

ARP1TH5(AR)EX 18-30 kV

6640m 3x1x630mm?

ARP1H5(AR)EX 18-30 kV
380m 3x1x240mm?

ARP1H5(AR)EX 18-30 kV
315m 3x1x240mm?

ARP1H5(AR)EX 18-30 KV
215m 3x1x240mm?

ARP1TH5(AR)EX 18-30 kV
2510m 3x1x630mm?

ARPTHS(AR)EX 18-30 KV
310m 3x1x240mm*

ARP1TH5(AR)EX 18-30 kV
870m 3x1x240mm?

ARP1TH5(AR)EX 18-30 kV
6145m 3x1x630mm?*

ARPTHS(AR)EX 18-30 KV
580m 3x1x240mm*

ARPTHS(AR)EX 18-30 KV
600m 3x1x240mm?

ARPTHS(AR)EX 18-30 KV
710m 3x1x240mm”

VARh ENERGIA REATTIVA

FUNZIONI DI PROTEZIONE
27 MINIMA TENSIONE

50 MAX CORRENTE ISTANTANEA

51 MAX CORRENTE RITARDATA

® D+

r
ossauboid 8 BIIIS - IS dBS 0SIoN @ b g BB 33 KV 50Hz [n=630A 16kA : 33 KV 50Hz In=630A 16kA 33 KV 50Hz In=630A 16kA 33 KV S0Hz In=630A 16kA 33 kV S0Hz In=630A 16kA 33 kV Sz In=630A 16kA i. 33 KV S0Hz In=630A l6kA 1 1 59 MAX TENSIONE
[} ) o 5
i - RO 2 2 59N MAX TENSIONE OMOPOLARE
—] ! = a = = —
g ____________________________________________ - _l! - 9 9 “ “ 81< MIN FREQUENZA
- H - 3 : g U
S @ - i - i o 4 I 8 81> MAX FREQUENZA
Zz 1 1] i = = 1] d . = 4 = = q
5 STAZIONE TRASFORMAZIONE E trasformazione = i s s ) © s = @ MAI MANCATA APERTURA INTERRUTTORE
= o i o
g i S&P 8.B 3 i 3 3 A 3 3 3 SEZIONE MT 33 KV - APPARECCHIATURE
. ! =z e o
o STAZIONE ELETTRICA UTENTE S&P 8 2 ‘ o g S ; 2 o A A T cEoNEAT om0y
i i o 2) o a a
E g i ) 5 = &) g = . 5 ) &) SEZIONE MT 33 KV - ELETTRODOTTI INTERRATI E
i P\ =1 SErviz | - SWIET , g o\ o\ =T v
2 L S g S 8 ""'c ® S 8 ""'E) ® § “"'} e ———— SEZIONE BT 690 V POTENZA
3 B o [e] o = ; varh o = . varn T |
e e @ G0 E E E [~ E = e - SEZIONE BT 110 V SEGNALAZIONE E COMANDO
. : F : 5 o : : 3 : 5 5
X = © ® o : Lo ® @ ———— SEZIONE CC
J—
8 N SEZIONE TERRA
i == = =
— | 4 333 —
= ® @ e : NVERTER INGECON INVERTER INGECON INVERTER INGECON INVERTER INGECON INVERTER INGECON SUN INGECON SUN STORAGE e e "o st il Do invaer Doumis Dunpmaner " Srei Duat e MG Do ar N e e N o+ oot
=) ”E ol Gl et i oo Gl Do il S Dl e i o s S o Rt e P
, S REGIONE SICILIA
@ & @ ARPTH5(AR)EX 18-30 kV ARPTH5(AR)EX 18-30 kV ARPTHS(AR)EX 18-30 kv AR;gi,gs(gRiE:ﬁ'Sozw ARPIHS(ARIEX 18-30 kv A hid ARPIHS(ARIEX 1630 kv
ol SIARJEX 18.30 IS(ARIEX 1830 210m 3x Ot m 3x1x630mm 760m 3x1x240mm 525m 3x 1x240mn 470m 3x1x240mm |
4 o3 o e CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
g oI
D 52 LINEA S8R 8.5 1.1 LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI D
2F B.
me=
@]
S&P 8.B.1 PROGETTO: Localita Impianto
LINEA S&P 8.8 112 COMUNE DI MONREALE (PA) E COMUNE DI CAMPOREALE (PA)
i S 33 KV Sz Inm6304 L6kh o kv Sz Ine3lA t6kA CONTRADE TERMINI, MANDRANOVA E PIZZILLO
| ! o .
@ i Localita Connessione
i "y : : COMUNE DI GIBELLINA (TP) CONTRADA CASUZZE
“% . LINEA S&P 8.B.1-L3 N 9
verso S&P srl - Sicilia e Progresso = i 7 d - ; : ; Oggetto:
r - z (-] ]
® e = 5 Py PROGETTO DEFINITIVO
* ] » n . . . . . .
A S) ® N O z ngl——i o . Realizzazione impianto agro-fotovoltaico denominato "S&P 8" con
1 o \ o \ . . .
C ® l g = N =) potenza di picco 317.679,60 kWp e potenza nominale 250.000 kW | | C
e 233 N
§ \LZ ® § \lz‘ ® CODICE ELABORATO
i s i s : .
g © E — E o PROPONENTE ___J/IPOLOGIA DOCUMENTO] __ PROGRESSIVO | REV DATA:
S ® %gg [o} [o} SPg I EPD I 008 I 01 04/07/2022
Q - % % i @ EPD = ELABORATO DEL PROGETTO DIGITALE; REL =RELAZIONE;
@ & | T IR Ele ADD = ALTRA DOCUMENTAZIONE; IST = ISTANZA Rev. | DataRev. | Data Rev.
& =z 00 |30/07/2021
] | @ - : l @ ELABORATO: 01 |[04/07/2022 -
ol&
@ e ©= w : oy e Py e SP8EPD008_01-SeP_8-IMPIANTO-IT-SEU AT/MT-
=l P I_ ....................... - 7.200kW 6.400 kKW - 630V 7.200kW 6.400 kW - 630V Schema_eletﬂico_unifilare_AT/ MT
Z
E L|I_J - TAV: SCALA:
o x > i e EPDO008
5[5
B $— ® 8 B
- 2E PROGETTISTI: Firmato
@ (% e T if digitalmente d4 SPAZIO RISERVATO PER LE APPROVAZIONI
G : ANGELO
| [ \ S Ing Sapienza AGAPIENZA!
@ o g @ - LINEA S&P 8.B.2-L1 :
— S&P 8.B.2 |
g —
o o LINEA S&P 8.B.2-.2
2] e
-8l | 7
32 o H]
B Zz 542 f
& 7 1 | %ﬁg i LINEA S&P 8.B.2-L3
Di—4 B ¢ D L , [i] 5 B. SOCIETA": S&P 8SRL
= = e = R.L.
A © < © = £ e SICILIA E PROGRESSO ‘ A
w > S TAZ I O N E E L ETT R I CA D I R E T E EHEEE TEER sede legale: Corso dei Mille 312, 90047 Partinico (PA) '
DN sl s C.F.: 06913770829 tel.: 0919865917 - fax: 0918902855 & |
email: svilupposep8@gmail.com “
pec: svilupposep8@pec.it SICILIAE PROGRESSO
Quest: toe p ta’ di S&P 5.1 :ES50 non p Tiprodotto senza autorizzazione scritta della stessa,
S&P's.

44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 | 1




	Fogli e viste
	EPD0008


		2022-07-07T17:27:29+0000
	SAPIENZA ANGELO


		2022-07-08T06:41:54+0000
	vincenzo rizzuto




