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LISTA APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE

POS. DESCRIZIONE

1 TRASFORMATORE AT/MT

2 SCARICATORE DI SOVRATENSIONE A.T.

3b

4b

6

8b

5b CASSETTA SECONDARI ATVM PER
MISURE

CASSETTA DI COMANDO INTERRUTTORE
A.T. E SECONDARI TA

CASSETTA DI COMANDO SEZIONATORE
TRIPOLARE A.T.

PORTALE SBARRE A DUE COLONNE

CASSETTA DI COMANDO SEZIONATORE
TRIPOLARE A.T. CON LAME DI TERRA

TRASFORMATORE DI TENSIONE PER
MISURE

 E PROTEZIONI
1b

1c

CASSETTA AUSILIARI TR AT/MT

CASSETTA DI COMANDO VSC

3 TRE TA A.T. IN INTERRUTTORE TRIPOLARE

4 SEZIONATORE TRIPOLARE A.T.

5 TRASFORMATORE DI TENSIONE PER
MISURE

8

7

SEZIONATORE TRIPOLARE A.T. CON LAME
DI TERRA

CASSETTA SECONDARI ATVP PER MISURE
 E PROTEZIONI7b

9b CASSETTA DI COMANDO SEZIONATORE
TRIPOLARE A.T. CON LAME DI TERRA

9 SEZIONATORE A.T. CON LAME DI TERRA
PER CONNESSIONE CON LUCKY WIND

TERMINALI CAVO AT 150kV PER
CONNESSIONE DI RISERVA CON TERNA10

TERMINALI CAVO AT 150kV PER
CONNESSIONE CON LUCKY WIND10a
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