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Legenda simboli

Sezionatore aereo, motorizzato e telecomandato, normalmente chiuso

Sezionatore aereo, motorizzato e telecomandato, normalmente aperto

Palo LSU

Portale a traliccio per ormeggio condutture

Pozzetto in cls dim. 50x50x50cm

Pozzetto in cls dim. 80x80x110cm per attraversamento

Canalette in calcestruzzo a singola o doppia gola tipo: V318, V317, TT3134, ecc.

Tubazione interrata PVC Ø 100. NUOVA POSA

X

X

dal dis. RFI E71520

FABBISOGNO CANALIZZAZIONI
TIPO

Cunicolo V317

Pozzetto in cls dim. 80x80x110cm

Q.TA'

Pozzetto in cls dim. 50x50x50cm

1120m

4

0

Tubazione interrata PVC Ø 100. 10m

Canaletta in VTR 120x100mm staffata 0m

COMMITTENTE:

DIREZIONE INVESTIMENTI
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

SCALA:

Revis. Descrizione Redatto Data Verificato Data Approvato Data Autorizzato Data

DIREZIONE LAVORI:

File:  LI0701EZZP8LC0100007B.DWG

APPALTATORE:

APPALTATORE PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE:

LINEA PESCARA - BARI
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA
LOTTO 1: RIPALTA - LESINA

PROGETTO ESECUTIVO

DIRETTORE TECNICO
Ing. G.Babini

DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE
Ing. M.Di Girolamo

MANDATARIA MANDANTI

MANDATARIA MANDANTI

A Emissione Esecutiva
A. Falasca

Aprile 2022
G.Filippucci

Aprile 2022
F.Nicchiarelli

Aprile 2022
M. Di Girolamo
Giugno 2022

n. Elab.: 

IL 0 7 0 E Z Z 8 L 0 0 0 0 7 B1 1P 0C

P.M. RIPALTA

Piano canalizzazioni e cavi TE

B Emissione a seguito RIV C-02
A. Falasca

Giugno 2022
G.Filippucci

Giugno 2022
F.Nicchiarelli

Giugno 2022

Utente
Babini

Utente
TIMBRO PELELLA

Utente
TIMBRO PELELLA
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