
LEGENDA SIMBOLI

Tubi PVC serie pesante Ø160mm, in posa interrata.

Pulsante per accensione locale isola di illuminazione punte scambi
(spegnimento automatico temporizzato con ritardo ≥ 20min) - Installazione
in cassetta IP55 in mat. termoplastico applicata su palina (h=1,2m) con
apposita piastra.

Pozzetto in cls dim. 80x80x120 cm completo di chiusino in ghisa (classe
DN400).

Pozzetto in cls dim. 45x45x60 cm completo di chiusino in acciaio zincato.

Cunicolo V317, in posa affiorante o appoggiata, previsto con le Opere di
Linea e IS

Demolizione palina in vetroresina H=5mt con plafoniera in PRFV 2x36W
IP65 classe II, blocco fondazione 60x60x55cm e pozzetto ingresso cavi
45x45x30cm.

QGLFM esistente

Pozzetto esistente (ante operam)

Pozzetto esistente (ante operam)

Cavidotto esistente (ante operam)

DOC. DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONECOD.

LI0701EZZDXLF0100001 Impianti RED - Quadri Elettrici: Schemi elettrici e fronte

LI0701EZZDXLF0100002 Quadri Elettrico QVC: Schema elettrico e fronte

Pozzetto in cls dim. 80x80x80 cm completo di chiusino in ghisa.

Paline in VTR htot. 6m (hft=5,2m) per illuminazione P.S. con lampada LED
30W ~ 3200lm - 4000K IP65 classe di isolamento II (rispondente alla
specifica RFI DTC STS ENE SP IFS LF 163A (categoria 816/4020) montata
su cetra in acciaio. Completa di blocco in CLS dim. 0,9X0,9X1m.
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Cunicolo V317

Cavidotto su marciapiede EsistenteCavidotto su marciapiede esistente
n°2 tubi pvc Ø125 mm

n°2 Cavi sez. 2x4 mm² n°2 Cavi 3x1,5 mm²
FG16OM16-0,6/1kV-Cca-s1b,d1,a1

n°2 Cavi sez. 2x4 mm² 
n°2 Cavi 3x1,5 mm²

FG16OM16-0,6/1kV-Cca-s1b,d1,a1

n°1 Cavo sez. 2x4 mm² n°1 Cavo 3x1,5 mm²
FG16OM16-0,6/1kV-Cca-s1b,d1,a1

Cavidotti Esistenti
n°4 Cavi sez. 2x4 mm²
n°4 Cavi 3x1,5 mm²
FG16OM16-0,6/1kV-Cca-s1b,d1,a1

n°2 Cavi sez. 2x4 mm² 
n°2 Cavi 3x1,5 mm²

FG16OM16-0,6/1kV-Cca-s1b,d1,a1n°1 Cavo sez. 2x4 mm² n°1 Cavo 3x1,5 mm²FG16OM16-0,6/1kV-Cca-s1b,d1,a1

PESCARA

BARI

60U/400/0,074 dx

1b

60U/400/0,074

1a

PS
E 

Km
 46

5+
25

4
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N

W

P02

P01

PM RIPALTA QGLFM
QRED

Palo ENEL
QVC

Palo ENEL
2 tubi Ø160mm
n°4 cavi sez. (1x95)mm²
FG16M16 0,6/1kV Cca-s1b,d1,a1
al QRED del PM RIPALTA

QVC

CAVIDOTTI ESISTENTI PER CAVI
ESISTENTI - ALIM. IMPIANTI IS E
QGLFM (ESISTENTI).
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LATO PESCARA

75 m; 2x4mm²
3x1,5mm²

Q.GLFM

160 m; 2x6mm²
3x1,5mm²

S01

S02 S03

S0415 m; 2x4mm²

4 m; 2x6mm²
3x1,5mm²

15 m; 2x6mm²

20 m; 2x6mm²
3x1,5mm²

3x1,5mm² 3x1,5mm²

800 m; 2x6mm²
3x1,5mm²

100 m; 2x6mm²
3x1,5mm²

20
 m

; 2
x6

m
m

²

3x
1,

5m
m

²

15 mt.; 2x6mm²
3x1,5mm²

LATO BARI

LATO PESCARA

Q.RED

LATO BARI

SCHEMATICO ILLUMINAZIONE P.S. ESISTENTI (DEMOLIZIONE) SCHEMATICO ILLUMINAZIONE P.S. DI PROGETTO

P02

P01

P03

P04

n°2 cavi 3x1,5mm²
750 m

n°2 cavi 2x4mm²
n°1 cavo 3x1,5mm²

95 m

n°1 cavo 2x4mm²

n°1 cavo 3x1,5mm²
15 m

n°1 cavo 2x4mm²

n°2 cavi 3x1,5mm²
255 m

n°2 cavi 2x4mm²

n°1 cavo 3x1,5mm²
15 m

n°1 cavo 2x4mm²

n°1 cavo 3x1,5mm²
160 m

n°1 cavo 2x4mm²

n°4 cavi 3x1,5mm²
15 m

n°4 cavi 2x4mm²

Q.GLFM

Cunicolo V317 

n°1 Cavo sez. 2x4 mm² n°1 Cavo 3x1,5 mm²
n°2 tubi pvc Ø125 mm

FG16OM16-0,6/1kV-Cca-s1b,d1,a1

n°2 Cavi sez. 2x4 mm² n°2 Cavi 3x1,5 mm²
FG16OM16-0,6/1kV-Cca-s1b,d1,a1

6

0

U

/

4

0

0

/

0

,

0

7

4

 

s

x

2

a

6

0

U

/

4

0

0

/

0

,

0

7

4

 

s

x

2

b

BARI

PS
E 

Km
 46

6+
22

5

P03

P04

10
m

F

E

R

R

O

V

I

A

 

B

O

L

O

G

N

A

 

-

 

O

T

R

A

N

T

O

8

.

0

7

.

7

5

.

2

5

.

2

5

.

5

5

.

4

5

.

5

6

.

0

6

.

3

6

.

8

6

.

9

3

.

0

1

1

.

1

2

1

2

.

0

5

1

2

.

5

1

1

2

.

7

7

1

2

.

7

7

1

2

.

9

3

6

0

U

/

4

0

0

/

0

,

0

7

4

 

s

x

6

0

U

/

4

0

0

/

0

,

0

7

4

 

s

x

P.
S.

E.
km

 4
66

+0
26

6

7

8

Km
 46

5+
94

1
Km

 1+
57

3

ELENCO CAVI ILLUMINAZIONE P.S. E
PULSANTI

DA A
FG16OM16-0,6/1kV

2x4mm² 3x1,5mm²

QRED Circ. Lato Pescara (P01) 430 430

QRED Circ. Lato Pescara (P02) 290 290

QRED Circ. Lato Bari (P03) 780 780

QRED Circ. Lato Bari (P04) 860 860

TOT. 2360 m 2360 m

COMMITTENTE:

DIREZIONE INVESTIMENTI
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

SCALA:

Revis. Descrizione Redatto Data Verificato Data Approvato Data Autorizzato Data

DIREZIONE LAVORI:

File:  LI0701EZZP8LF0100001C.DWG

PSE - Planimetria illuminazione con ubicazione cavidotti e apparecchiature

A Emissione Esecutiva
A. Falasca

Ottobre 2021
G. Filippucci

Ottobre 2021
F. Nicchiarelli

Ottobre 2021

B Revisione a seguito RDV A. Falasca
Aprile 2022

G. Filippucci
Aprile 2022

F. Nicchiarelli
Aprile 2022

T. Pelella

N°ELAB.:

APPALTATORE:

APPALTATORE PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE:

LINEA PESCARA - BARI
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA
LOTTO 1: RIPALTA - LESINA

PROGETTO ESECUTIVO

DIRETTORE TECNICO
Ing. G.Babini

DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE
Ing. T. Pelella

MANDATARIA MANDANTI

MANDATARIA MANDANTI

L I 0 7 0 1 E Z Z P8 L F 0 1 0 0 0 0 1 C

1:500

IMPIANTI LFM
PM RIPALTA

LI07-RV-0000000084

C Revisione a seguito RDV A. Falasca G. Filippucci F. Nicchiarelli
LI07-RV-0000000185 Giugno 2022 Giugno 2022 Giugno 2022

Giugno 2022
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