
LEGENDA SIMBOLI

Kit RED S60UNI/1200/0,040-0,055

QRED - Quadro di stazione (QS)

Armadio RED di piazzale (AdP)

RFI.DPR.DIT.STF.IFS.LF628.A del 30/04/2013
Impianto di riscaldamento elettrico deviatoi con cavi scaldanti autoregolanti 24Vca.

Tubi PVC serie pesante Ø125 mm, in posa interrata.

Pozzetto in cls dim. 80x80x120 cm completo di chiusino in ghisa.

Pozzetto in cls dim. 45x45x60 cm completo di chiusino in ghisa.

CAVIDOTTI PREVISTI CON L'IMPIANTo ILLUMINAZIONE PSE

Cunicolo V317 in posa affiorante o appoggiata

CUNICOLO V317
PREVISTO CON LE OPERE DI LINEA E IMPIANTI IS

Kit RED S60UNI/400/0,074-0,094
Armadio RED di piazzale (AdP)

Pozzetto esistente (ante operam)

CAVIDOTTI ESISTENTI

Pozzetto esistente (ante operam)

Cavidotto esistente (ante operam)

DOC. DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONECOD.

LI0701EZZDXLF0100001 Impianti RED - Quadri Elettrici: Schemi elettrici e fronte

Pozzetto in cls dim. 80x80x80 cm completo di chiusino in ghisa.

Tubi PVC serie pesante Ø160 mm, in posa interrata.

NOTA 1: L'Adp sarà collegato con 1cavo TACSR Ø 19,8mm al CPTE con connessione al palo
TE più vicino

NOTE
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n°2 tubi pvc Ø125 mm Cavidotto su marciapiede esistente

TR01a

TR02a

Km
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5
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Cunicolo V317 

n°3 cavi sez. (1x35)mm²
n°3 cavi sez. (1x35)mm²
FG16M16-0,6/1kV-Cca-s1b,d1,a1

Cunicolo V317 n°3 cavi sez.(1x35)mm²FG16M16-0,6/1kV-Cca-s1b,d1,a1

n°3 cavi sez. (1x35)mm²n°3 cavi sez. (1x35)mm²FG16M16-0,6/1kV-Cca-s1b,d1,a1
Cavidotto su marciapiede esistente

Cavidotto su marciapiede esistente
n°6 cavi sez. (1x35)mm²
FG16M16-0,6/1kV-Cca-s1b,d1,a1

PESCARA

BARI

60U/400/0,074 dx

1b

60U/400/0,074

1a

PS
E 

Km
 46

5+
25
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N

W

PM RIPALTA
QGLFM
QRED

QVC 2 tubi Ø160mm
n°4 cavi sez. (1x95)mm²
 FG16M16 0,6/1kV Cca-s1b,d1,a1
al QRED del PM RIPALTA

2 tubi Ø160mm

QVC

CAVIDOTTI ESISTENTI PER CAVI ESISTENTI -
ALIM. IMPIANTI IS E QGLFM (ESISTENTI).

n°3 cavi sez. (1x35)mm²
FG16M16-0,6/1kV-Cca-s1b,d1,a1

TR01b

TR02b

5m

20m 25m

10
m

Q.RED

DA A

TABELLA CAVI RED 

Q RED TR-02a/b

Q RED TR-01a/b

Q RED TR-03a
Q RED TR-04a

(mm²)

TIPO CAVO

SEZIONE

FG16M16-0.6/1kV

PM RIPALTA

TR-04a

TR-01a TR-03a

3x1x35
3x430m
3x290m
3x780m
3x860m

TOT. 7080m

FG16M16-0,6/1kV-Cca-s1b,d1,a1
Sez. 3x(1x35)mm²

FG16M16-0,6/1kV-Cca-s1b,d1,a1
Sez. 3x(1x35)mm²

FG16M16-0,6/1kV-Cca-s1b,d1,a1
Sez. 3x(1x35)mm²

FG16M16-0,6/1kV-Cca-s1b,d1,a1
Sez. 3x(1x35)mm²

TR-01b

TR-02a

TR-02b

ELENCO DEVIATOI
item n° DEVIATOIO TIPO DEVIATOIO Alimentazione AdP N. TRAFO TRAFO [kW] n. AGHI L CAVI AGHI [m] CAVO

AGO L CAVI CONTRAGHI [m] CAVO CONTRAGO LUNGHEZZA CAVI POT.
TOT.

1 01a/b S60U/1200/0,040 QRED TR-01a/b 2 10 2 10,3 DOPPIO 12 DOPPIO 430 20
2 02a/b S60U/1200/0,040 QRED TR-02a/b 2 10 2 10,3 DOPPIO 12 DOPPIO 290 20
3 03a S60U/400/0,074 QRED TR-03a 1 8 2 8,5 DOPPIO 10,7 DOPPIO 780 8
4 04a S60U/400/0,074 QRED TR-04a 1 8 2 8,5 DOPPIO 10,7 DOPPIO 860 8
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n°2 tubi pvc Ø125 mm

TR03a

Km
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TR04a

n°3 cavi sez. (1x35)mm²
FG16M16-0,6/1kV-Cca-s1b,d1,a1

60U/400/0,074 sx
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60U/400/0,074 sx
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Collegamento
al CPTE

(vedi nota 1)

10
m

PALO TE TR-RED

COLLEGAMENTO AL  PALO TE DEL TR-RISCALDAMENTO DEVIATOIO

~ 35 m

Collegare il TR-RED al
palo Te più vicino

MATERIALI PER 1 TR-RED

TIPICO

CAT/PROGQ.tà

1*35 m 809-901

  2

  2

779-071

779-051

1

2a

2b

2 Cavi in lega di alluminio
TACSR Ø 19,62 mm
Capocorda con foro Ø 13 mm
per cavo TACSR Ø 19,62 mm

Chiavarda M12x50

1

(Fuori Scala)

2b

2a
2b

2a

Impianto RED
Armadio di Piazzale - AdP
f.s.

~605m

COMMITTENTE:

DIREZIONE INVESTIMENTI
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

SCALA:

Revis. Descrizione Redatto Data Verificato Data Approvato Data Autorizzato Data

DIREZIONE LAVORI:
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