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Running

Charge

Battery

Power

Line L3

Line L2

Line L1

RS232

12V  

-     +

Power

OFF-ON

Inputs

C CCCC 11 2 3 4444 5 6 7 8888 9 10101010 12 13131313 14 15 16

12V~ Open collector

C

Relay

NO COM

+

7 6 5 4 3 2

15V~

Mains

230V~20VA

50/60Hz

N  L1  L2  L3

15V~

A

B

C

D

Anomaly

Full Power

Lamps On

Em. Call

Connect

Running

Charge

Battery

Power

Line L3

Line L2

Line L1

RS232

12V  

-     +

Power

OFF-ON

Inputs

C CCCC 11 2 3 4444 5 6 7 8888 9 10101010 12 13131313 14 15 16

12V~ Open collector

C

Relay

NO COM

+

7 6 5 4 3 2

15V~

Mains

230V~20VA

50/60Hz

21
0 

cm

UPC

MORSETT.

UPC QMT PART. TSB

N  L1  L2  L3

15V~

A

B

C

D

Anomaly

Full Power

Lamps On

Em. Call

Connect

Running

Charge

Battery

Power

Line L3

Line L2

Line L1

RS232

12V  

-     +

Power

OFF-ON

Inputs

C CCCC 11 2 3 4444 5 6 7 8888 9 10101010 12 13131313 14 15 16

12V~ Open collector

C

Relay

NO COM

+

7 6 5 4 3 2

15V~

Mains

230V~20VA

50/60Hz

60,0 cm

140,0 cm

2
1
0
 
c
m

60,0 cm

SPD

pro
f. =

 60
 cm

QBT-GEN Fabb. Cons.
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Mode OK

Ir tr Isd tsd Ii (xIn)

N 1/A 2/B 3/C

160

AR
ea

dy

>30A >90 >105

OFF

O I

UimpUi

Icc (kA)IcsUe

50/60 Hz

IEC / EN 60947-2

NEMA AB1

  

250A

Q0-1

SPD
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3
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7

8

10
Isd (x Ir)

100

110

125
140 160

175
200

225

250

Ir (A)

Mode OK

Ir tr Isd tsd Ii (xIn)

N 1/A 2/B 3/C

160

AR
ea

dy

>30A >90 >105

OFF

O I

UimpUi

Icc (kA)IcsUe

50/60 Hz

IEC / EN 60947-2

NEMA AB1

  

250A

Q0-2

F5 F6

QUADRO SERVIZI AUSILIARI QSca/cc QUADRO QBT FABBRICATO CONSEGNA MT

QUADRO QBT-GEN
FABBRICATO CONSEGNA MT

QUADRO QBT LOCALE MT

   CHIAVE PER LA MESSA IN SERVIZIO

 DELLA CELLA COMANDO TRASFORMATORE

LA CHIAVE SI ESTRAE SOLO IN CONDIZIONE

     CHE LA PORTA DI ACCESSO

   DEL TRASFORMATORE SIA CHIUSA

TRASFORMATORE

PERICOLO FOLGORAZIONE

°C

RESET

PRG

SET

TEST MODE

ENT

TRIP

ALARM

FAULT

SCAN

AUTO

MAN

T.MAX

C H 1

F1

F2

115,0

160,0

19
5,

0

BOX CONTENIMENTO
TRAFO AUX TRSA/TRSB

NTP

TASTIERA + MOUSE

HMI

NAS

SERVER

TEL. ECLUSO/TEL. INCLUSO

SELETTORE

TITE

230 Vca

132 Vcc

24 Vcc

230 Vca

132 Vcc

24 Vcc

NLT

Q4501 Q4502 Q4503 Q4504 Q4505 Q4506 Q4507 Q4508

Q4509 Q4510 Q4511 Q4512 Q4513 Q4514 Q4515 Q46 Q47 Q48 Q49 Q50 Q51

Q52 Q53 Q54

P.AG

LNAG LAGLNAG.EN LAG.EN

P.RAG

DUD64

43.SA

QSAcc

VIS. RM4
LSAG

Q55 Q56 Q57 Q58 Q59 Q60 Q61 Q62 Q63 Q64

Q65 Q66 Q67 Q68 Q69 Q70 Q71 Q72 Q73 Q74

Q78 Q7801 Q7802 Q7803 Q7804 Q7805 Q7806

6 6 6 6 6 6 6

C.IS.

KAG

OFF
ON

QBYP

Q09

QAG Q80

QMCC

Q
14

NEMA AB1

IEC / EN 60947-2

50/60 Hz

Ue Icc (kA)Ics

Ui Uimp

IO

OFF

0
1

2

3
4 5

6

7

8

10
Isd (x Ir)

100

110

125
140 160

175
200

225

250

Ir (A)

Mode OK

Ir tr Isd tsd Ii (xIn)

N 1/A 2/B 3/C

160

AR
ea

dy

>30A >90 >105

Q
15

OFF ON

132 Vcc -  SBARRA C1

132 Vcc -  SBARRA C1 132 Vcc -  SBARRA C

132 Vcc -  SBARRA C

132 Vcc -  SBARRA C

230 Vca - INVERTER LUCE EMERGENZA

UPP UPP UPP UPP

NOTE GENERALI:

1) Quote espresse in centimetri salvo diversamente specificato;
2) Il box TRSA B dovrà essere identico a quello rappresentato in figura 
valido per il TRSA A.

NOTA ISOLAMENTO QUADRI 3kVcc:

1) Gli scomparti quadro 3kV cc dovranno essere isolati tra loro e verso il 
pavimento e/o le pareti.
2) L'isolamento a pavimento dovrà essere realizzato con strato di 
materiale isolante GP03 spessore minimo 4 mm.
3) L'isolamento tra le celle potrà essere realizzato in aria con appositi 
isolatori in poliammide.
4) Verificare con massima cura l'isolamento di ogni scomparto rispetto alla 
terra di sse e rispetto allo scomparto adiacente.

COMMITTENTE:

DIREZIONE INVESTIMENTI
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

SCALA:

Revis. Descrizione Redatto Data Verificato Data Approvato Data Autorizzato Data

DIREZIONE LAVORI:

File:  LI0701EZZPXSE0000001A.DWG

APPALTATORE:

APPALTATORE PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE:

LINEA PESCARA - BARI
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA
LOTTO 1: RIPALTA - LESINA

PROGETTO ESECUTIVO

DIRETTORE TECNICO
Ing. G.Babini

DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE
Ing. M.Di Girolamo

MANDATARIA MANDANTI

MANDATARIA MANDANTI

SSE RIPALTA

Quadro Generale di SSE / Fronte quadro

1:10
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