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“-SMART TRANSFORMER STATION N'1 —

STS—6000K—H1

Potenza nominale = 1400 kVA
Tensione primario = 30 kV
Tensione secondario = 0,400 kV
Collegamenti = D/Yn

~AC

DC

Inverter

ey

“SMART TRANSFORMER STATION N°1
STS—-6000K—H1

Potenza nominale = 1400 kVA
Tensione primario = 30 kV
Tensione secondario = 0,400 kV
Collegamenti = D/Yn

Linea 30V BESS

Cella CAMPU PV

THYTRONIC

00-201-5IN

oeainn.

TF 59 300/5
SP30 — 10VA

TF110S 100/1(/

oP20 - 2VA
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SISTEMA

Particolare di connessione stringo - inverter — cabina sottocampo

INVERTER HUAWEIT SUN2000-215KTL-H3

PARTICOLARI SCHEMA UNIFILARE C.C. TRACKER
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Linea S0kV di Campo
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“-SMART TRANSFORMER STATION N'1
‘ STS—-6000K-H1

Potenza nominale = 1400 kVA
Tensione primario = 30 kV
Tensione secondario = 0,400 kV
Collegamenti = D/Yn

~AC

DC

Inverter

Accumulo

ey

“-SMART TRANSFORMER STATION N'1
STS—6000K—H1

Potenza nominale = 1400 kVA
Tensione primario = 30 kV
Tensione secondario = 0,400 kV
Collegamenti = D/Yn

SMART TRANSFORMER STATION N4

g

STS—6000K-H1

Potenza nominale = 6500 kVA
Tensione primario = 36 kV
Tensione secondario = 0,800 kV
Collegamenti = D/Yn

Tensione primario = 800 V
Tensione secondario = 400 V
Collegamenti = D/Yn

g/@,,,,///,,,{> AUX

Pmax=237,6 kWp
Pmax=237,6 kWp

Ingresso 1 Ingresso 2

Pmax=237,6 KWp

Ingresso 21

Sottocampo 1

DI ACCUMO, BESS Pn= 11,2 MVA - 12,4 MWh

SMART TRANSFORMER STATION N°4

SMART TRANSFORMER STATION N°4

STS—-6000K-H1

Potenza nominale = 6500 kVA
Tensione primario = 36 kV
Tensione secondario = 0,800 kV
Collegamenti = D/Yn

Tensione primario = 800 V
Tensione secondario = 400 V

Collegamenti = D/Yn

fﬂ/@w—w—w AUX

Potenza nominale = 6500 kVA
Tensione primario = 36 kV
Tensione secondario = 0,800 kV
Collegamenti = D/Yn

Tensione primario = 800 V
Tensione secondario = 400 V
Collegamenti = D/Yn

fﬂ/@'———w—w AUX

Pmax=237,6 kWp
P 237,6 kWp
P 237,6 kWp

Ingresso 1 Ingresso 2 Ingresso 21

|
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|
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|
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Sottocampo 2

~AC

DC

Inverter

Accumulo

R

“SMART TRANSFORMER STATION N'1 —

STS—-6000K-H1

Potenza nominale = 1400 kVA
Tensione primario = 30 kV
Tensione secondario = 0,400 kV
Collegamenti = D/Yn

“SMART TRANSFORMER STATION N'1
STS—-6000K-H1

Potenza nominale = 1400 kVA
Tensione primario = 30 kV
Tensione secondario = 0,400 kV
Collegamenti = D/Yn

~AC

DC

Inverter

Accumulo

~AC

DC

Inverter

Pmax=237,6 kWp
Pmax=237,6 kWp
Pmax=237,6 kWp

Sottocampo

Ingresso 21
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SMART TRANSFORMER STATION N°4

STS—6000K-H1

Potenza nominale = 6500 kVA
Tensione primario = 36 kV
Tensione secondario = 0,800 kV
Collegamenti = D/Yn

Tensione primario = 800 V
Tensione secondario = 400 V

Collegamenti = D/Yn

fﬂ/@'———///———v AUX

Tensione

800V

Pmax=237,6 kWp
P 237,6 kWp
P 237,6 kWp

Ingresso 1 Ingresso 2 Ingresso 21

Sottocampo 4

STS-6000K~H1

‘ “-SMART TRANSFORMER STATION N'1

Potenza nominale = 1400 kVA
Tensione primario = 30 kV
Tensione secondario = 0,400 kV
Collegamenti = D/Yn

“SMART TRANSFORMER STATION N1
STS—6000K—H1

Potenza nominale = 1400 kVA
Tensione primario = 30 kV
Tensione secondario = 0,400 kV
Collegamenti = D/Yn

SUNRISE
Tensione
e
800V

wertical panad

Aiming Circult Control Mechanism
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COMUNE DI MASCHITO

PROVINCIA DI POTENZA

PROGETTO DEFINITIVO
IMPIANTO FOTOVOLTAICO AD INSEGUIMENTO SOLARE DA 19,9584 MWp

DA REALIZZARSI IN C.da "ANASTASIA" NEL COMUNE DI MASCHITO

TAVOLA: A12b8

SCALA: . . . . .
-i== | Schemi elettrici impianto fotovoltaico

PATA: novembre 2021
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