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INQUADRAMENTO SU IGM 25000 - SCALA 1:25.000

SOTTOSTAZIONE UTENTE
DI PROGETTO 150/30 kV

CAVIDOTTO AT DI CONNESSIONE 150 KV

CAVIDOTTI MT DI VETTORIAMENTO 30 KV
SOTTOCAMPO 1 (T6, T7, T8)

AEROGENERATORE

STAZIONE TERNA
ESISTENTE 380/150 KV

SOTTOSTAZIONE ELETTRICA  UTENTE
DI PROGETTO 150/30 KV

PARCO EOLICO

INQUADRAMENTO OPERE DI RETE SU CTR - SCALA 1:10.000

CONFINI COMUNALI

CAVIDOTTI MT DI VETTORIAMENTO 30 KV
SOTTOCAMPO 2 (T1, T9, T2)

INQUADRAMENTO OPERE DI RETE SU CTR - SCALA 1:10.000

STAZIONE RTN 380/150 kV ESISTENTE CAVIDOTTI MT DI VETTORIAMENTO 30 KV
SOTTOCAMPO 3 (T3, T4, T5)

CAVIDOTTI MT DI VETTORIAMENTO 30 KV
SOTTOCAMPO 4 (T10, T11)
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PD.G. ELABORATI GRAFICI
EG.5 STAZIONE DI TRASFORMAZIONE UTENTE

EG.5.1 INQUADRAMENTO GENERALE

scala 1:25.000 - 1:10.000

INDIVIDUAZIONE STALLO - SCALA 1:2.000

SSE DI CONDIVISIONE
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