
M

3

TAQ1

3

TAT1

0
,5
 
A

3

TV/SB

3

30kV - 50 Hz - 1250 A - 16 KA 1''

M

3

3

TAQG

PUNTO DI CONSEGNA

STAZIONE TERNA-STAZIONE 400/150 Kv SEZIONE 150 KV

SOTTOSTAZIONE TRASFORMAZIONE 150/30 kV

52QG

TVQG

52Q1

89QG

89Q1

TAQ1'

M

3

TAQ3

3

TAT3

52Q3

89Q3

TAQ3'

CAVIDOTTO INTERRATO AT 150 kV 3X(1X1600)

Passante Linea-cavo

GRUPPO 1

LINEA 4 - CAVO INTERRATO  ARE4H5ER 18/30 kV SK2
240 mmq  (5040 m)

LINEA 1
CAVO INTERRATO  ARE4H5ER 18/30 kV SK2

400 mmq  (5300 m)

M

TVG

152 G

189 G

150: 3/0,1: 3/0,1: 3kV
20 VA Cl.0,2-30 VA 3P-30 VA 3P

M

M

90 

TR
85 MVA

150kV/30kV
AT 150kV±10*1,25%

Vcc=15,5%
Ynd11
ONAN

3

TAF

M

TVF

kWh
kVAhr

UTF

152F

189 F

M

M

150: 3/0,1: 3kV
20 VA Cl.0,2

200/5-5-5
10 VA-Cl.0,2
10 VA, 5P30
10 VA, 5P30

Cl.0,2
Cl.1

Tel.

RTU

V,I
P,Q cosf

M
87T

Apertura di 152F-52QGF

51

50

Apertura di 152F-52QGF

Apertura di 152F-52QGF

97T

26

99T

63

49

80s 
Apertura di 152F-52 QGF

97C

99C

e blocco TR

VSC

27

81>
81<

Apertura di 152F

59Vo

59

Apertura di 152F

Apertura di 152F

Apertura di 152F

Passante Linea-cavo

3
TAG

800/5-5-5
30 VA-Cl.0,2
30 VA, 5P30
50 VA, 5P30

Apertura di 152F51

SBARRE 150 kV - 31,5 kA - 1 s 

Centro stella ad
isolamento pieno

predisposto per
l'atterramento

T06 T07 T08

GRUPPO 2

ARE4H5ERX 18/30 kV SK2
185 mmq (1300 m)

Quadro MT
Aerogeneratore

Quadro MT
Aerogeneratore

Quadro MT
Aerogeneratore

GA
3

6200 kW

7500 kVA
Vcc=6%
Dyn11

30 kV
7500 kVA
Vcc=6%
Dyn11

30 kV
7500 kVA
Vcc=6%
Dyn11

30 kV

ARE4H5ERX 18/30 kV SK2
185 (850 m)

690 V690 V690 V

T09

GA
3

6200 kW

T01

GA
3

6200 kW

T02

GRUPPO 3

ARE4H5ERX 18/30 kV SK2
185 mmq (1300 m)

Quadro MT
Aerogeneratore

Quadro MT
Aerogeneratore

Quadro MT
Aerogeneratore

GA
3

6200 kW

7500 kVA
Vcc=6%
Dyn11

30 kV
7500 kVA
Vcc=6%
Dyn11

30 kV
7500 kVA
Vcc=6%
Dyn11

30 kV

ARE4H5ERX 18/30 kV SK2
185 (1050 m)

690 V690 V690 V

T03

GA
3

6200 kW

T04

GA
3

6200 kW

T05

GRUPPO 4

Quadro MT
Aerogeneratore

Quadro MT
Aerogeneratore

GA
3

6200 kW

7500 kVA
Vcc=6%
Dyn11

30 kV
7500 kVA
Vcc=6%
Dyn11

30 kV

ARE4H5ERX 18/30 kV SK2
185 (1140 m)

690 V690 V

T10

GA
3

6200 kW

T11

M

3

TAQ4

3

TAT4

52Q4

89Q4

TAQ4'

M

3

TAQ2

3

TAT2

52Q2

89Q2

TAQ2'

LINEA 3
CAVO INTERRATO  ARE4H5ER 18/30 kV SK2

400 mmq  (5680 m)

LINEA 2
CAVO INTERRATO  ARE4H5ER 18/30 kV SK2

400 mmq  (2790 m)

Sbarre AT a
150 kV per
Condivisione
Stallo Linea

8000 m

ARE4H5ERX 18/30 kV SK2
185 mmq (745 m)

Quadro MT
Aerogeneratore

Quadro MT
Aerogeneratore

Quadro MT
Aerogeneratore

GA
3

6200 kW

7500 kVA
Vcc=6%
Dyn11

30 kV
7500 kVA
Vcc=6%
Dyn11

30 kV
7500 kVA
Vcc=6%
Dyn11

30 kV

ARE4H5ERX 18/30 kV SK2
185 (955 m)

690 V690 V690 V

GA
3

6200 kW

GA
3

6200 kW
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PD.G. ELABORATI GRAFICI
EG.5 STAZIONE DI TRASFORMAZIONE UTENTE

EG.5.4 SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE

N
om

e 
fil

e:
 E

G
5.

4 
sc

he
m

a 
un

ifi
la

re
 v

er
01

.d
w

g


	Fogli e viste
	04 PTO_SCHEMA UNIFILARE


		2022-05-19T12:28:58+0200
	PACCAPELO FABIO




