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CONFIGURAZIONE
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501 traker 2P30 da 60 moduli = 30060 DI PARALLELO STRINGHE

30060"665=19.9899 MW DC
6 Trasformazione 18 MW AC

Rapporto DC/AC 1.11
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Storage STRINGA N. (X-—1) STRINGA N. (X)

10 MW
16 Container da 2.5 MWh tot 40 MWh
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SOTTOCAMPO 1

86 traker da 2P30 moduli
86 x 60 = 5160 pannelli
5160 x 665 = 3.4314 MW
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SOTTOCAMPO 2

83 traker da 2P30 moduli
86 x 60 = 4980 pannelli
4980 x 665 = 3.3117 MW
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SOTTOCAMPO 3

84 traker da 2P30 moduli
84 x 60 = 5040 pannelli
5040 x 665 = 3.3516 MW
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SOTTOCAMPO 4
82 traker da 2P30 moduli
82 x 60 = 4920 pannelli

4920 x 665 = 3.2718 MW
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SOTTOCAMPO 5

83 traker da 2P30 moduli
83 x 60 = 4980 pannelli
4980 x 665 = 3.3117 MW
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SOTTOCAMPO 6 -
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REGIONE BASILICATA PROVINCIA DI POTENZA COMUNE DI
MONTEMILONE
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SCHEMI FUNZIONALI DEI SINGOLI PANNELLI
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Uncase Comune di Montemilone (P2) Foglio: 27117 S mEHEHEEHEHEE HE EHEEHE B = B B £
Localita "Masseria Perillo Quaglietta” Particelle: varie i EE ;E EE Eg EE §§ EE g; 55 EE EE EE EE ;E 5 EE §§ ;E EE EE EE EE EE EE EE

per la realizzazione di un impianto agrovoltaico da ubicare nel comune di Montemilone (PZ) C E EEHEEE EHE R EEHE B H BB B EE o = B B B =S
in localita "Masseria Perillo Quaglietta”, potenza nominale pari a 19,989 MW in DC = B HEE R HEE B EHEEE HEE E H BH B B EH B B B B i

e potenza in immissione pari a 18 MW AC, con sistema di accumulo da 10 MW, =2 EE is EE EE EH EE ES 55 EE i EE H B B ;E = E i EE = B b H B B B B +

e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nello stesso comune. T HE R EEHE R EEEE HE EH EH B B B B HEHE S E +
AMBRA SOLARE 24 SR.L. pabio Miguel ST EHEEEH EEHEEEHEEE BT H B EE = B B BS ik =S
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Rev0 Novembre 2021 Istanza per I'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'/Art 23 del D.Lga.152/2006 e ss.mm.ii.

Aggiornamenti

Spazio riservato agli Enti

IL PROGETTISTA

Studio d’ingegneria

Dott. Ing. SAVERIO GRAMEGNA Y b

Via Caduti di Nassiriya n.179 GRAMEGNA SAVERI%, i A,
70022 Altamura (BA) 26.11.2021 11:40:5
Ordine degli Ingegneri di Bari n. 8443 GMT+00:00

PEC: saverio.gramegna@ingpec.eu
Cell: 3286812690
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Tutti i diritti sono riservati, la riproduzione anche parziale del disegno e vietata.
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