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Impianto fotovoltaico ad inseguitori monoassiali per la produzione di DN14E052r;Z:;f:;:'E .y
energia elettrica, con sistema di accumulo (energy storage system), T aEE T |
sito nel Comune di Vigasio (VR) in localita Via delle Robinie ex
lottizzazione Green Village, avente potenza nominale di 22040 kW e
potenza richiesta in immissione di 17970 kW alla tensione rete 20 kV,
comprensivo delle opere di rete per la connessione ricadenti nel
medesimo Comune di Vigasio (VR)
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LOTTO 2: Nuova LMT 20KV Villaggio
D250-56145 da C.P. Vigasio sbarra

) rossa, in cavo sotterraneo AL 185 mmg.
LOTTO 3: nuova LMT 20KV Brigafatta
D250-56146 da C.P. Vigasio in cavo

sotterraneo AL 185 mma.
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