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NOTA: la presente tabella cavi non comprende le corde unipolari tipo NO7G9-K relative a impianti di illuminazione e forza motrice. 

Da Equipaggiamento A Equipaggiamento Tipo cavo Formazione Lunghezza Percorso 
Quadro locale climatizzazione Condizionatore CED TLC n. 1 FG7OM1 5G4 20 in canalina 

Quadro locale climatizzazione Condizionatore CED TLC n. 2 FG7OM1 5G4 20 in canalina 

Quadro locale climatizzazione Condizionatore CED locale esazione n. 1 FG7OM1 5G4 20 in canalina 

Quadro locale climatizzazione Condizionatore CED locale esazione n. 2 FG7OM1 5G4 20 in canalina 

Quadro locale climatizzazione Ventilatore Atex locale UPS FG7OM1 3G2,5 20 in canalina 

Quadro locale climatizzazione Pompa di calore geotermica n. 1 FG7OM1 5G4 15 in canalina 

Quadro locale climatizzazione Pompa di calore geotermica n. 2 FG7OM1 5G4 15 in canalina 

Quadro locale climatizzazione Pompa circuito primario n. 1 FG7OM1 4G2,5 15 in canalina 

Quadro locale climatizzazione Pompa circuito primario n. 2 FG7OM1 4G2,5 15 in canalina 

Quadro locale climatizzazione Pompa circuito secondario n. 1 FG7OM1 4G2,5 15 in canalina 

Quadro locale climatizzazione Pompa circuito secondario n. 2 FG7OM1 4G2,5 15 in canalina 

Quadro locale climatizzazione Pompa A pannelli a soffitto e recuperatori uffici FG7OM1 4G2,5 15 in canalina 

Quadro locale climatizzazione Pompa B pannelli a soffitto e recuperatori uffici FG7OM1 4G2,5 15 in canalina 

Quadro locale climatizzazione Pompa A UTA cabine di esazione FG7OM1 4G2,5 15 in canalina 

Quadro locale climatizzazione Pompa B UTA cabine di esazione FG7OM1 4G2,5 15 in canalina 

Quadro locale climatizzazione Pompa A fan coil cabine di esazione FG7OM1 4G2,5 15 in canalina 

Quadro locale climatizzazione Pompa B fan coil cabine di esazione FG7OM1 4G2,5 15 in canalina 

Quadro locale climatizzazione Pompa A fan coil e recuperatore foresteria FG7OM1 4G2,5 15 in canalina 

Quadro locale climatizzazione Pompa B fan coil e recuperatore foresteria FG7OM1 4G2,5 15 in canalina 

Quadro locale climatizzazione Impianto di potabilizzazione FG7OM1 3G2,5 15 in canalina 

Quadro locale climatizzazione Gruppo addolcitore FG7OM1 3G2,5 15 in canalina 

Quadro locale climatizzazione Pompa sommersa da 4" del pozzo FG7OR 4G4 60 in cavidotto interrato 

Quadro locale climatizzazione Quadro pompe irrigazione FG7OR 5G2,5 50 in cavidotto interrato 

Quadro locale climatizzazione Programmatore impianto di irrigazione FG7OM1 3G2,5 10 in canalina 

Quadro locale climatizzazione Pompa di aggottaggio cunicolo di esazione FG7OR 3G2,5 40 in cavidotto interrato 

Quadro locale climatizzazione Pompa impianto di fitodepurazione FG7OR 3G2,5 300 in cavidotto interrato 

Quadro locale climatizzazione Strumentazione vasca di accumulo FG7OR 3G2,5 50 in cavidotto interrato 

Quadro locale climatizzazione UTA cabine di esazione FG7OM1 5G4 80 in canalina 

Quadro locale climatizzazione Fan coil canalizzati cabine di esazione FG7OM1 3G2,5 100 in canalina 

Quadro locale climatizzazione Fan coil cabine di esazione FG7OM1 3G2,5 100 in canalina 

Quadro locale climatizzazione Batteria di post riscaldamento cabine esazione n. 1 FG7OM1 5G4 100 in canalina 

Quadro locale climatizzazione Batteria di post riscaldamento cabine esazione n. 2 FG7OM1 5G4 100 in canalina 

Quadro locale climatizzazione Pompa di ricircolo acqua calda sanitaria FG7OM1 3G2,5 15 in canalina 

Quadro locale climatizzazione Recuperatore a flussi incrociati esazione n. 1 FG7OM1 3G2,5 40 in canalina 

Quadro locale climatizzazione Recuperatore a flussi incrociati esazione n. 2 FG7OM1 3G2,5 40 in canalina 

Quadro locale climatizzazione Recuperatore a flussi incrociati foresteria FG7OM1 3G2,5 60 in canalina 
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