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LINEA AEREA 220 kV  ST  "SOST. 59 LINEA ESISTENTE - SE PARTANNA"

03.02.02b
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PROFILI ALTIMETRICI

ELETTRODOTTI 220 kV

Varianti elettrodotto esistente

tratto "Sost. n.59 - SE Partanna"

ELETTRODOTTI AT

3

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA

FONTE EOLICA DA 48,0 MW  "MAZARA CALAMITA"

ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA RTN

PIANO TECNICO DELLE OPERE

VERIFICATO APPROVATOESEGUITODATA MODIFICAREV.
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