LEGENDA

RACCORDI 220 kV ALLA NUOVA SE RTN PARTANNA 3 - DIREZIONE SE RTN PARTANNA 2

Conduttore

Fune di guardia
Sostegni esistenti
Nuovi sostegni
Portali di Stazione

Sostegni da dismettere
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REGIONE SICILIANA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Comuni di Marsala, Salemi, Santa Ninfa,
Castelvetrano e Partanna

SCALA LUNGHEZZE: 1:1000 SCALA LUNGHEZZE: 1:1000

SCALA ALTEZZE: 1:250 SCALA ALTEZZE: 1:250 / \

Conduttore: Al/Acc 31,5 mm
Fune di guardia: Acc 11,5 mm con F.0. —

Conduttore: Al/Acc 31,5 mm
Fune di guardia: Acc 11,5 mm con F.0.

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA
FONTE EOLICA DA 48,0 MW "MAZARA CALAMITA"

Condizioni di riferimento conduttori: MFA Condizioni di riferimento conduttori: MFA

Condizioni di riferimento fune di quardia: MPA

ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA RTN

Condizioni di riferimento fune di guardia: MPA

Q. RIF.= 120 m s.l.m. Q. RIF.= 120 m s..m.
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CAMPATA ESISTENTE | 577 " | CAMPATA ESISTENTE | 549 n | REV. DATA MODIFICA ESEGUITO VERIFICATO APPROVATO

I I | I | I i | i l 00 Giugno 2019 Prima emissione Ing. F. Chiri Ing. S. Tarantino Ing. F. D'Alessandro
CAMPATA NUD\/A | 495 n | 241 m | 101 m | CAMPATA NUD\/A | 478 m | 285 m | 95 m | 01 Dicembre 202 Recepimento osservazioni Terna Ing. F. Chiri Ing. S. Tarantino Ing. F. D'Alessandro
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CAMPATA EQUIVALENTE | 518 m | 241 m | 101 m | CAMPATA EQUIVALENTE | 370 m | 285 m | 95 m | 03
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PARAMETRO CONDUTTORE : 1675 : 1350 : 525 : PARAMETRO CONDUTTORE : 1550 : 1450 : 500 : o
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PARAMETRO FUNE DI GUARDIA | 2100 | 1700 | 650 | PARAMETRO FUNE DI GUARDIA I 1850 | 1750 | 600 |
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