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IN IMMISSIONE PARI A 41,50 MW SUDDIVISO IN DUE SEZIONI:

01 F.P.L01/09/20 REVISIONE F.P.L F.P.L

AVETRANA SRL

Piazza Walther Von Vogelweide n° 8

39100 BOLZANO (BZ)

P.Iva 03027960214

- SEZIONE 1: POTENZA IN IMMISSIONE 10,2 MW

- SEZIONE 2: POTENZA IN IMMISSIONE 31,3 MW

02 F.P.L20/08/21 REVISIONE F.P.L F.P.L

Via Pacinotti 5, 01100 Viterbo (VT)
ITALY - P.iva 01737800563
mauro.marchino@tusciaengineering.com

Ing. Mauro Marchino

Via G. Mazzini, 69 -  63833 Montegiorgio (FM)
ITALY - P.iva e C.F. 01845450442
L.ferracuti@atom-energia.com

Ing. Luca Ferracuti Pompa
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DESCRIZIONE APPARECCHIATURA
EQUIPMENT DESCRIPTIONPOS.

POS. FONDAZIONE
FOUNDATION

HV TERMINAL CABLE

HV SURGE ARRESTER

HV SURGE ARRESTER

VOLTAGE TRANSFORMER

HORIZONTAL THREE-POLE DISCONNECTOR
SWITCH 170kV WITH EARTH BLADE

SF6 INSULATED CIRCUIT BREAKER 170kV
THREE-POLE COMMAND

OIL INSULATED CURRENT
TRANSFORMER 170kV

TRANSFORMER 150 ±10X1.25%/20 KV 50/60 MVA
YNd11

TRANSFORMER 20±2x2,5%/0,42 kV 100kVA

DYn11

HV NEUTRAL SINGLEPOLE
DISCONNECTOR ES170-31,5

MV REACTANCE DISCONNECTOR
SWITCH SHD 36-800

EARTH REACTANCE
500A - 30s

MV CABLE SUPPORT

SOSTEGNO SBARRE CON ISOLATORI
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SEZIONE E-E

PARTICOLARI ELETTROMECCANICI SOTTOSTAZIONE DI ELEVAZIONE DI UTENZA SEU                                        SCALA 1:100

PARTICOLARI ELETTROMECCANICI
STAZIONE DI ELEVAZIONE DI UTENZA SEU

1:100

VISTA IN PIANTA  PARTICOLARI  SEU                   SCALA 1:100
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