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Schemi elettrici impianto fotovoltaico

PARTICOLARI SCHEMA UNIFILARE C.C. TRACKER
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Dehn PV 1000
Tipo 1, Classe II
20 kA (8/20)  8M

F 2x100 A gG

Pmax=19,8KW

QUADRO DI PARALLELO DA 6 TRACKER 12 stringhe
Int. 300 A
In = 198 A
Ics = 5 kA
Ith = 1,05-1,3 In
Im = 4-7 In

+ + + + + + + + + +
- - - - - - - - - -

INVERTER HUAWEI SUN2000-215KTL-H3
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STRINGHE DA 30 MODULI
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n° 12 ingressi - stringa
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Sottocampo 1

Ingresso 1 Ingresso 2 Ingresso 21
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Sottocampo 4

Ingresso 1 Ingresso 2 Ingresso 21

Particolare di connessione stringa - inverter - cabina sottocampo

MISURATORE ENERGIA
SCAMBIATA CON LA

RETE

Linea 36kV di Campo

kWh

M1

DG

Microelettonica
N-DIN-FEn
50-51-51N

TELELETTURA CONTATORE
ENERGIA  IMMESSA

Microea
N-DIN-FEn

I2

TF 59 300/5
5P30 - 10VA

TF110S 100/1
5P20 - 2VA

Cella CAMPO PV

Linea 36kV verso S.S.E. RTN

QUADRO 36kV

Linea 36kV BESS

Microea
N-DIN-FEn

I1

TF 59 300/5
5P30 - 10VA

TF110S 100/1
5P20 - 2VA

Cella BESS

Accumulo
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SISTEMA DI ACCUMO, BESS Pn= 11,2 MVA - 12,4 MWh

PROGETTO DEFINITIVO
IMPIANTO AGRIVOLTAICO AD INSEGUIMENTO SOLARE DA 19,9584 MWp DA

REALIZZARSI  IN LOCALITA' SPINAMARA SOTTANA NEL COMUNE DI MONTEMILONE

Agronomo: Dott. Gino Panzardi


		2022-07-26T13:47:28+0000
	ACQUASANTA PAOLO


		2022-07-26T13:57:16+0000
	BELFIORE COSIMO DAMIANO


		2022-07-26T14:11:54+0000
	Pablo Miguel Otin Pintado




