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APPARECCHIATURE SIMBOLI
FIAT_TR SCARICATORE LATO AT TRASFORMATORE l
FIMT_TR SCARICATORE LATO MT TRASFORMATORE INTERRUTTORE AT CON COMANDO MOTORIZZATO
F8—... MININTERRUTTORI CIRCUITI SECONDARI TV @ 1 A
FSR/ MININTERRUTTORI CIRCUITI SECONDARI TV RETE/LATO IVPC N
F11/.... FUSIBILE MT
v VOLTHETRD ﬁ%‘ SEZIONATORE MANUALE AT CON INTERBLOCCO LAME DI TERR
PVR VOLTMETRO TENSIONE DI RETE L
P51 CONTATORI ENERGIA
032 KTERRUTTORE M1 H\ SEZIONATORE MANUALE
Q89 SEZIONATORE SBARRE MT
Q89IMT_TR SEZIONATORE LATO MT TRASFORMATORE
Q895C SEZIONATORE SOTTO CARICO  MT — SCARICATORE
Q89T SEZIONATORE DI TERRA MT
Q152_AT INTERRUTTORE  MONTANTE AT
Q189_AT SEZIONATORE LINEA MONTANTE AT {% TRASFORMATORE DI TENSIONE
Q1BIN_AT SEZIONATORE NEUTRO LATO AT
Q189T_AT SEZIONATORE TERRA MONTANTE AT
SV_... SELETTORE VOLTMETRICO TRASFORMATORE DI CORRENTE
SVR SELETTORE VOLTMETRICO TENSIONE DI RETE
TA_AT TRASFORMATORE DI CORRENTE MONTANTE AT —
TAT/2 TRASFORMATORE DI CORRENTE MT ’P B
TA2_AT TRASFORMATORE DI CORRENTE MONTANTE AT PER ENEL DISTRIB. A
TSA TRASFORMATORE DEI SERVIZI AUSILIARI > TRASFORMATORE DI POTENZA
TV1_AT TRASFORMATORE DI TENSIONE MONTANTE AT m (COMMUTATORE SOTTO CARICO MOTORIZZATO)
TV2_AT TRASFORMATORE DI TENSIONE MONTANTE AT PER ENEL DISTRIB.
v/.... TRASFORMATORE DI TENSIONE MT
U.... CONVERTITORE DI MISURA
FUNZ‘ON‘ D‘ M‘SURA TRASFORMATORE SERVIZI AUSILIARI
COS @ FATTORE DI POTENZA —
f FREQUENZA
[ CORRENTE
=} POTENZA ATTIVA GRUPPO ELETTROGENO
Q POTENZA REATTIVA
vV TENSIONE — FUSIBILE
Wh ENERGIA ATTIVA
varh ENERGIA REATTIVA G )r-y INTERRUTTORE MT ASPORTABILE CON COMANDO MOTORIZZATO
FUNZIONI DI' PROTEZIONE E REGOLAZIONE C
TR INDICATORE CAPACITIVO PRESENZA TENSIONE
26Q0A/S MAX. TEMPERATURA OLIO TRASF. ALLARME—SCATTO — I
2 / Ui JEMEERA _— LAME DI MESSA A TERRA
49 IMMAGINE TERMICA TRASF. —
497 CENTRALINA TERMOMETRICA ~ INTERRUTTORE AUTOMATICO
50 MAX. CORRENTE ISTANTANEO
51 MAX. CORRENTE RITARDATO —~_ CONTATTORE DI MANOVRA
51N GUASTO TERRA RITARDATO
59 MAX. TENSIONE ® MORSETTIERA DI PROVA UTF/GRIN ——
59Vo TENSIONE OMOPOLARE .
238 EBX@SRES?‘E%N& %%%Z‘TOR@,?[SRMMORE BOBINA DI BLOCCO (BOBINA ELETTRO-DINAMICA)
81</> MIN./MAX. FREQUENZA
87T DIFFERENZIALE TRASFORMATORE
90 REGOLATORE TENSIONE + BOBINA DI BLOCCO (BOBINA ELETTRO-DINAMICA) DEL SEZIONATORE
97TA/S BUCHHOLZ TRASFORMATORE ALLARME—SCATTO =) DI SBARRA DELLA CELLA MT DI RIFASAMENTO:
9/VSC BUCHHOLZ VARIATORE SOTTOCARICO INTERVIENE DOPO TEMPO t DALL’APERTURA DELL'INTERRUTTORE
99Q LIVELLO OLIO TRASFORMATORE ,
99vsC LIVELLO OLIO VARIATORE SOTTOCARICO —1/_”7 SEZIONATORE ROTATVO CON MESSA A TERRA D
F2 UNITA" CONTR./MIS./PROT. MONTANTE AT E TRASFORMATORE
3 UNITA, CONTR./MIS./PROT. CELLA MT ARRIVO TRASFORMATORE "
F5 UNITA’” CONTR./MIS./PROT. CELLA MT CONDENSATORI —p/ﬁi SEZIONATORE ROTATIVO SOTTOCARICO CON MESSA A TERRA
FSIN PROTEZIONE BANCO" CONDENSATORI
F6 UNITA” CONTR./MIS./PROT. CELLA MT LINEA ® LAMPADA DI SEGNALAZIONE
MAI MANCATA APERTURA INTERRUTTORE [
= PULSANTE
8 BLOCCO A CHIAVE, CHIAVE LIBERA IN APERTO
/1 BLOCCO A CHIAVE, CHIAVE LIBERA IN APERTO E INSERTO  f——
(BLOCCATA IN ASPORTATO)
1 BLOCCO A CHIAVE, CHIAVE LIBERA IN CHIUSO
LRIF BLOCCO A CHIAVE PER L'ACCESSO AL BANCO CONDENSATORI
CHIAVE LIBERA AD ACCESSO CHIUSO
® BLOCCO A CHIAVE PER SEZIONATORE DI NEUTRO LATO AT
>
Wh 2 CONTATORE DI ENERGIA ATTIVA/REATTIVA ENTRANTE-USCENTE
varh I PER MISURE ENEL DISTRIBUZIONE E
Pz CONTATORE DI ENERGIA ATTIVA/REATTIVA ENTRANTE-USCENTE
Who|g PER MISURE FISCALI/COMMERCIALI
varh —>— TRASMISSIONE (MODEM—GMS—Antenna) AL GRTN
—Z’—> CONVERTITORE DI MISURA
-
I
I ia che ti
energia che ti serve.
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