IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE ALLA TENSIONE DI 20 kV CARATTERISTICHE IMPIANTO CABINA PRIVARIA PONTINA CABINA CONSEGNA LOTTO3 CABINA CONSEGNA LOTTO2 CABINA CONSEGNA LOTTO!
24KV — 630A — 16KA 24KV — B630A — 16kA 24kV — B630A — 16KkA
PER UNA POTENZA IN IMMISSIONE DI 17,97 KW || ———————— — — — = = = = = — = — = — = — -———————— — — = — = =~ = = = — ————————— — — = = = =~ e — — — — — = — = — = —— =
Connessione alla rete MT di e-distribuzione per Cessione Totale per un POTENZA NOMINALE DEL GENERATORE: r ] :
ibianto di duzi da fonte Sol ¢ L Lotto 1 7002 kW | | | DY 900/2 - 3LEi+1T DY 808/7 | | DY 900/4 - 4LEi+1T DY 808/7 | | DY 900/2 - 3LEi+1T DY 808/7
Impianto di produzione da tonte colare per una potenza in immissione Lotto 2 6855 KW Matricola 16 21 06 Matricola 16 20 37 Matricola 16 21 08 Matricola 16 20 37 Matricola 16 21 06 Matricola 16 20 37
richiesta di 17,97 MW sito nel Comune di Latina (LT), Strada Provinciale Lotto 3 7708 kW | | | Quadri di MT isolati in SF6 - 24kV 630A 16kA Quadri di MT isolati in SF6 - 24kV 630A 16kA | | Quadri di MT isolati in SF6 - 24kV 630A 16kA Quadri di MT isolati in SF6 - 24kV 630A 16kA | | Quadri di MT isolati in SF6 - 24kV 630A 16kA Quadri di MT isolati in SF6 - 24kV 630A 16kA
otto3 7708 kW e T T T T T T T e
054 kM Numero di moduli: 36864 | LOTTO1 LOTTO2 LOTTO3 | | TRASFORMATORE ARRIVO LINEA CP RICHIUSURA LOTTO2 PARTENZA UTENTE RISALITA RC UTENTE E B 7M§UEE7 B 1 | | TRASFORMATORE RICHIUSURA LOTTO3 ARRIVO LINEA CP RICHIUSURA LOTTO1 PARTENZA UTENTE RISALITA RC UTENTE E MISURE 1 | | TRASFORMATORE RICHIUSURA LOTTOZ2 ARRIVO LINEA CP PARTENZA UTENTE RISALITA RC UTENTE £ MISURE 1
Potenza modulo fotovoltaico: 585 W | | | ~ ' 3 | ] | 3 ' ' | ] | ' ' ' | |
' \ \ \ \ \ \
‘HQ—U' ! K —] K }—1 K | | ‘H@—(l' }—1 K o—] K — K —] K | | ‘H@—(l' —| K —] K o—] K | |
PROGETTO DEFINITIVO POTENZA IN IMMISSIONE RICHIESTA: 17,97 KW | I I | | | ! er s Fer | | | 5 Fer et Her trer | | | 5 trer et et | |
| r“\ SEZ r“\ SEZ Ir__\ SEZ | | IMS ---3 SEZ ---\ SEZ --- SEZ | | | | IMS -\ SEZ -\ SEZ ---\ SEZ --- SEZ | | | | IMS ---\ SEZ -\ SEZ --- SEZ | |
DENOMINAZIONE ELABORATO: | | | | | | | | | | | | |
VALORI\’/: |NG§EASASO INVERTER 1-8 | : : : | | G i i i | o | T i i i i | o | T i i i | |
SCHEMA UNIFILARE ELETTROMECCANICO - arca | | | | | | STI | | 759 | 759 | 75 1 o | STI | | 759 | 759 | 75 | 75 1 o | STI | | 759 | 759 | 7% 1 |
-- Modello SUNNYCENTRAL 900 CP XT : : : : : I : I : I A \ re == \ : : I : I : I : I A \ re =7 \ : : I : I : I A \ s —=" \
- Numero di moduli ingresso inverter1-8: | > -\ — (M) >~ - (M) > - --(M) | | | [ -\ - |>____@ |>____@ ) —— BN b | | | [ ﬁ>————@ ?————@ ?————@ -\ - G — T | | | [ &____@ |j>————@ ?————@ G E— Lo
- Potenza ingresso inverter1-8: | | )T ) INT CINT | | i T T CINT E ] JI hilh i | | | )INT ) INT )INT )T N ] JI hih i | | | ) INT )T ) INT E | J hWh i 1
IDENTIFICAZIONE ELABORATO - I\:’/:::[:g;al rl:locr)nl\i/lr:ZIIQLJsLéﬁaCiIrT\f;:tl\éYFSTER 1-8: | | | | | | | | | | IR i i I | | | | | | ! | S i | - | | | | | | | ER D A -1
. ) ) o } N e . - =-0. | | | | | | | | | | | | | | | |
Livello progettazione Cod. Rintracciabilita Tipo docum. | N° elaborato | N°foglio | Tot.fogli || NOME FILE DATA SCALA . ) ] . ) | | | I I I | | | | I I I I | | | | | | | | |
-- Potenza nominale complessiva uscita inverter: | ¥ ¥ y | | | }—/I—«—| @—{ K O - R O — R O d R | | | }—/l—«»—| @—{ K . R . R . R . R | | | }—/l—«—| @—{ K . R . R . R | |
PD T0737713 10 pieembre = | | F?_Hw | Fgl_“_lw | ?Hﬂw | | ST2 F?T s F; s F?T e | I l o | ST2 | F;HHW | ?Hﬂw | ?Hﬂw | ?Hﬂw | I l o | ST2 | ?Hﬂw | ?Hﬂw | ?Hﬂw | I 1 1
SISTEMA DI ACCUMULO (ESS) | | | | VST e O | | VST e ) | | VST et |
REVISIONI . . .
- 5w o % 5w en % 55w on % | | S omon % & 5w o X 1w o % 55w on % 9w o % Somon % 5w o %
REV | REV DESCRIZIONE ESEGUITO | VERIFICATO | APPROVATO glos:]enrgsas?(;r;zccfar?:lgol_r?;z t:rgitrj]?r?gae | | | ‘f*;';wm—@i Wmmw—@i (’?;vi"m—@[ U < } } | | \ri?ﬂmm_@i F?’V?WW_GZ \h%‘mm_@Z T;V‘mm V4 < | | \ri%mww_@i Fﬁwm_@i R
) . o e \V4 \V4 \V4 D D - Lp D 5 L y 3 H | y \V4 \%
i Alimentazione ESS: Bidirezionale. | | | V4 } us } v | < | O | V4 | % } us | us | < | o | V4 } us } us | 3 | |
Potenza nominale complessiva di accumulo: | | | 1 | | L ] | | 1 | | | L E | | 1 | i L E
Capacita nominale complessiva di accumulo: e J‘ I | e I J‘ | | i J‘ }
| | | MODUO GME———————fF-—-——-—-———— . | | MODULOGSMFE — - -~~~ "~~~ —~—~—-—-—---_ ¢ 5 | | | MODUO GSME—————————————————_ _ .} .
Progettazione Firmato (*) CEIl 0-16 al paragrafo 8.7: Deroga alle restrizioni in merito al L ) L ‘ ] L L N L
digita valore massimo della potenza nominale complessiva di I e e e e e
GENNA] trasformatori MT/BT installabili (CEI 0-16 par. 8.5.14).
ING. GENNARO GIGLI 8 A GIGI ( P ) Cavo interrato Al 3*1*185 mmg e Cavo interrato Al 3*1*185 mm i Cavo interrato Al 3*¥1*¥185 mm _
Y oy Il trasformatore n° 1 sara dotato di un dispositivo al fine di Lunghezza 3970 m unghezzo 1 m circe unghezzo T m circo
Efiviﬁc'}l evitare la contemporanea energizzazione di quei trasformatori ’
che determinano il superamento delle limitazioni suddette (CEI Cavo _interrato Al S¥T185 mmg
Gestore Rete Elettrica Richiedente 0-1.6 Rar' 8'?'.1 4) . .. . . ez S0
o _ Nextpower Development Italia S.r.I. Tali (_:llsposmw _devono intervenire in caso d_l mancanza di _
e-distribuzione Spa Sede legale in Milano (MI) tensione superiore a 5 s e provvedere alla rienergizzazione dei
Infrastrutture e Reti Italia Via San Marco n. 21 trasformatori secondo quantita complessive non superiori ai Cavo interrato Al 3*1*185 mmgq
_ Area Nord Ovest _ Partita IVA 11091860962 . limiti sopra determinati, con tempi di rientro intervallati di Cnghezzo 3950 m
Sviluppo Rete - PRF Centro PL Torino |, italia@legalmail.it NextPouey Pesstopperi Tgha S almeno 1 s. CAVIDOTTO PRODUTTORE CAVIDOTTO PRODUTTORE CAVIDOTTO PRODUTTORE
Via Salvo d'Acquisto, 4 . INTERRATO DALLA CABINA UTENTE INTERRATO DALLA CABINA UTENTE INTERRATO DALLA CABINA UTENTE
13900 Biella (Bi) P: IVA/£'C. F. 1T0DTHEGRE62 Lunghezza massima: 20m Lunghezza massima: 20m Lunghezza massima: 20m
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