
PROTEZIONI

ANSI 50P/51P, 51P-1, 51P-2,

 50N/51N, 51N-1

, 51N-2, 68, 94/86, 51BF,

 TCM, CBCM

Quadro elettrico MT Cabina di Raccolta

Barre 36kV/1250A/20kA-3s

30kv/v3/0,

11kV/v3/0,

11kV/v3/0,

11kV/3

15/15/50VA

0.2/0.5/3P

Alla Sottostazione

Produttore

Scomparto

Misure

L=1710.0m

ARG7H1R

3X1X240 mm²

L=960.0m

ARG7H1R

3X1X240 mm²

Scomparto

Misure

Scomparto

Protezione TSA

Y01

30kv/v3/0,

11kV/v3/0,

11kV/v3/0,

11kV/3

15/15/50VA

0.2/0.5/3P

M M M M
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Trasformatore

elevatore

Sn=2.7500kVA

V1n= 20kV

V2n=550V-550V

Dy11y11

Vcc%=7,1

SUNGROWPOWER SG2500-HV-MV-20

INVERTER

SG3400-HV-MV-20

Vmmp=875-1300V

Pmax ac(45°C)=2.886kVA

Vac=3F-640V

Vmax =1500V
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Trasformatore

elevatore

Sn=2750kVA

V1n= 20kV

V2n=550V-550V

Dy11y11

Vcc%=7,1

SUNGROWPOWER SG2500-HV-MV-20

INVERTER

SG2500-HV-MV-20

Vmmp=800-1300V

Pmax ac(45°C)=2.886kVA

Vac=3F-640V

Vmax =1500V
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L=1710.0m

ARG7H1R

3X1X240 mm²

1600 A

550 V

Icu 50 kA

1600 A
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Icu 50 kA
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STRINGA

26 moduli in serie

Potenza 15,21kWp

CAMPO 1:

n.7.878 moduli da 585 Wp

4.609,00 kWp

303 stringhe da 26 moduli

12 SB da 24 stringhe

1 SB da 5 stringhe

CAMPO 2:
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5.491,00 kWp
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n.9.490 moduli da 585 Wp

5.582,00 kWp

365 stringhe da 28 moduli
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n.9.386 moduli da 585 Wp

5.491,00 kWp
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1 SB da 1 stringhe

CAMPO 10:
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1 SB da 20 stringhe
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PROGETTO PER UN IMPIANTO DI PRODUZIONE AGRO-ENERGETICO INTEGRATO
DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS (FG) IN LOCALITA'
"POSTA D'INNANZI"
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Schema elettrico cabine MT
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