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SCHERMI ISOLATI

PARTICOLARE A
MESSA A TERRA SCHERMI CAVI MT

(VALIDO PER | TRATTI IN CUI E' GIA' PRESENTE LA CORDA DI TERRA)
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GIUNZIONE A COMPRESSIONE

GIUNZIONE TRACCIA DI TERRA

SCHERMO CON CORDA

G/V ISOLATA

FILI SCHERMO

”\\WT

GIUNZIONE TRECCIA DI TERRA SCHERMO
CON CORDA G/V ISOLATA

\

&

DETTAGLIO COLLETTORE
FISSATO A PARETE

LEGENDA:

Giunto MT con schermo interrotto, schermo collegato a A

terra da un lato

NOTE:

— Schermi cavi e trecce terminali sono protetti con gquaina.

— Lo schermo di ogni cavo risulta isolato da terra sino al collettore
di terra.

— Ogni collegamento a terra dello schermo deve essere identificabile
(numero del cavo e della fase), con targhetta indelebile ed in B

rilievo, posizionata in prossimitd del capocorda.

N° DESCRIZIONE DIM.

@ COLLETTORE IN RAME FISSATO SU PUNTAZZA DIM. 260x80x6mm [
BULLONE + RONDELLA + DADO IN ACCIAIO M8

(Nj%RD&va‘wi?g%%vpgézogﬁ\ TERNA DI cavi T | SEZ 16 mmg

CAPOCORDA A COMPRESSIONE SEZ. 16 mmg C
CORDA DI RAME NUDA SEZ. 95 mmq SEZ. 95 mmg

DETTAGLIO FISSAGGIO

POZZETTO FIBRA -SEZIONI TIPO
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SEZIONE CAVIDOTTI - TIPICO 2-A

SEZIONE CAVIDOTTI - TIPICO 2-M
CAVO ARE4H5(AR)E
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portachiusino dim. 400x760x300
riempimento con sabbia vagliata
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‘ CAVI FIBRA OTTICA

PROGETTO

POTENZIAMENTO PARCO EOLICO MINEO-MILITELLO

i PACCHETTO STRADALE
~—— Misto granulometrico

CHIUSINO CARRABILE

. POZZETTO PREFABBRICATO
8 3 base dim. 400x760x300

o sopralzo dim. 400x760x300
portachiusino dim. 400x760x300
riempimento con sabbia vagliata

SABBIA VAGLIATA

IN MONOTUBO IN PEAD d=40/50
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SEZ. 50 mmq CAVI FIBRA OTTICA CONDUTTORE DI TERRA
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(SOLO NEI POZZETTI DI DERIVAZIONE)

CAVI FIBRA OTTICA
IN'MONOTUBO IN PEAD d=40/50
(SOLO NEI POZZETTI DI DERIVAZIONE)

CAVI FIBRA OTTICA
IN MONOTUBO IN PEAD d=40/50

PROGETTO ESECUTIVO

POZZETTI PER FIBRE OTTICHE 400xT60

TIPICO 1 - VASCA GIUNTI
TIPICO 2 - VASCA GIUNTI
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MONOTUBO IN PE AD

Il Monotubo in PE AD, adatto per posa sotterranea a protezione di cavi
elettrici, cavi per telefonia o fibra ottica, puo essere prodotto completamente
nero, nero con banda coestrusa colorata, o colorato. || Monotubo PE AD
puo avere la superficie esterna liscia o rigata, mentre la superficie interna &
rigata al fine di facilitare lo scorrimento dei cavi in fase di tiro.

Fornito in rotoli standard, il Monotubo € prodotto in conformita al Capitolato
Tecnico interno n. 001 del 11/2012 REV.2

P

DE . rigature L rotolo
min. max.
mm mm mm h n m
40 24 2.8 03«01 24 300
40 3,0 35 0301 24 300
40 37 4.2 03+01 24 300
50 2 3,3" 04+01 24 300
50 g 4,0 0401 24 300
50 46 53 04+01 24 300
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COMMITTENTE

Pozzatio prefabbricato modulare a pianta rettangolare per telecomunicazioni, per alloggiamento fibre H

offiche, in caicesiruzzo vibrafo, composio da elemento di fondo, elemento portachiusino, ed elemento di — E R G
ERG Wind Energy -

sopralzo.
EVOLVING ENERGIES

CARATTERISTICHE COME DA SPECIFICA TECNICA TELECOM N° 850 - OPEN FIBER N 1711 -
INFRATEL II-PMI-027 VERS. 4.0

PROPRIETA' FISICHE E MECCANICHE

Tipologia cemento Tipo IVA-LL 425 R
Calcestuzzo Rek = 40 MPa (N/mmg) PROGETTISTA
Fibra d'acciaio

Hydro Engineering s.s.
di Damiano e Mariano Galbo

Ing.
Mariano
Galbo

via Rossotti, 39
N. 724

91011 Alcamo (TP) Italy

Resistenza a trazione z 1000 MPa L]
S0PRALZO (140kg) - Vista supenore POZZETTO - Sezione X-X POZZETTO - Senione Y-Y
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SEZIONI TIPO DI SCAVO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

POZZETTO - Sezione X-X

POZZETTO - Sezione Y-Y

REV. DATA ATTIVITA REDATTO VERIFICATO APROVATO
0 Aprile 2022 PRIMA EMISSIONE PA VF MG
POZZETTO - Sezione X-X POZZETTO - Sezione Y-Y L
CODICE PROGETTISTA DATA SCALA  |FORMATO|FOGLIO CODICE COMMITTENTE
. . IMP. DISC. |TIPODOC.| PROGR. REV.
Aprile 2022 1:20 A2x4 |1 di1 MMC| EXE | TAV | 0038 |00

NOME FILE: _MMC-EXE-TAV-0038_00.dwg

ERG Wind Energy S.r.l. siriserva tutti i diritti su questo documento che non pud essere riprodotto neppure parzialmente senza la sua autorizzazione scritta.
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