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SEZIONE CAVIDOTTI IMPIANTI AUSILIARI

PIANO STRADALE

REINTERRO CON
MATERIALE CLASSE A1
COMPATTATO A STRATI

0.6

0.2

TOUT-VENANT DI CAVA

0.4

CAVIDOTTO IMPIANTI AUSILIARI
N. 1 CAVIDOTTO CORRUGATO 450N Ø110mm

.9
0

.80

TINTORETTO s.r.l.
via Vittori 20

48018 Faenza (RA)

PLANIMETRIA IMPIANTI AUSILARI  - TVCC - ILLUMINAZIONE
SCALA 1:2000

Impianto fotovoltaico "SERRAMANNA 1"

44902 moduli fotovoltaici da 575 Wp

100  inverter su 16 sottocampi raggruppati in 3 campi fotovoltaici

Potenza di picco complessiva  25818,65 kWp

Potenza AC  20000 kW
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LEGENDA
Recinzione in progetto

Cancello di accesso al parco solare fotovoltaico

Tracker da 26x4 moduli - struttura per il posizionamento dei
pannelli fotovoltaici

Inverter fotovoltaico
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Cabine MT/BT di campo fotovoltaico

Cabine MT/BT di sottocampo fotovoltaico.
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Tracker da 26 moduli - struttura per il posizionamento dei
pannelli fotovoltaici

Tracker da 13 moduli - struttura per il posizionamento dei
pannelli fotovoltaici

AutoCAD SHX Text
Plinto di fondazione in cls Rck 25 N/mmq dim .80x.80x.90

AutoCAD SHX Text
Ingresso cavi corrugato   110 mm

AutoCAD SHX Text
Calcestruzzo Rck 25 N/mmq

AutoCAD SHX Text
Sabbia

AutoCAD SHX Text
ILLUMINAZIONE VIABILITÀ INTERNA E TVCC PARTICOLARI COSTRUTTIVI

AutoCAD SHX Text
Pozzetto di derivazione in CLS

AutoCAD SHX Text
Chiusino in ghisa classe C 250 40x40 cm

AutoCAD SHX Text
Corrugato   110 mm

AutoCAD SHX Text
Asola morsettiera

AutoCAD SHX Text
Asola ingresso cavi

AutoCAD SHX Text
Contatto di terra

AutoCAD SHX Text
Corpo illuminante ottica stradale CUT-OFF classe II Sorgente LED Potenza 127W Flusso luminoso 16348 lm 

AutoCAD SHX Text
156

AutoCAD SHX Text
TELECAMERA TERMICA INFRAROSSO DA ESTERNO. ALIMENTAZIONE PoE. CONNESSIONE, MEDIANTE CAVO UTP ARMATO PER ESTERNO, AL SISTEMA DI ANALISI VIDEO INSTALLATO NEL LOCALE IMPIANTI AUSILIARI.

AutoCAD SHX Text
60 LED

AutoCAD SHX Text
650

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
360

AutoCAD SHX Text
DRAWING SCALE

AutoCAD SHX Text
COMMENTS/COMMENTI

AutoCAD SHX Text
DOCUMENT NAME

AutoCAD SHX Text
REV.

AutoCAD SHX Text
DATE/DATA

AutoCAD SHX Text
PROPRIETA' RISERVATA. A TERMINI DI LEGGE LA TINTORETTO srl SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE DISEGNO CHE PERTANTO NON PUO' ESSERE NE' RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

AutoCAD SHX Text
PAGE

AutoCAD SHX Text
DIM.

AutoCAD SHX Text
APPROVED BY

AutoCAD SHX Text
APPROVATO DA

AutoCAD SHX Text
CHECKED BY

AutoCAD SHX Text
CONTROLLATO DA

AutoCAD SHX Text
DRAWN BY

AutoCAD SHX Text
DISEGNATO DA

AutoCAD SHX Text
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF TINTORETTO srl. IT IS LOANED UPON THE CONDITION THAT IT NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THEIR INTEREST OR TO BE REPRODUCED WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION

AutoCAD SHX Text
Planimetria impianti ausiliari - TVCC, antintrusione e  illuminazione

AutoCAD SHX Text
IMPIANTO AGROVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE

AutoCAD SHX Text
SOLARE NEI COMUNI DI SERRAMANNA E SAMASSI (SU)

AutoCAD SHX Text
PD-Tav12

AutoCAD SHX Text
A0

AutoCAD SHX Text
VARIE

AutoCAD SHX Text
1 of 1

AutoCAD SHX Text
02/2022

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
EMISSIONE PER APPROVAZIONE

AutoCAD SHX Text
MP

AutoCAD SHX Text
TL

AutoCAD SHX Text
PF

AutoCAD SHX Text
Ing. Michele Pigliaru

AutoCAD SHX Text
Association Number 511

AutoCAD SHX Text
Illuminazione viabilità interna. Armatura stradale LED su palo conico altezza fuori terra 9 metri. Pozzetto prefabbricato in CLS con chiusino in ghisa 40X40 cm. Sistema TVCC - N. 2 telecamere montate a sbraccio sullo stesso palo.

AutoCAD SHX Text
Illuminazione viabilità interna. Armatura stradale LED su palo conico altezza fuori terra 9 metri. Pozzetto prefabbricato in CLS con chiusino in ghisa 40X40 cm.

AutoCAD SHX Text
Cavidotto impianti ausiliari. Cavidotto avidotto corrugato 450N  110mm


	Fogli e viste
	PD-Tav12


		michele.pigliaru@ingpec.eu
	2022-03-28T19:10:52+0000
	Nuoro
	PIGLIARU MICHELE


		2022-03-29T04:52:42+0000
	PILI GIUSEPPE FRANCESCO


		2022-03-30T14:59:18+0000
	Manca Bruno


		paofagno@gmail.com
	2022-03-31T08:53:34+0000
	Faenza
	PAOLO FAGNOLI
	VIA Nazionale




