
+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

String inverter 1.1.1 (170,3 kWp)

MODULO CANADIAN SOLAR BiHiKu7 CS7N-655MB-AG

1.1 1.2 1.3 1.26
S1

(-)

S1

(+)

S2

(+)

S2

(-)

String inverter 1.1.1

LS1

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

.....

.....

.....

10.1
+

-

-

+

+

-

-

+

S10

(+)

S10

(-)

LS10

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

2.1 2.2 2.3 2.26

10.2 10.3 10.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TR1 (2500 kWp)

LS11

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS1

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K
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Pmax=655Wp  Vmp=38,1Vdc  Voc=45,2Vdc

String inverter 1.1.2

............. .............

String inverter 1.1.15

A

A1

.............
A8

1.1.81.1.1

A

A10A9 B1

.............
B7

1.1.9

B9

.............
B8

1.1.15

AUX

TRAFO AUX NC NC NC NC

FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70)

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

1.1 1.2 1.3 1.26
S1

(-)

S1

(+)

S2

(+)

S2

(-)

.....

.....

.....

11.1
+

-

-

+

+

-

-

+

S11

(+)

S11

(-)

2.1 2.2 2.3 2.26

11.2 11.3 11.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.2 (187,33 kWp)

.....

.....

Vn=500-1500Vcc

Pn=175kVA

Pn=175kW

Vn=800V-50Hz

Imax=9x26A

Cosfi=1

Imax=134,9A

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

1.1 1.2 1.3 1.26
S1

(-)

S1

(+)

S2

(+)

S2

(-)

.....

.....

.....

11.1
+

-

-

+

+

-

-

+

S11

(+)

S11

(-)

2.1 2.2 2.3 2.26

11.2 11.3 11.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.15 (187,33 kWp)

CABINA DI CAMPO TRASFORMATORE

QUADRO DI PARALLELO

QUADRO MT

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

String inverter 1.1.1 (170,3 kWp)

MODULO CANADIAN SOLAR BiHiKu7 CS7N-655MB-AG

1.1 1.2 1.3 1.26
S1

(-)

S1

(+)

S2

(+)

S2

(-)

String inverter 1.1.1

LS1

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

.....

.....

.....

10.1
+

-

-

+

+

-

-

+

S10

(+)

S10

(-)

LS10

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

2.1 2.2 2.3 2.26

10.2 10.3 10.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

1.1 1.2 1.3 1.26
S1

(-)

S1

(+)

S2

(+)

S2

(-)

.....

.....

.....

11.1
+

-

-

+

+

-

-

+

S11

(+)

S11

(-)

2.1 2.2 2.3 2.26

11.2 11.3 11.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.4 (187,33 kWp)

TR3 (2500 kWp)

LS11

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS1

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K
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Pmax=655Wp  Vmp=38,1Vdc  Voc=45,2Vdc

String inverter 1.1.3 String inverter 1.1.4

............. .............

String inverter 1.1.15

A

A1

.............
A8

1.1.81.1.1

A

A10A9 B1

.............
B7

1.1.9

B9

.............
B8

1.1.15

AUX

TRAFO AUX NC NC NC NC

FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70)

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

1.1 1.2 1.3 1.26
S1

(-)

S1

(+)

S2

(+)

S2

(-)

.....

.....

.....

10.1
+

-

-

+

+

-

-

+

S10

(+)

S10

(-)

2.1 2.2 2.3 2.26

10.2 10.3 10.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.3 (170,3 kWp)

.....

.....

Vn=500-1500Vcc

Pn=175kVA

Pn=175kW

Vn=800V-50Hz

Imax=9x26A

Cosfi=1

Imax=134,9A

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

1.1 1.2 1.3 1.26
S1

(-)

S1

(+)

S2

(+)

S2

(-)

.....

.....

.....

11.1
+

-

-

+

+

-

-

+

S11

(+)

S11

(-)

2.1 2.2 2.3 2.26

11.2 11.3 11.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.15 (187,33 kWp)

CABINA DI CAMPO TRASFORMATORE

QUADRO DI PARALLELO

QUADRO MT

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

String inverter 1.1.1 (187,33 kWp)

MODULO CANADIAN SOLAR BiHiKu7 CS7N-655MB-AG

1.1 1.2 1.3 1.26
S1

(-)

S1

(+)

S2

(+)

S2

(-)

String inverter 1.1.1

LS1

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

.....

.....

.....

11.1
+

-

-

+

+

-

-

+

S11

(+)

S11

(-)

LS11

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

2.1 2.2 2.3 2.26

11.2 11.3 11.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TR2 (2500 kWp)

LS11

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS1

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K
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Pmax=655Wp  Vmp=38,1Vdc  Voc=45,2Vdc

.............

String inverter 1.1.15

A

A1

.............
A8

1.1.81.1.1

A

A10A9 B1

.............
B7

1.1.9

B9

.............
B8

1.1.15

AUX

TRAFO AUX NC NC NC NC

FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70)

.....

.....

Vn=500-1500Vcc

Pn=175kVA

Pn=175kW

Vn=800V-50Hz

Imax=9x26A

Cosfi=1

Imax=134,9A

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

1.1 1.2 1.3 1.26
S1

(-)

S1

(+)

S2

(+)

S2

(-)

.....

.....

.....

11.1
+

-

-

+

+

-

-

+

S11

(+)

S11

(-)

2.1 2.2 2.3 2.26

11.2 11.3 11.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.15 (187,33 kWp)

CABINA DI CAMPO TRASFORMATORE

QUADRO DI PARALLELO

QUADRO MT

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

String inverter 1.1.1 (170,3 kWp)

MODULO CANADIAN SOLAR BiHiKu7 CS7N-655MB-AG

1.1 1.2 1.3 1.26
S1

(-)

S1

(+)

S2

(+)

S2

(-)

String inverter 1.1.1

LS1

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

.....

.....

.....

10.1
+

-

-

+

+

-

-

+

S10

(+)

S10

(-)

LS10

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

2.1 2.2 2.3 2.26

10.2 10.3 10.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TR4 (2500 kWp)

LS11

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS1

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K
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Pmax=655Wp  Vmp=38,1Vdc  Voc=45,2Vdc

String inverter 1.1.12

.............

String inverter 1.1.13

A

A1

.............
A6

1.1.61.1.1

A

A8A7 B1

.............
B7

1.1.7

B9

.............
B8

1.1.13

AUX

TRAFO AUX NC NC NC NC

FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70)

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

1.1 1.2 1.3 1.26
S1

(-)

S1

(+)

S2

(+)

S2

(-)

.....

.....

.....

10.1
+

-

-

+

+

-

-

+

S10

(+)

S10

(-)

2.1 2.2 2.3 2.26

10.2 10.3 10.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.12 (170,3 kWp)

Vn=500-1500Vcc

Pn=175kVA

Pn=175kW

Vn=800V-50Hz

Imax=9x26A

Cosfi=1

Imax=134,9A

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

1.1 1.2 1.3 1.26
S1

(-)

S1

(+)

S2

(+)

S2

(-)

.....

.....

.....

11.1
+

-

-

+

+

-

-

+

S11

(+)

S11

(-)

2.1 2.2 2.3 2.26

11.2 11.3 11.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.13 (187,33 kWp)

CABINA DI CAMPO TRASFORMATORE

QUADRO DI PARALLELO

QUADRO MT

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

String inverter 1.1.1 (170,3 kWp)

MODULO CANADIAN SOLAR BiHiKu7 CS7N-655MB-AG

1.1 1.2 1.3 1.26
S1

(-)

S1

(+)

S2

(+)

S2

(-)

String inverter 1.1.1

LS1

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

.....

.....

.....

10.1
+

-

-

+

+

-

-

+

S10

(+)

S10

(-)

LS10

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

2.1 2.2 2.3 2.26

10.2 10.3 10.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TR5 (2500 kWp)

LS11

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS1

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K
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Pmax=655Wp  Vmp=38,1Vdc  Voc=45,2Vdc

String inverter 1.1.10

.............

String inverter 1.1.13

A

A1

.............
A6

1.1.61.1.1

A

A8A7 B1

.............
B7

1.1.7

B9

.............
B8

1.1.13

AUX

TRAFO AUX NC NC NC NC

FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70)

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

1.1 1.2 1.3 1.26
S1

(-)

S1

(+)

S2

(+)

S2

(-)

.....

.....

.....

10.1
+

-

-

+

+

-

-

+

S10

(+)

S10

(-)

2.1 2.2 2.3 2.26

10.2 10.3 10.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.9 (170,3 kWp)

Vn=500-1500Vcc

Pn=175kVA

Pn=175kW

Vn=800V-50Hz

Imax=9x26A

Cosfi=1

Imax=134,9A

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

1.1 1.2 1.3 1.26
S1

(-)

S1

(+)

S2

(+)

S2

(-)

.....

.....

.....

11.1
+

-

-

+

+

-

-

+

S11

(+)

S11

(-)

2.1 2.2 2.3 2.26

11.2 11.3 11.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.13 (187,33 kWp)

CABINA DI CAMPO TRASFORMATORE

QUADRO DI PARALLELO

QUADRO MT

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

1.1 1.2 1.3 1.26
S1

(-)

S1

(+)

S2

(+)

S2

(-)

.....

.....

.....

11.1
+

-

-

+

+

-

-

+

S11

(+)

S11

(-)

2.1 2.2 2.3 2.26

11.2 11.3 11.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.10 (187,33 kWp)

.....

.....

String inverter 1.1.9

FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70)

.............

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

String inverter 1.1.1 (170,3 kWp)

MODULO CANADIAN SOLAR BiHiKu7 CS7N-655MB-AG

1.1 1.2 1.3 1.26
S1

(-)

S1

(+)

S2

(+)

S2

(-)

String inverter 1.1.1

LS1

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

.....

.....

.....

10.1
+

-

-

+

+

-

-

+

S10

(+)

S10

(-)

LS10

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

2.1 2.2 2.3 2.26

10.2 10.3 10.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TR6 - TR7 - TR8 (2500 kWp)

LS11

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS1

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K
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Pmax=655Wp  Vmp=38,1Vdc  Voc=45,2Vdc

String inverter 1.1.11

.............

String inverter 1.1.13

A

A1

.............
A6

1.1.61.1.1

A

A8A7 B1

.............
B7

1.1.7

B9

.............
B8

1.1.13

AUX

TRAFO AUX NC NC NC NC

FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70)

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

1.1 1.2 1.3 1.26
S1

(-)

S1

(+)

S2

(+)

S2

(-)

.....

.....

.....

10.1
+

-

-

+

+

-

-

+

S10

(+)

S10

(-)

2.1 2.2 2.3 2.26

10.2 10.3 10.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.10 (170,3 kWp)

Vn=500-1500Vcc

Pn=175kVA

Pn=175kW

Vn=800V-50Hz

Imax=9x26A

Cosfi=1

Imax=134,9A

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

1.1 1.2 1.3 1.26
S1

(-)

S1

(+)

S2

(+)

S2

(-)

.....

.....

.....

11.1
+

-

-

+

+

-

-

+

S11

(+)

S11

(-)

2.1 2.2 2.3 2.26

11.2 11.3 11.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.13 (187,33 kWp)

CABINA DI CAMPO TRASFORMATORE

QUADRO DI PARALLELO

QUADRO MT

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

1.1 1.2 1.3 1.26
S1

(-)

S1

(+)

S2

(+)

S2

(-)

.....

.....

.....

11.1
+

-

-

+

+

-

-

+

S11

(+)

S11

(-)

2.1 2.2 2.3 2.26

11.2 11.3 11.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.11 (187,33 kWp)

.....

.....

String inverter 1.1.10

FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70)

.............
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LEGALE RAPPRESENTANTE:

dott. Renato Mansi

Impianto Agrovoltaico

"Finocchiaro"

della potenza di 20,00 MW in immissione e 19,67 MW in DC
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CITTA' DI VENOSA
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