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CAMPATA REALE (DISLIVELLO)

QUOTE TERRENO

DISTANZE PROGRESSIVE

DISTANZE PARZIALI
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ARMAMENTO FASE - CDG
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Linea TELECOM
Linea MT E-Distr.

Gradi sessadecimali

Temperatura di rilievo 15° - 25°
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REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA CONNESSIONE ALLA RTN
 DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

DA FONTE SOLARE PER COMPLESSIVI 36 MW
UBICATI IN COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO (OR) SARDEGNA SUD

alle Contrade: Terra Ziringonis, Snc; Coddu Fagoni, Snc.

PROGETTO DEFINITIVO
POTENZIAMENTO LINEA RTN 150 kV

PABILLONIS - ARCIDANO
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Foglio: 4B

Nuova Corda di guardia 

Nuova fasa bassa (Raccordo Arcidano-Uras)

Ingombro max 58 m

Ingombro min 7.0 m

Elettrodotto da demolire

Nuovo sostegno 

Sostegno invariato - linea aerea potenziata
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Barlotti
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Fascia altimetrica
min 7,0 m

Fascia altimetrica
max 58,0 m

Ampliezza fascia altimetrica
 51,0 m

3 4 85 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2728 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4041 42 43 44 45 46 4748 49 5051 52 53 54 55 565758 59 60 61

ST
R

AD
A 

C
O

M
U

N
AL

E

SD - S SD - S AD - A AD - A SD - S AD - A AD - A AD - A
Portale 

V3

-19.70g -53.90g

V2V1

18,26g

1.00°

1,
11

g

MF 1680m

MF 1717m

MF 2500m

MF 1680m

MF 2400m

MF 1754m

MF 2530m

MF 1680m

MF 2400m

LI
N

EA
 M

T

Qfilo = 30.67

9,
26

MF 1680m

MF 1680m

Raccordo Sud linea
Pabillonis -Uras 609

Sostegno da rimuovere linea
Pabillonis -Uras 609

-5
3.

90
g

MF 2400mMF 2400m

MF 2400m

Revisione - Benestare Terna19.03.202200 Giovanni
Barlotti

MF 360m

MF 900m


		2022-05-18T09:13:24+0000
	GIOVANNI BARLOTTI




