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CAVIDOTTO MT
IMPIANTI

CAVIDOTTO BT
IMPIANTI

Tubi diam.110/160TERRENO
NATURALE

Cavi MT Enel

Nastri monitori

Piano di rotolamento
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,0

0 
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Tubi diam.160

CAVIDOTTI MT
ENEL

Tappeto d'usura
in asfalto sp. 3cm
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PARTICOLARE INTERFERENZA
LINEA GAS - OPERE ELETTRICHE
INTERNA ALL'AREA DI IMPIANTO

Tubi diam.80

≥0
,5

0 
m

Tubazione GAS

SEGNO LEGENDA SIMBOLI

Accesso al campo fotovoltaico

Cavidotto distribuzione BT (c.c.) campo fotovoltaico

Cavidotto distribuzione MT campo fotovoltaico 

Fascia di rispetto elettrodotto

Quadro di parallelo stringhe in c.c.

Cavidotto impianto servizi ausiliari

Pozzetti in cls 120x120 con chiusino carrabile cavidotti MT

Pozzetti in cls 60x60 con chiusino carrabile cavidotti BT

Pozzetti in cls 30x30 con chiusino carrabile cavidotto AUX

Palo rastremato in acciaio zincato h   = 6 m

Moduli fotovoltaici

Linea interrata di telecomunicazione

Elettrodotto AT aereo 132 kV (Terna S.p.A)

Elettrodotto BT esistente in cavo aereo

Tubazione interrata gasdotto

Elettrodotto MT esistente interrato

Elettrodotto MT esistente in conduttori nudi

IMPIANTO FV "BAGNOLI 2" (POTENZA 6.592,3 kWp)

N.11986 MODULI MONOCRISTALLINI DA 550 Wp

N.20 QUADRI DI CAMPO A 24 INGRESSI
N.2 CONVERTITORE CC/CA (INVERTER) 

N.461 STRINGHE DA 26 MODULI

DATI TECNICI LOTTO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

N.20 QUADRI DI CAMPO A 24 INGRESSI
N.2 CONVERTITORE CC/CA (INVERTER) 

N.20 QUADRI DI CAMPO A 24 INGRESSI
N.2 CONVERTITORE CC/CA (INVERTER) 

Potenza nominale totale = 26.669,5 kW

IMPIANTO FV "BAGNOLI 1" (POTENZA 6.906,9 kWp)

N.12558 MODULI MONOCRISTALLINI DA 550 Wp

N.22 QUADRI DI CAMPO A 24 INGRESSI
N.2 CONVERTITORE CC/CA (INVERTER) 

N.483 STRINGHE DA 26 MODULI

IMPIANTO FV "BAGNOLI 3" (POTENZA 6.592,3 kWp)

N.11986 MODULI MONOCRISTALLINI DA 550 Wp
N.461 STRINGHE DA 26 MODULI

IMPIANTO FV "BAGNOLI 4" (POTENZA 6.578,0 kWp)

N.11960 MODULI MONOCRISTALLINI DA 550 Wp
N.460 STRINGHE DA 26 MODULI
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"SVEZIA FTV"

CABINA DI CONSEGNA
"MAMELI FTV"

CABINA MT
"BAGNOLI 1"

CABINA MT
"BAGNOLI 3"

CABINA MT
"BAGNOLI 4"

CABINA MT
"BAGNOLI 2"

CABINET 
INVERTER 1.A

(Vedi TAV.A05) CABINET 
INVERTER 1.B

(Vedi TAV.A05)

CABINET 
INVERTER 4.B

(Vedi TAV.A05)

CABINET 
INVERTER 2.A

(Vedi TAV.A05)

CABINET 
INVERTER 4.A

(Vedi TAV.A05)

CABINET 
INVERTER 2.B

(Vedi TAV.A05)

CABINET 
INVERTER 3.B

(Vedi TAV.A05)

CABINET 
INVERTER 3.A

(Vedi TAV.A05)

CABINA DI CONSEGNA

DA SPOSTARE 
LINEA AEREA BT
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per attraversamento strada
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