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LEGENDA SIMBOLI L.d.C.

CARATTERISTICHE DELLA LINEA DI CONTATTO
Binari di corsa (esistente/nuovo) - Catenaria 440mm²:
-) n°2 Corde Portanti Cu 120mm² - Tiro 2x1125 daN (15°C) con regolazione automatica
-) n°2 Fili di contatto Cu-Ag 100mm² - Tiro 2x1000 daN con regolazione automatica

Binari di precedenza (esistente/nuovo) - Catenaria 220mm²:
-) n°1 Corda Portante Cu 120mm² - Tiro 819 daN (15°C)
-) n°1 Filo di contatto Cu-Ag 100mm² - Tiro 750 daN con regolazione automatica

-) Sospensione su mensola orizzontale in ACCIAIO

Circuito di messa a terra e protezione TE nuovo
-) n°2 corde nude TACSR Ø15,82mm (170mm²) - Tiro (a 15°C) 2x350daN fisso

Attravers. aereo circuito di terra in doppia
corda Cu 120mmq

Nuovo portale di ormeggio tralicciato (dis.
E65018)

Dispersore di terra

Ormeggio isolato circuito di terra

Conduttura attiva

Conduttura inattiva

Ormeggio F.C. / C.P. senza regolazione
automatica del tiro

Strallo di Punto Fisso

Sezionatore aereo,manuale, normalmente
aperto

Sezionatore aereo, manuale, normalmente
chiuso

Nuovo circuito di terra in doppio conduttore
nudo TACSR Ø15,82mm

Nuovo palo LSU con sospensione su mensola
orizzontale in ACCIAIO

Tirante a terra

Limitatore di tensione bidirezionale - Colleg.
alla rotaia in doppio cavo TACSR Ø19,62mm

Circuito di terra interrato realizzato con n. 2 cavi
TACSR sez. 170 mm²

Ormeggio cond. TE con n°1 C.P. fissa e n°1
F.C. con regolazione automatica del tiro con
sistema a taglie e contrappesi

Ormeggio cond. TE con n°2 C.P. regolate e
n°2 F.C. con regolazione automatica del tiro
con sistema a taglie e contrappesi

-

-

Collegamento di alimentazione costituito da
n°2 corde Cu 230mm²

Tensorex C+

-

-

LEGENDA COLORI    

Sostegni e condutture di nuova posa

Sostegni e condutture in demolizione

Sostegni e condutture provvisorie

Sostegni e condutture costruiti in fase precedente

Sostegni e condutture provvisorie costruiti in fase precedente
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N°
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Lunghezza

sezione 120 mm²
Corda Portante Filo di Contatto

TABELLA CONDUTTORI
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Tip
olo

gia
 

co
nd

utt
ur

e

sezione 100 mm²

Lunghezza

Schema tesatura

-1-1 440mm² 2x660267 2x660

-1s 220mm² 1x36014/21 1x360

-2-2 440mm² 2x112071/121 2x1120

-2s 220mm² 1x845345/1 1x845

-3s 220mm² 1x14512/16 1x145

-4s 220mm² 1x23017/111 1x230

-5s 220mm² 1x8053913

-6s 220mm² 1x99047/110/3

-7s 220mm² 1x1651814/4

-8s 220mm² 1x94047/112/3

-9s 220mm² 1x8804613/3 1x880

-10s 220mm² 1x1653426/2 1x165

-11s 220mm² 1x803228 1x80

-12s 220mm² 1x1753931 1x175

-13s 220mm² 1x1954838 1x195

1x940

1x805

1x990

1x165

14s 220mm² 1x120116 1x120

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

S.O. Energia e Trazione Elettrica

ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI VADO LIGURE ZONA 
INDUSTRIALE
2^ FASE - PRG CON MODULO 750 m DI UN BINARIO; ACC CON 
IMPLEMENTAZIONE IN APPARATO DI SEGNALAMENTO ALTO DA TRENO

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Approvato Autorizzato Data

G. Guidi BuffariniF. Grilli
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Vado Ligure Zona Industriale
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