
Pozzetto passaggio cavi in cls. con dimensione 80x80x100cm, con

coperchio carrabile in ghisa D400 carico di rottura fino a 400 kN secondo

normativa EN124-1/25.

LEGENDA

Vie cavo LFM nuove

Pozzetto ingresso cavi 40x40x40cm in cls, con coperchio carrabile in ghisa.

Palina in vetroresina con altezza totale 6 m, profondità di infissione 0.80m

(h.f.t.= 5,20m). Installato in blocco di fondazione con dimensioni ~1x1x1 m.

Proiettore a LED (66 W) 8900lm con ottica asimmetrica IP66 - Cl. II,

Rispondente alla specifica tecnica RFI DTC STS ENE SP IFS LF 163 A.

Pulsante luminoso (LED blu) per accensione locale isola di illuminazione punte

scambi (spegnimento automatico temporizzato con ritardo ≥ 20min) -

Installazione in cassetta IP55 in mat. termoplastico applicata su palina

(h=1,2m) con apposita piastra.

Kit di piazzale Armadio e Cavi autoregolanti per impianto RED

STC IFS LF628A - LF629A - LF630A

Kit cavi scaldanti per impianti RED (Spec. RFI DPRDIT STF IFS LF 630A)

Pozzetto ingresso cavi 60x60x60cm in cls, con coperchio carrabile in ghisa.

Vie cavo predisposte da altre tecnologie

QTF

Torre faro a corona mobile rispondente alla specifica RFI DTC ST E SP IFS

LF 600 A, h = 25 m con proiettori LED con ottica ASIMMETRICA rispondenti

alla RFI DTC ST E SP IFS LF 166 A. Corpo illuminante in pressofusione di

lega d'alluminio e schermo in vetro piano temprato, ottica asimmetrica.

Potenza apparecchio 120 W, flusso ~15000 lm, temperatura di colore 4000 K,

grado di protezione IP66, resistenza agli urti IK08, cl. is. II.

Numero e disposizione proiettori indicati nella "Tab. Riepilogo Proiettori

Torrefaro"

QTORREF.

PS-01C1

Targhetta identificativa

apparecchio illuminante

Quadro di provenienza linea di alimentazione

Circuito di alimentazione

Identificativo App. Illuminante

  - PS: Palina illuminazione Punta Scambi

  - PL: Palina Luce

  - TF: Torrefaro

QUADRO TORREFARO

CIRCUITO 2 SUD

PS-202b

PULS-202b

PULSANTI: FTG18OM16 4x2.5 mm²

ALIMENTAZIONE: FTG18OM16 2x10mm²

PULSANTI: FTG18OM16 4x2.5 mm²

ALIMENTAZIONE: FTG18OM16 2x10mm²

(Alim. NO BREAK da CPSS)

PS-201

PULS-201

PS-05a

PULS-05a

PS-202a

PULS-202a

PS-05b

PULS-05b

PS-07a

PULS-07a

PS-07b

PULS-07b

PS-09b

PULS-09b

PS-09a

PULS-09a

PS-011a

PULS-011a

PL-01

PULS-PL-01

PS-11b

PULS-11b

PS-15b

PULS-15b

TF-01

TF-02

TF-03

TF-04

FTG18OM16 4x6mm²

FTG18OM16 4x6mm²

FTG18OM16 4x6mm²

FTG18OM16 4x6mm²

PL-05

PULS-PL-05

PULSANTI: FTG18OM16 4x2.5 mm²

ALIMENTAZIONE: FTG18OM16 2x10mm²

PULSANTI: FTG18OM16 4x2.5 mm²

ALIMENTAZIONE: FTG18OM16 2x10mm²

PS-08b

PULS-08b

PS-02b

PULS-02b

PS-02a

PULS-02a

PL-04

PULS-PL-04

PS-04b

PULS-04b

PS-04a

PULS-04a

PS-06b

PULS-06b

PL-03

PULS-PL-03

PS-08a

PULS-08a

PS-06a

PULS-06a

PS-12a

PULS-12a

TF-08

TF-07

TF-06

TF-05

FTG18OM16 4x6mm²

FTG18OM16 4x6mm²

FTG18OM16 4x6mm²

FTG18OM16 4x6mm²

F.T. VADO LIGURE

CIRCUITO 1 SUD

PL-02

PULS-PL-02

PS-13b

PULS-13b

PL-06

PULS-PL-06

CIRCUITO 2 NORD

CIRCUITO 1 NORD

Sala Quadri BT2

lunghezza ~900m

lunghezza ~850m

lunghezza ~750m

lunghezza ~500m

TABELLA RIEPILOGO

PROIETTORI TORREFARO

TORREFARO N° PROIETTORI DISPOSIZIONE

TF-01 12 disposti a 360°

TF-02 12 disposti a 360°

TF-03 12 disposti a 360°

TF-04 12 disposti a 360°

TF-05 12 disposti a 360°

TF-06 6

disposti a 180°

TF-07 6 disposti a 180°

TF-08 6 disposti a 180°

TR-202b
TR-07a

TR-11a
TR-11b

TR-13b
TR-13a

TR-201
TR-202a

TR-05b
TR-05a

TR-07b
TR-09b

TR-09a
TR-15a

TR-19a
TR-17a

TR-04b
TR-08b

TR-08a

TR-02b
TR-02a

TR-04a
TR-06b

TR-06a
TR-10b

TR-12a
TR-10a

QUADRO RED

F.T. VADO LIGURE

Locale Cabina MT/BT

TR-15b
TR-17b
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R = 3000 m

R = 2995,4 m

R = 2991.4 m

L = 5m

L = 5m

L = 5m

L = 5m

L = 5m

L = 5m

TIPO 2

R = 30000 m

TIPO 2

TIPO 2

TIPO 2

S60U-c400/170/0,12/dx

S
I6

0U
-c

s400/1
70/0

,1
2/d

pdx

L = 10m

L = 10m

R = 150000 m

L = 10m

L = 10m

R = 1500 m

TIPO 2

RICHIESTA UTILIZZO VALORI MENO RESTRITTIVI - R= 150 m

DEROGA ALLARGAMENTO DELLO SCARTAMENTO
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T
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B
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12,00m
5Ø100

9,00m P02a

6,0m

9,50m
2Ø100

28,00m2m15,00m2,0m4,50m

4,0m
1Ø100

2,0m
P30
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8,00m
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1,50m
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SAVONA

P.S.-10a

TR-10a

P.S.-12a

P.S.-10b

TR-12a

TR-10b

P.S.-08a

TR-08a

P.S.-08b

TR-08b

P.S.-06a

TR-06a

TR-06b

TR-04a

TR-04b

TR-02a

P.S.-02b

TR-02b

P.S.-06b

P.S.-04a

P.S.-04b

P.S.-02a

TF-07

TF-08

QTORREF.

TF-07C1

QTORREF.

PS-12a
C2N

QTORREF.

TF-08C1

QTORREF.

PS-08a
C1N

QTORREF.

PL-03C1N

QTORREF.

PL-04C1N

QTORREF.

PS-08bC1N

QTORREF.

PL-05C1N

QTORREF.

PL-06C1N

QTORREF.

PS-02aC2N

QTORREF.

PS-04b
C2N

QTORREF.

PS-04aC2N

QTORREF.

PS-02bC2N

QTORREF.

PS-06b
C2N

QTORREF.

PS-06a
C2N

MODULO X

UFFICIO

MODULO X

UFFICIO

MODULO X

UFFICIO

MODULO X

UFFICIO

MODULO X

SPOGLIATOI

MODULO X

SPOGLIATOI

MODULO X

SPOGLIATOI

MODULO X

SPOGLIATOI

LOCALE T
ECNICO

CENTRALIN
A

GE

G
R
U
P
P
O

E
L
E
T
T
R
O
G
E
N
O

VASCA - 100m³ 

CENTRALE IDRICO 

 ANTINCENDIO

Asola per passaggio

3Ø160 mm

Cavedio passaggio cavi

Foro per tubazione acciaio DN50 (asse tubazione)

Foro per tubazione acciaio DN50 (asse tubazione)

Foro per tubazione acciaio DN60-65 (asse tubazione)

Foro per tubazione acciaio DN100 (asse tubazione)

Foro per tubazione acciaio DN100 (asse tubazione)
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R = 3000 m

R = 2995,4 m

R = 2991.4 m

L = 5m

L = 5m

L = 5m

L = 5m

L = 5m

L = 5m

R = 6008,6 m

R = 6012,6 m

L = 5m

R = 30000 m

R = 40000 m

L = 10m

L = 10m

R = 6000 m

R = 6004,6 m

R = 150000 m

L = 10m

L = 10m

R = 150000 m

L = 10mL = 10m

R = 1500 m

TIPO 2

RICHIESTA UTILIZZO VALORI MENO RESTRITTIVI - R= 150 m

DEROGA ALLARGAMENTO DELLO SCARTAMENTO
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QTORREF.

TF-07C1

QTORREF.

PS-12a
C2N

QTORREF.

TF-08C1

QTORREF.

PS-08a
C1N

QTORREF.

PL-03C1N

QTORREF.

PL-04C1N

QTORREF.

PS-08b
C1N

QTORREF.

TF-06C1

QTORREF.

TF-05C1

QTORREF.

TF-04C1

QTORREF.

TF-03C1

ELENCO CAVI RED VADO LIGURE -

RADICE NORD-EST

Alimentazione
da:

all'Armadio di
Piazzale:

TIPO CAVO FG16M16-0,6/1kV
SEZIONE
[mm²] 3x1x25 3x1x35 3x1x50

QRED TR-02b 750

QRED TR-02a 770

QRED TR-04b 620

QRED TR-04a 650

QRED TR-06b 620

QRED TR-06a 570

QRED TR-08b 580

QRED TR-08a 420

QRED TR-10b 400

QRED TR-10a 320

QRED TR-12a 350

TOT. 670 m 1970 m 3410 m

ELENCO DEVIATOI VADO LIGURE - RADICE NORD-EST

item n°
DEVIATOIO TIPO DEVIATOIO Alimentazione AdP N. TRAFO

TRAFO
[kW]

n.
AGHI

L CAVI
AGHI
[m]

CAVO
AGO

L CAVI
CONTRAGHI

[m]
CAVO

CONTRAGO

1 02b S.60U/250/0,12 QRED TR-02b 1 8 2 6,5 doppio 8,7 doppio

2
02a

S.I.60U/170/0,12 QRED
TR-02a

2 10 8 5 doppio 7,2 doppio
04b TR-04b

3
04a

S.I.60U/170/0,12 QRED
TR-04a

2 10 8 5 doppio 7,2 doppio
06b TR-06b

4 06a S.60U/170/0,12 QRED TR-06a 1 8 2 5 doppio 7,2 doppio
5 08b S.60U/250/0,092 QRED TR-08b 1 8 2 6,5 doppio 8,7 doppio
6 08a S.60U/250/0,092 QRED TR-08a 1 8 2 6,5 doppio 8,7 doppio
7 10b S.60U/170/0,12 QRED TR-10b 1 8 2 5 doppio 7,2 doppio
8 10a S.60U/170/0,12 QRED TR-10a 1 8 2 5 doppio 7,2 doppio
9 12a S.60U/170/0,12 QRED TR-12a 1 8 2 5 doppio 7,2 doppio
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