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Armadio N3_1 - Standard ETSI 300-119

dim.: 600x300x2200 [mm] (LxPxH)

COPERTURA METALLICA - UNITA' CIECA01
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Armadio N3_2 - Standard ETSI 300-119

dim.: 600x300x2200 [mm] (LxPxH)

NUOVO SUBTELAIO OTTICO DI TERMINAZIONE E GIUNZIONE FIBRA OTTICA

CASSETTO OTTICO 32 F.O.

CASSETTO OTTICO 32 F.O.

02
PATCH PANEL RJ45 24 PORTE

01

04

04

03

01

03

01

01

Armadio ATPS 24 nuovo

dim.: 1150x370x2200 [mm] (LxPxH)

RETRO RACK 600x600 [mm] H = 42 U

COLLETTORE
EQUIPOTENZIALE

BOX DI
DISTRIBUZIONE RETE

- MONTANTI ISOLATI

- PORTA ANTERIORE IN VETRO

TEMPERATO

- PANNELLI LATERALI CIECHI

- PANNELLO POSTERIORE CIECO

- PROFONDITA' 600 mm

FRONTE RACK 600x600 [mm] H = 42 U
PORTELLA ANTERIORE

07

FRONTE RACK 600x600 [mm] H = 42 U

ARMADIO 42 U 19" A PAVIMENTO:

PRESIERA L.2

LATO DESTRO

PRESIERA L.1

LATO SINISTRO

DEVIATORE

UPS < PRESIERA LINEA 1 > LINEA

DEVIATORE

UPS < PRESIERA LINEA 1 > LINEA

FUS.

16 A

FUS.

16 A

PRESA

SERVIZIO

PRESA

VENTOLE

INGR.

220 V

08

07

01

08

03

02

03

01

01

11

06

07

SWITCH RETE IP-MPLS CON 8 PORTE RJ45 E 2 PORTE SFP

PANNELLO PRESE E ALIMENTAZIONI

05
SUBTELAIO RIPARTITORE FLUSSI E1

08

09 APPARATO DI TRASPORTO A PACCHETTO ATP

VENTOLE

S.O. TELECOMUNICAZIONI

DIREZIONE TECNICA

PROGETTO DEFINITIVO

CASSETTO OTTICO 32 F.O.

CASSETTO OTTICO 32 F.O.

01

04

04

03

03

01

03

Armadio ATPS 24 esistente
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10 STAZIONE ENERGIA CONVERSIONE 230 Vca / 48 Vcc POTENZA MASSIMA 850 W
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Armadio N3_3 - Standard ETSI 300-119

dim.: 600x300x2200 [mm] (LxPxH)
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Armadio N3_4 - Standard ETSI 300-119

dim.: 600x300x2200 [mm] (LxPxH)
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Armadio N3_3 - Standard ETSI 300-119
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Armadio N3_3 - Standard ETSI 300-119
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INDUSTRIALE
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IMPLEMENTAZIONE IN APPARATO DI SEGNALAMENTO ALTO DA TRENO
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