CAMPO NORD
Impianto MT
Scala 1:1500

40°28'56.28"N

16°47'31.20"E
UTM-WGS 1984 datum, Zone 33 North, Meter

LEGENDA

CAVO UNIPOLARE IN ALLUMINIO 18/30 KV,
ARMATO, ARP1H5(AR)E 3x(1x400) mmgq

QUADRO SERVIZI AUSILIARI CABINA SMISTAMENTO CAMPO NORD
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