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INGEGNERIA & INNOVAZIONE
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Provincia di Grosseto (GR)

COMUNE DI MANCIANO

IBERDROLA RENOVABLES ITALIA S.p.A.

DEFINITIVO

C20007S05-OR-

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.

E' vietata la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il preventivo permesso scritto della suddetta. La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.

PIANO TECNICO DELLE OPERE 

 con raccordi aerei 380-132 kV alla RTN ed opere connesse 
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Dott. Ing. Giuseppe Basso

Ordine degli Ingegneri

della Provincia di Siracusa
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