
Confini comunali

Aerogeneratore: Fondazione, Piazzola definitiva, Sorvolo 

Piazzola temporanea

Nuova viabilità

Viabilità esisistente da adeguare

Viabilità esistente

Adeguamenti temporanei alla viabilità

Cavidotto interrato MT

Sottostazione Elettrica Utente

Ipotesi di connessione in fase di definizione tra ente gestore rete e società capofila

Tubazione consorzio di bonifica

Interferenza tra tubazione del consorzio di bonifica e cavidotto MT

 SR 10

SM 08

SM 02

SR 06

SM 01

SM03 

SM04 

SM05 

SR07

SR09 

SR11 

 SSEU

 SSE

Localizzazione Geografica Impianto

Legenda 

Comune di Serrenti (VS)

Comune di Samassi (VS)

Comune di Furtei (VS)

Comune di Sanluri (VS)
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ORISTANO

OGLIASTRA

MEDIO CAMPIDANO

NUORO

NORD-EST SARDEGNA

SULCIS IGLESIENTE

SITO DI IMPIANTO

DI SASSARI

CITTA' METROPOLITANA

DI CAGLIARI

CITTA' METROPOLITANA

PARTICOLARE INTERFERENZE CON TUBAZIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA

 POSATO A PROFONDITA' DI CIRCA 1.00m DALL'INTRADOSSO

Cavidotto interrato MT

Sezione longitudinale

Particolari costruttivi - Attraversamenti idraulici (Tubazioni)

scala 1:25

Tubazione consorzio di bonifica

Pacchetto stradale
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PARCO EOLICO DI "SAMASSI - SERRENTI"

Ingegneria & Innovazione

R E G I O N E   S A R D E G N A 

Provincia del Medio Campidano (VS)

COMUNI DI SAMASSI E SERRENTI

SORGENIA RENEWABLES S.R.L.

DEFINITIVO

Dott. Ing. Cesare Furno

Ordine degli Ingegneri

della Provincia di Catania

n° 6130 sez. A

Trivella

Pozzetto di sezionamento

Terreno vegetale

Pozzetto di sezionamento

Cavidotto MT
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SEZIONE LONGITUDINALE ATTRAVERSAMENTO CON T.O.C.

Scala 1:200

1
.
0

 
m

1
.
0

0

Tubazione consorzio di bonifica

Controtubo di acciaio

Nastro monitore

Magrone di cemento ~ 20cm

Terreno vegetale
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