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Simbolo Descrizione

Rilevatori ottici di fumo impianto rivelazione incendi

Pulsante manuale impianto rivelazione incendi

PIANO TERRENO

Avvisatore ottico e acustico impianto rivelazione incendi

Rivelatore a doppia tecnologia impianto antintrusione

Sirena interna impianto antintrusione

Sirena esterna impianto antintrusione

Lampada di emergenza

Lampada di emergenza dotata di pittogramma per
indicazione uscita di sicurezza

Apparecchio di illuminazione (tipo A) con corpo in
policarbonato, equipaggiato con lampada LED 30W
tipo Disano Hydro 920 o similare

e - Apparecchio di illuminazione (tipo B) con corpo in
RN NN alluminio estruso, montato su modulo a fila continua,
\ equipaggiato con lampada LED da 34W

tipo Disano Channel 3873 o similare
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Apparecchio (tipo C) di illuminazione tipo faretto ad incasso in
\ controsoffitto, con corpo in pressofusione di alluminio con
N N\ X \ lampada LED da 11W, tipo Disano Compact o similare
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Apparecchio (tipo D) di illuminazione equipaggiato con
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\ Porta con [griglia alta e Apparecchio di illuminazione (tipo E) per installazione a

~J O Y zZ 0 \ bassa per|ventilazione _VA* parete, con corpo in policarbonato e diffusore in policarbonato
@ E» m@ ] naturale Idcale opale, con lampada LED da 24W, tipo Disano Obld 748 o
— similare
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VAw XAM I parete, con corpo in alluminio, diffusore in vetro temprato,
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Scatola di derivazione ad incasso

Estrattore d'aria
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comandato mediante _M_
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. Scatola di derivazione a parete
termostato ambiante

Conduttura in tubazione PVC a vista
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- (©) Conduttura ascendente/discendente
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connettore audio

R Punto d'alimentazione recuperatore di calore
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Presa UNEL 10/16A in scatola ad incasso

Presa TV

[A.P] Access point (vedere particolare)
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Presa dati RJ45
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0 27/05/2019 Premiere diffusion / Prima emissione Ing. E. Guiot Ing. E. Guiot Ing. V. Ripamonti

Transposition observe. TELT/Del. Commun Cesana T.se n° 47 du 25/10/2019
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Recepimento osserv. TELT/Del.

]

A
X
o

2
8

[XK

>

N

< =

%

1%
1<

é///

Révision suite aux observations du TELT - 28/02/2022
Revisione a seguito osservazioni TELT - 28/02/2022
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