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LINEA AEREA 220 kV  ST  "SE PARTANNA 2 - SOST. 33N"
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IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA 

FONTE EOLICA DA 48,0 MW  " MAZARA CALAMITA " 

ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA RTN

PIANO TECNICO DELLE OPERE

REGIONE SICILIANA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Comuni di Marsala, Salemi, Santa Ninfa,

Castelvetrano e Partanna
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PROFILI ALTIMETRICI

ELETTRODOTTI 220 kV
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