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QUOTA FONDO = 405.20

QUOTA FONDO = 404.69

QUOTA FONDO = 408.11

QUOTA IDROMETRO = 408.58

QUOTA IDROMETRO = 408.58

QUOTA IDROMETRO = 408.56

QUOTA TESTA TUBO Ø 1600 = 410.00

QUOTA TESTA TUBO Ø 1800 = 410.11

QUOTA CEMENTO = 409.20
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CM..

Plinto

fondazione

Pozzetto

derivazione

alim.

Morsettiera

Palo

Proiettore su palo per esterno

PALO 

 PASSAGGIO CAVI

ASOLA PER

BASAMENTO

FLESSIB. Ø40

ASOLA PER ALLOGGIO

POZZETTO DI

SABBIA

TUBO PVC

1.00

1.00

TUBO PVC 

8.00

Plinto

fondazione

Pozzetto

derivazione

alim.

Morsettiera

Palo

8.00

IN CLS 

MORSETTIERA

DERIVAZIONE

RIGIDO Ø200

QUOTA FONDO = 404.69

QUOTA IDROMETRO = 408.58

QUOTA TESTA TUBO Ø 1600 = 410.00

QUOTA TESTA TUBO Ø 1800 = 410.11

QUOTA CEMENTO = 409.20

2Ø110

2Ø110

2Ø110

CA - PI01

NMP.D - PI.02

NMP.D - PI.01

ML

02

CA

MP

02

CA

CA - PI.0X
NMP.D - PV.04

NMP.D - PV.05

NMP.D - PV.08

NMP.D - PV.07

NMP.D - PV.06

ML

05

NMP

ML

06

NMP

MP

06

NMP

NMP.D - PV.10

NMP.D - PV.11

NMP.D - PV.12

NMP.D - PV.13

NMP.D - PI.14

NMP.D - PI.15

NMP.D - PI.16

NMP.D - PI.17

2Ø63

2Ø63

2Ø63

1Ø63

1Ø63

QNDP

CM.NMP.D - PV.11

CM.NMP.D - PV.12

CM.NMP.D - PV.13

CM.NMP.D - PV.10

CM.NMP.D - PI.14

CM.NMP.D - PI.15

CM.NMP.D - PI.17

CM.NMP.D - PI.16

CM.NMP.D - PI.01

CM.NMP.D - PI.02

CA. - PI.0X

CM.NMP.D - PV.08

CM.NMP.D - PV.07

CM.NMP.D - PV.04

CM.NMP.D - PV.05

CM.NMP.D - PV.06

CM.CA - PI.01

CABINA MT/BT

LOCALE QUADRI

ESISTENTE

MP

01

CC

ML

01

CC

1Ø63

1Ø63

2Ø110

2Ø110

2Ø110

Vano quadro elettrico contente:

dispositivi automatici di

protezione e comando

Armadio realizzato in

vetroresina (SMC)

TIPICO QUADRO ELETTRICO STRADALE

AA

A

Dimensioni indicative

(600x1600x400) mm - ( L x H x P )

KEY-PLAN

ACEA ATO 2 SPA

“

”

LEGENDA

Simbolo
Descrizione

Pozzetto di derivazione linea bt 600x600x600mm completo di chiusino in

ghisa carrabile.

Cavidotto bt interrato realizzato con tubazione flessibili in PVC tipo

pesante

Quadro elettrico bt

Tubazione in metallo

Colonnina comando motore per paratoia

Cassetta di derivazione stagna grado di protezione IP55, in lPVC

autoestinguente

Centro luminoso formato da n. 2 proiettori con le caratteristiche di seguito riportate.

Proiettore con tecnologia a LED - simmetrico a fascio largo, per esterno con corpo

in alluminio pressofuso, diffusore in vetro temperato. Alimentazione 230V 50Hz,

classe di isolamento II, grado di protezione IP66, flusso luminoso non inferiore a

16000lm potenza elettrica indicativa circa 157W.

Centro luminoso formato da n. 3 proiettori con le caratteristiche di seguito riportate.

Proiettore con tecnologia a LED - simmetrico a fascio largo, per esterno con corpo

in alluminio pressofuso, diffusore in vetro temperato. Alimentazione 230V 50Hz,

classe di isolamento II, grado di protezione IP66, flusso luminoso non inferiore a

16000lm potenza elettrica indicativa circa 157W.

ELENCO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTROSTRUMENTALI 

ELENCO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTROSTRUMENTALI 

ELENCO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTROSTRUMENTALI 

La posizione delle colonnine comando motore
e puramente indicativa in sede di progettazione
esecutiva si dovrà individuare la posizione
più appropriata
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