
SMA SC 4400 UP
235 stringhe
6580 moduli

POWER STATION 1

N.ingressi
18 fusibili su entrambi i poli

        C
O

M
BIN

ER
 BO

X 1

STRINGA n
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

STRINGA 1
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

        C
O

M
BIN

ER
 BO

X ...

STRINGA n
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

STRINGA 1
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

        C
O

M
BIN

ER
 BO

X 18

STRINGA 1
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

N07V-K G/V (1x35)

N07V-K G/V (1x35)

N07V-K G/V (1x35)

TRASFORMATORE
4400 kVA
35000/660
Regolazione primaria +2,5%
Dy11

TO
75/5A
5VA-10P20

TO
75/5A
5VA-10P20

CAPDIS_S1 CAPDIS_S1

Y01Y01

Y01

M

YC

CAPDIS_S1

2727

27

3

3 3

33

IKI_50
67/67N/27

STRINGA n
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

DDG1

SMA SC 4400 UP
235 stringhe
6580 moduli

N.ingressi
18 fusibili su entrambi i poli

        C
O

M
BIN

ER
 BO

X 1

STRINGA 1
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

        C
O

M
BIN

ER
 BO

X ...

STRINGA 1
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

        C
O

M
BIN

ER
 BO

X 18

STRINGA 1
 28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

N07V-K G/V (1x35)

N07V-K G/V (1x35)

N07V-K G/V (1x35)

POWER STATION 2

TO
75/5A
5VA-10P20

TO
75/5A
5VA-10P20

CAPDIS_S1 CAPDIS_S1

Y01Y01

Y01

M

YC

CAPDIS_S1

2727

27

3

3 3

33

IKI_50
67/67N/27

R
G

7H
1R

 2 x (3 x 150)

STRINGA n
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

STRINGA n
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

STRINGA n
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

TRASFORMATORE
4400 kVA
35000/660
Regolazione primaria +2,5%
Dy11

SMA SC 4400 UP
235 stringhe
6580 moduli

N.ingressi
18 fusibili su entrambi i poli

        C
O

M
BIN

ER
 BO

X 1

STRINGA 1
 28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

        C
O

M
BIN

ER
 BO

X ...

STRINGA 1
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

        C
O

M
BIN

ER
 BO

X 18

STRINGA 1
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

N07V-K G/V (1x35)

N07V-K G/V (1x35)

N07V-K G/V (1x35)

POWER STATION 3

TO
75/5A
5VA-10P20

TO
75/5A
5VA-10P20

CAPDIS_S1 CAPDIS_S1

Y01Y01

Y01

M

YC

CAPDIS_S1

2727

27

3

3 3

33

IKI_50
67/67N/27

R
G

7H
1R

 2 x (3 x 150)

STRINGA n
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

STRINGA n
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

STRINGA n
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

TRASFORMATORE
4400 kVA
35000/660
Regolazione primaria +2,5%
Dy11

DDG2

DDG3

SMA SC 4400 UP
235 stringhe
6580 moduli

N.ingressi
18 fusibili su entrambi i poli

        C
O

M
BIN

ER
 BO

X 1

STRINGA 1
 28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

        C
O

M
BIN

ER
 BO

X ...

STRINGA 1
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

        C
O

M
BIN

ER
 BO

X 18

STRINGA 1
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

N07V-K G/V (1x35)

N07V-K G/V (1x35)

N07V-K G/V (1x35)

POWER STATION 4

TO
75/5A
5VA-10P20

TO
75/5A
5VA-10P20

CAPDIS_S1 CAPDIS_S1

Y01Y01

Y01

M

YC

CAPDIS_S1

2727

27

3

3 3

33

IKI_50
67/67N/27

R
G

7H
1R

 2 x (3 x 150)

STRINGA n
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

STRINGA n
 28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

STRINGA n
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

TRASFORMATORE
4400 kVA
35000/660
Regolazione primaria +2,5%
Dy11

SMA SC 4400 UP
233 stringhe
6524 moduli

N.ingressi
18 fusibili su entrambi i poli

        C
O

M
BIN

ER
 BO

X 1

STRINGA 1
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

        C
O

M
BIN

ER
 BO

X ...

STRINGA 1
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

        C
O

M
BIN

ER
 BO

X 18

STRINGA 1
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

N07V-K G/V (1x35)

N07V-K G/V (1x35)

N07V-K G/V (1x35)

POWER STATION 5

TO
75/5A
5VA-10P20

TO
75/5A
5VA-10P20

CAPDIS_S1 CAPDIS_S1

Y01Y01

Y01

M

YC

CAPDIS_S1

2727

27

3

3 3

33

IKI_50
67/67N/27

R
G

7H
1R

 2 x (3 x 150)

STRINGA n
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

STRINGA n
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

STRINGA n
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

TRASFORMATORE
4400 kVA
35000/660
Regolazione primaria +2,5%
Dy11

DDG4

DDG5

SMA SC 4400 UP
230 stringhe
6440 moduli

N.ingressi
18 fusibili su entrambi i poli

        C
O

M
BIN

ER
 BO

X 1

STRINGA 1
 28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

        C
O

M
BIN

ER
 BO

X ...

STRINGA 1
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

        C
O

M
BIN

ER
 BO

X 18

STRINGA 1
 28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

N07V-K G/V (1x35)

N07V-K G/V (1x35)

N07V-K G/V (1x35)

POWER STATION 6

TO
75/5A
5VA-10P20

TO
75/5A
5VA-10P20

CAPDIS_S1 CAPDIS_S1

Y01Y01

Y01

M

YC

CAPDIS_S1

2727

27

3

3 3

33

IKI_50
67/67N/27

R
G

7H
1R

 2 x (3 x 150)

STRINGA n
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

STRINGA n
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

STRINGA n
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

TRASFORMATORE
4400 kVA
35000/660
Regolazione primaria +2,5%
Dy11

DDG6

R
G

7H
1R

 2 x (3 x 150)

R
G

7H
1R

 2 x (3 x 150)

R
G

7H
1R

 2 x (3 x 150)

MASSERANO
CABINA UTENTE DI RICEVIMENTO

CONTROL ROOM RISERVA IMP. PRESE UPS IMP. LUCERISERVA RISERVA RISERVA

4P
16A
10kA
Id=0,3A

4P
16A
10kA
Id=0,3A

4P
16A
10kA
Id=0,3A

2P
10A
10kA
Id=0,03A

4P
10A
10kA
Id=0,3A

2P
10A
10kA
Id=0,03A

4P
4x100A

4P
4x80A
16kA
Id=0,3AId Id Id Id Id Id Id Id

ARRIVO LINEA
PROTEZIONE ANELLO A
LATO POWER STATION 1 PROTEZIONE TRAFO AUX

M

U>

PL_A
50
51
50N
51N

U>

R
S
T
N

R
S
T

P = 50 kVA
36000/400V
Vcc=4%
Dyn11

RG7H1M1 3x(1x50)

26

4P
16A
10kA
Id=0,3A

AN
ELLO

 A,
D

A PO
W

ER
 STATIO

N
 1

PROTEZIONE GENERALE E DI RINCALZO

M

U>

PG
50 51
50N 51N
67

Vn = 36 kV

SE della RTN di TERNA
Stallo a 36 kV PROTEZIONE DI INTERFACCIA

M

U>

PI
59, 27
81
59Vo
59 Vi
27 Vd

DG-DDR DDI

PROTEZIONE ANELLO B
LATO POWER STATION 6

M

U>

PL_A
50
51
50N
51N

AN
ELLO

 B,
D

A PO
W

ER
 STATIO

N
 6

Vn = 36 kV
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