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Pavimento Flottante

LOCALEGRUPPOELETTROGENO

LOCALE BT COMANDI

Altro produttore

1W

1V

1U

2W 2V2U

2N

Vano TRSA

Cunicolo cavi MT - profondità 1,4m

Arrivo TRAT/MT

Misure MT

Arrivo 1°

Linea FV Arrivo 2°Linea FV

TRSA

Cunicolo cavi MT - profondità 1,4m

Arrivo TRAT/MT
Misure MT

Arrivo 1°Linea FV Arrivo 2°Linea FV

Locale MTPavimento industriale

Locale MT
Pavimento industriale

Locale BT

Pavimento Flottante

QPTR
752x752

QUPDM

752x752

QSCADA
752x752

QSA
752x2135

QBATT

810x820
QRADD

610x880

QRTU

600x600 QMIS 752x752

Scada FV
752x752

LocaleMisure

LocaleFV

Arrivo 3°Linea FV

Tettoia G.E.

G.E.

(Sole Verde)

(LT Service)

Altro produttore

SOLE VERDE SAS DELLA

PRAETORIAN SRL
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SE - Futura RTN "Cerignola" 380/150kV (Terna S.p.A)

SE di Raccolta 150 kV - Opere comuni per connessione

Cavo AT 150kV

SSE Utente AT/MT

Altri produttori

Tipo:

Committente:
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Estremi per il benestare di Terna:

1° Emissione - presentazione per benestare TERNA

Data: 14/06/2022
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SOLE VERDE SAS DELLA PRAETORIAN SRL
Piazza Walther Von Vogelweide, n.8 | Bolzano (BZ) - 39100
pec: soleverdesasdellapraetoriansrl@legalmail.it

Codice Pratica: 202101662

Realizzazione delle opere per la connessione alla RTN di un parco fotovoltaico
della potenza di 19,870 MW da ubicarsi in agro di Cerignola (FG)

COMUNE DI CERIGNOLA (FG)
IDENTIFICATIVO CATASTALE:

foglio 93 p.lle 323 - 329

MATE System Unipersonale srl
Via Papa Pio XII, n.8
70020 - Cassano delle Murge (BA)
Tel. +39 080 5746758
Mail: info@matesystemsrl.it |Pec: matesystem@pec.it
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