HE19.0040-LECCE 90 201900270 25.0MW - 23.3MW MODULI FV - 8.25MW BESS
POTENZA POTENZA RAPPORTO

CAMPI INVERTER TRACKER STRINGHE STRING BOX IMMESSA INSTALLATA DC/AC
123 TRACKER 52 MODULI
CAMPO 1 [ INVERTER 1| 64 TRACKER 26 MODULI 337 10 STRING BOX 32 IN 4200kW 4819.1kW 1.147405

54 TRACKER 13 MODULI 1 STRING BOX 16N

96 TRACKER 52 MODULI
CAMPO 2 |INVERTER 2| 50 TRACKER 26 MODULI 255 8 STRING BOX 32 IN 2800kW 3646.5kW 1.302321
26 TRACKER 13 MODULI

SEZIONE B5WE SEZIONE 21WE SEZIONE 37NS SEZIONE 54WE SEZIONE 70NS SEZIONE 85NS SEZIONE 104WE
FOTO 1 FOTO 11 FOTO 21 " 70 60 60 - N BESS |INVERTER 7 4400KW 8250.0kW
40 60 0 o 38
40 50 >° 36
1o 40 0 o TOTALI 25000kW
RO =0 30 30 34
20 . " » . LEGENDA:
’ - 0 " P 2o 50 —1 CABINATO DI TRASFORMAZIONE CON INVERTER BT 1.5kV DC / 0.6kV AC / 30kV AC MT
20 40 60 80 100 120 140 20 30 40 50 60 60 80 100 120 140 160 180 200 20 40 60 80 100 120 80 100 120 140 160 40 60 80 100 120 14 16 18 20 22 m]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] CAB'NATO DI TRASFORMAZ'ONE CON INVERTER BT 15kV DC / Oskv AC / 30kV AC MT
N\ CABINATO BATTERIE
AN CABINATO BATTERIE
SEZIONE 6WE SEZIONE 22WE SEZIONE 38NS SEZIONE 55WE SEZIONE 71WE SEZIONE 8BNS SEZIONE 105WE
- 5 . o - £ — LINEA AT UTENTE 150kV AC INTERRATA
FOTO 2 FOTO 12 07O 22 6o B 6o B , s LINEA MT UTENTE 30KV AC INTERRATA
50 40 50 — LINEA BT UTENTE 1.5kV DC INTERRATA
Lo 40 4o 0 (0 STR XX XX
40
30 30 30 30 == STRING BOX 1500V DC
20 . . . - RECINZIONE
30
10 » . g Xy CONFINE MATERIALIZZATO
20 40 60 80 100 120 20 30 40 50 60 70 80 40 60 80 100 120 140 20 40 60 80 100 120 140 40 50 60 70 80 90 40 60 80 100 60
OO OO T T TRACKER 52 MODULI 0.55kW
TRACKER 26 MODULI 0.55kW
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o N - » (T TRACKER 13 MODULI 0.55kW
80 60
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FOTO 3 FOTO 13 F0TO 23 " o 6o . 0 . (xx)  CARTELLINO IDENTIFICATIVO LINEA DI DISTRIBUZIONE (VEDI ELENCO CARTELLINI)
10
B0 30 30 o po - & POZZETTO MT 1.60x1.00x1.00 con chiusino in ghisa carrabile
20 . 0 " N ®  POZZETTO BT 1.00x1.00x1.00 con chiusino in ghisa carrabile
20
10 20 20
40 60 80 100 30 40 50 60 70 80 40 60 80 100 20 40 60 80 100 120 140 160 180 80 100 120 140 160 180 Lo 40 60 80 100 120 40 60 l:m TELECAMERA TVCC IR
® APPAECCHIO DI ILLUMINAZIONE LED IP 65
SEZIONE 8WE SEZIONE 24WE SEZIONE 40NS SEZIONE 57WE SEZIONE 73WE SEZIONE 90WE ® APPAECCHIO DI ILLUMINAZIONE LED P 65
50 80 80
” ” ] POZZETTO IMPIANTI SPECIALI
4o " 40 60 50 ko
R Vo Vol o . o i fe FASCIA DI RISPETTO ELETTRODOTTO AT
R0 30 30 -
. : 0 / /| FASCIA DI RISPETTO ELETTRODOTTO MT
20 20 g 20 10 -
40 60 80 100 30 40 50 60 70 80 90 30 40 50 60 70 80 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 100 120 140 160 180 200 220 60 80 100 120 140 160 180 //
/| FASCIADIRISPETTO ELETTRODOTTO BT
SEZIONE 9WE SEZIONE 25WE SEZIONE 41NS SEZIONE 58WE SEZIONE 74WE SEZIONE 91WE - AREA ALLAGABILE CON TEMPO DIRITORNO 200 ANNI
50
* 0 0 " STRADE INTERNE AL CAMPO
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- o 40 60 o ”
40 40
FOTO 5 FOTO 15 FOTO 25 *° 50 50 40 "
bo 20
Lo 20 . o 20 20
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FOTO 30

SEZIONE 4WE SEZIONE 20WE SEZIONE 36NS SEZIONE 52NS SEZIONE 69NS SEZIONE 84NS SEZIONE 103WE
i 9 STRING BOX 32 IN
[LOO
6o . o o 6o . INVERTER 3| o roackeR so MoDULH | 228 | STRING BOX 161N | 4000KW 4261 .4kW 1.065350
60 6 80 g o CAMPO 3 72 TRACKER 26 MODULI
o o b4 e 40 TRACKER 13 MODULI 9 STRING BOX 32 IN
N . 60 o o INVERTER 4 298 | STRING BOX 16 N | 4000KkW 4261.4KW 1.065350
30 30 34
20 EY 8 0 30 32
bo o . INVERTER 5 | 175 TRACKER 52 MODULI |~ 223 7 STRING BOX 32 IN | 2800kW 3188.9KW 1.138893
. 10 b 20 . CAMPO 4 64 TRACKER 26 MODUL
40 60 80 100 120 140 ° 20 30 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200 220 > 10 20 30 200 300 40 60 80 100 120 30 INVERTER 6| 62 TRACKER 13 MODULI 222 7 STRlNG BOX 32 IN 2800kW 3174.6kW 1.133786
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646 TRACKER 52 MODULI 50 STRING BOX 32 IN

182 TRACKER 13 MODULI 3 STRING BOX 16 IN
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PROPONENTE:

HEPV10 S.R.L.

via Alto Adige, 160/A - 38121 Trento (TN)
hepv10sri@legalmail.it

MANAGEMENT:

EHM.Solar

EHM.SOLAR S.R.L.

Via della Rena, 20 39100 Bolzano - Italy
tel. +39 0461 1732700

fax. +39 0461 1732799

info@ehm.solar

c.fiscale, p.iva e R.1. 03033000211

NOME COMMESSA:

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI NUOVO IMPIANTO
AGROVOLTAICO CON NOMINALE PARI A 25.000 kW,
POTENZA MODULI PARI A 23.351,90 kWp E SISTEMA DI
ACCUMULO PARI A 4.400,00kW/8.250,00kWh CON
RELATIVO COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA,
SITO NEL COMUNE DI LECCE (LE) - IMPIANTO 90
STATO DI AVANZAMENTO COMMESSA:

PROGETTO DEFINITIVO PER AUTORIZZAZIONE UNICA
CODICE COMMESSA:

HE.19.0040

PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA:

KiHeliopolis

Galleria Passarella, 1 20122 Milano - ltaly
tel. +39 02 37905900
via Alto Adige, 160/A 38121 Trento - Italy
tel. +39 0461 1732700
fax. +39 0461 1732799

www.heliopolis.eu
info@heliopolis.eu

70 50 c.fiscale, p.iva e R.l. Milano 08345510963
100 70 ua
60 >0 b PROGETTISTA:
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40 40 - ORDINE DEGL] INGEGNERI
40 60 38 DELLA PRON|IDI TRENTO
B0 40 (0 B6
B " . - AMBIENTE IDRAULICA STRUTTURE dott. ing. BUZZI
” 0 20 32 Dott. Ing. Orazio Tricari ISCRIZI E ALBO N° 2435
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60 80 100 120 140 160 40 60 80 100 30 40 50 60 70 80 100 200 100 120 140 160 180 200 220 240 20 30 itﬁf:-)?gacizghizr:r?zt“swww.atechsrl.net SERVIZI PER L'INGEGNERIA COLLABORATORE: Girardi per.ind. Mirko
STUDI ARCHEOLOGICI STUDI PEDO-AGRONOMICI
Dott.ssa Paola lacovazzo Dott. Agr. Matteo Sorrenti
SEZIONE 19NS SEZIONE 35NS SEZIONE 5TNS SEZIONE 68NS SEZIONE 83NS SEZIONE T02WE via del Tratturello Tarantino n. 6 - 74123 Taranto (TA)
MUSEION
50 70 o - i museion-archeologia@libero.it
70
60 5 " RILIEVI TOPOGRAFICI E STUDI GEOLOGICI STUDI FAUNISTICI
Y 0 50 80 [0 GEOSECURE Geological & Geophysical Services Dott. Nat. Maria Grazia Fraccalvieri
60 50 38 Via Tuscolana, 1003 - 00174 Roma (RM) SEDE LEGALE
40 Via Barcellona, 18 - 86021 Bojano (CB) SEDE OPERATIVA
£l 40 o 40 36 t.+ 39 0874783120 info@geosecure.it
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20 . 20 ; STUDIO LEGALE PATRUNO
0 0 s BO Via Argiro, 33 Bari
20 40 60 80 60 80 100 120 140 160 180 60 80 100 120 140 100 200 100 120 140 160 180 200 220 240 20 30 tf. +39 080 8693336
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