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1 INTRODUZIONE 

La presente relazione tecnica si riferisce alla verifica delle protezioni contro le scariche 
atmosferiche per l’edificio paratoie che verrà posto in prossimità dell’opera di imbocco prevista 
nell’ambito del progetto di nuove opere di regolazione per la messa in sicurezza del lago d’Idro. 
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Questo documento è stato elaborato con riferimento alle seguenti norme:  
- CEI EN 62305-1: "Protezione contro i fulmini. Parte 1: Principi generali" - Febbraio 2013;  
- CEI EN 62305-2: "Protezione contro i fulmini. Parte 2: Valutazione del rischio" - Febbraio 

2013;  
- CEI EN 62305-3: "Protezione contro i fulmini. Parte 3: Danno materiale alle strutture e 

pericolo per le persone" - Febbraio 2013;  
- CEI EN 62305-4: "Protezione contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle 

strutture" - Febbraio 2013;  
- CEI 81-29: "Linee guida per l'applicazione delle norme CEI EN 62305" - Maggio 2020; 
- CEI EN IEC 62858: "Densità di fulminazione. Reti di localizzazione fulmini (LLS) - Principi 

generali" - Maggio 2020. 
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3 DATI DI PROGETTO 

L’edificio oggetto della presente analisi è costituito da una parte fuori terra e da un’altra interrata; 
la parte fuori terra ha un’altezza massima di 7,26 m da piano campagna mentre in pianta misura 
13,60 m per 5,00 m. 
La volumetria complessiva è di circa 1100 m3, di cui 330 m3 fuori terra. 
L’analisi è stata condotta con l’ausilio del programma di calcolo “Zeus” messo a disposizione degli 
abbonati alla Rivista tecnica Tuttonormel, specializzata del settore, del prof. Vito Carrescia del 
Politecnico di Torino. 
Nell’Allegato 1 della presente relazione sono riportati gli estratti relativi ai calcoli eseguiti dal 
programma; in essi sono elencati tutti i dati di progetto ed i risultati. 
Nell’Allegato 2 è riportato il valore del numero di fulmini per kmq all’anno Ng. 
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4 CONCLUSIONI 

La struttura risulta “autoprotetta” poiché il valore del rischio complessivo R1 = 1,72 E-08 è inferiore 
a quello tollerato RT = 1E-05, e pertanto non occorre adottare alcuna misura di protezione per 
ridurlo. 
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5 ALLEGATI 

5.1 Allegato 1 

Di seguito si riporta l’estratto delle Relazione tecnica del programma utilizzato. 
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5.2 Allegato 2 

Valore di Ng utilizzato nel calcolo. 
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