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1 PREMESSA 

La società Hydro Engineering s.s. è stata incaricata di redigere il progetto definitivo dell’impianto 

eolico denominato “Parco eolico San Domenico” composto da sei aerogeneratori, ciascuno di 

potenza nominale pari a 6,00 MW, per una potenza complessiva di 36 MW, ubicato nel Comune di 

Gravina di Puglia, Provincia di Bari e proposto dalla società EDP Renewables Italia Holding S.r.l. con 

sede in Milano Via Lepetit. 

Il modello tipo di aerogeneratore scelto avrà potenza nominale di 6,00 MW con altezza mozzo pari a 

115 m, diametro rotore pari a 170 m e altezza massima al top della pala pari a 200 m. Questa tipologia 

di aerogeneratore è allo stato attuale quella ritenuta più idonea per il sito di progetto dell’impianto.  

Le aree interessate dal posizionamento degli aerogeneratori ricadono nelle contrade Serra Pozzo 

Fetente (T1 e T2), Le Grotte di Minnini (T3), San Domenico (T4, T5 e T6) tutte nel Comune di 

Gravina di Puglia, provincia di Bari. 

I terreni sui quali si intende realizzare l’impianto sono tutti di proprietà privata ed a destinazione 

agricola. Il territorio è caratterizzato da un’orografia prevalentemente collinare, le posizioni delle 

macchine vanno da un’altitudine di 440,00 m s.l.m. a 450,00 m s.l.m.  

Oltre che degli aerogeneratori, il progetto si compone dei seguenti elementi: 

• un elettrodotto interrato con cavi a 36 kV, di collegamento tra gli aerogeneratori; 

• un edifico di consegna; 

• un sistema di storage composto da 3 PCS da 8 MVA ciascuno per una potenza complessiva di 

24 MVA e una capacità energetica nominale pari a circa 48 MWh; 

• la Stazione Elettrica di Terna 380/150/36kV "Gravina 380" da inserire in entra – esce alla 

linea RTN a 380 kV “Genzano 380 – Matera 380”; 

• raccordi di connessione AT a 380 kV, tra la stazione 380/150/36kV "Gravina 380" e la linea 

RTN a 380 kV “Genzano 380 – Matera 380”.  

Il presente documento si propone di descrivere la caratterizzazione geotecnica e sismica dei siti in 

oggetto e di riportare le verifiche geotecniche relative alla realizzazione delle fondazioni 

dell’aerogeneratore.  

Le caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni sono state desunte dallo studio geologico 

allegato al presente progetto. 
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2 DESCRIZIONE DELL’OPERA DI FONDAZIONE 

Il dimensionamento delle fondazioni sarà effettuato sulla base dei parametri geotecnici derivanti 

dalle prove in sito e di laboratorio su campioni indisturbati prelevati nel corso di appositi sondaggi 

in fase di progettazione esecutiva. 

Nel presente progetto si ipotizza ( a vantaggio di sicurezza) di  prevedere la realizzazione di opere 

di fondazione del tipo indiretto in relazione alla stratigrafia locale del terreno. La fondazione 

indiretta sarà costituita da un plinto circolare, avente diametro pari a 21,40 m, posto su 16 pali di 

diametro Ф1000 e lunghezza variabile in funzione delle caratteristiche geotecniche dei terreni. La 

piastra di fondazione avrà forma in pianta circolare e sezione trapezia con altezza al bordo pari a 

1,60 m e in corrispondenza della parte centrale pari a 2,40 m, a cui si aggiungono altri 65 cm di 

colletto. 
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All’interno del plinto di fondazione sarà annegata una gabbia di ancoraggio metallica cilindrica 

dotata di una piastra superiore di ripartizione dei carichi ed una piastra inferiore di ancoraggio. 

Entrambe le piastre sono dotate di due serie concentriche di fori che consentiranno il passaggio di 

barre filettate ad alta resistenza che, tramite dadi, garantiscono il corretto collegamento delle due 

piastre. A tergo dei lati del manufatto dovrà essere realizzato uno strato di drenaggio dello spessore 

di 160 cm, munito di tubazione di drenaggio forata per l’allontanamento delle acque dalla 

fondazione. 
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3 DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO DI CONSEGNA A 36 KV 

L’edificio di consegna a 36 kV ha una struttura intelaiata in calcestruzzo armato e tetto a doppia 

falda.  

Le fondazioni sono dirette e di tipo a T rovescia. 

Le dimensioni in pianta sono: 24,36m x 8,55m. La travata di colmo ha l’estradosso a quota 4,40m 

mentre le travi in elevazione perimetrali sono a quota 3,58m. 

La struttura è dotata anche di un locale interrato a quota -2,60 delimitato da una piastra di spessore 

40cm e setti perimetrali di spessore 45cm. 

I solai di copertura e del locale interrato sono in latero-cemento a travetti precompressi e pignatte 

in laterizio di alleggerimento. 

I locali dell’edificio sono di seguito elencati: 

• Control room; 

• Ufficio; 

• Hall1 e Hall2; 

• WC1 e WC2; 

• Substation control room; 

• Generator set room 

• MV switchgear room 

• Magazzino 

Il dimensionamento della struttura sarà effettuato sulla base dei parametri geotecnici derivanti dalle 

prove in sito e di laboratorio su campioni indisturbati prelevati nel corso di appositi sondaggi in 

fase di progettazione esecutiva. 

In via esemplificativa, fermo restando che la scelta sarà effettuata in fase di progettazione esecutiva, 

di seguito si riporta lo schema della struttura. 
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A tergo dei lati del manufatto dovrà essere realizzato uno strato di drenaggio dello spessore di 160 

cm, munito di tubazione di drenaggio forata per l’allontanamento delle acque dalla fondazione. 
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4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La normativa cui viene fatto riferimento nelle fasi di calcolo e progettazione è la normativa 

tecnica nazionale in vigore: “Norme Tecniche per le Costruzioni”, D.M. 17/01/2018. 

Si farà, inoltre, riferimento alle seguenti normative: 

- Legge n. 1086 del 05.11.1971 “Norme per la disciplina delle opere in c.a. normale e 

precompresso, ed a struttura metallica”; 

- Legge n. 64 del 02.02.1974 – “Provvedimenti per le costruzioni con particolari 

prescrizioni per le zone sismiche”. 

- IEC 60400-1 “Wind Turbine safety and design”; 

- Eurocodice 2 “Design of concrete structures”. 

- Eurocodice 3 “Design of steel structures”. 

- Eurocodice 4 “Design of composite steel and concrete structures”. 

- Eurocodice 7 “Geotechnical design”. 

- Eurocodice 8 “Design of structures for earthquake resistance”. 
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5 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Le aree interessate dal posizionamento degli aerogeneratori in numero di sei ricadono nelle contrade 

Serra Pozzo Fetente (T1 e T2), Le Grotte di Minnini (T3), San Domenico (T4, T5 e T6) tutte nel 

Comune di Gravina di Puglia, provincia di Bari. 

Di seguito cartografie e fogli di mappa catastali interessati dalle opere: 

 

IGM 25 K: 

1882NE-Gravina di Puglia 

 

CTR 10K: 

453132 

453133 

453162 

471041 

471042 

472011 

472012 

472013 

472014 

 

Catastali 

Comune di Gravina di Puglia fogli:  

94, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 130, 137, 138 

Di seguito le coordinate assolute nel sistema UTM 33 WGS84 degli aerogeneratori e 

dell’anemometro: 
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WTG EST NORD Riferimenti catastali 

T1 614169,00 4517462,00 Gravina di Puglia Foglio 100, p.lle: 3, 29 

T2 614786.08 4517603.57 Gravina di Puglia Foglio 94, p.lla: 400 

T3 615324.88 4517483.07 Gravina di Puglia Foglio 113, p.lla: 247 

T4 615354.00 4515067.00 Gravina di Puglia Foglio 138, p.lla: 4 

T5 615021.00 4513786.00 Gravina di Puglia Foglio 138, p.lla: 310 

T6 614031.00 4513321.00 Gravina di Puglia Foglio 138, p.lla: 64 

MMT 614655.95 4514156.42 Gravina di Puglia Foglio 138, p.lla: 252 

 

 

 Coordinate aerogeneratori nel sistema UTM 33 WGS84 

 

 
Fig.1 - Ubicazione area di impianto da satellite 
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Fig. 2 Inquadramento impianto su IGM 1:25.000 
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Fig. 3 Inquadramento impianto su CTR 1:10.000 
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Fig. 4 Inquadramento impianto su CTR 1:10.000 
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6 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

Per l’inquadramento geologico si confronti l’apposto studio geologico a cura del dott. Geol. 

Carlo Cibella 
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7 INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

Per l’inquadramento geologico si confronti l’apposto studio geologico a cura del dott. Geol. 

Carlo Cibella 
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8 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

Per l’inquadramento geologico si confronti l’apposto studio geologico a cura del dott. Geol. 

Carlo Cibella 

 



Parco Eolico S. Domenico 
Rev.00   
06/2022 

 

 

 

 Relazione geotecnica e sismica Pag. 18/42 
  

9 ANALISI SISMICA DELLA ZONA DI INTERESSE 

 

Nel 2003 sono stati emanati i criteri di nuova classificazione sismica del territorio nazionale, 

basati sugli studi e le elaborazioni più recenti relative alla pericolosità sismica locale, ossia 

sull’analisi della probabilità che il territorio venga interessato in un certo intervallo di tempo 

(generalmente 50 anni) da un evento che superi una determinata soglia di intensità o magnitudo. A 

tal fine è stata pubblicata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 

marzo 2003, sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003. 

Con tale provvedimento lo Stato ha delegato le Regioni per l’adozione della classificazione 

sismica del territorio, le quali hanno compilato l’elenco dei comuni con la relativa attribuzione ad 

una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio 

nazionale. 

 Un aggiornamento dello studio di pericolosità di riferimento nazionale, previsto dall’O.P.C.M. 

3274/03, è stato adottato con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 

aprile 2006. Il nuovo studio di pericolosità ha fornito alle Regioni uno strumento aggiornato per la 

classificazione del proprio territorio, introducendo degli intervalli di accelerazione (ag), con 

probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, da attribuire alle 4 zone sismiche. 

Per la zona sismica 1, l’accelerazione con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni 

(ag) è maggiore di 0,25; Per la zona sismica 2, ag è compresa tra 0,15 e 0,25; Per la zona sismica 

3, ag è compresa tra 0,05 e 0,15; Per la zona sismica 4, ag è minore di 0,05. 

L’area in esame ricade, secondo la descritta classificazione, nella seconda categoria. 

Le attuali Norme Tecniche per le Costruzioni (Decreto Ministeriale del 20 Febbraio 2018 e 

ss.mm.ii) hanno modificato il ruolo che la classificazione sismica aveva ai fini progettuali, 

riferendo ad ogni costruzione una accelerazione di riferimento “propria” individuata sulla base 

delle coordinate geografiche dell’area di progetto e in funzione della vita nominale dell’opera. Un 

valore di pericolosità di base, dunque, definito per ogni punto del territorio nazionale, su una 

maglia quadrata di 5 km di lato, indipendentemente dai confini amministrativi comunali. 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp;jsessionid=7D3AD59B338E59FED6DA069A2ECF5E69.worker2?contentId=LEG21455
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp;jsessionid=7D3AD59B338E59FED6DA069A2ECF5E69.worker2?contentId=LEG21455
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp;jsessionid=7D3AD59B338E59FED6DA069A2ECF5E69.worker2?contentId=LEG23957
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp;jsessionid=7D3AD59B338E59FED6DA069A2ECF5E69.worker2?contentId=LEG23957
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=7D3AD59B338E59FED6DA069A2ECF5E69.worker2?contentId=GLO23914
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La classificazione sismica (zona sismica di appartenenza del comune) rimane utile solo per la 

gestione della pianificazione e per il controllo del territorio da parte degli enti preposti (Regione, 

Genio civile, ecc.).  

Nella presente relazione ci limiteremo, in assenza di specifiche indagini sismiche finalizzate 

all’individuazione della velocità di propagazione delle onde sismiche orizzontali nei primi trenta 

metri di profondità (Vseq30), ad individuare - sulla base della conoscenza del comportamento 

sismico dei terreni – la categoria sismica del sottosuolo, rimandando alle successive fasi 

progettuali l’esecuzione di opportune indagini sismiche. Sempre nella successiva fase progettuale, 

si verificherà l’accelerazione di riferimento locale individuata sulla base delle coordinate 

geografiche dell’area di progetto e in funzione della vita nominale dell’opera.  

Area dell’impianto eolico: Considerate le caratteristiche litotecniche e stratigrafiche dei terreni 

presenti, la velocità di propagazione delle onde sismiche secondarie è compresa tra 360 e 800 m/s, 

pertanto la categoria sismica del suolo sarà la B. Il sottosuolo, ai sensi del DM del 17.01.2018, 

sarà composto quindi da “Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o 

terreni a grana fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vseq compresi tra 360 

m/s e 800 m/s”.  

 

In considerazione della natura litologica dei terreni sui quali ricadranno le fondazioni 

delle strutture previste in progetto, dell’assenza di falda e dell’assenza di sabbie rientranti 

nel fuso granulometrico descritto nella normativa vigente, si esclude la presenza di terreni 

potenzialmente soggetti a liquefazione durante un evento sismico.  
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10 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 

Per la caratterizzazione geotecnica si confronti l’apposto studio geologico a cura del dott. 

Geol. Carlo Cibella 

Qui di seguito si riporta un estratto dalla relazione geologica: 

 

Le caratteristiche stratigrafiche e fisico‐meccaniche delle rocce affioranti nell’area in 

studio sono state desunte dalle conoscenze bibliografiche presenti nella letteratura scientifica. Da quanto detto bisogna rit

enere i valori suggeriti come indicativi ma tuttavia sufficienti ai fini del presente studio. Qui di seguito si 

analizzano brevemente i litotipi che sono stati individuati nel presente  

studio geologico e che verranno interessati dalle fondazioni dei manufatti descritti nel progetto.   

Le caratteristiche di questo tipo litologico, a vantaggio della sicurezza, possono essere così riassunte: 

ARENARIE E CONGLOMERATI 

Sono definite daun punto divistalitotecnico come “rocce coerenti”, il cui spessore è elevato, dell’ordine di oltre 20 metri. 

 

Talidepositi si presentano conun elevato grado di cementazione, 

piuttosto tenaci, caratterizzati da elevate caratteristiche fisico‐meccaniche.  

Tuttavia al loro interno si trovano intercalazioni di livelli limo‐sabbiosi oppure argillosi che dovranno essere attentament

e individuati e caratterizzati anche dal punto di vista geotecnico nella successiva fase esecutiva di progettazione.  

Le caratteristiche di questo tipo litologico, a vantaggio della sicurezza, possono essere così riassunte:   

                 γ = 18,5-20,0 KN/m3           c’ = 4-15 KN/m2        f = 30°- 33°   

SUBSTRATO ARGILLOSO‐SABBIOSO:  

Al di sotto dei depositi superficiali precedentemente descritti sono presenti depositi argillosi mediamente consistenti nella 

porzione superficiale e maggiormente consistenti e non 

plastici in profondità.  

Si presentano come argille e argille marnose più o meno siltose, grigio‐ 

azzurre contenenti fossili marini.   

Tali litotipi non differiscono dalle argille grigio 

azzurre di età plio‐pleistocenica che si rinvengono nelle regioni collinari ai piedi dell’Appennino. 

 

Superficialmente si presentano di colore variabile dal marrone al grigiastro, dove la colorazione marrone risulta prevalere

 su quella grigia. Generalmente si presentano da consisten‐  

ti a mediamente consistenti e plastici, con livelli sabbiosi di colore arancione, diffuse tracce  
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di ossidazione rossastra e microcristalli di gesso contenuti in sottili livelli sabbiosi. La struttu‐  

ra è omogenea oppure laminare. Dal punto di vista granulometrico sono composti da argilla con limo oppure da limo con

 argilla debolmente sabbioso.  

 

In profondità si presentano di colore grigio e grigio‐azzurro, a struttura variabile tra omogenea e laminare 

(alternanza di sottili livelli generalmente millimetrici, differenziati da 

una diversa colorazione e/o composizione), generalmente molto consistenti e non plastiche. 

Localmente si riscontrano sottili lamine composte da sabbie fini. Granulometricamente sono 

costituite da argilla con limo a luoghi con una percentuale di sabbia che non supera il 6%. 

Le caratteristiche di questo tipolitologico, a vantaggio della sicurezza, possono essere così riassunte:  

Substrato alterato:  

γ = 18,0-20,0 KN/m3           c’ = 7-15 kN/m2        φ’ = 23°- 25°     cu = 100 - 150 kN/m2 

 

Substrato inalterato:  

γ = 19,8-21,0 KN/m3           c’ = 15-30 kN/m2        φ’ = 25°- 27°     cu = 150 - 200 kN/m2 

 

Considerando la necessità di effettuare nella fase di progettazione esecutiva uno studio approfondito e 

dettagliato dal punto di vista geologico, dell’area in esame, si è scelto di adottare il seguente modello 

geologico del terreno semplificativo e cautelativo ai fini del dimensionamento geotecnico: 

 = 20 KN/m3; 

 = 27°; 

c= 0 KPa. 

In sintesi, trattandosi di progettazione ai fini autorizzativi si è redatto un modello geotecnico 

semplificato, in virtù del livello definitivo di progettazione. 

Va da sé che nella fase di progettazione esecutiva dovranno essere condotte apposite indagini 

geognostiche in corrispondenza di ciascuna nuova opera di fondazione e dovrà essere redatto un 

apposito piano di indagini. Sulla base della modellazione geotecnica e delle caratteristiche orografiche 

si è ritenuto opportuno prevedere la realizzazione di un’opera di fondazione su pali, demandando alla 

fase di progettazione esecutiva eventuali variazioni.    

11 
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11 CARICHI AGENTI SULLE FONDAZIONI DEGLI 
AEROGENERATORI 

Il calcolo delle fondazioni delle torri di sostegno dell’aerogeneratore è eseguito sulla base delle 

sollecitazioni massime previste dalla IEC 61400-1. Nel caso in esame i carichi “Extreme Loads” e 

“Production Loads” adottati per il predimensionamento della fondazione sono di seguito riportati. 

 

 

 
Carichi riferiti ad un aerogeneratore tipo, Vesta V150 

 

Tutti i carichi sono dati con riferimento all’intersezione dell’asse della torre con l’estradosso dell’opera 

di fondazione. 
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Il carico dovuto alla neve non viene considerato, in quanto non esistono reali possibilità di accumulo 

significativo di neve sia sulla navicella che sulle pale. Oltre a tali sollecitazioni, si è considerato agente 

sulle opere di fondazione un carico uniformemente distribuito per tenere conto del terreno di 

ricoprimento della fondazione. Per la verifica degli elementi strutturali del nodo torre/plinto di 

fondazione e per la verifica delle fondazioni, alle sollecitazioni sopra riportate, sono stati applicati i 

fattori parziali di sicurezza sotto elencati, riportati nella tabella 6.2.I del D.M. 17 gennaio 2018. 

 

 

 

Per ognuna delle quattro condizioni di carico, le sollecitazioni sono state combinate secondo quanto 

previsto al punto 2.5.3 del D.M. 17/01/2018 (equazione 2.5.1): 

....2022112211 +++++ kQkQPGG QQPGG 
 

dove  G sono le azioni permanenti, azioni che agiscono durante tutta la vita nominale della 

costruzione, la cui variazione di intensità nel tempo è così piccola e lenta da poterle considerare con 

sufficiente approssimazione costanti nel tempo. Esse sono: 

- peso proprio di tutti gli elementi strutturali; peso proprio del terreno, forze indotte dal terreno 

(esclusi gli effetti di carichi variabili applicati al terreno); forze risultanti dalla pressione dell’acqua 

(quando si configurino costanti nel tempo) (G1); 

- peso proprio di tutti gli elementi non strutturali (G2); 
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- spostamenti e deformazioni imposti, previsti dal progetto e realizzati all’atto della costruzione; 

- pretensione e precompressione (P); 

- spostamenti differenziali; 

- Q sono le azioni variabili, azioni agenti sulla struttura o sull’elemento strutturale con valori 

istantanei che possono risultare sensibilmente diversi fra loro nel tempo, suddivise come: 

• di lunga durata: agiscono con un’intensità significativa, anche non continuativamente, per un 

tempo non trascurabile rispetto alla vita nominale della struttura; 

• di breve durata: azioni che agiscono per un periodo di tempo breve rispetto alla vita nominale 

della struttura. 

In tale equazione, le azioni orizzontali ed i momenti flettenti provenienti dalla torre sono stati 

considerati come azioni variabili, applicando quindi un coefficiente moltiplicativo pari a 1,50 così 

come previsto al punto 6.2.4.1.1 della normativa tecnica di riferimento D.M. 17/01/2018. 
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12 CARICHI AGENTI SULL’EDIFICIO DI CONSEGNA A 36 KV 

12.1 AZIONE SISMICA 

Per quanto riguarda le azioni simiche, tenendo conto che la struttura è di limitata altezza, 

approssimativamente simmetrica nelle due direzioni e che i modi superiori sono trascurabili, si è 

optato per l'analisi statica lineare equivalente con spettro elastico di progetto e fattore di struttura. 

Nell'analisi sono state considerate le eccentricità accidentali pari al 5% della dimensione della struttura 

nella direzione trasversale al sisma. 

L’analisi sismica statica è stata svolta imponendo, come da normativa, un sistema di forze orizzontali 

parallele alle direzioni ipotizzate come ingresso del sisma. Tali forze che sono calcolate mediante 

l’espressione: 

 


=

jj

ii
di

Wz

Wz

g

L
WTSF )( 1

 
dove: 

iF  è la forza da applicare al nodo i 
)( 1TSd  è l’ordinata dello spettro di risposta di progetto 

W  è il peso sismico complessivo della costruzione 

L  è un coefficiente pari a 0,85 se l’edificio ha meno di tre piani e se cTT 1 , pari ad 1,0 negli altri casi 
g  è l’accelerazione di gravità 

iW  e jW  sono i pesi delle masse sismiche ai nodi i e j 

iz  e jz
 sono le altezze dei nodi i e j rispetto alle fondazioni 

 
Le forze orizzontali così calcolate vengono ripartite fra gli elementi irrigidenti (pilastri e pareti di 

taglio). L’analisi tiene conto dell'eventuale presenza di piani dichiarati in input infinitamente rigidi 

assialmente. 

I valori delle sollecitazioni sismiche sono combinate linearmente (in somma e in differenza) con 

quelle per carichi statici e con il 30% di quelle del sisma ortogonale per ottenere le sollecitazioni di 

verifica. Gli angoli delle direzioni di ingresso dei sismi sono valutati rispetto all'asse X del sistema di 

riferimento globale. 
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12.2 CARICHI PERMANENTI 

I carichi permanenti non strutturali del solaio di copertura sono: 

manto di ghiaietto: 1500 kg/m3  x  0,05m=  75,00 Kg/mq 

coibente  20,00 kg/mq 

per complessivi 95,00 Kg/mq.  

Il peso proprio del solaio in precompresso di altezza complessivo pari a 21 cm è pari a 318,00 

Kg/mq. 

12.3 SOVRACCARICHI ACCIDENTALI 

Il sovraccarico accidentale per solaio di copertura è pari a 50 Kg/mq. 

Sono considerati anche il carico da neve e da vento calcolati direttamente dal software e riportato nei 

tabulati allegati. 

12.4 COMBINAZIONI DI CARICO ADOTTATE 

Le combinazioni di calcolo considerate sono quelle previste dal D.M. 17/01/2018 per i vari stati 

limite e per le varie azioni e tipologie costruttive. In particolare, ai fini delle verifiche degli stati limite, 

sono state considerate le combinazioni delle azioni di cui al paragrafo 2.5.3 delle NTC 2018, per i 

seguenti casi di carico: 

 

SLO SI 

SLD SI 

SLV SI 

SLC SI 

Combinazione Rara SI 

Combinazione frequente SI 

Combinazione quasi permanente SI 

SLU terreno A1 – Approccio 2 SI 
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13 FONDAZIONI DI TIPO INDIRETTO: VERIFICHE ALLO STATO 
LIMITE DI TIPO GEOTECNICO 

13.1 GENERALITA’  

Nel presente paragrafo vengono riportate le teorie di calcolo e i risultati delle verifiche geotecniche 

della fondazione di tipo. In particolare, secondo quanto stabilito al punto 6.4.3 NTC 2018, nei 

confronti delle fondazioni di tipo indiretto devono essere condotte le seguenti verifiche: 

SLU di tipo geotecnico (GEO) 

- collasso per carico limite della palificata nei confronti di carichi assiali; 

- collasso per carico limite della palificata nei confronti di carichi trasversali; 

- collasso per carico limite di sfilamento nei confronti di carichi assiali di trazione. 

Le verifiche di cui sopra devono essere effettuate, tenendo conto dei valori dei coefficienti parziali 

riportati nelle Tab. 6.2.I (coefficienti moltiplicativi per le azioni), 6.2.II (coefficienti moltiplicativi 

per i parametri geotecnici) e 6.4.II  e 6.4.VI (coefficienti divisori della resistenza), seguendo il 

seguente approccio: 

Approccio 2: 

Un’unica combinazione (A1+M1+R3). 

La verifica di stabilità globale deve essere effettuata analogamente a quanto previsto nel capitolo 6.8 

secondo la combinazione 2 dell’approccio 1 (A2+M2+R2), tenendo conto dei coefficienti parziali 

riportati nelle tabelle 6.2.I, 6.2.II, 6.8.I. 

Nelle verifiche agli SLU di tipo strutturale il coefficiente γR non deve essere portato in conto.  

Per le verifiche agli SLU di tipo strutturale si rimanda alla relazione di predimensionamento 

strutturale. In particolare, le verifiche geotecniche sono state eseguite con opportuno software di 

calcolo strutturale e geotecnico della Software House Aztec Informatica API++ .11, licenza n° 

A101280VT.  

 

13.2 CARICO LIMITE DEI PALI DI FONDAZIONE  

La capacità portante di un palo viene valutata come somma di due contributi: portata di base (o di 

punta) e portata per attrito laterale lungo il fusto. Cioè si assume valida l'espressione: 

PLPT WQQQ −+=  

dove: 

- QT =       portanza totale del palo; 

- QP =       portanza di base del palo; 
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- QL=        portanza per attrito laterale del palo; 

- WP =       peso proprio del palo, 

Le due componenti QP e QL sono calcolate in modo indipendente fra loro.  

La portanza limite per ciascun palo è calcolata in base alle caratteristiche del terreno dei vari strati 

attraversati dal palo. 

Secondo quanto previsto al punto 6.4.3.1.1 del D.M. 14/01/2008, a partire dal valore così calcolato 

della portanza Qt si ricava il valore caratteristico, dividendo Qt per i coefficienti ξ3 e ξ4, per la 

determinazione della resistenza caratteristica in funzione del numero di verticali indagate, riportati 

in tabella 6.4.IV: 

 

Numero di verticali indagate 

  1 2 3 4 5 7 ≥10 

ξ3 1.70 1.65 1.60 1.55 1.50 1.45 1.40 

ξ 4 1.70 1.55 1.48 1.42 1.34 1.28 1.21 

 

Nel caso in esame, si è condotto un solo sondaggio per ogni postazione. Per cui si farà riferimento 

al coefficiente 1.70. 

A partire dal valore caratteristico così ottenuto, si calcola il valore di progetto applicando i 

coefficienti γR riportati nella tabella 6.4.II: 

 

   
Pali trivellati 

   
R1 R2 R3 

Base 1.00 1.70 1.35 

Laterale in compressione 1.00 1.45 1.25 

Totale 1.00 1.60 1.30 

Laterale in trazione 1.00 1.60 1.25 

 

Il valore di progetto così determinato della capacità portante deve risultare non minore del valore 

caratteristico ottenuto dal calcolo. 

La portanza limite per ciascun palo è calcolata in base alle caratteristiche del terreno dei vari strati 

attraversati dal palo. 

La portanza per attrito laterale viene calcolata tramite la relazione: 

=

L

l sdlDQ
0

  

Rappresentando s le tensioni tangenziali che si mobilitano all’interfaccia palo terreno e D il 
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diametro del palo. 

La portanza di base del palo è calcolata come: 

AbqbQp *=  

Dove qb, che esprime il valore ultimo della pressione alla base, è stato determinato con l’approccio 

di Berezantsev. 

 

13.3 CALCOLO TENSIONI E CEDIMENTI  

Determinata la portanza laterale e di punta del palo lo stesso viene discretizzato in 100 elementi 

tipo trave aventi area ed inerzia corrispondenti alla sezione trasversale del palo e lunghezza pari ad 

Le. Vengono disposte, inoltre, lungo il fusto del palo una serie di molle (una per ogni elemento), 

coassiali al palo stesso, aventi rigidezza opportuna. Una ulteriore molla viene disposta alla base del 

palo. Le suddette molle hanno un comportamento elastoplastico. In particolare, le molle lungo il 

fusto saranno in grado di reagire linearmente fino a quando la pressione in corrispondenza di esse 

non raggiunge il valore limite dell’aderenza palo terreno. Una volta raggiunto tale valore le molle 

non saranno più in grado di fornire ulteriore resistenza. La molla posta alla base del palo avrà 

invece una resistenza limite pari alla portanza di punta del palo stesso. 

Per la determinazione delle rigidezze delle molle si considerano gli spostamenti limite ΔYl e ΔYP 

(definiti dall’Utente nella finestra Metodo cedimenti). 

La rigidezza della generica molla, posta a profondità z rispetto al piano campagna sarà data da: 

 

In questa espressione ca è l’aderenza palo terreno, σh è la pressione orizzontale alla profondità z, δ 

è l’angolo d’attrito palo terreno, Ks è il coefficiente di spinta e D è il diametro del palo. 

Indicando con Qp la portanza alla punta del palo, la rigidezza della molla posta alla base dello 

stesso è data da: 

 

Il processo di soluzione è, naturalmente, di tipo iterativo: a partire da un carico iniziale N0 si 

determinano gli spostamenti assiali e quindi le reazioni delle molle. La reazione della molla dovrà 

essere corretta per tenere conto di eventuali plasticizzazioni rispettando le equazioni di equilibrio 

per ogni passo di carico. Il carico iniziale verrà allora incrementato di un passo opportuno e si 

ripeterà il procedimento. Il processo iterativo termina quando tutte le molle risultano plasticizzate. 
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13.4 CAPACITÀ PORTANTE PER CARICO ORIZZONTALE  

L’analisi del palo soggetto a forze orizzontali non risulta sicuramente più agevole del caso di palo 

soggetto a forze assiali. Trattasi di un problema d’interazione parzialmente risolto solo per casi più 

semplici ed adottando notevoli semplificazioni d’analisi. In particolare, sono stati analizzati da 

Broms il caso di palo in un mezzo omogeneo puramente coesivo ed in un mezzo omogeneo 

incoerente, nei casi in cui il palo sia libero di ruotare in testa o sia incastrato. Le soluzioni ottenute 

da Broms si basano sull’utilizzo dei teoremi dell’analisi limite e sull’ipotesi che si verifichino alcuni 

meccanismi di rottura (meccanismo di palo corto, meccanismo di palo lungo, etc). 

La resistenza limite laterale di un palo è determinata dal minimo valore fra il carico orizzontale, 

necessario per produrre il collasso del terreno lungo il fusto del palo, ed il carico orizzontale 

necessario per produrre la plasticizzazione del palo. Il primo meccanismo (plasticizzazione del 

terreno) si verifica nel caso di pali molto rigidi in terreni poco resistenti (meccanismo di palo 

corto), mentre il secondo meccanismo si verifica nel caso di pali aventi rigidezze non eccessive 

rispetto al terreno d’infissione (meccanismo di palo lungo o intermedio). In particolare, si rimanda 

alla relazione ai tabulati di calcolo allegati al presente progetto. 
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13.5 TABULATO DI CALCOLO VERIFICHE GEOTECNICHE  

Tipologie pali 
 
Simbologia adottata 

n° Indice tipologia 
Descrizione Descrizione tipologia 

Geometria Geometria tipologia (Pali in c.a o Pali in acciaio) 
Armatura Tipologia armatura per pali in c.a. 

Portanza Aliquote contributi portanza (solo Punta, solo Laterale, Entrambe) 
Vincolo Grado di vincolo alla testa del palo (Incastro o Cerniera) 
TC Tipologia costruttiva del palo (Trivellato o Infisso) 

Mat Indice materiale tipologia palo 
Pt Pressione quota testa palo, espressa in [kg/cmq]  
 

n° Descrizione Geometria Armatura Portanza TC 

            

1 Tipologia 1 Pali circolari in c.a. Ferri longitudinali + staffe Entrambe Trivellato 

 
 

Caratteristiche pali 
 
Simbologia adottata 

n° Indice palo 
X Ascissa palo, espressa in [m] 

Y Ordinata palo, espressa in [m] 
d Diametro palo, espresso in [cm] 
l Lunghezza palo, espressa in [m] 

nodo Indice nodo su cui è posizionato il palo 
It Indice tipologia palo  
 

n° X Y D L Nodo It 

  [m] [m] [cm] [m]     

1 9,70 0,00 100,00 25,00 15 1 

2 8,96 3,71 100,00 25,00 145 1 

3 6,86 6,86 100,00 25,00 336 1 

4 3,71 8,96 100,00 25,00 581 1 

5 0,00 9,70 100,00 25,00 651 1 

6 -3,71 8,96 100,00 25,00 772 1 

7 -6,86 6,86 100,00 25,00 863 1 

8 -8,96 3,71 100,00 25,00 930 1 

9 -9,70 0,00 100,00 25,00 958 1 

10 -8,96 -3,71 100,00 25,00 915 1 

11 -6,86 -6,86 100,00 25,00 848 1 

12 -3,71 -8,96 100,00 25,00 745 1 

13 0,00 -9,70 100,00 25,00 605 1 

14 3,71 -8,96 100,00 25,00 445 1 

15 6,86 -6,86 100,00 25,00 202 1 

16 8,96 -3,71 100,00 25,00 52 1 

 
 

Descrizione terreni 
 

Caratteristiche fisico meccaniche 
 
Simbologia adottata 

Descrizione Descrizione terreno 
 Peso di volume del terreno espresso in [kg/mc] 

sat Peso di volume saturo del terreno espresso in [kg/mc] 

 Angolo di attrito interno del terreno espresso in gradi 

 Angolo di attrito palo-terreno espresso in gradi 

c Coesione del terreno espressa in [kg/cmq] 
ca Adesione del terreno espressa in [kg/cmq] 

l Tensione tangenziale, per calcolo portanza micropali con il metodo di Bustamante-Doix, espressa in [kg/cmq] 

 Coeff. di espansione laterale  
 

Descrizione  sat Parametri   c 

  [kg/mc] [kg/mc]   [°] [°] [kg/cmq] 

Sabbie limose,limi sabbiosi,arg sabbiose, Arg.ma 1900,0 2100,0 Caratteristici 
Minimi 

30.00 
30.00 

20.0 
20.0 

0,000 
0,000 
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Descrizione  sat Parametri   c 

  [kg/mc] [kg/mc]   [°] [°] [kg/cmq] 

Medi 30.00 20.0 0,000 

Sabbie limose,limi sabbiosi,arg sabbiose, Arg.ma 2000,0 2100,0 Caratteristici 
Minimi 
Medi 

27.00 
27.00 
27.00 

17.9 
17.9 
17.9 

0,000 
0,000 
0,000 

 
 
Descrizione stratigrafia e falda 
 
Simbologia adottata 

N Identificativo strato 

Z1 Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°1 espressa in [m] 
Z2 Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°2 espressa in [m] 
Z3 Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°3 espressa in [m] 

Terreno Terreno associato allo strato 
Ks Coefficiente di spinta 
Kw Costante di Winkler orizzontale espressa in [Kg/cm2/cm] 

 Coeff. di sbulbatura  
 

N Z1 Z2 Z3 Terreno Ks 

  [m] [m] [m]     

1 -10,0 -10,0 -10,0 Sabbie limose,limi sabbiosi,arg sabbiose, Arg.ma 0.500 

2 -30,0 -30,0 -30,0 Sabbie limose,limi sabbiosi,arg sabbiose, Arg.ma 0.550 

 
 
Falda 
Profondità dal piano campagna assente [m] 
 
 

Costante di Winkler 
 

Direzione Simbolo Kw 

    [Kg/cm2/cm] 

Verticale Kwv 2.00 

Orizzontale Kwo Calcolata dal programma (Kwo=Kwv*tan()) 

 
 

Convenzioni adottate 
 
Carichi e reazioni vincolari 
 
Fz Carico verticale positivo verso il basso  
Fx Forza orizzontale in direzione X positiva nel verso delle X crescenti.  

Fy Forza orizzontale in direzione Y positiva nel verso delle Y crescenti.  
Mx Momento con asse vettore parallelo all'asse X positivo antiorario. 

My Momento con asse vettore parallelo all'asse Y positivo antiorario.  
 
Sollecitazioni 
 
Mx Momento flettente X con asse vettore parallelo all'asse Y (positivo se tende le fibre inferiori). 

My Momento flettente Y con asse vettore parallelo all'asse X (positivo se tende le fibre inferiori). 
Mxy Momento flettente XY.  
 

Condizioni di carico 
 
Carichi concentrati 
Simbologia adottata 

Ic Indice carico 
X Ascissa carico espressa in [m] 
Y Ordinata carico espressa in [m] 

N Carico verticale espresso in [kg] 
Mx Momento intorno all'asse X espresso in [kgm] 
My Momento intorno all'asse Y espresso in [kgm] 

Tx Forza orizzontale in direzione X espressa in [kg] 
Ty Forza orizzontale in direzione Y espressa in [kg]  
 
Carichi distribuiti 
Simbologia adottata 

Ic Indice carico 
Pis Punto inferiore sinistro del carico espresso in [m] 

Psd Punto superiore destro del carico espresso in [m] 
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QZ1 Componente verticale del carico in corrispondenza del punto inferiore sinistro espresso in [kg/mq] 
QZ2 Componente verticale del carico in corrispondenza del punto inferiore destro espresso in [kg/mq] 

QZ3 Componente verticale del carico in corrispondenza del punto superiore sinistro espresso in [kg/mq] 
QZ4 Componente verticale del carico in corrispondenza del punto superiore destro espressa in [kg/mq] 
QX Componente orizzontale del carico in direzione X espressa in [kg/mq] 

QY Componente orizzontale del carico in direzione Y espressa in [kg/mq]  
 
 

Condizione n° 1 - Condizione 1 – Peso proprio torre 
 
 

Carichi concentrati 
 

Oggetto X Y N Mx My Tx Ty 

  [m] [m] [kg] [kgm] [kgm] [kg] [kg] 

Piastra 1,83 0,00 112,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Piastra 1,76 0,47 112,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Piastra 1,58 0,91 112,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Piastra 1,29 1,29 112,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Piastra 0,91 1,58 112,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Piastra 0,47 1,76 112,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Piastra 0,00 1,83 112,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Piastra -0,47 1,76 112,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Piastra -0,91 1,58 112,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Piastra -1,29 1,29 112,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Piastra -1,58 0,91 112,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Piastra -1,76 0,47 112,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Piastra -1,83 0,00 112,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Piastra -1,76 -0,47 112,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Piastra -1,58 -0,91 112,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Piastra -1,29 -1,29 112,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Piastra -0,91 -1,58 112,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Piastra -0,47 -1,76 112,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Piastra 0,00 -1,83 112,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Piastra 0,47 -1,76 112,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Piastra 0,91 -1,58 112,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Piastra 1,29 -1,29 112,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Piastra 1,58 -0,91 112,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Piastra 1,76 -0,47 112,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

Condizione n° 2 - Condizione 2 - IEC Mbt MAX 
 
 

Carichi concentrati 
 

Oggetto X Y N Mx My Tx Ty 

  [m] [m] [kg] [kgm] [kgm] [kg] [kg] 

Piastra 1,83 0,00 133,1 0,0 0,0 0,0 34,5 

Piastra 1,76 0,47 -1152,7 0,0 0,0 1,7 34,7 

Piastra 1,58 0,91 -2350,8 0,0 0,0 3,3 35,4 

Piastra 1,29 1,29 -3379,7 0,0 0,0 4,6 36,4 

Piastra 0,91 1,58 -4169,2 0,0 0,0 5,7 37,7 

Piastra 0,47 1,76 -4665,5 0,0 0,0 6,3 39,3 

Piastra 0,00 1,83 -4834,8 0,0 0,0 6,5 41,0 

Piastra -0,47 1,76 -4665,5 0,0 0,0 6,3 42,7 

Piastra -0,91 1,58 -4169,2 0,0 0,0 5,7 44,3 

Piastra -1,29 1,29 -3379,7 0,0 0,0 4,6 45,6 

Piastra -1,58 0,91 -2350,8 0,0 0,0 3,3 46,7 

Piastra -1,76 0,47 -1152,7 0,0 0,0 1,7 47,3 

Piastra -1,83 0,00 133,1 0,0 0,0 0,0 47,5 

Piastra -1,76 -0,47 1418,9 0,0 0,0 -1,7 47,3 

Piastra -1,58 -0,91 2617,1 0,0 0,0 -3,3 46,7 

Piastra -1,29 -1,29 3646,0 0,0 0,0 -4,6 45,6 

Piastra -0,91 -1,58 4435,4 0,0 0,0 -5,7 44,3 

Piastra -0,47 -1,76 4931,7 0,0 0,0 -6,3 42,7 

Piastra 0,00 -1,83 5101,0 0,0 0,0 -6,5 41,0 

Piastra 0,47 -1,76 4931,7 0,0 0,0 -6,3 39,3 
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Oggetto X Y N Mx My Tx Ty 

  [m] [m] [kg] [kgm] [kgm] [kg] [kg] 

Piastra 0,91 -1,58 4435,4 0,0 0,0 -5,7 37,7 

Piastra 1,29 -1,29 3646,0 0,0 0,0 -4,6 36,4 

Piastra 1,58 -0,91 2617,1 0,0 0,0 -3,3 35,4 

Piastra 1,76 -0,47 1418,9 0,0 0,0 -1,7 34,7 

 
 

Condizione n° 3 - Condizione 3 - IEC Mz MAX 
 
 

Carichi concentrati 
 

Oggetto X Y N Mx My Tx Ty 

  [m] [m] [kg] [kgm] [kgm] [kg] [kg] 

Piastra 1,83 0,00 126,9 0,0 0,0 0,0 -189,1 

Piastra 1,76 0,47 -167,6 0,0 0,0 51,7 -182,3 

Piastra 1,58 0,91 -442,1 0,0 0,0 99,8 -162,4 

Piastra 1,29 1,29 -677,7 0,0 0,0 141,1 -130,7 

Piastra 0,91 1,58 -858,6 0,0 0,0 172,8 -89,3 

Piastra 0,47 1,76 -972,3 0,0 0,0 192,8 -41,2 

Piastra 0,00 1,83 -1011,0 0,0 0,0 199,6 10,5 

Piastra -0,47 1,76 -972,3 0,0 0,0 192,8 62,1 

Piastra -0,91 1,58 -858,6 0,0 0,0 172,8 110,3 

Piastra -1,29 1,29 -677,7 0,0 0,0 141,1 151,6 

Piastra -1,58 0,91 -442,1 0,0 0,0 99,8 183,3 

Piastra -1,76 0,47 -167,6 0,0 0,0 51,7 203,3 

Piastra -1,83 0,00 126,9 0,0 0,0 0,0 210,1 

Piastra -1,76 -0,47 421,4 0,0 0,0 -51,7 203,3 

Piastra -1,58 -0,91 695,8 0,0 0,0 -99,8 183,3 

Piastra -1,29 -1,29 931,5 0,0 0,0 -141,1 151,6 

Piastra -0,91 -1,58 1112,3 0,0 0,0 -172,8 110,3 

Piastra -0,47 -1,76 1226,0 0,0 0,0 -192,8 62,1 

Piastra 0,00 -1,83 1264,8 0,0 0,0 -199,6 10,5 

Piastra 0,47 -1,76 1226,0 0,0 0,0 -192,8 -41,2 

Piastra 0,91 -1,58 1112,3 0,0 0,0 -172,8 -89,3 

Piastra 1,29 -1,29 931,5 0,0 0,0 -141,1 -130,7 

Piastra 1,58 -0,91 695,8 0,0 0,0 -99,8 -162,4 

Piastra 1,76 -0,47 421,4 0,0 0,0 -51,7 -182,3 

 
 

Condizione n° 4 - Condizione 4 - IEC Fz Max 
 
 

Carichi concentrati 
 

Oggetto X Y N Mx My Tx Ty 

  [m] [m] [kg] [kgm] [kgm] [kg] [kg] 

Piastra 1,83 0,00 -1,1 0,0 0,0 0,0 62,9 

Piastra 1,76 0,47 -472,9 0,0 0,0 -12,2 61,3 

Piastra 1,58 0,91 -912,6 0,0 0,0 -23,6 56,5 

Piastra 1,29 1,29 -1290,2 0,0 0,0 -33,4 49,0 

Piastra 0,91 1,58 -1579,9 0,0 0,0 -40,9 39,3 

Piastra 0,47 1,76 -1762,0 0,0 0,0 -45,6 27,9 

Piastra 0,00 1,83 -1824,2 0,0 0,0 -47,2 15,7 

Piastra -0,47 1,76 -1762,0 0,0 0,0 -45,6 3,5 

Piastra -0,91 1,58 -1579,9 0,0 0,0 -40,9 -7,9 

Piastra -1,29 1,29 -1290,2 0,0 0,0 -33,4 -17,7 

Piastra -1,58 0,91 -912,6 0,0 0,0 -23,6 -25,2 

Piastra -1,76 0,47 -472,9 0,0 0,0 -12,2 -29,9 

Piastra -1,83 0,00 -1,1 0,0 0,0 0,0 -31,5 

Piastra -1,76 -0,47 470,8 0,0 0,0 12,2 -29,9 

Piastra -1,58 -0,91 910,5 0,0 0,0 23,6 -25,2 

Piastra -1,29 -1,29 1288,0 0,0 0,0 33,4 -17,7 

Piastra -0,91 -1,58 1577,7 0,0 0,0 40,9 -7,9 

Piastra -0,47 -1,76 1759,9 0,0 0,0 45,6 3,5 
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Oggetto X Y N Mx My Tx Ty 

  [m] [m] [kg] [kgm] [kgm] [kg] [kg] 

Piastra 0,00 -1,83 1822,0 0,0 0,0 47,2 15,7 

Piastra 0,47 -1,76 1759,9 0,0 0,0 45,6 27,9 

Piastra 0,91 -1,58 1577,7 0,0 0,0 40,9 39,3 

Piastra 1,29 -1,29 1288,0 0,0 0,0 33,4 49,0 

Piastra 1,58 -0,91 910,5 0,0 0,0 23,6 56,5 

Piastra 1,76 -0,47 470,8 0,0 0,0 12,2 61,3 

 
 

Condizione n° 5 - Condizione 5 - SLE CH  
 
 

Carichi concentrati 
 

Oggetto X Y N Mx My Tx Ty 

  [m] [m] [kg] [kgm] [kgm] [kg] [kg] 

Piastra 1,83 0,00 140,8 0,0 0,0 0,0 -158,5 

Piastra 1,76 0,47 -1145,0 0,0 0,0 51,7 -151,7 

Piastra 1,58 0,91 -2343,1 0,0 0,0 99,8 -131,7 

Piastra 1,29 1,29 -3372,0 0,0 0,0 141,1 -100,0 

Piastra 0,91 1,58 -4161,5 0,0 0,0 172,8 -58,7 

Piastra 0,47 1,76 -4657,8 0,0 0,0 192,8 -10,5 

Piastra 0,00 1,83 -4827,1 0,0 0,0 199,6 41,1 

Piastra -0,47 1,76 -4657,8 0,0 0,0 192,8 92,8 

Piastra -0,91 1,58 -4161,5 0,0 0,0 172,8 140,9 

Piastra -1,29 1,29 -3372,0 0,0 0,0 141,1 182,2 

Piastra -1,58 0,91 -2343,1 0,0 0,0 99,8 214,0 

Piastra -1,76 0,47 -1145,0 0,0 0,0 51,7 233,9 

Piastra -1,83 0,00 140,8 0,0 0,0 0,0 240,7 

Piastra -1,76 -0,47 1426,6 0,0 0,0 -51,7 233,9 

Piastra -1,58 -0,91 2624,8 0,0 0,0 -99,8 214,0 

Piastra -1,29 -1,29 3653,7 0,0 0,0 -141,1 182,2 

Piastra -0,91 -1,58 4443,2 0,0 0,0 -172,8 140,9 

Piastra -0,47 -1,76 4939,5 0,0 0,0 -192,8 92,8 

Piastra 0,00 -1,83 5108,7 0,0 0,0 -199,6 41,1 

Piastra 0,47 -1,76 4939,5 0,0 0,0 -192,8 -10,5 

Piastra 0,91 -1,58 4443,2 0,0 0,0 -172,8 -58,7 

Piastra 1,29 -1,29 3653,7 0,0 0,0 -141,1 -100,0 

Piastra 1,58 -0,91 2624,8 0,0 0,0 -99,8 -131,7 

Piastra 1,76 -0,47 1426,6 0,0 0,0 -51,7 -151,7 

 
 

 
Condizione n° 6 - Condizione 6 -SLE PR 
 
 

Carichi concentrati 
 

Oggetto X Y N Mx My Tx Ty 

  [m] [m] [kg] [kgm] [kgm] [kg] [kg] 

Piastra 1,83 0,00 135,7 0,0 0,0 0,0 -55,3 

Piastra 1,76 0,47 -647,8 0,0 0,0 20,8 -52,6 

Piastra 1,58 0,91 -1377,8 0,0 0,0 40,2 -44,5 

Piastra 1,29 1,29 -2004,7 0,0 0,0 56,9 -31,7 

Piastra 0,91 1,58 -2485,8 0,0 0,0 69,6 -15,1 

Piastra 0,47 1,76 -2788,2 0,0 0,0 77,7 4,3 

Piastra 0,00 1,83 -2891,3 0,0 0,0 80,4 25,1 

Piastra -0,47 1,76 -2788,2 0,0 0,0 77,7 45,9 

Piastra -0,91 1,58 -2485,8 0,0 0,0 69,6 65,3 

Piastra -1,29 1,29 -2004,7 0,0 0,0 56,9 82,0 

Piastra -1,58 0,91 -1377,8 0,0 0,0 40,2 94,8 

Piastra -1,76 0,47 -647,8 0,0 0,0 20,8 102,8 

Piastra -1,83 0,00 135,7 0,0 0,0 0,0 105,5 

Piastra -1,76 -0,47 919,1 0,0 0,0 -20,8 102,8 

Piastra -1,58 -0,91 1649,2 0,0 0,0 -40,2 94,8 
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Oggetto X Y N Mx My Tx Ty 

  [m] [m] [kg] [kgm] [kgm] [kg] [kg] 

Piastra -1,29 -1,29 2276,1 0,0 0,0 -56,9 82,0 

Piastra -0,91 -1,58 2757,1 0,0 0,0 -69,6 65,3 

Piastra -0,47 -1,76 3059,5 0,0 0,0 -77,7 45,9 

Piastra 0,00 -1,83 3162,6 0,0 0,0 -80,4 25,1 

Piastra 0,47 -1,76 3059,5 0,0 0,0 -77,7 4,3 

Piastra 0,91 -1,58 2757,1 0,0 0,0 -69,6 -15,1 

Piastra 1,29 -1,29 2276,1 0,0 0,0 -56,9 -31,7 

Piastra 1,58 -0,91 1649,2 0,0 0,0 -40,2 -44,5 

Piastra 1,76 -0,47 919,1 0,0 0,0 -20,8 -52,6 

 
 

Condizione n° 7 - Condizione 7-RICOPRIMENTO 
 
 

Carichi distribuiti 
 

Ic Pis Psd QZ1 QZ2 QZ3 QZ4 QX QY 

  [m] [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] 

1 -10,70; -10,70 10,70; 10,70 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 0,00 0,00 

 
 

Normativa - Coefficienti di sicurezza 
 
 
Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni 

CARICHI EFFETTO Coefficiente 

parziale 

(A1) - STR (A2) - GEO 

Permanenti Favorevole G1,fav 1.00 1.00 

Permanenti Sfavorevole G1,sfav 1.35 1.00 

Permanenti non strutturali Favorevole G2,fav 0.90 0.00 

Permanenti non strutturali Sfavorevole G2,sfav 1.35 1.35 

Variabili Favorevole Qi,fav 0.90 0.00 

Variabili Sfavorevole Qi,sfav 1.50 1.50 

Variabili traffico Favorevole Q,fav 1.00 1.00 

Variabili traffico Sfavorevole Q,sfav 1.00 1.00 

 
 
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 

PARAMETRO GRANDEZZA Coefficiente 
parziale 

(M1) (M2) 

Tangente dell'angolo di resistenza al taglio tan 'k ' 1.00 1.25 

Coesione efficace c'k c' 1.00 1.25 

Resistenza non drenata cuk cu 1.00 1.40 

 
 
Coefficienti parziali R da applicare alle resistenze caratteristiche (Pali trivellati) 

Resistenza R (R1) (R2) (R3) 

Base b 1.00 1.70 1.35 

Laterale in compressione s 1.00 1.45 1.15 

Totale t 1.00 1.60 1.30 

Laterale in trazione st 1.00 1.60 1.25 

 
 
 
Coefficienti parziali T per le verifiche agli stati limite ultimi di pali soggetti a carichi trasversali 

T (R1) (R2) (R3) 

T 1.00 1.60 1.30 

 
 
Fattori di correlazione  per la determinazione della resistenza caratteristica in funzione del numero di verticali indagate 

Numero di verticali indagate 3 4 

1 1.70 1.70 
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Elenco combinazioni di calcolo 
 
Numero combinazioni definite 8 
 
Simbologia adottata 

CP Coefficiente di partecipazione della condizione  
 
 
Combinazione n° 1 - A1-M1-R1 

Condizione CP 

Peso proprio 1.35 

Condizione 1 - Torre 1.35 

Condizione 7-RICOPRIMENTO 1.35 

Condizione 2 - IEC Mbt MAX 1.50 

 
 
Combinazione n° 2 - A1-M1-R1 

Condizione CP 

Peso proprio 1.35 

Condizione 1 - Torre 1.35 

Condizione 7-RICOPRIMENTO 1.35 

Condizione 3 - IEC Mz MAX 1.50 

 
 
Combinazione n° 3 - A1-M1-R1 

Condizione CP 

Peso proprio 1.35 

Condizione 1 - Torre 1.35 

Condizione 7-RICOPRIMENTO 1.35 

Condizione 4 - IEC Fz Max 1.50 

 
 
Combinazione n° 4 - A2-M2-R2 

Condizione CP 

Peso proprio 1.00 

Condizione 1 - Torre 1.00 

Condizione 7-RICOPRIMENTO 1.35 

Condizione 2 - IEC Mbt MAX 1.30 

 
 
Combinazione n° 5 - A2-M2-R2 

Condizione CP 

Peso proprio 1.00 

Condizione 1 - Torre 1.00 

Condizione 7-RICOPRIMENTO 1.35 

Condizione 3 - IEC Mz MAX 1.30 

 
 
Combinazione n° 6 - A2-M2-R2 

Condizione CP 

Peso proprio 1.00 

Condizione 1 - Torre 1.00 

Condizione 7-RICOPRIMENTO 1.35 

Condizione 4 - IEC Fz Max 1.30 

 
 
Combinazione n° 7 - SLER 

Condizione CP 

Peso proprio 1.00 

Condizione 1 - Torre 1.00 

Condizione 7-RICOPRIMENTO 1.00 

Condizione 5 - SLE CH  1.00 
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Combinazione n° 8 - SLER 
Condizione CP 

Peso proprio 1.00 

Condizione 1 - Torre 1.00 

Condizione 7-RICOPRIMENTO 1.00 

Condizione 6 -SLE PR 1.00 

 
Impostazioni di analisi 
Portanza verticale pali 
 
Metodo calcolo portanza: Berezantzev 
Portanza trasversale pali 
Costante di Winkler 
 
Rottura palo-terreno 
 
Cedimenti 
Metodo calcolo cedimenti: Elementi finiti 
Modello 
Caratteristiche Mesh 
Numero elementi 1862 
Numero nodi 964 
 

Sollecitazioni 
 
 

Pali 
 
Simbologia adottata 

n° Identificativo sezione 
Y ordinata della sezione a partire dalla testa positiva verso il basso, espressa in [m] 
Nr sforzo normale a rottura, espresso in [kg] 

Ne sforzo normale in esercizio, espresso in [kg] 
Tr taglio a rottura, espresso in [kg] 

Te taglio in esercizio, espresso in [kg] 
Mr momento a rottura, espresso in [kgm] 
Me momento in esercizio, espresso in [kgm]  
 
Palo n° 1 
 

n° Y Ne Nr Te Tr Me Mr 

  [m] [kg] [kg] [kg] [kg] [kgm] [kgm] 

1 0,00 233452 (1) 743200 (1) 83 (1) 68764 (1) 0 (0) 0 (1) 

11 2,50 235667 (1) 737146 (1) 2 (1) 7490 (1) -100 (1) -118243 (1) 

21 5,00 236259 (1) 725626 (1) -18 (1) -21472 (1) -74 (1) -93513 (1) 

31 7,50 235767 (1) 711247 (1) -14 (1) -17697 (1) -31 (1) -40881 (1) 

41 10,00 234190 (1) 694009 (1) -6 (1) -7952 (1) -5 (1) -7841 (1) 

51 12,50 231529 (1) 673913 (1) -1 (1) -1643 (1) 4 (1) 3996 (1) 

61 15,00 227784 (1) 650959 (1) 1 (1) 688 (1) 4 (1) 4837 (1) 

71 17,50 222954 (1) 625145 (1) 1 (1) 892 (1) 2 (1) 2636 (1) 

81 20,00 217039 (1) 596473 (1) 0 (1) 474 (1) 1 (1) 845 (1) 

91 22,50 210040 (1) 564943 (1) 0 (1) 116 (1) 0 (1) 106 (1) 

101 25,00 201957 (1) 534121 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (1) 

 
Palo n° 2 
 

n° Y Ne Nr Te Tr Me Mr 

  [m] [kg] [kg] [kg] [kg] [kgm] [kgm] 

1 0,00 233262 (2) 743200 (1) 83 (1) 68764 (1) 0 (0) 0 (1) 

11 2,50 235479 (2) 737146 (1) 2 (1) 7490 (1) -100 (1) -118243 (1) 

21 5,00 236074 (2) 725626 (1) -18 (1) -21472 (1) -74 (1) -93513 (1) 

31 7,50 235586 (2) 711247 (1) -14 (1) -17697 (1) -31 (1) -40881 (1) 

41 10,00 234014 (2) 694009 (1) -6 (1) -7952 (1) -5 (1) -7841 (1) 

51 12,50 231358 (2) 673913 (1) -1 (1) -1643 (1) 4 (1) 3996 (1) 

61 15,00 227618 (2) 650959 (1) 1 (1) 688 (1) 4 (1) 4837 (1) 

71 17,50 222795 (2) 625145 (1) 1 (1) 892 (1) 2 (1) 2636 (1) 

81 20,00 216887 (2) 596473 (1) 0 (1) 474 (1) 1 (1) 845 (1) 



Parco Eolico S. Domenico 
Rev.00   
06/2022 

 

 

 

 Relazione geotecnica e sismica Pag. 39/42 
  

n° Y Ne Nr Te Tr Me Mr 

  [m] [kg] [kg] [kg] [kg] [kgm] [kgm] 

91 22,50 209896 (2) 564943 (1) 0 (1) 116 (1) 0 (1) 106 (1) 

101 25,00 201822 (2) 534121 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (1) 

 
Palo n° 3 
 

n° Y Ne Nr Te Tr Me Mr 

  [m] [kg] [kg] [kg] [kg] [kgm] [kgm] 

1 0,00 233100 (2) 743200 (1) 84 (1) 68764 (1) 0 (0) 0 (1) 

11 2,50 235318 (2) 737146 (1) 2 (1) 7490 (1) -101 (1) -118243 (1) 

21 5,00 235916 (2) 725626 (1) -19 (1) -21472 (1) -75 (1) -93513 (1) 

31 7,50 235430 (2) 711247 (1) -14 (1) -17697 (1) -31 (1) -40881 (1) 

41 10,00 233862 (2) 694009 (1) -6 (1) -7952 (1) -5 (1) -7841 (1) 

51 12,50 231210 (2) 673913 (1) -1 (1) -1643 (1) 4 (1) 3996 (1) 

61 15,00 227476 (2) 650959 (1) 1 (1) 688 (1) 4 (1) 4837 (1) 

71 17,50 222658 (2) 625145 (1) 1 (1) 892 (1) 2 (1) 2636 (1) 

81 20,00 216757 (2) 596473 (1) 0 (1) 474 (1) 1 (1) 845 (1) 

91 22,50 209773 (2) 564943 (1) 0 (1) 116 (1) 0 (1) 106 (1) 

101 25,00 201705 (2) 534121 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (1) 

 
Palo n° 4 
 

n° Y Ne Nr Te Tr Me Mr 

  [m] [kg] [kg] [kg] [kg] [kgm] [kgm] 

1 0,00 232992 (2) 743200 (1) 85 (1) 68764 (1) 0 (0) 0 (1) 

11 2,50 235211 (2) 737146 (1) 2 (1) 7490 (1) -103 (1) -118243 (1) 

21 5,00 235811 (2) 725626 (1) -19 (1) -21472 (1) -76 (1) -93513 (1) 

31 7,50 235328 (2) 711247 (1) -14 (1) -17697 (1) -32 (1) -40881 (1) 

41 10,00 233762 (2) 694009 (1) -6 (1) -7952 (1) -5 (1) -7841 (1) 

51 12,50 231113 (2) 673913 (1) -1 (1) -1643 (1) 4 (1) 3996 (1) 

61 15,00 227381 (2) 650959 (1) 1 (1) 688 (1) 4 (1) 4837 (1) 

71 17,50 222567 (2) 625145 (1) 1 (1) 892 (1) 2 (1) 2636 (1) 

81 20,00 216670 (2) 596473 (1) 0 (1) 474 (1) 1 (1) 845 (1) 

91 22,50 209691 (2) 564943 (1) 0 (1) 116 (1) 0 (1) 106 (1) 

101 25,00 201628 (2) 534121 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (1) 

 
Palo n° 5 
 

n° Y Ne Nr Te Tr Me Mr 

  [m] [kg] [kg] [kg] [kg] [kgm] [kgm] 

1 0,00 232954 (2) 743200 (1) 86 (1) 68764 (1) 0 (0) 0 (1) 

11 2,50 235174 (2) 737146 (1) 2 (1) 7490 (1) -104 (1) -118243 (1) 

21 5,00 235774 (2) 725626 (1) -19 (1) -21472 (1) -77 (1) -93513 (1) 

31 7,50 235291 (2) 711247 (1) -15 (1) -17697 (1) -32 (1) -40881 (1) 

41 10,00 233726 (2) 694009 (1) -6 (1) -7952 (1) -5 (1) -7841 (1) 

51 12,50 231078 (2) 673913 (1) -1 (1) -1643 (1) 4 (1) 3996 (1) 

61 15,00 227348 (2) 650959 (1) 1 (1) 688 (1) 4 (1) 4837 (1) 

71 17,50 222535 (2) 625145 (1) 1 (1) 892 (1) 2 (1) 2636 (1) 

81 20,00 216640 (2) 596473 (1) 0 (1) 474 (1) 1 (1) 845 (1) 

91 22,50 209662 (2) 564943 (1) 0 (1) 116 (1) 0 (1) 106 (1) 

101 25,00 201601 (2) 534121 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (1) 

 
Palo n° 6 
 

n° Y Ne Nr Te Tr Me Mr 

  [m] [kg] [kg] [kg] [kg] [kgm] [kgm] 

1 0,00 232986 (2) 743200 (1) 91 (7) 68764 (1) 0 (0) 0 (1) 

11 2,50 235205 (2) 737146 (1) 2 (7) 7490 (1) -110 (7) -118243 (1) 

21 5,00 235804 (2) 725626 (1) -20 (7) -21472 (1) -82 (7) -93513 (1) 

31 7,50 235321 (2) 711247 (1) -15 (7) -17697 (1) -34 (7) -40881 (1) 

41 10,00 233756 (2) 694009 (1) -7 (7) -7952 (1) -6 (7) -7841 (1) 

51 12,50 231107 (2) 673913 (1) -1 (7) -1643 (1) 4 (7) 3996 (1) 

61 15,00 227376 (2) 650959 (1) 1 (7) 688 (1) 4 (7) 4837 (1) 

71 17,50 222562 (2) 625145 (1) 1 (7) 892 (1) 2 (7) 2636 (1) 

81 20,00 216665 (2) 596473 (1) 0 (7) 474 (1) 1 (7) 845 (1) 

91 22,50 209686 (2) 564943 (1) 0 (7) 116 (1) 0 (7) 106 (1) 
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n° Y Ne Nr Te Tr Me Mr 

  [m] [kg] [kg] [kg] [kg] [kgm] [kgm] 

101 25,00 201624 (2) 534121 (1) 0 (7) 0 (1) 0 (0) 0 (1) 

 
Palo n° 7 
 

n° Y Ne Nr Te Tr Me Mr 

  [m] [kg] [kg] [kg] [kg] [kgm] [kgm] 

1 0,00 233099 (2) 743200 (1) 109 (7) 68764 (1) 0 (0) 0 (1) 

11 2,50 235317 (2) 737146 (1) 3 (7) 7490 (1) -132 (7) -118243 (1) 

21 5,00 235915 (2) 725626 (1) -24 (7) -21472 (1) -97 (7) -93513 (1) 

31 7,50 235430 (2) 711247 (1) -18 (7) -17697 (1) -41 (7) -40881 (1) 

41 10,00 233862 (2) 694009 (1) -8 (7) -7952 (1) -7 (7) -7841 (1) 

51 12,50 231210 (2) 673913 (1) -1 (7) -1643 (1) 5 (7) 3996 (1) 

61 15,00 227475 (2) 650959 (1) 1 (7) 688 (1) 5 (7) 4837 (1) 

71 17,50 222657 (2) 625145 (1) 1 (7) 892 (1) 3 (7) 2636 (1) 

81 20,00 216756 (2) 596473 (1) 0 (7) 474 (1) 1 (7) 845 (1) 

91 22,50 209772 (2) 564943 (1) 0 (7) 116 (1) 0 (7) 106 (1) 

101 25,00 201705 (2) 534121 (1) 0 (7) 0 (1) 0 (0) 0 (1) 

 
Palo n° 8 
 

n° Y Ne Nr Te Tr Me Mr 

  [m] [kg] [kg] [kg] [kg] [kgm] [kgm] 

1 0,00 233264 (2) 743200 (1) 116 (7) 68764 (1) 0 (0) 0 (1) 

11 2,50 235480 (2) 737146 (1) 3 (7) 7490 (1) -140 (7) -118243 (1) 

21 5,00 236076 (2) 725626 (1) -25 (7) -21472 (1) -103 (7) -93513 (1) 

31 7,50 235587 (2) 711247 (1) -20 (7) -17697 (1) -43 (7) -40881 (1) 

41 10,00 234015 (2) 694009 (1) -8 (7) -7952 (1) -7 (7) -7841 (1) 

51 12,50 231359 (2) 673913 (1) -2 (7) -1643 (1) 5 (7) 3996 (1) 

61 15,00 227619 (2) 650959 (1) 1 (7) 688 (1) 5 (7) 4837 (1) 

71 17,50 222796 (2) 625145 (1) 1 (7) 892 (1) 3 (7) 2636 (1) 

81 20,00 216888 (2) 596473 (1) 1 (7) 474 (1) 1 (7) 845 (1) 

91 22,50 209897 (2) 564943 (1) 0 (7) 116 (1) 0 (7) 106 (1) 

101 25,00 201822 (2) 534121 (1) 0 (7) 0 (1) 0 (0) 0 (1) 

 
Palo n° 9 
 

n° Y Ne Nr Te Tr Me Mr 

  [m] [kg] [kg] [kg] [kg] [kgm] [kgm] 

1 0,00 233463 (1) 743200 (1) 118 (7) 68764 (1) 0 (0) 0 (1) 

11 2,50 235678 (1) 737146 (1) 3 (7) 7490 (1) -142 (7) -118243 (1) 

21 5,00 236270 (1) 725626 (1) -26 (7) -21472 (1) -105 (7) -93513 (1) 

31 7,50 235778 (1) 711247 (1) -20 (7) -17697 (1) -44 (7) -40881 (1) 

41 10,00 234201 (1) 694009 (1) -9 (7) -7952 (1) -7 (7) -7841 (1) 

51 12,50 231539 (1) 673913 (1) -2 (7) -1643 (1) 5 (7) 3996 (1) 

61 15,00 227794 (1) 650959 (1) 1 (7) 688 (1) 6 (7) 4837 (1) 

71 17,50 222963 (1) 625145 (1) 1 (7) 892 (1) 3 (7) 2636 (1) 

81 20,00 217048 (1) 596473 (1) 1 (7) 474 (1) 1 (7) 845 (1) 

91 22,50 210049 (1) 564943 (1) 0 (7) 116 (1) 0 (7) 106 (1) 

101 25,00 201965 (1) 534121 (1) 0 (7) 0 (1) 0 (0) 0 (1) 

 
Palo n° 10 
 

n° Y Ne Nr Te Tr Me Mr 

  [m] [kg] [kg] [kg] [kg] [kgm] [kgm] 

1 0,00 234252 (1) 743200 (1) 116 (7) 68764 (1) 0 (0) 0 (1) 

11 2,50 236460 (1) 737146 (1) 3 (7) 7490 (1) -140 (7) -118243 (1) 

21 5,00 237040 (1) 725626 (1) -25 (7) -21472 (1) -103 (7) -93513 (1) 

31 7,50 236532 (1) 711247 (1) -20 (7) -17697 (1) -43 (7) -40881 (1) 

41 10,00 234938 (1) 694009 (1) -8 (7) -7952 (1) -7 (7) -7841 (1) 

51 12,50 232255 (1) 673913 (1) -2 (7) -1643 (1) 5 (7) 3996 (1) 

61 15,00 228485 (1) 650959 (1) 1 (7) 688 (1) 5 (7) 4837 (1) 

71 17,50 223627 (1) 625145 (1) 1 (7) 892 (1) 3 (7) 2636 (1) 

81 20,00 217682 (1) 596473 (1) 1 (7) 474 (1) 1 (7) 845 (1) 

91 22,50 210649 (1) 564943 (1) 0 (7) 116 (1) 0 (7) 106 (1) 

101 25,00 202529 (1) 534121 (1) 0 (7) 0 (1) 0 (0) 0 (1) 
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Palo n° 11 
 

n° Y Ne Nr Te Tr Me Mr 

  [m] [kg] [kg] [kg] [kg] [kgm] [kgm] 

1 0,00 234945 (1) 743200 (1) 109 (7) 68764 (1) 0 (0) 0 (1) 

11 2,50 237146 (1) 737146 (1) 3 (7) 7490 (1) -132 (7) -118243 (1) 

21 5,00 237715 (1) 725626 (1) -24 (7) -21472 (1) -97 (7) -93513 (1) 

31 7,50 237195 (1) 711247 (1) -18 (7) -17697 (1) -41 (7) -40881 (1) 

41 10,00 235584 (1) 694009 (1) -8 (7) -7952 (1) -7 (7) -7841 (1) 

51 12,50 232883 (1) 673913 (1) -1 (7) -1643 (1) 5 (7) 3996 (1) 

61 15,00 229092 (1) 650959 (1) 1 (7) 688 (1) 5 (7) 4837 (1) 

71 17,50 224210 (1) 625145 (1) 1 (7) 892 (1) 3 (7) 2636 (1) 

81 20,00 218238 (1) 596473 (1) 0 (7) 474 (1) 1 (7) 845 (1) 

91 22,50 211176 (1) 564943 (1) 0 (7) 116 (1) 0 (7) 106 (1) 

101 25,00 203024 (1) 534121 (1) 0 (7) 0 (1) 0 (0) 0 (1) 

 
Palo n° 12 
 

n° Y Ne Nr Te Tr Me Mr 

  [m] [kg] [kg] [kg] [kg] [kgm] [kgm] 

1 0,00 235397 (1) 743200 (1) 91 (7) 68764 (1) 0 (0) 0 (1) 

11 2,50 237593 (1) 737146 (1) 2 (7) 7490 (1) -110 (7) -118243 (1) 

21 5,00 238156 (1) 725626 (1) -20 (7) -21472 (1) -82 (7) -93513 (1) 

31 7,50 237626 (1) 711247 (1) -15 (7) -17697 (1) -34 (7) -40881 (1) 

41 10,00 236005 (1) 694009 (1) -7 (7) -7952 (1) -6 (7) -7841 (1) 

51 12,50 233292 (1) 673913 (1) -1 (7) -1643 (1) 4 (7) 3996 (1) 

61 15,00 229487 (1) 650959 (1) 1 (7) 688 (1) 4 (7) 4837 (1) 

71 17,50 224590 (1) 625145 (1) 1 (7) 892 (1) 2 (7) 2636 (1) 

81 20,00 218601 (1) 596473 (1) 0 (7) 474 (1) 1 (7) 845 (1) 

91 22,50 211520 (1) 564943 (1) 0 (7) 116 (1) 0 (7) 106 (1) 

101 25,00 203347 (1) 534121 (1) 0 (7) 0 (1) 0 (0) 0 (1) 

 
Palo n° 13 
 

n° Y Ne Nr Te Tr Me Mr 

  [m] [kg] [kg] [kg] [kg] [kgm] [kgm] 

1 0,00 235541 (1) 743200 (1) 86 (1) 68764 (1) 0 (0) 0 (1) 

11 2,50 237736 (1) 737146 (1) 2 (1) 7490 (1) -104 (1) -118243 (1) 

21 5,00 238296 (1) 725626 (1) -19 (1) -21472 (1) -77 (1) -93513 (1) 

31 7,50 237764 (1) 711247 (1) -15 (1) -17697 (1) -32 (1) -40881 (1) 

41 10,00 236140 (1) 694009 (1) -6 (1) -7952 (1) -5 (1) -7841 (1) 

51 12,50 233423 (1) 673913 (1) -1 (1) -1643 (1) 4 (1) 3996 (1) 

61 15,00 229613 (1) 650959 (1) 1 (1) 688 (1) 4 (1) 4837 (1) 

71 17,50 224711 (1) 625145 (1) 1 (1) 892 (1) 2 (1) 2636 (1) 

81 20,00 218717 (1) 596473 (1) 0 (1) 474 (1) 1 (1) 845 (1) 

91 22,50 211630 (1) 564943 (1) 0 (1) 116 (1) 0 (1) 106 (1) 

101 25,00 203450 (1) 534121 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (1) 

 
Palo n° 14 
 

n° Y Ne Nr Te Tr Me Mr 

  [m] [kg] [kg] [kg] [kg] [kgm] [kgm] 

1 0,00 235397 (1) 743200 (1) 85 (1) 68764 (1) 0 (0) 0 (1) 

11 2,50 237594 (1) 737146 (1) 2 (1) 7490 (1) -103 (1) -118243 (1) 

21 5,00 238156 (1) 725626 (1) -19 (1) -21472 (1) -76 (1) -93513 (1) 

31 7,50 237627 (1) 711247 (1) -14 (1) -17697 (1) -32 (1) -40881 (1) 

41 10,00 236006 (1) 694009 (1) -6 (1) -7952 (1) -5 (1) -7841 (1) 

51 12,50 233293 (1) 673913 (1) -1 (1) -1643 (1) 4 (1) 3996 (1) 

61 15,00 229488 (1) 650959 (1) 1 (1) 688 (1) 4 (1) 4837 (1) 

71 17,50 224591 (1) 625145 (1) 1 (1) 892 (1) 2 (1) 2636 (1) 

81 20,00 218602 (1) 596473 (1) 0 (1) 474 (1) 1 (1) 845 (1) 

91 22,50 211521 (1) 564943 (1) 0 (1) 116 (1) 0 (1) 106 (1) 

101 25,00 203348 (1) 534121 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (1) 

 
Palo n° 15 
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n° Y Ne Nr Te Tr Me Mr 

  [m] [kg] [kg] [kg] [kg] [kgm] [kgm] 

1 0,00 234951 (1) 743200 (1) 84 (1) 68764 (1) 0 (0) 0 (1) 

11 2,50 237151 (1) 737146 (1) 2 (1) 7490 (1) -101 (1) -118243 (1) 

21 5,00 237721 (1) 725626 (1) -19 (1) -21472 (1) -75 (1) -93513 (1) 

31 7,50 237200 (1) 711247 (1) -14 (1) -17697 (1) -31 (1) -40881 (1) 

41 10,00 235589 (1) 694009 (1) -6 (1) -7952 (1) -5 (1) -7841 (1) 

51 12,50 232888 (1) 673913 (1) -1 (1) -1643 (1) 4 (1) 3996 (1) 

61 15,00 229096 (1) 650959 (1) 1 (1) 688 (1) 4 (1) 4837 (1) 

71 17,50 224215 (1) 625145 (1) 1 (1) 892 (1) 2 (1) 2636 (1) 

81 20,00 218243 (1) 596473 (1) 0 (1) 474 (1) 1 (1) 845 (1) 

91 22,50 211181 (1) 564943 (1) 0 (1) 116 (1) 0 (1) 106 (1) 

101 25,00 203028 (1) 534121 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (1) 

 
Palo n° 16 
 

n° Y Ne Nr Te Tr Me Mr 

  [m] [kg] [kg] [kg] [kg] [kgm] [kgm] 

1 0,00 234258 (1) 743200 (1) 83 (1) 68764 (1) 0 (0) 0 (1) 

11 2,50 236465 (1) 737146 (1) 2 (1) 7490 (1) -100 (1) -118243 (1) 

21 5,00 237045 (1) 725626 (1) -18 (1) -21472 (1) -74 (1) -93513 (1) 

31 7,50 236538 (1) 711247 (1) -14 (1) -17697 (1) -31 (1) -40881 (1) 

41 10,00 234943 (1) 694009 (1) -6 (1) -7952 (1) -5 (1) -7841 (1) 

51 12,50 232260 (1) 673913 (1) -1 (1) -1643 (1) 4 (1) 3996 (1) 

61 15,00 228490 (1) 650959 (1) 1 (1) 688 (1) 4 (1) 4837 (1) 

71 17,50 223632 (1) 625145 (1) 1 (1) 892 (1) 2 (1) 2636 (1) 

81 20,00 217687 (1) 596473 (1) 0 (1) 474 (1) 1 (1) 845 (1) 

91 22,50 210654 (1) 564943 (1) 0 (1) 116 (1) 0 (1) 106 (1) 

101 25,00 202533 (1) 534121 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (1) 

Verifiche geotecniche 
 

Carico limite 
Pali 
Simbologia adottata 

n° Indice palo 
Oggetto Oggetto di appartenenza del palo (Piastra, Plinto o Trave) 

N Carico verticale agente alla testa del palo, espresso in [kg] 
Pd Portanza di progetto, espresso in [kg] 
FSV Fattore di sicurezza (Pd/N). Tra parentesi l'indice della combinazione con fattore di sicurezza minimo. 

T Carico orizzontale agente alla testa del palo, espresso in [kg] 
Td Portanza trasversale di progetto, espresso in [kg] 
FSO Fattore di sicurezza (Vd/V). Tra parentesi l'indice della combinazione con fattore di sicurezza minimo.  
 

n° Oggetto N Pd FSV T Td FSO 

    [kg] [kg]   [kg] [kg]   

1 Piastra 1 196531 221281   1.126 (4) 77 42977   555.508 (4) 

2 Piastra 1 196367 221281   1.127 (5) 78 42977   553.689 (4) 

3 Piastra 1 196226 221281   1.128 (5) 78 42977   548.845 (4) 

4 Piastra 1 196133 221281   1.128 (5) 79 42977   542.338 (4) 

5 Piastra 1 196100 221281   1.128 (5) 80 42977   535.707 (4) 

6 Piastra 1 196127 221281   1.128 (5) 83 42977   516.575 (5) 

7 Piastra 1 196225 221281   1.128 (5) 89 42977   483.913 (5) 

8 Piastra 1 196367 221281   1.127 (5) 92 42977   465.267 (5) 

9 Piastra 1 196540 221281   1.126 (4) 94 42977   459.215 (5) 

10 Piastra 1 197225 221281   1.122 (4) 92 42977   465.260 (5) 

11 Piastra 1 197825 221281   1.119 (4) 89 42977   483.918 (5) 

12 Piastra 1 198216 221281   1.116 (4) 83 42977   516.574 (5) 

13 Piastra 1 198342 221281   1.116 (4) 80 42977   535.697 (4) 

14 Piastra 1 198217 221281   1.116 (4) 79 42977   542.333 (4) 

15 Piastra 1 197830 221281   1.119 (4) 78 42977   548.850 (4) 

16 Piastra 1 197229 221281   1.122 (4) 78 42977   553.714 (4) 

 
 

Dettagli calcolo portanza verticale 
 
Simbologia adottata 

n° Indice palo 
Oggetto Oggetto di appartenenza del palo (Piastra, Plinto o Trave) 

Nc, Nq Coeff. di capacità portante 
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N'c, N'q Coeff. di capacità portante corretti 
Zc Profondità andamento pressione geostatica, espressa in [m] 

Pp, Pl Portanza di punta e laterale caratteristica, espresse in [kg] 
A Attrito negativo, espresso in [kg]  
 

n° Oggetto Nc N'c Nq N'q Pp Pl 

            [kg] [kg] 

1 Piastra 1 40.673 40.673 21.724 21.724 532337 
532337 

212407 
212407 

2 Piastra 1 40.673 40.673 21.724 21.724 532337 
532337 

212407 
212407 

3 Piastra 1 40.673 40.673 21.724 21.724 532337 
532337 

212407 
212407 

4 Piastra 1 40.673 40.673 21.724 21.724 532337 
532337 

212407 
212407 

5 Piastra 1 40.673 40.673 21.724 21.724 532337 

532337 

212407 

212407 

6 Piastra 1 40.673 40.673 21.724 21.724 532337 

532337 

212407 

212407 

7 Piastra 1 40.673 40.673 21.724 21.724 532337 

532337 

212407 

212407 

8 Piastra 1 40.673 40.673 21.724 21.724 532337 
532337 

212407 
212407 

9 Piastra 1 40.673 40.673 21.724 21.724 532337 
532337 

212407 
212407 

10 Piastra 1 40.673 40.673 21.724 21.724 532337 
532337 

212407 
212407 

11 Piastra 1 40.673 40.673 21.724 21.724 532337 
532337 

212407 
212407 

12 Piastra 1 40.673 40.673 21.724 21.724 532337 
532337 

212407 
212407 

13 Piastra 1 40.673 40.673 21.724 21.724 532337 

532337 

212407 

212407 

14 Piastra 1 40.673 40.673 21.724 21.724 532337 

532337 

212407 

212407 

15 Piastra 1 40.673 40.673 21.724 21.724 532337 

532337 

212407 

212407 

16 Piastra 1 40.673 40.673 21.724 21.724 532337 
532337 

212407 
212407 

Cedimenti 
Pali 
Simbologia adottata 

Ip Indice  palo 

w Cedimento verticale, espressa in [cm] 
Ic Indice della combinazione  
 

Ip w Ic 

  [cm]   

1 0,3022 7 

2 0,3016 8 

3 0,3011 8 

4 0,3008 8 

5 0,3007 8 

6 0,3008 8 

7 0,3011 8 

8 0,3016 8 

9 0,3022 7 

10 0,3031 7 

11 0,3039 7 

12 0,3045 7 

13 0,3046 7 

14 0,3045 7 

15 0,3039 7 

16 0,3031 7 
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14 EDIFICIO DI CONSEGNA: TABULATI DI CALCOLO 
GEOTECNICO 

DATI GENERALI  

  C O E F F I C I E N T I    P A R Z I A L I    G E O T E C N I C A  
    T A B E L L A  M1  T A B E L L A  M2  
   Tangente Resist. Taglio                1,00                     
   Peso Specifico                1,00                     
   Coesione Efficace (c'k)                1,00                     
   Resist. a taglio NON drenata (cuk)                1,00                     
   Tipo Approccio  Combinazione Unica: (A1+M1+R3)  
   Tipo di fondazione  Superficiale  
    COEFFICIENTE R1  COEFFICIENTE R2  COEFFICIENTE R3  
   Capacita' Portante                                                 2,30  
   Scorrimento                                                 1,10  
    

 
CRITERI DI PROGETTO GEOTECNICI - FONDAZIONI SUPERFICIALI  

  IDEN  CARATTERISTICHE DI SITO    IDEN  CARATTERISTICHE DI SITO    IDEN  CARATTERISTICHE DI SITO  

  Crit  Falda  Affond  Ricopr  Pend.X  Pend.Y    Crit  Falda  Affond  Ricopr  Pend.X  Pend.Y    Crit  Falda  Affond  Ricopr  Pend.X  Pend.Y  
  N.ro  (m)  (m)  (m)  (grd)  (Grd)    N.ro  (m)  (m)  (m)  (grd)  (Grd)    N.ro  (m)  (m)  (m)  (grd)  (Grd)  

    1   1,00   0,00   0,10      0      0      2   0,00   2,00   0,00      0      0                                            
    

 

GEOMETRIA TRAVI WINKLER  

  IDENTIFICATIVO  COORDINATE 3D ESTREMI ASTA WINKLER  D A T I     I M P R O N T A  

  Trave  Ast3d  Fil  Fil  Nod3d  Nod3d  X3dIn.  Y3dIn.  Z3dIn.  X3dFin  Y3dFin  Z3dFin  Xfond  Yfond  Zfond  Bfond  Lfond  
  N.ro  N.ro  In.  Fin  Iniz.  Fin.  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  

     1      1    1    2     13     14    0,00    0,00    2,60    3,75    0,00    2,60    2,03    0,22   -0,90    1,50    3,75  
     2      2    2    3     14     15    3,75    0,00    2,60   11,02    0,00    2,60    7,39    0,22   -0,90    1,50    7,27  
     3      3   16   15     16      9   11,02    8,55    2,60   13,93    8,55    2,60   12,48    8,78   -0,90    1,50    2,91  
     4      4    5    6      8     17   18,58    0,00    2,60   24,01    0,00    2,60   21,30    0,22   -0,90    1,50    5,43  
     5      5    8    7     12     18   18,58    4,60    2,60   24,01    4,60    2,60   21,33    4,60   -0,90    1,50    5,43  
     6      6    3    4     15      7   11,02    0,00    2,60   13,93    0,00    2,60   12,48    0,22   -0,90    1,50    2,91  
     7      7   11   10     19     20    3,75    4,60    2,60   11,02    4,60    2,60    7,39    4,60   -0,90    1,50    7,27  
     8      8   12   11     21     19    0,00    4,60    2,60    3,75    4,60    2,60    1,99    4,60   -0,90    1,50    3,75  
     9      9   14   13     10     22   18,58    8,55    2,60   24,01    8,55    2,60   21,30    8,78   -0,90    1,50    5,43  
    10     10   10    9     20     11   11,02    4,60    2,60   13,93    4,60    2,60   12,48    4,60   -0,90    1,50    2,91  
    11     11   17   16     23     16    3,75    8,55    2,60   11,02    8,55    2,60    7,39    8,78   -0,90    1,50    7,27  
    12     12   18   17     24     23    0,00    8,55    2,60    3,75    8,55    2,60    2,03    8,78   -0,90    1,50    3,75  
    13     13    6    7     17     18   24,01    0,00    2,60   24,01    4,60    2,60   24,09    2,37   -0,90    1,50    4,60  
    14     14    7   13     18     22   24,01    4,60    2,60   24,01    8,55    2,60   24,09    6,73   -0,90    1,50    3,95  
    15     15    1   12     13     21    0,00    0,00    2,60    0,00    4,60    2,60    0,22    2,37   -0,90    1,50    4,60  
    16     16    2   11     14     19    3,75    0,00    2,60    3,75    4,60    2,60    3,75    2,37   -0,90    1,50    4,60  
    17     17    3   10     15     20   11,02    0,00    2,60   11,02    4,60    2,60   11,02    2,37   -0,90    1,50    4,60  
    18     18   10   16     20     16   11,02    4,60    2,60   11,02    8,55    2,60   11,02    6,73   -0,90    1,50    3,95  
    19     19   11   17     19     23    3,75    4,60    2,60    3,75    8,55    2,60    3,75    6,73   -0,90    1,50    3,95  
    20     20   12   18     21     24    0,00    4,60    2,60    0,00    8,55    2,60    0,22    6,73   -0,90    1,50    3,95  

 
STRATIGRAFIA TRAVI WINKLER  

Trave  Q.t.v.  Q.t.d.  Q.falda  Incl  Kw  Numero  Sp.str.  Peso Sp  Fi'  C'  Cu  Mod.El.  Poisson  Gr.Sovr  Mod.Ed.  
N.ro  (m)  (m)  (m)  Grd  kg/cmc  Strato  (m)  kg/mc  (Grd)  kg/cmq  kg/cmq  kg/cmq      kg/cmq  

    1   -2,90   -2,60    -0,90    0   1,00      1            1850   33,00    0,15    0,00      80,00    0,20    1,00    100,00  
  

    2   -2,90   -2,60    -0,90    0   1,00      1            1850   33,00    0,15    0,00      80,00    0,20    1,00    100,00  
  

    3   -2,90   -2,60    -0,90    0   1,00      1            1850   33,00    0,15    0,00      80,00    0,20    1,00    100,00  
  

    4   -2,90   -2,60    -0,90    0   1,00      1            1850   33,00    0,15    0,00      80,00    0,20    1,00    100,00  
  

    5   -2,90   -2,60    -0,90    0   1,00      1            1850   33,00    0,15    0,00      80,00    0,20    1,00    100,00  
  

    6   -2,90   -2,60    -0,90    0   1,00      1            1850   33,00    0,15    0,00      80,00    0,20    1,00    100,00  
  

    7   -2,90   -2,60    -0,90    0   1,00      1            1850   33,00    0,15    0,00      80,00    0,20    1,00    100,00  
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STRATIGRAFIA TRAVI WINKLER  

Trave  Q.t.v.  Q.t.d.  Q.falda  Incl  Kw  Numero  Sp.str.  Peso Sp  Fi'  C'  Cu  Mod.El.  Poisson  Gr.Sovr  Mod.Ed.  
N.ro  (m)  (m)  (m)  Grd  kg/cmc  Strato  (m)  kg/mc  (Grd)  kg/cmq  kg/cmq  kg/cmq      kg/cmq  

  

    8   -2,90   -2,60    -0,90    0   1,00      1            1850   33,00    0,15    0,00      80,00    0,20    1,00    100,00  
  

    9   -2,90   -2,60    -0,90    0   1,00      1            1850   33,00    0,15    0,00      80,00    0,20    1,00    100,00  
  

   10   -2,90   -2,60    -0,90    0   1,00      1            1850   33,00    0,15    0,00      80,00    0,20    1,00    100,00  
  

   11   -2,90   -2,60    -0,90    0   1,00      1            1850   33,00    0,15    0,00      80,00    0,20    1,00    100,00  
  

   12   -2,90   -2,60    -0,90    0   1,00      1            1850   33,00    0,15    0,00      80,00    0,20    1,00    100,00  
  

   13   -2,90   -2,60    -0,90    0   1,00      1            1850   33,00    0,15    0,00      80,00    0,20    1,00    100,00  
  

   14   -2,90   -2,60    -0,90    0   1,00      1            1850   33,00    0,15    0,00      80,00    0,20    1,00    100,00  
  

   15   -2,90   -2,60    -0,90    0   1,00      1            1850   33,00    0,15    0,00      80,00    0,20    1,00    100,00  
  

   16   -2,90   -2,60    -0,90    0   1,00      1            1850   33,00    0,15    0,00      80,00    0,20    1,00    100,00  
  

   17   -2,90   -2,60    -0,90    0   1,00      1            1850   33,00    0,15    0,00      80,00    0,20    1,00    100,00  
  

   18   -2,90   -2,60    -0,90    0   1,00      1            1850   33,00    0,15    0,00      80,00    0,20    1,00    100,00  
  

   19   -2,90   -2,60    -0,90    0   1,00      1            1850   33,00    0,15    0,00      80,00    0,20    1,00    100,00  
  

   20   -2,90   -2,60    -0,90    0   1,00      1            1850   33,00    0,15    0,00      80,00    0,20    1,00    100,00  
  

 

COORDINATE NODI3D PLATEA  

IDENT.  POSIZIONE  NODO    IDENT.  POSIZIONE  NODO    IDENT.  POSIZIONE  NODO    IDENT.  POSIZIONE  NODO  

Nodo3d  Coord.X  Coord.Y  Coord.Z    Nodo3d  Coord.X  Coord.Y  Coord.Z    Nodo3d  Coord.X  Coord.Y  Coord.Z    Nodo3d  Coord.X  Coord.Y  Coord.Z  
N.ro  (m)  (m)  (m)    N.ro  (m)  (m)  (m)    N.ro  (m)  (m)  (m)    N.ro  (m)  (m)  (m)  

    1   13,93    4,60    0,00        2   18,58    4,60    0,00        3   13,93    8,55    0,00        4   18,58    8,55    0,00  
    5   18,58    0,00    0,00        6   13,93    0,00    0,00       43   15,09    4,60    0,00       44   16,26    4,60    0,00  
   45   17,42    4,60    0,00       46   13,93    5,59    0,00       47   15,09    5,59    0,00       48   16,26    5,59    0,00  
   49   17,42    5,59    0,00       50   18,58    5,59    0,00       51   13,93    6,57    0,00       52   15,09    6,57    0,00  
   53   16,26    6,57    0,00       54   17,42    6,57    0,00       55   18,58    6,57    0,00       56   13,93    7,56    0,00  
   57   15,09    7,56    0,00       58   16,26    7,56    0,00       59   17,42    7,56    0,00       60   18,58    7,56    0,00  
   61   15,09    8,55    0,00       62   16,26    8,55    0,00       63   17,42    8,55    0,00       64   18,58    1,15    0,00  
   65   18,58    2,30    0,00       66   18,58    3,45    0,00       67   17,42    0,00    0,00       68   17,42    1,15    0,00  
   69   17,42    2,30    0,00       70   17,42    3,45    0,00       71   16,26    0,00    0,00       72   16,26    1,15    0,00  
   73   16,26    2,30    0,00       74   16,26    3,45    0,00       75   15,09    0,00    0,00       76   15,09    1,15    0,00  
   77   15,09    2,30    0,00       78   15,09    3,45    0,00       79   13,93    1,15    0,00       80   13,93    2,30    0,00  
   81   13,93    3,45    0,00                                                                                                     

 

GEOMETRIA PLATEA  

  Shell  Nodo  Nodo  Nodo  Nodo  Sez    Shell  Nodo  Nodo  Nodo  Nodo  Sez    Shell  Nodo  Nodo  Nodo  Nodo  Sez    Shell  Nodo  Nodo  Nodo  Nodo  Sez  
  N.ro  1  2  3  4  Nro    N.ro  1  2  3  4  Nro    N.ro  1  2  3  4  Nro    N.ro  1  2  3  4  Nro  

     1     1     2     4     3   1       2     5     2     1     6   1                                                                          

 

STRATIGRAFIA PLATEA  

Str.  Q.t.v.  Q.t.d.  Q.falda  Incl  Kw  Num  Sp.str.  Peso Sp  Fi'  C'  Cu  Mod.El.  Poisson  Gr.Sovr  Mod.Ed.  
N.ro  (m)  (m)  (m)  Grd  kg/cmc  Str  (m)  kg/mc  (Grd)  kg/cmq  kg/cmq  kg/cmq    (%)  kg/cmq  

  1  -1,60   0,00    0,40    0   1,00   1            1850   33,00    0,15    0,00      80,00    0,20       1     100,00  
  

 

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.U. - A1  

  DESCRIZIONI  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

  Peso Strutturale     1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,00  
  Perm.Non Strutturale     1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,00  
  Var.Bibl.Arch.     1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   0,80  
  Var.Neve h<=1000     0,75   1,50   0,75   1,50   0,75   0,75   1,50   0,75   0,75   1,50   0,75   0,75   1,50   0,75   0,00  
  Vento dir. 0     0,00   0,00   0,90   0,90   1,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
  Vento dir. 90     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,90   0,90   1,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
  Vento dir. 180     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,90   0,90   1,50   0,00   0,00   0,00   0,00  
  Vento dir. 270     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,90   0,90   1,50   0,00  
  Corr. Tors. dir. 0     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00  
  Corr. Tors. dir. 90     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,30  
  Sisma direz. grd 0     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00  
  Sisma direz. grd 90     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,30  

 

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.U. - A1  

  DESCRIZIONI  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

  Peso Strutturale     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
  Perm.Non Strutturale     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
  Var.Bibl.Arch.     0,80   0,80   0,80   0,80   0,80   0,80   0,80   0,80   0,80   0,80   0,80   0,80   0,80   0,80   0,80  
  Var.Neve h<=1000     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
  Vento dir. 0     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
  Vento dir. 90     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
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COMBINAZIONI CARICHI - S.L.U. - A1  

  DESCRIZIONI  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

  Vento dir. 180     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
  Vento dir. 270     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
  Corr. Tors. dir. 0    -1,00   1,00  -1,00   1,00  -1,00   1,00  -1,00  -1,00   1,00  -1,00   1,00  -1,00   1,00  -1,00   1,00  
  Corr. Tors. dir. 90     0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   0,30   0,30   0,30   0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   0,30   0,30  
  Sisma direz. grd 0     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00  
  Sisma direz. grd 90     0,30   0,30   0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   0,30   0,30   0,30   0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30  

 

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.U. - A1  

  DESCRIZIONI  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  

  Peso Strutturale     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
  Perm.Non Strutturale     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
  Var.Bibl.Arch.     0,80   0,80   0,80   0,80   0,80   0,80   0,80   0,80   0,80   0,80   0,80   0,80   0,80   0,80   0,80  
  Var.Neve h<=1000     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
  Vento dir. 0     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
  Vento dir. 90     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
  Vento dir. 180     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
  Vento dir. 270     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
  Corr. Tors. dir. 0     0,30  -0,30   0,30  -0,30   0,30  -0,30   0,30  -0,30  -0,30   0,30  -0,30   0,30  -0,30   0,30  -0,30  
  Corr. Tors. dir. 90     1,00   1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   1,00  
  Sisma direz. grd 0     0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30  
  Sisma direz. grd 90     1,00   1,00   1,00   1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  -1,00  -1,00  -1,00  

 

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.U. - A1  

  DESCRIZIONI  46  

  Peso Strutturale     1,00  
  Perm.Non Strutturale     1,00  
  Var.Bibl.Arch.     0,80  
  Var.Neve h<=1000     0,00  
  Vento dir. 0     0,00  
  Vento dir. 90     0,00  
  Vento dir. 180     0,00  
  Vento dir. 270     0,00  
  Corr. Tors. dir. 0     0,30  
  Corr. Tors. dir. 90     1,00  
  Sisma direz. grd 0    -0,30  
  Sisma direz. grd 90    -1,00  

 

COMBINAZIONI RARE - S.L.E.  

  DESCRIZIONI  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

  Peso Strutturale     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
  Perm.Non Strutturale     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
  Var.Bibl.Arch.     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
  Var.Neve h<=1000     0,50   1,00   0,50   1,00   0,50   0,50   1,00   0,50   0,50   1,00   0,50   0,50   1,00   0,50  
  Vento dir. 0     0,00   0,00   0,60   0,60   1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
  Vento dir. 90     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,60   0,60   1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
  Vento dir. 180     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,60   0,60   1,00   0,00   0,00   0,00  
  Vento dir. 270     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,60   0,60   1,00  
  Corr. Tors. dir. 0     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
  Corr. Tors. dir. 90     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
  Sisma direz. grd 0     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
  Sisma direz. grd 90     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

 

COMBINAZIONI FREQUENTI - S.L.E.  

  DESCRIZIONI  1  2  3  4  5  6  

  Peso Strutturale     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
  Perm.Non Strutturale     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
  Var.Bibl.Arch.     0,90   0,80   0,80   0,80   0,80   0,80  
  Var.Neve h<=1000     0,00   0,20   0,00   0,00   0,00   0,00  
  Vento dir. 0     0,00   0,00   0,20   0,00   0,00   0,00  
  Vento dir. 90     0,00   0,00   0,00   0,20   0,00   0,00  
  Vento dir. 180     0,00   0,00   0,00   0,00   0,20   0,00  
  Vento dir. 270     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,20  
  Corr. Tors. dir. 0     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
  Corr. Tors. dir. 90     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
  Sisma direz. grd 0     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
  Sisma direz. grd 90     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

 

COMBINAZIONI PERMANENTI - S.L.E.  

  DESCRIZIONI  1  

  Peso Strutturale     1,00  
  Perm.Non Strutturale     1,00  
  Var.Bibl.Arch.     0,80  
  Var.Neve h<=1000     0,00  
  Vento dir. 0     0,00  
  Vento dir. 90     0,00  
  Vento dir. 180     0,00  
  Vento dir. 270     0,00  
  Corr. Tors. dir. 0     0,00  
  Corr. Tors. dir. 90     0,00  
  Sisma direz. grd 0     0,00  
  Sisma direz. grd 90     0,00  

 

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU  
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  Trave  Combinazione  Rv  Vx  Vy  Mrx  Mry  
  N.ro  N.ro  (kg)  (kg)  (kg)  kg*cm  kg*cm  

     1    A1/1     24289         0         0     17877      2939  
          A1/2     24609         0         0     18474      2983  
          A1/3     24271         0        94     17983      2938  
          A1/4     24591         0        94     18579      2983  
          A1/5     24259         0       156     18053      2938  
          A1/6     24001       335         0     18092      1660  
          A1/7     24321       335         0     18688      1704  
          A1/8     23810       554         0     18235       808  
          A1/9     24308         0        94     17724      2939  
          A1/10     24628         0        94     18321      2983  
          A1/11     24321         0       157     17622      2939  
          A1/12     24576       343         0     17662      4219  
          A1/13     24896       343         0     18259      4263  
          A1/14     24768       576         0     17519      5072  
        X+  A1/21     16997      1206      4165     31086      9532  
        X-  A1/30     20502      1498      5037     11484     11128  
        Y+  A1/40     12615      3024       915      1784     22271  
        Y-  A1/46     23021      5533      1719      3229     28956  
    

     2    A1/1     61590         0         0    477787      7271  
          A1/2     62457         0         0    488121      7285  
          A1/3     61545         0       238    476379      7250  
          A1/4     62411         0       238    486712      7265  
          A1/5     61514         0       397    475439      7236  
          A1/6     60867       849         0    467434      4070  
          A1/7     61734       850         0    477768      4085  
          A1/8     60385      1405         0    460532      1937  
          A1/9     61633         0       238    478964      7289  
          A1/10     62499         0       238    489297      7304  
          A1/11     61661         0       398    479748      7302  
          A1/12     62313       870         0    488061     10467  
          A1/13     63180       869         0    498395     10481  
          A1/14     62795      1461         0    494911     12597  
        X+  A1/21     44314      3145     10859    283143     21989  
        X-  A1/30     49250      3598     12100    257100     24322  
        Y+  A1/40     30917      7412      2244    317743     52703  
        Y-  A1/46     56544     13591      4221    214169     64881  
    

     3    A1/1     24550         0         0     31712      1796  
          A1/2     24912         0         0     32264      1812  
          A1/3     24533         0        95     31742      1814  
          A1/4     24895         0        95     32294      1830  
          A1/5     24522         0       158     31762      1826  
          A1/6     24888       347         0     32580      3366  
          A1/7     25249       347         0     33131      3382  
          A1/8     25113       584         0     33158      4413  
          A1/9     24566         0        95     31688      1776  
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RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU  

  Trave  Combinazione  Rv  Vx  Vy  Mrx  Mry  
  N.ro  N.ro  (kg)  (kg)  (kg)  kg*cm  kg*cm  
          A1/10     24927         0        95     32240      1792  
          A1/11     24576         0       158     31672      1763  
          A1/12     24212       338         0     30830       207  
          A1/13     24573       338         0     31382       223  
          A1/14     23986       558         0     30242       853  
        X+  A1/15     18073      1320      4440     16610     10120  
        X-  A1/24     19356      1374      4743     10168      9449  
        Y+  A1/40     22841      5476      1657      6680     28922  
        Y-  A1/46     11740      2822       876     49122     25444  
    

     4    A1/1     51406         0         0    277820      4461  
          A1/2     52114         0         0    284828      4532  
          A1/3     51478         0       199    277147      4471  
          A1/4     52186         0       199    284155      4541  
          A1/5     51526         0       332    276699      4477  
          A1/6     50704       708         0    275086       712  
          A1/7     51412       708         0    282094       783  
          A1/8     50236      1168         0    273264      1787  
          A1/9     51334         0       199    278467      4459  
          A1/10     52041         0       199    285475      4530  
          A1/11     51285         0       331    278898      4458  
          A1/12     52107       727         0    280475      8119  
          A1/13     52814       727         0    287483      8190  
          A1/14     52574      1223         0    282245     10558  
        X+  A1/20     43821      3110     10739     98778     25341  
        X-  A1/27     35270      2577      8665    293847     22336  
        Y+  A1/34     25370      6098      1894     63606     58429  
        Y-  A1/36     49423     11848      3586    219399     70479  
    

     5    A1/1     53516         0         0    375676       637  
          A1/2     54261         0         0    385340       639  
          A1/3     53590         0       207    374831       658  
          A1/4     54334         0       207    384495       661  
          A1/5     53638         0       346    374268       673  
          A1/6     53546       747         0    376269      4394  
          A1/7     54290       747         0    385933      4396  
          A1/8     53566      1246         0    376664      6899  
          A1/9     53441         0       207    376379       616  
          A1/10     54185         0       207    386043       619  
          A1/11     53391         0       344    376849       603  
          A1/12     53489       746         0    375345      3120  
          A1/13     54233       746         0    385009      3118  
          A1/14     53470      1244         0    375124      5625  
        X+  A1/15     41492      3031     10194    118807     23665  
        X-  A1/24     33098      2349      8111    357966     22586  
        Y+  A1/31     38908      9352      2905    204400     73101  
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RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU  

  Trave  Combinazione  Rv  Vx  Vy  Mrx  Mry  
  N.ro  N.ro  (kg)  (kg)  (kg)  kg*cm  kg*cm  
        Y-  A1/36     37881      9081      2749    199043     71707  
    

     6    A1/1     24268         0         0     29567      1837  
          A1/2     24626         0         0     30058      1837  
          A1/3     24248         0        94     29575      1817  
          A1/4     24605         0        94     30067      1817  
          A1/5     24234         0       156     29580      1804  
          A1/6     23944       334         0     28768        76  
          A1/7     24302       334         0     29260        76  
          A1/8     23728       552         0     28235      1098  
          A1/9     24287         0        94     29566      1859  
          A1/10     24645         0        94     30058      1859  
          A1/11     24300         0       157     29566      1874  
          A1/12     24592       343         0     30353      3565  
          A1/13     24950       343         0     30845      3565  
          A1/14     24808       577         0     30878      4717  
        X+  A1/20     17661      1253      4328     22260     10242  
        X-  A1/27     19029      1390      4675     14348     10996  
        Y+  A1/41     12072      2894       876     26265     27778  
        Y-  A1/43     22111      5315      1651     12834     31857  
    

     7    A1/1     61773         0         0    518726       640  
          A1/2     62665         0         0    529859       631  
          A1/3     61729         0       239    517934       641  
          A1/4     62621         0       239    529067       633  
          A1/5     61700         0       398    517406       642  
          A1/6     61795       862         0    519759      3821  
          A1/7     62687       863         0    530892      3812  
          A1/8     61809      1438         0    520448      5941  
          A1/9     61814         0       239    519288       638  
          A1/10     62706         0       239    530421       630  
          A1/11     61842         0       399    519663       637  
          A1/12     61750       862         0    517722      2542  
          A1/13     62642       862         0    528855      2551  
          A1/14     61735      1436         0    517052      4663  
        X+  A1/18     40704      2974     10000    379257     18150  
        X-  A1/25     45423      3224     11131    297648     18534  
        Y+  A1/41     44040     10558      3196    333015     59363  
        Y-  A1/46     43272     10401      3230    314270     58120  
    

     8    A1/1     25768         0         0     21288       395  
          A1/2     26107         0         0     22327       411  
          A1/3     25747         0       100     21414       404  
          A1/4     26086         0       100     22453       420  
          A1/5     25734         0       166     21498       410  
          A1/6     25773       360         0     21334       946  
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RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU  

  Trave  Combinazione  Rv  Vx  Vy  Mrx  Mry  
  N.ro  N.ro  (kg)  (kg)  (kg)  kg*cm  kg*cm  
          A1/7     26112       359         0     22372       930  
          A1/8     25776       600         0     21364      1841  
          A1/9     25790         0       100     21105       385  
          A1/10     26129         0       100     22143       402  
          A1/11     25804         0       166     20982       379  
          A1/12     25763       360         0     21234      1735  
          A1/13     26102       359         0     22272      1752  
          A1/14     25759       599         0     21197      2629  
        X+  A1/18     16291      1190      4002     33032      8028  
        X-  A1/25     19944      1415      4887     10521      8613  
        Y+  A1/41     18728      4490      1359      4179     27160  
        Y-  A1/46     18545      4458      1385      5779     27399  
    

     9    A1/1     51886         0         0    306823      1327  
          A1/2     52602         0         0    314544      1334  
          A1/3     51962         0       201    306065      1332  
          A1/4     52678         0       201    313786      1339  
          A1/5     52012         0       335    305559      1335  
          A1/6     52617       734         0    310411      4683  
          A1/7     53333       734         0    318133      4689  
          A1/8     53104      1235         0    312804      6920  
          A1/9     51810         0       200    307480      1325  
          A1/10     52526         0       200    315202      1332  
          A1/11     51759         0       334    307919      1323  
          A1/12     51151       714         0    303133      2081  
          A1/13     51868       714         0    310854      2074  
          A1/14     50662      1178         0    300673      4353  
        X+  A1/15     44327      3238     10890     75406     20367  
        X-  A1/24     35842      2544      8783    266912     19267  
        Y+  A1/31     50352     12103      3759     91147     61251  
        Y-  A1/37     25189      6039      1828    231870     53802  
    
    10    A1/1     25752         0         0     42195       575  
          A1/2     26136         0         0     42814       579  
          A1/3     25734         0       100     42218       583  
          A1/4     26117         0       100     42837       587  
          A1/5     25722         0       166     42234       588  
          A1/6     25766       360         0     42259      2403  
          A1/7     26149       360         0     42878      2407  
          A1/8     25775       600         0     42301      3622  
          A1/9     25769         0       100     42176       567  
          A1/10     26152         0       100     42795       570  
          A1/11     25780         0       166     42164       561  
          A1/12     25739       359         0     42157      1253  
          A1/13     26123       359         0     42776      1249  
          A1/14     25731       598         0     42132      2472  
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RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU  

  Trave  Combinazione  Rv  Vx  Vy  Mrx  Mry  
  N.ro  N.ro  (kg)  (kg)  (kg)  kg*cm  kg*cm  
        X+  A1/15     17250      1260      4238     31431     10544  
        X-  A1/24     18487      1312      4530     28652     10834  
        Y+  A1/40     18235      4371      1323     33419     33976  
        Y-  A1/43     17716      4258      1323     22554     32998  
    

    11    A1/1     61686         0         0    528905      7392  
          A1/2     62547         0         0    540332      7380  
          A1/3     61642         0       238    528258      7377  
          A1/4     62503         0       238    539685      7365  
          A1/5     61612         0       397    527826      7367  
          A1/6     62424       871         0    540727     10632  
          A1/7     63285       871         0    552154     10619  
          A1/8     62917      1463         0    548608     12791  
          A1/9     61727         0       239    529305      7406  
          A1/10     62588         0       239    540732      7394  
          A1/11     61755         0       398    529572      7416  
          A1/12     60947       851         0    516962      4148  
          A1/13     61808       851         0    528389      4136  
          A1/14     60455      1406         0    509001      1985  
        X+  A1/18     44569      3256     10950    329600     22870  
        X-  A1/25     49389      3505     12103    291419     24637  
        Y+  A1/41     56903     13642      4129    266947     66019  
        Y-  A1/43     30763      7394      2297    329577     53319  
    

    12    A1/1     24072         0         0     20158      1971  
          A1/2     24384         0         0     20798      1979  
          A1/3     24050         0        93     20308      1954  
          A1/4     24363         0        93     20949      1962  
          A1/5     24036         0       155     20409      1943  
          A1/6     24358       340         0     20025      3267  
          A1/7     24670       340         0     20665      3275  
          A1/8     24549       571         0     19936      4130  
          A1/9     24095         0        93     19960      1988  
          A1/10     24407         0        93     20600      1997  
          A1/11     24110         0       155     19827      2000  
          A1/12     23786       332         0     20288       677  
          A1/13     24098       332         0     20928       685  
          A1/14     23595       549         0     20375       185  
        X+  A1/18     16852      1231      4140     33678      9056  
        X-  A1/25     20395      1447      4998      9104     10698  
        Y+  A1/41     22888      5487      1661      7953     28686  
        Y-  A1/43     12519      3009       935        12     23010  
    
    13    A1/1     37587         0         0     18412     17902  
          A1/2     38070         0         0     18744     18356  
          A1/3     37651       146         0     18446     17844  
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RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU  

  Trave  Combinazione  Rv  Vx  Vy  Mrx  Mry  
  N.ro  N.ro  (kg)  (kg)  (kg)  kg*cm  kg*cm  
          A1/4     38133       145         0     18778     18298  
          A1/5     37693       243         0     18468     17805  
          A1/6     37324         0       521      2900     17864  
          A1/7     37807         0       520      3232     18318  
          A1/8     37150         0       864      7441     17839  
          A1/9     37523       145         0     18349     17945  
          A1/10     38006       145         0     18681     18400  
          A1/11     37481       242         0     18307     17974  
          A1/12     37848         0       528     33926     17946  
          A1/13     38331         0       528     34258     18400  
          A1/14     38022         0       884     44268     17975  
        X+  A1/20     32190      7888      2285    109884      2926  
        X-  A1/27     23335      5733      1705     89164     19979  
        Y+  A1/34     23272      1737      5594    241715      7631  
        Y-  A1/36     32349      2347      7755    295435      9449  
    
    14    A1/1     35682         0         0     17924     17957  
          A1/2     36140         0         0     18189     18413  
          A1/3     35745       138         0     18073     17897  
          A1/4     36203       138         0     18338     18353  
          A1/5     35787       231         0     18172     17857  
          A1/6     35953         0       502     31271     18056  
          A1/7     36410         0       501     31536     18512  
          A1/8     36133         0       840     40169     18122  
          A1/9     35621       138         0     17797     18000  
          A1/10     36078       138         0     18062     18456  
          A1/11     35580       229         0     17713     18029  
          A1/12     35411         0       494      4567     17862  
          A1/13     35868         0       494      4832     18318  
          A1/14     35230         0       819      4338     17799  
        X+  A1/15     30706      7544      2243     94861      3513  
        X-  A1/24     22323      5470      1584     80400     19768  
        Y+  A1/31     31182      2328      7495    255133     10043  
        Y-  A1/37     21684      1574      5198    205258      7433  
    

    15    A1/1     31864         0         0     14815      5948  
          A1/2     32265         0         0     15277      6213  
          A1/3     31835       123         0     14830      6003  
          A1/4     32236       123         0     15292      6267  
          A1/5     31816       205         0     14840      6039  
          A1/6     31665         0       442      3498      6013  
          A1/7     32066         0       441      3960      6278  
          A1/8     31533         0       733      4047      6056  
          A1/9     31896       123         0     14801      5874  
          A1/10     32297       123         0     15264      6138  
          A1/11     31918       206         0     14792      5824  
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RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU  

  Trave  Combinazione  Rv  Vx  Vy  Mrx  Mry  
  N.ro  N.ro  (kg)  (kg)  (kg)  kg*cm  kg*cm  
          A1/12     32063         0       447     26133      5882  
          A1/13     32464         0       447     26595      6146  
          A1/14     32196         0       749     33678      5837  
        X+  A1/21     20553      5037      1459     73370     10794  
        X-  A1/30     26714      6563      1952     79104      5406  
        Y+  A1/40     20015      1452      4798    180174      2170  
        Y-  A1/46     27128      2025      6520    222715       904  
    

    16    A1/1     33041         0         0     17126      6259  
          A1/2     33493         0         0     17097      6474  
          A1/3     33019       128         0     17160      6275  
          A1/4     33470       128         0     17131      6491  
          A1/5     33004       213         0     17182      6286  
          A1/6     32851         0       458      6146      6274  
          A1/7     33302         0       458      6118      6489  
          A1/8     32724         0       761      1173      6284  
          A1/9     33063       128         0     17089      6228  
          A1/10     33515       128         0     17060      6444  
          A1/11     33078       213         0     17065      6207  
          A1/12     33231         0       464     28119      6242  
          A1/13     33682         0       464     28091      6458  
          A1/14     33357         0       776     35448      6231  
        X+  A1/21     22408      5491      1590     72318      8376  
        X-  A1/30     25977      6382      1898     77257      1982  
        Y+  A1/40     20434      1483      4899    171411      2661  
        Y-  A1/46     27126      2025      6520    213442       857  
    
    17    A1/1     38480         0         0     12468     21769  
          A1/2     39049         0         0     12348     22148  
          A1/3     38449       149         0     12322     21757  
          A1/4     39018       149         0     12202     22137  
          A1/5     38429       248         0     12224     21750  
          A1/6     38237         0       534      2038     21520  
          A1/7     38806         0       534      2158     21899  
          A1/8     38076         0       886     11709     21353  
          A1/9     38508       149         0     12607     21780  
          A1/10     39077       149         0     12487     22159  
          A1/11     38527       248         0     12699     21787  
          A1/12     38722         0       540     26938     22020  
          A1/13     39291         0       541     26818     22399  
          A1/14     38884         0       904     36584     22188  
        X+  A1/20     26689      6540      1894     65291     18291  
        X-  A1/27     29055      7138      2123     98912     13477  
        Y+  A1/41     23011      1670      5517    217219     10176  
        Y-  A1/43     31076      2320      7469    253458     18100  
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RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU  

  Trave  Combinazione  Rv  Vx  Vy  Mrx  Mry  
  N.ro  N.ro  (kg)  (kg)  (kg)  kg*cm  kg*cm  
    18    A1/1     36683         0         0     19983     21393  
          A1/2     37224         0         0     19963     21772  
          A1/3     36656       142         0     19977     21391  
          A1/4     37197       142         0     19957     21770  
          A1/5     36638       236         0     19973     21389  
          A1/6     36939         0       516     32471     21688  
          A1/7     37480         0       516     32451     22066  
          A1/8     37109         0       863     40796     21884  
          A1/9     36708       142         0     19983     21395  
          A1/10     37249       142         0     19963     21773  
          A1/11     36724       237         0     19983     21396  
          A1/12     36427         0       508      7454     21100  
          A1/13     36968         0       509      7433     21479  
          A1/14     36257         0       843       899     20905  
        X+  A1/15     25586      6286      1869     63592     18259  
        X-  A1/24     27796      6812      1973     86942     13443  
        Y+  A1/40     29985      2176      7188    216182     18559  
        Y-  A1/46     21599      1612      5192    172566      9233  
    

    19    A1/1     31237         0         0     10032      6434  
          A1/2     31661         0         0      9786      6649  
          A1/3     31215       121         0      9978      6458  
          A1/4     31639       121         0      9732      6673  
          A1/5     31200       201         0      9942      6475  
          A1/6     31425         0       439     19495      6450  
          A1/7     31849         0       438     19249      6665  
          A1/8     31550         0       734     25804      6461  
          A1/9     31260       121         0     10088      6396  
          A1/10     31684       121         0      9841      6611  
          A1/11     31275       202         0     10124      6371  
          A1/12     31049         0       433       583      6416  
          A1/13     31473         0       433       337      6631  
          A1/14     30924         0       719      5716      6404  
        X+  A1/18     21240      5218      1552     59686      8864  
        X-  A1/25     24626      6035      1748     64458      2094  
        Y+  A1/41     25805      1873      6186    181465      1065  
        Y-  A1/43     19207      1434      4617    149609      2550  
    

    20    A1/1     30042         0         0      3880      5993  
          A1/2     30416         0         0      3990      6251  
          A1/3     30011       116         0      3728      6053  
          A1/4     30385       116         0      3838      6311  
          A1/5     29991       193         0      3627      6092  
          A1/6     30232         0       422     13631      5956  
          A1/7     30607         0       421     13741      6214  
          A1/8     30359         0       706     20131      5931  
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RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU  

  Trave  Combinazione  Rv  Vx  Vy  Mrx  Mry  
  N.ro  N.ro  (kg)  (kg)  (kg)  kg*cm  kg*cm  
          A1/9     30075       116         0      4035      5916  
          A1/10     30450       116         0      4145      6174  
          A1/11     30098       194         0      4139      5864  
          A1/12     29851         0       417      5865      6029  
          A1/13     30225         0       416      5755      6287  
          A1/14     29724         0       691     12362      6053  
        X+  A1/18     19388      4763      1416     57882     10595  
        X-  A1/25     25256      6189      1792     63033      4805  
        Y+  A1/41     25663      1862      6152    186458       256  
        Y-  A1/43     18860      1408      4533    159902      1872  
    

 

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD  

  Trave  Combinazione  Rv  Vx  Vy  Mrx  Mry  
  N.ro  N.ro  (kg)  (kg)  (kg)  kg*cm  kg*cm  
     1    SLD/1     24289         0         0     17877      2939  
          SLD/2     24609         0         0     18474      2983  
          SLD/3     24271         0        94     17983      2938  
          SLD/4     24591         0        94     18579      2983  
          SLD/5     24259         0       156     18053      2938  
          SLD/6     24001       335         0     18092      1660  
          SLD/7     24321       335         0     18688      1704  
          SLD/8     23810       554         0     18235       808  
          SLD/9     24308         0        94     17724      2939  
          SLD/10     24628         0        94     18321      2983  
          SLD/11     24321         0       157     17622      2939  
          SLD/12     24576       343         0     17662      4219  
          SLD/13     24896       343         0     18259      4263  
          SLD/14     24768       576         0     17519      5072  
        X+  SLD/21     16999      1021      3526     29675      9012  
        X-  SLD/30     20263      1253      4214      9964     10498  
        Y+  SLD/40     12919      2622       794      2390     20601  
        Y-  SLD/46     22609      4600      1429      3736     27099  
    

     2    SLD/1     61590         0         0    477787      7271  
          SLD/2     62457         0         0    488121      7285  
          SLD/3     61545         0       238    476379      7250  
          SLD/4     62411         0       238    486712      7265  
          SLD/5     61514         0       397    475439      7236  
          SLD/6     60867       849         0    467434      4070  
          SLD/7     61734       850         0    477768      4085  
          SLD/8     60385      1405         0    460532      1937  
          SLD/9     61633         0       238    478964      7289  
          SLD/10     62499         0       238    489297      7304  
          SLD/11     61661         0       398    479748      7302  
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RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD  

  Trave  Combinazione  Rv  Vx  Vy  Mrx  Mry  
  N.ro  N.ro  (kg)  (kg)  (kg)  kg*cm  kg*cm  
          SLD/12     62313       870         0    488061     10467  
          SLD/13     63180       869         0    498395     10481  
          SLD/14     62795      1461         0    494911     12597  
        X+  SLD/21     44214      2656      9172    284898     20833  
        X-  SLD/30     48810      3019     10151    260648     23006  
        Y+  SLD/40     31739      6441      1950    317117     48717  
        Y-  SLD/46     55602     11313      3514    220673     60773  
    

     3    SLD/1     24550         0         0     31712      1796  
          SLD/2     24912         0         0     32264      1812  
          SLD/3     24533         0        95     31742      1814  
          SLD/4     24895         0        95     32294      1830  
          SLD/5     24522         0       158     31762      1826  
          SLD/6     24888       347         0     32580      3366  
          SLD/7     25249       347         0     33131      3382  
          SLD/8     25113       584         0     33158      4413  
          SLD/9     24566         0        95     31688      1776  
          SLD/10     24927         0        95     32240      1792  
          SLD/11     24576         0       158     31672      1763  
          SLD/12     24212       338         0     30830       207  
          SLD/13     24573       338         0     31382       223  
          SLD/14     23986       558         0     30242       853  
        X+  SLD/15     17998      1113      3743     16922      9514  
        X-  SLD/24     19193      1153      3981     10923      8889  
        Y+  SLD/40     22437      4553      1378      4765     27022  
        Y-  SLD/46     12101      2462       765     47196     23601  
    
     4    SLD/1     51406         0         0    277820      4461  
          SLD/2     52114         0         0    284828      4532  
          SLD/3     51478         0       199    277147      4471  
          SLD/4     52186         0       199    284155      4541  
          SLD/5     51526         0       332    276699      4477  
          SLD/6     50704       708         0    275086       712  
          SLD/7     51412       708         0    282094       783  
          SLD/8     50236      1168         0    273264      1787  
          SLD/9     51334         0       199    278467      4459  
          SLD/10     52041         0       199    285475      4530  
          SLD/11     51285         0       331    278898      4458  
          SLD/12     52107       727         0    280475      8119  
          SLD/13     52814       727         0    287483      8190  
          SLD/14     52574      1223         0    282245     10558  
        X+  SLD/20     43261      2599      8974    104102     23799  
        X-  SLD/27     35298      2183      7341    285743     21000  
        Y+  SLD/34     26080      5306      1648     71351     54205  
        Y-  SLD/36     48477      9838      2978    216420     65830  
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RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD  

  Trave  Combinazione  Rv  Vx  Vy  Mrx  Mry  
  N.ro  N.ro  (kg)  (kg)  (kg)  kg*cm  kg*cm  
     5    SLD/1     53516         0         0    375676       637  
          SLD/2     54261         0         0    385340       639  
          SLD/3     53590         0       207    374831       658  
          SLD/4     54334         0       207    384495       661  
          SLD/5     53638         0       346    374268       673  
          SLD/6     53546       747         0    376269      4394  
          SLD/7     54290       747         0    385933      4396  
          SLD/8     53566      1246         0    376664      6899  
          SLD/9     53441         0       207    376379       616  
          SLD/10     54185         0       207    386043       619  
          SLD/11     53391         0       344    376849       603  
          SLD/12     53489       746         0    375345      3120  
          SLD/13     54233       746         0    385009      3118  
          SLD/14     53470      1244         0    375124      5625  
        X+  SLD/15     41192      2548      8567    126984     22073  
        X-  SLD/24     33375      2005      6924    349680     21069  
        Y+  SLD/31     38786      7892      2451    206685     68105  
        Y-  SLD/37     37864      7684      2326    201619     61204  
    

     6    SLD/1     24268         0         0     29567      1837  
          SLD/2     24626         0         0     30058      1837  
          SLD/3     24248         0        94     29575      1817  
          SLD/4     24605         0        94     30067      1817  
          SLD/5     24234         0       156     29580      1804  
          SLD/6     23944       334         0     28768        76  
          SLD/7     24302       334         0     29260        76  
          SLD/8     23728       552         0     28235      1098  
          SLD/9     24287         0        94     29566      1859  
          SLD/10     24645         0        94     30058      1859  
          SLD/11     24300         0       157     29566      1874  
          SLD/12     24592       343         0     30353      3565  
          SLD/13     24950       343         0     30845      3565  
          SLD/14     24808       577         0     30878      4717  
        X+  SLD/20     17599      1057      3651     22085      9626  
        X-  SLD/27     18874      1167      3925     14717     10329  
        Y+  SLD/41     12396      2516       761     25814     25776  
        Y-  SLD/43     21744      4424      1374     13307     29754  
    

     7    SLD/1     61773         0         0    518726       640  
          SLD/2     62665         0         0    529859       631  
          SLD/3     61729         0       239    517934       641  
          SLD/4     62621         0       239    529067       633  
          SLD/5     61700         0       398    517406       642  
          SLD/6     61795       862         0    519759      3821  
          SLD/7     62687       863         0    530892      3812  
          SLD/8     61809      1438         0    520448      5941  
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RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD  

  Trave  Combinazione  Rv  Vx  Vy  Mrx  Mry  
  N.ro  N.ro  (kg)  (kg)  (kg)  kg*cm  kg*cm  
          SLD/9     61814         0       239    519288       638  
          SLD/10     62706         0       239    530421       630  
          SLD/11     61842         0       399    519663       637  
          SLD/12     61750       862         0    517722      2542  
          SLD/13     62642       862         0    528855      2551  
          SLD/14     61735      1436         0    517052      4663  
        X+  SLD/15     40858      2527      8497    377188     16352  
        X-  SLD/24     45253      2719      9387    301197     16710  
        Y+  SLD/40     43965      8922      2701    334760     54325  
        Y-  SLD/46     43249      8800      2733    315758     54081  
    
     8    SLD/1     25768         0         0     21288       395  
          SLD/2     26107         0         0     22327       411  
          SLD/3     25747         0       100     21414       404  
          SLD/4     26086         0       100     22453       420  
          SLD/5     25734         0       166     21498       410  
          SLD/6     25773       360         0     21334       946  
          SLD/7     26112       359         0     22372       930  
          SLD/8     25776       600         0     21364      1841  
          SLD/9     25790         0       100     21105       385  
          SLD/10     26129         0       100     22143       402  
          SLD/11     25804         0       166     20982       379  
          SLD/12     25763       360         0     21234      1735  
          SLD/13     26102       359         0     22272      1752  
          SLD/14     25759       599         0     21197      2629  
        X+  SLD/18     16415      1015      3414     31550      7461  
        X-  SLD/25     19816      1190      4111      9004      8006  
        Y+  SLD/41     18684      3792      1148      4684     25277  
        Y-  SLD/43     18523      3769      1171      6067     23339  
    

     9    SLD/1     51886         0         0    306823      1327  
          SLD/2     52602         0         0    314544      1334  
          SLD/3     51962         0       201    306065      1332  
          SLD/4     52678         0       201    313786      1339  
          SLD/5     52012         0       335    305559      1335  
          SLD/6     52617       734         0    310411      4683  
          SLD/7     53333       734         0    318133      4689  
          SLD/8     53104      1235         0    312804      6920  
          SLD/9     51810         0       200    307480      1325  
          SLD/10     52526         0       200    315202      1332  
          SLD/11     51759         0       334    307919      1323  
          SLD/12     51151       714         0    303133      2081  
          SLD/13     51868       714         0    310854      2074  
          SLD/14     50662      1178         0    300673      4353  
        X+  SLD/15     43756      2706      9100     83654     19041  
        X-  SLD/24     35855      2154      7438    261978     18017  
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RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD  

  Trave  Combinazione  Rv  Vx  Vy  Mrx  Mry  
  N.ro  N.ro  (kg)  (kg)  (kg)  kg*cm  kg*cm  
        Y+  SLD/31     49367     10045      3120     98311     57110  
        Y-  SLD/37     25936      5263      1593    229348     50022  
    

    10    SLD/1     25752         0         0     42195       575  
          SLD/2     26136         0         0     42814       579  
          SLD/3     25734         0       100     42218       583  
          SLD/4     26117         0       100     42837       587  
          SLD/5     25722         0       166     42234       588  
          SLD/6     25766       360         0     42259      2403  
          SLD/7     26149       360         0     42878      2407  
          SLD/8     25775       600         0     42301      3622  
          SLD/9     25769         0       100     42176       567  
          SLD/10     26152         0       100     42795       570  
          SLD/11     25780         0       166     42164       561  
          SLD/12     25739       359         0     42157      1253  
          SLD/13     26123       359         0     42776      1249  
          SLD/14     25731       598         0     42132      2472  
        X+  SLD/15     17287      1069      3595     31222      9849  
        X-  SLD/24     18439      1108      3825     28634     10119  
        Y+  SLD/40     18204      3694      1118     33073     31668  
        Y-  SLD/46     17727      3607      1120     23009     29440  
    
    11    SLD/1     61686         0         0    528905      7392  
          SLD/2     62547         0         0    540332      7380  
          SLD/3     61642         0       238    528258      7377  
          SLD/4     62503         0       238    539685      7365  
          SLD/5     61612         0       397    527826      7367  
          SLD/6     62424       871         0    540727     10632  
          SLD/7     63285       871         0    552154     10619  
          SLD/8     62917      1463         0    548608     12791  
          SLD/9     61727         0       239    529305      7406  
          SLD/10     62588         0       239    540732      7394  
          SLD/11     61755         0       398    529572      7416  
          SLD/12     60947       851         0    516962      4148  
          SLD/13     61808       851         0    528389      4136  
          SLD/14     60455      1406         0    509001      1985  
        X+  SLD/18     44460      2750      9246    330527     21675  
        X-  SLD/25     48948      2941     10154    294974     23321  
        Y+  SLD/41     55944     11353      3437    272187     61854  
        Y-  SLD/43     31604      6430      1997    330505     49269  
    

    12    SLD/1     24072         0         0     20158      1971  
          SLD/2     24384         0         0     20798      1979  
          SLD/3     24050         0        93     20308      1954  
          SLD/4     24363         0        93     20949      1962  
          SLD/5     24036         0       155     20409      1943  
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RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD  

  Trave  Combinazione  Rv  Vx  Vy  Mrx  Mry  
  N.ro  N.ro  (kg)  (kg)  (kg)  kg*cm  kg*cm  
          SLD/6     24358       340         0     20025      3267  
          SLD/7     24670       340         0     20665      3275  
          SLD/8     24549       571         0     19936      4130  
          SLD/9     24095         0        93     19960      1988  
          SLD/10     24407         0        93     20600      1997  
          SLD/11     24110         0       155     19827      2000  
          SLD/12     23786       332         0     20288       677  
          SLD/13     24098       332         0     20928       685  
          SLD/14     23595       549         0     20375       185  
        X+  SLD/18     16856      1042      3506     32194      8531  
        X-  SLD/25     20155      1211      4181      7643     10061  
        Y+  SLD/41     22477      4561      1381      8240     26811  
        Y-  SLD/43     12822      2609       810       823     21327  
    

    13    SLD/1     37587         0         0     18412     17902  
          SLD/2     38070         0         0     18744     18356  
          SLD/3     37651       146         0     18446     17844  
          SLD/4     38133       145         0     18778     18298  
          SLD/5     37693       243         0     18468     17805  
          SLD/6     37324         0       521      2900     17864  
          SLD/7     37807         0       520      3232     18318  
          SLD/8     37150         0       864      7441     17839  
          SLD/9     37523       145         0     18349     17945  
          SLD/10     38006       145         0     18681     18400  
          SLD/11     37481       242         0     18307     17974  
          SLD/12     37848         0       528     33926     17946  
          SLD/13     38331         0       528     34258     18400  
          SLD/14     38022         0       884     44268     17975  
        X+  SLD/20     31783      6593      1909    103144      3502  
        X-  SLD/27     23538      4895      1456     83849     19382  
        Y+  SLD/34     23480      1484      4777    224252      7884  
        Y-  SLD/36     31931      1961      6480    275922      9577  
    

    14    SLD/1     35682         0         0     17924     17957  
          SLD/2     36140         0         0     18189     18413  
          SLD/3     35745       138         0     18073     17897  
          SLD/4     36203       138         0     18338     18353  
          SLD/5     35787       231         0     18172     17857  
          SLD/6     35953         0       502     31271     18056  
          SLD/7     36410         0       501     31536     18512  
          SLD/8     36133         0       840     40169     18122  
          SLD/9     35621       138         0     17797     18000  
          SLD/10     36078       138         0     18062     18456  
          SLD/11     35580       229         0     17713     18029  
          SLD/12     35411         0       494      4567     17862  
          SLD/13     35868         0       494      4832     18318  
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RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD  

  Trave  Combinazione  Rv  Vx  Vy  Mrx  Mry  
  N.ro  N.ro  (kg)  (kg)  (kg)  kg*cm  kg*cm  
          SLD/14     35230         0       819      4338     17799  
        X+  SLD/15     30311      6304      1875     89189      4053  
        X-  SLD/24     22505      4668      1352     75723     19188  
        Y+  SLD/31     30754      1944      6257    238428     10133  
        Y-  SLD/37     21909      1346      4446    190271      7703  
    
    15    SLD/1     31864         0         0     14815      5948  
          SLD/2     32265         0         0     15277      6213  
          SLD/3     31835       123         0     14830      6003  
          SLD/4     32236       123         0     15292      6267  
          SLD/5     31816       205         0     14840      6039  
          SLD/6     31665         0       442      3498      6013  
          SLD/7     32066         0       441      3960      6278  
          SLD/8     31533         0       733      4047      6056  
          SLD/9     31896       123         0     14801      5874  
          SLD/10     32297       123         0     15264      6138  
          SLD/11     31918       206         0     14792      5824  
          SLD/12     32063         0       447     26133      5882  
          SLD/13     32464         0       447     26595      6146  
          SLD/14     32196         0       749     33678      5837  
        X+  SLD/21     20684      4291      1243     68946     10277  
        X-  SLD/30     26420      5495      1634     74285      4808  
        Y+  SLD/40     20182      1240      4096    167145      2247  
        Y-  SLD/46     26806      1694      5454    208011       615  
    

    16    SLD/1     33041         0         0     17126      6259  
          SLD/2     33493         0         0     17097      6474  
          SLD/3     33019       128         0     17160      6275  
          SLD/4     33470       128         0     17131      6491  
          SLD/5     33004       213         0     17182      6286  
          SLD/6     32851         0       458      6146      6274  
          SLD/7     33302         0       458      6118      6489  
          SLD/8     32724         0       761      1173      6284  
          SLD/9     33063       128         0     17089      6228  
          SLD/10     33515       128         0     17060      6444  
          SLD/11     33078       213         0     17065      6207  
          SLD/12     33231         0       464     28119      6242  
          SLD/13     33682         0       464     28091      6458  
          SLD/14     33357         0       776     35448      6231  
        X+  SLD/21     22456      4658      1349     68192      8053  
        X-  SLD/30     25779      5361      1594     72791      1591  
        Y+  SLD/40     20618      1267      4184    158760      2732  
        Y-  SLD/46     26850      1697      5463    199601      1052  
    

    17    SLD/1     38480         0         0     12468     21769  
          SLD/2     39049         0         0     12348     22148  
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RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD  

  Trave  Combinazione  Rv  Vx  Vy  Mrx  Mry  
  N.ro  N.ro  (kg)  (kg)  (kg)  kg*cm  kg*cm  
          SLD/3     38449       149         0     12322     21757  
          SLD/4     39018       149         0     12202     22137  
          SLD/5     38429       248         0     12224     21750  
          SLD/6     38237         0       534      2038     21520  
          SLD/7     38806         0       534      2158     21899  
          SLD/8     38076         0       886     11709     21353  
          SLD/9     38508       149         0     12607     21780  
          SLD/10     39077       149         0     12487     22159  
          SLD/11     38527       248         0     12699     21787  
          SLD/12     38722         0       540     26938     22020  
          SLD/13     39291         0       541     26818     22399  
          SLD/14     38884         0       904     36584     22188  
        X+  SLD/20     26685      5536      1603     61431     18027  
        X-  SLD/27     28887      6008      1787     92737     13544  
        Y+  SLD/41     23260      1429      4720    201632     10471  
        Y-  SLD/43     30769      1945      6261    236644     17849  
    

    18    SLD/1     36683         0         0     19983     21393  
          SLD/2     37224         0         0     19963     21772  
          SLD/3     36656       142         0     19977     21391  
          SLD/4     37197       142         0     19957     21770  
          SLD/5     36638       236         0     19973     21389  
          SLD/6     36939         0       516     32471     21688  
          SLD/7     37480         0       516     32451     22066  
          SLD/8     37109         0       863     40796     21884  
          SLD/9     36708       142         0     19983     21395  
          SLD/10     37249       142         0     19963     21773  
          SLD/11     36724       237         0     19983     21396  
          SLD/12     36427         0       508      7454     21100  
          SLD/13     36968         0       509      7433     21479  
          SLD/14     36257         0       843       899     20905  
        X+  SLD/15     25573      5318      1582     60246     17980  
        X-  SLD/24     27631      5732      1660     81989     13496  
        Y+  SLD/40     29669      1823      6021    202333     18260  
        Y-  SLD/46     21860      1381      4448    159656      9576  
    

    19    SLD/1     31237         0         0     10032      6434  
          SLD/2     31661         0         0      9786      6649  
          SLD/3     31215       121         0      9978      6458  
          SLD/4     31639       121         0      9732      6673  
          SLD/5     31200       201         0      9942      6475  
          SLD/6     31425         0       439     19495      6450  
          SLD/7     31849         0       438     19249      6665  
          SLD/8     31550         0       734     25804      6461  
          SLD/9     31260       121         0     10088      6396  
          SLD/10     31684       121         0      9841      6611  
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RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD  

  Trave  Combinazione  Rv  Vx  Vy  Mrx  Mry  
  N.ro  N.ro  (kg)  (kg)  (kg)  kg*cm  kg*cm  
          SLD/11     31275       202         0     10124      6371  
          SLD/12     31049         0       433       583      6416  
          SLD/13     31473         0       433       337      6631  
          SLD/14     30924         0       719      5716      6404  
        X+  SLD/18     21283      4426      1316     56151      8518  
        X-  SLD/25     24436      5069      1468     60594      1686  
        Y+  SLD/41     25534      1569      5182    169547      1256  
        Y-  SLD/43     19390      1225      3945    138737      2638  
    
    20    SLD/1     30042         0         0      3880      5993  
          SLD/2     30416         0         0      3990      6251  
          SLD/3     30011       116         0      3728      6053  
          SLD/4     30385       116         0      3838      6311  
          SLD/5     29991       193         0      3627      6092  
          SLD/6     30232         0       422     13631      5956  
          SLD/7     30607         0       421     13741      6214  
          SLD/8     30359         0       706     20131      5931  
          SLD/9     30075       116         0      4035      5916  
          SLD/10     30450       116         0      4145      6174  
          SLD/11     30098       194         0      4139      5864  
          SLD/12     29851         0       417      5865      6029  
          SLD/13     30225         0       416      5755      6287  
          SLD/14     29724         0       691     12362      6053  
        X+  SLD/18     19512      4058      1207     54082     10096  
        X-  SLD/25     24976      5181      1500     58879      4244  
        Y+  SLD/41     25354      1557      5145    173808         8  
        Y-  SLD/43     19020      1202      3870    148710      1974  
    

 
RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLU  

Nod3d  Combinazione  Fz    Nod3d  Combinazione  Fz    Nod3d  Combinazione  Fz    Nod3d  Combinazione  Fz  
N.ro  N.ro  (t)    N.ro  N.ro  (t)    N.ro  N.ro  (t)    N.ro  N.ro  (t)  

   1    A1/1   -4,53       2    A1/1   -4,79       3    A1/1   -2,12       4    A1/1   -2,24  
        A1/2   -4,59            A1/2   -4,86            A1/2   -2,15            A1/2   -2,27  
        A1/3   -4,52            A1/3   -4,80            A1/3   -2,12            A1/3   -2,24  
        A1/4   -4,59            A1/4   -4,87            A1/4   -2,15            A1/4   -2,27  
        A1/5   -4,52            A1/5   -4,80            A1/5   -2,12            A1/5   -2,24  
        A1/6   -4,53            A1/6   -4,80            A1/6   -2,15            A1/6   -2,27  
        A1/7   -4,60            A1/7   -4,87            A1/7   -2,18            A1/7   -2,30  
        A1/8   -4,53            A1/8   -4,80            A1/8   -2,17            A1/8   -2,29  
        A1/9   -4,53            A1/9   -4,79            A1/9   -2,12            A1/9   -2,24  
        A1/10   -4,60            A1/10   -4,86            A1/10   -2,15            A1/10   -2,27  
        A1/11   -4,53            A1/11   -4,78            A1/11   -2,12            A1/11   -2,23  
        A1/12   -4,52            A1/12   -4,79            A1/12   -2,09            A1/12   -2,21  
        A1/13   -4,59            A1/13   -4,86            A1/13   -2,12            A1/13   -2,24  
        A1/14   -4,52            A1/14   -4,79            A1/14   -2,07            A1/14   -2,19  
      X+  A1/15   -3,13          X+  A1/21   -3,30          X+  A1/15   -1,47          X+  A1/21   -1,55  
      X-  A1/24   -3,12          X-  A1/30   -3,30          X-  A1/24   -1,47          X-  A1/30   -1,55  
      Y+  A1/31   -3,13          Y+  A1/40   -3,30          Y+  A1/40   -1,48          Y+  A1/31   -1,56  
      Y-  A1/37   -3,13          Y-  A1/46   -3,30          Y-  A1/46   -1,48          Y-  A1/37   -1,56  

  

   5    A1/1   -2,56       6    A1/1   -2,44      43    A1/1   -8,69      44    A1/1   -8,55  
        A1/2   -2,60            A1/2   -2,47            A1/2   -8,82            A1/2   -8,68  
        A1/3   -2,57            A1/3   -2,44            A1/3   -8,68            A1/3   -8,55  
        A1/4   -2,60            A1/4   -2,47            A1/4   -8,81            A1/4   -8,68  
        A1/5   -2,57            A1/5   -2,43            A1/5   -8,68            A1/5   -8,56  
        A1/6   -2,53            A1/6   -2,40            A1/6   -8,69            A1/6   -8,56  
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RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLU  

Nod3d  Combinazione  Fz    Nod3d  Combinazione  Fz    Nod3d  Combinazione  Fz    Nod3d  Combinazione  Fz  
N.ro  N.ro  (t)    N.ro  N.ro  (t)    N.ro  N.ro  (t)    N.ro  N.ro  (t)  

        A1/7   -2,56            A1/7   -2,44            A1/7   -8,82            A1/7   -8,69  
        A1/8   -2,50            A1/8   -2,38            A1/8   -8,69            A1/8   -8,56  
        A1/9   -2,56            A1/9   -2,44            A1/9   -8,69            A1/9   -8,55  
        A1/10   -2,60            A1/10   -2,47            A1/10   -8,82            A1/10   -8,68  
        A1/11   -2,56            A1/11   -2,44            A1/11   -8,69            A1/11   -8,55  
        A1/12   -2,60            A1/12   -2,47            A1/12   -8,68            A1/12   -8,55  
        A1/13   -2,64            A1/13   -2,51            A1/13   -8,81            A1/13   -8,68  
        A1/14   -2,62            A1/14   -2,50            A1/14   -8,68            A1/14   -8,54  
      X+  A1/18   -1,78          X+  A1/20   -1,69          X+  A1/15   -5,99          X+  A1/15   -5,89  
      X-  A1/25   -1,78          X-  A1/27   -1,69          X-  A1/24   -5,99          X-  A1/24   -5,89  
      Y+  A1/34   -1,79          Y+  A1/41   -1,70          Y+  A1/40   -5,99          Y+  A1/40   -5,89  
      Y-  A1/36   -1,78          Y-  A1/43   -1,70          Y-  A1/46   -5,99          Y-  A1/46   -5,89  

  

  45    A1/1   -8,94      46    A1/1   -4,19      47    A1/1   -8,08      48    A1/1   -7,97  
        A1/2   -9,08            A1/2   -4,25            A1/2   -8,20            A1/2   -8,09  
        A1/3   -8,95            A1/3   -4,19            A1/3   -8,07            A1/3   -7,97  
        A1/4   -9,08            A1/4   -4,25            A1/4   -8,20            A1/4   -8,09  
        A1/5   -8,95            A1/5   -4,19            A1/5   -8,07            A1/5   -7,97  
        A1/6   -8,95            A1/6   -4,21            A1/6   -8,11            A1/6   -8,00  
        A1/7   -9,08            A1/7   -4,27            A1/7   -8,23            A1/7   -8,12  
        A1/8   -8,95            A1/8   -4,22            A1/8   -8,13            A1/8   -8,02  
        A1/9   -8,94            A1/9   -4,19            A1/9   -8,08            A1/9   -7,97  
        A1/10   -9,07            A1/10   -4,26            A1/10   -8,20            A1/10   -8,09  
        A1/11   -8,93            A1/11   -4,20            A1/11   -8,08            A1/11   -7,97  
        A1/12   -8,94            A1/12   -4,18            A1/12   -8,05            A1/12   -7,94  
        A1/13   -9,07            A1/13   -4,24            A1/13   -8,17            A1/13   -8,06  
        A1/14   -8,93            A1/14   -4,17            A1/14   -8,03            A1/14   -7,92  
      X+  A1/21   -6,16          X+  A1/15   -2,90          X+  A1/15   -5,58          X+  A1/21   -5,50  
      X-  A1/30   -6,16          X-  A1/24   -2,90          X-  A1/24   -5,58          X-  A1/30   -5,50  
      Y+  A1/31   -6,16          Y+  A1/31   -2,90          Y+  A1/40   -5,58          Y+  A1/40   -5,51  
      Y-  A1/37   -6,16          Y-  A1/37   -2,90          Y-  A1/46   -5,58          Y-  A1/46   -5,51  

  

  49    A1/1   -8,31      50    A1/1   -4,44      51    A1/1   -4,21      52    A1/1   -8,19  
        A1/2   -8,44            A1/2   -4,50            A1/2   -4,27            A1/2   -8,31  
        A1/3   -8,32            A1/3   -4,44            A1/3   -4,20            A1/3   -8,19  
        A1/4   -8,44            A1/4   -4,51            A1/4   -4,26            A1/4   -8,31  
        A1/5   -8,32            A1/5   -4,44            A1/5   -4,20            A1/5   -8,19  
        A1/6   -8,35            A1/6   -4,45            A1/6   -4,23            A1/6   -8,24  
        A1/7   -8,47            A1/7   -4,52            A1/7   -4,30            A1/7   -8,37  
        A1/8   -8,37            A1/8   -4,46            A1/8   -4,25            A1/8   -8,28  
        A1/9   -8,31            A1/9   -4,43            A1/9   -4,21            A1/9   -8,19  
        A1/10   -8,43            A1/10   -4,50            A1/10   -4,27            A1/10   -8,31  
        A1/11   -8,31            A1/11   -4,43            A1/11   -4,21            A1/11   -8,19  
        A1/12   -8,28            A1/12   -4,42            A1/12   -4,18            A1/12   -8,13  
        A1/13   -8,41            A1/13   -4,49            A1/13   -4,24            A1/13   -8,25  
        A1/14   -8,26            A1/14   -4,41            A1/14   -4,16            A1/14   -8,09  
      X+  A1/21   -5,74          X+  A1/21   -3,06          X+  A1/15   -2,91          X+  A1/15   -5,66  
      X-  A1/30   -5,74          X-  A1/30   -3,06          X-  A1/24   -2,91          X-  A1/24   -5,66  
      Y+  A1/31   -5,74          Y+  A1/40   -3,07          Y+  A1/31   -2,92          Y+  A1/40   -5,67  
      Y-  A1/37   -5,74          Y-  A1/46   -3,07          Y-  A1/37   -2,92          Y-  A1/46   -5,67  

  

  53    A1/1   -8,13      54    A1/1   -8,43      55    A1/1   -4,45      56    A1/1   -4,22  
        A1/2   -8,25            A1/2   -8,55            A1/2   -4,51            A1/2   -4,28  
        A1/3   -8,13            A1/3   -8,43            A1/3   -4,45            A1/3   -4,22  
        A1/4   -8,25            A1/4   -8,56            A1/4   -4,52            A1/4   -4,28  
        A1/5   -8,13            A1/5   -8,43            A1/5   -4,46            A1/5   -4,22  
        A1/6   -8,18            A1/6   -8,48            A1/6   -4,48            A1/6   -4,27  
        A1/7   -8,31            A1/7   -8,61            A1/7   -4,54            A1/7   -4,33  
        A1/8   -8,22            A1/8   -8,52            A1/8   -4,50            A1/8   -4,29  
        A1/9   -8,13            A1/9   -8,42            A1/9   -4,44            A1/9   -4,22  
        A1/10   -8,25            A1/10   -8,55            A1/10   -4,51            A1/10   -4,29  
        A1/11   -8,13            A1/11   -8,42            A1/11   -4,44            A1/11   -4,23  
        A1/12   -8,07            A1/12   -8,37            A1/12   -4,42            A1/12   -4,18  
        A1/13   -8,20            A1/13   -8,49            A1/13   -4,48            A1/13   -4,24  
        A1/14   -8,04            A1/14   -8,33            A1/14   -4,40            A1/14   -4,15  
      X+  A1/21   -5,62          X+  A1/21   -5,82          X+  A1/21   -3,07          X+  A1/15   -2,93  
      X-  A1/30   -5,62          X-  A1/30   -5,82          X-  A1/30   -3,07          X-  A1/24   -2,93  
      Y+  A1/40   -5,63          Y+  A1/31   -5,83          Y+  A1/40   -3,08          Y+  A1/40   -2,93  
      Y-  A1/46   -5,63          Y-  A1/37   -5,84          Y-  A1/46   -3,08          Y-  A1/46   -2,93  

  

  57    A1/1   -8,36      58    A1/1   -8,38      59    A1/1   -8,60      60    A1/1   -4,46  
        A1/2   -8,49            A1/2   -8,51            A1/2   -8,73            A1/2   -4,53  
        A1/3   -8,36            A1/3   -8,38            A1/3   -8,61            A1/3   -4,47  
        A1/4   -8,49            A1/4   -8,51            A1/4   -8,73            A1/4   -4,53  
        A1/5   -8,36            A1/5   -8,39            A1/5   -8,61            A1/5   -4,47  
        A1/6   -8,45            A1/6   -8,47            A1/6   -8,69            A1/6   -4,51  
        A1/7   -8,57            A1/7   -8,59            A1/7   -8,82            A1/7   -4,57  
        A1/8   -8,51            A1/8   -8,52            A1/8   -8,74            A1/8   -4,53  
        A1/9   -8,37            A1/9   -8,38            A1/9   -8,60            A1/9   -4,46  
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RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLU  

Nod3d  Combinazione  Fz    Nod3d  Combinazione  Fz    Nod3d  Combinazione  Fz    Nod3d  Combinazione  Fz  
N.ro  N.ro  (t)    N.ro  N.ro  (t)    N.ro  N.ro  (t)    N.ro  N.ro  (t)  

        A1/10   -8,49            A1/10   -8,50            A1/10   -8,72            A1/10   -4,52  
        A1/11   -8,37            A1/11   -8,38            A1/11   -8,59            A1/11   -4,45  
        A1/12   -8,28            A1/12   -8,30            A1/12   -8,51            A1/12   -4,42  
        A1/13   -8,40            A1/13   -8,42            A1/13   -8,64            A1/13   -4,48  
        A1/14   -8,22            A1/14   -8,24            A1/14   -8,46            A1/14   -4,39  
      X+  A1/15   -5,79          X+  A1/21   -5,80          X+  A1/21   -5,96          X+  A1/21   -3,09  
      X-  A1/24   -5,80          X-  A1/30   -5,80          X-  A1/30   -5,96          X-  A1/30   -3,09  
      Y+  A1/40   -5,81          Y+  A1/40   -5,82          Y+  A1/40   -5,97          Y+  A1/40   -3,10  
      Y-  A1/46   -5,81          Y-  A1/46   -5,82          Y-  A1/46   -5,97          Y-  A1/46   -3,10  

  

  61    A1/1   -4,28      62    A1/1   -4,32      63    A1/1   -4,39      64    A1/1   -5,13  
        A1/2   -4,34            A1/2   -4,39            A1/2   -4,46            A1/2   -5,20  
        A1/3   -4,28            A1/3   -4,33            A1/3   -4,40            A1/3   -5,13  
        A1/4   -4,34            A1/4   -4,39            A1/4   -4,46            A1/4   -5,21  
        A1/5   -4,28            A1/5   -4,33            A1/5   -4,40            A1/5   -5,14  
        A1/6   -4,33            A1/6   -4,38            A1/6   -4,45            A1/6   -5,07  
        A1/7   -4,40            A1/7   -4,45            A1/7   -4,52            A1/7   -5,15  
        A1/8   -4,37            A1/8   -4,42            A1/8   -4,49            A1/8   -5,04  
        A1/9   -4,28            A1/9   -4,32            A1/9   -4,39            A1/9   -5,12  
        A1/10   -4,34            A1/10   -4,39            A1/10   -4,46            A1/10   -5,20  
        A1/11   -4,28            A1/11   -4,32            A1/11   -4,39            A1/11   -5,12  
        A1/12   -4,22            A1/12   -4,27            A1/12   -4,34            A1/12   -5,18  
        A1/13   -4,28            A1/13   -4,33            A1/13   -4,40            A1/13   -5,26  
        A1/14   -4,18            A1/14   -4,23            A1/14   -4,30            A1/14   -5,22  
      X+  A1/15   -2,97          X+  A1/21   -3,00          X+  A1/21   -3,05          X+  A1/18   -3,55  
      X-  A1/24   -2,97          X-  A1/30   -3,00          X-  A1/30   -3,05          X-  A1/25   -3,55  
      Y+  A1/40   -2,98          Y+  A1/40   -3,01          Y+  A1/40   -3,06          Y+  A1/34   -3,56  
      Y-  A1/46   -2,98          Y-  A1/46   -3,01          Y-  A1/46   -3,06          Y-  A1/36   -3,56  

  

  65    A1/1   -5,13      66    A1/1   -5,14      67    A1/1   -5,06      68    A1/1   -9,92  
        A1/2   -5,21            A1/2   -5,22            A1/2   -5,13            A1/2  -10,06  
        A1/3   -5,14            A1/3   -5,15            A1/3   -5,06            A1/3   -9,92  
        A1/4   -5,21            A1/4   -5,23            A1/4   -5,13            A1/4  -10,07  
        A1/5   -5,14            A1/5   -5,15            A1/5   -5,06            A1/5   -9,93  
        A1/6   -5,10            A1/6   -5,13            A1/6   -4,98            A1/6   -9,81  
        A1/7   -5,17            A1/7   -5,20            A1/7   -5,06            A1/7   -9,96  
        A1/8   -5,08            A1/8   -5,12            A1/8   -4,93            A1/8   -9,74  
        A1/9   -5,13            A1/9   -5,14            A1/9   -5,05            A1/9   -9,91  
        A1/10   -5,20            A1/10   -5,21            A1/10   -5,13            A1/10  -10,06  
        A1/11   -5,12            A1/11   -5,13            A1/11   -5,05            A1/11   -9,91  
        A1/12   -5,17            A1/12   -5,16            A1/12   -5,13            A1/12  -10,02  
        A1/13   -5,24            A1/13   -5,24            A1/13   -5,20            A1/13  -10,17  
        A1/14   -5,19            A1/14   -5,17            A1/14   -5,18            A1/14  -10,09  
      X+  A1/18   -3,55          X+  A1/18   -3,55          X+  A1/18   -3,51          X+  A1/18   -6,87  
      X-  A1/25   -3,55          X-  A1/25   -3,55          X-  A1/25   -3,51          X-  A1/25   -6,87  
      Y+  A1/41   -3,56          Y+  A1/41   -3,55          Y+  A1/41   -3,52          Y+  A1/41   -6,89  
      Y-  A1/43   -3,55          Y-  A1/43   -3,55          Y-  A1/43   -3,52          Y-  A1/43   -6,89  

  

  69    A1/1   -9,72      70    A1/1   -9,63      71    A1/1   -4,99      72    A1/1   -9,68  
        A1/2   -9,87            A1/2   -9,77            A1/2   -5,06            A1/2   -9,82  
        A1/3   -9,73            A1/3   -9,63            A1/3   -4,99            A1/3   -9,68  
        A1/4   -9,87            A1/4   -9,78            A1/4   -5,07            A1/4   -9,83  
        A1/5   -9,73            A1/5   -9,64            A1/5   -4,99            A1/5   -9,68  
        A1/6   -9,65            A1/6   -9,60            A1/6   -4,92            A1/6   -9,58  
        A1/7   -9,80            A1/7   -9,74            A1/7   -4,99            A1/7   -9,72  
        A1/8   -9,61            A1/8   -9,58            A1/8   -4,87            A1/8   -9,51  
        A1/9   -9,71            A1/9   -9,62            A1/9   -4,99            A1/9   -9,68  
        A1/10   -9,86            A1/10   -9,77            A1/10   -5,06            A1/10   -9,82  
        A1/11   -9,71            A1/11   -9,62            A1/11   -4,99            A1/11   -9,68  
        A1/12   -9,79            A1/12   -9,66            A1/12   -5,06            A1/12   -9,78  
        A1/13   -9,93            A1/13   -9,80            A1/13   -5,14            A1/13   -9,93  
        A1/14   -9,83            A1/14   -9,68            A1/14   -5,11            A1/14   -9,85  
      X+  A1/18   -6,72          X+  A1/18   -6,64          X+  A1/18   -3,46          X+  A1/18   -6,70  
      X-  A1/25   -6,72          X-  A1/25   -6,64          X-  A1/25   -3,46          X-  A1/25   -6,70  
      Y+  A1/41   -6,73          Y+  A1/34   -6,65          Y+  A1/41   -3,48          Y+  A1/41   -6,72  
      Y-  A1/43   -6,73          Y-  A1/36   -6,65          Y-  A1/43   -3,48          Y-  A1/43   -6,72  

  

  73    A1/1   -9,38      74    A1/1   -9,22      75    A1/1   -4,93      76    A1/1   -9,66  
        A1/2   -9,52            A1/2   -9,36            A1/2   -5,00            A1/2   -9,80  
        A1/3   -9,38            A1/3   -9,22            A1/3   -4,93            A1/3   -9,65  
        A1/4   -9,52            A1/4   -9,36            A1/4   -5,00            A1/4   -9,80  
        A1/5   -9,38            A1/5   -9,23            A1/5   -4,93            A1/5   -9,65  
        A1/6   -9,31            A1/6   -9,19            A1/6   -4,86            A1/6   -9,55  
        A1/7   -9,45            A1/7   -9,33            A1/7   -4,93            A1/7   -9,69  
        A1/8   -9,27            A1/8   -9,17            A1/8   -4,81            A1/8   -9,48  
        A1/9   -9,38            A1/9   -9,22            A1/9   -4,93            A1/9   -9,66  
        A1/10   -9,52            A1/10   -9,36            A1/10   -5,00            A1/10   -9,80  
        A1/11   -9,37            A1/11   -9,22            A1/11   -4,93            A1/11   -9,66  
        A1/12   -9,44            A1/12   -9,25            A1/12   -5,00            A1/12   -9,76  
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RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLU  

Nod3d  Combinazione  Fz    Nod3d  Combinazione  Fz    Nod3d  Combinazione  Fz    Nod3d  Combinazione  Fz  
N.ro  N.ro  (t)    N.ro  N.ro  (t)    N.ro  N.ro  (t)    N.ro  N.ro  (t)  

        A1/13   -9,58            A1/13   -9,39            A1/13   -5,07            A1/13   -9,90  
        A1/14   -9,48            A1/14   -9,27            A1/14   -5,05            A1/14   -9,83  
      X+  A1/18   -6,48          X+  A1/18   -6,36          X+  A1/20   -3,42          X+  A1/18   -6,69  
      X-  A1/25   -6,48          X-  A1/25   -6,36          X-  A1/27   -3,42          X-  A1/25   -6,69  
      Y+  A1/41   -6,49          Y+  A1/41   -6,37          Y+  A1/41   -3,43          Y+  A1/41   -6,71  
      Y-  A1/43   -6,49          Y-  A1/43   -6,37          Y-  A1/43   -3,43          Y-  A1/43   -6,71  

  

  77    A1/1   -9,45      78    A1/1   -9,35      79    A1/1   -4,87      80    A1/1   -4,86  
        A1/2   -9,59            A1/2   -9,49            A1/2   -4,94            A1/2   -4,93  
        A1/3   -9,45            A1/3   -9,35            A1/3   -4,86            A1/3   -4,86  
        A1/4   -9,59            A1/4   -9,49            A1/4   -4,93            A1/4   -4,93  
        A1/5   -9,45            A1/5   -9,35            A1/5   -4,86            A1/5   -4,86  
        A1/6   -9,39            A1/6   -9,32            A1/6   -4,81            A1/6   -4,83  
        A1/7   -9,53            A1/7   -9,46            A1/7   -4,89            A1/7   -4,90  
        A1/8   -9,34            A1/8   -9,30            A1/8   -4,78            A1/8   -4,81  
        A1/9   -9,46            A1/9   -9,36            A1/9   -4,87            A1/9   -4,87  
        A1/10   -9,60            A1/10   -9,50            A1/10   -4,94            A1/10   -4,94  
        A1/11   -9,46            A1/11   -9,36            A1/11   -4,87            A1/11   -4,87  
        A1/12   -9,52            A1/12   -9,38            A1/12   -4,92            A1/12   -4,90  
        A1/13   -9,66            A1/13   -9,52            A1/13   -4,99            A1/13   -4,97  
        A1/14   -9,56            A1/14   -9,40            A1/14   -4,95            A1/14   -4,92  
      X+  A1/18   -6,54          X+  A1/18   -6,46          X+  A1/20   -3,37          X+  A1/20   -3,36  
      X-  A1/25   -6,54          X-  A1/25   -6,46          X-  A1/27   -3,37          X-  A1/27   -3,36  
      Y+  A1/41   -6,55          Y+  A1/41   -6,46          Y+  A1/41   -3,38          Y+  A1/34   -3,37  
      Y-  A1/43   -6,55          Y-  A1/43   -6,46          Y-  A1/43   -3,38          Y-  A1/36   -3,37  

  

  81    A1/1   -4,86                                                              
        A1/2   -4,94                                                              
        A1/3   -4,86                                                              
        A1/4   -4,93                                                              
        A1/5   -4,86                                                              
        A1/6   -4,85                                                              
        A1/7   -4,92                                                              
        A1/8   -4,84                                                              
        A1/9   -4,87                                                              
        A1/10   -4,94                                                              
        A1/11   -4,87                                                              
        A1/12   -4,88                                                              
        A1/13   -4,95                                                              
        A1/14   -4,89                                                              
      X+  A1/18   -3,36                                                              
      X-  A1/25   -3,36                                                              
      Y+  A1/34   -3,36                                                              
      Y-  A1/36   -3,36                                                              

  

 

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLD  

Nod3d  Combinazione  Fz    Nod3d  Combinazione  Fz    Nod3d  Combinazione  Fz    Nod3d  Combinazione  Fz  
N.ro  N.ro  (t)    N.ro  N.ro  (t)    N.ro  N.ro  (t)    N.ro  N.ro  (t)  

   1    SLD/1   -4,53       2    SLD/1   -4,79       3    SLD/1   -2,12       4    SLD/1   -2,24  
        SLD/2   -4,59            SLD/2   -4,86            SLD/2   -2,15            SLD/2   -2,27  
        SLD/3   -4,52            SLD/3   -4,80            SLD/3   -2,12            SLD/3   -2,24  
        SLD/4   -4,59            SLD/4   -4,87            SLD/4   -2,15            SLD/4   -2,27  
        SLD/5   -4,52            SLD/5   -4,80            SLD/5   -2,12            SLD/5   -2,24  
        SLD/6   -4,53            SLD/6   -4,80            SLD/6   -2,15            SLD/6   -2,27  
        SLD/7   -4,60            SLD/7   -4,87            SLD/7   -2,18            SLD/7   -2,30  
        SLD/8   -4,53            SLD/8   -4,80            SLD/8   -2,17            SLD/8   -2,29  
        SLD/9   -4,53            SLD/9   -4,79            SLD/9   -2,12            SLD/9   -2,24  
        SLD/10   -4,60            SLD/10   -4,86            SLD/10   -2,15            SLD/10   -2,27  
        SLD/11   -4,53            SLD/11   -4,78            SLD/11   -2,12            SLD/11   -2,23  
        SLD/12   -4,52            SLD/12   -4,79            SLD/12   -2,09            SLD/12   -2,21  
        SLD/13   -4,59            SLD/13   -4,86            SLD/13   -2,12            SLD/13   -2,24  
        SLD/14   -4,52            SLD/14   -4,79            SLD/14   -2,07            SLD/14   -2,19  
      X+  SLD/15   -3,12          X+  SLD/21   -3,30          X+  SLD/15   -1,47          X+  SLD/21   -1,55  
      X-  SLD/24   -3,12          X-  SLD/30   -3,30          X-  SLD/24   -1,47          X-  SLD/30   -1,55  
      Y+  SLD/31   -3,13          Y+  SLD/40   -3,30          Y+  SLD/40   -1,48          Y+  SLD/31   -1,56  
      Y-  SLD/37   -3,13          Y-  SLD/46   -3,30          Y-  SLD/46   -1,48          Y-  SLD/37   -1,56  

  

   5    SLD/1   -2,56       6    SLD/1   -2,44      43    SLD/1   -8,69      44    SLD/1   -8,55  
        SLD/2   -2,60            SLD/2   -2,47            SLD/2   -8,82            SLD/2   -8,68  
        SLD/3   -2,57            SLD/3   -2,44            SLD/3   -8,68            SLD/3   -8,55  
        SLD/4   -2,60            SLD/4   -2,47            SLD/4   -8,81            SLD/4   -8,68  
        SLD/5   -2,57            SLD/5   -2,43            SLD/5   -8,68            SLD/5   -8,56  
        SLD/6   -2,53            SLD/6   -2,40            SLD/6   -8,69            SLD/6   -8,56  
        SLD/7   -2,56            SLD/7   -2,44            SLD/7   -8,82            SLD/7   -8,69  
        SLD/8   -2,50            SLD/8   -2,38            SLD/8   -8,69            SLD/8   -8,56  
        SLD/9   -2,56            SLD/9   -2,44            SLD/9   -8,69            SLD/9   -8,55  
        SLD/10   -2,60            SLD/10   -2,47            SLD/10   -8,82            SLD/10   -8,68  
        SLD/11   -2,56            SLD/11   -2,44            SLD/11   -8,69            SLD/11   -8,55  
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RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLD  

Nod3d  Combinazione  Fz    Nod3d  Combinazione  Fz    Nod3d  Combinazione  Fz    Nod3d  Combinazione  Fz  
N.ro  N.ro  (t)    N.ro  N.ro  (t)    N.ro  N.ro  (t)    N.ro  N.ro  (t)  

        SLD/12   -2,60            SLD/12   -2,47            SLD/12   -8,68            SLD/12   -8,55  
        SLD/13   -2,64            SLD/13   -2,51            SLD/13   -8,81            SLD/13   -8,68  
        SLD/14   -2,62            SLD/14   -2,50            SLD/14   -8,68            SLD/14   -8,54  
      X+  SLD/18   -1,78          X+  SLD/20   -1,69          X+  SLD/15   -5,99          X+  SLD/15   -5,89  
      X-  SLD/25   -1,78          X-  SLD/27   -1,69          X-  SLD/24   -5,99          X-  SLD/24   -5,89  
      Y+  SLD/34   -1,78          Y+  SLD/41   -1,70          Y+  SLD/40   -5,99          Y+  SLD/40   -5,89  
      Y-  SLD/36   -1,78          Y-  SLD/43   -1,70          Y-  SLD/46   -5,99          Y-  SLD/46   -5,89  

  

  45    SLD/1   -8,94      46    SLD/1   -4,19      47    SLD/1   -8,08      48    SLD/1   -7,97  
        SLD/2   -9,08            SLD/2   -4,25            SLD/2   -8,20            SLD/2   -8,09  
        SLD/3   -8,95            SLD/3   -4,19            SLD/3   -8,07            SLD/3   -7,97  
        SLD/4   -9,08            SLD/4   -4,25            SLD/4   -8,20            SLD/4   -8,09  
        SLD/5   -8,95            SLD/5   -4,19            SLD/5   -8,07            SLD/5   -7,97  
        SLD/6   -8,95            SLD/6   -4,21            SLD/6   -8,11            SLD/6   -8,00  
        SLD/7   -9,08            SLD/7   -4,27            SLD/7   -8,23            SLD/7   -8,12  
        SLD/8   -8,95            SLD/8   -4,22            SLD/8   -8,13            SLD/8   -8,02  
        SLD/9   -8,94            SLD/9   -4,19            SLD/9   -8,08            SLD/9   -7,97  
        SLD/10   -9,07            SLD/10   -4,26            SLD/10   -8,20            SLD/10   -8,09  
        SLD/11   -8,93            SLD/11   -4,20            SLD/11   -8,08            SLD/11   -7,97  
        SLD/12   -8,94            SLD/12   -4,18            SLD/12   -8,05            SLD/12   -7,94  
        SLD/13   -9,07            SLD/13   -4,24            SLD/13   -8,17            SLD/13   -8,06  
        SLD/14   -8,93            SLD/14   -4,17            SLD/14   -8,03            SLD/14   -7,92  
      X+  SLD/21   -6,16          X+  SLD/15   -2,90          X+  SLD/15   -5,58          X+  SLD/21   -5,50  
      X-  SLD/30   -6,16          X-  SLD/24   -2,90          X-  SLD/24   -5,58          X-  SLD/30   -5,50  
      Y+  SLD/31   -6,16          Y+  SLD/31   -2,90          Y+  SLD/40   -5,58          Y+  SLD/40   -5,50  
      Y-  SLD/37   -6,16          Y-  SLD/37   -2,90          Y-  SLD/46   -5,58          Y-  SLD/46   -5,50  

  

  49    SLD/1   -8,31      50    SLD/1   -4,44      51    SLD/1   -4,21      52    SLD/1   -8,19  
        SLD/2   -8,44            SLD/2   -4,50            SLD/2   -4,27            SLD/2   -8,31  
        SLD/3   -8,32            SLD/3   -4,44            SLD/3   -4,20            SLD/3   -8,19  
        SLD/4   -8,44            SLD/4   -4,51            SLD/4   -4,26            SLD/4   -8,31  
        SLD/5   -8,32            SLD/5   -4,44            SLD/5   -4,20            SLD/5   -8,19  
        SLD/6   -8,35            SLD/6   -4,45            SLD/6   -4,23            SLD/6   -8,24  
        SLD/7   -8,47            SLD/7   -4,52            SLD/7   -4,30            SLD/7   -8,37  
        SLD/8   -8,37            SLD/8   -4,46            SLD/8   -4,25            SLD/8   -8,28  
        SLD/9   -8,31            SLD/9   -4,43            SLD/9   -4,21            SLD/9   -8,19  
        SLD/10   -8,43            SLD/10   -4,50            SLD/10   -4,27            SLD/10   -8,31  
        SLD/11   -8,31            SLD/11   -4,43            SLD/11   -4,21            SLD/11   -8,19  
        SLD/12   -8,28            SLD/12   -4,42            SLD/12   -4,18            SLD/12   -8,13  
        SLD/13   -8,41            SLD/13   -4,49            SLD/13   -4,24            SLD/13   -8,25  
        SLD/14   -8,26            SLD/14   -4,41            SLD/14   -4,16            SLD/14   -8,09  
      X+  SLD/21   -5,74          X+  SLD/21   -3,06          X+  SLD/15   -2,91          X+  SLD/15   -5,66  
      X-  SLD/30   -5,74          X-  SLD/30   -3,06          X-  SLD/24   -2,91          X-  SLD/24   -5,66  
      Y+  SLD/31   -5,74          Y+  SLD/40   -3,06          Y+  SLD/31   -2,91          Y+  SLD/40   -5,67  
      Y-  SLD/37   -5,74          Y-  SLD/46   -3,06          Y-  SLD/37   -2,91          Y-  SLD/46   -5,67  

  

  53    SLD/1   -8,13      54    SLD/1   -8,43      55    SLD/1   -4,45      56    SLD/1   -4,22  
        SLD/2   -8,25            SLD/2   -8,55            SLD/2   -4,51            SLD/2   -4,28  
        SLD/3   -8,13            SLD/3   -8,43            SLD/3   -4,45            SLD/3   -4,22  
        SLD/4   -8,25            SLD/4   -8,56            SLD/4   -4,52            SLD/4   -4,28  
        SLD/5   -8,13            SLD/5   -8,43            SLD/5   -4,46            SLD/5   -4,22  
        SLD/6   -8,18            SLD/6   -8,48            SLD/6   -4,48            SLD/6   -4,27  
        SLD/7   -8,31            SLD/7   -8,61            SLD/7   -4,54            SLD/7   -4,33  
        SLD/8   -8,22            SLD/8   -8,52            SLD/8   -4,50            SLD/8   -4,29  
        SLD/9   -8,13            SLD/9   -8,42            SLD/9   -4,44            SLD/9   -4,22  
        SLD/10   -8,25            SLD/10   -8,55            SLD/10   -4,51            SLD/10   -4,29  
        SLD/11   -8,13            SLD/11   -8,42            SLD/11   -4,44            SLD/11   -4,23  
        SLD/12   -8,07            SLD/12   -8,37            SLD/12   -4,42            SLD/12   -4,18  
        SLD/13   -8,20            SLD/13   -8,49            SLD/13   -4,48            SLD/13   -4,24  
        SLD/14   -8,04            SLD/14   -8,33            SLD/14   -4,40            SLD/14   -4,15  
      X+  SLD/21   -5,62          X+  SLD/21   -5,82          X+  SLD/21   -3,07          X+  SLD/15   -2,93  
      X-  SLD/30   -5,62          X-  SLD/30   -5,82          X-  SLD/30   -3,07          X-  SLD/24   -2,93  
      Y+  SLD/40   -5,63          Y+  SLD/31   -5,83          Y+  SLD/40   -3,08          Y+  SLD/40   -2,93  
      Y-  SLD/46   -5,63          Y-  SLD/37   -5,83          Y-  SLD/46   -3,08          Y-  SLD/46   -2,93  

  

  57    SLD/1   -8,36      58    SLD/1   -8,38      59    SLD/1   -8,60      60    SLD/1   -4,46  
        SLD/2   -8,49            SLD/2   -8,51            SLD/2   -8,73            SLD/2   -4,53  
        SLD/3   -8,36            SLD/3   -8,38            SLD/3   -8,61            SLD/3   -4,47  
        SLD/4   -8,49            SLD/4   -8,51            SLD/4   -8,73            SLD/4   -4,53  
        SLD/5   -8,36            SLD/5   -8,39            SLD/5   -8,61            SLD/5   -4,47  
        SLD/6   -8,45            SLD/6   -8,47            SLD/6   -8,69            SLD/6   -4,51  
        SLD/7   -8,57            SLD/7   -8,59            SLD/7   -8,82            SLD/7   -4,57  
        SLD/8   -8,51            SLD/8   -8,52            SLD/8   -8,74            SLD/8   -4,53  
        SLD/9   -8,37            SLD/9   -8,38            SLD/9   -8,60            SLD/9   -4,46  
        SLD/10   -8,49            SLD/10   -8,50            SLD/10   -8,72            SLD/10   -4,52  
        SLD/11   -8,37            SLD/11   -8,38            SLD/11   -8,59            SLD/11   -4,45  
        SLD/12   -8,28            SLD/12   -8,30            SLD/12   -8,51            SLD/12   -4,42  
        SLD/13   -8,40            SLD/13   -8,42            SLD/13   -8,64            SLD/13   -4,48  
        SLD/14   -8,22            SLD/14   -8,24            SLD/14   -8,46            SLD/14   -4,39  
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RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLD  

Nod3d  Combinazione  Fz    Nod3d  Combinazione  Fz    Nod3d  Combinazione  Fz    Nod3d  Combinazione  Fz  
N.ro  N.ro  (t)    N.ro  N.ro  (t)    N.ro  N.ro  (t)    N.ro  N.ro  (t)  

      X+  SLD/15   -5,79          X+  SLD/21   -5,80          X+  SLD/21   -5,95          X+  SLD/21   -3,09  
      X-  SLD/24   -5,79          X-  SLD/30   -5,80          X-  SLD/30   -5,95          X-  SLD/30   -3,09  
      Y+  SLD/40   -5,81          Y+  SLD/40   -5,82          Y+  SLD/40   -5,97          Y+  SLD/40   -3,10  
      Y-  SLD/46   -5,81          Y-  SLD/46   -5,82          Y-  SLD/46   -5,97          Y-  SLD/46   -3,10  

  

  61    SLD/1   -4,28      62    SLD/1   -4,32      63    SLD/1   -4,39      64    SLD/1   -5,13  
        SLD/2   -4,34            SLD/2   -4,39            SLD/2   -4,46            SLD/2   -5,20  
        SLD/3   -4,28            SLD/3   -4,33            SLD/3   -4,40            SLD/3   -5,13  
        SLD/4   -4,34            SLD/4   -4,39            SLD/4   -4,46            SLD/4   -5,21  
        SLD/5   -4,28            SLD/5   -4,33            SLD/5   -4,40            SLD/5   -5,14  
        SLD/6   -4,33            SLD/6   -4,38            SLD/6   -4,45            SLD/6   -5,07  
        SLD/7   -4,40            SLD/7   -4,45            SLD/7   -4,52            SLD/7   -5,15  
        SLD/8   -4,37            SLD/8   -4,42            SLD/8   -4,49            SLD/8   -5,04  
        SLD/9   -4,28            SLD/9   -4,32            SLD/9   -4,39            SLD/9   -5,12  
        SLD/10   -4,34            SLD/10   -4,39            SLD/10   -4,46            SLD/10   -5,20  
        SLD/11   -4,28            SLD/11   -4,32            SLD/11   -4,39            SLD/11   -5,12  
        SLD/12   -4,22            SLD/12   -4,27            SLD/12   -4,34            SLD/12   -5,18  
        SLD/13   -4,28            SLD/13   -4,33            SLD/13   -4,40            SLD/13   -5,26  
        SLD/14   -4,18            SLD/14   -4,23            SLD/14   -4,30            SLD/14   -5,22  
      X+  SLD/15   -2,97          X+  SLD/21   -3,00          X+  SLD/21   -3,05          X+  SLD/18   -3,55  
      X-  SLD/24   -2,97          X-  SLD/30   -3,00          X-  SLD/30   -3,05          X-  SLD/25   -3,55  
      Y+  SLD/40   -2,98          Y+  SLD/40   -3,01          Y+  SLD/40   -3,06          Y+  SLD/34   -3,56  
      Y-  SLD/46   -2,98          Y-  SLD/46   -3,01          Y-  SLD/46   -3,06          Y-  SLD/36   -3,56  

  

  65    SLD/1   -5,13      66    SLD/1   -5,14      67    SLD/1   -5,06      68    SLD/1   -9,92  
        SLD/2   -5,21            SLD/2   -5,22            SLD/2   -5,13            SLD/2  -10,06  
        SLD/3   -5,14            SLD/3   -5,15            SLD/3   -5,06            SLD/3   -9,92  
        SLD/4   -5,21            SLD/4   -5,23            SLD/4   -5,13            SLD/4  -10,07  
        SLD/5   -5,14            SLD/5   -5,15            SLD/5   -5,06            SLD/5   -9,93  
        SLD/6   -5,10            SLD/6   -5,13            SLD/6   -4,98            SLD/6   -9,81  
        SLD/7   -5,17            SLD/7   -5,20            SLD/7   -5,06            SLD/7   -9,96  
        SLD/8   -5,08            SLD/8   -5,12            SLD/8   -4,93            SLD/8   -9,74  
        SLD/9   -5,13            SLD/9   -5,14            SLD/9   -5,05            SLD/9   -9,91  
        SLD/10   -5,20            SLD/10   -5,21            SLD/10   -5,13            SLD/10  -10,06  
        SLD/11   -5,12            SLD/11   -5,13            SLD/11   -5,05            SLD/11   -9,91  
        SLD/12   -5,17            SLD/12   -5,16            SLD/12   -5,13            SLD/12  -10,02  
        SLD/13   -5,24            SLD/13   -5,24            SLD/13   -5,20            SLD/13  -10,17  
        SLD/14   -5,19            SLD/14   -5,17            SLD/14   -5,18            SLD/14  -10,09  
      X+  SLD/18   -3,55          X+  SLD/18   -3,55          X+  SLD/18   -3,51          X+  SLD/18   -6,86  
      X-  SLD/25   -3,55          X-  SLD/25   -3,55          X-  SLD/25   -3,51          X-  SLD/25   -6,86  
      Y+  SLD/41   -3,55          Y+  SLD/41   -3,55          Y+  SLD/41   -3,52          Y+  SLD/41   -6,88  
      Y-  SLD/43   -3,55          Y-  SLD/43   -3,55          Y-  SLD/43   -3,52          Y-  SLD/43   -6,88  

  

  69    SLD/1   -9,72      70    SLD/1   -9,63      71    SLD/1   -4,99      72    SLD/1   -9,68  
        SLD/2   -9,87            SLD/2   -9,77            SLD/2   -5,06            SLD/2   -9,82  
        SLD/3   -9,73            SLD/3   -9,63            SLD/3   -4,99            SLD/3   -9,68  
        SLD/4   -9,87            SLD/4   -9,78            SLD/4   -5,07            SLD/4   -9,83  
        SLD/5   -9,73            SLD/5   -9,64            SLD/5   -4,99            SLD/5   -9,68  
        SLD/6   -9,65            SLD/6   -9,60            SLD/6   -4,92            SLD/6   -9,58  
        SLD/7   -9,80            SLD/7   -9,74            SLD/7   -4,99            SLD/7   -9,72  
        SLD/8   -9,61            SLD/8   -9,58            SLD/8   -4,87            SLD/8   -9,51  
        SLD/9   -9,71            SLD/9   -9,62            SLD/9   -4,99            SLD/9   -9,68  
        SLD/10   -9,86            SLD/10   -9,77            SLD/10   -5,06            SLD/10   -9,82  
        SLD/11   -9,71            SLD/11   -9,62            SLD/11   -4,99            SLD/11   -9,68  
        SLD/12   -9,79            SLD/12   -9,66            SLD/12   -5,06            SLD/12   -9,78  
        SLD/13   -9,93            SLD/13   -9,80            SLD/13   -5,14            SLD/13   -9,93  
        SLD/14   -9,83            SLD/14   -9,68            SLD/14   -5,11            SLD/14   -9,85  
      X+  SLD/18   -6,72          X+  SLD/18   -6,64          X+  SLD/18   -3,46          X+  SLD/18   -6,70  
      X-  SLD/25   -6,72          X-  SLD/25   -6,64          X-  SLD/25   -3,46          X-  SLD/25   -6,70  
      Y+  SLD/41   -6,73          Y+  SLD/34   -6,64          Y+  SLD/41   -3,48          Y+  SLD/41   -6,72  
      Y-  SLD/43   -6,73          Y-  SLD/36   -6,64          Y-  SLD/43   -3,47          Y-  SLD/43   -6,72  

  

  73    SLD/1   -9,38      74    SLD/1   -9,22      75    SLD/1   -4,93      76    SLD/1   -9,66  
        SLD/2   -9,52            SLD/2   -9,36            SLD/2   -5,00            SLD/2   -9,80  
        SLD/3   -9,38            SLD/3   -9,22            SLD/3   -4,93            SLD/3   -9,65  
        SLD/4   -9,52            SLD/4   -9,36            SLD/4   -5,00            SLD/4   -9,80  
        SLD/5   -9,38            SLD/5   -9,23            SLD/5   -4,93            SLD/5   -9,65  
        SLD/6   -9,31            SLD/6   -9,19            SLD/6   -4,86            SLD/6   -9,55  
        SLD/7   -9,45            SLD/7   -9,33            SLD/7   -4,93            SLD/7   -9,69  
        SLD/8   -9,27            SLD/8   -9,17            SLD/8   -4,81            SLD/8   -9,48  
        SLD/9   -9,38            SLD/9   -9,22            SLD/9   -4,93            SLD/9   -9,66  
        SLD/10   -9,52            SLD/10   -9,36            SLD/10   -5,00            SLD/10   -9,80  
        SLD/11   -9,37            SLD/11   -9,22            SLD/11   -4,93            SLD/11   -9,66  
        SLD/12   -9,44            SLD/12   -9,25            SLD/12   -5,00            SLD/12   -9,76  
        SLD/13   -9,58            SLD/13   -9,39            SLD/13   -5,07            SLD/13   -9,90  
        SLD/14   -9,48            SLD/14   -9,27            SLD/14   -5,05            SLD/14   -9,83  
      X+  SLD/18   -6,48          X+  SLD/18   -6,36          X+  SLD/20   -3,42          X+  SLD/18   -6,69  
      X-  SLD/25   -6,48          X-  SLD/25   -6,36          X-  SLD/27   -3,42          X-  SLD/25   -6,69  
      Y+  SLD/41   -6,49          Y+  SLD/41   -6,37          Y+  SLD/41   -3,43          Y+  SLD/41   -6,70  
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RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLD  

Nod3d  Combinazione  Fz    Nod3d  Combinazione  Fz    Nod3d  Combinazione  Fz    Nod3d  Combinazione  Fz  
N.ro  N.ro  (t)    N.ro  N.ro  (t)    N.ro  N.ro  (t)    N.ro  N.ro  (t)  

      Y-  SLD/43   -6,49          Y-  SLD/43   -6,37          Y-  SLD/43   -3,43          Y-  SLD/43   -6,70  
  

  77    SLD/1   -9,45      78    SLD/1   -9,35      79    SLD/1   -4,87      80    SLD/1   -4,86  
        SLD/2   -9,59            SLD/2   -9,49            SLD/2   -4,94            SLD/2   -4,93  
        SLD/3   -9,45            SLD/3   -9,35            SLD/3   -4,86            SLD/3   -4,86  
        SLD/4   -9,59            SLD/4   -9,49            SLD/4   -4,93            SLD/4   -4,93  
        SLD/5   -9,45            SLD/5   -9,35            SLD/5   -4,86            SLD/5   -4,86  
        SLD/6   -9,39            SLD/6   -9,32            SLD/6   -4,81            SLD/6   -4,83  
        SLD/7   -9,53            SLD/7   -9,46            SLD/7   -4,89            SLD/7   -4,90  
        SLD/8   -9,34            SLD/8   -9,30            SLD/8   -4,78            SLD/8   -4,81  
        SLD/9   -9,46            SLD/9   -9,36            SLD/9   -4,87            SLD/9   -4,87  
        SLD/10   -9,60            SLD/10   -9,50            SLD/10   -4,94            SLD/10   -4,94  
        SLD/11   -9,46            SLD/11   -9,36            SLD/11   -4,87            SLD/11   -4,87  
        SLD/12   -9,52            SLD/12   -9,38            SLD/12   -4,92            SLD/12   -4,90  
        SLD/13   -9,66            SLD/13   -9,52            SLD/13   -4,99            SLD/13   -4,97  
        SLD/14   -9,56            SLD/14   -9,40            SLD/14   -4,95            SLD/14   -4,92  
      X+  SLD/18   -6,53          X+  SLD/18   -6,46          X+  SLD/20   -3,37          X+  SLD/20   -3,36  
      X-  SLD/25   -6,53          X-  SLD/25   -6,46          X-  SLD/27   -3,37          X-  SLD/27   -3,36  
      Y+  SLD/41   -6,55          Y+  SLD/41   -6,46          Y+  SLD/41   -3,38          Y+  SLD/34   -3,37  
      Y-  SLD/43   -6,55          Y-  SLD/43   -6,46          Y-  SLD/43   -3,38          Y-  SLD/36   -3,37  

  

  81    SLD/1   -4,86                                                              
        SLD/2   -4,94                                                              
        SLD/3   -4,86                                                              
        SLD/4   -4,93                                                              
        SLD/5   -4,86                                                              
        SLD/6   -4,85                                                              
        SLD/7   -4,92                                                              
        SLD/8   -4,84                                                              
        SLD/9   -4,87                                                              
        SLD/10   -4,94                                                              
        SLD/11   -4,87                                                              
        SLD/12   -4,88                                                              
        SLD/13   -4,95                                                              
        SLD/14   -4,89                                                              
      X+  SLD/18   -3,36                                                              
      X-  SLD/25   -3,36                                                              
      Y+  SLD/34   -3,36                                                              
      Y-  SLD/36   -3,36                                                              

  

 

PARAMETRI GEOTECNICI TRAVI WINKLER - S.L.U.  

IDENTIFICATIVO  CONDIZIONE DRENATA  NON DRENATA  

Trave  Infiss  Tipo  Gamma  Fi'  C'  Mod.El  Poiss  P base  Indice  IndRig  Cu  P base  
N.ro  m  Tabel  kg/mc  Grd  kg/cmq  kg/cmq  on  kg/cmq  Rigid.  Crit.  kg/cmq  kg/cmq  

   1   1,70  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,31    84,25   156,52                
  

   2   1,70  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,31    84,25   183,77                
  

   3   1,70  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,31    84,25   142,24                
  

   4   1,70  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,31    84,25   173,43                
  

   5   1,70  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,31    84,25   173,43                
  

   6   1,70  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,31    84,25   142,24                
  

   7   1,70  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,31    84,25   183,77                
  

   8   1,70  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,31    84,25   156,52                
  

   9   1,70  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,31    84,25   173,43                
  

  10   1,70  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,31    84,25   142,24                
  

  11   1,70  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,31    84,25   183,77                
  

  12   1,70  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,31    84,25   156,52                
  

  13   1,70  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,31    84,25   166,41                
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PARAMETRI GEOTECNICI TRAVI WINKLER - S.L.U.  

IDENTIFICATIVO  CONDIZIONE DRENATA  NON DRENATA  

Trave  Infiss  Tipo  Gamma  Fi'  C'  Mod.El  Poiss  P base  Indice  IndRig  Cu  P base  
N.ro  m  Tabel  kg/mc  Grd  kg/cmq  kg/cmq  on  kg/cmq  Rigid.  Crit.  kg/cmq  kg/cmq  

  

  14   1,70  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,31    84,25   159,17                
  

  15   1,70  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,31    84,25   166,41                
  

  16   1,70  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,31    84,25   166,41                
  

  17   1,70  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,31    84,25   166,41                
  

  18   1,70  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,31    84,25   159,17                
  

  19   1,70  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,31    84,25   159,17                
  

  20   1,70  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,31    84,25   159,17                
  

 
COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.  

Trave  Brinch Hansen  IclTe  Incl.PianoPosa  Comb  Igk  CoeffIncl.Car.  Affondamento  Forma  Punzonamento  
Nro  Nc  Nq  Ng  Gc=Gq  Bc  Bq  Bg  N.ro  Sism  IcV  IqV  IgV  Dc  Dq  Dg  Sc  Sq  Sg  Psic  Psiq  Psig  

   1  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,98   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,98   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,98   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,98   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                    X+  A1/21  1,00  0,80  0,81  0,69   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                    X-  A1/30  1,00  0,79  0,80  0,67   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                    Y+  A1/40  1,00  0,79  0,80  0,70   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,84   0,73   0,74   0,74  
                                                    Y-  A1/46  1,00  0,73  0,74  0,62   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  

  

   2  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,95   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,95   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                    X+  A1/21  1,00  0,80  0,80  0,67   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                    X-  A1/30  1,00  0,79  0,79  0,66   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                    Y+  A1/40  1,00  0,75  0,76  0,66   1,24   1,23   1,00  1,14  1,13  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                    Y-  A1/46  1,00  0,70  0,71  0,59   1,24   1,23   1,00  1,14  1,13  0,92   0,67   0,69   0,69  

  

   3  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                    X+  A1/15  1,00  0,77  0,78  0,65   1,24   1,23   1,00  1,35  1,33  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                    X-  A1/24  1,00  0,77  0,78  0,65   1,24   1,23   1,00  1,35  1,33  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                    Y+  A1/40  1,00  0,72  0,73  0,60   1,24   1,23   1,00  1,34  1,33  0,80   0,77   0,78   0,78  
                                                    Y-  A1/46  1,00  0,77  0,78  0,67   1,24   1,23   1,00  1,35  1,33  0,79   0,77   0,78   0,78  
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Trave  Brinch Hansen  IclTe  Incl.PianoPosa  Comb  Igk  CoeffIncl.Car.  Affondamento  Forma  Punzonamento  
Nro  Nc  Nq  Ng  Gc=Gq  Bc  Bq  Bg  N.ro  Sism  IcV  IqV  IgV  Dc  Dq  Dg  Sc  Sq  Sg  Psic  Psiq  Psig  

   4  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,95   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,95   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                    X+  A1/20  1,00  0,77  0,78  0,64   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                    X-  A1/27  1,00  0,78  0,79  0,66   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                    Y+  A1/34  1,00  0,75  0,76  0,65   1,24   1,23   1,00  1,18  1,18  0,89   0,69   0,71   0,71  
                                                    Y-  A1/36  1,00  0,69  0,70  0,57   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,69   0,71   0,71  

  

   5  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,95   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,95   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                    X+  A1/15  1,00  0,77  0,78  0,64   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                    X-  A1/24  1,00  0,79  0,80  0,66   1,24   1,23   1,00  1,19  1,19  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                    Y+  A1/31  1,00  0,71  0,72  0,60   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,69   0,71   0,71  
                                                    Y-  A1/36  1,00  0,71  0,72  0,60   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,69   0,71   0,71  

  

   6  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                    X+  A1/20  1,00  0,78  0,78  0,66   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                    X-  A1/27  1,00  0,77  0,78  0,65   1,24   1,23   1,00  1,35  1,33  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                    Y+  A1/41  1,00  0,77  0,78  0,67   1,24   1,23   1,00  1,34  1,33  0,80   0,77   0,78   0,78  
                                                    Y-  A1/43  1,00  0,72  0,73  0,60   1,24   1,23   1,00  1,34  1,33  0,80   0,77   0,78   0,78  

  

   7  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,95   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,95   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                    X+  A1/18  1,00  0,80  0,81  0,68   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                    X-  A1/25  1,00  0,79  0,80  0,67   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                    Y+  A1/41  1,00  0,72  0,73  0,61   1,24   1,23   1,00  1,14  1,13  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                    Y-  A1/46  1,00  0,72  0,73  0,61   1,24   1,23   1,00  1,14  1,13  0,92   0,67   0,69   0,69  

  

   8  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,98   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  



Parco Eolico S. Domenico 
Rev.00   
06/2022 

 

 

 

 Relazione geotecnica e sismica Pag. 72/42 
  

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.  

Trave  Brinch Hansen  IclTe  Incl.PianoPosa  Comb  Igk  CoeffIncl.Car.  Affondamento  Forma  Punzonamento  
Nro  Nc  Nq  Ng  Gc=Gq  Bc  Bq  Bg  N.ro  Sism  IcV  IqV  IgV  Dc  Dq  Dg  Sc  Sq  Sg  Psic  Psiq  Psig  

                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,98   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                    X+  A1/18  1,00  0,81  0,81  0,70   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                    X-  A1/25  1,00  0,79  0,80  0,68   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                    Y+  A1/41  1,00  0,75  0,76  0,65   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                    Y-  A1/46  1,00  0,75  0,76  0,65   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  

  

   9  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,95   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,95   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                    X+  A1/15  1,00  0,77  0,78  0,64   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                    X-  A1/24  1,00  0,78  0,79  0,66   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  
                                                    Y+  A1/31  1,00  0,69  0,70  0,57   1,24   1,23   1,00  1,18  1,18  0,89   0,69   0,71   0,71  
                                                    Y-  A1/37  1,00  0,75  0,76  0,65   1,24   1,23   1,00  1,19  1,18  0,89   0,70   0,71   0,71  

  

  10  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                    X+  A1/15  1,00  0,78  0,78  0,66   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                    X-  A1/24  1,00  0,77  0,78  0,65   1,24   1,23   1,00  1,35  1,34  0,79   0,77   0,78   0,78  
                                                    Y+  A1/40  1,00  0,74  0,75  0,62   1,24   1,23   1,00  1,34  1,33  0,80   0,77   0,78   0,78  
                                                    Y-  A1/43  1,00  0,74  0,75  0,63   1,24   1,23   1,00  1,34  1,33  0,80   0,77   0,78   0,78  

  

  11  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,95   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,95   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                    X+  A1/18  1,00  0,79  0,80  0,67   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                    X-  A1/25  1,00  0,79  0,80  0,66   1,24   1,23   1,00  1,14  1,14  0,92   0,68   0,69   0,69  
                                                    Y+  A1/41  1,00  0,70  0,71  0,59   1,24   1,23   1,00  1,14  1,13  0,92   0,67   0,69   0,69  
                                                    Y-  A1/43  1,00  0,75  0,76  0,65   1,24   1,23   1,00  1,14  1,13  0,92   0,68   0,69   0,69  

  

  12  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,98   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,98   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,98   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,98   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                    X+  A1/18  1,00  0,80  0,81  0,69   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                    X-  A1/25  1,00  0,79  0,80  0,67   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                    Y+  A1/41  1,00  0,73  0,74  0,62   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                    Y-  A1/43  1,00  0,79  0,80  0,70   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,84   0,73   0,74   0,74  

  

  13  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
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COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.  

Trave  Brinch Hansen  IclTe  Incl.PianoPosa  Comb  Igk  CoeffIncl.Car.  Affondamento  Forma  Punzonamento  
Nro  Nc  Nq  Ng  Gc=Gq  Bc  Bq  Bg  N.ro  Sism  IcV  IqV  IgV  Dc  Dq  Dg  Sc  Sq  Sg  Psic  Psiq  Psig  

                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/6  1,00  0,99  0,99  0,98   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/7  1,00  0,99  0,99  0,98   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/8  1,00  0,98  0,98  0,96   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/12  1,00  0,99  0,99  0,98   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/13  1,00  0,99  0,99  0,98   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/14  1,00  0,98  0,98  0,96   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                    X+  A1/20  1,00  0,71  0,72  0,60   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                    X-  A1/27  1,00  0,74  0,75  0,64   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                    Y+  A1/34  1,00  0,80  0,81  0,68   1,24   1,23   1,00  1,23  1,22  0,86   0,71   0,73   0,73  
                                                    Y-  A1/36  1,00  0,78  0,79  0,65   1,24   1,23   1,00  1,23  1,22  0,86   0,71   0,73   0,73  

  

  14  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/3  1,00  0,99  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/6  1,00  0,99  0,99  0,98   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/7  1,00  0,99  0,99  0,98   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/8  1,00  0,98  0,98  0,96   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/9  1,00  0,99  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/12  1,00  0,99  0,99  0,98   1,24   1,23   1,00  1,25  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/13  1,00  0,99  0,99  0,98   1,24   1,23   1,00  1,25  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/14  1,00  0,98  0,98  0,96   1,24   1,23   1,00  1,25  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                    X+  A1/15  1,00  0,71  0,72  0,59   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                    X-  A1/24  1,00  0,73  0,74  0,63   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                    Y+  A1/31  1,00  0,76  0,77  0,64   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                    Y-  A1/37  1,00  0,79  0,80  0,67   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  

  

  15  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/6  1,00  0,99  0,99  0,98   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/7  1,00  0,99  0,99  0,98   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/8  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/12  1,00  0,99  0,99  0,98   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/13  1,00  0,99  0,99  0,98   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/14  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                    X+  A1/21  1,00  0,76  0,76  0,65   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                    X-  A1/30  1,00  0,73  0,74  0,62   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                    Y+  A1/40  1,00  0,81  0,82  0,70   1,24   1,23   1,00  1,23  1,22  0,86   0,71   0,73   0,73  
                                                    Y-  A1/46  1,00  0,79  0,80  0,67   1,24   1,23   1,00  1,23  1,22  0,86   0,71   0,73   0,73  

  

  16  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/6  1,00  0,99  0,99  0,98   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/7  1,00  0,99  0,99  0,98   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/8  1,00  0,98  0,98  0,97   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/12  1,00  0,99  0,99  0,98   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/13  1,00  0,99  0,99  0,98   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/14  1,00  0,98  0,98  0,96   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                    X+  A1/21  1,00  0,75  0,76  0,64   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                    X-  A1/30  1,00  0,73  0,74  0,62   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                    Y+  A1/40  1,00  0,81  0,82  0,70   1,24   1,23   1,00  1,23  1,22  0,86   0,71   0,73   0,73  
                                                    Y-  A1/46  1,00  0,79  0,80  0,67   1,24   1,23   1,00  1,23  1,22  0,87   0,71   0,73   0,73  

  

  17  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/6  1,00  0,99  0,99  0,98   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/7  1,00  0,99  0,99  0,98   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/8  1,00  0,98  0,98  0,96   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/9  1,00  0,99  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  



Parco Eolico S. Domenico 
Rev.00   
06/2022 

 

 

 

 Relazione geotecnica e sismica Pag. 74/42 
  

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.  

Trave  Brinch Hansen  IclTe  Incl.PianoPosa  Comb  Igk  CoeffIncl.Car.  Affondamento  Forma  Punzonamento  
Nro  Nc  Nq  Ng  Gc=Gq  Bc  Bq  Bg  N.ro  Sism  IcV  IqV  IgV  Dc  Dq  Dg  Sc  Sq  Sg  Psic  Psiq  Psig  

                                                      A1/12  1,00  0,99  0,99  0,98   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/13  1,00  0,99  0,99  0,98   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                      A1/14  1,00  0,98  0,98  0,96   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                    X+  A1/20  1,00  0,73  0,74  0,62   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                    X-  A1/27  1,00  0,72  0,73  0,61   1,24   1,23   1,00  1,22  1,21  0,87   0,71   0,73   0,73  
                                                    Y+  A1/41  1,00  0,80  0,81  0,69   1,24   1,23   1,00  1,23  1,22  0,86   0,71   0,73   0,73  
                                                    Y-  A1/43  1,00  0,78  0,79  0,65   1,24   1,23   1,00  1,23  1,22  0,87   0,71   0,73   0,73  

  

  18  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/3  1,00  0,99  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/4  1,00  0,99  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/6  1,00  0,99  0,99  0,98   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/7  1,00  0,99  0,99  0,98   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/8  1,00  0,98  0,98  0,96   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/9  1,00  0,99  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/10  1,00  0,99  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/12  1,00  0,99  0,99  0,98   1,24   1,23   1,00  1,25  1,24  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/13  1,00  0,99  0,99  0,98   1,24   1,23   1,00  1,25  1,24  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/14  1,00  0,98  0,98  0,96   1,24   1,23   1,00  1,25  1,24  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                    X+  A1/15  1,00  0,72  0,73  0,61   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                    X-  A1/24  1,00  0,72  0,73  0,60   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                    Y+  A1/40  1,00  0,77  0,78  0,64   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,84   0,73   0,74   0,74  
                                                    Y-  A1/46  1,00  0,79  0,80  0,67   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  

  

  19  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/6  1,00  0,99  0,99  0,98   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/7  1,00  0,99  0,99  0,98   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/8  1,00  0,98  0,98  0,96   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/12  1,00  0,99  0,99  0,98   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/13  1,00  0,99  0,99  0,98   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/14  1,00  0,98  0,98  0,96   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                    X+  A1/18  1,00  0,74  0,75  0,63   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                    X-  A1/25  1,00  0,73  0,74  0,62   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                    Y+  A1/41  1,00  0,78  0,79  0,66   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                    Y-  A1/43  1,00  0,80  0,81  0,69   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  

  

  20  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/6  1,00  0,99  0,99  0,98   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/7  1,00  0,99  0,99  0,98   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/8  1,00  0,98  0,98  0,96   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/12  1,00  0,99  0,99  0,98   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/13  1,00  0,99  0,99  0,98   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                      A1/14  1,00  0,98  0,98  0,96   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                    X+  A1/18  1,00  0,75  0,76  0,64   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                    X-  A1/25  1,00  0,72  0,74  0,61   1,24   1,23   1,00  1,26  1,25  0,85   0,73   0,74   0,74  
                                                    Y+  A1/41  1,00  0,78  0,79  0,66   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  
                                                    Y-  A1/43  1,00  0,80  0,81  0,69   1,24   1,23   1,00  1,27  1,26  0,84   0,73   0,75   0,75  

  

 

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.  

  IDENTIIFICATIVO  DRENATE  NON DRENATE  RISULTATI  

  Trave  Asta3d  Comb  Bx'  By'  GamEf  QLimV  GamEf  QLimV  N  Coeff.  Minimo  N/Ar  QLim/Ar  Status  
  N.ro  N.ro  N.ro  m  m  kg/mc  (t)  kg/mc  (t)  (t)  Sicur.  CoeSic  kg/cmq  kg/cmq  Verifica  

     1      1    A1/1   1,50   3,74    850    427,6                     24,3   17,61                        OK  
                 A1/2   1,50   3,73    850    427,6                     24,6   17,38                        OK  
                 A1/3   1,50   3,74    850    426,1                     24,3   17,56                        OK  
                 A1/4   1,50   3,73    850    426,1                     24,6   17,33                        OK  
                 A1/5   1,50   3,74    850    425,1                     24,3   17,53                        OK  
                 A1/6   1,50   3,73    850    421,0                     24,0   17,54                        OK  
                 A1/7   1,50   3,73    850    421,0                     24,3   17,31                        OK  
                 A1/8   1,50   3,73    850    416,6                     23,8   17,50                        OK  
                 A1/9   1,50   3,74    850    426,2                     24,3   17,53                        OK  
                 A1/10   1,50   3,74    850    426,2                     24,6   17,30                        OK  
                 A1/11   1,50   3,74    850    425,2                     24,3   17,48                        OK  
                 A1/12   1,50   3,74    850    420,2                     24,6   17,10                        OK  
                 A1/13   1,50   3,74    850    420,3                     24,9   16,88                        OK  
                 A1/14   1,50   3,74    850    415,3                     24,8   16,77                        OK  
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CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.  

  IDENTIIFICATIVO  DRENATE  NON DRENATE  RISULTATI  

  Trave  Asta3d  Comb  Bx'  By'  GamEf  QLimV  GamEf  QLimV  N  Coeff.  Minimo  N/Ar  QLim/Ar  Status  
  N.ro  N.ro  N.ro  m  m  kg/mc  (t)  kg/mc  (t)  (t)  Sicur.  CoeSic  kg/cmq  kg/cmq  Verifica  

               X+  A1/21   1,49   3,71    850    338,2                     17,0   19,90                        OK  
               X-  A1/30   1,49   3,74    850    333,2                     20,5   16,25                        OK  
               Y+  A1/40   1,46   3,75    850    328,0                     12,6   26,00                        OK  
               Y-  A1/46   1,47   3,75    850    306,6                     23,0   13,32   13,32   0,42   5,55  OK  
    

     2      2    A1/1   1,50   7,11    850    691,1                     61,6   11,22                        OK  
                 A1/2   1,50   7,11    850    691,0                     62,5   11,06                        OK  
                 A1/3   1,50   7,12    850    688,6                     61,5   11,19                        OK  
                 A1/4   1,50   7,11    850    688,6                     62,4   11,03                        OK  
                 A1/5   1,50   7,12    850    687,0                     61,5   11,17                        OK  
                 A1/6   1,50   7,12    850    678,4                     60,9   11,15                        OK  
                 A1/7   1,50   7,12    850    678,5                     61,7   10,99                        OK  
                 A1/8   1,50   7,12    850    670,1                     60,4   11,10                        OK  
                 A1/9   1,50   7,11    850    688,6                     61,6   11,17                        OK  
                 A1/10   1,50   7,11    850    688,5                     62,5   11,02                        OK  
                 A1/11   1,50   7,11    850    686,9                     61,7   11,14                        OK  
                 A1/12   1,50   7,11    850    677,0                     62,3   10,86                        OK  
                 A1/13   1,50   7,11    850    677,1                     63,2   10,72                        OK  
                 A1/14   1,50   7,11    850    667,7                     62,8   10,63                        OK  
               X+  A1/21   1,49   7,14    850    542,8                     44,3   12,25                        OK  
               X-  A1/30   1,49   7,17    850    538,2                     49,2   10,93                        OK  
               Y+  A1/40   1,47   7,06    850    502,3                     30,9   16,25                        OK  
               Y-  A1/46   1,48   7,19    850    476,4                     56,5    8,42    8,42   0,53   4,48  OK  
    

     3      3    A1/1   1,50   2,88    850    364,7                     24,6   14,86                        OK  
                 A1/2   1,50   2,88    850    364,7                     24,9   14,64                        OK  
                 A1/3   1,50   2,88    850    363,3                     24,5   14,81                        OK  
                 A1/4   1,50   2,88    850    363,3                     24,9   14,59                        OK  
                 A1/5   1,50   2,88    850    362,3                     24,5   14,77                        OK  
                 A1/6   1,50   2,88    850    357,9                     24,9   14,38                        OK  
                 A1/7   1,50   2,88    850    358,0                     25,2   14,18                        OK  
                 A1/8   1,50   2,88    850    353,4                     25,1   14,07                        OK  
                 A1/9   1,50   2,88    850    363,3                     24,6   14,79                        OK  
                 A1/10   1,50   2,88    850    363,3                     24,9   14,57                        OK  
                 A1/11   1,50   2,88    850    362,3                     24,6   14,74                        OK  
                 A1/12   1,50   2,88    850    358,9                     24,2   14,82                        OK  
                 A1/13   1,50   2,88    850    358,9                     24,6   14,61                        OK  
                 A1/14   1,50   2,88    850    354,5                     24,0   14,78                        OK  
               X+  A1/15   1,49   2,89    850    278,2                     18,1   15,39                        OK  
               X-  A1/24   1,49   2,90    850    277,6                     19,4   14,34                        OK  
               Y+  A1/40   1,47   2,90    850    256,8                     22,8   11,24   11,24   0,53   6,00  OK  
               Y-  A1/46   1,46   2,83    850    267,6                     11,7   22,80                        OK  
    

     4      4    A1/1   1,50   5,32    850    550,4                     51,4   10,71                        OK  
                 A1/2   1,50   5,32    850    550,3                     52,1   10,56                        OK  
                 A1/3   1,50   5,32    850    548,3                     51,5   10,65                        OK  
                 A1/4   1,50   5,32    850    548,2                     52,2   10,51                        OK  
                 A1/5   1,50   5,32    850    546,9                     51,5   10,61                        OK  
                 A1/6   1,50   5,32    850    540,3                     50,7   10,66                        OK  
                 A1/7   1,50   5,32    850    540,3                     51,4   10,51                        OK  
                 A1/8   1,50   5,32    850    533,1                     50,2   10,61                        OK  
                 A1/9   1,50   5,32    850    548,2                     51,3   10,68                        OK  
                 A1/10   1,50   5,32    850    548,2                     52,0   10,53                        OK  
                 A1/11   1,50   5,32    850    546,8                     51,3   10,66                        OK  
                 A1/12   1,50   5,32    850    539,1                     52,1   10,35                        OK  
                 A1/13   1,50   5,32    850    539,1                     52,8   10,21                        OK  
                 A1/14   1,50   5,32    850    531,6                     52,6   10,11                        OK  
               X+  A1/20   1,49   5,38    850    420,6                     43,8    9,60                        OK  
               X-  A1/27   1,49   5,26    850    419,5                     35,3   11,89                        OK  
               Y+  A1/34   1,45   5,38    850    398,6                     25,4   15,71                        OK  
               Y-  A1/36   1,47   5,34    850    371,3                     49,4    7,51    7,51   0,63   4,72  OK  
    

     5      5    A1/1   1,50   5,29    850    548,5                     53,5   10,25                        OK  
                 A1/2   1,50   5,29    850    548,4                     54,3   10,11                        OK  
                 A1/3   1,50   5,29    850    546,4                     53,6   10,20                        OK  
                 A1/4   1,50   5,29    850    546,3                     54,3   10,06                        OK  
                 A1/5   1,50   5,29    850    545,1                     53,6   10,16                        OK  
                 A1/6   1,50   5,29    850    537,1                     53,5   10,03                        OK  
                 A1/7   1,50   5,29    850    537,1                     54,3    9,89                        OK  
                 A1/8   1,50   5,29    850    529,6                     53,6    9,89                        OK  
                 A1/9   1,50   5,29    850    546,4                     53,4   10,22                        OK  
                 A1/10   1,50   5,29    850    546,3                     54,2   10,08                        OK  
                 A1/11   1,50   5,29    850    545,0                     53,4   10,21                        OK  
                 A1/12   1,50   5,29    850    537,3                     53,5   10,05                        OK  
                 A1/13   1,50   5,29    850    537,3                     54,2    9,91                        OK  
                 A1/14   1,50   5,29    850    529,8                     53,5    9,91                        OK  
               X+  A1/15   1,49   5,37    850    421,2                     41,5   10,15                        OK  
               X-  A1/24   1,49   5,21    850    418,9                     33,1   12,66                        OK  
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CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.  

  IDENTIIFICATIVO  DRENATE  NON DRENATE  RISULTATI  

  Trave  Asta3d  Comb  Bx'  By'  GamEf  QLimV  GamEf  QLimV  N  Coeff.  Minimo  N/Ar  QLim/Ar  Status  
  N.ro  N.ro  N.ro  m  m  kg/mc  (t)  kg/mc  (t)  (t)  Sicur.  CoeSic  kg/cmq  kg/cmq  Verifica  

               Y+  A1/31   1,46   5,32    850    377,1                     38,9    9,69    9,69   0,50   4,84  OK  
               Y-  A1/36   1,46   5,32    850    378,7                     37,9   10,00                        OK  
    

     6      6    A1/1   1,50   2,89    850    364,8                     24,3   15,03                        OK  
                 A1/2   1,50   2,89    850    364,8                     24,6   14,81                        OK  
                 A1/3   1,50   2,89    850    363,4                     24,2   14,99                        OK  
                 A1/4   1,50   2,89    850    363,4                     24,6   14,77                        OK  
                 A1/5   1,50   2,89    850    362,4                     24,2   14,95                        OK  
                 A1/6   1,50   2,89    850    359,0                     23,9   14,99                        OK  
                 A1/7   1,50   2,89    850    359,1                     24,3   14,78                        OK  
                 A1/8   1,50   2,89    850    354,6                     23,7   14,95                        OK  
                 A1/9   1,50   2,89    850    363,4                     24,3   14,96                        OK  
                 A1/10   1,50   2,89    850    363,4                     24,6   14,74                        OK  
                 A1/11   1,50   2,89    850    362,4                     24,3   14,91                        OK  
                 A1/12   1,50   2,89    850    358,0                     24,6   14,56                        OK  
                 A1/13   1,50   2,89    850    358,0                     24,9   14,35                        OK  
                 A1/14   1,50   2,89    850    353,4                     24,8   14,25                        OK  
               X+  A1/20   1,49   2,88    850    278,7                     17,7   15,78                        OK  
               X-  A1/27   1,49   2,89    850    276,9                     19,0   14,55                        OK  
               Y+  A1/41   1,45   2,87    850    268,8                     12,1   22,26                        OK  
               Y-  A1/43   1,47   2,90    850    256,1                     22,1   11,58   11,58   0,52   6,00  OK  
    

     7      7    A1/1   1,50   7,10    850    691,2                     61,8   11,19                        OK  
                 A1/2   1,50   7,10    850    691,1                     62,7   11,03                        OK  
                 A1/3   1,50   7,10    850    688,8                     61,7   11,16                        OK  
                 A1/4   1,50   7,10    850    688,7                     62,6   11,00                        OK  
                 A1/5   1,50   7,10    850    687,1                     61,7   11,14                        OK  
                 A1/6   1,50   7,10    850    677,3                     61,8   10,96                        OK  
                 A1/7   1,50   7,10    850    677,3                     62,7   10,80   10,80   0,59   6,36  OK  
                 A1/8   1,50   7,10    850    668,1                     61,8   10,81                        OK  
                 A1/9   1,50   7,10    850    688,8                     61,8   11,14                        OK  
                 A1/10   1,50   7,10    850    688,7                     62,7   10,98                        OK  
                 A1/11   1,50   7,10    850    687,1                     61,8   11,11                        OK  
                 A1/12   1,50   7,10    850    677,5                     61,8   10,97                        OK  
                 A1/13   1,50   7,10    850    677,6                     62,6   10,82                        OK  
                 A1/14   1,50   7,10    850    668,3                     61,7   10,83                        OK  
               X+  A1/18   1,49   7,08    850    542,5                     40,7   13,33                        OK  
               X-  A1/25   1,49   7,14    850    542,1                     45,4   11,93                        OK  
               Y+  A1/41   1,47   7,12    850    485,7                     44,0   11,03                        OK  
               Y-  A1/46   1,47   7,12    850    486,7                     43,3   11,25                        OK  
    

     8      8    A1/1   1,50   3,73    850    428,3                     25,8   16,62                        OK  
                 A1/2   1,50   3,73    850    428,3                     26,1   16,40                        OK  
                 A1/3   1,50   3,73    850    426,8                     25,7   16,58                        OK  
                 A1/4   1,50   3,73    850    426,7                     26,1   16,36                        OK  
                 A1/5   1,50   3,73    850    425,7                     25,7   16,54                        OK  
                 A1/6   1,50   3,73    850    420,9                     25,8   16,33                        OK  
                 A1/7   1,50   3,73    850    421,0                     26,1   16,12                        OK  
                 A1/8   1,50   3,73    850    415,9                     25,8   16,13                        OK  
                 A1/9   1,50   3,73    850    426,8                     25,8   16,55                        OK  
                 A1/10   1,50   3,73    850    426,8                     26,1   16,33                        OK  
                 A1/11   1,50   3,73    850    425,8                     25,8   16,50                        OK  
                 A1/12   1,50   3,73    850    420,7                     25,8   16,33                        OK  
                 A1/13   1,50   3,73    850    420,7                     26,1   16,12   16,12   0,47   7,52  OK  
                 A1/14   1,50   3,73    850    415,7                     25,8   16,14                        OK  
               X+  A1/18   1,49   3,71    850    339,4                     16,3   20,83                        OK  
               X-  A1/25   1,49   3,74    850    335,4                     19,9   16,82                        OK  
               Y+  A1/41   1,47   3,75    850    313,7                     18,7   16,75                        OK  
               Y-  A1/46   1,47   3,74    850    313,4                     18,5   16,90                        OK  
    

     9      9    A1/1   1,50   5,31    850    550,1                     51,9   10,60                        OK  
                 A1/2   1,50   5,31    850    550,0                     52,6   10,46                        OK  
                 A1/3   1,50   5,31    850    548,1                     52,0   10,55                        OK  
                 A1/4   1,50   5,31    850    548,0                     52,7   10,40                        OK  
                 A1/5   1,50   5,31    850    546,7                     52,0   10,51                        OK  
                 A1/6   1,50   5,31    850    538,8                     52,6   10,24                        OK  
                 A1/7   1,50   5,31    850    538,9                     53,3   10,10                        OK  
                 A1/8   1,50   5,31    850    531,3                     53,1   10,01                        OK  
                 A1/9   1,50   5,31    850    548,0                     51,8   10,58                        OK  
                 A1/10   1,50   5,31    850    547,9                     52,5   10,43                        OK  
                 A1/11   1,50   5,31    850    546,6                     51,8   10,56                        OK  
                 A1/12   1,50   5,31    850    539,3                     51,2   10,54                        OK  
                 A1/13   1,50   5,31    850    539,3                     51,9   10,40                        OK  
                 A1/14   1,50   5,31    850    531,9                     50,7   10,50                        OK  
               X+  A1/15   1,49   5,40    850    421,1                     44,3    9,50                        OK  
               X-  A1/24   1,49   5,28    850    421,5                     35,8   11,76                        OK  
               Y+  A1/31   1,48   5,39    850    374,5                     50,4    7,44    7,44   0,63   4,70  OK  
               Y-  A1/37   1,46   5,25    850    392,0                     25,2   15,56                        OK  



Parco Eolico S. Domenico 
Rev.00   
06/2022 

 

 

 

 Relazione geotecnica e sismica Pag. 77/42 
  

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.  

  IDENTIIFICATIVO  DRENATE  NON DRENATE  RISULTATI  

  Trave  Asta3d  Comb  Bx'  By'  GamEf  QLimV  GamEf  QLimV  N  Coeff.  Minimo  N/Ar  QLim/Ar  Status  
  N.ro  N.ro  N.ro  m  m  kg/mc  (t)  kg/mc  (t)  (t)  Sicur.  CoeSic  kg/cmq  kg/cmq  Verifica  

    

    10     10    A1/1   1,50   2,88    850    364,5                     25,8   14,16                        OK  
                 A1/2   1,50   2,88    850    364,5                     26,1   13,95                        OK  
                 A1/3   1,50   2,88    850    363,1                     25,7   14,11                        OK  
                 A1/4   1,50   2,88    850    363,1                     26,1   13,90                        OK  
                 A1/5   1,50   2,88    850    362,1                     25,7   14,08                        OK  
                 A1/6   1,50   2,88    850    357,7                     25,8   13,88                        OK  
                 A1/7   1,50   2,88    850    357,7                     26,1   13,68   13,68   0,61   8,30  OK  
                 A1/8   1,50   2,88    850    353,1                     25,8   13,70                        OK  
                 A1/9   1,50   2,88    850    363,1                     25,8   14,09                        OK  
                 A1/10   1,50   2,88    850    363,1                     26,2   13,88                        OK  
                 A1/11   1,50   2,88    850    362,1                     25,8   14,05                        OK  
                 A1/12   1,50   2,88    850    358,0                     25,7   13,91                        OK  
                 A1/13   1,50   2,88    850    358,0                     26,1   13,71                        OK  
                 A1/14   1,50   2,88    850    353,4                     25,7   13,73                        OK  
               X+  A1/15   1,49   2,87    850    278,0                     17,2   16,12                        OK  
               X-  A1/24   1,49   2,88    850    277,0                     18,5   14,98                        OK  
               Y+  A1/40   1,46   2,87    850    258,4                     18,2   14,17                        OK  
               Y-  A1/43   1,46   2,88    850    259,6                     17,7   14,65                        OK  
    

    11     11    A1/1   1,50   7,10    850    689,8                     61,7   11,18                        OK  
                 A1/2   1,50   7,10    850    689,7                     62,5   11,03                        OK  
                 A1/3   1,50   7,10    850    687,3                     61,6   11,15                        OK  
                 A1/4   1,50   7,10    850    687,2                     62,5   11,00                        OK  
                 A1/5   1,50   7,10    850    685,7                     61,6   11,13                        OK  
                 A1/6   1,50   7,10    850    675,7                     62,4   10,82                        OK  
                 A1/7   1,50   7,10    850    675,7                     63,3   10,68                        OK  
                 A1/8   1,50   7,10    850    666,3                     62,9   10,59                        OK  
                 A1/9   1,50   7,10    850    687,3                     61,7   11,13                        OK  
                 A1/10   1,50   7,10    850    687,2                     62,6   10,98                        OK  
                 A1/11   1,50   7,10    850    685,7                     61,8   11,10                        OK  
                 A1/12   1,50   7,10    850    677,1                     60,9   11,11                        OK  
                 A1/13   1,50   7,10    850    677,2                     61,8   10,96                        OK  
                 A1/14   1,50   7,10    850    668,9                     60,5   11,06                        OK  
               X+  A1/18   1,49   7,12    850    540,0                     44,6   12,12                        OK  
               X-  A1/25   1,49   7,15    850    538,1                     49,4   10,89                        OK  
               Y+  A1/41   1,48   7,18    850    475,5                     56,9    8,36    8,36   0,54   4,49  OK  
               Y-  A1/43   1,47   7,06    850    501,3                     30,8   16,30                        OK  
    

    12     12    A1/1   1,50   3,73    850    427,8                     24,1   17,77                        OK  
                 A1/2   1,50   3,73    850    427,8                     24,4   17,54                        OK  
                 A1/3   1,50   3,73    850    426,3                     24,1   17,72                        OK  
                 A1/4   1,50   3,73    850    426,3                     24,4   17,50                        OK  
                 A1/5   1,50   3,73    850    425,3                     24,0   17,69                        OK  
                 A1/6   1,50   3,73    850    420,4                     24,4   17,26                        OK  
                 A1/7   1,50   3,73    850    420,4                     24,7   17,04                        OK  
                 A1/8   1,50   3,73    850    415,4                     24,5   16,92                        OK  
                 A1/9   1,50   3,73    850    426,3                     24,1   17,69                        OK  
                 A1/10   1,50   3,73    850    426,3                     24,4   17,47                        OK  
                 A1/11   1,50   3,73    850    425,3                     24,1   17,64                        OK  
                 A1/12   1,50   3,73    850    421,1                     23,8   17,71                        OK  
                 A1/13   1,50   3,73    850    421,2                     24,1   17,48                        OK  
                 A1/14   1,50   3,73    850    416,7                     23,6   17,66                        OK  
               X+  A1/18   1,49   3,71    850    338,0                     16,9   20,06                        OK  
               X-  A1/25   1,49   3,74    850    334,2                     20,4   16,38                        OK  
               Y+  A1/41   1,47   3,74    850    307,0                     22,9   13,41   13,41   0,41   5,56  OK  
               Y-  A1/43   1,46   3,75    850    327,7                     12,5   26,18                        OK  
    

    13     13    A1/1   1,49   4,59    850    490,2                     37,6   13,04                        OK  
                 A1/2   1,49   4,59    850    490,2                     38,1   12,88                        OK  
                 A1/3   1,49   4,59    850    487,7                     37,7   12,95                        OK  
                 A1/4   1,49   4,59    850    487,7                     38,1   12,79                        OK  
                 A1/5   1,49   4,59    850    486,1                     37,7   12,90                        OK  
                 A1/6   1,49   4,60    850    484,3                     37,3   12,98                        OK  
                 A1/7   1,49   4,60    850    484,3                     37,8   12,81                        OK  
                 A1/8   1,49   4,60    850    479,9                     37,1   12,92                        OK  
                 A1/9   1,49   4,59    850    487,7                     37,5   13,00                        OK  
                 A1/10   1,49   4,59    850    487,7                     38,0   12,83                        OK  
                 A1/11   1,49   4,59    850    486,0                     37,5   12,97                        OK  
                 A1/12   1,49   4,58    850    483,1                     37,8   12,76                        OK  
                 A1/13   1,49   4,58    850    483,1                     38,3   12,60                        OK  
                 A1/14   1,49   4,58    850    478,4                     38,0   12,58                        OK  
               X+  A1/20   1,50   4,53    850    347,0                     32,2   10,78   10,78   0,47   5,11  OK  
               X-  A1/27   1,48   4,52    850    355,4                     23,3   15,23                        OK  
               Y+  A1/34   1,49   4,39    850    377,9                     23,3   16,24                        OK  
               Y-  A1/36   1,49   4,42    850    368,8                     32,3   11,40                        OK  
    

    14     14    A1/1   1,49   3,94    850    440,3                     35,7   12,34                        OK  
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  Trave  Asta3d  Comb  Bx'  By'  GamEf  QLimV  GamEf  QLimV  N  Coeff.  Minimo  N/Ar  QLim/Ar  Status  
  N.ro  N.ro  N.ro  m  m  kg/mc  (t)  kg/mc  (t)  (t)  Sicur.  CoeSic  kg/cmq  kg/cmq  Verifica  

                 A1/2   1,49   3,94    850    440,2                     36,1   12,18                        OK  
                 A1/3   1,49   3,94    850    438,0                     35,7   12,25                        OK  
                 A1/4   1,49   3,94    850    438,0                     36,2   12,10                        OK  
                 A1/5   1,49   3,94    850    436,5                     35,8   12,20                        OK  
                 A1/6   1,49   3,93    850    433,6                     36,0   12,06                        OK  
                 A1/7   1,49   3,93    850    433,6                     36,4   11,91                        OK  
                 A1/8   1,49   3,93    850    429,2                     36,1   11,88                        OK  
                 A1/9   1,49   3,94    850    438,0                     35,6   12,30                        OK  
                 A1/10   1,49   3,94    850    438,0                     36,1   12,14                        OK  
                 A1/11   1,49   3,94    850    436,5                     35,6   12,27                        OK  
                 A1/12   1,49   3,95    850    434,7                     35,4   12,28                        OK  
                 A1/13   1,49   3,95    850    434,7                     35,9   12,12                        OK  
                 A1/14   1,49   3,95    850    430,7                     35,2   12,22                        OK  
               X+  A1/15   1,50   3,89    850    309,1                     30,7   10,07   10,07   0,53   5,31  OK  
               X-  A1/24   1,48   3,88    850    316,5                     22,3   14,18                        OK  
               Y+  A1/31   1,49   3,79    850    326,0                     31,2   10,46                        OK  
               Y-  A1/37   1,49   3,76    850    336,1                     21,7   15,50                        OK  
    

    15     15    A1/1   1,50   4,59    850    492,7                     31,9   15,46                        OK  
                 A1/2   1,50   4,59    850    492,6                     32,3   15,27                        OK  
                 A1/3   1,50   4,59    850    490,3                     31,8   15,40                        OK  
                 A1/4   1,50   4,59    850    490,2                     32,2   15,21                        OK  
                 A1/5   1,50   4,59    850    488,7                     31,8   15,36                        OK  
                 A1/6   1,50   4,60    850    487,0                     31,7   15,38                        OK  
                 A1/7   1,50   4,60    850    487,0                     32,1   15,19                        OK  
                 A1/8   1,50   4,60    850    482,9                     31,5   15,31                        OK  
                 A1/9   1,50   4,59    850    490,3                     31,9   15,37                        OK  
                 A1/10   1,50   4,59    850    490,3                     32,3   15,18                        OK  
                 A1/11   1,50   4,59    850    488,7                     31,9   15,31                        OK  
                 A1/12   1,50   4,58    850    485,9                     32,1   15,16                        OK  
                 A1/13   1,50   4,58    850    485,9                     32,5   14,97                        OK  
                 A1/14   1,50   4,58    850    481,5                     32,2   14,95                        OK  
               X+  A1/21   1,49   4,53    850    364,5                     20,6   17,73                        OK  
               X-  A1/30   1,50   4,54    850    354,6                     26,7   13,28   13,28   0,39   5,22  OK  
               Y+  A1/40   1,50   4,42    850    387,7                     20,0   19,37                        OK  
               Y-  A1/46   1,50   4,44    850    377,3                     27,1   13,91                        OK  
    

    16     16    A1/1   1,50   4,59    850    492,5                     33,0   14,91                        OK  
                 A1/2   1,50   4,59    850    492,5                     33,5   14,71                        OK  
                 A1/3   1,50   4,59    850    490,1                     33,0   14,84                        OK  
                 A1/4   1,50   4,59    850    490,1                     33,5   14,64                        OK  
                 A1/5   1,50   4,59    850    488,5                     33,0   14,80                        OK  
                 A1/6   1,50   4,60    850    486,8                     32,9   14,82                        OK  
                 A1/7   1,50   4,60    850    486,8                     33,3   14,62                        OK  
                 A1/8   1,50   4,60    850    482,9                     32,7   14,76                        OK  
                 A1/9   1,50   4,59    850    490,2                     33,1   14,82                        OK  
                 A1/10   1,50   4,59    850    490,2                     33,5   14,63                        OK  
                 A1/11   1,50   4,59    850    488,6                     33,1   14,77                        OK  
                 A1/12   1,50   4,58    850    485,8                     33,2   14,62                        OK  
                 A1/13   1,50   4,58    850    485,8                     33,7   14,42                        OK  
                 A1/14   1,50   4,58    850    481,3                     33,4   14,43                        OK  
               X+  A1/21   1,49   4,54    850    361,8                     22,4   16,15                        OK  
               X-  A1/30   1,50   4,54    850    356,8                     26,0   13,73   13,73   0,38   5,24  OK  
               Y+  A1/40   1,50   4,43    850    387,7                     20,4   18,97                        OK  
               Y-  A1/46   1,50   4,44    850    377,8                     27,1   13,93                        OK  
    

    17     17    A1/1   1,49   4,59    850    489,7                     38,5   12,73                        OK  
                 A1/2   1,49   4,59    850    489,7                     39,0   12,54                        OK  
                 A1/3   1,49   4,59    850    487,2                     38,4   12,67                        OK  
                 A1/4   1,49   4,59    850    487,2                     39,0   12,49                        OK  
                 A1/5   1,49   4,59    850    485,6                     38,4   12,64                        OK  
                 A1/6   1,49   4,60    850    483,6                     38,2   12,65                        OK  
                 A1/7   1,49   4,60    850    483,7                     38,8   12,46                        OK  
                 A1/8   1,49   4,59    850    479,0                     38,1   12,58                        OK  
                 A1/9   1,49   4,59    850    487,2                     38,5   12,65                        OK  
                 A1/10   1,49   4,59    850    487,2                     39,1   12,47                        OK  
                 A1/11   1,49   4,59    850    485,5                     38,5   12,60                        OK  
                 A1/12   1,49   4,59    850    482,6                     38,7   12,46                        OK  
                 A1/13   1,49   4,59    850    482,7                     39,3   12,28                        OK  
                 A1/14   1,49   4,58    850    477,8                     38,9   12,29                        OK  
               X+  A1/20   1,49   4,55    850    352,5                     26,7   13,21                        OK  
               X-  A1/27   1,49   4,53    850    348,5                     29,1   12,00                        OK  
               Y+  A1/41   1,49   4,41    850    379,5                     23,0   16,49                        OK  
               Y-  A1/43   1,49   4,44    850    369,0                     31,1   11,87   11,87   0,47   5,59  OK  
    

    18     18    A1/1   1,49   3,94    850    439,6                     36,7   11,98                        OK  
                 A1/2   1,49   3,94    850    439,6                     37,2   11,81                        OK  
                 A1/3   1,49   3,94    850    437,3                     36,7   11,93                        OK  
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CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.  

  IDENTIIFICATIVO  DRENATE  NON DRENATE  RISULTATI  

  Trave  Asta3d  Comb  Bx'  By'  GamEf  QLimV  GamEf  QLimV  N  Coeff.  Minimo  N/Ar  QLim/Ar  Status  
  N.ro  N.ro  N.ro  m  m  kg/mc  (t)  kg/mc  (t)  (t)  Sicur.  CoeSic  kg/cmq  kg/cmq  Verifica  

                 A1/4   1,49   3,94    850    437,3                     37,2   11,76                        OK  
                 A1/5   1,49   3,94    850    435,8                     36,6   11,89                        OK  
                 A1/6   1,49   3,93    850    432,9                     36,9   11,72                        OK  
                 A1/7   1,49   3,93    850    433,0                     37,5   11,55                        OK  
                 A1/8   1,49   3,93    850    428,4                     37,1   11,55                        OK  
                 A1/9   1,49   3,94    850    437,3                     36,7   11,91                        OK  
                 A1/10   1,49   3,94    850    437,3                     37,2   11,74                        OK  
                 A1/11   1,49   3,94    850    435,8                     36,7   11,87                        OK  
                 A1/12   1,49   3,95    850    434,0                     36,4   11,91                        OK  
                 A1/13   1,49   3,95    850    434,0                     37,0   11,74                        OK  
                 A1/14   1,49   3,95    850    430,2                     36,3   11,87                        OK  
               X+  A1/15   1,49   3,90    850    313,1                     25,6   12,24                        OK  
               X-  A1/24   1,49   3,89    850    311,0                     27,8   11,19                        OK  
               Y+  A1/40   1,49   3,81    850    327,3                     30,0   10,92   10,92   0,53   5,78  OK  
               Y-  A1/46   1,49   3,79    850    337,2                     21,6   15,61                        OK  
    

    19     19    A1/1   1,50   3,94    850    442,8                     31,2   14,18                        OK  
                 A1/2   1,50   3,94    850    442,8                     31,7   13,99                        OK  
                 A1/3   1,50   3,94    850    440,6                     31,2   14,12                        OK  
                 A1/4   1,50   3,94    850    440,6                     31,6   13,93                        OK  
                 A1/5   1,50   3,94    850    439,2                     31,2   14,08                        OK  
                 A1/6   1,50   3,94    850    436,5                     31,4   13,89                        OK  
                 A1/7   1,50   3,94    850    436,5                     31,8   13,71                        OK  
                 A1/8   1,50   3,93    850    432,2                     31,5   13,70                        OK  
                 A1/9   1,50   3,94    850    440,6                     31,3   14,10                        OK  
                 A1/10   1,50   3,94    850    440,7                     31,7   13,91                        OK  
                 A1/11   1,50   3,94    850    439,2                     31,3   14,04                        OK  
                 A1/12   1,50   3,95    850    437,4                     31,0   14,09                        OK  
                 A1/13   1,50   3,95    850    437,4                     31,5   13,90                        OK  
                 A1/14   1,50   3,95    850    433,2                     30,9   14,01                        OK  
               X+  A1/18   1,49   3,89    850    322,0                     21,2   15,16                        OK  
               X-  A1/25   1,50   3,90    850    318,7                     24,6   12,94   12,94   0,42   5,46  OK  
               Y+  A1/41   1,50   3,81    850    335,7                     25,8   13,01                        OK  
               Y-  A1/43   1,50   3,79    850    343,4                     19,2   17,88                        OK  
    

    20     20    A1/1   1,50   3,95    850    443,2                     30,0   14,75                        OK  
                 A1/2   1,50   3,95    850    443,1                     30,4   14,57                        OK  
                 A1/3   1,50   3,95    850    441,0                     30,0   14,69                        OK  
                 A1/4   1,50   3,95    850    441,0                     30,4   14,51                        OK  
                 A1/5   1,50   3,95    850    439,6                     30,0   14,66                        OK  
                 A1/6   1,50   3,94    850    436,8                     30,2   14,45                        OK  
                 A1/7   1,50   3,94    850    436,9                     30,6   14,27                        OK  
                 A1/8   1,50   3,94    850    432,6                     30,4   14,25                        OK  
                 A1/9   1,50   3,95    850    441,0                     30,1   14,66                        OK  
                 A1/10   1,50   3,95    850    441,0                     30,4   14,48                        OK  
                 A1/11   1,50   3,95    850    439,6                     30,1   14,61                        OK  
                 A1/12   1,50   3,95    850    437,2                     29,9   14,65                        OK  
                 A1/13   1,50   3,95    850    437,2                     30,2   14,47                        OK  
                 A1/14   1,50   3,94    850    433,0                     29,7   14,57                        OK  
               X+  A1/18   1,49   3,89    850    324,8                     19,4   16,75                        OK  
               X-  A1/25   1,50   3,90    850    317,2                     25,3   12,56   12,56   0,43   5,44  OK  
               Y+  A1/41   1,50   3,80    850    335,7                     25,7   13,08                        OK  
               Y-  A1/43   1,50   3,78    850    343,2                     18,9   18,20                        OK  
    

 

PARAMETRI GEOTECNICI PIASTRE WINKLER - S.L.U.  

IDENTIFICATIVO  CONDIZIONE DRENATA  NON DRENATA  

Piast  Infiss  Tipo  Gamma  Fi'  C'  Mod.El  Poiss  P base  Indice  IndRig  Cu  P base  
N.ro  m  Tabel  kg/mc  Grd  kg/cmq  kg/cmq  on  kg/cmq  Rigid.  Crit.  kg/cmq  kg/cmq  

   1   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   151,65    95,19                
  

   2   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   151,65    95,19                
  

   3   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   156,61    95,19                
  

   4   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   156,61    95,19                
  

   5   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   155,75    95,19                
  

   6   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   155,75    95,19                
  

   7   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   145,67    95,19                
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PARAMETRI GEOTECNICI PIASTRE WINKLER - S.L.U.  

IDENTIFICATIVO  CONDIZIONE DRENATA  NON DRENATA  

Piast  Infiss  Tipo  Gamma  Fi'  C'  Mod.El  Poiss  P base  Indice  IndRig  Cu  P base  
N.ro  m  Tabel  kg/mc  Grd  kg/cmq  kg/cmq  on  kg/cmq  Rigid.  Crit.  kg/cmq  kg/cmq  

  

   8   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   145,67    95,19                
  

   9   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   145,67    95,19                
  

  10   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   152,23    95,19                
  

  11   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   146,44    95,19                
  

  12   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   146,44    95,19                
  

  13   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   146,44    95,19                
  

  14   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   152,23    95,19                
  

  15   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   152,23    95,19                
  

  16   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   146,44    95,19                
  

  17   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   146,44    95,19                
  

  18   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   146,44    95,19                
  

  19   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   152,23    95,19                
  

  20   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   152,23    95,19                
  

  21   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   146,44    95,19                
  

  22   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   146,44    95,19                
  

  23   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   146,44    95,19                
  

  24   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   152,23    95,19                
  

  25   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   152,23    95,19                
  

  26   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   152,23    95,19                
  

  27   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   152,23    95,19                
  

  28   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   151,09    95,19                
  

  29   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   151,09    95,19                
  

  30   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   151,09    95,19                
  

  31   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   151,09    95,19                
  

  32   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   144,95    95,19                
  

  33   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   144,95    95,19                
  

  34   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   144,95    95,19                
  

  35   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   151,09    95,19                
  

  36   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   144,95    95,19                
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PARAMETRI GEOTECNICI PIASTRE WINKLER - S.L.U.  

IDENTIFICATIVO  CONDIZIONE DRENATA  NON DRENATA  

Piast  Infiss  Tipo  Gamma  Fi'  C'  Mod.El  Poiss  P base  Indice  IndRig  Cu  P base  
N.ro  m  Tabel  kg/mc  Grd  kg/cmq  kg/cmq  on  kg/cmq  Rigid.  Crit.  kg/cmq  kg/cmq  

  

  37   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   144,95    95,19                
  

  38   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   144,95    95,19                
  

  39   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   151,09    95,19                
  

  40   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   144,95    95,19                
  

  41   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   144,95    95,19                
  

  42   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   144,95    95,19                
  

  43   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   151,09    95,19                
  

  44   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   151,09    95,19                
  

  45   0,40  M1  1850  33,00   0,15     80,00  0,20    0,07   151,09    95,19                
  

 
COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.  

Piast  Brinch Hansen  IclTe  Incl.PianoPosa  Comb  Igk  CoeffIncl.Car.  Affondamento  Forma  Punzonamento  
Nro  Nc  Nq  Ng  Gc=Gq  Bc  Bq  Bg  N.ro  Sism  IcV  IqV  IgV  Dc  Dq  Dg  Sc  Sq  Sg  Psic  Psiq  Psig  

   1  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,14   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,14   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,14   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,14   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,14   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,14   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/15  1,00  0,74  0,75  0,62   1,14   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/24  1,00  0,74  0,75  0,62   1,14   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/31  1,00  0,74  0,75  0,62   1,14   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/37  1,00  0,74  0,75  0,62   1,14   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

   2  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,14   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,14   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,14   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,14   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,14   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,14   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/21  1,00  0,74  0,75  0,61   1,14   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/30  1,00  0,73  0,74  0,61   1,14   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/40  1,00  0,74  0,75  0,62   1,14   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/46  1,00  0,74  0,75  0,62   1,14   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

   3  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,21   1,20   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,21   1,20   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,21   1,20   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,21   1,20   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,21   1,20   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,21   1,20   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,21   1,20   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,21   1,20   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,21   1,20   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,21   1,20   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,21   1,20   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,21   1,20   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,21   1,20   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,21   1,20   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
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Piast  Brinch Hansen  IclTe  Incl.PianoPosa  Comb  Igk  CoeffIncl.Car.  Affondamento  Forma  Punzonamento  
Nro  Nc  Nq  Ng  Gc=Gq  Bc  Bq  Bg  N.ro  Sism  IcV  IqV  IgV  Dc  Dq  Dg  Sc  Sq  Sg  Psic  Psiq  Psig  

                                                    X+  A1/15  1,00  0,74  0,75  0,61   1,21   1,20   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/24  1,00  0,74  0,75  0,62   1,21   1,20   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/40  1,00  0,74  0,75  0,62   1,21   1,20   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/46  1,00  0,74  0,75  0,62   1,21   1,20   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

   4  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,21   1,20   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,21   1,20   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,21   1,20   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,21   1,20   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,21   1,20   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,21   1,20   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,21   1,20   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,21   1,20   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,21   1,20   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,21   1,20   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,21   1,20   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,21   1,20   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,21   1,20   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,21   1,20   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/21  1,00  0,73  0,74  0,61   1,21   1,20   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/30  1,00  0,73  0,74  0,61   1,21   1,20   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/31  1,00  0,74  0,75  0,62   1,21   1,20   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/37  1,00  0,74  0,75  0,62   1,21   1,20   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

   5  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,19   1,19   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,19   1,19   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,19   1,19   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,19   1,19   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,19   1,19   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,19   1,19   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,19   1,19   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,19   1,19   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,19   1,19   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,19   1,19   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,19   1,19   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,19   1,19   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,19   1,19   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,19   1,19   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/18  1,00  0,73  0,74  0,61   1,19   1,19   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/25  1,00  0,74  0,75  0,61   1,19   1,19   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/34  1,00  0,74  0,75  0,62   1,19   1,19   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/36  1,00  0,74  0,75  0,62   1,19   1,19   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

   6  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,19   1,19   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,19   1,19   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,19   1,19   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,19   1,19   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,19   1,19   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,19   1,19   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,19   1,19   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,19   1,19   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,19   1,19   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,19   1,19   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,19   1,19   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,19   1,19   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,19   1,19   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,19   1,19   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/20  1,00  0,74  0,75  0,62   1,19   1,19   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/27  1,00  0,74  0,75  0,62   1,19   1,19   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/41  1,00  0,74  0,75  0,62   1,19   1,19   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/43  1,00  0,74  0,75  0,62   1,19   1,19   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

   7  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/15  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/24  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/40  1,00  0,75  0,76  0,63   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/46  1,00  0,75  0,76  0,63   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

   8  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
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                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/15  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/24  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/40  1,00  0,75  0,76  0,63   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/46  1,00  0,75  0,76  0,63   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

   9  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/21  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/30  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/31  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/37  1,00  0,75  0,75  0,63   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

  10  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/15  1,00  0,74  0,75  0,62   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/24  1,00  0,74  0,75  0,62   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/31  1,00  0,74  0,75  0,62   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/37  1,00  0,74  0,75  0,62   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

  11  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/15  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/24  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/40  1,00  0,75  0,76  0,63   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/46  1,00  0,75  0,76  0,63   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

  12  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/21  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
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COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.  

Piast  Brinch Hansen  IclTe  Incl.PianoPosa  Comb  Igk  CoeffIncl.Car.  Affondamento  Forma  Punzonamento  
Nro  Nc  Nq  Ng  Gc=Gq  Bc  Bq  Bg  N.ro  Sism  IcV  IqV  IgV  Dc  Dq  Dg  Sc  Sq  Sg  Psic  Psiq  Psig  

                                                    X-  A1/30  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/40  1,00  0,75  0,76  0,63   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/46  1,00  0,75  0,76  0,63   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

  13  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/21  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/30  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/31  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/37  1,00  0,74  0,75  0,63   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

  14  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/21  1,00  0,74  0,75  0,61   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/30  1,00  0,73  0,74  0,61   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/40  1,00  0,74  0,75  0,62   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/46  1,00  0,74  0,75  0,62   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

  15  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/15  1,00  0,74  0,75  0,62   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/24  1,00  0,74  0,75  0,62   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/31  1,00  0,74  0,75  0,62   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/37  1,00  0,74  0,75  0,62   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

  16  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/15  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/24  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/40  1,00  0,75  0,76  0,63   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/46  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

  17  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
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                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/21  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/30  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/40  1,00  0,75  0,76  0,63   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/46  1,00  0,74  0,75  0,63   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

  18  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/21  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/30  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/31  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/37  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

  19  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/21  1,00  0,73  0,74  0,61   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/30  1,00  0,73  0,74  0,61   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/40  1,00  0,74  0,75  0,62   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/46  1,00  0,74  0,75  0,62   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

  20  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/15  1,00  0,74  0,75  0,62   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/24  1,00  0,74  0,75  0,62   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/40  1,00  0,74  0,75  0,62   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/46  1,00  0,74  0,75  0,62   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

  21  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/15  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/24  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
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                                                    Y+  A1/40  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/46  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

  22  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/21  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/30  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/40  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/46  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

  23  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/21  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/30  1,00  0,74  0,75  0,61   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/40  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/46  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,10   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

  24  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/21  1,00  0,73  0,74  0,61   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/30  1,00  0,73  0,74  0,61   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/40  1,00  0,74  0,75  0,62   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/46  1,00  0,74  0,75  0,62   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

  25  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/15  1,00  0,74  0,75  0,61   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/24  1,00  0,74  0,75  0,62   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/40  1,00  0,74  0,75  0,62   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/46  1,00  0,74  0,75  0,62   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

  26  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
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COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.  

Piast  Brinch Hansen  IclTe  Incl.PianoPosa  Comb  Igk  CoeffIncl.Car.  Affondamento  Forma  Punzonamento  
Nro  Nc  Nq  Ng  Gc=Gq  Bc  Bq  Bg  N.ro  Sism  IcV  IqV  IgV  Dc  Dq  Dg  Sc  Sq  Sg  Psic  Psiq  Psig  

                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/21  1,00  0,74  0,75  0,61   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/30  1,00  0,74  0,75  0,61   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/40  1,00  0,74  0,75  0,62   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/46  1,00  0,74  0,75  0,62   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

  27  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/21  1,00  0,74  0,75  0,61   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/30  1,00  0,73  0,74  0,61   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/40  1,00  0,74  0,75  0,62   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/46  1,00  0,74  0,75  0,62   1,15   1,14   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

  28  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/18  1,00  0,73  0,74  0,61   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/25  1,00  0,74  0,75  0,61   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/34  1,00  0,74  0,75  0,62   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/36  1,00  0,74  0,75  0,62   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

  29  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/18  1,00  0,73  0,74  0,61   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/25  1,00  0,74  0,75  0,61   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/41  1,00  0,74  0,75  0,62   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/43  1,00  0,74  0,75  0,62   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

  30  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/18  1,00  0,73  0,74  0,61   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/25  1,00  0,74  0,75  0,61   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/41  1,00  0,74  0,75  0,62   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
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                                                    Y-  A1/43  1,00  0,74  0,75  0,62   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
  

  31  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/18  1,00  0,74  0,75  0,61   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/25  1,00  0,74  0,75  0,61   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/41  1,00  0,74  0,75  0,62   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/43  1,00  0,74  0,75  0,62   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

  32  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/18  1,00  0,74  0,75  0,61   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/25  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/41  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/43  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

  33  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/18  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/25  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/41  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/43  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

  34  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/18  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/25  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/34  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/36  1,00  0,75  0,75  0,63   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

  35  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
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                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/18  1,00  0,74  0,75  0,61   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/25  1,00  0,74  0,75  0,62   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/41  1,00  0,74  0,75  0,62   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/43  1,00  0,74  0,75  0,62   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

  36  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/18  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/25  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/41  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/43  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

  37  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/18  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/25  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/41  1,00  0,75  0,76  0,63   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/43  1,00  0,75  0,76  0,63   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

  38  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/18  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/25  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/41  1,00  0,75  0,76  0,63   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/43  1,00  0,75  0,76  0,63   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

  39  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/20  1,00  0,74  0,75  0,62   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/27  1,00  0,74  0,75  0,62   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/41  1,00  0,74  0,75  0,62   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/43  1,00  0,74  0,75  0,62   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
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COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.  

Piast  Brinch Hansen  IclTe  Incl.PianoPosa  Comb  Igk  CoeffIncl.Car.  Affondamento  Forma  Punzonamento  
Nro  Nc  Nq  Ng  Gc=Gq  Bc  Bq  Bg  N.ro  Sism  IcV  IqV  IgV  Dc  Dq  Dg  Sc  Sq  Sg  Psic  Psiq  Psig  

  

  40  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/18  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/25  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/41  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/43  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

  41  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/18  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/25  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/41  1,00  0,75  0,76  0,63   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/43  1,00  0,74  0,75  0,63   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

  42  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/18  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/25  1,00  0,74  0,75  0,62   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/41  1,00  0,75  0,76  0,63   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/43  1,00  0,75  0,76  0,63   1,10   1,09   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

  43  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/20  1,00  0,74  0,75  0,62   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/27  1,00  0,74  0,75  0,62   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/41  1,00  0,74  0,75  0,62   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/43  1,00  0,74  0,75  0,62   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

  44  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
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COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.  

Piast  Brinch Hansen  IclTe  Incl.PianoPosa  Comb  Igk  CoeffIncl.Car.  Affondamento  Forma  Punzonamento  
Nro  Nc  Nq  Ng  Gc=Gq  Bc  Bq  Bg  N.ro  Sism  IcV  IqV  IgV  Dc  Dq  Dg  Sc  Sq  Sg  Psic  Psiq  Psig  

                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/20  1,00  0,74  0,75  0,62   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/27  1,00  0,74  0,75  0,62   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/34  1,00  0,74  0,75  0,62   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/36  1,00  0,74  0,75  0,62   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

  45  38,64  26,09  35,19   1,00  1,00  1,00  1,00    A1/1  1,00  1,00  1,00  1,00   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/2  1,00  1,00  1,00  1,00   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/3  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/4  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/5  1,00  0,99  0,99  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/6  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/7  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/8  1,00  0,97  0,97  0,96   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/9  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/10  1,00  1,00  1,00  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/11  1,00  0,99  0,99  0,99   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/12  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/13  1,00  0,98  0,98  0,97   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                      A1/14  1,00  0,97  0,97  0,96   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X+  A1/18  1,00  0,74  0,75  0,62   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    X-  A1/25  1,00  0,74  0,75  0,62   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y+  A1/34  1,00  0,74  0,75  0,62   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  
                                                    Y-  A1/36  1,00  0,74  0,75  0,62   1,14   1,13   1,00  1,68  1,65  0,60   1,00   1,00   1,00  

  

 

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.  

  IDENTIIFICATIVO  DRENATE  NON DRENATE  RISULTATI  

  Piastr  Nodo3d  Comb  Bx'  By'  GamEf  QLimV  GamEf  QLimV  N  Coeff.  Minimo  N/Ar  QLim/Ar  Status  
  N.ro  N.ro  N.ro  m  m  kg/mc  (t)  kg/mc  (t)  (t)  Sicur.  CoeSic  kg/cmq  kg/cmq  Verifica  

     1      1    A1/1   0,79   0,79    850     41,6                                                           
                 A1/2   0,79   0,79    850     41,6                                                           
                 A1/3   0,79   0,79    850     41,4                                                           
                 A1/4   0,79   0,79    850     41,4                                                           
                 A1/5   0,79   0,79    850     41,3                                                           
                 A1/6   0,79   0,79    850     40,9                                                           
                 A1/7   0,79   0,79    850     40,9                                                           
                 A1/8   0,79   0,79    850     40,5                                                           
                 A1/9   0,79   0,79    850     41,4                                                           
                 A1/10   0,79   0,79    850     41,4                                                           
                 A1/11   0,79   0,79    850     41,3                                                           
                 A1/12   0,79   0,79    850     40,9                                                           
                 A1/13   0,79   0,79    850     40,9                                                           
                 A1/14   0,79   0,79    850     40,5                                                           
               X+  A1/15   0,79   0,79    850     30,6                                                           
               X-  A1/24   0,79   0,79    850     30,7                                                           
               Y+  A1/31   0,79   0,79    850     30,8                                                           
               Y-  A1/37   0,79   0,79    850     30,9                                                           
    

     2      2    A1/1   0,79   0,79    850     41,6                                                           
                 A1/2   0,79   0,79    850     41,6                                                           
                 A1/3   0,79   0,79    850     41,4                                                           
                 A1/4   0,79   0,79    850     41,4                                                           
                 A1/5   0,79   0,79    850     41,3                                                           
                 A1/6   0,79   0,79    850     40,9                                                           
                 A1/7   0,79   0,79    850     40,9                                                           
                 A1/8   0,79   0,79    850     40,5                                                           
                 A1/9   0,79   0,79    850     41,4                                                           
                 A1/10   0,79   0,79    850     41,4                                                           
                 A1/11   0,79   0,79    850     41,3                                                           
                 A1/12   0,79   0,79    850     40,9                                                           
                 A1/13   0,79   0,79    850     40,9                                                           
                 A1/14   0,79   0,79    850     40,5                                                           
               X+  A1/21   0,79   0,79    850     30,5                                                           
               X-  A1/30   0,79   0,79    850     30,4                                                           
               Y+  A1/40   0,79   0,79    850     30,7                                                           
               Y-  A1/46   0,79   0,79    850     30,6                                                           
    

     3      3    A1/1   0,54   0,54    850     20,0                                                           
                 A1/2   0,54   0,54    850     20,0                                                           
                 A1/3   0,54   0,54    850     19,9                                                           
                 A1/4   0,54   0,54    850     19,9                                                           
                 A1/5   0,54   0,54    850     19,9                                                           
                 A1/6   0,54   0,54    850     19,7                                                           
                 A1/7   0,54   0,54    850     19,7                                                           
                 A1/8   0,54   0,54    850     19,5                                                           
                 A1/9   0,54   0,54    850     19,9                                                           



Parco Eolico S. Domenico 
Rev.00   
06/2022 

 

 

 

 Relazione geotecnica e sismica Pag. 92/42 
  

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.  

  IDENTIIFICATIVO  DRENATE  NON DRENATE  RISULTATI  

  Piastr  Nodo3d  Comb  Bx'  By'  GamEf  QLimV  GamEf  QLimV  N  Coeff.  Minimo  N/Ar  QLim/Ar  Status  
  N.ro  N.ro  N.ro  m  m  kg/mc  (t)  kg/mc  (t)  (t)  Sicur.  CoeSic  kg/cmq  kg/cmq  Verifica  

                 A1/10   0,54   0,54    850     19,9                                                           
                 A1/11   0,54   0,54    850     19,9                                                           
                 A1/12   0,54   0,54    850     19,7                                                           
                 A1/13   0,54   0,54    850     19,7                                                           
                 A1/14   0,54   0,54    850     19,5                                                           
               X+  A1/15   0,54   0,54    850     14,7                                                           
               X-  A1/24   0,54   0,54    850     14,8                                                           
               Y+  A1/40   0,54   0,54    850     14,8                                                           
               Y-  A1/46   0,54   0,54    850     14,8                                                           
    

     4      4    A1/1   0,54   0,54    850     20,0                                                           
                 A1/2   0,54   0,54    850     20,0                                                           
                 A1/3   0,54   0,54    850     19,9                                                           
                 A1/4   0,54   0,54    850     19,9                                                           
                 A1/5   0,54   0,54    850     19,9                                                           
                 A1/6   0,54   0,54    850     19,7                                                           
                 A1/7   0,54   0,54    850     19,7                                                           
                 A1/8   0,54   0,54    850     19,5                                                           
                 A1/9   0,54   0,54    850     19,9                                                           
                 A1/10   0,54   0,54    850     19,9                                                           
                 A1/11   0,54   0,54    850     19,9                                                           
                 A1/12   0,54   0,54    850     19,7                                                           
                 A1/13   0,54   0,54    850     19,7                                                           
                 A1/14   0,54   0,54    850     19,5                                                           
               X+  A1/21   0,54   0,54    850     14,7                                                           
               X-  A1/30   0,54   0,54    850     14,6                                                           
               Y+  A1/31   0,54   0,54    850     14,7                                                           
               Y-  A1/37   0,54   0,54    850     14,8                                                           
    

     5      5    A1/1   0,58   0,58    850     23,1                                                           
                 A1/2   0,58   0,58    850     23,1                                                           
                 A1/3   0,58   0,58    850     23,0                                                           
                 A1/4   0,58   0,58    850     23,0                                                           
                 A1/5   0,58   0,58    850     22,9                                                           
                 A1/6   0,58   0,58    850     22,7                                                           
                 A1/7   0,58   0,58    850     22,7                                                           
                 A1/8   0,58   0,58    850     22,4                                                           
                 A1/9   0,58   0,58    850     23,0                                                           
                 A1/10   0,58   0,58    850     23,0                                                           
                 A1/11   0,58   0,58    850     22,9                                                           
                 A1/12   0,58   0,58    850     22,7                                                           
                 A1/13   0,58   0,58    850     22,7                                                           
                 A1/14   0,58   0,58    850     22,4                                                           
               X+  A1/18   0,58   0,58    850     16,9                                                           
               X-  A1/25   0,58   0,58    850     16,9                                                           
               Y+  A1/34   0,58   0,58    850     17,0                                                           
               Y-  A1/36   0,58   0,58    850     17,0                                                           
    

     6      6    A1/1   0,58   0,58    850     23,1                                                           
                 A1/2   0,58   0,58    850     23,1                                                           
                 A1/3   0,58   0,58    850     23,0                                                           
                 A1/4   0,58   0,58    850     23,0                                                           
                 A1/5   0,58   0,58    850     22,9                                                           
                 A1/6   0,58   0,58    850     22,7                                                           
                 A1/7   0,58   0,58    850     22,7                                                           
                 A1/8   0,58   0,58    850     22,5                                                           
                 A1/9   0,58   0,58    850     23,0                                                           
                 A1/10   0,58   0,58    850     23,0                                                           
                 A1/11   0,58   0,58    850     22,9                                                           
                 A1/12   0,58   0,58    850     22,7                                                           
                 A1/13   0,58   0,58    850     22,7                                                           
                 A1/14   0,58   0,58    850     22,4                                                           
               X+  A1/20   0,58   0,58    850     17,0                                                           
               X-  A1/27   0,58   0,58    850     17,0                                                           
               Y+  A1/41   0,58   0,58    850     17,1                                                           
               Y-  A1/43   0,58   0,58    850     17,1                                                           
    

     7     43    A1/1   1,11   1,11    850     82,0                                                           
                 A1/2   1,11   1,11    850     82,0                                                           
                 A1/3   1,11   1,11    850     81,6                                                           
                 A1/4   1,11   1,11    850     81,6                                                           
                 A1/5   1,11   1,11    850     81,4                                                           
                 A1/6   1,11   1,11    850     80,6                                                           
                 A1/7   1,11   1,11    850     80,6                                                           
                 A1/8   1,11   1,11    850     79,7                                                           
                 A1/9   1,11   1,11    850     81,6                                                           
                 A1/10   1,11   1,11    850     81,6                                                           
                 A1/11   1,11   1,11    850     81,4                                                           
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CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.  

  IDENTIIFICATIVO  DRENATE  NON DRENATE  RISULTATI  

  Piastr  Nodo3d  Comb  Bx'  By'  GamEf  QLimV  GamEf  QLimV  N  Coeff.  Minimo  N/Ar  QLim/Ar  Status  
  N.ro  N.ro  N.ro  m  m  kg/mc  (t)  kg/mc  (t)  (t)  Sicur.  CoeSic  kg/cmq  kg/cmq  Verifica  

                 A1/12   1,11   1,11    850     80,6                                                           
                 A1/13   1,11   1,11    850     80,6                                                           
                 A1/14   1,11   1,11    850     79,7                                                           
               X+  A1/15   1,11   1,11    850     60,4                                                           
               X-  A1/24   1,11   1,11    850     60,4                                                           
               Y+  A1/40   1,11   1,11    850     60,8                                                           
               Y-  A1/46   1,11   1,11    850     60,7                                                           
    

     8     44    A1/1   1,11   1,11    850     82,0                                                           
                 A1/2   1,11   1,11    850     82,0                                                           
                 A1/3   1,11   1,11    850     81,6                                                           
                 A1/4   1,11   1,11    850     81,6                                                           
                 A1/5   1,11   1,11    850     81,4                                                           
                 A1/6   1,11   1,11    850     80,6                                                           
                 A1/7   1,11   1,11    850     80,6                                                           
                 A1/8   1,11   1,11    850     79,7                                                           
                 A1/9   1,11   1,11    850     81,6                                                           
                 A1/10   1,11   1,11    850     81,6                                                           
                 A1/11   1,11   1,11    850     81,4                                                           
                 A1/12   1,11   1,11    850     80,6                                                           
                 A1/13   1,11   1,11    850     80,6                                                           
                 A1/14   1,11   1,11    850     79,7                                                           
               X+  A1/15   1,11   1,11    850     60,5                                                           
               X-  A1/24   1,11   1,11    850     60,6                                                           
               Y+  A1/40   1,11   1,11    850     60,9                                                           
               Y-  A1/46   1,11   1,11    850     60,8                                                           
    

     9     45    A1/1   1,11   1,11    850     82,0                                                           
                 A1/2   1,11   1,11    850     82,0                                                           
                 A1/3   1,11   1,11    850     81,6                                                           
                 A1/4   1,11   1,11    850     81,6                                                           
                 A1/5   1,11   1,11    850     81,3                                                           
                 A1/6   1,11   1,11    850     80,6                                                           
                 A1/7   1,11   1,11    850     80,6                                                           
                 A1/8   1,11   1,11    850     79,7                                                           
                 A1/9   1,11   1,11    850     81,6                                                           
                 A1/10   1,11   1,11    850     81,6                                                           
                 A1/11   1,11   1,11    850     81,3                                                           
                 A1/12   1,11   1,11    850     80,6                                                           
                 A1/13   1,11   1,11    850     80,6                                                           
                 A1/14   1,11   1,11    850     79,7                                                           
               X+  A1/21   1,11   1,11    850     60,3                                                           
               X-  A1/30   1,11   1,11    850     60,2                                                           
               Y+  A1/31   1,11   1,11    850     60,5                                                           
               Y-  A1/37   1,11   1,11    850     60,6                                                           
    

    10     46    A1/1   0,76   0,76    850     38,6                                                           
                 A1/2   0,76   0,76    850     38,6                                                           
                 A1/3   0,76   0,76    850     38,4                                                           
                 A1/4   0,76   0,76    850     38,4                                                           
                 A1/5   0,76   0,76    850     38,3                                                           
                 A1/6   0,76   0,76    850     37,9                                                           
                 A1/7   0,76   0,76    850     37,9                                                           
                 A1/8   0,76   0,76    850     37,5                                                           
                 A1/9   0,76   0,76    850     38,4                                                           
                 A1/10   0,76   0,76    850     38,4                                                           
                 A1/11   0,76   0,76    850     38,3                                                           
                 A1/12   0,76   0,76    850     37,9                                                           
                 A1/13   0,76   0,76    850     37,9                                                           
                 A1/14   0,76   0,76    850     37,5                                                           
               X+  A1/15   0,76   0,76    850     28,4                                                           
               X-  A1/24   0,76   0,76    850     28,4                                                           
               Y+  A1/31   0,76   0,76    850     28,5                                                           
               Y-  A1/37   0,76   0,76    850     28,6                                                           
    

    11     47    A1/1   1,07   1,07    850     75,8                                                           
                 A1/2   1,07   1,07    850     75,8                                                           
                 A1/3   1,07   1,07    850     75,5                                                           
                 A1/4   1,07   1,07    850     75,5                                                           
                 A1/5   1,07   1,07    850     75,2                                                           
                 A1/6   1,07   1,07    850     74,5                                                           
                 A1/7   1,07   1,07    850     74,6                                                           
                 A1/8   1,07   1,07    850     73,7                                                           
                 A1/9   1,07   1,07    850     75,5                                                           
                 A1/10   1,07   1,07    850     75,5                                                           
                 A1/11   1,07   1,07    850     75,2                                                           
                 A1/12   1,07   1,07    850     74,5                                                           
                 A1/13   1,07   1,07    850     74,6                                                           
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  Piastr  Nodo3d  Comb  Bx'  By'  GamEf  QLimV  GamEf  QLimV  N  Coeff.  Minimo  N/Ar  QLim/Ar  Status  
  N.ro  N.ro  N.ro  m  m  kg/mc  (t)  kg/mc  (t)  (t)  Sicur.  CoeSic  kg/cmq  kg/cmq  Verifica  

                 A1/14   1,07   1,07    850     73,7                                                           
               X+  A1/15   1,07   1,07    850     55,8                                                           
               X-  A1/24   1,07   1,07    850     55,9                                                           
               Y+  A1/40   1,07   1,07    850     56,2                                                           
               Y-  A1/46   1,07   1,07    850     56,1                                                           
    

    12     48    A1/1   1,07   1,07    850     75,8                                                           
                 A1/2   1,07   1,07    850     75,8                                                           
                 A1/3   1,07   1,07    850     75,5                                                           
                 A1/4   1,07   1,07    850     75,5                                                           
                 A1/5   1,07   1,07    850     75,2                                                           
                 A1/6   1,07   1,07    850     74,5                                                           
                 A1/7   1,07   1,07    850     74,6                                                           
                 A1/8   1,07   1,07    850     73,7                                                           
                 A1/9   1,07   1,07    850     75,5                                                           
                 A1/10   1,07   1,07    850     75,5                                                           
                 A1/11   1,07   1,07    850     75,2                                                           
                 A1/12   1,07   1,07    850     74,6                                                           
                 A1/13   1,07   1,07    850     74,6                                                           
                 A1/14   1,07   1,07    850     73,7                                                           
               X+  A1/21   1,07   1,07    850     56,0                                                           
               X-  A1/30   1,07   1,07    850     55,9                                                           
               Y+  A1/40   1,07   1,07    850     56,3                                                           
               Y-  A1/46   1,07   1,07    850     56,2                                                           
    

    13     49    A1/1   1,07   1,07    850     75,8                                                           
                 A1/2   1,07   1,07    850     75,8                                                           
                 A1/3   1,07   1,07    850     75,5                                                           
                 A1/4   1,07   1,07    850     75,5                                                           
                 A1/5   1,07   1,07    850     75,2                                                           
                 A1/6   1,07   1,07    850     74,5                                                           
                 A1/7   1,07   1,07    850     74,5                                                           
                 A1/8   1,07   1,07    850     73,7                                                           
                 A1/9   1,07   1,07    850     75,5                                                           
                 A1/10   1,07   1,07    850     75,5                                                           
                 A1/11   1,07   1,07    850     75,2                                                           
                 A1/12   1,07   1,07    850     74,5                                                           
                 A1/13   1,07   1,07    850     74,6                                                           
                 A1/14   1,07   1,07    850     73,7                                                           
               X+  A1/21   1,07   1,07    850     55,7                                                           
               X-  A1/30   1,07   1,07    850     55,6                                                           
               Y+  A1/31   1,07   1,07    850     56,0                                                           
               Y-  A1/37   1,07   1,07    850     56,0                                                           
    

    14     50    A1/1   0,76   0,76    850     38,6                                                           
                 A1/2   0,76   0,76    850     38,6                                                           
                 A1/3   0,76   0,76    850     38,4                                                           
                 A1/4   0,76   0,76    850     38,4                                                           
                 A1/5   0,76   0,76    850     38,3                                                           
                 A1/6   0,76   0,76    850     37,9                                                           
                 A1/7   0,76   0,76    850     37,9                                                           
                 A1/8   0,76   0,76    850     37,5                                                           
                 A1/9   0,76   0,76    850     38,4                                                           
                 A1/10   0,76   0,76    850     38,4                                                           
                 A1/11   0,76   0,76    850     38,3                                                           
                 A1/12   0,76   0,76    850     37,9                                                           
                 A1/13   0,76   0,76    850     37,9                                                           
                 A1/14   0,76   0,76    850     37,5                                                           
               X+  A1/21   0,76   0,76    850     28,2                                                           
               X-  A1/30   0,76   0,76    850     28,2                                                           
               Y+  A1/40   0,76   0,76    850     28,4                                                           
               Y-  A1/46   0,76   0,76    850     28,4                                                           
    

    15     51    A1/1   0,76   0,76    850     38,6                                                           
                 A1/2   0,76   0,76    850     38,6                                                           
                 A1/3   0,76   0,76    850     38,4                                                           
                 A1/4   0,76   0,76    850     38,4                                                           
                 A1/5   0,76   0,76    850     38,3                                                           
                 A1/6   0,76   0,76    850     37,9                                                           
                 A1/7   0,76   0,76    850     37,9                                                           
                 A1/8   0,76   0,76    850     37,5                                                           
                 A1/9   0,76   0,76    850     38,4                                                           
                 A1/10   0,76   0,76    850     38,4                                                           
                 A1/11   0,76   0,76    850     38,3                                                           
                 A1/12   0,76   0,76    850     37,9                                                           
                 A1/13   0,76   0,76    850     37,9                                                           
                 A1/14   0,76   0,76    850     37,5                                                           
               X+  A1/15   0,76   0,76    850     28,4                                                           
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  N.ro  N.ro  N.ro  m  m  kg/mc  (t)  kg/mc  (t)  (t)  Sicur.  CoeSic  kg/cmq  kg/cmq  Verifica  

               X-  A1/24   0,76   0,76    850     28,4                                                           
               Y+  A1/31   0,76   0,76    850     28,5                                                           
               Y-  A1/37   0,76   0,76    850     28,6                                                           
    

    16     52    A1/1   1,07   1,07    850     75,8                                                           
                 A1/2   1,07   1,07    850     75,8                                                           
                 A1/3   1,07   1,07    850     75,5                                                           
                 A1/4   1,07   1,07    850     75,5                                                           
                 A1/5   1,07   1,07    850     75,2                                                           
                 A1/6   1,07   1,07    850     74,5                                                           
                 A1/7   1,07   1,07    850     74,6                                                           
                 A1/8   1,07   1,07    850     73,7                                                           
                 A1/9   1,07   1,07    850     75,5                                                           
                 A1/10   1,07   1,07    850     75,5                                                           
                 A1/11   1,07   1,07    850     75,2                                                           
                 A1/12   1,07   1,07    850     74,5                                                           
                 A1/13   1,07   1,07    850     74,6                                                           
                 A1/14   1,07   1,07    850     73,7                                                           
               X+  A1/15   1,07   1,07    850     55,7                                                           
               X-  A1/24   1,07   1,07    850     55,8                                                           
               Y+  A1/40   1,07   1,07    850     56,1                                                           
               Y-  A1/46   1,07   1,07    850     56,0                                                           
    

    17     53    A1/1   1,07   1,07    850     75,8                                                           
                 A1/2   1,07   1,07    850     75,8                                                           
                 A1/3   1,07   1,07    850     75,5                                                           
                 A1/4   1,07   1,07    850     75,5                                                           
                 A1/5   1,07   1,07    850     75,2                                                           
                 A1/6   1,07   1,07    850     74,5                                                           
                 A1/7   1,07   1,07    850     74,6                                                           
                 A1/8   1,07   1,07    850     73,7                                                           
                 A1/9   1,07   1,07    850     75,5                                                           
                 A1/10   1,07   1,07    850     75,5                                                           
                 A1/11   1,07   1,07    850     75,2                                                           
                 A1/12   1,07   1,07    850     74,5                                                           
                 A1/13   1,07   1,07    850     74,6                                                           
                 A1/14   1,07   1,07    850     73,7                                                           
               X+  A1/21   1,07   1,07    850     55,8                                                           
               X-  A1/30   1,07   1,07    850     55,7                                                           
               Y+  A1/40   1,07   1,07    850     56,2                                                           
               Y-  A1/46   1,07   1,07    850     56,1                                                           
    

    18     54    A1/1   1,07   1,07    850     75,8                                                           
                 A1/2   1,07   1,07    850     75,8                                                           
                 A1/3   1,07   1,07    850     75,5                                                           
                 A1/4   1,07   1,07    850     75,5                                                           
                 A1/5   1,07   1,07    850     75,2                                                           
                 A1/6   1,07   1,07    850     74,5                                                           
                 A1/7   1,07   1,07    850     74,5                                                           
                 A1/8   1,07   1,07    850     73,7                                                           
                 A1/9   1,07   1,07    850     75,5                                                           
                 A1/10   1,07   1,07    850     75,5                                                           
                 A1/11   1,07   1,07    850     75,2                                                           
                 A1/12   1,07   1,07    850     74,5                                                           
                 A1/13   1,07   1,07    850     74,5                                                           
                 A1/14   1,07   1,07    850     73,7                                                           
               X+  A1/21   1,07   1,07    850     55,6                                                           
               X-  A1/30   1,07   1,07    850     55,5                                                           
               Y+  A1/31   1,07   1,07    850     55,9                                                           
               Y-  A1/37   1,07   1,07    850     56,0                                                           
    

    19     55    A1/1   0,76   0,76    850     38,6                                                           
                 A1/2   0,76   0,76    850     38,6                                                           
                 A1/3   0,76   0,76    850     38,4                                                           
                 A1/4   0,76   0,76    850     38,4                                                           
                 A1/5   0,76   0,76    850     38,3                                                           
                 A1/6   0,76   0,76    850     37,9                                                           
                 A1/7   0,76   0,76    850     37,9                                                           
                 A1/8   0,76   0,76    850     37,5                                                           
                 A1/9   0,76   0,76    850     38,4                                                           
                 A1/10   0,76   0,76    850     38,4                                                           
                 A1/11   0,76   0,76    850     38,3                                                           
                 A1/12   0,76   0,76    850     37,9                                                           
                 A1/13   0,76   0,76    850     37,9                                                           
                 A1/14   0,76   0,76    850     37,5                                                           
               X+  A1/21   0,76   0,76    850     28,2                                                           
               X-  A1/30   0,76   0,76    850     28,2                                                           
               Y+  A1/40   0,76   0,76    850     28,4                                                           
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               Y-  A1/46   0,76   0,76    850     28,4                                                           
    

    20     56    A1/1   0,76   0,76    850     38,6                                                           
                 A1/2   0,76   0,76    850     38,6                                                           
                 A1/3   0,76   0,76    850     38,4                                                           
                 A1/4   0,76   0,76    850     38,4                                                           
                 A1/5   0,76   0,76    850     38,3                                                           
                 A1/6   0,76   0,76    850     37,9                                                           
                 A1/7   0,76   0,76    850     37,9                                                           
                 A1/8   0,76   0,76    850     37,5                                                           
                 A1/9   0,76   0,76    850     38,4                                                           
                 A1/10   0,76   0,76    850     38,4                                                           
                 A1/11   0,76   0,76    850     38,3                                                           
                 A1/12   0,76   0,76    850     37,9                                                           
                 A1/13   0,76   0,76    850     37,9                                                           
                 A1/14   0,76   0,76    850     37,5                                                           
               X+  A1/15   0,76   0,76    850     28,3                                                           
               X-  A1/24   0,76   0,76    850     28,4                                                           
               Y+  A1/40   0,76   0,76    850     28,6                                                           
               Y-  A1/46   0,76   0,76    850     28,5                                                           
    

    21     57    A1/1   1,07   1,07    850     75,8                                                           
                 A1/2   1,07   1,07    850     75,8                                                           
                 A1/3   1,07   1,07    850     75,5                                                           
                 A1/4   1,07   1,07    850     75,5                                                           
                 A1/5   1,07   1,07    850     75,2                                                           
                 A1/6   1,07   1,07    850     74,5                                                           
                 A1/7   1,07   1,07    850     74,5                                                           
                 A1/8   1,07   1,07    850     73,7                                                           
                 A1/9   1,07   1,07    850     75,5                                                           
                 A1/10   1,07   1,07    850     75,5                                                           
                 A1/11   1,07   1,07    850     75,2                                                           
                 A1/12   1,07   1,07    850     74,5                                                           
                 A1/13   1,07   1,07    850     74,6                                                           
                 A1/14   1,07   1,07    850     73,7                                                           
               X+  A1/15   1,07   1,07    850     55,6                                                           
               X-  A1/24   1,07   1,07    850     55,6                                                           
               Y+  A1/40   1,07   1,07    850     56,0                                                           
               Y-  A1/46   1,07   1,07    850     55,9                                                           
    

    22     58    A1/1   1,07   1,07    850     75,8                                                           
                 A1/2   1,07   1,07    850     75,8                                                           
                 A1/3   1,07   1,07    850     75,5                                                           
                 A1/4   1,07   1,07    850     75,5                                                           
                 A1/5   1,07   1,07    850     75,2                                                           
                 A1/6   1,07   1,07    850     74,5                                                           
                 A1/7   1,07   1,07    850     74,5                                                           
                 A1/8   1,07   1,07    850     73,7                                                           
                 A1/9   1,07   1,07    850     75,5                                                           
                 A1/10   1,07   1,07    850     75,5                                                           
                 A1/11   1,07   1,07    850     75,2                                                           
                 A1/12   1,07   1,07    850     74,5                                                           
                 A1/13   1,07   1,07    850     74,6                                                           
                 A1/14   1,07   1,07    850     73,7                                                           
               X+  A1/21   1,07   1,07    850     55,6                                                           
               X-  A1/30   1,07   1,07    850     55,5                                                           
               Y+  A1/40   1,07   1,07    850     56,0                                                           
               Y-  A1/46   1,07   1,07    850     55,9                                                           
    

    23     59    A1/1   1,07   1,07    850     75,8                                                           
                 A1/2   1,07   1,07    850     75,8                                                           
                 A1/3   1,07   1,07    850     75,5                                                           
                 A1/4   1,07   1,07    850     75,5                                                           
                 A1/5   1,07   1,07    850     75,2                                                           
                 A1/6   1,07   1,07    850     74,5                                                           
                 A1/7   1,07   1,07    850     74,5                                                           
                 A1/8   1,07   1,07    850     73,7                                                           
                 A1/9   1,07   1,07    850     75,5                                                           
                 A1/10   1,07   1,07    850     75,5                                                           
                 A1/11   1,07   1,07    850     75,2                                                           
                 A1/12   1,07   1,07    850     74,5                                                           
                 A1/13   1,07   1,07    850     74,5                                                           
                 A1/14   1,07   1,07    850     73,7                                                           
               X+  A1/21   1,07   1,07    850     55,5                                                           
               X-  A1/30   1,07   1,07    850     55,4                                                           
               Y+  A1/40   1,07   1,07    850     55,8                                                           
               Y-  A1/46   1,07   1,07    850     55,7                                                           
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    24     60    A1/1   0,76   0,76    850     38,6                                                           
                 A1/2   0,76   0,76    850     38,6                                                           
                 A1/3   0,76   0,76    850     38,4                                                           
                 A1/4   0,76   0,76    850     38,4                                                           
                 A1/5   0,76   0,76    850     38,3                                                           
                 A1/6   0,76   0,76    850     37,9                                                           
                 A1/7   0,76   0,76    850     37,9                                                           
                 A1/8   0,76   0,76    850     37,5                                                           
                 A1/9   0,76   0,76    850     38,4                                                           
                 A1/10   0,76   0,76    850     38,4                                                           
                 A1/11   0,76   0,76    850     38,3                                                           
                 A1/12   0,76   0,76    850     37,9                                                           
                 A1/13   0,76   0,76    850     37,9                                                           
                 A1/14   0,76   0,76    850     37,5                                                           
               X+  A1/21   0,76   0,76    850     28,2                                                           
               X-  A1/30   0,76   0,76    850     28,2                                                           
               Y+  A1/40   0,76   0,76    850     28,4                                                           
               Y-  A1/46   0,76   0,76    850     28,3                                                           
    

    25     61    A1/1   0,76   0,76    850     38,6                                                           
                 A1/2   0,76   0,76    850     38,6                                                           
                 A1/3   0,76   0,76    850     38,4                                                           
                 A1/4   0,76   0,76    850     38,4                                                           
                 A1/5   0,76   0,76    850     38,3                                                           
                 A1/6   0,76   0,76    850     37,9                                                           
                 A1/7   0,76   0,76    850     37,9                                                           
                 A1/8   0,76   0,76    850     37,5                                                           
                 A1/9   0,76   0,76    850     38,4                                                           
                 A1/10   0,76   0,76    850     38,4                                                           
                 A1/11   0,76   0,76    850     38,3                                                           
                 A1/12   0,76   0,76    850     37,9                                                           
                 A1/13   0,76   0,76    850     37,9                                                           
                 A1/14   0,76   0,76    850     37,5                                                           
               X+  A1/15   0,76   0,76    850     28,3                                                           
               X-  A1/24   0,76   0,76    850     28,3                                                           
               Y+  A1/40   0,76   0,76    850     28,5                                                           
               Y-  A1/46   0,76   0,76    850     28,5                                                           
    

    26     62    A1/1   0,76   0,76    850     38,6                                                           
                 A1/2   0,76   0,76    850     38,6                                                           
                 A1/3   0,76   0,76    850     38,4                                                           
                 A1/4   0,76   0,76    850     38,4                                                           
                 A1/5   0,76   0,76    850     38,3                                                           
                 A1/6   0,76   0,76    850     37,9                                                           
                 A1/7   0,76   0,76    850     37,9                                                           
                 A1/8   0,76   0,76    850     37,5                                                           
                 A1/9   0,76   0,76    850     38,4                                                           
                 A1/10   0,76   0,76    850     38,4                                                           
                 A1/11   0,76   0,76    850     38,3                                                           
                 A1/12   0,76   0,76    850     37,9                                                           
                 A1/13   0,76   0,76    850     37,9                                                           
                 A1/14   0,76   0,76    850     37,5                                                           
               X+  A1/21   0,76   0,76    850     28,3                                                           
               X-  A1/30   0,76   0,76    850     28,3                                                           
               Y+  A1/40   0,76   0,76    850     28,5                                                           
               Y-  A1/46   0,76   0,76    850     28,4                                                           
    

    27     63    A1/1   0,76   0,76    850     38,6                                                           
                 A1/2   0,76   0,76    850     38,6                                                           
                 A1/3   0,76   0,76    850     38,4                                                           
                 A1/4   0,76   0,76    850     38,4                                                           
                 A1/5   0,76   0,76    850     38,3                                                           
                 A1/6   0,76   0,76    850     37,9                                                           
                 A1/7   0,76   0,76    850     37,9                                                           
                 A1/8   0,76   0,76    850     37,5                                                           
                 A1/9   0,76   0,76    850     38,4                                                           
                 A1/10   0,76   0,76    850     38,4                                                           
                 A1/11   0,76   0,76    850     38,3                                                           
                 A1/12   0,76   0,76    850     37,9                                                           
                 A1/13   0,76   0,76    850     37,9                                                           
                 A1/14   0,76   0,76    850     37,5                                                           
               X+  A1/21   0,76   0,76    850     28,3                                                           
               X-  A1/30   0,76   0,76    850     28,2                                                           
               Y+  A1/40   0,76   0,76    850     28,4                                                           
               Y-  A1/46   0,76   0,76    850     28,4                                                           
    

    28     64    A1/1   0,82   0,82    850     44,7                                                           
                 A1/2   0,82   0,82    850     44,7                                                           
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  Piastr  Nodo3d  Comb  Bx'  By'  GamEf  QLimV  GamEf  QLimV  N  Coeff.  Minimo  N/Ar  QLim/Ar  Status  
  N.ro  N.ro  N.ro  m  m  kg/mc  (t)  kg/mc  (t)  (t)  Sicur.  CoeSic  kg/cmq  kg/cmq  Verifica  

                 A1/3   0,82   0,82    850     44,5                                                           
                 A1/4   0,82   0,82    850     44,5                                                           
                 A1/5   0,82   0,82    850     44,3                                                           
                 A1/6   0,82   0,82    850     43,9                                                           
                 A1/7   0,82   0,82    850     43,9                                                           
                 A1/8   0,82   0,82    850     43,4                                                           
                 A1/9   0,82   0,82    850     44,5                                                           
                 A1/10   0,82   0,82    850     44,5                                                           
                 A1/11   0,82   0,82    850     44,3                                                           
                 A1/12   0,82   0,82    850     43,9                                                           
                 A1/13   0,82   0,82    850     43,9                                                           
                 A1/14   0,82   0,82    850     43,4                                                           
               X+  A1/18   0,82   0,82    850     32,7                                                           
               X-  A1/25   0,82   0,82    850     32,7                                                           
               Y+  A1/34   0,82   0,82    850     32,9                                                           
               Y-  A1/36   0,82   0,82    850     32,9                                                           
    

    29     65    A1/1   0,82   0,82    850     44,7                                                           
                 A1/2   0,82   0,82    850     44,7                                                           
                 A1/3   0,82   0,82    850     44,5                                                           
                 A1/4   0,82   0,82    850     44,5                                                           
                 A1/5   0,82   0,82    850     44,3                                                           
                 A1/6   0,82   0,82    850     43,9                                                           
                 A1/7   0,82   0,82    850     43,9                                                           
                 A1/8   0,82   0,82    850     43,4                                                           
                 A1/9   0,82   0,82    850     44,5                                                           
                 A1/10   0,82   0,82    850     44,5                                                           
                 A1/11   0,82   0,82    850     44,3                                                           
                 A1/12   0,82   0,82    850     43,9                                                           
                 A1/13   0,82   0,82    850     43,9                                                           
                 A1/14   0,82   0,82    850     43,4                                                           
               X+  A1/18   0,82   0,82    850     32,7                                                           
               X-  A1/25   0,82   0,82    850     32,7                                                           
               Y+  A1/41   0,82   0,82    850     32,9                                                           
               Y-  A1/43   0,82   0,82    850     32,9                                                           
    

    30     66    A1/1   0,82   0,82    850     44,7                                                           
                 A1/2   0,82   0,82    850     44,7                                                           
                 A1/3   0,82   0,82    850     44,5                                                           
                 A1/4   0,82   0,82    850     44,5                                                           
                 A1/5   0,82   0,82    850     44,3                                                           
                 A1/6   0,82   0,82    850     43,9                                                           
                 A1/7   0,82   0,82    850     43,9                                                           
                 A1/8   0,82   0,82    850     43,4                                                           
                 A1/9   0,82   0,82    850     44,5                                                           
                 A1/10   0,82   0,82    850     44,5                                                           
                 A1/11   0,82   0,82    850     44,3                                                           
                 A1/12   0,82   0,82    850     43,9                                                           
                 A1/13   0,82   0,82    850     43,9                                                           
                 A1/14   0,82   0,82    850     43,4                                                           
               X+  A1/18   0,82   0,82    850     32,7                                                           
               X-  A1/25   0,82   0,82    850     32,7                                                           
               Y+  A1/41   0,82   0,82    850     32,9                                                           
               Y-  A1/43   0,82   0,82    850     32,9                                                           
    

    31     67    A1/1   0,82   0,82    850     44,7                                                           
                 A1/2   0,82   0,82    850     44,7                                                           
                 A1/3   0,82   0,82    850     44,5                                                           
                 A1/4   0,82   0,82    850     44,5                                                           
                 A1/5   0,82   0,82    850     44,3                                                           
                 A1/6   0,82   0,82    850     43,9                                                           
                 A1/7   0,82   0,82    850     43,9                                                           
                 A1/8   0,82   0,82    850     43,4                                                           
                 A1/9   0,82   0,82    850     44,5                                                           
                 A1/10   0,82   0,82    850     44,5                                                           
                 A1/11   0,82   0,82    850     44,3                                                           
                 A1/12   0,82   0,82    850     43,9                                                           
                 A1/13   0,82   0,82    850     43,9                                                           
                 A1/14   0,82   0,82    850     43,4                                                           
               X+  A1/18   0,82   0,82    850     32,7                                                           
               X-  A1/25   0,82   0,82    850     32,8                                                           
               Y+  A1/41   0,82   0,82    850     32,9                                                           
               Y-  A1/43   0,82   0,82    850     32,9                                                           
    

    32     68    A1/1   1,16   1,16    850     88,2                                                           
                 A1/2   1,16   1,16    850     88,2                                                           
                 A1/3   1,16   1,16    850     87,8                                                           
                 A1/4   1,16   1,16    850     87,8                                                           
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  Piastr  Nodo3d  Comb  Bx'  By'  GamEf  QLimV  GamEf  QLimV  N  Coeff.  Minimo  N/Ar  QLim/Ar  Status  
  N.ro  N.ro  N.ro  m  m  kg/mc  (t)  kg/mc  (t)  (t)  Sicur.  CoeSic  kg/cmq  kg/cmq  Verifica  

                 A1/5   1,16   1,16    850     87,5                                                           
                 A1/6   1,16   1,16    850     86,7                                                           
                 A1/7   1,16   1,16    850     86,7                                                           
                 A1/8   1,16   1,16    850     85,7                                                           
                 A1/9   1,16   1,16    850     87,8                                                           
                 A1/10   1,16   1,16    850     87,8                                                           
                 A1/11   1,16   1,16    850     87,5                                                           
                 A1/12   1,16   1,16    850     86,7                                                           
                 A1/13   1,16   1,16    850     86,7                                                           
                 A1/14   1,16   1,16    850     85,7                                                           
               X+  A1/18   1,16   1,16    850     64,4                                                           
               X-  A1/25   1,16   1,16    850     64,5                                                           
               Y+  A1/41   1,16   1,16    850     64,9                                                           
               Y-  A1/43   1,16   1,16    850     64,8                                                           
    

    33     69    A1/1   1,16   1,16    850     88,2                                                           
                 A1/2   1,16   1,16    850     88,2                                                           
                 A1/3   1,16   1,16    850     87,8                                                           
                 A1/4   1,16   1,16    850     87,8                                                           
                 A1/5   1,16   1,16    850     87,5                                                           
                 A1/6   1,16   1,16    850     86,7                                                           
                 A1/7   1,16   1,16    850     86,7                                                           
                 A1/8   1,16   1,16    850     85,7                                                           
                 A1/9   1,16   1,16    850     87,8                                                           
                 A1/10   1,16   1,16    850     87,8                                                           
                 A1/11   1,16   1,16    850     87,5                                                           
                 A1/12   1,16   1,16    850     86,7                                                           
                 A1/13   1,16   1,16    850     86,7                                                           
                 A1/14   1,16   1,16    850     85,7                                                           
               X+  A1/18   1,16   1,16    850     64,6                                                           
               X-  A1/25   1,16   1,16    850     64,7                                                           
               Y+  A1/41   1,16   1,16    850     65,1                                                           
               Y-  A1/43   1,16   1,16    850     65,0                                                           
    

    34     70    A1/1   1,16   1,16    850     88,2                                                           
                 A1/2   1,16   1,16    850     88,2                                                           
                 A1/3   1,16   1,16    850     87,8                                                           
                 A1/4   1,16   1,16    850     87,8                                                           
                 A1/5   1,16   1,16    850     87,5                                                           
                 A1/6   1,16   1,16    850     86,7                                                           
                 A1/7   1,16   1,16    850     86,7                                                           
                 A1/8   1,16   1,16    850     85,7                                                           
                 A1/9   1,16   1,16    850     87,8                                                           
                 A1/10   1,16   1,16    850     87,8                                                           
                 A1/11   1,16   1,16    850     87,5                                                           
                 A1/12   1,16   1,16    850     86,7                                                           
                 A1/13   1,16   1,16    850     86,7                                                           
                 A1/14   1,16   1,16    850     85,7                                                           
               X+  A1/18   1,16   1,16    850     64,7                                                           
               X-  A1/25   1,16   1,16    850     64,8                                                           
               Y+  A1/34   1,16   1,16    850     65,1                                                           
               Y-  A1/36   1,16   1,16    850     65,2                                                           
    

    35     71    A1/1   0,82   0,82    850     44,7                                                           
                 A1/2   0,82   0,82    850     44,7                                                           
                 A1/3   0,82   0,82    850     44,5                                                           
                 A1/4   0,82   0,82    850     44,5                                                           
                 A1/5   0,82   0,82    850     44,3                                                           
                 A1/6   0,82   0,82    850     43,9                                                           
                 A1/7   0,82   0,82    850     43,9                                                           
                 A1/8   0,82   0,82    850     43,4                                                           
                 A1/9   0,82   0,82    850     44,5                                                           
                 A1/10   0,82   0,82    850     44,5                                                           
                 A1/11   0,82   0,82    850     44,3                                                           
                 A1/12   0,82   0,82    850     43,9                                                           
                 A1/13   0,82   0,82    850     43,9                                                           
                 A1/14   0,82   0,82    850     43,4                                                           
               X+  A1/18   0,82   0,82    850     32,7                                                           
               X-  A1/25   0,82   0,82    850     32,8                                                           
               Y+  A1/41   0,82   0,82    850     33,0                                                           
               Y-  A1/43   0,82   0,82    850     32,9                                                           
    

    36     72    A1/1   1,16   1,16    850     88,2                                                           
                 A1/2   1,16   1,16    850     88,2                                                           
                 A1/3   1,16   1,16    850     87,8                                                           
                 A1/4   1,16   1,16    850     87,8                                                           
                 A1/5   1,16   1,16    850     87,5                                                           
                 A1/6   1,16   1,16    850     86,7                                                           
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  Piastr  Nodo3d  Comb  Bx'  By'  GamEf  QLimV  GamEf  QLimV  N  Coeff.  Minimo  N/Ar  QLim/Ar  Status  
  N.ro  N.ro  N.ro  m  m  kg/mc  (t)  kg/mc  (t)  (t)  Sicur.  CoeSic  kg/cmq  kg/cmq  Verifica  

                 A1/7   1,16   1,16    850     86,7                                                           
                 A1/8   1,16   1,16    850     85,7                                                           
                 A1/9   1,16   1,16    850     87,8                                                           
                 A1/10   1,16   1,16    850     87,8                                                           
                 A1/11   1,16   1,16    850     87,5                                                           
                 A1/12   1,16   1,16    850     86,7                                                           
                 A1/13   1,16   1,16    850     86,7                                                           
                 A1/14   1,16   1,16    850     85,7                                                           
               X+  A1/18   1,16   1,16    850     64,6                                                           
               X-  A1/25   1,16   1,16    850     64,7                                                           
               Y+  A1/41   1,16   1,16    850     65,1                                                           
               Y-  A1/43   1,16   1,16    850     65,0                                                           
    

    37     73    A1/1   1,16   1,16    850     88,2                                                           
                 A1/2   1,16   1,16    850     88,2                                                           
                 A1/3   1,16   1,16    850     87,8                                                           
                 A1/4   1,16   1,16    850     87,8                                                           
                 A1/5   1,16   1,16    850     87,5                                                           
                 A1/6   1,16   1,16    850     86,7                                                           
                 A1/7   1,16   1,16    850     86,7                                                           
                 A1/8   1,16   1,16    850     85,7                                                           
                 A1/9   1,16   1,16    850     87,8                                                           
                 A1/10   1,16   1,16    850     87,8                                                           
                 A1/11   1,16   1,16    850     87,5                                                           
                 A1/12   1,16   1,16    850     86,7                                                           
                 A1/13   1,16   1,16    850     86,7                                                           
                 A1/14   1,16   1,16    850     85,7                                                           
               X+  A1/18   1,16   1,16    850     64,8                                                           
               X-  A1/25   1,16   1,16    850     64,9                                                           
               Y+  A1/41   1,16   1,16    850     65,3                                                           
               Y-  A1/43   1,16   1,16    850     65,2                                                           
    

    38     74    A1/1   1,16   1,16    850     88,2                                                           
                 A1/2   1,16   1,16    850     88,2                                                           
                 A1/3   1,16   1,16    850     87,8                                                           
                 A1/4   1,16   1,16    850     87,8                                                           
                 A1/5   1,16   1,16    850     87,5                                                           
                 A1/6   1,16   1,16    850     86,7                                                           
                 A1/7   1,16   1,16    850     86,7                                                           
                 A1/8   1,16   1,16    850     85,7                                                           
                 A1/9   1,16   1,16    850     87,8                                                           
                 A1/10   1,16   1,16    850     87,8                                                           
                 A1/11   1,16   1,16    850     87,5                                                           
                 A1/12   1,16   1,16    850     86,7                                                           
                 A1/13   1,16   1,16    850     86,7                                                           
                 A1/14   1,16   1,16    850     85,7                                                           
               X+  A1/18   1,16   1,16    850     65,0                                                           
               X-  A1/25   1,16   1,16    850     65,1                                                           
               Y+  A1/41   1,16   1,16    850     65,5                                                           
               Y-  A1/43   1,16   1,16    850     65,4                                                           
    

    39     75    A1/1   0,82   0,82    850     44,7                                                           
                 A1/2   0,82   0,82    850     44,7                                                           
                 A1/3   0,82   0,82    850     44,5                                                           
                 A1/4   0,82   0,82    850     44,5                                                           
                 A1/5   0,82   0,82    850     44,3                                                           
                 A1/6   0,82   0,82    850     43,9                                                           
                 A1/7   0,82   0,82    850     43,9                                                           
                 A1/8   0,82   0,82    850     43,4                                                           
                 A1/9   0,82   0,82    850     44,5                                                           
                 A1/10   0,82   0,82    850     44,5                                                           
                 A1/11   0,82   0,82    850     44,3                                                           
                 A1/12   0,82   0,82    850     43,9                                                           
                 A1/13   0,82   0,82    850     43,9                                                           
                 A1/14   0,82   0,82    850     43,4                                                           
               X+  A1/20   0,82   0,82    850     32,8                                                           
               X-  A1/27   0,82   0,82    850     32,8                                                           
               Y+  A1/41   0,82   0,82    850     33,0                                                           
               Y-  A1/43   0,82   0,82    850     33,0                                                           
    

    40     76    A1/1   1,16   1,16    850     88,2                                                           
                 A1/2   1,16   1,16    850     88,2                                                           
                 A1/3   1,16   1,16    850     87,8                                                           
                 A1/4   1,16   1,16    850     87,8                                                           
                 A1/5   1,16   1,16    850     87,5                                                           
                 A1/6   1,16   1,16    850     86,7                                                           
                 A1/7   1,16   1,16    850     86,7                                                           
                 A1/8   1,16   1,16    850     85,7                                                           
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  Piastr  Nodo3d  Comb  Bx'  By'  GamEf  QLimV  GamEf  QLimV  N  Coeff.  Minimo  N/Ar  QLim/Ar  Status  
  N.ro  N.ro  N.ro  m  m  kg/mc  (t)  kg/mc  (t)  (t)  Sicur.  CoeSic  kg/cmq  kg/cmq  Verifica  

                 A1/9   1,16   1,16    850     87,8                                                           
                 A1/10   1,16   1,16    850     87,8                                                           
                 A1/11   1,16   1,16    850     87,5                                                           
                 A1/12   1,16   1,16    850     86,7                                                           
                 A1/13   1,16   1,16    850     86,7                                                           
                 A1/14   1,16   1,16    850     85,7                                                           
               X+  A1/18   1,16   1,16    850     64,6                                                           
               X-  A1/25   1,16   1,16    850     64,7                                                           
               Y+  A1/41   1,16   1,16    850     65,1                                                           
               Y-  A1/43   1,16   1,16    850     65,0                                                           
    

    41     77    A1/1   1,16   1,16    850     88,2                                                           
                 A1/2   1,16   1,16    850     88,2                                                           
                 A1/3   1,16   1,16    850     87,8                                                           
                 A1/4   1,16   1,16    850     87,8                                                           
                 A1/5   1,16   1,16    850     87,5                                                           
                 A1/6   1,16   1,16    850     86,7                                                           
                 A1/7   1,16   1,16    850     86,7                                                           
                 A1/8   1,16   1,16    850     85,7                                                           
                 A1/9   1,16   1,16    850     87,8                                                           
                 A1/10   1,16   1,16    850     87,8                                                           
                 A1/11   1,16   1,16    850     87,5                                                           
                 A1/12   1,16   1,16    850     86,7                                                           
                 A1/13   1,16   1,16    850     86,7                                                           
                 A1/14   1,16   1,16    850     85,7                                                           
               X+  A1/18   1,16   1,16    850     64,8                                                           
               X-  A1/25   1,16   1,16    850     64,9                                                           
               Y+  A1/41   1,16   1,16    850     65,3                                                           
               Y-  A1/43   1,16   1,16    850     65,2                                                           
    

    42     78    A1/1   1,16   1,16    850     88,2                                                           
                 A1/2   1,16   1,16    850     88,2                                                           
                 A1/3   1,16   1,16    850     87,8                                                           
                 A1/4   1,16   1,16    850     87,8                                                           
                 A1/5   1,16   1,16    850     87,5                                                           
                 A1/6   1,16   1,16    850     86,7                                                           
                 A1/7   1,16   1,16    850     86,7                                                           
                 A1/8   1,16   1,16    850     85,7                                                           
                 A1/9   1,16   1,16    850     87,8                                                           
                 A1/10   1,16   1,16    850     87,8                                                           
                 A1/11   1,16   1,16    850     87,5                                                           
                 A1/12   1,16   1,16    850     86,7                                                           
                 A1/13   1,16   1,16    850     86,7                                                           
                 A1/14   1,16   1,16    850     85,7                                                           
               X+  A1/18   1,16   1,16    850     64,9                                                           
               X-  A1/25   1,16   1,16    850     65,0                                                           
               Y+  A1/41   1,16   1,16    850     65,4                                                           
               Y-  A1/43   1,16   1,16    850     65,3                                                           
    

    43     79    A1/1   0,82   0,82    850     44,7                                                           
                 A1/2   0,82   0,82    850     44,7                                                           
                 A1/3   0,82   0,82    850     44,5                                                           
                 A1/4   0,82   0,82    850     44,5                                                           
                 A1/5   0,82   0,82    850     44,3                                                           
                 A1/6   0,82   0,82    850     43,9                                                           
                 A1/7   0,82   0,82    850     44,0                                                           
                 A1/8   0,82   0,82    850     43,4                                                           
                 A1/9   0,82   0,82    850     44,5                                                           
                 A1/10   0,82   0,82    850     44,5                                                           
                 A1/11   0,82   0,82    850     44,3                                                           
                 A1/12   0,82   0,82    850     43,9                                                           
                 A1/13   0,82   0,82    850     43,9                                                           
                 A1/14   0,82   0,82    850     43,4                                                           
               X+  A1/20   0,82   0,82    850     32,9                                                           
               X-  A1/27   0,82   0,82    850     32,8                                                           
               Y+  A1/41   0,82   0,82    850     33,1                                                           
               Y-  A1/43   0,82   0,82    850     33,0                                                           
    

    44     80    A1/1   0,82   0,82    850     44,7                                                           
                 A1/2   0,82   0,82    850     44,7                                                           
                 A1/3   0,82   0,82    850     44,5                                                           
                 A1/4   0,82   0,82    850     44,5                                                           
                 A1/5   0,82   0,82    850     44,3                                                           
                 A1/6   0,82   0,82    850     43,9                                                           
                 A1/7   0,82   0,82    850     44,0                                                           
                 A1/8   0,82   0,82    850     43,4                                                           
                 A1/9   0,82   0,82    850     44,5                                                           
                 A1/10   0,82   0,82    850     44,5                                                           
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CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.  

  IDENTIIFICATIVO  DRENATE  NON DRENATE  RISULTATI  

  Piastr  Nodo3d  Comb  Bx'  By'  GamEf  QLimV  GamEf  QLimV  N  Coeff.  Minimo  N/Ar  QLim/Ar  Status  
  N.ro  N.ro  N.ro  m  m  kg/mc  (t)  kg/mc  (t)  (t)  Sicur.  CoeSic  kg/cmq  kg/cmq  Verifica  

                 A1/11   0,82   0,82    850     44,3                                                           
                 A1/12   0,82   0,82    850     43,9                                                           
                 A1/13   0,82   0,82    850     43,9                                                           
                 A1/14   0,82   0,82    850     43,4                                                           
               X+  A1/20   0,82   0,82    850     32,9                                                           
               X-  A1/27   0,82   0,82    850     32,8                                                           
               Y+  A1/34   0,82   0,82    850     33,0                                                           
               Y-  A1/36   0,82   0,82    850     33,1                                                           
    

    45     81    A1/1   0,82   0,82    850     44,7                                                           
                 A1/2   0,82   0,82    850     44,7                                                           
                 A1/3   0,82   0,82    850     44,5                                                           
                 A1/4   0,82   0,82    850     44,5                                                           
                 A1/5   0,82   0,82    850     44,3                                                           
                 A1/6   0,82   0,82    850     43,9                                                           
                 A1/7   0,82   0,82    850     43,9                                                           
                 A1/8   0,82   0,82    850     43,4                                                           
                 A1/9   0,82   0,82    850     44,5                                                           
                 A1/10   0,82   0,82    850     44,5                                                           
                 A1/11   0,82   0,82    850     44,3                                                           
                 A1/12   0,82   0,82    850     43,9                                                           
                 A1/13   0,82   0,82    850     43,9                                                           
                 A1/14   0,82   0,82    850     43,4                                                           
               X+  A1/18   0,82   0,82    850     32,8                                                           
               X-  A1/25   0,82   0,82    850     32,9                                                           
               Y+  A1/34   0,82   0,82    850     33,0                                                           
               Y-  A1/36   0,82   0,82    850     33,1                                                           
    

 

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE  

  IDENTIFICATIVO  RISULTATI  

  Combinazione  Tipo  Elem  N  Tg(fi)/  C/Gc/Gr  Area  Vres  Fh  Verifica  S(Vres)  S(Fh)  Verifica  
  N.ro  Elem.  N.ro  (t)  Gfi/Gr  t/mq  mq  (t)  (t)  Locale  (t)  (t)  Globale  

  A1 / 27  TRAVE     1     20,20   0,227    1,36   5,575     12,18      5,18  OK     12,18      5,18    
    TRAVE     2     49,10   0,227    1,36  10,651     25,65     12,58  OK     37,83     17,76    
    TRAVE     3     15,89   0,227    1,36   4,289      9,45      4,07  OK     47,28     21,83    
    TRAVE     4     35,27   0,227    1,36   7,828     18,67      9,04  OK     65,95     30,87    
    TRAVE     5     32,78   0,227    1,36   7,747     17,99      8,40  OK     83,95     39,28    
    TRAVE     6     19,03   0,227    1,36   4,309     10,19      4,88  OK     94,13     44,15    
    TRAVE     7     45,19   0,227    1,36  10,660     24,78     11,58  OK    118,91     55,74    
    TRAVE     8     19,89   0,227    1,36   5,583     12,12      5,10  OK    131,04     60,84    
    TRAVE     9     27,75   0,227    1,36   7,736     16,84      7,11  OK    147,87     67,95    
    TRAVE    10     18,33   0,227    1,36   4,293     10,01      4,70  OK    157,88     72,64    
    TRAVE    11     41,55   0,227    1,36  10,643     23,93     10,65  OK    181,81     83,29    
    TRAVE    12     17,28   0,227    1,36   5,584     11,53      4,43  OK    193,35     87,72    
    TRAVE    13     23,34   0,227    1,36   6,708     14,44      5,98  OK    207,78     93,71    
    TRAVE    14     19,22   0,227    1,36   5,738     12,18      4,93  OK    219,96     98,63    
    TRAVE    15     26,48   0,227    1,36   6,808     15,29      6,79  OK    235,25    105,42    
    TRAVE    16     25,81   0,227    1,36   6,816     15,14      6,62  OK    250,39    112,04    
    TRAVE    17     29,05   0,227    1,36   6,756     15,80      7,45  OK    266,19    119,48    
    TRAVE    18     25,20   0,227    1,36   5,853     13,69      6,46  OK    279,89    125,94    
    TRAVE    19     22,65   0,227    1,36   5,873     13,14      5,80  OK    293,03    131,75    
    TRAVE    20     23,22   0,227    1,36   5,858     13,25      5,95  OK    306,28    137,70    
    PIASTRA     1      3,12   0,227    1,36   0,621      1,56      0,80  OK    307,83    138,50    
    PIASTRA     2      3,30   0,227    1,36   0,621      1,60      0,85  OK    309,43    139,34    
    PIASTRA     3      1,46   0,227    1,36   0,287      0,72      0,37  OK    310,15    139,72    
    PIASTRA     4      1,54   0,227    1,36   0,287      0,74      0,39  OK    310,89    140,11    
    PIASTRA     5      1,78   0,227    1,36   0,334      0,86      0,46  OK    311,75    140,57    
    PIASTRA     6      1,69   0,227    1,36   0,334      0,84      0,43  OK    312,59    141,00    
    PIASTRA    43      5,99   0,227    1,36   1,242      3,05      1,53  OK    315,64    142,54    
    PIASTRA    44      5,89   0,227    1,36   1,242      3,03      1,51  OK    318,67    144,05    
    PIASTRA    45      6,16   0,227    1,36   1,242      3,09      1,58  OK    321,76    145,62    
    PIASTRA    46      2,89   0,227    1,36   0,574      1,44      0,74  OK    323,20    146,36    
    PIASTRA    47      5,56   0,227    1,36   1,148      2,83      1,43  OK    326,02    147,79    
    PIASTRA    48      5,48   0,227    1,36   1,148      2,81      1,41  OK    328,83    149,20    
    PIASTRA    49      5,72   0,227    1,36   1,148      2,86      1,47  OK    331,69    150,66    
    PIASTRA    50      3,05   0,227    1,36   0,574      1,47      0,78  OK    333,17    151,44    
    PIASTRA    51      2,90   0,227    1,36   0,574      1,44      0,74  OK    334,61    152,19    
    PIASTRA    52      5,63   0,227    1,36   1,148      2,84      1,44  OK    337,45    153,63    
    PIASTRA    53      5,59   0,227    1,36   1,148      2,83      1,43  OK    340,28    155,06    
    PIASTRA    54      5,79   0,227    1,36   1,148      2,88      1,48  OK    343,16    156,55    
    PIASTRA    55      3,06   0,227    1,36   0,574      1,48      0,78  OK    344,63    157,33    
    PIASTRA    56      2,90   0,227    1,36   0,574      1,44      0,74  OK    346,08    158,07    
    PIASTRA    57      5,75   0,227    1,36   1,148      2,87      1,47  OK    348,94    159,55    
    PIASTRA    58      5,76   0,227    1,36   1,148      2,87      1,48  OK    351,82    161,02    
    PIASTRA    59      5,91   0,227    1,36   1,148      2,90      1,51  OK    354,72    162,54    
    PIASTRA    60      3,06   0,227    1,36   0,574      1,48      0,78  OK    356,20    163,32    
    PIASTRA    61      2,94   0,227    1,36   0,574      1,45      0,75  OK    357,64    164,08    
    PIASTRA    62      2,97   0,227    1,36   0,574      1,46      0,76  OK    359,10    164,84    
    PIASTRA    63      3,02   0,227    1,36   0,574      1,47      0,77  OK    360,57    165,61    
    PIASTRA    64      3,55   0,227    1,36   0,668      1,72      0,91  OK    362,28    166,52    
    PIASTRA    65      3,55   0,227    1,36   0,668      1,72      0,91  OK    364,00    167,43    
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VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE  

  IDENTIFICATIVO  RISULTATI  

  Combinazione  Tipo  Elem  N  Tg(fi)/  C/Gc/Gr  Area  Vres  Fh  Verifica  S(Vres)  S(Fh)  Verifica  
  N.ro  Elem.  N.ro  (t)  Gfi/Gr  t/mq  mq  (t)  (t)  Locale  (t)  (t)  Globale  

    PIASTRA    66      3,55   0,227    1,36   0,668      1,72      0,91  OK    365,71    168,34    
    PIASTRA    67      3,51   0,227    1,36   0,668      1,71      0,90  OK    367,42    169,24    
    PIASTRA    68      6,87   0,227    1,36   1,337      3,38      1,76  OK    370,80    171,00    
    PIASTRA    69      6,72   0,227    1,36   1,337      3,35      1,72  OK    374,15    172,72    
    PIASTRA    70      6,64   0,227    1,36   1,337      3,33      1,70  OK    377,47    174,42    
    PIASTRA    71      3,46   0,227    1,36   0,668      1,70      0,89  OK    379,17    175,31    
    PIASTRA    72      6,70   0,227    1,36   1,337      3,34      1,72  OK    382,51    177,03    
    PIASTRA    73      6,48   0,227    1,36   1,337      3,29      1,66  OK    385,81    178,69    
    PIASTRA    74      6,36   0,227    1,36   1,337      3,26      1,63  OK    389,07    180,32    
    PIASTRA    75      3,42   0,227    1,36   0,668      1,69      0,88  OK    390,76    181,20    
    PIASTRA    76      6,69   0,227    1,36   1,337      3,34      1,71  OK    394,10    182,91    
    PIASTRA    77      6,54   0,227    1,36   1,337      3,30      1,68  OK    397,40    184,59    
    PIASTRA    78      6,46   0,227    1,36   1,337      3,29      1,66  OK    400,69    186,24    
    PIASTRA    79      3,37   0,227    1,36   0,668      1,68      0,86  OK    402,36    187,11    
    PIASTRA    80      3,36   0,227    1,36   0,668      1,67      0,86  OK    404,04    187,97    
    PIASTRA    81      3,36   0,227    1,36   0,668      1,67      0,86  OK    405,71    188,83  OK  

 

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - MOLTIPLICATORI DI COLLASSO - SLU  

    DRENATE  NON DRENATE  RISULTATI  

  Comb  Risult  Resist  Moltipl.  %Pl.  Risult  Resist  Moltipl.  %Pl.  Moltipl.  STATUS  
  N.ro  (t)  (t)  Collasso  Moll  (t)  (t)  Collasso  Moll  Minimo  (m)  

  A1 / 1   1054   1054    1,000    0                                1,000  OK  
  A1 / 2   1069   1069    1,000    0                                       OK  
  A1 / 3   1054   1054    1,000    0                                       OK  
  A1 / 4   1069   1069    1,000    0                                       OK  
  A1 / 5   1054   1054    1,000    0                                       OK  
  A1 / 6   1054   1054    1,000    0                                       OK  
  A1 / 7   1069   1069    1,000    0                                       OK  
  A1 / 8   1054   1054    1,000    0                                       OK  
  A1 / 9   1054   1054    1,000    0                                       OK  
  A1 / 10   1069   1069    1,000    0                                       OK  
  A1 / 11   1054   1054    1,000    0                                       OK  
  A1 / 12   1054   1054    1,000    0                                       OK  
  A1 / 13   1069   1069    1,000    0                                       OK  
  A1 / 14   1054   1054    1,000    0                                       OK  
  A1 / 15    728    728    1,000    0                                       OK  
  A1 / 16    728    728    1,000    0                                       OK  
  A1 / 17    728    728    1,000    0                                       OK  
  A1 / 18    728    728    1,000    0                                       OK  
  A1 / 19    727    727    1,000    0                                       OK  
  A1 / 20    727    727    1,000    0                                       OK  
  A1 / 21    727    727    1,000    0                                       OK  
  A1 / 22    727    727    1,000    0                                       OK  
  A1 / 23    738    738    1,000    0                                       OK  
  A1 / 24    738    738    1,000    0                                       OK  
  A1 / 25    738    738    1,000    0                                       OK  
  A1 / 26    738    738    1,000    0                                       OK  
  A1 / 27    737    737    1,000    0                                       OK  
  A1 / 28    737    737    1,000    0                                       OK  
  A1 / 29    737    737    1,000    0                                       OK  
  A1 / 30    737    737    1,000    0                                       OK  
  A1 / 31    734    734    1,000    0                                       OK  
  A1 / 32    734    734    1,000    0                                       OK  
  A1 / 33    734    734    1,000    0                                       OK  
  A1 / 34    734    734    1,000    0                                       OK  
  A1 / 35    728    728    1,000    0                                       OK  
  A1 / 36    728    728    1,000    0                                       OK  
  A1 / 37    728    728    1,000    0                                       OK  
  A1 / 38    728    728    1,000    0                                       OK  
  A1 / 39    737    737    1,000    0                                       OK  
  A1 / 40    737    737    1,000    0                                       OK  
  A1 / 41    737    737    1,000    0                                       OK  
  A1 / 42    737    737    1,000    0                                       OK  
  A1 / 43    731    731    1,000    0                                       OK  
  A1 / 44    731    731    1,000    0                                       OK  
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PORTANZA GLOBALE PIASTRE - MOLTIPLICATORI DI COLLASSO - SLU  

    DRENATE  NON DRENATE  RISULTATI  

  Comb  Risult  Resist  Moltipl.  %Pl.  Risult  Resist  Moltipl.  %Pl.  Moltipl.  STATUS  
  N.ro  (t)  (t)  Collasso  Moll  (t)  (t)  Collasso  Moll  Minimo  (m)  

  A1 / 45    731    731    1,000    0                                       OK  
  A1 / 46    731    731    1,000    0                                       OK  

 
PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/1  

  DRENATE  NON DRENATE      DRENATE  NON DRENATE      DRENATE  NON DRENATE  

Nodo3d  SpostZ  SpostZ/  SpostZ  SpostZ/    Nodo3d  SpostZ  SpostZ/  SpostZ  SpostZ/    Nodo3d  SpostZ  SpostZ/  SpostZ  SpostZ/  
N.ro  (cm)  SpostEl  (cm)  SpostEl    N.ro  (cm)  SpostEl  (cm)  SpostEl    N.ro  (cm)  SpostEl  (cm)  SpostEl  

    1  -0,703  ELAST.                  2  -0,744  ELAST.                  3  -0,721  ELAST.            
    4  -0,763  ELAST.                  5  -0,755  ELAST.                  6  -0,714  ELAST.            
   43  -0,711  ELAST.                 44  -0,721  ELAST.                 45  -0,732  ELAST.            
   46  -0,706  ELAST.                 47  -0,714  ELAST.                 48  -0,723  ELAST.            
   49  -0,735  ELAST.                 50  -0,747  ELAST.                 51  -0,710  ELAST.            
   52  -0,718  ELAST.                 53  -0,728  ELAST.                 54  -0,739  ELAST.            
   55  -0,751  ELAST.                 56  -0,715  ELAST.                 57  -0,724  ELAST.            
   58  -0,734  ELAST.                 59  -0,745  ELAST.                 60  -0,757  ELAST.            
   61  -0,730  ELAST.                 62  -0,740  ELAST.                 63  -0,751  ELAST.            
   64  -0,750  ELAST.                 65  -0,746  ELAST.                 66  -0,744  ELAST.            
   67  -0,743  ELAST.                 68  -0,738  ELAST.                 69  -0,734  ELAST.            
   70  -0,732  ELAST.                 71  -0,733  ELAST.                 72  -0,728  ELAST.            
   73  -0,723  ELAST.                 74  -0,720  ELAST.                 75  -0,723  ELAST.            
   76  -0,718  ELAST.                 77  -0,714  ELAST.                 78  -0,711  ELAST.            
   79  -0,709  ELAST.                 80  -0,705  ELAST.                 81  -0,703  ELAST.            

 

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - MOLTIPLICATORI DI COLLASSO - SLD  

    DRENATE  NON DRENATE  RISULTATI  

  Comb  Risult  Resist  Moltipl.  %Pl.  Risult  Resist  Moltipl.  %Pl.  Moltipl.  STATUS  
  N.ro  (t)  (t)  Collasso  Moll  (t)  (t)  Collasso  Moll  Minimo  (m)  

  A1 / 1   1054   1054    1,000    0                                1,000  OK  
  A1 / 2   1069   1069    1,000    0                                       OK  
  A1 / 3   1054   1054    1,000    0                                       OK  
  A1 / 4   1069   1069    1,000    0                                       OK  
  A1 / 5   1054   1054    1,000    0                                       OK  
  A1 / 6   1054   1054    1,000    0                                       OK  
  A1 / 7   1069   1069    1,000    0                                       OK  
  A1 / 8   1054   1054    1,000    0                                       OK  
  A1 / 9   1054   1054    1,000    0                                       OK  
  A1 / 10   1069   1069    1,000    0                                       OK  
  A1 / 11   1054   1054    1,000    0                                       OK  
  A1 / 12   1054   1054    1,000    0                                       OK  
  A1 / 13   1069   1069    1,000    0                                       OK  
  A1 / 14   1054   1054    1,000    0                                       OK  
  A1 / 15    731    731    1,000    0                                       OK  
  A1 / 16    731    731    1,000    0                                       OK  
  A1 / 17    731    731    1,000    0                                       OK  
  A1 / 18    731    731    1,000    0                                       OK  
  A1 / 19    730    730    1,000    0                                       OK  
  A1 / 20    730    730    1,000    0                                       OK  
  A1 / 21    730    730    1,000    0                                       OK  
  A1 / 22    730    730    1,000    0                                       OK  
  A1 / 23    735    735    1,000    0                                       OK  
  A1 / 24    735    735    1,000    0                                       OK  
  A1 / 25    735    735    1,000    0                                       OK  
  A1 / 26    735    735    1,000    0                                       OK  
  A1 / 27    735    735    1,000    0                                       OK  
  A1 / 28    735    735    1,000    0                                       OK  
  A1 / 29    735    735    1,000    0                                       OK  
  A1 / 30    735    735    1,000    0                                       OK  
  A1 / 31    733    733    1,000    0                                       OK  
  A1 / 32    733    733    1,000    0                                       OK  
  A1 / 33    733    733    1,000    0                                       OK  
  A1 / 34    733    733    1,000    0                                       OK  
  A1 / 35    731    731    1,000    0                                       OK  
  A1 / 36    731    731    1,000    0                                       OK  
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PORTANZA GLOBALE PIASTRE - MOLTIPLICATORI DI COLLASSO - SLD  

    DRENATE  NON DRENATE  RISULTATI  

  Comb  Risult  Resist  Moltipl.  %Pl.  Risult  Resist  Moltipl.  %Pl.  Moltipl.  STATUS  
  N.ro  (t)  (t)  Collasso  Moll  (t)  (t)  Collasso  Moll  Minimo  (m)  

  A1 / 37    731    731    1,000    0                                       OK  
  A1 / 38    731    731    1,000    0                                       OK  
  A1 / 39    735    735    1,000    0                                       OK  
  A1 / 40    735    735    1,000    0                                       OK  
  A1 / 41    735    735    1,000    0                                       OK  
  A1 / 42    735    735    1,000    0                                       OK  
  A1 / 43    732    732    1,000    0                                       OK  
  A1 / 44    732    732    1,000    0                                       OK  
  A1 / 45    732    732    1,000    0                                       OK  
  A1 / 46    732    732    1,000    0                                       OK  

 
PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: SLD/1  

  DRENATE  NON DRENATE      DRENATE  NON DRENATE      DRENATE  NON DRENATE  

Nodo3d  SpostZ  SpostZ/  SpostZ  SpostZ/    Nodo3d  SpostZ  SpostZ/  SpostZ  SpostZ/    Nodo3d  SpostZ  SpostZ/  SpostZ  SpostZ/  
N.ro  (cm)  SpostEl  (cm)  SpostEl    N.ro  (cm)  SpostEl  (cm)  SpostEl    N.ro  (cm)  SpostEl  (cm)  SpostEl  

    1  -0,703  ELAST.                  2  -0,744  ELAST.                  3  -0,721  ELAST.            
    4  -0,763  ELAST.                  5  -0,755  ELAST.                  6  -0,714  ELAST.            
   43  -0,711  ELAST.                 44  -0,721  ELAST.                 45  -0,732  ELAST.            
   46  -0,706  ELAST.                 47  -0,714  ELAST.                 48  -0,723  ELAST.            
   49  -0,735  ELAST.                 50  -0,747  ELAST.                 51  -0,710  ELAST.            
   52  -0,718  ELAST.                 53  -0,728  ELAST.                 54  -0,739  ELAST.            
   55  -0,751  ELAST.                 56  -0,715  ELAST.                 57  -0,724  ELAST.            
   58  -0,734  ELAST.                 59  -0,745  ELAST.                 60  -0,757  ELAST.            
   61  -0,730  ELAST.                 62  -0,740  ELAST.                 63  -0,751  ELAST.            
   64  -0,750  ELAST.                 65  -0,746  ELAST.                 66  -0,744  ELAST.            
   67  -0,743  ELAST.                 68  -0,738  ELAST.                 69  -0,734  ELAST.            
   70  -0,732  ELAST.                 71  -0,733  ELAST.                 72  -0,728  ELAST.            
   73  -0,723  ELAST.                 74  -0,720  ELAST.                 75  -0,723  ELAST.            
   76  -0,718  ELAST.                 77  -0,714  ELAST.                 78  -0,711  ELAST.            
   79  -0,709  ELAST.                 80  -0,705  ELAST.                 81  -0,703  ELAST.            

 

CEDIMENTI ELASTICI ED EDOMETRICI  

  Filo  Combinaz  Ced.El.  Ced.Ed.    Filo  Combinaz  Ced.El.  Ced.Ed.    Filo  Combinaz  Ced.El.  Ced.Ed.    Filo  Combinaz  Ced.El.  Ced.Ed.  
  N.ro  N.ro  cm  cm    N.ro  N.ro  cm  cm    N.ro  N.ro  cm  cm    N.ro  N.ro  cm  cm  

    1  Rare 1    1,26    1,01      2  Rare 1    1,59    1,27      3  Rare 1    1,87    1,50      4  Rare 1    1,48    1,18  
       Rare 2    1,28    1,02         Rare 2    1,61    1,29         Rare 2    1,89    1,51         Rare 2    1,50    1,20  
       Rare 3    1,26    1,01         Rare 3    1,59    1,27         Rare 3    1,87    1,50         Rare 3    1,48    1,18  
       Rare 4    1,28    1,02         Rare 4    1,61    1,29         Rare 4    1,89    1,51         Rare 4    1,50    1,20  
       Rare 5    1,26    1,01         Rare 5    1,59    1,27         Rare 5    1,87    1,50         Rare 5    1,48    1,18  
       Rare 6    1,25    1,00         Rare 6    1,57    1,26         Rare 6    1,86    1,49         Rare 6    1,47    1,17  
       Rare 7    1,27    1,01         Rare 7    1,59    1,27         Rare 7    1,88    1,50         Rare 7    1,49    1,19  
       Rare 8    1,24    1,00         Rare 8    1,56    1,25         Rare 8    1,85    1,48         Rare 8    1,46    1,17  
       Rare 9    1,26    1,01         Rare 9    1,59    1,27         Rare 9    1,87    1,50         Rare 9    1,48    1,18  
       Rare 10    1,28    1,02         Rare 10    1,61    1,29         Rare 10    1,89    1,51         Rare 10    1,50    1,20  
       Rare 11    1,26    1,01         Rare 11    1,59    1,27         Rare 11    1,87    1,50         Rare 11    1,48    1,18  
       Rare 12    1,28    1,02         Rare 12    1,60    1,28         Rare 12    1,89    1,51         Rare 12    1,49    1,19  
       Rare 13    1,29    1,03         Rare 13    1,62    1,30         Rare 13    1,91    1,53         Rare 13    1,51    1,21  
       Rare 14    1,29    1,03         Rare 14    1,61    1,29         Rare 14    1,90    1,52         Rare 14    1,50    1,20  
       Freq 1    1,23    0,98         Freq 1    1,54    1,23         Freq 1    1,82    1,45         Freq 1    1,43    1,15  
       Freq 2    1,22    0,97         Freq 2    1,52    1,22         Freq 2    1,79    1,43         Freq 2    1,41    1,13  
       Freq 3    1,21    0,97         Freq 3    1,52    1,21         Freq 3    1,78    1,43         Freq 3    1,40    1,12  
       Freq 4    1,21    0,96         Freq 4    1,51    1,21         Freq 4    1,78    1,42         Freq 4    1,40    1,12  
       Freq 5    1,21    0,97         Freq 5    1,52    1,21         Freq 5    1,78    1,43         Freq 5    1,40    1,12  
       Freq 6    1,21    0,97         Freq 6    1,52    1,22         Freq 6    1,79    1,43         Freq 6    1,41    1,13  
       Perm 1    1,21    0,97         Perm 1    1,52    1,21         Perm 1    1,78    1,43         Perm 1    1,40    1,12  
       MAX.    1,29    1,03         MAX.    1,62    1,30         MAX.    1,91    1,53         MAX.    1,51    1,21  
    

    5  Rare 1    1,48    1,19      6  Rare 1    1,45    1,16      7  Rare 1    1,70    1,36      8  Rare 1    1,99    1,59  
       Rare 2    1,50    1,20         Rare 2    1,47    1,17         Rare 2    1,72    1,37         Rare 2    2,01    1,61  
       Rare 3    1,48    1,19         Rare 3    1,45    1,16         Rare 3    1,70    1,36         Rare 3    1,99    1,59  
       Rare 4    1,50    1,20         Rare 4    1,47    1,17         Rare 4    1,72    1,37         Rare 4    2,02    1,61  
       Rare 5    1,48    1,19         Rare 5    1,45    1,16         Rare 5    1,70    1,36         Rare 5    1,99    1,59  
       Rare 6    1,47    1,18         Rare 6    1,44    1,15         Rare 6    1,70    1,36         Rare 6    1,99    1,59  
       Rare 7    1,49    1,19         Rare 7    1,45    1,16         Rare 7    1,72    1,37         Rare 7    2,01    1,61  
       Rare 8    1,46    1,17         Rare 8    1,43    1,14         Rare 8    1,70    1,36         Rare 8    1,99    1,59  
       Rare 9    1,48    1,19         Rare 9    1,45    1,16         Rare 9    1,70    1,36         Rare 9    1,99    1,59  
       Rare 10    1,50    1,20         Rare 10    1,47    1,17         Rare 10    1,72    1,37         Rare 10    2,01    1,61  
       Rare 11    1,48    1,18         Rare 11    1,45    1,16         Rare 11    1,70    1,36         Rare 11    1,99    1,59  
       Rare 12    1,49    1,19         Rare 12    1,47    1,17         Rare 12    1,70    1,36         Rare 12    1,99    1,59  
       Rare 13    1,51    1,21         Rare 13    1,48    1,18         Rare 13    1,72    1,37         Rare 13    2,01    1,61  
       Rare 14    1,50    1,20         Rare 14    1,47    1,18         Rare 14    1,70    1,36         Rare 14    1,99    1,59  
       Freq 1    1,44    1,15         Freq 1    1,41    1,13         Freq 1    1,65    1,32         Freq 1    1,93    1,54  
       Freq 2    1,41    1,13         Freq 2    1,39    1,11         Freq 2    1,63    1,30         Freq 2    1,90    1,52  
       Freq 3    1,41    1,13         Freq 3    1,39    1,11         Freq 3    1,62    1,30         Freq 3    1,89    1,51  
       Freq 4    1,40    1,12         Freq 4    1,38    1,11         Freq 4    1,62    1,30         Freq 4    1,89    1,51  
       Freq 5    1,41    1,13         Freq 5    1,39    1,11         Freq 5    1,62    1,30         Freq 5    1,89    1,51  
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CEDIMENTI ELASTICI ED EDOMETRICI  

  Filo  Combinaz  Ced.El.  Ced.Ed.    Filo  Combinaz  Ced.El.  Ced.Ed.    Filo  Combinaz  Ced.El.  Ced.Ed.    Filo  Combinaz  Ced.El.  Ced.Ed.  
  N.ro  N.ro  cm  cm    N.ro  N.ro  cm  cm    N.ro  N.ro  cm  cm    N.ro  N.ro  cm  cm  

       Freq 6    1,41    1,13         Freq 6    1,39    1,11         Freq 6    1,62    1,30         Freq 6    1,89    1,51  
       Perm 1    1,41    1,13         Perm 1    1,39    1,11         Perm 1    1,62    1,30         Perm 1    1,89    1,51  
       MAX.    1,51    1,21         MAX.    1,48    1,18         MAX.    1,72    1,37         MAX.    2,02    1,61  
    

    9  Rare 1    1,97    1,57     10  Rare 1    2,22    1,77     11  Rare 1    1,85    1,48     12  Rare 1    1,47    1,18  
       Rare 2    1,99    1,59         Rare 2    2,24    1,79         Rare 2    1,87    1,50         Rare 2    1,49    1,19  
       Rare 3    1,97    1,57         Rare 3    2,22    1,77         Rare 3    1,85    1,48         Rare 3    1,47    1,18  
       Rare 4    1,99    1,59         Rare 4    2,24    1,79         Rare 4    1,87    1,50         Rare 4    1,49    1,19  
       Rare 5    1,97    1,57         Rare 5    2,22    1,77         Rare 5    1,85    1,48         Rare 5    1,47    1,18  
       Rare 6    1,97    1,57         Rare 6    2,22    1,77         Rare 6    1,85    1,48         Rare 6    1,47    1,18  
       Rare 7    1,99    1,59         Rare 7    2,24    1,79         Rare 7    1,87    1,50         Rare 7    1,49    1,19  
       Rare 8    1,97    1,57         Rare 8    2,22    1,77         Rare 8    1,85    1,48         Rare 8    1,47    1,18  
       Rare 9    1,97    1,57         Rare 9    2,22    1,77         Rare 9    1,85    1,48         Rare 9    1,47    1,18  
       Rare 10    1,99    1,59         Rare 10    2,24    1,79         Rare 10    1,87    1,50         Rare 10    1,49    1,19  
       Rare 11    1,97    1,57         Rare 11    2,22    1,77         Rare 11    1,85    1,48         Rare 11    1,47    1,18  
       Rare 12    1,97    1,57         Rare 12    2,22    1,77         Rare 12    1,85    1,48         Rare 12    1,47    1,18  
       Rare 13    1,99    1,59         Rare 13    2,24    1,79         Rare 13    1,87    1,50         Rare 13    1,49    1,19  
       Rare 14    1,97    1,57         Rare 14    2,22    1,77         Rare 14    1,85    1,48         Rare 14    1,47    1,18  
       Freq 1    1,91    1,52         Freq 1    2,15    1,72         Freq 1    1,80    1,44         Freq 1    1,43    1,14  
       Freq 2    1,88    1,50         Freq 2    2,12    1,69         Freq 2    1,77    1,42         Freq 2    1,41    1,13  
       Freq 3    1,87    1,49         Freq 3    2,11    1,69         Freq 3    1,76    1,41         Freq 3    1,40    1,12  
       Freq 4    1,87    1,49         Freq 4    2,11    1,69         Freq 4    1,76    1,41         Freq 4    1,40    1,12  
       Freq 5    1,87    1,49         Freq 5    2,11    1,69         Freq 5    1,76    1,41         Freq 5    1,40    1,12  
       Freq 6    1,87    1,49         Freq 6    2,11    1,69         Freq 6    1,76    1,41         Freq 6    1,40    1,12  
       Perm 1    1,87    1,49         Perm 1    2,11    1,69         Perm 1    1,76    1,41         Perm 1    1,40    1,12  
       MAX.    1,99    1,59         MAX.    2,24    1,79         MAX.    1,87    1,50         MAX.    1,49    1,19  
    

   13  Rare 1    1,45    1,16     14  Rare 1    1,51    1,21     15  Rare 1    1,50    1,20     16  Rare 1    1,90    1,52  
       Rare 2    1,46    1,17         Rare 2    1,53    1,22         Rare 2    1,52    1,21         Rare 2    1,92    1,53  
       Rare 3    1,45    1,16         Rare 3    1,51    1,21         Rare 3    1,50    1,20         Rare 3    1,90    1,52  
       Rare 4    1,46    1,17         Rare 4    1,53    1,22         Rare 4    1,51    1,21         Rare 4    1,92    1,54  
       Rare 5    1,45    1,16         Rare 5    1,51    1,21         Rare 5    1,50    1,20         Rare 5    1,90    1,52  
       Rare 6    1,46    1,17         Rare 6    1,52    1,22         Rare 6    1,51    1,21         Rare 6    1,91    1,53  
       Rare 7    1,47    1,18         Rare 7    1,54    1,23         Rare 7    1,52    1,22         Rare 7    1,93    1,55  
       Rare 8    1,47    1,17         Rare 8    1,53    1,22         Rare 8    1,51    1,21         Rare 8    1,92    1,54  
       Rare 9    1,45    1,16         Rare 9    1,51    1,21         Rare 9    1,50    1,20         Rare 9    1,90    1,52  
       Rare 10    1,46    1,17         Rare 10    1,53    1,22         Rare 10    1,52    1,21         Rare 10    1,92    1,53  
       Rare 11    1,45    1,16         Rare 11    1,51    1,21         Rare 11    1,50    1,20         Rare 11    1,90    1,52  
       Rare 12    1,43    1,15         Rare 12    1,50    1,20         Rare 12    1,49    1,19         Rare 12    1,88    1,51  
       Rare 13    1,45    1,16         Rare 13    1,52    1,21         Rare 13    1,51    1,20         Rare 13    1,90    1,52  
       Rare 14    1,43    1,14         Rare 14    1,49    1,19         Rare 14    1,48    1,18         Rare 14    1,87    1,50  
       Freq 1    1,41    1,13         Freq 1    1,46    1,17         Freq 1    1,45    1,16         Freq 1    1,84    1,47  
       Freq 2    1,39    1,11         Freq 2    1,44    1,15         Freq 2    1,43    1,14         Freq 2    1,81    1,45  
       Freq 3    1,38    1,11         Freq 3    1,43    1,15         Freq 3    1,42    1,14         Freq 3    1,81    1,44  
       Freq 4    1,39    1,11         Freq 4    1,44    1,15         Freq 4    1,42    1,14         Freq 4    1,81    1,45  
       Freq 5    1,38    1,11         Freq 5    1,43    1,15         Freq 5    1,42    1,14         Freq 5    1,81    1,44  
       Freq 6    1,38    1,10         Freq 6    1,43    1,14         Freq 6    1,42    1,13         Freq 6    1,80    1,44  
       Perm 1    1,38    1,11         Perm 1    1,43    1,15         Perm 1    1,42    1,14         Perm 1    1,81    1,44  
       MAX.    1,47    1,18         MAX.    1,54    1,23         MAX.    1,52    1,22         MAX.    1,93    1,55  
    

   17  Rare 1    1,59    1,27     18  Rare 1    1,26    1,01     19  Rare 1    2,24    1,79     20  Rare 1    2,25    1,80  
       Rare 2    1,61    1,29         Rare 2    1,27    1,02         Rare 2    2,27    1,81         Rare 2    2,28    1,82  
       Rare 3    1,59    1,27         Rare 3    1,26    1,01         Rare 3    2,24    1,79         Rare 3    2,25    1,80  
       Rare 4    1,61    1,29         Rare 4    1,27    1,02         Rare 4    2,27    1,81         Rare 4    2,28    1,82  
       Rare 5    1,59    1,27         Rare 5    1,26    1,01         Rare 5    2,24    1,79         Rare 5    2,25    1,80  
       Rare 6    1,61    1,28         Rare 6    1,27    1,02         Rare 6    2,24    1,79         Rare 6    2,25    1,80  
       Rare 7    1,62    1,30         Rare 7    1,28    1,03         Rare 7    2,27    1,81         Rare 7    2,28    1,82  
       Rare 8    1,62    1,29         Rare 8    1,28    1,02         Rare 8    2,24    1,79         Rare 8    2,25    1,80  
       Rare 9    1,59    1,27         Rare 9    1,26    1,01         Rare 9    2,24    1,79         Rare 9    2,25    1,80  
       Rare 10    1,61    1,29         Rare 10    1,27    1,02         Rare 10    2,27    1,81         Rare 10    2,28    1,82  
       Rare 11    1,59    1,27         Rare 11    1,26    1,01         Rare 11    2,24    1,79         Rare 11    2,25    1,80  
       Rare 12    1,58    1,26         Rare 12    1,24    1,00         Rare 12    2,24    1,79         Rare 12    2,25    1,80  
       Rare 13    1,59    1,28         Rare 13    1,26    1,01         Rare 13    2,27    1,81         Rare 13    2,28    1,82  
       Rare 14    1,57    1,25         Rare 14    1,24    0,99         Rare 14    2,24    1,79         Rare 14    2,25    1,80  
       Freq 1    1,54    1,24         Freq 1    1,22    0,98         Freq 1    2,16    1,73         Freq 1    2,17    1,74  
       Freq 2    1,53    1,22         Freq 2    1,21    0,97         Freq 2    2,13    1,71         Freq 2    2,14    1,71  
       Freq 3    1,52    1,21         Freq 3    1,20    0,96         Freq 3    2,12    1,70         Freq 3    2,13    1,70  
       Freq 4    1,52    1,22         Freq 4    1,21    0,97         Freq 4    2,12    1,70         Freq 4    2,13    1,70  
       Freq 5    1,52    1,21         Freq 5    1,20    0,96         Freq 5    2,12    1,70         Freq 5    2,13    1,70  
       Freq 6    1,51    1,21         Freq 6    1,20    0,96         Freq 6    2,12    1,70         Freq 6    2,13    1,70  
       Perm 1    1,52    1,21         Perm 1    1,20    0,96         Perm 1    2,12    1,70         Perm 1    2,13    1,70  
       MAX.    1,62    1,30         MAX.    1,28    1,03         MAX.    2,27    1,81         MAX.    2,28    1,82  
    

   21  Rare 1    2,22    1,77     22  Rare 1    1,88    1,50     23  Rare 1    2,24    1,79     24  Rare 1    2,25    1,80  
       Rare 2    2,25    1,80         Rare 2    1,90    1,52         Rare 2    2,27    1,82         Rare 2    2,28    1,83  
       Rare 3    2,22    1,77         Rare 3    1,88    1,50         Rare 3    2,24    1,79         Rare 3    2,25    1,80  
       Rare 4    2,25    1,80         Rare 4    1,90    1,52         Rare 4    2,27    1,82         Rare 4    2,28    1,83  
       Rare 5    2,22    1,78         Rare 5    1,88    1,50         Rare 5    2,24    1,79         Rare 5    2,25    1,80  
       Rare 6    2,22    1,77         Rare 6    1,88    1,50         Rare 6    2,25    1,80         Rare 6    2,26    1,81  
       Rare 7    2,25    1,80         Rare 7    1,90    1,52         Rare 7    2,28    1,82         Rare 7    2,29    1,83  
       Rare 8    2,22    1,78         Rare 8    1,88    1,51         Rare 8    2,25    1,80         Rare 8    2,26    1,81  
       Rare 9    2,22    1,77         Rare 9    1,88    1,50         Rare 9    2,24    1,79         Rare 9    2,25    1,80  
       Rare 10    2,25    1,80         Rare 10    1,90    1,52         Rare 10    2,27    1,82         Rare 10    2,28    1,83  
       Rare 11    2,22    1,77         Rare 11    1,88    1,50         Rare 11    2,24    1,79         Rare 11    2,25    1,80  
       Rare 12    2,22    1,77         Rare 12    1,87    1,50         Rare 12    2,24    1,79         Rare 12    2,25    1,80  
       Rare 13    2,25    1,80         Rare 13    1,90    1,52         Rare 13    2,27    1,81         Rare 13    2,28    1,82  
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CEDIMENTI ELASTICI ED EDOMETRICI  

  Filo  Combinaz  Ced.El.  Ced.Ed.    Filo  Combinaz  Ced.El.  Ced.Ed.    Filo  Combinaz  Ced.El.  Ced.Ed.    Filo  Combinaz  Ced.El.  Ced.Ed.  
  N.ro  N.ro  cm  cm    N.ro  N.ro  cm  cm    N.ro  N.ro  cm  cm    N.ro  N.ro  cm  cm  

       Rare 14    2,22    1,77         Rare 14    1,87    1,50         Rare 14    2,23    1,79         Rare 14    2,24    1,80  
       Freq 1    2,15    1,72         Freq 1    1,82    1,45         Freq 1    2,17    1,74         Freq 1    2,18    1,74  
       Freq 2    2,11    1,69         Freq 2    1,79    1,43         Freq 2    2,14    1,71         Freq 2    2,15    1,72  
       Freq 3    2,10    1,68         Freq 3    1,78    1,42         Freq 3    2,13    1,70         Freq 3    2,14    1,71  
       Freq 4    2,10    1,68         Freq 4    1,78    1,43         Freq 4    2,13    1,70         Freq 4    2,14    1,71  
       Freq 5    2,10    1,68         Freq 5    1,78    1,42         Freq 5    2,13    1,70         Freq 5    2,14    1,71  
       Freq 6    2,10    1,68         Freq 6    1,78    1,42         Freq 6    2,12    1,70         Freq 6    2,13    1,71  
       Perm 1    2,10    1,68         Perm 1    1,78    1,42         Perm 1    2,13    1,70         Perm 1    2,14    1,71  
       MAX.    2,25    1,80         MAX.    1,90    1,52         MAX.    2,28    1,82         MAX.    2,29    1,83  
    

   25  Rare 1    2,23    1,78     26  Rare 1    1,84    1,47     27  Rare 1    1,85    1,48     28  Rare 1    2,19    1,76  
       Rare 2    2,26    1,80         Rare 2    1,86    1,49         Rare 2    1,87    1,50         Rare 2    2,22    1,78  
       Rare 3    2,23    1,78         Rare 3    1,84    1,47         Rare 3    1,85    1,48         Rare 3    2,19    1,76  
       Rare 4    2,26    1,81         Rare 4    1,86    1,49         Rare 4    1,87    1,50         Rare 4    2,22    1,78  
       Rare 5    2,23    1,78         Rare 5    1,84    1,47         Rare 5    1,85    1,48         Rare 5    2,19    1,76  
       Rare 6    2,23    1,79         Rare 6    1,84    1,47         Rare 6    1,86    1,48         Rare 6    2,20    1,76  
       Rare 7    2,26    1,81         Rare 7    1,86    1,49         Rare 7    1,88    1,50         Rare 7    2,23    1,79  
       Rare 8    2,24    1,79         Rare 8    1,84    1,47         Rare 8    1,86    1,49         Rare 8    2,21    1,77  
       Rare 9    2,23    1,78         Rare 9    1,84    1,47         Rare 9    1,85    1,48         Rare 9    2,19    1,76  
       Rare 10    2,26    1,80         Rare 10    1,86    1,49         Rare 10    1,87    1,50         Rare 10    2,22    1,78  
       Rare 11    2,23    1,78         Rare 11    1,83    1,47         Rare 11    1,85    1,48         Rare 11    2,19    1,76  
       Rare 12    2,22    1,78         Rare 12    1,83    1,47         Rare 12    1,84    1,47         Rare 12    2,19    1,75  
       Rare 13    2,25    1,80         Rare 13    1,86    1,48         Rare 13    1,87    1,49         Rare 13    2,21    1,77  
       Rare 14    2,22    1,78         Rare 14    1,83    1,46         Rare 14    1,84    1,47         Rare 14    2,18    1,74  
       Freq 1    2,15    1,72         Freq 1    1,78    1,42         Freq 1    1,79    1,43         Freq 1    2,12    1,70  
       Freq 2    2,12    1,70         Freq 2    1,75    1,40         Freq 2    1,76    1,41         Freq 2    2,09    1,67  
       Freq 3    2,11    1,69         Freq 3    1,74    1,39         Freq 3    1,75    1,40         Freq 3    2,08    1,66  
       Freq 4    2,11    1,69         Freq 4    1,74    1,39         Freq 4    1,76    1,41         Freq 4    2,08    1,67  
       Freq 5    2,11    1,69         Freq 5    1,74    1,39         Freq 5    1,75    1,40         Freq 5    2,08    1,66  
       Freq 6    2,11    1,69         Freq 6    1,74    1,39         Freq 6    1,75    1,40         Freq 6    2,08    1,66  
       Perm 1    2,11    1,69         Perm 1    1,74    1,39         Perm 1    1,75    1,40         Perm 1    2,08    1,66  
       MAX.    2,26    1,81         MAX.    1,86    1,49         MAX.    1,88    1,50         MAX.    2,23    1,79  
    

   29  Rare 1    2,22    1,78     30  Rare 1    2,18    1,74     31  Rare 1    1,78    1,42     32  Rare 1    1,75    1,40  
       Rare 2    2,25    1,80         Rare 2    2,21    1,77         Rare 2    1,80    1,44         Rare 2    1,77    1,42  
       Rare 3    2,22    1,78         Rare 3    2,18    1,75         Rare 3    1,78    1,42         Rare 3    1,75    1,40  
       Rare 4    2,25    1,80         Rare 4    2,21    1,77         Rare 4    1,80    1,44         Rare 4    1,77    1,42  
       Rare 5    2,22    1,78         Rare 5    2,18    1,75         Rare 5    1,78    1,42         Rare 5    1,75    1,40  
       Rare 6    2,23    1,78         Rare 6    2,19    1,75         Rare 6    1,79    1,43         Rare 6    1,76    1,41  
       Rare 7    2,26    1,81         Rare 7    2,22    1,77         Rare 7    1,81    1,45         Rare 7    1,78    1,43  
       Rare 8    2,24    1,79         Rare 8    2,20    1,76         Rare 8    1,79    1,43         Rare 8    1,77    1,41  
       Rare 9    2,22    1,78         Rare 9    2,18    1,74         Rare 9    1,78    1,42         Rare 9    1,75    1,40  
       Rare 10    2,25    1,80         Rare 10    2,21    1,77         Rare 10    1,80    1,44         Rare 10    1,77    1,42  
       Rare 11    2,22    1,78         Rare 11    2,18    1,74         Rare 11    1,78    1,42         Rare 11    1,75    1,40  
       Rare 12    2,21    1,77         Rare 12    2,17    1,74         Rare 12    1,77    1,42         Rare 12    1,74    1,39  
       Rare 13    2,24    1,79         Rare 13    2,20    1,76         Rare 13    1,80    1,44         Rare 13    1,76    1,41  
       Rare 14    2,21    1,76         Rare 14    2,17    1,73         Rare 14    1,77    1,41         Rare 14    1,74    1,39  
       Freq 1    2,15    1,72         Freq 1    2,11    1,69         Freq 1    1,72    1,38         Freq 1    1,70    1,36  
       Freq 2    2,12    1,69         Freq 2    2,08    1,66         Freq 2    1,70    1,36         Freq 2    1,67    1,34  
       Freq 3    2,11    1,68         Freq 3    2,07    1,65         Freq 3    1,69    1,35         Freq 3    1,66    1,33  
       Freq 4    2,11    1,69         Freq 4    2,07    1,66         Freq 4    1,69    1,35         Freq 4    1,67    1,33  
       Freq 5    2,11    1,68         Freq 5    2,07    1,65         Freq 5    1,69    1,35         Freq 5    1,66    1,33  
       Freq 6    2,10    1,68         Freq 6    2,06    1,65         Freq 6    1,69    1,35         Freq 6    1,66    1,33  
       Perm 1    2,11    1,68         Perm 1    2,07    1,65         Perm 1    1,69    1,35         Perm 1    1,66    1,33  
       MAX.    2,26    1,81         MAX.    2,22    1,77         MAX.    1,81    1,45         MAX.    1,78    1,43  
    

   33  Rare 1    2,09    1,67     34  Rare 1    2,12    1,69     35  Rare 1    2,08    1,66     36  Rare 1    1,68    1,35  
       Rare 2    2,12    1,69         Rare 2    2,14    1,72         Rare 2    2,10    1,68         Rare 2    1,71    1,36  
       Rare 3    2,09    1,67         Rare 3    2,12    1,69         Rare 3    2,08    1,66         Rare 3    1,68    1,35  
       Rare 4    2,12    1,69         Rare 4    2,15    1,72         Rare 4    2,10    1,68         Rare 4    1,71    1,37  
       Rare 5    2,09    1,67         Rare 5    2,12    1,69         Rare 5    2,08    1,66         Rare 5    1,69    1,35  
       Rare 6    2,10    1,68         Rare 6    2,13    1,70         Rare 6    2,09    1,67         Rare 6    1,69    1,35  
       Rare 7    2,13    1,70         Rare 7    2,16    1,73         Rare 7    2,11    1,69         Rare 7    1,71    1,37  
       Rare 8    2,11    1,69         Rare 8    2,14    1,71         Rare 8    2,10    1,68         Rare 8    1,70    1,36  
       Rare 9    2,09    1,67         Rare 9    2,12    1,69         Rare 9    2,07    1,66         Rare 9    1,68    1,35  
       Rare 10    2,12    1,69         Rare 10    2,14    1,72         Rare 10    2,10    1,68         Rare 10    1,70    1,36  
       Rare 11    2,09    1,67         Rare 11    2,12    1,69         Rare 11    2,07    1,66         Rare 11    1,68    1,35  
       Rare 12    2,08    1,66         Rare 12    2,11    1,68         Rare 12    2,06    1,65         Rare 12    1,67    1,34  
       Rare 13    2,10    1,68         Rare 13    2,13    1,71         Rare 13    2,09    1,67         Rare 13    1,70    1,36  
       Rare 14    2,07    1,65         Rare 14    2,10    1,68         Rare 14    2,05    1,64         Rare 14    1,67    1,33  
       Freq 1    2,02    1,62         Freq 1    2,05    1,64         Freq 1    2,01    1,61         Freq 1    1,63    1,30  
       Freq 2    1,99    1,59         Freq 2    2,02    1,62         Freq 2    1,98    1,58         Freq 2    1,61    1,28  
       Freq 3    1,98    1,58         Freq 3    2,01    1,61         Freq 3    1,97    1,57         Freq 3    1,60    1,28  
       Freq 4    1,98    1,59         Freq 4    2,01    1,61         Freq 4    1,97    1,58         Freq 4    1,60    1,28  
       Freq 5    1,98    1,58         Freq 5    2,01    1,61         Freq 5    1,97    1,57         Freq 5    1,60    1,28  
       Freq 6    1,98    1,58         Freq 6    2,00    1,60         Freq 6    1,96    1,57         Freq 6    1,59    1,28  
       Perm 1    1,98    1,58         Perm 1    2,01    1,61         Perm 1    1,97    1,57         Perm 1    1,60    1,28  
       MAX.    2,13    1,70         MAX.    2,16    1,73         MAX.    2,11    1,69         MAX.    1,71    1,37  
    

   37  Rare 1    1,70    1,36     38  Rare 1    1,71    1,37     39  Rare 1    1,69    1,35     40  Rare 1    1,73    1,39  
       Rare 2    1,72    1,38         Rare 2    1,73    1,39         Rare 2    1,71    1,37         Rare 2    1,75    1,40  
       Rare 3    1,70    1,36         Rare 3    1,71    1,37         Rare 3    1,69    1,35         Rare 3    1,73    1,39  
       Rare 4    1,72    1,38         Rare 4    1,73    1,39         Rare 4    1,71    1,37         Rare 4    1,75    1,40  
       Rare 5    1,70    1,36         Rare 5    1,71    1,37         Rare 5    1,69    1,35         Rare 5    1,73    1,39  
       Rare 6    1,72    1,37         Rare 6    1,72    1,38         Rare 6    1,70    1,36         Rare 6    1,72    1,38  
       Rare 7    1,74    1,39         Rare 7    1,74    1,40         Rare 7    1,72    1,37         Rare 7    1,74    1,39  



Parco Eolico S. Domenico 
Rev.00   
06/2022 

 

 

 

 Relazione geotecnica e sismica Pag. 108/42 
  

CEDIMENTI ELASTICI ED EDOMETRICI  

  Filo  Combinaz  Ced.El.  Ced.Ed.    Filo  Combinaz  Ced.El.  Ced.Ed.    Filo  Combinaz  Ced.El.  Ced.Ed.    Filo  Combinaz  Ced.El.  Ced.Ed.  
  N.ro  N.ro  cm  cm    N.ro  N.ro  cm  cm    N.ro  N.ro  cm  cm    N.ro  N.ro  cm  cm  

       Rare 8    1,72    1,38         Rare 8    1,73    1,38         Rare 8    1,70    1,36         Rare 8    1,71    1,37  
       Rare 9    1,70    1,36         Rare 9    1,71    1,37         Rare 9    1,68    1,35         Rare 9    1,73    1,38  
       Rare 10    1,73    1,38         Rare 10    1,73    1,39         Rare 10    1,71    1,36         Rare 10    1,75    1,40  
       Rare 11    1,70    1,36         Rare 11    1,71    1,37         Rare 11    1,68    1,35         Rare 11    1,73    1,38  
       Rare 12    1,69    1,35         Rare 12    1,70    1,36         Rare 12    1,67    1,34         Rare 12    1,74    1,39  
       Rare 13    1,71    1,37         Rare 13    1,72    1,38         Rare 13    1,69    1,36         Rare 13    1,76    1,41  
       Rare 14    1,68    1,35         Rare 14    1,69    1,35         Rare 14    1,67    1,33         Rare 14    1,75    1,40  
       Freq 1    1,65    1,32         Freq 1    1,66    1,32         Freq 1    1,63    1,30         Freq 1    1,68    1,34  
       Freq 2    1,63    1,30         Freq 2    1,63    1,30         Freq 2    1,61    1,29         Freq 2    1,65    1,32  
       Freq 3    1,62    1,29         Freq 3    1,62    1,30         Freq 3    1,60    1,28         Freq 3    1,64    1,31  
       Freq 4    1,62    1,30         Freq 4    1,63    1,30         Freq 4    1,60    1,28         Freq 4    1,64    1,31  
       Freq 5    1,62    1,29         Freq 5    1,62    1,30         Freq 5    1,60    1,28         Freq 5    1,64    1,31  
       Freq 6    1,61    1,29         Freq 6    1,62    1,29         Freq 6    1,59    1,28         Freq 6    1,65    1,32  
       Perm 1    1,62    1,29         Perm 1    1,62    1,30         Perm 1    1,60    1,28         Perm 1    1,64    1,31  
       MAX.    1,74    1,39         MAX.    1,74    1,40         MAX.    1,72    1,37         MAX.    1,76    1,41  
    

   41  Rare 1    1,81    1,45     42  Rare 1    1,85    1,48     43  Rare 1    1,69    1,35     44  Rare 1    2,07    1,65  
       Rare 2    1,83    1,47         Rare 2    1,87    1,50         Rare 2    1,71    1,37         Rare 2    2,09    1,67  
       Rare 3    1,81    1,45         Rare 3    1,85    1,48         Rare 3    1,69    1,35         Rare 3    2,07    1,65  
       Rare 4    1,83    1,47         Rare 4    1,87    1,50         Rare 4    1,71    1,37         Rare 4    2,09    1,68  
       Rare 5    1,81    1,45         Rare 5    1,85    1,48         Rare 5    1,69    1,35         Rare 5    2,07    1,65  
       Rare 6    1,80    1,44         Rare 6    1,84    1,47         Rare 6    1,68    1,34         Rare 6    2,05    1,64  
       Rare 7    1,83    1,46         Rare 7    1,87    1,49         Rare 7    1,70    1,36         Rare 7    2,08    1,66  
       Rare 8    1,80    1,44         Rare 8    1,84    1,47         Rare 8    1,67    1,34         Rare 8    2,04    1,64  
       Rare 9    1,81    1,45         Rare 9    1,85    1,48         Rare 9    1,69    1,35         Rare 9    2,07    1,65  
       Rare 10    1,83    1,47         Rare 10    1,87    1,49         Rare 10    1,71    1,37         Rare 10    2,09    1,67  
       Rare 11    1,81    1,45         Rare 11    1,84    1,48         Rare 11    1,69    1,35         Rare 11    2,07    1,65  
       Rare 12    1,82    1,45         Rare 12    1,85    1,48         Rare 12    1,71    1,36         Rare 12    2,08    1,66  
       Rare 13    1,84    1,47         Rare 13    1,87    1,50         Rare 13    1,73    1,38         Rare 13    2,11    1,69  
       Rare 14    1,82    1,46         Rare 14    1,85    1,48         Rare 14    1,71    1,37         Rare 14    2,09    1,67  
       Freq 1    1,75    1,40         Freq 1    1,79    1,43         Freq 1    1,64    1,31         Freq 1    2,00    1,60  
       Freq 2    1,73    1,38         Freq 2    1,76    1,41         Freq 2    1,61    1,29         Freq 2    1,97    1,58  
       Freq 3    1,72    1,37         Freq 3    1,75    1,40         Freq 3    1,61    1,28         Freq 3    1,96    1,57  
       Freq 4    1,71    1,37         Freq 4    1,75    1,40         Freq 4    1,60    1,28         Freq 4    1,96    1,56  
       Freq 5    1,72    1,37         Freq 5    1,75    1,40         Freq 5    1,61    1,28         Freq 5    1,96    1,57  
       Freq 6    1,72    1,37         Freq 6    1,75    1,40         Freq 6    1,61    1,29         Freq 6    1,96    1,57  
       Perm 1    1,72    1,37         Perm 1    1,75    1,40         Perm 1    1,61    1,28         Perm 1    1,96    1,57  
       MAX.    1,84    1,47         MAX.    1,87    1,50         MAX.    1,73    1,38         MAX.    2,11    1,69  
    

   45  Rare 1    2,16    1,73     46  Rare 1    2,20    1,76     47  Rare 1    1,72    1,38     48  Rare 1    2,12    1,69  
       Rare 2    2,19    1,75         Rare 2    2,22    1,78         Rare 2    1,74    1,39         Rare 2    2,14    1,71  
       Rare 3    2,16    1,73         Rare 3    2,20    1,76         Rare 3    1,72    1,38         Rare 3    2,12    1,69  
       Rare 4    2,19    1,75         Rare 4    2,23    1,78         Rare 4    1,74    1,40         Rare 4    2,14    1,71  
       Rare 5    2,16    1,73         Rare 5    2,20    1,76         Rare 5    1,72    1,38         Rare 5    2,12    1,69  
       Rare 6    2,15    1,72         Rare 6    2,19    1,75         Rare 6    1,71    1,37         Rare 6    2,10    1,68  
       Rare 7    2,18    1,74         Rare 7    2,22    1,78         Rare 7    1,73    1,38         Rare 7    2,13    1,70  
       Rare 8    2,14    1,72         Rare 8    2,19    1,75         Rare 8    1,70    1,36         Rare 8    2,09    1,67  
       Rare 9    2,16    1,73         Rare 9    2,20    1,76         Rare 9    1,72    1,38         Rare 9    2,12    1,69  
       Rare 10    2,19    1,75         Rare 10    2,22    1,78         Rare 10    1,74    1,39         Rare 10    2,14    1,71  
       Rare 11    2,16    1,73         Rare 11    2,20    1,76         Rare 11    1,72    1,38         Rare 11    2,12    1,69  
       Rare 12    2,17    1,74         Rare 12    2,20    1,76         Rare 12    1,74    1,39         Rare 12    2,13    1,70  
       Rare 13    2,20    1,76         Rare 13    2,23    1,78         Rare 13    1,76    1,41         Rare 13    2,16    1,73  
       Rare 14    2,18    1,74         Rare 14    2,20    1,76         Rare 14    1,74    1,40         Rare 14    2,14    1,71  
       Freq 1    2,09    1,67         Freq 1    2,13    1,70         Freq 1    1,67    1,33         Freq 1    2,05    1,64  
       Freq 2    2,06    1,65         Freq 2    2,09    1,67         Freq 2    1,64    1,31         Freq 2    2,02    1,61  
       Freq 3    2,05    1,64         Freq 3    2,08    1,67         Freq 3    1,63    1,31         Freq 3    2,01    1,60  
       Freq 4    2,05    1,64         Freq 4    2,08    1,66         Freq 4    1,63    1,30         Freq 4    2,00    1,60  
       Freq 5    2,05    1,64         Freq 5    2,08    1,67         Freq 5    1,63    1,31         Freq 5    2,01    1,60  
       Freq 6    2,05    1,64         Freq 6    2,08    1,67         Freq 6    1,64    1,31         Freq 6    2,01    1,61  
       Perm 1    2,05    1,64         Perm 1    2,08    1,67         Perm 1    1,63    1,31         Perm 1    2,01    1,60  
       MAX.    2,20    1,76         MAX.    2,23    1,78         MAX.    1,76    1,41         MAX.    2,16    1,73  
    

   49  Rare 1    2,20    1,76     50  Rare 1    2,23    1,78     51  Rare 1    1,71    1,37     52  Rare 1    2,08    1,66  
       Rare 2    2,23    1,79         Rare 2    2,26    1,81         Rare 2    1,73    1,38         Rare 2    2,11    1,69  
       Rare 3    2,21    1,76         Rare 3    2,23    1,78         Rare 3    1,71    1,37         Rare 3    2,08    1,66  
       Rare 4    2,23    1,79         Rare 4    2,26    1,81         Rare 4    1,73    1,38         Rare 4    2,11    1,69  
       Rare 5    2,21    1,76         Rare 5    2,23    1,78         Rare 5    1,71    1,37         Rare 5    2,08    1,66  
       Rare 6    2,20    1,76         Rare 6    2,22    1,78         Rare 6    1,70    1,36         Rare 6    2,07    1,65  
       Rare 7    2,22    1,78         Rare 7    2,25    1,80         Rare 7    1,72    1,37         Rare 7    2,09    1,68  
       Rare 8    2,19    1,75         Rare 8    2,22    1,78         Rare 8    1,69    1,35         Rare 8    2,06    1,65  
       Rare 9    2,20    1,76         Rare 9    2,23    1,78         Rare 9    1,71    1,37         Rare 9    2,08    1,66  
       Rare 10    2,23    1,79         Rare 10    2,26    1,81         Rare 10    1,73    1,39         Rare 10    2,11    1,69  
       Rare 11    2,20    1,76         Rare 11    2,23    1,78         Rare 11    1,71    1,37         Rare 11    2,08    1,66  
       Rare 12    2,21    1,77         Rare 12    2,23    1,79         Rare 12    1,72    1,38         Rare 12    2,09    1,68  
       Rare 13    2,24    1,79         Rare 13    2,26    1,81         Rare 13    1,74    1,40         Rare 13    2,12    1,70  
       Rare 14    2,22    1,78         Rare 14    2,24    1,79         Rare 14    1,73    1,39         Rare 14    2,10    1,68  
       Freq 1    2,13    1,71         Freq 1    2,16    1,72         Freq 1    1,65    1,32         Freq 1    2,01    1,61  
       Freq 2    2,10    1,68         Freq 2    2,12    1,70         Freq 2    1,63    1,30         Freq 2    1,98    1,59  
       Freq 3    2,09    1,67         Freq 3    2,11    1,69         Freq 3    1,62    1,30         Freq 3    1,97    1,58  
       Freq 4    2,09    1,67         Freq 4    2,11    1,69         Freq 4    1,62    1,29         Freq 4    1,97    1,58  
       Freq 5    2,09    1,67         Freq 5    2,11    1,69         Freq 5    1,62    1,30         Freq 5    1,97    1,58  
       Freq 6    2,09    1,67         Freq 6    2,11    1,69         Freq 6    1,63    1,30         Freq 6    1,98    1,58  
       Perm 1    2,09    1,67         Perm 1    2,11    1,69         Perm 1    1,62    1,30         Perm 1    1,97    1,58  
       MAX.    2,24    1,79         MAX.    2,26    1,81         MAX.    1,74    1,40         MAX.    2,12    1,70  
    

   53  Rare 1    2,18    1,74     54  Rare 1    2,22    1,77     55  Rare 1    1,78    1,42     56  Rare 1    1,88    1,50  
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CEDIMENTI ELASTICI ED EDOMETRICI  

  Filo  Combinaz  Ced.El.  Ced.Ed.    Filo  Combinaz  Ced.El.  Ced.Ed.    Filo  Combinaz  Ced.El.  Ced.Ed.    Filo  Combinaz  Ced.El.  Ced.Ed.  
  N.ro  N.ro  cm  cm    N.ro  N.ro  cm  cm    N.ro  N.ro  cm  cm    N.ro  N.ro  cm  cm  

       Rare 2    2,20    1,76         Rare 2    2,24    1,80         Rare 2    1,80    1,44         Rare 2    1,90    1,52  
       Rare 3    2,18    1,74         Rare 3    2,22    1,77         Rare 3    1,78    1,42         Rare 3    1,88    1,50  
       Rare 4    2,20    1,76         Rare 4    2,24    1,80         Rare 4    1,80    1,44         Rare 4    1,90    1,52  
       Rare 5    2,18    1,74         Rare 5    2,22    1,77         Rare 5    1,78    1,42         Rare 5    1,88    1,50  
       Rare 6    2,17    1,73         Rare 6    2,21    1,77         Rare 6    1,77    1,41         Rare 6    1,87    1,50  
       Rare 7    2,19    1,76         Rare 7    2,24    1,79         Rare 7    1,79    1,43         Rare 7    1,89    1,52  
       Rare 8    2,16    1,73         Rare 8    2,21    1,77         Rare 8    1,76    1,41         Rare 8    1,87    1,49  
       Rare 9    2,18    1,74         Rare 9    2,22    1,77         Rare 9    1,78    1,42         Rare 9    1,88    1,50  
       Rare 10    2,20    1,76         Rare 10    2,24    1,80         Rare 10    1,80    1,44         Rare 10    1,90    1,52  
       Rare 11    2,18    1,74         Rare 11    2,22    1,77         Rare 11    1,78    1,42         Rare 11    1,88    1,50  
       Rare 12    2,18    1,75         Rare 12    2,22    1,78         Rare 12    1,79    1,43         Rare 12    1,89    1,51  
       Rare 13    2,21    1,77         Rare 13    2,25    1,80         Rare 13    1,81    1,45         Rare 13    1,91    1,53  
       Rare 14    2,19    1,75         Rare 14    2,22    1,78         Rare 14    1,80    1,44         Rare 14    1,89    1,51  
       Freq 1    2,11    1,68         Freq 1    2,14    1,71         Freq 1    1,72    1,38         Freq 1    1,82    1,45  
       Freq 2    2,07    1,66         Freq 2    2,11    1,69         Freq 2    1,70    1,36         Freq 2    1,79    1,43  
       Freq 3    2,06    1,65         Freq 3    2,10    1,68         Freq 3    1,69    1,35         Freq 3    1,78    1,43  
       Freq 4    2,06    1,65         Freq 4    2,10    1,68         Freq 4    1,68    1,35         Freq 4    1,78    1,42  
       Freq 5    2,06    1,65         Freq 5    2,10    1,68         Freq 5    1,69    1,35         Freq 5    1,78    1,43  
       Freq 6    2,07    1,65         Freq 6    2,10    1,68         Freq 6    1,69    1,35         Freq 6    1,78    1,43  
       Perm 1    2,06    1,65         Perm 1    2,10    1,68         Perm 1    1,69    1,35         Perm 1    1,78    1,43  
       MAX.    2,21    1,77         MAX.    2,25    1,80         MAX.    1,81    1,45         MAX.    1,91    1,53  
    

   57  Rare 1    1,90    1,52                                                                             
       Rare 2    1,93    1,54                                                                             
       Rare 3    1,90    1,52                                                                             
       Rare 4    1,93    1,54                                                                             
       Rare 5    1,90    1,52                                                                             
       Rare 6    1,90    1,52                                                                             
       Rare 7    1,93    1,54                                                                             
       Rare 8    1,90    1,52                                                                             
       Rare 9    1,91    1,52                                                                             
       Rare 10    1,93    1,54                                                                             
       Rare 11    1,91    1,52                                                                             
       Rare 12    1,91    1,53                                                                             
       Rare 13    1,93    1,55                                                                             
       Rare 14    1,91    1,53                                                                             
       Freq 1    1,84    1,48                                                                             
       Freq 2    1,82    1,45                                                                             
       Freq 3    1,81    1,45                                                                             
       Freq 4    1,81    1,44                                                                             
       Freq 5    1,81    1,45                                                                             
       Freq 6    1,81    1,45                                                                             
       Perm 1    1,81    1,45                                                                             
       MAX.    1,93    1,55                                                                             
    

 

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 1  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

  1  -0,6   0,45      2  -0,5   0,53      3  -0,5   0,60      4   0,3   0,50      5   0,3   0,55      6  -0,6   0,54  
  -0,5   0,44      -0,4   0,52      -0,4   0,59       0,4   0,49       0,4   0,55      -0,5   0,53  
  -0,4   0,42      -0,3   0,50      -0,3   0,57       0,5   0,47       0,5   0,53      -0,4   0,50  
  -0,3   0,40      -0,2   0,48      -0,2   0,54       0,6   0,42       0,6   0,51      -0,3   0,47  
  -0,2   0,37      -0,1   0,46      -0,1   0,52       0,7   0,41       0,7   0,49      -0,2   0,45  
  -0,1   0,35       0,0   0,43       0,0   0,49       0,8   0,40       0,8   0,45      -0,1   0,42  
   0,0   0,33       0,1   0,41       0,1   0,47       0,9   0,30       0,9   0,35       0,0   0,39  
   0,1   0,31       0,2   0,39       0,2   0,44       1,0   0,25       1,0   0,29       0,1   0,37  
   0,2   0,29       0,3   0,37       0,3   0,40       1,1   0,22       1,1   0,24       0,2   0,35  
   0,3   0,27       0,4   0,35       0,4   0,36       1,2   0,19       1,2   0,22       0,3   0,33  
   0,4   0,26       0,5   0,31       0,5   0,35       1,3   0,19       1,3   0,21       0,4   0,31  
   0,5   0,21       0,6   0,29       0,6   0,32       1,4   0,18       1,4   0,20       0,5   0,29  
   0,6   0,20       0,7   0,27       0,7   0,27       1,5   0,17       1,5   0,17       0,6   0,28  
   0,7   0,18       0,8   0,24       0,8   0,24       1,6   0,17       1,6   0,17       0,7   0,25  
   0,8   0,17       0,9   0,18       0,9   0,20       1,7   0,17       1,7   0,16       0,8   0,21  
   0,9   0,12       1,0   0,17       1,0   0,19       1,8   0,17       1,8   0,16       0,9   0,18  
   1,0   0,12       1,1   0,17       1,1   0,18       1,9   0,17       1,9   0,16       1,0   0,17  
   1,1   0,11       1,2   0,15       1,2   0,16       2,0   0,17       2,0   0,16       1,1   0,15  
   1,2   0,10       1,3   0,13       1,3   0,14       2,1   0,17       2,1   0,16       1,2   0,14  
   1,3   0,08       1,4   0,13       1,4   0,13       2,2   0,17       2,2   0,16       1,3   0,11  
   1,4   0,08       1,5   0,12       1,5   0,13       2,3   0,17       2,3   0,16       1,4   0,11  
   1,5   0,07       1,6   0,10       1,6   0,11       2,4   0,17       2,4   0,16       1,5   0,08  
   1,6   0,07       1,7   0,10       1,7   0,10       2,5   0,15       2,5   0,14       1,6   0,07  
   1,7   0,07       1,8   0,10       1,8   0,10       2,6   0,15       2,6   0,14       1,7   0,07  
   1,8   0,07       1,9   0,10       1,9   0,10       2,7   0,14       2,7   0,14       1,8   0,07  
   1,9   0,06       2,0   0,08       2,0   0,08       2,8   0,11       2,8   0,10       1,9   0,06  
   2,0   0,06       2,1   0,08       2,1   0,08       2,9   0,11       2,9   0,10       2,0   0,06  
   2,1   0,06       2,2   0,05       2,2   0,06       3,0   0,11       3,0   0,10       2,1   0,06  
   2,2   0,04       2,3   0,06       2,3   0,06       3,1   0,11       3,1   0,11       2,2   0,04  
   2,3   0,04       2,4   0,05       2,4   0,05       3,2   0,12       3,2   0,11       2,3   0,03  

  

  7  -0,5   0,60      8   0,3   0,58      9   0,3   0,54     10  -0,5   0,70     11  -0,5   0,61     12  -0,5   0,51  
  -0,4   0,59       0,4   0,58       0,4   0,54      -0,4   0,70      -0,4   0,61      -0,4   0,49  
  -0,3   0,57       0,5   0,56       0,5   0,50      -0,3   0,68      -0,3   0,59      -0,3   0,48  
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STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 1  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

  -0,2   0,54       0,6   0,55       0,6   0,48      -0,2   0,66      -0,2   0,57      -0,2   0,46  
  -0,1   0,52       0,7   0,54       0,7   0,48      -0,1   0,64      -0,1   0,55      -0,1   0,44  
   0,0   0,49       0,8   0,54       0,8   0,45       0,0   0,61       0,0   0,53       0,0   0,42  
   0,1   0,47       0,9   0,53       0,9   0,45       0,1   0,58       0,1   0,51       0,1   0,40  
   0,2   0,44       1,0   0,53       1,0   0,45       0,2   0,56       0,2   0,49       0,2   0,38  
   0,3   0,42       1,1   0,43       1,1   0,40       0,3   0,51       0,3   0,46       0,3   0,36  
   0,4   0,40       1,2   0,39       1,2   0,36       0,4   0,49       0,4   0,45       0,4   0,34  
   0,5   0,38       1,3   0,37       1,3   0,34       0,5   0,45       0,5   0,41       0,5   0,31  
   0,6   0,37       1,4   0,36       1,4   0,33       0,6   0,42       0,6   0,40       0,6   0,30  
   0,7   0,29       1,5   0,35       1,5   0,32       0,7   0,34       0,7   0,31       0,7   0,22  
   0,8   0,27       1,6   0,32       1,6   0,32       0,8   0,29       0,8   0,29       0,8   0,20  
   0,9   0,26       1,7   0,31       1,7   0,32       0,9   0,28       0,9   0,27       0,9   0,18  
   1,0   0,25       1,8   0,30       1,8   0,32       1,0   0,27       1,0   0,24       1,0   0,16  
   1,1   0,20       1,9   0,30       1,9   0,32       1,1   0,26       1,1   0,24       1,1   0,16  
   1,2   0,14       2,0   0,30       2,0   0,32       1,2   0,17       1,2   0,16       1,2   0,10  
   1,3   0,13       2,1   0,30       2,1   0,31       1,3   0,16       1,3   0,15       1,3   0,10  
   1,4   0,13       2,2   0,30       2,2   0,31       1,4   0,16       1,4   0,15       1,4   0,10  
   1,5   0,13       2,3   0,29       2,3   0,31       1,5   0,16       1,5   0,15       1,5   0,10  
   1,6   0,10       2,4   0,27       2,4   0,29       1,6   0,14       1,6   0,13       1,6   0,09  
   1,7   0,08       2,5   0,25       2,5   0,27       1,7   0,13       1,7   0,13       1,7   0,08  
   1,8   0,08       2,6   0,25       2,6   0,26       1,8   0,13       1,8   0,13       1,8   0,09  
   1,9   0,08       2,7   0,25       2,7   0,26       1,9   0,13       1,9   0,13       1,9   0,09  
   2,0   0,08       2,8   0,20       2,8   0,21       2,0   0,11       2,0   0,11       2,0   0,08  
   2,1   0,08       2,9   0,19       2,9   0,20       2,1   0,11       2,1   0,10       2,1   0,08  
   2,2   0,05       3,0   0,19       3,0   0,20       2,2   0,08       2,2   0,08       2,2   0,06  
   2,3   0,05       3,1   0,18       3,1   0,19       2,3   0,09       2,3   0,08       2,3   0,06  
   2,4   0,05       3,2   0,18       3,2   0,19       2,4   0,08       2,4   0,08       2,4   0,06  

  

 13  -0,6   0,55     14   0,3   0,56     15   0,3   0,51     16  -0,5   0,62     17  -0,5   0,53     18  -0,6   0,45  
  -0,5   0,53       0,4   0,56       0,4   0,49      -0,4   0,61      -0,4   0,52      -0,5   0,44  
  -0,4   0,51       0,5   0,54       0,5   0,48      -0,3   0,59      -0,3   0,50      -0,4   0,42  
  -0,3   0,48       0,6   0,52       0,6   0,43      -0,2   0,56      -0,2   0,48      -0,3   0,40  
  -0,2   0,45       0,7   0,50       0,7   0,42      -0,1   0,53      -0,1   0,46      -0,2   0,37  
  -0,1   0,42       0,8   0,46       0,8   0,41       0,0   0,51       0,0   0,43      -0,1   0,35  
   0,0   0,40       0,9   0,33       0,9   0,28       0,1   0,48       0,1   0,41       0,0   0,33  
   0,1   0,37       1,0   0,28       1,0   0,23       0,2   0,46       0,2   0,39       0,1   0,31  
   0,2   0,35       1,1   0,24       1,1   0,21       0,3   0,41       0,3   0,37       0,2   0,29  
   0,3   0,33       1,2   0,22       1,2   0,19       0,4   0,37       0,4   0,36       0,3   0,27  
   0,4   0,31       1,3   0,21       1,3   0,19       0,5   0,36       0,5   0,31       0,4   0,26  
   0,5   0,29       1,4   0,21       1,4   0,18       0,6   0,33       0,6   0,29       0,5   0,21  
   0,6   0,28       1,5   0,18       1,5   0,18       0,7   0,28       0,7   0,27       0,6   0,20  
   0,7   0,25       1,6   0,18       1,6   0,18       0,8   0,24       0,8   0,24       0,7   0,18  
   0,8   0,19       1,7   0,17       1,7   0,18       0,9   0,20       0,9   0,18       0,8   0,15  
   0,9   0,18       1,8   0,17       1,8   0,18       1,0   0,20       1,0   0,18       0,9   0,12  
   1,0   0,17       1,9   0,17       1,9   0,18       1,1   0,18       1,1   0,16       1,0   0,12  
   1,1   0,14       2,0   0,17       2,0   0,18       1,2   0,15       1,2   0,13       1,1   0,11  
   1,2   0,12       2,1   0,17       2,1   0,18       1,3   0,14       1,3   0,13       1,2   0,08  
   1,3   0,11       2,2   0,17       2,2   0,18       1,4   0,14       1,4   0,13       1,3   0,08  
   1,4   0,11       2,3   0,17       2,3   0,18       1,5   0,13       1,5   0,12       1,4   0,08  
   1,5   0,08       2,4   0,14       2,4   0,15       1,6   0,11       1,6   0,11       1,5   0,07  
   1,6   0,08       2,5   0,14       2,5   0,15       1,7   0,11       1,7   0,11       1,6   0,07  
   1,7   0,07       2,6   0,14       2,6   0,15       1,8   0,11       1,8   0,10       1,7   0,07  
   1,8   0,07       2,7   0,14       2,7   0,15       1,9   0,11       1,9   0,10       1,8   0,07  
   1,9   0,07       2,8   0,13       2,8   0,13       2,0   0,08       2,0   0,08       1,9   0,06  
   2,0   0,06       2,9   0,12       2,9   0,13       2,1   0,08       2,1   0,08       2,0   0,06  
   2,1   0,06       3,0   0,12       3,0   0,13       2,2   0,06       2,2   0,06       2,1   0,06  
   2,2   0,04       3,1   0,11       3,1   0,12       2,3   0,06       2,3   0,06       2,2   0,04  
   2,3   0,04       3,2   0,11       3,2   0,12       2,4   0,05       2,4   0,05       2,3   0,04  

  

 19   1,2   0,65     20   1,2   0,66     21   1,1   0,65     22   0,4   0,61     23   1,2   0,67     24   1,2   0,68  
   1,3   0,56       1,3   0,58       1,2   0,65       0,5   0,58       1,3   0,56       1,3   0,57  
   1,4   0,53       1,4   0,55       1,3   0,56       0,6   0,58       1,4   0,53       1,4   0,55  
   1,5   0,51       1,5   0,54       1,4   0,53       0,7   0,58       1,5   0,51       1,5   0,54  
   1,6   0,49       1,6   0,53       1,5   0,51       0,8   0,59       1,6   0,49       1,6   0,53  
   1,7   0,48       1,7   0,52       1,6   0,50       0,9   0,59       1,7   0,48       1,7   0,52  
   1,8   0,47       1,8   0,51       1,7   0,49       1,0   0,44       1,8   0,47       1,8   0,51  
   1,9   0,46       1,9   0,50       1,8   0,48       1,1   0,39       1,9   0,46       1,9   0,50  
   2,0   0,45       2,0   0,50       1,9   0,46       1,2   0,36       2,0   0,46       2,0   0,50  
   2,1   0,45       2,1   0,49       2,0   0,45       1,3   0,35       2,1   0,45       2,1   0,49  
   2,2   0,44       2,2   0,49       2,1   0,45       1,4   0,33       2,2   0,44       2,2   0,49  
   2,3   0,43       2,3   0,48       2,2   0,44       1,5   0,33       2,3   0,43       2,3   0,48  
   2,4   0,39       2,4   0,43       2,3   0,43       1,6   0,33       2,4   0,36       2,4   0,38  
   2,5   0,36       2,5   0,38       2,4   0,39       1,7   0,32       2,5   0,35       2,5   0,37  
   2,6   0,35       2,6   0,37       2,5   0,35       1,8   0,32       2,6   0,35       2,6   0,37  
   2,7   0,35       2,7   0,36       2,6   0,34       1,9   0,32       2,7   0,34       2,7   0,36  
   2,8   0,27       2,8   0,26       2,7   0,34       2,0   0,32       2,8   0,30       2,8   0,30  
   2,9   0,25       2,9   0,25       2,8   0,26       2,1   0,32       2,9   0,28       2,9   0,28  
   3,0   0,25       3,0   0,25       2,9   0,24       2,2   0,32       3,0   0,28       3,0   0,28  
   3,1   0,22       3,1   0,22       3,0   0,24       2,3   0,32       3,1   0,21       3,1   0,21  
   3,2   0,22       3,2   0,22       3,1   0,21       2,4   0,27       3,2   0,21       3,2   0,21  
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Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   3,3   0,19       3,3   0,18       3,2   0,21       2,5   0,27       3,3   0,18       3,3   0,17  
   3,4   0,19       3,4   0,18       3,3   0,18       2,6   0,26       3,4   0,18       3,4   0,17  
   3,5   0,16       3,5   0,15       3,4   0,18       2,7   0,25       3,5   0,14       3,5   0,13  
   3,6   0,15       3,6   0,14       3,5   0,15       2,8   0,22       3,6   0,12       3,6   0,11  
   3,7   0,13       3,7   0,12       3,6   0,14       2,9   0,22       3,7   0,12       3,7   0,11  
   3,8   0,13       3,8   0,12       3,7   0,12       3,0   0,21       3,8   0,12       3,8   0,11  
   3,9   0,13       3,9   0,12       3,8   0,12       3,1   0,18       3,9   0,12       3,9   0,11  
   4,0   0,14       4,0   0,12       3,9   0,12       3,2   0,17       4,0   0,13       4,0   0,11  
   4,1   0,13       4,1   0,11       4,0   0,12       3,3   0,15       4,1   0,12       4,1   0,11  

  

 25   1,2   0,68     26   0,7   0,64     27   0,9   0,60     28   1,2   0,67     29   1,2   0,68     30   1,2   0,68  
   1,3   0,57       0,8   0,63       1,0   0,45       1,3   0,55       1,3   0,57       1,3   0,56  
   1,4   0,54       0,9   0,63       1,1   0,41       1,4   0,52       1,4   0,55       1,4   0,53  
   1,5   0,51       1,0   0,44       1,2   0,38       1,5   0,50       1,5   0,53       1,5   0,51  
   1,6   0,50       1,1   0,39       1,3   0,37       1,6   0,49       1,6   0,52       1,6   0,49  
   1,7   0,49       1,2   0,37       1,4   0,35       1,7   0,48       1,7   0,51       1,7   0,48  
   1,8   0,48       1,3   0,34       1,5   0,34       1,8   0,47       1,8   0,50       1,8   0,47  
   1,9   0,47       1,4   0,33       1,6   0,34       1,9   0,46       1,9   0,49       1,9   0,46  
   2,0   0,46       1,5   0,32       1,7   0,33       2,0   0,45       2,0   0,48       2,0   0,45  
   2,1   0,45       1,6   0,32       1,8   0,32       2,1   0,44       2,1   0,47       2,1   0,44  
   2,2   0,44       1,7   0,32       1,9   0,32       2,2   0,43       2,2   0,47       2,2   0,43  
   2,3   0,43       1,8   0,31       2,0   0,31       2,3   0,42       2,3   0,46       2,3   0,42  
   2,4   0,35       1,9   0,31       2,1   0,31       2,4   0,34       2,4   0,36       2,4   0,34  
   2,5   0,35       2,0   0,30       2,2   0,30       2,5   0,34       2,5   0,35       2,5   0,33  
   2,6   0,34       2,1   0,30       2,3   0,30       2,6   0,33       2,6   0,35       2,6   0,33  
   2,7   0,34       2,2   0,30       2,4   0,25       2,7   0,32       2,7   0,34       2,7   0,32  
   2,8   0,29       2,3   0,30       2,5   0,25       2,8   0,27       2,8   0,28       2,8   0,27  
   2,9   0,27       2,4   0,25       2,6   0,24       2,9   0,25       2,9   0,25       2,9   0,24  
   3,0   0,27       2,5   0,25       2,7   0,23       3,0   0,25       3,0   0,25       3,0   0,24  
   3,1   0,20       2,6   0,25       2,8   0,20       3,1   0,19       3,1   0,20       3,1   0,18  
   3,2   0,20       2,7   0,25       2,9   0,18       3,2   0,19       3,2   0,19       3,2   0,18  
   3,3   0,17       2,8   0,22       3,0   0,18       3,3   0,15       3,3   0,15       3,3   0,14  
   3,4   0,17       2,9   0,21       3,1   0,15       3,4   0,15       3,4   0,15       3,4   0,14  
   3,5   0,12       3,0   0,21       3,2   0,15       3,5   0,12       3,5   0,12       3,5   0,11  
   3,6   0,11       3,1   0,17       3,3   0,12       3,6   0,11       3,6   0,10       3,6   0,10  
   3,7   0,11       3,2   0,17       3,4   0,12       3,7   0,11       3,7   0,10       3,7   0,10  
   3,8   0,11       3,3   0,15       3,5   0,11       3,8   0,11       3,8   0,10       3,8   0,10  
   3,9   0,11       3,4   0,15       3,6   0,10       3,9   0,11       3,9   0,10       3,9   0,10  
   4,0   0,11       3,5   0,12       3,7   0,10       4,0   0,11       4,0   0,10       4,0   0,10  
   4,1   0,11       3,6   0,11       3,8   0,10       4,1   0,11       4,1   0,10       4,1   0,10  

  

 31   0,9   0,62     32   0,4   0,60     33   1,2   0,64     34   1,2   0,65     35   1,2   0,65     36   0,4   0,62  
   1,0   0,46       0,5   0,59       1,3   0,52       1,3   0,53       1,3   0,52       0,5   0,60  
   1,1   0,41       0,6   0,58       1,4   0,48       1,4   0,50       1,4   0,49       0,6   0,60  
   1,2   0,38       0,7   0,58       1,5   0,46       1,5   0,48       1,5   0,47       0,7   0,60  
   1,3   0,36       0,8   0,58       1,6   0,44       1,6   0,46       1,6   0,45       0,8   0,60  
   1,4   0,34       0,9   0,58       1,7   0,42       1,7   0,45       1,7   0,42       0,9   0,60  
   1,5   0,34       1,0   0,43       1,8   0,41       1,8   0,44       1,8   0,41       1,0   0,43  
   1,6   0,33       1,1   0,37       1,9   0,40       1,9   0,43       1,9   0,40       1,1   0,37  
   1,7   0,32       1,2   0,34       2,0   0,39       2,0   0,42       2,0   0,39       1,2   0,34  
   1,8   0,31       1,3   0,31       2,1   0,38       2,1   0,41       2,1   0,38       1,3   0,32  
   1,9   0,31       1,4   0,30       2,2   0,37       2,2   0,40       2,2   0,37       1,4   0,30  
   2,0   0,30       1,5   0,29       2,3   0,36       2,3   0,40       2,3   0,36       1,5   0,28  
   2,1   0,29       1,6   0,29       2,4   0,30       2,4   0,32       2,4   0,30       1,6   0,28  
   2,2   0,29       1,7   0,28       2,5   0,29       2,5   0,31       2,5   0,29       1,7   0,27  
   2,3   0,28       1,8   0,28       2,6   0,29       2,6   0,31       2,6   0,29       1,8   0,27  
   2,4   0,23       1,9   0,27       2,7   0,28       2,7   0,30       2,7   0,28       1,9   0,27  
   2,5   0,23       2,0   0,27       2,8   0,24       2,8   0,24       2,8   0,23       2,0   0,26  
   2,6   0,23       2,1   0,27       2,9   0,22       2,9   0,22       2,9   0,21       2,1   0,25  
   2,7   0,22       2,2   0,26       3,0   0,22       3,0   0,21       3,0   0,21       2,2   0,25  
   2,8   0,19       2,3   0,26       3,1   0,17       3,1   0,17       3,1   0,17       2,3   0,25  
   2,9   0,18       2,4   0,22       3,2   0,17       3,2   0,17       3,2   0,16       2,4   0,21  
   3,0   0,18       2,5   0,22       3,3   0,14       3,3   0,14       3,3   0,13       2,5   0,21  
   3,1   0,15       2,6   0,21       3,4   0,14       3,4   0,14       3,4   0,13       2,6   0,21  
   3,2   0,15       2,7   0,20       3,5   0,11       3,5   0,11       3,5   0,11       2,7   0,20  
   3,3   0,12       2,8   0,17       3,6   0,10       3,6   0,10       3,6   0,09       2,8   0,17  
   3,4   0,12       2,9   0,16       3,7   0,10       3,7   0,10       3,7   0,10       2,9   0,16  
   3,5   0,11       3,0   0,16       3,8   0,11       3,8   0,10       3,8   0,10       3,0   0,16  
   3,6   0,09       3,1   0,14       3,9   0,11       3,9   0,10       3,9   0,10       3,1   0,13  
   3,7   0,09       3,2   0,14       4,0   0,11       4,0   0,10       4,0   0,10       3,2   0,13  
   3,8   0,10       3,3   0,12       4,1   0,10       4,1   0,09       4,1   0,09       3,3   0,11  

  

 37   0,8   0,57     38   0,9   0,56     39   0,8   0,58     40   0,4   0,63     41   1,0   0,61     42   0,5   0,63  
   0,9   0,57       1,0   0,41       0,9   0,58       0,5   0,63       1,1   0,43       0,6   0,60  
   1,0   0,41       1,1   0,36       1,0   0,42       0,6   0,63       1,2   0,39       0,7   0,60  
   1,1   0,36       1,2   0,33       1,1   0,37       0,7   0,63       1,3   0,37       0,8   0,61  
   1,2   0,32       1,3   0,31       1,2   0,33       0,8   0,61       1,4   0,35       0,9   0,59  
   1,3   0,30       1,4   0,30       1,3   0,30       0,9   0,61       1,5   0,34       1,0   0,59  
   1,4   0,29       1,5   0,29       1,4   0,29       1,0   0,58       1,6   0,33       1,1   0,41  
   1,5   0,28       1,6   0,29       1,5   0,28       1,1   0,40       1,7   0,33       1,2   0,37  
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Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   1,6   0,27       1,7   0,29       1,6   0,27       1,2   0,35       1,8   0,32       1,3   0,35  
   1,7   0,27       1,8   0,28       1,7   0,27       1,3   0,32       1,9   0,31       1,4   0,33  
   1,8   0,26       1,9   0,28       1,8   0,26       1,4   0,30       2,0   0,31       1,5   0,32  
   1,9   0,26       2,0   0,28       1,9   0,25       1,5   0,29       2,1   0,30       1,6   0,31  
   2,0   0,25       2,1   0,28       2,0   0,25       1,6   0,28       2,2   0,29       1,7   0,31  
   2,1   0,25       2,2   0,27       2,1   0,25       1,7   0,27       2,3   0,29       1,8   0,31  
   2,2   0,25       2,3   0,27       2,2   0,24       1,8   0,27       2,4   0,28       1,9   0,31  
   2,3   0,24       2,4   0,22       2,3   0,24       1,9   0,26       2,5   0,23       2,0   0,30  
   2,4   0,21       2,5   0,22       2,4   0,20       2,0   0,26       2,6   0,23       2,1   0,30  
   2,5   0,20       2,6   0,22       2,5   0,20       2,1   0,25       2,7   0,23       2,2   0,30  
   2,6   0,20       2,7   0,21       2,6   0,20       2,2   0,25       2,8   0,15       2,3   0,30  
   2,7   0,20       2,8   0,18       2,7   0,20       2,3   0,25       2,9   0,16       2,4   0,30  
   2,8   0,18       2,9   0,16       2,8   0,17       2,4   0,24       3,0   0,16       2,5   0,25  
   2,9   0,16       3,0   0,16       2,9   0,16       2,5   0,21       3,1   0,16       2,6   0,25  
   3,0   0,16       3,1   0,14       3,0   0,16       2,6   0,20       3,2   0,16       2,7   0,25  
   3,1   0,13       3,2   0,14       3,1   0,13       2,7   0,20       3,3   0,14       2,8   0,18  
   3,2   0,13       3,3   0,11       3,2   0,13       2,8   0,14       3,4   0,14       2,9   0,18  
   3,3   0,12       3,4   0,11       3,3   0,11       2,9   0,14       3,5   0,12       3,0   0,18  
   3,4   0,12       3,5   0,10       3,4   0,11       3,0   0,14       3,6   0,12       3,1   0,17  
   3,5   0,10       3,6   0,09       3,5   0,10       3,1   0,14       3,7   0,09       3,2   0,17  
   3,6   0,10       3,7   0,09       3,6   0,09       3,2   0,14       3,8   0,09       3,3   0,16  
   3,7   0,10       3,8   0,09       3,7   0,09       3,3   0,12       3,9   0,09       3,4   0,16  

  

 43   0,8   0,57     44   1,2   0,63     45   1,2   0,64     46   1,2   0,64     47   1,0   0,56     48   1,2   0,63  
   0,9   0,57       1,3   0,55       1,3   0,57       1,3   0,58       1,1   0,38       1,3   0,56  
   1,0   0,57       1,4   0,51       1,4   0,54       1,4   0,54       1,2   0,34       1,4   0,52  
   1,1   0,39       1,5   0,47       1,5   0,51       1,5   0,52       1,3   0,32       1,5   0,50  
   1,2   0,35       1,6   0,45       1,6   0,50       1,6   0,49       1,4   0,30       1,6   0,48  
   1,3   0,31       1,7   0,43       1,7   0,48       1,7   0,48       1,5   0,30       1,7   0,46  
   1,4   0,29       1,8   0,42       1,8   0,47       1,8   0,47       1,6   0,29       1,8   0,45  
   1,5   0,28       1,9   0,41       1,9   0,46       1,9   0,46       1,7   0,28       1,9   0,44  
   1,6   0,27       2,0   0,40       2,0   0,45       2,0   0,46       1,8   0,28       2,0   0,43  
   1,7   0,26       2,1   0,38       2,1   0,44       2,1   0,45       1,9   0,28       2,1   0,42  
   1,8   0,26       2,2   0,37       2,2   0,44       2,2   0,44       2,0   0,27       2,2   0,41  
   1,9   0,25       2,3   0,36       2,3   0,43       2,3   0,43       2,1   0,27       2,3   0,40  
   2,0   0,25       2,4   0,36       2,4   0,42       2,4   0,42       2,2   0,27       2,4   0,40  
   2,1   0,24       2,5   0,30       2,5   0,33       2,5   0,35       2,3   0,27       2,5   0,32  
   2,2   0,24       2,6   0,29       2,6   0,33       2,6   0,35       2,4   0,26       2,6   0,31  
   2,3   0,24       2,7   0,28       2,7   0,32       2,7   0,34       2,5   0,21       2,7   0,30  
   2,4   0,23       2,8   0,17       2,8   0,20       2,8   0,22       2,6   0,21       2,8   0,18  
   2,5   0,19       2,9   0,17       2,9   0,20       2,9   0,22       2,7   0,20       2,9   0,18  
   2,6   0,19       3,0   0,17       3,0   0,19       3,0   0,22       2,8   0,13       3,0   0,17  
   2,7   0,19       3,1   0,17       3,1   0,19       3,1   0,21       2,9   0,13       3,1   0,17  
   2,8   0,13       3,2   0,17       3,2   0,19       3,2   0,21       3,0   0,14       3,2   0,17  
   2,9   0,13       3,3   0,15       3,3   0,16       3,3   0,18       3,1   0,14       3,3   0,15  
   3,0   0,13       3,4   0,15       3,4   0,16       3,4   0,19       3,2   0,14       3,4   0,15  
   3,1   0,13       3,5   0,11       3,5   0,13       3,5   0,14       3,3   0,12       3,5   0,11  
   3,2   0,13       3,6   0,11       3,6   0,13       3,6   0,14       3,4   0,12       3,6   0,12  
   3,3   0,11       3,7   0,09       3,7   0,09       3,7   0,11       3,5   0,10       3,7   0,08  
   3,4   0,11       3,8   0,09       3,8   0,09       3,8   0,11       3,6   0,10       3,8   0,09  
   3,5   0,10       3,9   0,09       3,9   0,09       3,9   0,11       3,7   0,08       3,9   0,09  
   3,6   0,10       4,0   0,09       4,0   0,09       4,0   0,11       3,8   0,08       4,0   0,09  
   3,7   0,08       4,1   0,09       4,1   0,10       4,1   0,11       3,9   0,08       4,1   0,09  

  

 49   1,2   0,65     50   1,2   0,64     51   0,8   0,56     52   1,2   0,61     53   1,2   0,63     54   1,2   0,63  
   1,3   0,58       1,3   0,58       0,9   0,56       1,3   0,54       1,3   0,57       1,3   0,57  
   1,4   0,55       1,4   0,55       1,0   0,56       1,4   0,50       1,4   0,53       1,4   0,54  
   1,5   0,53       1,5   0,54       1,1   0,38       1,5   0,47       1,5   0,51       1,5   0,51  
   1,6   0,52       1,6   0,52       1,2   0,33       1,6   0,45       1,6   0,49       1,6   0,49  
   1,7   0,51       1,7   0,51       1,3   0,31       1,7   0,43       1,7   0,48       1,7   0,48  
   1,8   0,50       1,8   0,51       1,4   0,29       1,8   0,42       1,8   0,47       1,8   0,47  
   1,9   0,49       1,9   0,50       1,5   0,28       1,9   0,40       1,9   0,46       1,9   0,46  
   2,0   0,48       2,0   0,49       1,6   0,27       2,0   0,39       2,0   0,45       2,0   0,45  
   2,1   0,48       2,1   0,49       1,7   0,26       2,1   0,38       2,1   0,44       2,1   0,45  
   2,2   0,47       2,2   0,48       1,8   0,26       2,2   0,37       2,2   0,44       2,2   0,44  
   2,3   0,46       2,3   0,48       1,9   0,25       2,3   0,36       2,3   0,43       2,3   0,43  
   2,4   0,45       2,4   0,47       2,0   0,25       2,4   0,36       2,4   0,42       2,4   0,43  
   2,5   0,35       2,5   0,37       2,1   0,24       2,5   0,30       2,5   0,34       2,5   0,36  
   2,6   0,35       2,6   0,37       2,2   0,24       2,6   0,29       2,6   0,33       2,6   0,35  
   2,7   0,34       2,7   0,36       2,3   0,24       2,7   0,28       2,7   0,33       2,7   0,34  
   2,8   0,21       2,8   0,23       2,4   0,23       2,8   0,18       2,8   0,21       2,8   0,23  
   2,9   0,21       2,9   0,23       2,5   0,20       2,9   0,18       2,9   0,20       2,9   0,23  
   3,0   0,21       3,0   0,23       2,6   0,19       3,0   0,18       3,0   0,20       3,0   0,23  
   3,1   0,21       3,1   0,22       2,7   0,19       3,1   0,18       3,1   0,20       3,1   0,22  
   3,2   0,21       3,2   0,22       2,8   0,13       3,2   0,18       3,2   0,20       3,2   0,22  
   3,3   0,18       3,3   0,19       2,9   0,13       3,3   0,15       3,3   0,17       3,3   0,20  
   3,4   0,18       3,4   0,19       3,0   0,13       3,4   0,15       3,4   0,17       3,4   0,20  
   3,5   0,14       3,5   0,14       3,1   0,13       3,5   0,12       3,5   0,14       3,5   0,15  
   3,6   0,14       3,6   0,14       3,2   0,13       3,6   0,12       3,6   0,14       3,6   0,15  
   3,7   0,09       3,7   0,11       3,3   0,12       3,7   0,09       3,7   0,10       3,7   0,12  
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STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 1  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   3,8   0,10       3,8   0,11       3,4   0,12       3,8   0,09       3,8   0,10       3,8   0,12  
   3,9   0,10       3,9   0,11       3,5   0,10       3,9   0,10       3,9   0,11       3,9   0,12  
   4,0   0,10       4,0   0,11       3,6   0,11       4,0   0,10       4,0   0,11       4,0   0,12  
   4,1   0,09       4,1   0,11       3,7   0,08       4,1   0,09       4,1   0,10       4,1   0,12  

  

 55   0,4   0,61     56   1,0   0,59     57   0,4   0,60                                                              
   0,5   0,58       1,1   0,42       0,5   0,58                                                     
   0,6   0,57       1,2   0,39       0,6   0,58                                                     
   0,7   0,57       1,3   0,37       0,7   0,58                                                     
   0,8   0,57       1,4   0,36       0,8   0,58                                                     
   0,9   0,57       1,5   0,35       0,9   0,58                                                     
   1,0   0,57       1,6   0,34       1,0   0,58                                                     
   1,1   0,39       1,7   0,34       1,1   0,41                                                     
   1,2   0,35       1,8   0,33       1,2   0,38                                                     
   1,3   0,32       1,9   0,32       1,3   0,35                                                     
   1,4   0,30       2,0   0,32       1,4   0,34                                                     
   1,5   0,29       2,1   0,31       1,5   0,33                                                     
   1,6   0,29       2,2   0,31       1,6   0,33                                                     
   1,7   0,28       2,3   0,30       1,7   0,32                                                     
   1,8   0,28       2,4   0,30       1,8   0,32                                                     
   1,9   0,27       2,5   0,25       1,9   0,32                                                     
   2,0   0,27       2,6   0,24       2,0   0,32                                                     
   2,1   0,27       2,7   0,23       2,1   0,32                                                     
   2,2   0,26       2,8   0,16       2,2   0,32                                                     
   2,3   0,26       2,9   0,16       2,3   0,32                                                     
   2,4   0,26       3,0   0,16       2,4   0,31                                                     
   2,5   0,22       3,1   0,16       2,5   0,27                                                     
   2,6   0,21       3,2   0,16       2,6   0,26                                                     
   2,7   0,21       3,3   0,14       2,7   0,26                                                     
   2,8   0,14       3,4   0,14       2,8   0,19                                                     
   2,9   0,15       3,5   0,12       2,9   0,19                                                     
   3,0   0,14       3,6   0,12       3,0   0,19                                                     
   3,1   0,15       3,7   0,09       3,1   0,18                                                     
   3,2   0,15       3,8   0,10       3,2   0,18                                                     
   3,3   0,13       3,9   0,10       3,3   0,16                                                     

  

 

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 2  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

  1  -0,6   0,46      2  -0,5   0,54      3  -0,5   0,60      4   0,3   0,51      5   0,3   0,56      6  -0,6   0,55  
  -0,5   0,44      -0,4   0,52      -0,4   0,59       0,4   0,49       0,4   0,55      -0,5   0,53  
  -0,4   0,42      -0,3   0,51      -0,3   0,57       0,5   0,48       0,5   0,53      -0,4   0,51  
  -0,3   0,40      -0,2   0,48      -0,2   0,55       0,6   0,43       0,6   0,52      -0,3   0,48  
  -0,2   0,38      -0,1   0,46      -0,1   0,52       0,7   0,41       0,7   0,50      -0,2   0,45  
  -0,1   0,35       0,0   0,44       0,0   0,50       0,8   0,40       0,8   0,46      -0,1   0,42  
   0,0   0,33       0,1   0,42       0,1   0,47       0,9   0,30       0,9   0,35       0,0   0,40  
   0,1   0,31       0,2   0,40       0,2   0,45       1,0   0,25       1,0   0,30       0,1   0,37  
   0,2   0,29       0,3   0,38       0,3   0,40       1,1   0,22       1,1   0,25       0,2   0,35  
   0,3   0,28       0,4   0,36       0,4   0,37       1,2   0,20       1,2   0,23       0,3   0,33  
   0,4   0,26       0,5   0,31       0,5   0,35       1,3   0,19       1,3   0,21       0,4   0,31  
   0,5   0,22       0,6   0,30       0,6   0,32       1,4   0,18       1,4   0,21       0,5   0,29  
   0,6   0,21       0,7   0,27       0,7   0,27       1,5   0,18       1,5   0,18       0,6   0,28  
   0,7   0,18       0,8   0,24       0,8   0,24       1,6   0,17       1,6   0,17       0,7   0,25  
   0,8   0,17       0,9   0,18       0,9   0,20       1,7   0,17       1,7   0,17       0,8   0,21  
   0,9   0,12       1,0   0,18       1,0   0,19       1,8   0,17       1,8   0,17       0,9   0,18  
   1,0   0,12       1,1   0,17       1,1   0,18       1,9   0,17       1,9   0,17       1,0   0,17  
   1,1   0,12       1,2   0,15       1,2   0,16       2,0   0,17       2,0   0,17       1,1   0,15  
   1,2   0,10       1,3   0,13       1,3   0,14       2,1   0,17       2,1   0,17       1,2   0,14  
   1,3   0,08       1,4   0,13       1,4   0,14       2,2   0,17       2,2   0,17       1,3   0,11  
   1,4   0,08       1,5   0,12       1,5   0,13       2,3   0,17       2,3   0,16       1,4   0,11  
   1,5   0,07       1,6   0,11       1,6   0,11       2,4   0,17       2,4   0,16       1,5   0,08  
   1,6   0,07       1,7   0,10       1,7   0,11       2,5   0,15       2,5   0,14       1,6   0,08  
   1,7   0,07       1,8   0,10       1,8   0,11       2,6   0,15       2,6   0,14       1,7   0,07  
   1,8   0,07       1,9   0,10       1,9   0,10       2,7   0,15       2,7   0,14       1,8   0,07  
   1,9   0,06       2,0   0,08       2,0   0,08       2,8   0,11       2,8   0,10       1,9   0,07  
   2,0   0,06       2,1   0,08       2,1   0,08       2,9   0,11       2,9   0,10       2,0   0,07  
   2,1   0,06       2,2   0,05       2,2   0,06       3,0   0,11       3,0   0,10       2,1   0,06  
   2,2   0,04       2,3   0,06       2,3   0,06       3,1   0,11       3,1   0,11       2,2   0,04  
   2,3   0,04       2,4   0,05       2,4   0,05       3,2   0,12       3,2   0,11       2,3   0,03  

  

  7  -0,5   0,61      8   0,3   0,59      9   0,3   0,55     10  -0,5   0,71     11  -0,5   0,62     12  -0,5   0,51  
  -0,4   0,59       0,4   0,59       0,4   0,54      -0,4   0,70      -0,4   0,61      -0,4   0,50  
  -0,3   0,57       0,5   0,57       0,5   0,51      -0,3   0,69      -0,3   0,60      -0,3   0,48  
  -0,2   0,55       0,6   0,56       0,6   0,49      -0,2   0,67      -0,2   0,58      -0,2   0,46  
  -0,1   0,52       0,7   0,55       0,7   0,48      -0,1   0,64      -0,1   0,56      -0,1   0,44  
   0,0   0,50       0,8   0,54       0,8   0,46       0,0   0,62       0,0   0,54       0,0   0,42  
   0,1   0,47       0,9   0,54       0,9   0,45       0,1   0,59       0,1   0,51       0,1   0,40  
   0,2   0,45       1,0   0,53       1,0   0,45       0,2   0,56       0,2   0,49       0,2   0,38  
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STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 2  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   0,3   0,43       1,1   0,43       1,1   0,40       0,3   0,52       0,3   0,47       0,3   0,36  
   0,4   0,41       1,2   0,40       1,2   0,37       0,4   0,50       0,4   0,45       0,4   0,35  
   0,5   0,39       1,3   0,38       1,3   0,35       0,5   0,45       0,5   0,42       0,5   0,32  
   0,6   0,37       1,4   0,36       1,4   0,34       0,6   0,42       0,6   0,40       0,6   0,30  
   0,7   0,30       1,5   0,35       1,5   0,33       0,7   0,34       0,7   0,31       0,7   0,22  
   0,8   0,27       1,6   0,32       1,6   0,33       0,8   0,30       0,8   0,29       0,8   0,20  
   0,9   0,26       1,7   0,31       1,7   0,32       0,9   0,28       0,9   0,27       0,9   0,19  
   1,0   0,25       1,8   0,31       1,8   0,32       1,0   0,27       1,0   0,25       1,0   0,16  
   1,1   0,20       1,9   0,31       1,9   0,32       1,1   0,26       1,1   0,24       1,1   0,16  
   1,2   0,14       2,0   0,31       2,0   0,32       1,2   0,18       1,2   0,16       1,2   0,11  
   1,3   0,13       2,1   0,31       2,1   0,32       1,3   0,17       1,3   0,16       1,3   0,10  
   1,4   0,13       2,2   0,30       2,2   0,32       1,4   0,16       1,4   0,16       1,4   0,10  
   1,5   0,13       2,3   0,30       2,3   0,32       1,5   0,16       1,5   0,15       1,5   0,10  
   1,6   0,10       2,4   0,27       2,4   0,29       1,6   0,14       1,6   0,13       1,6   0,09  
   1,7   0,08       2,5   0,25       2,5   0,27       1,7   0,14       1,7   0,13       1,7   0,09  
   1,8   0,08       2,6   0,25       2,6   0,27       1,8   0,13       1,8   0,13       1,8   0,09  
   1,9   0,08       2,7   0,25       2,7   0,27       1,9   0,13       1,9   0,13       1,9   0,09  
   2,0   0,08       2,8   0,20       2,8   0,21       2,0   0,11       2,0   0,11       2,0   0,08  
   2,1   0,08       2,9   0,19       2,9   0,20       2,1   0,11       2,1   0,10       2,1   0,08  
   2,2   0,05       3,0   0,19       3,0   0,21       2,2   0,08       2,2   0,08       2,2   0,06  
   2,3   0,05       3,1   0,18       3,1   0,19       2,3   0,09       2,3   0,08       2,3   0,06  
   2,4   0,05       3,2   0,18       3,2   0,19       2,4   0,08       2,4   0,08       2,4   0,06  

  

 13  -0,6   0,56     14   0,3   0,57     15   0,3   0,52     16  -0,5   0,63     17  -0,5   0,54     18  -0,6   0,46  
  -0,5   0,54       0,4   0,56       0,4   0,50      -0,4   0,61      -0,4   0,52      -0,5   0,44  
  -0,4   0,51       0,5   0,54       0,5   0,49      -0,3   0,59      -0,3   0,51      -0,4   0,42  
  -0,3   0,49       0,6   0,53       0,6   0,44      -0,2   0,57      -0,2   0,48      -0,3   0,40  
  -0,2   0,46       0,7   0,51       0,7   0,43      -0,1   0,54      -0,1   0,46      -0,2   0,38  
  -0,1   0,43       0,8   0,47       0,8   0,42       0,0   0,51       0,0   0,44      -0,1   0,35  
   0,0   0,40       0,9   0,33       0,9   0,28       0,1   0,48       0,1   0,42       0,0   0,33  
   0,1   0,38       1,0   0,28       1,0   0,24       0,2   0,46       0,2   0,40       0,1   0,31  
   0,2   0,35       1,1   0,24       1,1   0,21       0,3   0,41       0,3   0,38       0,2   0,29  
   0,3   0,33       1,2   0,23       1,2   0,20       0,4   0,38       0,4   0,36       0,3   0,28  
   0,4   0,31       1,3   0,22       1,3   0,19       0,5   0,36       0,5   0,31       0,4   0,26  
   0,5   0,30       1,4   0,21       1,4   0,19       0,6   0,33       0,6   0,30       0,5   0,22  
   0,6   0,28       1,5   0,18       1,5   0,18       0,7   0,28       0,7   0,27       0,6   0,21  
   0,7   0,25       1,6   0,18       1,6   0,18       0,8   0,24       0,8   0,24       0,7   0,18  
   0,8   0,19       1,7   0,17       1,7   0,18       0,9   0,20       0,9   0,18       0,8   0,16  
   0,9   0,18       1,8   0,17       1,8   0,18       1,0   0,20       1,0   0,18       0,9   0,12  
   1,0   0,18       1,9   0,17       1,9   0,18       1,1   0,18       1,1   0,16       1,0   0,12  
   1,1   0,15       2,0   0,17       2,0   0,18       1,2   0,15       1,2   0,13       1,1   0,11  
   1,2   0,12       2,1   0,17       2,1   0,18       1,3   0,14       1,3   0,13       1,2   0,08  
   1,3   0,11       2,2   0,17       2,2   0,18       1,4   0,14       1,4   0,13       1,3   0,08  
   1,4   0,11       2,3   0,17       2,3   0,18       1,5   0,13       1,5   0,12       1,4   0,08  
   1,5   0,08       2,4   0,14       2,4   0,16       1,6   0,12       1,6   0,11       1,5   0,07  
   1,6   0,08       2,5   0,14       2,5   0,16       1,7   0,11       1,7   0,11       1,6   0,07  
   1,7   0,07       2,6   0,15       2,6   0,15       1,8   0,11       1,8   0,11       1,7   0,07  
   1,8   0,07       2,7   0,15       2,7   0,15       1,9   0,11       1,9   0,10       1,8   0,07  
   1,9   0,07       2,8   0,13       2,8   0,14       2,0   0,08       2,0   0,08       1,9   0,07  
   2,0   0,06       2,9   0,12       2,9   0,13       2,1   0,08       2,1   0,08       2,0   0,06  
   2,1   0,06       3,0   0,12       3,0   0,13       2,2   0,06       2,2   0,06       2,1   0,06  
   2,2   0,04       3,1   0,11       3,1   0,12       2,3   0,06       2,3   0,06       2,2   0,04  
   2,3   0,04       3,2   0,11       3,2   0,12       2,4   0,05       2,4   0,05       2,3   0,04  

  

 19   1,2   0,66     20   1,2   0,67     21   1,1   0,66     22   0,4   0,62     23   1,2   0,68     24   1,2   0,69  
   1,3   0,57       1,3   0,58       1,2   0,66       0,5   0,59       1,3   0,57       1,3   0,58  
   1,4   0,53       1,4   0,56       1,3   0,57       0,6   0,59       1,4   0,54       1,4   0,56  
   1,5   0,51       1,5   0,54       1,4   0,54       0,7   0,59       1,5   0,52       1,5   0,54  
   1,6   0,50       1,6   0,53       1,5   0,52       0,8   0,60       1,6   0,50       1,6   0,53  
   1,7   0,48       1,7   0,52       1,6   0,50       0,9   0,59       1,7   0,49       1,7   0,53  
   1,8   0,48       1,8   0,52       1,7   0,49       1,0   0,45       1,8   0,48       1,8   0,52  
   1,9   0,47       1,9   0,51       1,8   0,48       1,1   0,40       1,9   0,47       1,9   0,51  
   2,0   0,46       2,0   0,51       1,9   0,47       1,2   0,37       2,0   0,46       2,0   0,51  
   2,1   0,45       2,1   0,50       2,0   0,46       1,3   0,35       2,1   0,46       2,1   0,50  
   2,2   0,45       2,2   0,49       2,1   0,45       1,4   0,34       2,2   0,45       2,2   0,49  
   2,3   0,44       2,3   0,49       2,2   0,45       1,5   0,33       2,3   0,44       2,3   0,49  
   2,4   0,40       2,4   0,44       2,3   0,44       1,6   0,33       2,4   0,36       2,4   0,38  
   2,5   0,36       2,5   0,38       2,4   0,40       1,7   0,33       2,5   0,36       2,5   0,38  
   2,6   0,35       2,6   0,38       2,5   0,35       1,8   0,33       2,6   0,35       2,6   0,37  
   2,7   0,35       2,7   0,37       2,6   0,35       1,9   0,33       2,7   0,35       2,7   0,37  
   2,8   0,27       2,8   0,27       2,7   0,34       2,0   0,32       2,8   0,30       2,8   0,30  
   2,9   0,25       2,9   0,25       2,8   0,26       2,1   0,32       2,9   0,28       2,9   0,28  
   3,0   0,25       3,0   0,25       2,9   0,25       2,2   0,32       3,0   0,28       3,0   0,28  
   3,1   0,23       3,1   0,23       3,0   0,25       2,3   0,32       3,1   0,21       3,1   0,21  
   3,2   0,23       3,2   0,23       3,1   0,21       2,4   0,27       3,2   0,21       3,2   0,21  
   3,3   0,19       3,3   0,18       3,2   0,21       2,5   0,27       3,3   0,18       3,3   0,18  
   3,4   0,19       3,4   0,18       3,3   0,18       2,6   0,26       3,4   0,18       3,4   0,17  
   3,5   0,16       3,5   0,15       3,4   0,18       2,7   0,26       3,5   0,14       3,5   0,13  
   3,6   0,15       3,6   0,14       3,5   0,15       2,8   0,23       3,6   0,12       3,6   0,11  
   3,7   0,13       3,7   0,12       3,6   0,14       2,9   0,22       3,7   0,12       3,7   0,11  
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 Relazione geotecnica e sismica Pag. 115/42 
  

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 2  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   3,8   0,13       3,8   0,12       3,7   0,12       3,0   0,22       3,8   0,13       3,8   0,11  
   3,9   0,14       3,9   0,12       3,8   0,12       3,1   0,18       3,9   0,13       3,9   0,11  
   4,0   0,14       4,0   0,12       3,9   0,12       3,2   0,18       4,0   0,13       4,0   0,11  
   4,1   0,13       4,1   0,11       4,0   0,12       3,3   0,15       4,1   0,12       4,1   0,11  

  

 25   1,2   0,69     26   0,7   0,65     27   0,9   0,61     28   1,2   0,67     29   1,2   0,69     30   1,2   0,69  
   1,3   0,58       0,8   0,63       1,0   0,46       1,3   0,56       1,3   0,58       1,3   0,57  
   1,4   0,55       0,9   0,64       1,1   0,41       1,4   0,53       1,4   0,55       1,4   0,54  
   1,5   0,52       1,0   0,45       1,2   0,39       1,5   0,51       1,5   0,54       1,5   0,52  
   1,6   0,50       1,1   0,40       1,3   0,37       1,6   0,50       1,6   0,52       1,6   0,50  
   1,7   0,49       1,2   0,37       1,4   0,36       1,7   0,48       1,7   0,51       1,7   0,49  
   1,8   0,48       1,3   0,34       1,5   0,35       1,8   0,47       1,8   0,50       1,8   0,48  
   1,9   0,47       1,4   0,33       1,6   0,34       1,9   0,46       1,9   0,50       1,9   0,47  
   2,0   0,47       1,5   0,33       1,7   0,33       2,0   0,46       2,0   0,49       2,0   0,46  
   2,1   0,45       1,6   0,32       1,8   0,33       2,1   0,45       2,1   0,48       2,1   0,45  
   2,2   0,45       1,7   0,32       1,9   0,32       2,2   0,44       2,2   0,47       2,2   0,43  
   2,3   0,44       1,8   0,32       2,0   0,32       2,3   0,43       2,3   0,46       2,3   0,43  
   2,4   0,36       1,9   0,31       2,1   0,31       2,4   0,35       2,4   0,36       2,4   0,35  
   2,5   0,35       2,0   0,31       2,2   0,31       2,5   0,34       2,5   0,36       2,5   0,34  
   2,6   0,35       2,1   0,31       2,3   0,30       2,6   0,33       2,6   0,35       2,6   0,33  
   2,7   0,34       2,2   0,31       2,4   0,25       2,7   0,33       2,7   0,34       2,7   0,32  
   2,8   0,29       2,3   0,31       2,5   0,25       2,8   0,28       2,8   0,28       2,8   0,27  
   2,9   0,28       2,4   0,26       2,6   0,24       2,9   0,25       2,9   0,26       2,9   0,24  
   3,0   0,27       2,5   0,25       2,7   0,23       3,0   0,25       3,0   0,26       3,0   0,24  
   3,1   0,20       2,6   0,25       2,8   0,20       3,1   0,19       3,1   0,20       3,1   0,18  
   3,2   0,20       2,7   0,25       2,9   0,18       3,2   0,19       3,2   0,20       3,2   0,18  
   3,3   0,17       2,8   0,22       3,0   0,18       3,3   0,15       3,3   0,15       3,3   0,14  
   3,4   0,17       2,9   0,21       3,1   0,15       3,4   0,15       3,4   0,15       3,4   0,14  
   3,5   0,13       3,0   0,21       3,2   0,15       3,5   0,13       3,5   0,12       3,5   0,11  
   3,6   0,11       3,1   0,17       3,3   0,12       3,6   0,11       3,6   0,10       3,6   0,10  
   3,7   0,11       3,2   0,17       3,4   0,13       3,7   0,11       3,7   0,10       3,7   0,10  
   3,8   0,11       3,3   0,15       3,5   0,11       3,8   0,11       3,8   0,11       3,8   0,10  
   3,9   0,11       3,4   0,15       3,6   0,10       3,9   0,11       3,9   0,10       3,9   0,10  
   4,0   0,11       3,5   0,13       3,7   0,10       4,0   0,11       4,0   0,10       4,0   0,10  
   4,1   0,11       3,6   0,11       3,8   0,10       4,1   0,11       4,1   0,10       4,1   0,10  

  

 31   0,9   0,63     32   0,4   0,61     33   1,2   0,65     34   1,2   0,66     35   1,2   0,66     36   0,4   0,63  
   1,0   0,47       0,5   0,60       1,3   0,52       1,3   0,54       1,3   0,53       0,5   0,61  
   1,1   0,42       0,6   0,59       1,4   0,49       1,4   0,51       1,4   0,50       0,6   0,61  
   1,2   0,39       0,7   0,59       1,5   0,47       1,5   0,49       1,5   0,47       0,7   0,61  
   1,3   0,37       0,8   0,59       1,6   0,44       1,6   0,47       1,6   0,45       0,8   0,61  
   1,4   0,35       0,9   0,59       1,7   0,43       1,7   0,46       1,7   0,43       0,9   0,61  
   1,5   0,34       1,0   0,43       1,8   0,41       1,8   0,45       1,8   0,42       1,0   0,43  
   1,6   0,34       1,1   0,37       1,9   0,40       1,9   0,44       1,9   0,40       1,1   0,38  
   1,7   0,32       1,2   0,34       2,0   0,39       2,0   0,43       2,0   0,39       1,2   0,34  
   1,8   0,31       1,3   0,32       2,1   0,38       2,1   0,42       2,1   0,38       1,3   0,32  
   1,9   0,31       1,4   0,31       2,2   0,37       2,2   0,41       2,2   0,37       1,4   0,31  
   2,0   0,30       1,5   0,30       2,3   0,36       2,3   0,40       2,3   0,36       1,5   0,29  
   2,1   0,30       1,6   0,29       2,4   0,30       2,4   0,32       2,4   0,30       1,6   0,28  
   2,2   0,29       1,7   0,29       2,5   0,30       2,5   0,32       2,5   0,30       1,7   0,28  
   2,3   0,29       1,8   0,28       2,6   0,29       2,6   0,31       2,6   0,29       1,8   0,27  
   2,4   0,24       1,9   0,28       2,7   0,29       2,7   0,30       2,7   0,28       1,9   0,27  
   2,5   0,24       2,0   0,27       2,8   0,24       2,8   0,24       2,8   0,23       2,0   0,26  
   2,6   0,23       2,1   0,27       2,9   0,22       2,9   0,22       2,9   0,21       2,1   0,26  
   2,7   0,23       2,2   0,27       3,0   0,22       3,0   0,22       3,0   0,21       2,2   0,26  
   2,8   0,19       2,3   0,26       3,1   0,17       3,1   0,17       3,1   0,17       2,3   0,25  
   2,9   0,18       2,4   0,23       3,2   0,17       3,2   0,17       3,2   0,16       2,4   0,22  
   3,0   0,18       2,5   0,23       3,3   0,15       3,3   0,14       3,3   0,14       2,5   0,21  
   3,1   0,15       2,6   0,21       3,4   0,15       3,4   0,14       3,4   0,14       2,6   0,21  
   3,2   0,15       2,7   0,20       3,5   0,12       3,5   0,11       3,5   0,11       2,7   0,20  
   3,3   0,12       2,8   0,17       3,6   0,11       3,6   0,10       3,6   0,09       2,8   0,17  
   3,4   0,13       2,9   0,16       3,7   0,10       3,7   0,10       3,7   0,10       2,9   0,16  
   3,5   0,11       3,0   0,16       3,8   0,11       3,8   0,10       3,8   0,10       3,0   0,16  
   3,6   0,10       3,1   0,14       3,9   0,11       3,9   0,10       3,9   0,10       3,1   0,13  
   3,7   0,10       3,2   0,14       4,0   0,11       4,0   0,10       4,0   0,10       3,2   0,13  
   3,8   0,10       3,3   0,12       4,1   0,10       4,1   0,09       4,1   0,09       3,3   0,12  

  

 37   0,8   0,57     38   0,9   0,57     39   0,8   0,59     40   0,4   0,64     41   1,0   0,62     42   0,5   0,63  
   0,9   0,57       1,0   0,42       0,9   0,59       0,5   0,64       1,1   0,43       0,6   0,61  
   1,0   0,42       1,1   0,37       1,0   0,43       0,6   0,64       1,2   0,40       0,7   0,61  
   1,1   0,37       1,2   0,34       1,1   0,37       0,7   0,64       1,3   0,37       0,8   0,61  
   1,2   0,33       1,3   0,32       1,2   0,34       0,8   0,62       1,4   0,36       0,9   0,60  
   1,3   0,31       1,4   0,31       1,3   0,31       0,9   0,62       1,5   0,35       1,0   0,60  
   1,4   0,29       1,5   0,30       1,4   0,29       1,0   0,59       1,6   0,33       1,1   0,42  
   1,5   0,28       1,6   0,29       1,5   0,28       1,1   0,40       1,7   0,33       1,2   0,38  
   1,6   0,28       1,7   0,29       1,6   0,28       1,2   0,36       1,8   0,33       1,3   0,36  
   1,7   0,27       1,8   0,29       1,7   0,27       1,3   0,32       1,9   0,31       1,4   0,33  
   1,8   0,26       1,9   0,28       1,8   0,27       1,4   0,30       2,0   0,31       1,5   0,32  
   1,9   0,26       2,0   0,28       1,9   0,26       1,5   0,29       2,1   0,30       1,6   0,32  
   2,0   0,25       2,1   0,28       2,0   0,25       1,6   0,28       2,2   0,29       1,7   0,32  
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 Relazione geotecnica e sismica Pag. 116/42 
  

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 2  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   2,1   0,25       2,2   0,28       2,1   0,25       1,7   0,28       2,3   0,29       1,8   0,31  
   2,2   0,25       2,3   0,27       2,2   0,25       1,8   0,27       2,4   0,29       1,9   0,31  
   2,3   0,25       2,4   0,23       2,3   0,25       1,9   0,26       2,5   0,24       2,0   0,31  
   2,4   0,21       2,5   0,22       2,4   0,21       2,0   0,26       2,6   0,23       2,1   0,30  
   2,5   0,21       2,6   0,22       2,5   0,20       2,1   0,26       2,7   0,23       2,2   0,30  
   2,6   0,20       2,7   0,21       2,6   0,20       2,2   0,26       2,8   0,16       2,3   0,30  
   2,7   0,20       2,8   0,18       2,7   0,20       2,3   0,25       2,9   0,16       2,4   0,30  
   2,8   0,18       2,9   0,17       2,8   0,17       2,4   0,25       3,0   0,16       2,5   0,26  
   2,9   0,16       3,0   0,17       2,9   0,16       2,5   0,21       3,1   0,16       2,6   0,25  
   3,0   0,16       3,1   0,14       3,0   0,16       2,6   0,21       3,2   0,16       2,7   0,25  
   3,1   0,14       3,2   0,14       3,1   0,13       2,7   0,21       3,3   0,14       2,8   0,18  
   3,2   0,14       3,3   0,11       3,2   0,13       2,8   0,14       3,4   0,14       2,9   0,18  
   3,3   0,12       3,4   0,11       3,3   0,11       2,9   0,14       3,5   0,12       3,0   0,18  
   3,4   0,12       3,5   0,10       3,4   0,11       3,0   0,14       3,6   0,12       3,1   0,18  
   3,5   0,10       3,6   0,09       3,5   0,10       3,1   0,14       3,7   0,09       3,2   0,18  
   3,6   0,10       3,7   0,09       3,6   0,09       3,2   0,15       3,8   0,09       3,3   0,16  
   3,7   0,10       3,8   0,09       3,7   0,09       3,3   0,13       3,9   0,10       3,4   0,16  

  

 43   0,8   0,58     44   1,2   0,63     45   1,2   0,65     46   1,2   0,65     47   1,0   0,56     48   1,2   0,64  
   0,9   0,58       1,3   0,56       1,3   0,58       1,3   0,58       1,1   0,39       1,3   0,57  
   1,0   0,58       1,4   0,52       1,4   0,55       1,4   0,55       1,2   0,35       1,4   0,53  
   1,1   0,39       1,5   0,48       1,5   0,52       1,5   0,53       1,3   0,32       1,5   0,50  
   1,2   0,35       1,6   0,46       1,6   0,50       1,6   0,50       1,4   0,31       1,6   0,49  
   1,3   0,31       1,7   0,44       1,7   0,49       1,7   0,49       1,5   0,30       1,7   0,47  
   1,4   0,29       1,8   0,42       1,8   0,48       1,8   0,48       1,6   0,29       1,8   0,46  
   1,5   0,28       1,9   0,41       1,9   0,47       1,9   0,47       1,7   0,29       1,9   0,45  
   1,6   0,27       2,0   0,40       2,0   0,46       2,0   0,46       1,8   0,28       2,0   0,44  
   1,7   0,27       2,1   0,38       2,1   0,45       2,1   0,45       1,9   0,28       2,1   0,43  
   1,8   0,26       2,2   0,38       2,2   0,44       2,2   0,44       2,0   0,28       2,2   0,42  
   1,9   0,25       2,3   0,37       2,3   0,43       2,3   0,44       2,1   0,27       2,3   0,41  
   2,0   0,25       2,4   0,36       2,4   0,42       2,4   0,43       2,2   0,27       2,4   0,40  
   2,1   0,25       2,5   0,30       2,5   0,34       2,5   0,36       2,3   0,27       2,5   0,32  
   2,2   0,24       2,6   0,29       2,6   0,33       2,6   0,35       2,4   0,27       2,6   0,31  
   2,3   0,24       2,7   0,28       2,7   0,33       2,7   0,34       2,5   0,22       2,7   0,31  
   2,4   0,24       2,8   0,17       2,8   0,20       2,8   0,22       2,6   0,21       2,8   0,18  
   2,5   0,19       2,9   0,17       2,9   0,20       2,9   0,22       2,7   0,21       2,9   0,18  
   2,6   0,19       3,0   0,17       3,0   0,20       3,0   0,22       2,8   0,14       3,0   0,18  
   2,7   0,19       3,1   0,17       3,1   0,20       3,1   0,21       2,9   0,14       3,1   0,18  
   2,8   0,13       3,2   0,17       3,2   0,20       3,2   0,21       3,0   0,14       3,2   0,18  
   2,9   0,13       3,3   0,15       3,3   0,16       3,3   0,19       3,1   0,14       3,3   0,15  
   3,0   0,13       3,4   0,15       3,4   0,16       3,4   0,19       3,2   0,14       3,4   0,15  
   3,1   0,13       3,5   0,11       3,5   0,13       3,5   0,14       3,3   0,12       3,5   0,12  
   3,2   0,13       3,6   0,12       3,6   0,13       3,6   0,14       3,4   0,12       3,6   0,12  
   3,3   0,11       3,7   0,09       3,7   0,09       3,7   0,11       3,5   0,10       3,7   0,09  
   3,4   0,12       3,8   0,09       3,8   0,09       3,8   0,11       3,6   0,10       3,8   0,09  
   3,5   0,10       3,9   0,09       3,9   0,09       3,9   0,11       3,7   0,08       3,9   0,09  
   3,6   0,10       4,0   0,09       4,0   0,10       4,0   0,11       3,8   0,08       4,0   0,09  
   3,7   0,08       4,1   0,09       4,1   0,10       4,1   0,11       3,9   0,08       4,1   0,09  

  

 49   1,2   0,65     50   1,2   0,65     51   0,8   0,57     52   1,2   0,62     53   1,2   0,64     54   1,2   0,64  
   1,3   0,59       1,3   0,59       0,9   0,57       1,3   0,55       1,3   0,57       1,3   0,58  
   1,4   0,56       1,4   0,56       1,0   0,56       1,4   0,51       1,4   0,54       1,4   0,54  
   1,5   0,54       1,5   0,54       1,1   0,38       1,5   0,48       1,5   0,52       1,5   0,52  
   1,6   0,53       1,6   0,53       1,2   0,34       1,6   0,46       1,6   0,50       1,6   0,50  
   1,7   0,52       1,7   0,52       1,3   0,31       1,7   0,44       1,7   0,49       1,7   0,48  
   1,8   0,51       1,8   0,51       1,4   0,30       1,8   0,42       1,8   0,47       1,8   0,48  
   1,9   0,50       1,9   0,51       1,5   0,28       1,9   0,41       1,9   0,47       1,9   0,47  
   2,0   0,49       2,0   0,50       1,6   0,27       2,0   0,40       2,0   0,46       2,0   0,46  
   2,1   0,48       2,1   0,49       1,7   0,27       2,1   0,39       2,1   0,45       2,1   0,45  
   2,2   0,47       2,2   0,49       1,8   0,26       2,2   0,38       2,2   0,44       2,2   0,45  
   2,3   0,47       2,3   0,48       1,9   0,26       2,3   0,37       2,3   0,43       2,3   0,44  
   2,4   0,46       2,4   0,48       2,0   0,25       2,4   0,36       2,4   0,42       2,4   0,43  
   2,5   0,36       2,5   0,38       2,1   0,25       2,5   0,30       2,5   0,35       2,5   0,36  
   2,6   0,35       2,6   0,37       2,2   0,24       2,6   0,29       2,6   0,34       2,6   0,35  
   2,7   0,35       2,7   0,37       2,3   0,24       2,7   0,29       2,7   0,33       2,7   0,35  
   2,8   0,21       2,8   0,23       2,4   0,24       2,8   0,18       2,8   0,21       2,8   0,23  
   2,9   0,21       2,9   0,23       2,5   0,20       2,9   0,18       2,9   0,21       2,9   0,23  
   3,0   0,21       3,0   0,23       2,6   0,20       3,0   0,18       3,0   0,21       3,0   0,23  
   3,1   0,21       3,1   0,22       2,7   0,19       3,1   0,18       3,1   0,20       3,1   0,22  
   3,2   0,21       3,2   0,22       2,8   0,13       3,2   0,18       3,2   0,20       3,2   0,22  
   3,3   0,18       3,3   0,20       2,9   0,13       3,3   0,15       3,3   0,17       3,3   0,20  
   3,4   0,18       3,4   0,20       3,0   0,14       3,4   0,16       3,4   0,17       3,4   0,20  
   3,5   0,14       3,5   0,14       3,1   0,14       3,5   0,12       3,5   0,14       3,5   0,15  
   3,6   0,14       3,6   0,14       3,2   0,14       3,6   0,12       3,6   0,14       3,6   0,15  
   3,7   0,10       3,7   0,11       3,3   0,12       3,7   0,10       3,7   0,10       3,7   0,12  
   3,8   0,10       3,8   0,11       3,4   0,12       3,8   0,10       3,8   0,10       3,8   0,12  
   3,9   0,10       3,9   0,11       3,5   0,10       3,9   0,10       3,9   0,11       3,9   0,13  
   4,0   0,10       4,0   0,11       3,6   0,11       4,0   0,10       4,0   0,11       4,0   0,13  
   4,1   0,10       4,1   0,11       3,7   0,08       4,1   0,09       4,1   0,10       4,1   0,12  
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STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 2  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

 55   0,4   0,62     56   1,0   0,60     57   0,4   0,61                                                              
   0,5   0,59       1,1   0,43       0,5   0,59                                                     
   0,6   0,58       1,2   0,40       0,6   0,59                                                     
   0,7   0,58       1,3   0,37       0,7   0,58                                                     
   0,8   0,58       1,4   0,36       0,8   0,59                                                     
   0,9   0,57       1,5   0,35       0,9   0,59                                                     
   1,0   0,57       1,6   0,34       1,0   0,59                                                     
   1,1   0,39       1,7   0,34       1,1   0,42                                                     
   1,2   0,35       1,8   0,33       1,2   0,38                                                     
   1,3   0,33       1,9   0,32       1,3   0,36                                                     
   1,4   0,31       2,0   0,32       1,4   0,34                                                     
   1,5   0,30       2,1   0,32       1,5   0,33                                                     
   1,6   0,29       2,2   0,31       1,6   0,33                                                     
   1,7   0,28       2,3   0,31       1,7   0,33                                                     
   1,8   0,28       2,4   0,30       1,8   0,32                                                     
   1,9   0,27       2,5   0,25       1,9   0,32                                                     
   2,0   0,27       2,6   0,24       2,0   0,32                                                     
   2,1   0,27       2,7   0,24       2,1   0,32                                                     
   2,2   0,26       2,8   0,16       2,2   0,32                                                     
   2,3   0,26       2,9   0,16       2,3   0,32                                                     
   2,4   0,26       3,0   0,16       2,4   0,32                                                     
   2,5   0,22       3,1   0,16       2,5   0,27                                                     
   2,6   0,21       3,2   0,16       2,6   0,26                                                     
   2,7   0,21       3,3   0,14       2,7   0,26                                                     
   2,8   0,15       3,4   0,14       2,8   0,19                                                     
   2,9   0,15       3,5   0,12       2,9   0,19                                                     
   3,0   0,15       3,6   0,12       3,0   0,19                                                     
   3,1   0,15       3,7   0,10       3,1   0,19                                                     
   3,2   0,15       3,8   0,10       3,2   0,18                                                     
   3,3   0,13       3,9   0,10       3,3   0,17                                                     

  

 

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 3  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

  1  -0,6   0,45      2  -0,5   0,53      3  -0,5   0,60      4   0,3   0,50      5   0,3   0,55      6  -0,6   0,54  
  -0,5   0,44      -0,4   0,52      -0,4   0,59       0,4   0,48       0,4   0,55      -0,5   0,53  
  -0,4   0,42      -0,3   0,50      -0,3   0,57       0,5   0,47       0,5   0,53      -0,4   0,50  
  -0,3   0,40      -0,2   0,48      -0,2   0,54       0,6   0,42       0,6   0,51      -0,3   0,47  
  -0,2   0,37      -0,1   0,46      -0,1   0,52       0,7   0,41       0,7   0,49      -0,2   0,45  
  -0,1   0,35       0,0   0,43       0,0   0,49       0,8   0,40       0,8   0,45      -0,1   0,42  
   0,0   0,33       0,1   0,41       0,1   0,47       0,9   0,30       0,9   0,35       0,0   0,39  
   0,1   0,31       0,2   0,39       0,2   0,44       1,0   0,25       1,0   0,29       0,1   0,37  
   0,2   0,29       0,3   0,37       0,3   0,40       1,1   0,22       1,1   0,25       0,2   0,35  
   0,3   0,27       0,4   0,35       0,4   0,36       1,2   0,19       1,2   0,22       0,3   0,33  
   0,4   0,26       0,5   0,31       0,5   0,35       1,3   0,19       1,3   0,21       0,4   0,31  
   0,5   0,21       0,6   0,29       0,6   0,32       1,4   0,18       1,4   0,20       0,5   0,29  
   0,6   0,20       0,7   0,27       0,7   0,27       1,5   0,17       1,5   0,17       0,6   0,28  
   0,7   0,18       0,8   0,24       0,8   0,24       1,6   0,17       1,6   0,17       0,7   0,25  
   0,8   0,17       0,9   0,18       0,9   0,20       1,7   0,17       1,7   0,16       0,8   0,21  
   0,9   0,12       1,0   0,17       1,0   0,19       1,8   0,17       1,8   0,16       0,9   0,18  
   1,0   0,12       1,1   0,17       1,1   0,18       1,9   0,17       1,9   0,16       1,0   0,17  
   1,1   0,11       1,2   0,15       1,2   0,16       2,0   0,17       2,0   0,16       1,1   0,15  
   1,2   0,10       1,3   0,13       1,3   0,14       2,1   0,17       2,1   0,16       1,2   0,14  
   1,3   0,08       1,4   0,13       1,4   0,13       2,2   0,17       2,2   0,16       1,3   0,11  
   1,4   0,08       1,5   0,12       1,5   0,13       2,3   0,17       2,3   0,16       1,4   0,11  
   1,5   0,07       1,6   0,10       1,6   0,11       2,4   0,17       2,4   0,16       1,5   0,08  
   1,6   0,07       1,7   0,10       1,7   0,10       2,5   0,15       2,5   0,14       1,6   0,07  
   1,7   0,07       1,8   0,10       1,8   0,10       2,6   0,15       2,6   0,14       1,7   0,07  
   1,8   0,07       1,9   0,10       1,9   0,10       2,7   0,14       2,7   0,14       1,8   0,07  
   1,9   0,06       2,0   0,08       2,0   0,08       2,8   0,11       2,8   0,10       1,9   0,06  
   2,0   0,06       2,1   0,08       2,1   0,08       2,9   0,11       2,9   0,10       2,0   0,06  
   2,1   0,06       2,2   0,05       2,2   0,06       3,0   0,11       3,0   0,10       2,1   0,06  
   2,2   0,04       2,3   0,06       2,3   0,06       3,1   0,11       3,1   0,11       2,2   0,04  
   2,3   0,04       2,4   0,05       2,4   0,05       3,2   0,12       3,2   0,11       2,3   0,03  

  

  7  -0,5   0,60      8   0,3   0,58      9   0,3   0,54     10  -0,5   0,70     11  -0,5   0,61     12  -0,5   0,51  
  -0,4   0,59       0,4   0,58       0,4   0,54      -0,4   0,70      -0,4   0,61      -0,4   0,49  
  -0,3   0,57       0,5   0,56       0,5   0,50      -0,3   0,68      -0,3   0,59      -0,3   0,48  
  -0,2   0,54       0,6   0,55       0,6   0,48      -0,2   0,66      -0,2   0,57      -0,2   0,46  
  -0,1   0,52       0,7   0,54       0,7   0,47      -0,1   0,64      -0,1   0,55      -0,1   0,44  
   0,0   0,49       0,8   0,54       0,8   0,45       0,0   0,61       0,0   0,53       0,0   0,42  
   0,1   0,47       0,9   0,53       0,9   0,45       0,1   0,58       0,1   0,51       0,1   0,40  
   0,2   0,44       1,0   0,53       1,0   0,45       0,2   0,56       0,2   0,49       0,2   0,38  
   0,3   0,42       1,1   0,43       1,1   0,40       0,3   0,51       0,3   0,46       0,3   0,36  
   0,4   0,40       1,2   0,39       1,2   0,36       0,4   0,49       0,4   0,45       0,4   0,34  
   0,5   0,38       1,3   0,37       1,3   0,34       0,5   0,45       0,5   0,41       0,5   0,31  
   0,6   0,37       1,4   0,36       1,4   0,33       0,6   0,42       0,6   0,40       0,6   0,30  
   0,7   0,29       1,5   0,35       1,5   0,32       0,7   0,34       0,7   0,31       0,7   0,22  
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STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 3  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   0,8   0,27       1,6   0,32       1,6   0,32       0,8   0,29       0,8   0,29       0,8   0,20  
   0,9   0,26       1,7   0,31       1,7   0,32       0,9   0,28       0,9   0,27       0,9   0,18  
   1,0   0,25       1,8   0,30       1,8   0,32       1,0   0,27       1,0   0,24       1,0   0,16  
   1,1   0,20       1,9   0,30       1,9   0,32       1,1   0,26       1,1   0,24       1,1   0,16  
   1,2   0,14       2,0   0,30       2,0   0,32       1,2   0,17       1,2   0,16       1,2   0,10  
   1,3   0,13       2,1   0,30       2,1   0,31       1,3   0,16       1,3   0,15       1,3   0,10  
   1,4   0,13       2,2   0,30       2,2   0,31       1,4   0,16       1,4   0,15       1,4   0,10  
   1,5   0,13       2,3   0,29       2,3   0,31       1,5   0,16       1,5   0,15       1,5   0,10  
   1,6   0,10       2,4   0,27       2,4   0,29       1,6   0,14       1,6   0,13       1,6   0,09  
   1,7   0,08       2,5   0,25       2,5   0,27       1,7   0,13       1,7   0,13       1,7   0,08  
   1,8   0,08       2,6   0,25       2,6   0,26       1,8   0,13       1,8   0,13       1,8   0,09  
   1,9   0,08       2,7   0,25       2,7   0,26       1,9   0,13       1,9   0,13       1,9   0,09  
   2,0   0,08       2,8   0,20       2,8   0,21       2,0   0,11       2,0   0,11       2,0   0,08  
   2,1   0,08       2,9   0,19       2,9   0,20       2,1   0,11       2,1   0,10       2,1   0,08  
   2,2   0,05       3,0   0,19       3,0   0,20       2,2   0,08       2,2   0,08       2,2   0,06  
   2,3   0,05       3,1   0,18       3,1   0,19       2,3   0,09       2,3   0,08       2,3   0,06  
   2,4   0,05       3,2   0,18       3,2   0,19       2,4   0,08       2,4   0,08       2,4   0,06  

  

 13  -0,6   0,55     14   0,3   0,56     15   0,3   0,51     16  -0,5   0,62     17  -0,5   0,53     18  -0,6   0,45  
  -0,5   0,53       0,4   0,56       0,4   0,49      -0,4   0,61      -0,4   0,52      -0,5   0,44  
  -0,4   0,51       0,5   0,54       0,5   0,48      -0,3   0,59      -0,3   0,50      -0,4   0,42  
  -0,3   0,48       0,6   0,52       0,6   0,43      -0,2   0,56      -0,2   0,48      -0,3   0,40  
  -0,2   0,45       0,7   0,51       0,7   0,42      -0,1   0,53      -0,1   0,46      -0,2   0,37  
  -0,1   0,42       0,8   0,46       0,8   0,41       0,0   0,51       0,0   0,43      -0,1   0,35  
   0,0   0,40       0,9   0,33       0,9   0,28       0,1   0,48       0,1   0,41       0,0   0,33  
   0,1   0,37       1,0   0,28       1,0   0,23       0,2   0,46       0,2   0,39       0,1   0,31  
   0,2   0,35       1,1   0,24       1,1   0,21       0,3   0,41       0,3   0,37       0,2   0,29  
   0,3   0,33       1,2   0,22       1,2   0,19       0,4   0,37       0,4   0,36       0,3   0,27  
   0,4   0,31       1,3   0,21       1,3   0,19       0,5   0,36       0,5   0,31       0,4   0,26  
   0,5   0,29       1,4   0,21       1,4   0,18       0,6   0,33       0,6   0,29       0,5   0,21  
   0,6   0,28       1,5   0,18       1,5   0,18       0,7   0,28       0,7   0,27       0,6   0,20  
   0,7   0,25       1,6   0,18       1,6   0,18       0,8   0,24       0,8   0,24       0,7   0,18  
   0,8   0,19       1,7   0,17       1,7   0,18       0,9   0,20       0,9   0,18       0,8   0,15  
   0,9   0,18       1,8   0,17       1,8   0,18       1,0   0,20       1,0   0,18       0,9   0,12  
   1,0   0,17       1,9   0,17       1,9   0,18       1,1   0,18       1,1   0,16       1,0   0,12  
   1,1   0,14       2,0   0,17       2,0   0,18       1,2   0,15       1,2   0,13       1,1   0,11  
   1,2   0,12       2,1   0,17       2,1   0,18       1,3   0,14       1,3   0,13       1,2   0,08  
   1,3   0,11       2,2   0,17       2,2   0,18       1,4   0,14       1,4   0,13       1,3   0,08  
   1,4   0,11       2,3   0,17       2,3   0,18       1,5   0,13       1,5   0,12       1,4   0,08  
   1,5   0,08       2,4   0,14       2,4   0,15       1,6   0,11       1,6   0,11       1,5   0,07  
   1,6   0,08       2,5   0,14       2,5   0,15       1,7   0,11       1,7   0,11       1,6   0,07  
   1,7   0,07       2,6   0,14       2,6   0,15       1,8   0,11       1,8   0,10       1,7   0,07  
   1,8   0,07       2,7   0,14       2,7   0,15       1,9   0,11       1,9   0,10       1,8   0,07  
   1,9   0,07       2,8   0,13       2,8   0,13       2,0   0,08       2,0   0,08       1,9   0,06  
   2,0   0,06       2,9   0,12       2,9   0,13       2,1   0,08       2,1   0,08       2,0   0,06  
   2,1   0,06       3,0   0,12       3,0   0,13       2,2   0,06       2,2   0,06       2,1   0,06  
   2,2   0,04       3,1   0,11       3,1   0,12       2,3   0,06       2,3   0,06       2,2   0,04  
   2,3   0,04       3,2   0,11       3,2   0,12       2,4   0,05       2,4   0,05       2,3   0,04  

  

 19   1,2   0,65     20   1,2   0,66     21   1,1   0,66     22   0,4   0,61     23   1,2   0,67     24   1,2   0,68  
   1,3   0,56       1,3   0,58       1,2   0,65       0,5   0,58       1,3   0,56       1,3   0,57  
   1,4   0,53       1,4   0,55       1,3   0,56       0,6   0,58       1,4   0,53       1,4   0,55  
   1,5   0,51       1,5   0,54       1,4   0,53       0,7   0,58       1,5   0,51       1,5   0,54  
   1,6   0,49       1,6   0,53       1,5   0,51       0,8   0,59       1,6   0,49       1,6   0,53  
   1,7   0,48       1,7   0,52       1,6   0,50       0,9   0,59       1,7   0,48       1,7   0,52  
   1,8   0,47       1,8   0,51       1,7   0,49       1,0   0,44       1,8   0,47       1,8   0,51  
   1,9   0,46       1,9   0,50       1,8   0,48       1,1   0,39       1,9   0,46       1,9   0,51  
   2,0   0,45       2,0   0,50       1,9   0,46       1,2   0,36       2,0   0,46       2,0   0,50  
   2,1   0,45       2,1   0,49       2,0   0,45       1,3   0,35       2,1   0,45       2,1   0,49  
   2,2   0,44       2,2   0,49       2,1   0,45       1,4   0,33       2,2   0,44       2,2   0,49  
   2,3   0,43       2,3   0,48       2,2   0,44       1,5   0,33       2,3   0,43       2,3   0,48  
   2,4   0,39       2,4   0,43       2,3   0,43       1,6   0,33       2,4   0,36       2,4   0,38  
   2,5   0,36       2,5   0,38       2,4   0,39       1,7   0,32       2,5   0,35       2,5   0,37  
   2,6   0,35       2,6   0,37       2,5   0,35       1,8   0,32       2,6   0,35       2,6   0,37  
   2,7   0,35       2,7   0,36       2,6   0,34       1,9   0,32       2,7   0,34       2,7   0,36  
   2,8   0,27       2,8   0,26       2,7   0,34       2,0   0,32       2,8   0,30       2,8   0,30  
   2,9   0,25       2,9   0,25       2,8   0,26       2,1   0,32       2,9   0,28       2,9   0,28  
   3,0   0,25       3,0   0,25       2,9   0,24       2,2   0,32       3,0   0,28       3,0   0,28  
   3,1   0,22       3,1   0,22       3,0   0,24       2,3   0,32       3,1   0,21       3,1   0,21  
   3,2   0,22       3,2   0,22       3,1   0,21       2,4   0,27       3,2   0,21       3,2   0,21  
   3,3   0,19       3,3   0,18       3,2   0,21       2,5   0,27       3,3   0,18       3,3   0,17  
   3,4   0,19       3,4   0,18       3,3   0,18       2,6   0,26       3,4   0,18       3,4   0,17  
   3,5   0,16       3,5   0,15       3,4   0,18       2,7   0,25       3,5   0,14       3,5   0,13  
   3,6   0,15       3,6   0,14       3,5   0,15       2,8   0,22       3,6   0,12       3,6   0,11  
   3,7   0,13       3,7   0,12       3,6   0,14       2,9   0,22       3,7   0,12       3,7   0,11  
   3,8   0,13       3,8   0,12       3,7   0,12       3,0   0,21       3,8   0,12       3,8   0,11  
   3,9   0,13       3,9   0,12       3,8   0,12       3,1   0,18       3,9   0,12       3,9   0,11  
   4,0   0,14       4,0   0,12       3,9   0,12       3,2   0,17       4,0   0,13       4,0   0,11  
   4,1   0,13       4,1   0,11       4,0   0,12       3,3   0,15       4,1   0,12       4,1   0,11  
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STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 3  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

 25   1,2   0,68     26   0,7   0,64     27   0,9   0,60     28   1,2   0,67     29   1,2   0,68     30   1,2   0,68  
   1,3   0,57       0,8   0,63       1,0   0,45       1,3   0,55       1,3   0,57       1,3   0,56  
   1,4   0,54       0,9   0,63       1,1   0,41       1,4   0,52       1,4   0,55       1,4   0,53  
   1,5   0,51       1,0   0,45       1,2   0,38       1,5   0,50       1,5   0,53       1,5   0,51  
   1,6   0,50       1,1   0,39       1,3   0,37       1,6   0,49       1,6   0,52       1,6   0,49  
   1,7   0,49       1,2   0,37       1,4   0,35       1,7   0,48       1,7   0,51       1,7   0,48  
   1,8   0,48       1,3   0,34       1,5   0,34       1,8   0,47       1,8   0,50       1,8   0,47  
   1,9   0,47       1,4   0,33       1,6   0,34       1,9   0,46       1,9   0,49       1,9   0,46  
   2,0   0,46       1,5   0,32       1,7   0,33       2,0   0,45       2,0   0,48       2,0   0,45  
   2,1   0,45       1,6   0,32       1,8   0,32       2,1   0,44       2,1   0,47       2,1   0,44  
   2,2   0,44       1,7   0,32       1,9   0,32       2,2   0,43       2,2   0,47       2,2   0,43  
   2,3   0,43       1,8   0,31       2,0   0,31       2,3   0,42       2,3   0,46       2,3   0,42  
   2,4   0,36       1,9   0,31       2,1   0,31       2,4   0,34       2,4   0,36       2,4   0,34  
   2,5   0,35       2,0   0,30       2,2   0,30       2,5   0,34       2,5   0,35       2,5   0,33  
   2,6   0,34       2,1   0,30       2,3   0,30       2,6   0,33       2,6   0,35       2,6   0,33  
   2,7   0,34       2,2   0,30       2,4   0,25       2,7   0,32       2,7   0,34       2,7   0,32  
   2,8   0,29       2,3   0,30       2,5   0,25       2,8   0,27       2,8   0,28       2,8   0,27  
   2,9   0,27       2,4   0,25       2,6   0,24       2,9   0,25       2,9   0,25       2,9   0,24  
   3,0   0,27       2,5   0,25       2,7   0,23       3,0   0,25       3,0   0,25       3,0   0,24  
   3,1   0,20       2,6   0,25       2,8   0,20       3,1   0,19       3,1   0,20       3,1   0,18  
   3,2   0,20       2,7   0,25       2,9   0,18       3,2   0,19       3,2   0,19       3,2   0,18  
   3,3   0,17       2,8   0,22       3,0   0,18       3,3   0,15       3,3   0,15       3,3   0,14  
   3,4   0,17       2,9   0,21       3,1   0,15       3,4   0,15       3,4   0,15       3,4   0,14  
   3,5   0,12       3,0   0,21       3,2   0,15       3,5   0,12       3,5   0,12       3,5   0,11  
   3,6   0,11       3,1   0,17       3,3   0,12       3,6   0,11       3,6   0,10       3,6   0,10  
   3,7   0,11       3,2   0,17       3,4   0,12       3,7   0,11       3,7   0,10       3,7   0,10  
   3,8   0,11       3,3   0,15       3,5   0,11       3,8   0,11       3,8   0,10       3,8   0,10  
   3,9   0,11       3,4   0,15       3,6   0,10       3,9   0,11       3,9   0,10       3,9   0,10  
   4,0   0,11       3,5   0,12       3,7   0,10       4,0   0,11       4,0   0,10       4,0   0,10  
   4,1   0,11       3,6   0,11       3,8   0,10       4,1   0,11       4,1   0,10       4,1   0,10  

  

 31   0,9   0,62     32   0,4   0,60     33   1,2   0,64     34   1,2   0,65     35   1,2   0,65     36   0,4   0,62  
   1,0   0,46       0,5   0,59       1,3   0,52       1,3   0,53       1,3   0,52       0,5   0,60  
   1,1   0,41       0,6   0,58       1,4   0,48       1,4   0,50       1,4   0,49       0,6   0,60  
   1,2   0,38       0,7   0,58       1,5   0,46       1,5   0,48       1,5   0,47       0,7   0,60  
   1,3   0,36       0,8   0,58       1,6   0,44       1,6   0,46       1,6   0,45       0,8   0,60  
   1,4   0,34       0,9   0,58       1,7   0,42       1,7   0,45       1,7   0,42       0,9   0,60  
   1,5   0,34       1,0   0,43       1,8   0,41       1,8   0,44       1,8   0,41       1,0   0,43  
   1,6   0,33       1,1   0,37       1,9   0,40       1,9   0,43       1,9   0,40       1,1   0,37  
   1,7   0,32       1,2   0,34       2,0   0,39       2,0   0,42       2,0   0,39       1,2   0,34  
   1,8   0,31       1,3   0,31       2,1   0,38       2,1   0,41       2,1   0,38       1,3   0,32  
   1,9   0,31       1,4   0,30       2,2   0,37       2,2   0,40       2,2   0,37       1,4   0,30  
   2,0   0,30       1,5   0,29       2,3   0,36       2,3   0,40       2,3   0,36       1,5   0,28  
   2,1   0,29       1,6   0,29       2,4   0,30       2,4   0,32       2,4   0,30       1,6   0,28  
   2,2   0,29       1,7   0,28       2,5   0,29       2,5   0,31       2,5   0,29       1,7   0,27  
   2,3   0,28       1,8   0,28       2,6   0,29       2,6   0,31       2,6   0,29       1,8   0,27  
   2,4   0,23       1,9   0,27       2,7   0,28       2,7   0,30       2,7   0,28       1,9   0,27  
   2,5   0,23       2,0   0,27       2,8   0,24       2,8   0,24       2,8   0,23       2,0   0,26  
   2,6   0,23       2,1   0,27       2,9   0,22       2,9   0,22       2,9   0,21       2,1   0,25  
   2,7   0,22       2,2   0,26       3,0   0,22       3,0   0,21       3,0   0,21       2,2   0,25  
   2,8   0,19       2,3   0,26       3,1   0,17       3,1   0,17       3,1   0,17       2,3   0,25  
   2,9   0,18       2,4   0,22       3,2   0,17       3,2   0,17       3,2   0,16       2,4   0,21  
   3,0   0,18       2,5   0,22       3,3   0,14       3,3   0,14       3,3   0,13       2,5   0,21  
   3,1   0,15       2,6   0,21       3,4   0,14       3,4   0,14       3,4   0,13       2,6   0,21  
   3,2   0,15       2,7   0,20       3,5   0,11       3,5   0,11       3,5   0,11       2,7   0,20  
   3,3   0,12       2,8   0,17       3,6   0,10       3,6   0,10       3,6   0,09       2,8   0,17  
   3,4   0,12       2,9   0,16       3,7   0,10       3,7   0,10       3,7   0,10       2,9   0,16  
   3,5   0,11       3,0   0,16       3,8   0,11       3,8   0,10       3,8   0,10       3,0   0,16  
   3,6   0,09       3,1   0,14       3,9   0,11       3,9   0,10       3,9   0,10       3,1   0,13  
   3,7   0,09       3,2   0,14       4,0   0,11       4,0   0,10       4,0   0,10       3,2   0,13  
   3,8   0,10       3,3   0,12       4,1   0,10       4,1   0,09       4,1   0,09       3,3   0,11  

  

 37   0,8   0,57     38   0,9   0,56     39   0,8   0,58     40   0,4   0,63     41   1,0   0,61     42   0,5   0,63  
   0,9   0,57       1,0   0,41       0,9   0,58       0,5   0,63       1,1   0,43       0,6   0,60  
   1,0   0,41       1,1   0,36       1,0   0,42       0,6   0,63       1,2   0,39       0,7   0,60  
   1,1   0,36       1,2   0,33       1,1   0,37       0,7   0,63       1,3   0,37       0,8   0,61  
   1,2   0,32       1,3   0,31       1,2   0,33       0,8   0,61       1,4   0,35       0,9   0,59  
   1,3   0,30       1,4   0,30       1,3   0,30       0,9   0,61       1,5   0,34       1,0   0,59  
   1,4   0,29       1,5   0,29       1,4   0,29       1,0   0,58       1,6   0,33       1,1   0,41  
   1,5   0,28       1,6   0,29       1,5   0,28       1,1   0,40       1,7   0,33       1,2   0,37  
   1,6   0,27       1,7   0,29       1,6   0,27       1,2   0,35       1,8   0,32       1,3   0,35  
   1,7   0,27       1,8   0,28       1,7   0,27       1,3   0,32       1,9   0,31       1,4   0,33  
   1,8   0,26       1,9   0,28       1,8   0,26       1,4   0,30       2,0   0,31       1,5   0,32  
   1,9   0,26       2,0   0,28       1,9   0,25       1,5   0,29       2,1   0,30       1,6   0,32  
   2,0   0,25       2,1   0,28       2,0   0,25       1,6   0,28       2,2   0,29       1,7   0,31  
   2,1   0,25       2,2   0,27       2,1   0,25       1,7   0,28       2,3   0,29       1,8   0,31  
   2,2   0,25       2,3   0,27       2,2   0,24       1,8   0,27       2,4   0,28       1,9   0,31  
   2,3   0,24       2,4   0,22       2,3   0,24       1,9   0,26       2,5   0,23       2,0   0,30  
   2,4   0,21       2,5   0,22       2,4   0,20       2,0   0,26       2,6   0,23       2,1   0,30  
   2,5   0,20       2,6   0,22       2,5   0,20       2,1   0,25       2,7   0,23       2,2   0,30  
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STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 3  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   2,6   0,20       2,7   0,21       2,6   0,20       2,2   0,25       2,8   0,15       2,3   0,30  
   2,7   0,20       2,8   0,18       2,7   0,20       2,3   0,25       2,9   0,16       2,4   0,30  
   2,8   0,18       2,9   0,16       2,8   0,17       2,4   0,24       3,0   0,16       2,5   0,25  
   2,9   0,16       3,0   0,16       2,9   0,16       2,5   0,21       3,1   0,16       2,6   0,25  
   3,0   0,16       3,1   0,14       3,0   0,16       2,6   0,20       3,2   0,16       2,7   0,25  
   3,1   0,13       3,2   0,14       3,1   0,13       2,7   0,20       3,3   0,14       2,8   0,18  
   3,2   0,13       3,3   0,11       3,2   0,13       2,8   0,14       3,4   0,14       2,9   0,18  
   3,3   0,12       3,4   0,11       3,3   0,11       2,9   0,14       3,5   0,12       3,0   0,18  
   3,4   0,12       3,5   0,10       3,4   0,11       3,0   0,14       3,6   0,12       3,1   0,17  
   3,5   0,10       3,6   0,09       3,5   0,10       3,1   0,14       3,7   0,09       3,2   0,17  
   3,6   0,10       3,7   0,09       3,6   0,09       3,2   0,14       3,8   0,09       3,3   0,16  
   3,7   0,10       3,8   0,09       3,7   0,09       3,3   0,12       3,9   0,09       3,4   0,16  

  

 43   0,8   0,57     44   1,2   0,63     45   1,2   0,64     46   1,2   0,64     47   1,0   0,56     48   1,2   0,63  
   0,9   0,57       1,3   0,55       1,3   0,57       1,3   0,58       1,1   0,38       1,3   0,56  
   1,0   0,57       1,4   0,51       1,4   0,54       1,4   0,54       1,2   0,34       1,4   0,52  
   1,1   0,39       1,5   0,47       1,5   0,52       1,5   0,52       1,3   0,32       1,5   0,50  
   1,2   0,35       1,6   0,45       1,6   0,50       1,6   0,49       1,4   0,30       1,6   0,48  
   1,3   0,31       1,7   0,43       1,7   0,48       1,7   0,48       1,5   0,30       1,7   0,46  
   1,4   0,29       1,8   0,42       1,8   0,47       1,8   0,47       1,6   0,29       1,8   0,45  
   1,5   0,28       1,9   0,41       1,9   0,46       1,9   0,46       1,7   0,28       1,9   0,44  
   1,6   0,27       2,0   0,40       2,0   0,45       2,0   0,46       1,8   0,28       2,0   0,43  
   1,7   0,26       2,1   0,38       2,1   0,44       2,1   0,45       1,9   0,28       2,1   0,42  
   1,8   0,26       2,2   0,37       2,2   0,44       2,2   0,44       2,0   0,27       2,2   0,41  
   1,9   0,25       2,3   0,36       2,3   0,43       2,3   0,43       2,1   0,27       2,3   0,40  
   2,0   0,25       2,4   0,36       2,4   0,42       2,4   0,42       2,2   0,27       2,4   0,40  
   2,1   0,24       2,5   0,30       2,5   0,33       2,5   0,35       2,3   0,27       2,5   0,32  
   2,2   0,24       2,6   0,29       2,6   0,33       2,6   0,35       2,4   0,26       2,6   0,31  
   2,3   0,24       2,7   0,28       2,7   0,32       2,7   0,34       2,5   0,21       2,7   0,30  
   2,4   0,23       2,8   0,17       2,8   0,20       2,8   0,22       2,6   0,21       2,8   0,18  
   2,5   0,19       2,9   0,17       2,9   0,20       2,9   0,22       2,7   0,20       2,9   0,18  
   2,6   0,19       3,0   0,17       3,0   0,19       3,0   0,22       2,8   0,13       3,0   0,17  
   2,7   0,19       3,1   0,17       3,1   0,19       3,1   0,21       2,9   0,13       3,1   0,17  
   2,8   0,13       3,2   0,17       3,2   0,19       3,2   0,21       3,0   0,14       3,2   0,17  
   2,9   0,13       3,3   0,15       3,3   0,16       3,3   0,18       3,1   0,14       3,3   0,15  
   3,0   0,13       3,4   0,15       3,4   0,16       3,4   0,19       3,2   0,14       3,4   0,15  
   3,1   0,13       3,5   0,11       3,5   0,13       3,5   0,14       3,3   0,12       3,5   0,11  
   3,2   0,13       3,6   0,11       3,6   0,13       3,6   0,14       3,4   0,12       3,6   0,12  
   3,3   0,11       3,7   0,09       3,7   0,09       3,7   0,11       3,5   0,10       3,7   0,08  
   3,4   0,11       3,8   0,09       3,8   0,09       3,8   0,11       3,6   0,10       3,8   0,09  
   3,5   0,10       3,9   0,09       3,9   0,09       3,9   0,11       3,7   0,08       3,9   0,09  
   3,6   0,10       4,0   0,09       4,0   0,09       4,0   0,11       3,8   0,08       4,0   0,09  
   3,7   0,08       4,1   0,09       4,1   0,10       4,1   0,11       3,9   0,08       4,1   0,09  

  

 49   1,2   0,65     50   1,2   0,64     51   0,8   0,56     52   1,2   0,61     53   1,2   0,63     54   1,2   0,63  
   1,3   0,58       1,3   0,58       0,9   0,56       1,3   0,54       1,3   0,57       1,3   0,57  
   1,4   0,55       1,4   0,55       1,0   0,56       1,4   0,50       1,4   0,53       1,4   0,54  
   1,5   0,53       1,5   0,54       1,1   0,38       1,5   0,47       1,5   0,51       1,5   0,51  
   1,6   0,52       1,6   0,52       1,2   0,33       1,6   0,45       1,6   0,49       1,6   0,49  
   1,7   0,51       1,7   0,51       1,3   0,31       1,7   0,43       1,7   0,48       1,7   0,48  
   1,8   0,50       1,8   0,51       1,4   0,29       1,8   0,42       1,8   0,47       1,8   0,47  
   1,9   0,49       1,9   0,50       1,5   0,28       1,9   0,40       1,9   0,46       1,9   0,46  
   2,0   0,48       2,0   0,49       1,6   0,27       2,0   0,39       2,0   0,45       2,0   0,45  
   2,1   0,48       2,1   0,49       1,7   0,26       2,1   0,38       2,1   0,44       2,1   0,45  
   2,2   0,47       2,2   0,48       1,8   0,26       2,2   0,37       2,2   0,44       2,2   0,44  
   2,3   0,46       2,3   0,48       1,9   0,25       2,3   0,36       2,3   0,43       2,3   0,43  
   2,4   0,45       2,4   0,47       2,0   0,25       2,4   0,36       2,4   0,42       2,4   0,43  
   2,5   0,35       2,5   0,38       2,1   0,24       2,5   0,30       2,5   0,34       2,5   0,36  
   2,6   0,35       2,6   0,37       2,2   0,24       2,6   0,29       2,6   0,33       2,6   0,35  
   2,7   0,34       2,7   0,36       2,3   0,24       2,7   0,28       2,7   0,33       2,7   0,34  
   2,8   0,21       2,8   0,23       2,4   0,23       2,8   0,18       2,8   0,21       2,8   0,23  
   2,9   0,21       2,9   0,23       2,5   0,20       2,9   0,18       2,9   0,20       2,9   0,23  
   3,0   0,21       3,0   0,23       2,6   0,19       3,0   0,18       3,0   0,20       3,0   0,23  
   3,1   0,21       3,1   0,22       2,7   0,19       3,1   0,18       3,1   0,20       3,1   0,22  
   3,2   0,21       3,2   0,22       2,8   0,13       3,2   0,18       3,2   0,20       3,2   0,22  
   3,3   0,18       3,3   0,19       2,9   0,13       3,3   0,15       3,3   0,17       3,3   0,20  
   3,4   0,18       3,4   0,19       3,0   0,13       3,4   0,15       3,4   0,17       3,4   0,20  
   3,5   0,14       3,5   0,14       3,1   0,13       3,5   0,12       3,5   0,14       3,5   0,15  
   3,6   0,14       3,6   0,14       3,2   0,13       3,6   0,12       3,6   0,14       3,6   0,15  
   3,7   0,09       3,7   0,11       3,3   0,12       3,7   0,09       3,7   0,10       3,7   0,12  
   3,8   0,10       3,8   0,11       3,4   0,12       3,8   0,09       3,8   0,10       3,8   0,12  
   3,9   0,10       3,9   0,11       3,5   0,10       3,9   0,10       3,9   0,11       3,9   0,12  
   4,0   0,10       4,0   0,11       3,6   0,11       4,0   0,10       4,0   0,11       4,0   0,12  
   4,1   0,09       4,1   0,11       3,7   0,08       4,1   0,09       4,1   0,10       4,1   0,12  

  

 55   0,4   0,61     56   1,0   0,59     57   0,4   0,60                                                              
   0,5   0,58       1,1   0,42       0,5   0,58                                                     
   0,6   0,57       1,2   0,39       0,6   0,58                                                     
   0,7   0,57       1,3   0,37       0,7   0,58                                                     
   0,8   0,57       1,4   0,36       0,8   0,58                                                     
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STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 3  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   0,9   0,57       1,5   0,35       0,9   0,58                                                     
   1,0   0,56       1,6   0,34       1,0   0,58                                                     
   1,1   0,39       1,7   0,34       1,1   0,41                                                     
   1,2   0,35       1,8   0,33       1,2   0,38                                                     
   1,3   0,32       1,9   0,32       1,3   0,35                                                     
   1,4   0,30       2,0   0,32       1,4   0,34                                                     
   1,5   0,29       2,1   0,31       1,5   0,33                                                     
   1,6   0,29       2,2   0,31       1,6   0,33                                                     
   1,7   0,28       2,3   0,30       1,7   0,32                                                     
   1,8   0,28       2,4   0,30       1,8   0,32                                                     
   1,9   0,27       2,5   0,25       1,9   0,32                                                     
   2,0   0,27       2,6   0,24       2,0   0,32                                                     
   2,1   0,27       2,7   0,23       2,1   0,32                                                     
   2,2   0,26       2,8   0,16       2,2   0,32                                                     
   2,3   0,26       2,9   0,16       2,3   0,32                                                     
   2,4   0,26       3,0   0,16       2,4   0,31                                                     
   2,5   0,22       3,1   0,16       2,5   0,27                                                     
   2,6   0,21       3,2   0,16       2,6   0,26                                                     
   2,7   0,21       3,3   0,14       2,7   0,26                                                     
   2,8   0,14       3,4   0,14       2,8   0,19                                                     
   2,9   0,15       3,5   0,12       2,9   0,19                                                     
   3,0   0,14       3,6   0,12       3,0   0,19                                                     
   3,1   0,15       3,7   0,09       3,1   0,18                                                     
   3,2   0,15       3,8   0,10       3,2   0,18                                                     
   3,3   0,13       3,9   0,10       3,3   0,16                                                     

  

 

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 4  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

  1  -0,6   0,46      2  -0,5   0,54      3  -0,5   0,60      4   0,3   0,51      5   0,3   0,56      6  -0,6   0,55  
  -0,5   0,44      -0,4   0,52      -0,4   0,59       0,4   0,49       0,4   0,55      -0,5   0,53  
  -0,4   0,42      -0,3   0,51      -0,3   0,57       0,5   0,48       0,5   0,53      -0,4   0,51  
  -0,3   0,40      -0,2   0,48      -0,2   0,55       0,6   0,43       0,6   0,52      -0,3   0,48  
  -0,2   0,38      -0,1   0,46      -0,1   0,52       0,7   0,41       0,7   0,50      -0,2   0,45  
  -0,1   0,35       0,0   0,44       0,0   0,50       0,8   0,40       0,8   0,46      -0,1   0,42  
   0,0   0,33       0,1   0,42       0,1   0,47       0,9   0,30       0,9   0,35       0,0   0,40  
   0,1   0,31       0,2   0,40       0,2   0,45       1,0   0,25       1,0   0,30       0,1   0,37  
   0,2   0,29       0,3   0,38       0,3   0,40       1,1   0,22       1,1   0,25       0,2   0,35  
   0,3   0,28       0,4   0,36       0,4   0,37       1,2   0,20       1,2   0,23       0,3   0,33  
   0,4   0,26       0,5   0,31       0,5   0,35       1,3   0,19       1,3   0,21       0,4   0,31  
   0,5   0,22       0,6   0,30       0,6   0,32       1,4   0,18       1,4   0,21       0,5   0,29  
   0,6   0,21       0,7   0,27       0,7   0,27       1,5   0,18       1,5   0,18       0,6   0,28  
   0,7   0,18       0,8   0,24       0,8   0,24       1,6   0,17       1,6   0,17       0,7   0,25  
   0,8   0,17       0,9   0,18       0,9   0,20       1,7   0,17       1,7   0,17       0,8   0,21  
   0,9   0,12       1,0   0,18       1,0   0,19       1,8   0,17       1,8   0,17       0,9   0,18  
   1,0   0,12       1,1   0,17       1,1   0,18       1,9   0,17       1,9   0,17       1,0   0,17  
   1,1   0,12       1,2   0,15       1,2   0,16       2,0   0,17       2,0   0,17       1,1   0,15  
   1,2   0,10       1,3   0,13       1,3   0,14       2,1   0,17       2,1   0,17       1,2   0,14  
   1,3   0,08       1,4   0,13       1,4   0,14       2,2   0,17       2,2   0,17       1,3   0,11  
   1,4   0,08       1,5   0,12       1,5   0,13       2,3   0,17       2,3   0,16       1,4   0,11  
   1,5   0,07       1,6   0,11       1,6   0,11       2,4   0,17       2,4   0,16       1,5   0,08  
   1,6   0,07       1,7   0,10       1,7   0,11       2,5   0,15       2,5   0,14       1,6   0,08  
   1,7   0,07       1,8   0,10       1,8   0,11       2,6   0,15       2,6   0,14       1,7   0,07  
   1,8   0,07       1,9   0,10       1,9   0,10       2,7   0,15       2,7   0,14       1,8   0,07  
   1,9   0,06       2,0   0,08       2,0   0,08       2,8   0,11       2,8   0,10       1,9   0,07  
   2,0   0,06       2,1   0,08       2,1   0,08       2,9   0,11       2,9   0,10       2,0   0,07  
   2,1   0,06       2,2   0,05       2,2   0,06       3,0   0,11       3,0   0,10       2,1   0,06  
   2,2   0,04       2,3   0,06       2,3   0,06       3,1   0,11       3,1   0,11       2,2   0,04  
   2,3   0,04       2,4   0,05       2,4   0,05       3,2   0,12       3,2   0,11       2,3   0,03  

  

  7  -0,5   0,61      8   0,3   0,59      9   0,3   0,55     10  -0,5   0,71     11  -0,5   0,62     12  -0,5   0,51  
  -0,4   0,59       0,4   0,59       0,4   0,54      -0,4   0,70      -0,4   0,61      -0,4   0,50  
  -0,3   0,57       0,5   0,57       0,5   0,51      -0,3   0,69      -0,3   0,60      -0,3   0,48  
  -0,2   0,55       0,6   0,56       0,6   0,49      -0,2   0,67      -0,2   0,58      -0,2   0,46  
  -0,1   0,52       0,7   0,55       0,7   0,48      -0,1   0,64      -0,1   0,56      -0,1   0,44  
   0,0   0,50       0,8   0,54       0,8   0,46       0,0   0,62       0,0   0,54       0,0   0,42  
   0,1   0,47       0,9   0,54       0,9   0,45       0,1   0,59       0,1   0,51       0,1   0,40  
   0,2   0,45       1,0   0,53       1,0   0,45       0,2   0,56       0,2   0,49       0,2   0,38  
   0,3   0,43       1,1   0,43       1,1   0,40       0,3   0,52       0,3   0,47       0,3   0,36  
   0,4   0,41       1,2   0,40       1,2   0,37       0,4   0,50       0,4   0,45       0,4   0,35  
   0,5   0,39       1,3   0,38       1,3   0,35       0,5   0,45       0,5   0,42       0,5   0,32  
   0,6   0,37       1,4   0,36       1,4   0,34       0,6   0,42       0,6   0,40       0,6   0,30  
   0,7   0,30       1,5   0,35       1,5   0,33       0,7   0,34       0,7   0,31       0,7   0,22  
   0,8   0,27       1,6   0,32       1,6   0,33       0,8   0,30       0,8   0,29       0,8   0,20  
   0,9   0,26       1,7   0,31       1,7   0,32       0,9   0,28       0,9   0,27       0,9   0,19  
   1,0   0,25       1,8   0,31       1,8   0,32       1,0   0,27       1,0   0,25       1,0   0,16  
   1,1   0,20       1,9   0,31       1,9   0,32       1,1   0,26       1,1   0,24       1,1   0,16  
   1,2   0,14       2,0   0,31       2,0   0,32       1,2   0,18       1,2   0,16       1,2   0,11  
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STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 4  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   1,3   0,13       2,1   0,31       2,1   0,32       1,3   0,17       1,3   0,16       1,3   0,10  
   1,4   0,13       2,2   0,30       2,2   0,32       1,4   0,16       1,4   0,16       1,4   0,10  
   1,5   0,13       2,3   0,30       2,3   0,32       1,5   0,16       1,5   0,15       1,5   0,10  
   1,6   0,10       2,4   0,27       2,4   0,29       1,6   0,14       1,6   0,13       1,6   0,09  
   1,7   0,08       2,5   0,25       2,5   0,27       1,7   0,14       1,7   0,13       1,7   0,09  
   1,8   0,08       2,6   0,25       2,6   0,27       1,8   0,13       1,8   0,13       1,8   0,09  
   1,9   0,08       2,7   0,25       2,7   0,27       1,9   0,13       1,9   0,13       1,9   0,09  
   2,0   0,08       2,8   0,20       2,8   0,21       2,0   0,11       2,0   0,11       2,0   0,08  
   2,1   0,08       2,9   0,19       2,9   0,20       2,1   0,11       2,1   0,10       2,1   0,08  
   2,2   0,05       3,0   0,19       3,0   0,21       2,2   0,08       2,2   0,08       2,2   0,06  
   2,3   0,05       3,1   0,18       3,1   0,19       2,3   0,09       2,3   0,08       2,3   0,06  
   2,4   0,05       3,2   0,18       3,2   0,19       2,4   0,08       2,4   0,08       2,4   0,06  

  

 13  -0,6   0,56     14   0,3   0,57     15   0,3   0,52     16  -0,5   0,63     17  -0,5   0,54     18  -0,6   0,46  
  -0,5   0,54       0,4   0,56       0,4   0,50      -0,4   0,61      -0,4   0,52      -0,5   0,44  
  -0,4   0,51       0,5   0,55       0,5   0,48      -0,3   0,59      -0,3   0,51      -0,4   0,42  
  -0,3   0,49       0,6   0,53       0,6   0,44      -0,2   0,57      -0,2   0,48      -0,3   0,40  
  -0,2   0,46       0,7   0,51       0,7   0,43      -0,1   0,54      -0,1   0,46      -0,2   0,38  
  -0,1   0,43       0,8   0,47       0,8   0,42       0,0   0,51       0,0   0,44      -0,1   0,35  
   0,0   0,40       0,9   0,33       0,9   0,28       0,1   0,48       0,1   0,42       0,0   0,33  
   0,1   0,38       1,0   0,28       1,0   0,24       0,2   0,46       0,2   0,40       0,1   0,31  
   0,2   0,35       1,1   0,24       1,1   0,21       0,3   0,41       0,3   0,38       0,2   0,29  
   0,3   0,33       1,2   0,23       1,2   0,20       0,4   0,38       0,4   0,36       0,3   0,28  
   0,4   0,31       1,3   0,22       1,3   0,19       0,5   0,36       0,5   0,31       0,4   0,26  
   0,5   0,30       1,4   0,21       1,4   0,19       0,6   0,33       0,6   0,30       0,5   0,22  
   0,6   0,28       1,5   0,18       1,5   0,18       0,7   0,28       0,7   0,27       0,6   0,21  
   0,7   0,25       1,6   0,18       1,6   0,18       0,8   0,24       0,8   0,24       0,7   0,18  
   0,8   0,19       1,7   0,17       1,7   0,18       0,9   0,20       0,9   0,18       0,8   0,16  
   0,9   0,18       1,8   0,17       1,8   0,18       1,0   0,20       1,0   0,18       0,9   0,12  
   1,0   0,18       1,9   0,17       1,9   0,18       1,1   0,18       1,1   0,16       1,0   0,12  
   1,1   0,15       2,0   0,17       2,0   0,18       1,2   0,15       1,2   0,13       1,1   0,11  
   1,2   0,12       2,1   0,17       2,1   0,18       1,3   0,14       1,3   0,13       1,2   0,08  
   1,3   0,11       2,2   0,17       2,2   0,18       1,4   0,14       1,4   0,13       1,3   0,08  
   1,4   0,11       2,3   0,17       2,3   0,18       1,5   0,13       1,5   0,12       1,4   0,08  
   1,5   0,08       2,4   0,14       2,4   0,16       1,6   0,12       1,6   0,11       1,5   0,07  
   1,6   0,08       2,5   0,14       2,5   0,16       1,7   0,11       1,7   0,11       1,6   0,07  
   1,7   0,07       2,6   0,15       2,6   0,15       1,8   0,11       1,8   0,11       1,7   0,07  
   1,8   0,07       2,7   0,15       2,7   0,15       1,9   0,11       1,9   0,10       1,8   0,07  
   1,9   0,07       2,8   0,13       2,8   0,14       2,0   0,08       2,0   0,08       1,9   0,07  
   2,0   0,06       2,9   0,12       2,9   0,13       2,1   0,08       2,1   0,08       2,0   0,06  
   2,1   0,06       3,0   0,12       3,0   0,13       2,2   0,06       2,2   0,06       2,1   0,06  
   2,2   0,04       3,1   0,11       3,1   0,12       2,3   0,06       2,3   0,06       2,2   0,04  
   2,3   0,04       3,2   0,11       3,2   0,12       2,4   0,05       2,4   0,05       2,3   0,04  

  

 19   1,2   0,66     20   1,2   0,67     21   1,1   0,66     22   0,4   0,62     23   1,2   0,68     24   1,2   0,69  
   1,3   0,57       1,3   0,58       1,2   0,66       0,5   0,59       1,3   0,57       1,3   0,58  
   1,4   0,53       1,4   0,56       1,3   0,57       0,6   0,59       1,4   0,54       1,4   0,56  
   1,5   0,51       1,5   0,54       1,4   0,54       0,7   0,59       1,5   0,52       1,5   0,54  
   1,6   0,50       1,6   0,53       1,5   0,52       0,8   0,60       1,6   0,50       1,6   0,53  
   1,7   0,48       1,7   0,52       1,6   0,50       0,9   0,59       1,7   0,49       1,7   0,53  
   1,8   0,48       1,8   0,52       1,7   0,49       1,0   0,45       1,8   0,48       1,8   0,52  
   1,9   0,47       1,9   0,51       1,8   0,48       1,1   0,40       1,9   0,47       1,9   0,51  
   2,0   0,46       2,0   0,51       1,9   0,47       1,2   0,37       2,0   0,46       2,0   0,51  
   2,1   0,45       2,1   0,50       2,0   0,46       1,3   0,35       2,1   0,46       2,1   0,50  
   2,2   0,45       2,2   0,49       2,1   0,45       1,4   0,34       2,2   0,45       2,2   0,49  
   2,3   0,44       2,3   0,49       2,2   0,45       1,5   0,33       2,3   0,44       2,3   0,49  
   2,4   0,40       2,4   0,44       2,3   0,44       1,6   0,33       2,4   0,36       2,4   0,38  
   2,5   0,36       2,5   0,38       2,4   0,40       1,7   0,33       2,5   0,36       2,5   0,38  
   2,6   0,35       2,6   0,38       2,5   0,35       1,8   0,33       2,6   0,35       2,6   0,37  
   2,7   0,35       2,7   0,37       2,6   0,35       1,9   0,33       2,7   0,35       2,7   0,37  
   2,8   0,27       2,8   0,27       2,7   0,34       2,0   0,32       2,8   0,30       2,8   0,30  
   2,9   0,25       2,9   0,25       2,8   0,26       2,1   0,32       2,9   0,28       2,9   0,28  
   3,0   0,25       3,0   0,25       2,9   0,25       2,2   0,32       3,0   0,28       3,0   0,28  
   3,1   0,23       3,1   0,23       3,0   0,25       2,3   0,32       3,1   0,21       3,1   0,21  
   3,2   0,23       3,2   0,23       3,1   0,21       2,4   0,27       3,2   0,21       3,2   0,21  
   3,3   0,19       3,3   0,18       3,2   0,21       2,5   0,27       3,3   0,18       3,3   0,18  
   3,4   0,19       3,4   0,18       3,3   0,18       2,6   0,26       3,4   0,18       3,4   0,17  
   3,5   0,16       3,5   0,15       3,4   0,18       2,7   0,26       3,5   0,14       3,5   0,13  
   3,6   0,15       3,6   0,14       3,5   0,15       2,8   0,23       3,6   0,12       3,6   0,11  
   3,7   0,13       3,7   0,12       3,6   0,14       2,9   0,22       3,7   0,12       3,7   0,11  
   3,8   0,13       3,8   0,12       3,7   0,12       3,0   0,22       3,8   0,13       3,8   0,11  
   3,9   0,14       3,9   0,12       3,8   0,12       3,1   0,18       3,9   0,13       3,9   0,11  
   4,0   0,14       4,0   0,12       3,9   0,12       3,2   0,18       4,0   0,13       4,0   0,11  
   4,1   0,13       4,1   0,11       4,0   0,12       3,3   0,15       4,1   0,12       4,1   0,11  

  

 25   1,2   0,69     26   0,7   0,65     27   0,9   0,61     28   1,2   0,67     29   1,2   0,69     30   1,2   0,69  
   1,3   0,58       0,8   0,64       1,0   0,46       1,3   0,56       1,3   0,58       1,3   0,57  
   1,4   0,55       0,9   0,64       1,1   0,41       1,4   0,53       1,4   0,55       1,4   0,54  
   1,5   0,52       1,0   0,45       1,2   0,39       1,5   0,51       1,5   0,54       1,5   0,52  
   1,6   0,50       1,1   0,40       1,3   0,37       1,6   0,50       1,6   0,52       1,6   0,50  
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 Relazione geotecnica e sismica Pag. 123/42 
  

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 4  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   1,7   0,49       1,2   0,37       1,4   0,36       1,7   0,48       1,7   0,51       1,7   0,49  
   1,8   0,48       1,3   0,34       1,5   0,35       1,8   0,47       1,8   0,50       1,8   0,48  
   1,9   0,47       1,4   0,33       1,6   0,34       1,9   0,46       1,9   0,50       1,9   0,47  
   2,0   0,47       1,5   0,33       1,7   0,33       2,0   0,46       2,0   0,49       2,0   0,46  
   2,1   0,45       1,6   0,32       1,8   0,33       2,1   0,45       2,1   0,48       2,1   0,45  
   2,2   0,45       1,7   0,32       1,9   0,32       2,2   0,44       2,2   0,47       2,2   0,43  
   2,3   0,44       1,8   0,32       2,0   0,32       2,3   0,43       2,3   0,46       2,3   0,43  
   2,4   0,36       1,9   0,31       2,1   0,31       2,4   0,35       2,4   0,36       2,4   0,35  
   2,5   0,35       2,0   0,31       2,2   0,31       2,5   0,34       2,5   0,36       2,5   0,34  
   2,6   0,35       2,1   0,31       2,3   0,30       2,6   0,33       2,6   0,35       2,6   0,33  
   2,7   0,34       2,2   0,31       2,4   0,25       2,7   0,33       2,7   0,34       2,7   0,32  
   2,8   0,29       2,3   0,31       2,5   0,25       2,8   0,28       2,8   0,28       2,8   0,27  
   2,9   0,28       2,4   0,26       2,6   0,24       2,9   0,25       2,9   0,26       2,9   0,24  
   3,0   0,27       2,5   0,25       2,7   0,23       3,0   0,25       3,0   0,26       3,0   0,24  
   3,1   0,20       2,6   0,25       2,8   0,20       3,1   0,19       3,1   0,20       3,1   0,18  
   3,2   0,20       2,7   0,25       2,9   0,18       3,2   0,19       3,2   0,20       3,2   0,18  
   3,3   0,17       2,8   0,22       3,0   0,18       3,3   0,15       3,3   0,15       3,3   0,14  
   3,4   0,17       2,9   0,21       3,1   0,15       3,4   0,15       3,4   0,15       3,4   0,14  
   3,5   0,13       3,0   0,21       3,2   0,15       3,5   0,13       3,5   0,12       3,5   0,11  
   3,6   0,11       3,1   0,17       3,3   0,12       3,6   0,11       3,6   0,10       3,6   0,10  
   3,7   0,11       3,2   0,17       3,4   0,13       3,7   0,11       3,7   0,10       3,7   0,10  
   3,8   0,11       3,3   0,15       3,5   0,11       3,8   0,11       3,8   0,11       3,8   0,10  
   3,9   0,11       3,4   0,15       3,6   0,10       3,9   0,11       3,9   0,10       3,9   0,10  
   4,0   0,11       3,5   0,13       3,7   0,10       4,0   0,11       4,0   0,10       4,0   0,10  
   4,1   0,11       3,6   0,11       3,8   0,10       4,1   0,11       4,1   0,10       4,1   0,10  

  

 31   0,9   0,63     32   0,4   0,61     33   1,2   0,65     34   1,2   0,66     35   1,2   0,66     36   0,4   0,63  
   1,0   0,47       0,5   0,60       1,3   0,52       1,3   0,54       1,3   0,53       0,5   0,61  
   1,1   0,42       0,6   0,59       1,4   0,49       1,4   0,51       1,4   0,50       0,6   0,61  
   1,2   0,39       0,7   0,59       1,5   0,47       1,5   0,49       1,5   0,47       0,7   0,61  
   1,3   0,37       0,8   0,59       1,6   0,44       1,6   0,47       1,6   0,45       0,8   0,61  
   1,4   0,35       0,9   0,59       1,7   0,43       1,7   0,46       1,7   0,43       0,9   0,61  
   1,5   0,34       1,0   0,43       1,8   0,41       1,8   0,45       1,8   0,42       1,0   0,43  
   1,6   0,34       1,1   0,37       1,9   0,40       1,9   0,44       1,9   0,40       1,1   0,38  
   1,7   0,32       1,2   0,34       2,0   0,39       2,0   0,43       2,0   0,39       1,2   0,34  
   1,8   0,31       1,3   0,32       2,1   0,38       2,1   0,42       2,1   0,38       1,3   0,32  
   1,9   0,31       1,4   0,31       2,2   0,37       2,2   0,41       2,2   0,37       1,4   0,31  
   2,0   0,30       1,5   0,30       2,3   0,36       2,3   0,40       2,3   0,36       1,5   0,29  
   2,1   0,30       1,6   0,29       2,4   0,30       2,4   0,32       2,4   0,30       1,6   0,28  
   2,2   0,29       1,7   0,29       2,5   0,30       2,5   0,32       2,5   0,30       1,7   0,28  
   2,3   0,29       1,8   0,28       2,6   0,29       2,6   0,31       2,6   0,29       1,8   0,27  
   2,4   0,24       1,9   0,28       2,7   0,29       2,7   0,30       2,7   0,28       1,9   0,27  
   2,5   0,24       2,0   0,27       2,8   0,24       2,8   0,24       2,8   0,23       2,0   0,26  
   2,6   0,23       2,1   0,27       2,9   0,22       2,9   0,22       2,9   0,21       2,1   0,26  
   2,7   0,23       2,2   0,27       3,0   0,22       3,0   0,22       3,0   0,21       2,2   0,26  
   2,8   0,19       2,3   0,26       3,1   0,17       3,1   0,17       3,1   0,17       2,3   0,25  
   2,9   0,18       2,4   0,23       3,2   0,17       3,2   0,17       3,2   0,16       2,4   0,22  
   3,0   0,18       2,5   0,23       3,3   0,15       3,3   0,14       3,3   0,14       2,5   0,21  
   3,1   0,15       2,6   0,21       3,4   0,15       3,4   0,14       3,4   0,14       2,6   0,21  
   3,2   0,15       2,7   0,20       3,5   0,12       3,5   0,11       3,5   0,11       2,7   0,20  
   3,3   0,12       2,8   0,17       3,6   0,11       3,6   0,10       3,6   0,09       2,8   0,17  
   3,4   0,13       2,9   0,16       3,7   0,10       3,7   0,10       3,7   0,10       2,9   0,16  
   3,5   0,11       3,0   0,16       3,8   0,11       3,8   0,10       3,8   0,10       3,0   0,16  
   3,6   0,10       3,1   0,14       3,9   0,11       3,9   0,10       3,9   0,10       3,1   0,13  
   3,7   0,10       3,2   0,14       4,0   0,11       4,0   0,10       4,0   0,10       3,2   0,13  
   3,8   0,10       3,3   0,12       4,1   0,10       4,1   0,09       4,1   0,09       3,3   0,12  

  

 37   0,8   0,57     38   0,9   0,57     39   0,8   0,59     40   0,4   0,64     41   1,0   0,62     42   0,5   0,63  
   0,9   0,57       1,0   0,42       0,9   0,59       0,5   0,64       1,1   0,43       0,6   0,61  
   1,0   0,42       1,1   0,37       1,0   0,43       0,6   0,64       1,2   0,40       0,7   0,61  
   1,1   0,37       1,2   0,34       1,1   0,37       0,7   0,64       1,3   0,37       0,8   0,61  
   1,2   0,33       1,3   0,32       1,2   0,34       0,8   0,62       1,4   0,36       0,9   0,60  
   1,3   0,31       1,4   0,31       1,3   0,31       0,9   0,62       1,5   0,35       1,0   0,60  
   1,4   0,29       1,5   0,30       1,4   0,29       1,0   0,59       1,6   0,33       1,1   0,42  
   1,5   0,28       1,6   0,29       1,5   0,28       1,1   0,40       1,7   0,33       1,2   0,38  
   1,6   0,28       1,7   0,29       1,6   0,28       1,2   0,36       1,8   0,33       1,3   0,36  
   1,7   0,27       1,8   0,29       1,7   0,27       1,3   0,32       1,9   0,31       1,4   0,33  
   1,8   0,26       1,9   0,28       1,8   0,27       1,4   0,30       2,0   0,31       1,5   0,32  
   1,9   0,26       2,0   0,28       1,9   0,26       1,5   0,29       2,1   0,30       1,6   0,32  
   2,0   0,25       2,1   0,28       2,0   0,25       1,6   0,28       2,2   0,29       1,7   0,32  
   2,1   0,25       2,2   0,28       2,1   0,25       1,7   0,28       2,3   0,29       1,8   0,31  
   2,2   0,25       2,3   0,27       2,2   0,25       1,8   0,27       2,4   0,29       1,9   0,31  
   2,3   0,25       2,4   0,23       2,3   0,25       1,9   0,26       2,5   0,24       2,0   0,31  
   2,4   0,21       2,5   0,22       2,4   0,21       2,0   0,26       2,6   0,23       2,1   0,30  
   2,5   0,21       2,6   0,22       2,5   0,20       2,1   0,26       2,7   0,23       2,2   0,30  
   2,6   0,20       2,7   0,21       2,6   0,20       2,2   0,26       2,8   0,16       2,3   0,30  
   2,7   0,20       2,8   0,18       2,7   0,20       2,3   0,25       2,9   0,16       2,4   0,30  
   2,8   0,18       2,9   0,17       2,8   0,17       2,4   0,25       3,0   0,16       2,5   0,26  
   2,9   0,16       3,0   0,17       2,9   0,16       2,5   0,21       3,1   0,16       2,6   0,25  
   3,0   0,16       3,1   0,14       3,0   0,16       2,6   0,21       3,2   0,16       2,7   0,25  
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 Relazione geotecnica e sismica Pag. 124/42 
  

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 4  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   3,1   0,14       3,2   0,14       3,1   0,13       2,7   0,21       3,3   0,14       2,8   0,18  
   3,2   0,14       3,3   0,11       3,2   0,13       2,8   0,14       3,4   0,14       2,9   0,18  
   3,3   0,12       3,4   0,11       3,3   0,11       2,9   0,14       3,5   0,12       3,0   0,18  
   3,4   0,12       3,5   0,10       3,4   0,11       3,0   0,14       3,6   0,12       3,1   0,18  
   3,5   0,10       3,6   0,09       3,5   0,10       3,1   0,14       3,7   0,09       3,2   0,18  
   3,6   0,10       3,7   0,09       3,6   0,09       3,2   0,15       3,8   0,09       3,3   0,16  
   3,7   0,10       3,8   0,09       3,7   0,09       3,3   0,13       3,9   0,10       3,4   0,16  

  

 43   0,8   0,58     44   1,2   0,63     45   1,2   0,65     46   1,2   0,65     47   1,0   0,56     48   1,2   0,64  
   0,9   0,58       1,3   0,56       1,3   0,58       1,3   0,58       1,1   0,39       1,3   0,57  
   1,0   0,58       1,4   0,52       1,4   0,55       1,4   0,55       1,2   0,35       1,4   0,53  
   1,1   0,39       1,5   0,48       1,5   0,52       1,5   0,53       1,3   0,32       1,5   0,50  
   1,2   0,35       1,6   0,46       1,6   0,50       1,6   0,50       1,4   0,31       1,6   0,49  
   1,3   0,31       1,7   0,44       1,7   0,49       1,7   0,49       1,5   0,30       1,7   0,47  
   1,4   0,29       1,8   0,42       1,8   0,48       1,8   0,48       1,6   0,29       1,8   0,46  
   1,5   0,28       1,9   0,41       1,9   0,47       1,9   0,47       1,7   0,29       1,9   0,45  
   1,6   0,27       2,0   0,40       2,0   0,46       2,0   0,46       1,8   0,28       2,0   0,44  
   1,7   0,27       2,1   0,38       2,1   0,45       2,1   0,45       1,9   0,28       2,1   0,43  
   1,8   0,26       2,2   0,38       2,2   0,44       2,2   0,44       2,0   0,28       2,2   0,42  
   1,9   0,25       2,3   0,37       2,3   0,43       2,3   0,44       2,1   0,27       2,3   0,41  
   2,0   0,25       2,4   0,36       2,4   0,42       2,4   0,43       2,2   0,27       2,4   0,40  
   2,1   0,25       2,5   0,30       2,5   0,34       2,5   0,36       2,3   0,27       2,5   0,32  
   2,2   0,24       2,6   0,29       2,6   0,33       2,6   0,35       2,4   0,27       2,6   0,31  
   2,3   0,24       2,7   0,28       2,7   0,33       2,7   0,34       2,5   0,22       2,7   0,31  
   2,4   0,24       2,8   0,17       2,8   0,20       2,8   0,22       2,6   0,21       2,8   0,18  
   2,5   0,19       2,9   0,17       2,9   0,20       2,9   0,22       2,7   0,21       2,9   0,18  
   2,6   0,19       3,0   0,17       3,0   0,20       3,0   0,22       2,8   0,14       3,0   0,18  
   2,7   0,19       3,1   0,17       3,1   0,20       3,1   0,21       2,9   0,14       3,1   0,18  
   2,8   0,13       3,2   0,17       3,2   0,20       3,2   0,21       3,0   0,14       3,2   0,18  
   2,9   0,13       3,3   0,15       3,3   0,16       3,3   0,19       3,1   0,14       3,3   0,15  
   3,0   0,13       3,4   0,15       3,4   0,16       3,4   0,19       3,2   0,14       3,4   0,15  
   3,1   0,13       3,5   0,11       3,5   0,13       3,5   0,14       3,3   0,12       3,5   0,12  
   3,2   0,13       3,6   0,12       3,6   0,13       3,6   0,14       3,4   0,12       3,6   0,12  
   3,3   0,11       3,7   0,09       3,7   0,09       3,7   0,11       3,5   0,10       3,7   0,09  
   3,4   0,12       3,8   0,09       3,8   0,09       3,8   0,11       3,6   0,10       3,8   0,09  
   3,5   0,10       3,9   0,09       3,9   0,09       3,9   0,11       3,7   0,08       3,9   0,09  
   3,6   0,10       4,0   0,09       4,0   0,10       4,0   0,11       3,8   0,08       4,0   0,09  
   3,7   0,08       4,1   0,09       4,1   0,10       4,1   0,11       3,9   0,08       4,1   0,09  

  

 49   1,2   0,65     50   1,2   0,65     51   0,8   0,57     52   1,2   0,62     53   1,2   0,64     54   1,2   0,64  
   1,3   0,59       1,3   0,59       0,9   0,57       1,3   0,55       1,3   0,57       1,3   0,58  
   1,4   0,56       1,4   0,56       1,0   0,56       1,4   0,50       1,4   0,54       1,4   0,54  
   1,5   0,54       1,5   0,54       1,1   0,38       1,5   0,48       1,5   0,52       1,5   0,52  
   1,6   0,53       1,6   0,53       1,2   0,34       1,6   0,46       1,6   0,50       1,6   0,50  
   1,7   0,52       1,7   0,52       1,3   0,31       1,7   0,44       1,7   0,49       1,7   0,48  
   1,8   0,51       1,8   0,51       1,4   0,30       1,8   0,42       1,8   0,47       1,8   0,48  
   1,9   0,50       1,9   0,51       1,5   0,28       1,9   0,41       1,9   0,47       1,9   0,47  
   2,0   0,49       2,0   0,50       1,6   0,27       2,0   0,40       2,0   0,46       2,0   0,46  
   2,1   0,48       2,1   0,49       1,7   0,27       2,1   0,39       2,1   0,45       2,1   0,45  
   2,2   0,47       2,2   0,49       1,8   0,26       2,2   0,38       2,2   0,44       2,2   0,45  
   2,3   0,47       2,3   0,48       1,9   0,26       2,3   0,37       2,3   0,43       2,3   0,44  
   2,4   0,46       2,4   0,48       2,0   0,25       2,4   0,36       2,4   0,42       2,4   0,43  
   2,5   0,36       2,5   0,38       2,1   0,25       2,5   0,30       2,5   0,35       2,5   0,36  
   2,6   0,35       2,6   0,37       2,2   0,24       2,6   0,29       2,6   0,34       2,6   0,35  
   2,7   0,35       2,7   0,37       2,3   0,24       2,7   0,29       2,7   0,33       2,7   0,35  
   2,8   0,21       2,8   0,23       2,4   0,24       2,8   0,18       2,8   0,21       2,8   0,23  
   2,9   0,21       2,9   0,23       2,5   0,20       2,9   0,18       2,9   0,21       2,9   0,23  
   3,0   0,21       3,0   0,23       2,6   0,20       3,0   0,18       3,0   0,21       3,0   0,23  
   3,1   0,21       3,1   0,22       2,7   0,19       3,1   0,18       3,1   0,20       3,1   0,22  
   3,2   0,21       3,2   0,22       2,8   0,13       3,2   0,18       3,2   0,20       3,2   0,22  
   3,3   0,18       3,3   0,20       2,9   0,13       3,3   0,15       3,3   0,17       3,3   0,20  
   3,4   0,18       3,4   0,20       3,0   0,14       3,4   0,16       3,4   0,17       3,4   0,20  
   3,5   0,14       3,5   0,14       3,1   0,14       3,5   0,12       3,5   0,14       3,5   0,15  
   3,6   0,14       3,6   0,14       3,2   0,14       3,6   0,12       3,6   0,14       3,6   0,15  
   3,7   0,10       3,7   0,11       3,3   0,12       3,7   0,10       3,7   0,10       3,7   0,12  
   3,8   0,10       3,8   0,11       3,4   0,12       3,8   0,10       3,8   0,10       3,8   0,12  
   3,9   0,10       3,9   0,11       3,5   0,10       3,9   0,10       3,9   0,11       3,9   0,13  
   4,0   0,10       4,0   0,11       3,6   0,11       4,0   0,10       4,0   0,11       4,0   0,13  
   4,1   0,10       4,1   0,11       3,7   0,08       4,1   0,09       4,1   0,10       4,1   0,12  

  

 55   0,4   0,61     56   1,0   0,60     57   0,4   0,61                                                              
   0,5   0,59       1,1   0,43       0,5   0,59                                                     
   0,6   0,58       1,2   0,40       0,6   0,59                                                     
   0,7   0,58       1,3   0,37       0,7   0,58                                                     
   0,8   0,58       1,4   0,36       0,8   0,59                                                     
   0,9   0,57       1,5   0,35       0,9   0,59                                                     
   1,0   0,57       1,6   0,34       1,0   0,59                                                     
   1,1   0,39       1,7   0,34       1,1   0,42                                                     
   1,2   0,35       1,8   0,33       1,2   0,38                                                     
   1,3   0,33       1,9   0,32       1,3   0,36                                                     
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STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 4  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   1,4   0,31       2,0   0,32       1,4   0,34                                                     
   1,5   0,30       2,1   0,32       1,5   0,33                                                     
   1,6   0,29       2,2   0,31       1,6   0,33                                                     
   1,7   0,28       2,3   0,31       1,7   0,33                                                     
   1,8   0,28       2,4   0,30       1,8   0,32                                                     
   1,9   0,27       2,5   0,25       1,9   0,32                                                     
   2,0   0,27       2,6   0,24       2,0   0,32                                                     
   2,1   0,27       2,7   0,24       2,1   0,32                                                     
   2,2   0,26       2,8   0,16       2,2   0,32                                                     
   2,3   0,26       2,9   0,16       2,3   0,32                                                     
   2,4   0,26       3,0   0,16       2,4   0,32                                                     
   2,5   0,22       3,1   0,16       2,5   0,27                                                     
   2,6   0,21       3,2   0,16       2,6   0,26                                                     
   2,7   0,21       3,3   0,14       2,7   0,26                                                     
   2,8   0,15       3,4   0,14       2,8   0,19                                                     
   2,9   0,15       3,5   0,12       2,9   0,19                                                     
   3,0   0,15       3,6   0,12       3,0   0,19                                                     
   3,1   0,15       3,7   0,10       3,1   0,19                                                     
   3,2   0,15       3,8   0,10       3,2   0,18                                                     
   3,3   0,13       3,9   0,10       3,3   0,17                                                     

  

 

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 5  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

  1  -0,6   0,45      2  -0,5   0,53      3  -0,5   0,60      4   0,3   0,50      5   0,3   0,55      6  -0,6   0,54  
  -0,5   0,44      -0,4   0,52      -0,4   0,59       0,4   0,48       0,4   0,55      -0,5   0,53  
  -0,4   0,42      -0,3   0,50      -0,3   0,57       0,5   0,47       0,5   0,53      -0,4   0,50  
  -0,3   0,40      -0,2   0,48      -0,2   0,54       0,6   0,42       0,6   0,51      -0,3   0,47  
  -0,2   0,37      -0,1   0,46      -0,1   0,52       0,7   0,41       0,7   0,49      -0,2   0,45  
  -0,1   0,35       0,0   0,43       0,0   0,49       0,8   0,40       0,8   0,45      -0,1   0,42  
   0,0   0,33       0,1   0,41       0,1   0,47       0,9   0,30       0,9   0,35       0,0   0,39  
   0,1   0,31       0,2   0,39       0,2   0,44       1,0   0,25       1,0   0,29       0,1   0,37  
   0,2   0,29       0,3   0,37       0,3   0,40       1,1   0,22       1,1   0,25       0,2   0,35  
   0,3   0,27       0,4   0,35       0,4   0,36       1,2   0,19       1,2   0,22       0,3   0,33  
   0,4   0,26       0,5   0,31       0,5   0,35       1,3   0,19       1,3   0,21       0,4   0,31  
   0,5   0,21       0,6   0,29       0,6   0,32       1,4   0,18       1,4   0,20       0,5   0,29  
   0,6   0,20       0,7   0,27       0,7   0,27       1,5   0,17       1,5   0,17       0,6   0,28  
   0,7   0,18       0,8   0,24       0,8   0,24       1,6   0,17       1,6   0,17       0,7   0,25  
   0,8   0,17       0,9   0,18       0,9   0,20       1,7   0,17       1,7   0,16       0,8   0,21  
   0,9   0,12       1,0   0,17       1,0   0,19       1,8   0,17       1,8   0,16       0,9   0,18  
   1,0   0,12       1,1   0,17       1,1   0,18       1,9   0,17       1,9   0,16       1,0   0,17  
   1,1   0,11       1,2   0,15       1,2   0,16       2,0   0,17       2,0   0,16       1,1   0,15  
   1,2   0,10       1,3   0,13       1,3   0,14       2,1   0,17       2,1   0,16       1,2   0,14  
   1,3   0,08       1,4   0,13       1,4   0,13       2,2   0,17       2,2   0,16       1,3   0,11  
   1,4   0,08       1,5   0,12       1,5   0,13       2,3   0,17       2,3   0,16       1,4   0,11  
   1,5   0,07       1,6   0,10       1,6   0,11       2,4   0,17       2,4   0,16       1,5   0,08  
   1,6   0,07       1,7   0,10       1,7   0,10       2,5   0,15       2,5   0,14       1,6   0,07  
   1,7   0,07       1,8   0,10       1,8   0,10       2,6   0,15       2,6   0,14       1,7   0,07  
   1,8   0,07       1,9   0,10       1,9   0,10       2,7   0,14       2,7   0,14       1,8   0,07  
   1,9   0,06       2,0   0,08       2,0   0,08       2,8   0,11       2,8   0,10       1,9   0,06  
   2,0   0,06       2,1   0,08       2,1   0,08       2,9   0,11       2,9   0,10       2,0   0,06  
   2,1   0,06       2,2   0,05       2,2   0,06       3,0   0,11       3,0   0,10       2,1   0,06  
   2,2   0,04       2,3   0,06       2,3   0,06       3,1   0,11       3,1   0,11       2,2   0,04  
   2,3   0,04       2,4   0,05       2,4   0,05       3,2   0,12       3,2   0,11       2,3   0,03  

  

  7  -0,5   0,60      8   0,3   0,58      9   0,3   0,54     10  -0,5   0,70     11  -0,5   0,61     12  -0,5   0,51  
  -0,4   0,59       0,4   0,58       0,4   0,54      -0,4   0,70      -0,4   0,61      -0,4   0,49  
  -0,3   0,57       0,5   0,56       0,5   0,50      -0,3   0,68      -0,3   0,59      -0,3   0,48  
  -0,2   0,54       0,6   0,55       0,6   0,48      -0,2   0,66      -0,2   0,57      -0,2   0,46  
  -0,1   0,52       0,7   0,54       0,7   0,47      -0,1   0,64      -0,1   0,55      -0,1   0,44  
   0,0   0,49       0,8   0,54       0,8   0,45       0,0   0,61       0,0   0,53       0,0   0,42  
   0,1   0,47       0,9   0,53       0,9   0,44       0,1   0,58       0,1   0,51       0,1   0,40  
   0,2   0,44       1,0   0,53       1,0   0,45       0,2   0,56       0,2   0,49       0,2   0,38  
   0,3   0,42       1,1   0,43       1,1   0,40       0,3   0,51       0,3   0,46       0,3   0,36  
   0,4   0,40       1,2   0,39       1,2   0,36       0,4   0,49       0,4   0,45       0,4   0,34  
   0,5   0,38       1,3   0,37       1,3   0,34       0,5   0,45       0,5   0,41       0,5   0,31  
   0,6   0,37       1,4   0,36       1,4   0,33       0,6   0,42       0,6   0,40       0,6   0,30  
   0,7   0,29       1,5   0,35       1,5   0,32       0,7   0,34       0,7   0,31       0,7   0,22  
   0,8   0,27       1,6   0,32       1,6   0,32       0,8   0,29       0,8   0,29       0,8   0,20  
   0,9   0,26       1,7   0,31       1,7   0,32       0,9   0,28       0,9   0,27       0,9   0,18  
   1,0   0,25       1,8   0,30       1,8   0,32       1,0   0,27       1,0   0,24       1,0   0,16  
   1,1   0,20       1,9   0,30       1,9   0,32       1,1   0,26       1,1   0,24       1,1   0,16  
   1,2   0,14       2,0   0,30       2,0   0,32       1,2   0,17       1,2   0,16       1,2   0,10  
   1,3   0,13       2,1   0,30       2,1   0,31       1,3   0,16       1,3   0,15       1,3   0,10  
   1,4   0,13       2,2   0,30       2,2   0,31       1,4   0,16       1,4   0,15       1,4   0,10  
   1,5   0,13       2,3   0,29       2,3   0,31       1,5   0,16       1,5   0,15       1,5   0,10  
   1,6   0,10       2,4   0,27       2,4   0,29       1,6   0,14       1,6   0,13       1,6   0,09  
   1,7   0,08       2,5   0,25       2,5   0,27       1,7   0,13       1,7   0,13       1,7   0,08  
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STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 5  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   1,8   0,08       2,6   0,25       2,6   0,26       1,8   0,13       1,8   0,13       1,8   0,09  
   1,9   0,08       2,7   0,25       2,7   0,26       1,9   0,13       1,9   0,13       1,9   0,09  
   2,0   0,08       2,8   0,20       2,8   0,21       2,0   0,11       2,0   0,11       2,0   0,08  
   2,1   0,08       2,9   0,19       2,9   0,20       2,1   0,11       2,1   0,10       2,1   0,08  
   2,2   0,05       3,0   0,19       3,0   0,20       2,2   0,08       2,2   0,08       2,2   0,06  
   2,3   0,05       3,1   0,18       3,1   0,19       2,3   0,09       2,3   0,08       2,3   0,06  
   2,4   0,05       3,2   0,18       3,2   0,19       2,4   0,08       2,4   0,08       2,4   0,06  

  

 13  -0,6   0,55     14   0,3   0,56     15   0,3   0,51     16  -0,5   0,62     17  -0,5   0,53     18  -0,6   0,45  
  -0,5   0,53       0,4   0,56       0,4   0,49      -0,4   0,61      -0,4   0,52      -0,5   0,44  
  -0,4   0,51       0,5   0,54       0,5   0,48      -0,3   0,59      -0,3   0,50      -0,4   0,42  
  -0,3   0,48       0,6   0,52       0,6   0,43      -0,2   0,56      -0,2   0,48      -0,3   0,40  
  -0,2   0,45       0,7   0,51       0,7   0,42      -0,1   0,53      -0,1   0,46      -0,2   0,37  
  -0,1   0,42       0,8   0,47       0,8   0,41       0,0   0,51       0,0   0,43      -0,1   0,35  
   0,0   0,40       0,9   0,33       0,9   0,28       0,1   0,48       0,1   0,41       0,0   0,33  
   0,1   0,37       1,0   0,28       1,0   0,23       0,2   0,46       0,2   0,39       0,1   0,31  
   0,2   0,35       1,1   0,24       1,1   0,21       0,3   0,41       0,3   0,37       0,2   0,29  
   0,3   0,33       1,2   0,22       1,2   0,19       0,4   0,37       0,4   0,36       0,3   0,27  
   0,4   0,31       1,3   0,21       1,3   0,19       0,5   0,36       0,5   0,31       0,4   0,26  
   0,5   0,29       1,4   0,21       1,4   0,18       0,6   0,33       0,6   0,29       0,5   0,21  
   0,6   0,28       1,5   0,18       1,5   0,18       0,7   0,28       0,7   0,27       0,6   0,20  
   0,7   0,25       1,6   0,18       1,6   0,18       0,8   0,24       0,8   0,24       0,7   0,18  
   0,8   0,19       1,7   0,17       1,7   0,18       0,9   0,20       0,9   0,18       0,8   0,15  
   0,9   0,18       1,8   0,17       1,8   0,18       1,0   0,20       1,0   0,18       0,9   0,12  
   1,0   0,17       1,9   0,17       1,9   0,18       1,1   0,18       1,1   0,16       1,0   0,12  
   1,1   0,14       2,0   0,17       2,0   0,18       1,2   0,15       1,2   0,13       1,1   0,11  
   1,2   0,12       2,1   0,17       2,1   0,18       1,3   0,14       1,3   0,13       1,2   0,08  
   1,3   0,11       2,2   0,17       2,2   0,18       1,4   0,14       1,4   0,13       1,3   0,08  
   1,4   0,11       2,3   0,17       2,3   0,18       1,5   0,13       1,5   0,12       1,4   0,08  
   1,5   0,08       2,4   0,14       2,4   0,15       1,6   0,11       1,6   0,11       1,5   0,07  
   1,6   0,08       2,5   0,14       2,5   0,15       1,7   0,11       1,7   0,11       1,6   0,07  
   1,7   0,07       2,6   0,14       2,6   0,15       1,8   0,11       1,8   0,10       1,7   0,07  
   1,8   0,07       2,7   0,14       2,7   0,15       1,9   0,11       1,9   0,10       1,8   0,07  
   1,9   0,07       2,8   0,13       2,8   0,13       2,0   0,08       2,0   0,08       1,9   0,06  
   2,0   0,06       2,9   0,12       2,9   0,13       2,1   0,08       2,1   0,08       2,0   0,06  
   2,1   0,06       3,0   0,12       3,0   0,13       2,2   0,06       2,2   0,06       2,1   0,06  
   2,2   0,04       3,1   0,11       3,1   0,12       2,3   0,06       2,3   0,06       2,2   0,04  
   2,3   0,04       3,2   0,11       3,2   0,12       2,4   0,05       2,4   0,05       2,3   0,04  

  

 19   1,2   0,65     20   1,2   0,66     21   1,1   0,66     22   0,4   0,61     23   1,2   0,67     24   1,2   0,68  
   1,3   0,56       1,3   0,58       1,2   0,65       0,5   0,58       1,3   0,56       1,3   0,57  
   1,4   0,53       1,4   0,55       1,3   0,56       0,6   0,58       1,4   0,53       1,4   0,55  
   1,5   0,51       1,5   0,54       1,4   0,53       0,7   0,58       1,5   0,51       1,5   0,54  
   1,6   0,49       1,6   0,53       1,5   0,51       0,8   0,59       1,6   0,49       1,6   0,53  
   1,7   0,48       1,7   0,52       1,6   0,50       0,9   0,59       1,7   0,48       1,7   0,52  
   1,8   0,47       1,8   0,51       1,7   0,49       1,0   0,44       1,8   0,47       1,8   0,51  
   1,9   0,46       1,9   0,50       1,8   0,48       1,1   0,39       1,9   0,46       1,9   0,51  
   2,0   0,45       2,0   0,50       1,9   0,46       1,2   0,36       2,0   0,46       2,0   0,50  
   2,1   0,45       2,1   0,49       2,0   0,45       1,3   0,35       2,1   0,45       2,1   0,49  
   2,2   0,44       2,2   0,49       2,1   0,45       1,4   0,33       2,2   0,44       2,2   0,49  
   2,3   0,43       2,3   0,48       2,2   0,44       1,5   0,33       2,3   0,43       2,3   0,48  
   2,4   0,39       2,4   0,43       2,3   0,43       1,6   0,33       2,4   0,36       2,4   0,38  
   2,5   0,36       2,5   0,38       2,4   0,39       1,7   0,32       2,5   0,35       2,5   0,37  
   2,6   0,35       2,6   0,37       2,5   0,35       1,8   0,32       2,6   0,35       2,6   0,37  
   2,7   0,35       2,7   0,36       2,6   0,34       1,9   0,32       2,7   0,34       2,7   0,36  
   2,8   0,27       2,8   0,26       2,7   0,34       2,0   0,32       2,8   0,30       2,8   0,30  
   2,9   0,25       2,9   0,25       2,8   0,26       2,1   0,32       2,9   0,28       2,9   0,28  
   3,0   0,25       3,0   0,25       2,9   0,24       2,2   0,32       3,0   0,28       3,0   0,28  
   3,1   0,22       3,1   0,22       3,0   0,24       2,3   0,32       3,1   0,21       3,1   0,21  
   3,2   0,22       3,2   0,22       3,1   0,21       2,4   0,27       3,2   0,21       3,2   0,21  
   3,3   0,19       3,3   0,18       3,2   0,21       2,5   0,27       3,3   0,18       3,3   0,17  
   3,4   0,19       3,4   0,18       3,3   0,18       2,6   0,26       3,4   0,18       3,4   0,17  
   3,5   0,16       3,5   0,15       3,4   0,18       2,7   0,25       3,5   0,14       3,5   0,13  
   3,6   0,15       3,6   0,14       3,5   0,15       2,8   0,22       3,6   0,12       3,6   0,11  
   3,7   0,13       3,7   0,12       3,6   0,14       2,9   0,22       3,7   0,12       3,7   0,11  
   3,8   0,13       3,8   0,12       3,7   0,12       3,0   0,21       3,8   0,12       3,8   0,11  
   3,9   0,13       3,9   0,12       3,8   0,12       3,1   0,18       3,9   0,12       3,9   0,11  
   4,0   0,14       4,0   0,12       3,9   0,12       3,2   0,17       4,0   0,13       4,0   0,11  
   4,1   0,13       4,1   0,11       4,0   0,12       3,3   0,15       4,1   0,12       4,1   0,11  

  

 25   1,2   0,68     26   0,7   0,64     27   0,9   0,60     28   1,2   0,67     29   1,2   0,68     30   1,2   0,68  
   1,3   0,57       0,8   0,63       1,0   0,45       1,3   0,55       1,3   0,57       1,3   0,56  
   1,4   0,54       0,9   0,63       1,1   0,41       1,4   0,52       1,4   0,55       1,4   0,53  
   1,5   0,51       1,0   0,45       1,2   0,38       1,5   0,50       1,5   0,53       1,5   0,51  
   1,6   0,50       1,1   0,39       1,3   0,37       1,6   0,49       1,6   0,52       1,6   0,49  
   1,7   0,49       1,2   0,37       1,4   0,35       1,7   0,48       1,7   0,51       1,7   0,48  
   1,8   0,48       1,3   0,34       1,5   0,34       1,8   0,47       1,8   0,50       1,8   0,47  
   1,9   0,47       1,4   0,33       1,6   0,34       1,9   0,46       1,9   0,49       1,9   0,46  
   2,0   0,46       1,5   0,32       1,7   0,33       2,0   0,45       2,0   0,48       2,0   0,45  
   2,1   0,45       1,6   0,32       1,8   0,32       2,1   0,44       2,1   0,47       2,1   0,44  



Parco Eolico S. Domenico 
Rev.00   
06/2022 

 

 

 

 Relazione geotecnica e sismica Pag. 127/42 
  

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 5  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   2,2   0,44       1,7   0,32       1,9   0,32       2,2   0,43       2,2   0,47       2,2   0,43  
   2,3   0,43       1,8   0,31       2,0   0,31       2,3   0,42       2,3   0,46       2,3   0,42  
   2,4   0,36       1,9   0,31       2,1   0,31       2,4   0,34       2,4   0,36       2,4   0,34  
   2,5   0,35       2,0   0,30       2,2   0,30       2,5   0,34       2,5   0,35       2,5   0,33  
   2,6   0,34       2,1   0,30       2,3   0,30       2,6   0,33       2,6   0,35       2,6   0,33  
   2,7   0,34       2,2   0,30       2,4   0,25       2,7   0,32       2,7   0,34       2,7   0,32  
   2,8   0,29       2,3   0,30       2,5   0,25       2,8   0,27       2,8   0,28       2,8   0,27  
   2,9   0,27       2,4   0,25       2,6   0,24       2,9   0,25       2,9   0,25       2,9   0,24  
   3,0   0,27       2,5   0,25       2,7   0,23       3,0   0,25       3,0   0,25       3,0   0,24  
   3,1   0,20       2,6   0,25       2,8   0,20       3,1   0,19       3,1   0,20       3,1   0,18  
   3,2   0,20       2,7   0,25       2,9   0,18       3,2   0,19       3,2   0,19       3,2   0,18  
   3,3   0,17       2,8   0,22       3,0   0,18       3,3   0,15       3,3   0,15       3,3   0,14  
   3,4   0,17       2,9   0,21       3,1   0,15       3,4   0,15       3,4   0,15       3,4   0,14  
   3,5   0,12       3,0   0,21       3,2   0,15       3,5   0,12       3,5   0,12       3,5   0,11  
   3,6   0,11       3,1   0,17       3,3   0,12       3,6   0,11       3,6   0,10       3,6   0,10  
   3,7   0,11       3,2   0,17       3,4   0,12       3,7   0,11       3,7   0,10       3,7   0,10  
   3,8   0,11       3,3   0,15       3,5   0,11       3,8   0,11       3,8   0,10       3,8   0,10  
   3,9   0,11       3,4   0,15       3,6   0,10       3,9   0,11       3,9   0,10       3,9   0,10  
   4,0   0,11       3,5   0,12       3,7   0,10       4,0   0,11       4,0   0,10       4,0   0,10  
   4,1   0,11       3,6   0,11       3,8   0,10       4,1   0,11       4,1   0,10       4,1   0,10  

  

 31   0,9   0,62     32   0,4   0,60     33   1,2   0,64     34   1,2   0,65     35   1,2   0,65     36   0,4   0,63  
   1,0   0,46       0,5   0,59       1,3   0,52       1,3   0,53       1,3   0,52       0,5   0,60  
   1,1   0,41       0,6   0,58       1,4   0,48       1,4   0,50       1,4   0,49       0,6   0,60  
   1,2   0,38       0,7   0,58       1,5   0,46       1,5   0,48       1,5   0,47       0,7   0,60  
   1,3   0,36       0,8   0,58       1,6   0,44       1,6   0,47       1,6   0,45       0,8   0,60  
   1,4   0,34       0,9   0,58       1,7   0,42       1,7   0,45       1,7   0,42       0,9   0,60  
   1,5   0,34       1,0   0,43       1,8   0,41       1,8   0,44       1,8   0,41       1,0   0,43  
   1,6   0,33       1,1   0,37       1,9   0,40       1,9   0,43       1,9   0,40       1,1   0,37  
   1,7   0,32       1,2   0,34       2,0   0,39       2,0   0,42       2,0   0,39       1,2   0,34  
   1,8   0,31       1,3   0,31       2,1   0,38       2,1   0,41       2,1   0,38       1,3   0,32  
   1,9   0,31       1,4   0,30       2,2   0,37       2,2   0,40       2,2   0,37       1,4   0,30  
   2,0   0,30       1,5   0,29       2,3   0,36       2,3   0,40       2,3   0,36       1,5   0,28  
   2,1   0,29       1,6   0,29       2,4   0,30       2,4   0,32       2,4   0,30       1,6   0,28  
   2,2   0,29       1,7   0,28       2,5   0,29       2,5   0,31       2,5   0,29       1,7   0,27  
   2,3   0,28       1,8   0,28       2,6   0,29       2,6   0,31       2,6   0,29       1,8   0,27  
   2,4   0,23       1,9   0,27       2,7   0,28       2,7   0,30       2,7   0,28       1,9   0,27  
   2,5   0,23       2,0   0,27       2,8   0,24       2,8   0,24       2,8   0,23       2,0   0,26  
   2,6   0,23       2,1   0,27       2,9   0,22       2,9   0,22       2,9   0,21       2,1   0,25  
   2,7   0,22       2,2   0,26       3,0   0,22       3,0   0,21       3,0   0,21       2,2   0,25  
   2,8   0,19       2,3   0,26       3,1   0,17       3,1   0,17       3,1   0,17       2,3   0,25  
   2,9   0,18       2,4   0,22       3,2   0,17       3,2   0,17       3,2   0,16       2,4   0,21  
   3,0   0,18       2,5   0,22       3,3   0,14       3,3   0,14       3,3   0,13       2,5   0,21  
   3,1   0,15       2,6   0,21       3,4   0,14       3,4   0,14       3,4   0,13       2,6   0,21  
   3,2   0,15       2,7   0,20       3,5   0,11       3,5   0,11       3,5   0,11       2,7   0,20  
   3,3   0,12       2,8   0,17       3,6   0,10       3,6   0,10       3,6   0,09       2,8   0,17  
   3,4   0,12       2,9   0,16       3,7   0,10       3,7   0,10       3,7   0,10       2,9   0,16  
   3,5   0,11       3,0   0,16       3,8   0,11       3,8   0,10       3,8   0,10       3,0   0,16  
   3,6   0,09       3,1   0,14       3,9   0,11       3,9   0,10       3,9   0,10       3,1   0,13  
   3,7   0,09       3,2   0,14       4,0   0,11       4,0   0,10       4,0   0,10       3,2   0,13  
   3,8   0,10       3,3   0,12       4,1   0,10       4,1   0,09       4,1   0,09       3,3   0,11  

  

 37   0,8   0,57     38   0,9   0,56     39   0,8   0,58     40   0,4   0,63     41   1,0   0,61     42   0,5   0,63  
   0,9   0,57       1,0   0,41       0,9   0,58       0,5   0,63       1,1   0,43       0,6   0,60  
   1,0   0,41       1,1   0,36       1,0   0,42       0,6   0,63       1,2   0,39       0,7   0,60  
   1,1   0,36       1,2   0,33       1,1   0,37       0,7   0,63       1,3   0,37       0,8   0,61  
   1,2   0,32       1,3   0,31       1,2   0,34       0,8   0,61       1,4   0,35       0,9   0,59  
   1,3   0,30       1,4   0,30       1,3   0,30       0,9   0,61       1,5   0,34       1,0   0,59  
   1,4   0,29       1,5   0,29       1,4   0,29       1,0   0,58       1,6   0,33       1,1   0,41  
   1,5   0,28       1,6   0,29       1,5   0,28       1,1   0,40       1,7   0,33       1,2   0,37  
   1,6   0,27       1,7   0,29       1,6   0,27       1,2   0,35       1,8   0,32       1,3   0,35  
   1,7   0,27       1,8   0,28       1,7   0,27       1,3   0,32       1,9   0,31       1,4   0,33  
   1,8   0,26       1,9   0,28       1,8   0,26       1,4   0,30       2,0   0,31       1,5   0,32  
   1,9   0,26       2,0   0,28       1,9   0,25       1,5   0,29       2,1   0,30       1,6   0,32  
   2,0   0,25       2,1   0,28       2,0   0,25       1,6   0,28       2,2   0,29       1,7   0,31  
   2,1   0,25       2,2   0,27       2,1   0,25       1,7   0,28       2,3   0,29       1,8   0,31  
   2,2   0,25       2,3   0,27       2,2   0,24       1,8   0,27       2,4   0,28       1,9   0,31  
   2,3   0,24       2,4   0,22       2,3   0,24       1,9   0,26       2,5   0,23       2,0   0,30  
   2,4   0,21       2,5   0,22       2,4   0,20       2,0   0,26       2,6   0,23       2,1   0,30  
   2,5   0,20       2,6   0,22       2,5   0,20       2,1   0,25       2,7   0,23       2,2   0,30  
   2,6   0,20       2,7   0,21       2,6   0,20       2,2   0,25       2,8   0,15       2,3   0,30  
   2,7   0,20       2,8   0,18       2,7   0,20       2,3   0,25       2,9   0,16       2,4   0,30  
   2,8   0,18       2,9   0,16       2,8   0,17       2,4   0,24       3,0   0,16       2,5   0,25  
   2,9   0,16       3,0   0,16       2,9   0,16       2,5   0,21       3,1   0,16       2,6   0,25  
   3,0   0,16       3,1   0,14       3,0   0,16       2,6   0,20       3,2   0,16       2,7   0,25  
   3,1   0,13       3,2   0,14       3,1   0,13       2,7   0,20       3,3   0,14       2,8   0,18  
   3,2   0,13       3,3   0,11       3,2   0,13       2,8   0,14       3,4   0,14       2,9   0,18  
   3,3   0,12       3,4   0,11       3,3   0,11       2,9   0,14       3,5   0,12       3,0   0,18  
   3,4   0,12       3,5   0,10       3,4   0,11       3,0   0,14       3,6   0,12       3,1   0,17  
   3,5   0,10       3,6   0,09       3,5   0,10       3,1   0,14       3,7   0,09       3,2   0,17  
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STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 5  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   3,6   0,10       3,7   0,09       3,6   0,09       3,2   0,14       3,8   0,09       3,3   0,16  
   3,7   0,10       3,8   0,09       3,7   0,09       3,3   0,12       3,9   0,09       3,4   0,16  

  

 43   0,8   0,57     44   1,2   0,63     45   1,2   0,64     46   1,2   0,64     47   1,0   0,56     48   1,2   0,63  
   0,9   0,57       1,3   0,55       1,3   0,57       1,3   0,58       1,1   0,38       1,3   0,56  
   1,0   0,57       1,4   0,51       1,4   0,54       1,4   0,54       1,2   0,34       1,4   0,52  
   1,1   0,39       1,5   0,47       1,5   0,52       1,5   0,52       1,3   0,32       1,5   0,50  
   1,2   0,35       1,6   0,45       1,6   0,50       1,6   0,49       1,4   0,30       1,6   0,48  
   1,3   0,31       1,7   0,43       1,7   0,48       1,7   0,48       1,5   0,30       1,7   0,46  
   1,4   0,29       1,8   0,42       1,8   0,47       1,8   0,47       1,6   0,29       1,8   0,45  
   1,5   0,28       1,9   0,41       1,9   0,46       1,9   0,46       1,7   0,28       1,9   0,44  
   1,6   0,27       2,0   0,40       2,0   0,45       2,0   0,46       1,8   0,28       2,0   0,43  
   1,7   0,26       2,1   0,38       2,1   0,44       2,1   0,45       1,9   0,28       2,1   0,42  
   1,8   0,26       2,2   0,37       2,2   0,44       2,2   0,44       2,0   0,27       2,2   0,41  
   1,9   0,25       2,3   0,36       2,3   0,43       2,3   0,43       2,1   0,27       2,3   0,40  
   2,0   0,25       2,4   0,36       2,4   0,42       2,4   0,42       2,2   0,27       2,4   0,40  
   2,1   0,24       2,5   0,30       2,5   0,33       2,5   0,35       2,3   0,27       2,5   0,32  
   2,2   0,24       2,6   0,29       2,6   0,33       2,6   0,35       2,4   0,26       2,6   0,31  
   2,3   0,24       2,7   0,28       2,7   0,32       2,7   0,34       2,5   0,21       2,7   0,30  
   2,4   0,23       2,8   0,17       2,8   0,20       2,8   0,22       2,6   0,21       2,8   0,18  
   2,5   0,19       2,9   0,17       2,9   0,20       2,9   0,22       2,7   0,20       2,9   0,18  
   2,6   0,19       3,0   0,17       3,0   0,19       3,0   0,22       2,8   0,13       3,0   0,17  
   2,7   0,19       3,1   0,17       3,1   0,19       3,1   0,21       2,9   0,13       3,1   0,17  
   2,8   0,13       3,2   0,17       3,2   0,19       3,2   0,21       3,0   0,14       3,2   0,17  
   2,9   0,13       3,3   0,15       3,3   0,16       3,3   0,18       3,1   0,14       3,3   0,15  
   3,0   0,13       3,4   0,15       3,4   0,16       3,4   0,19       3,2   0,14       3,4   0,15  
   3,1   0,13       3,5   0,11       3,5   0,13       3,5   0,14       3,3   0,12       3,5   0,11  
   3,2   0,13       3,6   0,11       3,6   0,13       3,6   0,14       3,4   0,12       3,6   0,12  
   3,3   0,11       3,7   0,09       3,7   0,09       3,7   0,11       3,5   0,10       3,7   0,08  
   3,4   0,11       3,8   0,09       3,8   0,09       3,8   0,11       3,6   0,10       3,8   0,09  
   3,5   0,10       3,9   0,09       3,9   0,09       3,9   0,11       3,7   0,08       3,9   0,09  
   3,6   0,10       4,0   0,09       4,0   0,09       4,0   0,11       3,8   0,08       4,0   0,09  
   3,7   0,08       4,1   0,09       4,1   0,10       4,1   0,11       3,9   0,08       4,1   0,09  

  

 49   1,2   0,65     50   1,2   0,64     51   0,8   0,56     52   1,2   0,61     53   1,2   0,63     54   1,2   0,63  
   1,3   0,58       1,3   0,58       0,9   0,56       1,3   0,54       1,3   0,57       1,3   0,57  
   1,4   0,55       1,4   0,55       1,0   0,56       1,4   0,50       1,4   0,53       1,4   0,54  
   1,5   0,53       1,5   0,54       1,1   0,38       1,5   0,47       1,5   0,51       1,5   0,51  
   1,6   0,52       1,6   0,52       1,2   0,33       1,6   0,45       1,6   0,49       1,6   0,49  
   1,7   0,51       1,7   0,51       1,3   0,31       1,7   0,43       1,7   0,48       1,7   0,48  
   1,8   0,50       1,8   0,51       1,4   0,29       1,8   0,42       1,8   0,47       1,8   0,47  
   1,9   0,49       1,9   0,50       1,5   0,28       1,9   0,40       1,9   0,46       1,9   0,46  
   2,0   0,48       2,0   0,49       1,6   0,27       2,0   0,39       2,0   0,45       2,0   0,45  
   2,1   0,48       2,1   0,49       1,7   0,26       2,1   0,38       2,1   0,44       2,1   0,45  
   2,2   0,47       2,2   0,48       1,8   0,26       2,2   0,37       2,2   0,44       2,2   0,44  
   2,3   0,46       2,3   0,48       1,9   0,25       2,3   0,36       2,3   0,43       2,3   0,43  
   2,4   0,45       2,4   0,47       2,0   0,25       2,4   0,36       2,4   0,42       2,4   0,43  
   2,5   0,35       2,5   0,38       2,1   0,24       2,5   0,30       2,5   0,34       2,5   0,36  
   2,6   0,35       2,6   0,37       2,2   0,24       2,6   0,29       2,6   0,33       2,6   0,35  
   2,7   0,34       2,7   0,36       2,3   0,24       2,7   0,28       2,7   0,33       2,7   0,34  
   2,8   0,21       2,8   0,23       2,4   0,23       2,8   0,18       2,8   0,21       2,8   0,23  
   2,9   0,21       2,9   0,23       2,5   0,20       2,9   0,18       2,9   0,20       2,9   0,23  
   3,0   0,21       3,0   0,23       2,6   0,19       3,0   0,18       3,0   0,20       3,0   0,23  
   3,1   0,21       3,1   0,22       2,7   0,19       3,1   0,18       3,1   0,20       3,1   0,22  
   3,2   0,21       3,2   0,22       2,8   0,13       3,2   0,18       3,2   0,20       3,2   0,22  
   3,3   0,18       3,3   0,19       2,9   0,13       3,3   0,15       3,3   0,17       3,3   0,20  
   3,4   0,18       3,4   0,19       3,0   0,13       3,4   0,15       3,4   0,17       3,4   0,20  
   3,5   0,14       3,5   0,14       3,1   0,13       3,5   0,12       3,5   0,14       3,5   0,15  
   3,6   0,14       3,6   0,14       3,2   0,13       3,6   0,12       3,6   0,14       3,6   0,15  
   3,7   0,09       3,7   0,11       3,3   0,12       3,7   0,09       3,7   0,10       3,7   0,12  
   3,8   0,10       3,8   0,11       3,4   0,12       3,8   0,09       3,8   0,10       3,8   0,12  
   3,9   0,10       3,9   0,11       3,5   0,10       3,9   0,10       3,9   0,11       3,9   0,12  
   4,0   0,10       4,0   0,11       3,6   0,11       4,0   0,10       4,0   0,11       4,0   0,12  
   4,1   0,09       4,1   0,11       3,7   0,08       4,1   0,09       4,1   0,10       4,1   0,12  

  

 55   0,4   0,61     56   1,0   0,59     57   0,4   0,60                                                              
   0,5   0,58       1,1   0,42       0,5   0,58                                                     
   0,6   0,57       1,2   0,39       0,6   0,58                                                     
   0,7   0,57       1,3   0,37       0,7   0,58                                                     
   0,8   0,57       1,4   0,36       0,8   0,58                                                     
   0,9   0,57       1,5   0,35       0,9   0,58                                                     
   1,0   0,56       1,6   0,34       1,0   0,58                                                     
   1,1   0,39       1,7   0,34       1,1   0,41                                                     
   1,2   0,35       1,8   0,33       1,2   0,38                                                     
   1,3   0,32       1,9   0,32       1,3   0,35                                                     
   1,4   0,30       2,0   0,32       1,4   0,34                                                     
   1,5   0,29       2,1   0,31       1,5   0,33                                                     
   1,6   0,29       2,2   0,31       1,6   0,33                                                     
   1,7   0,28       2,3   0,30       1,7   0,32                                                     
   1,8   0,28       2,4   0,30       1,8   0,32                                                     
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STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 5  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   1,9   0,27       2,5   0,25       1,9   0,32                                                     
   2,0   0,27       2,6   0,24       2,0   0,32                                                     
   2,1   0,27       2,7   0,23       2,1   0,32                                                     
   2,2   0,26       2,8   0,16       2,2   0,32                                                     
   2,3   0,26       2,9   0,16       2,3   0,32                                                     
   2,4   0,26       3,0   0,16       2,4   0,31                                                     
   2,5   0,22       3,1   0,16       2,5   0,27                                                     
   2,6   0,21       3,2   0,16       2,6   0,26                                                     
   2,7   0,21       3,3   0,14       2,7   0,26                                                     
   2,8   0,14       3,4   0,14       2,8   0,19                                                     
   2,9   0,15       3,5   0,12       2,9   0,19                                                     
   3,0   0,14       3,6   0,12       3,0   0,19                                                     
   3,1   0,15       3,7   0,09       3,1   0,18                                                     
   3,2   0,15       3,8   0,10       3,2   0,18                                                     
   3,3   0,13       3,9   0,10       3,3   0,16                                                     

  

 

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 6  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

  1  -0,6   0,44      2  -0,5   0,52      3  -0,5   0,59      4   0,3   0,49      5   0,3   0,54      6  -0,6   0,53  
  -0,5   0,43      -0,4   0,51      -0,4   0,58       0,4   0,48       0,4   0,54      -0,5   0,52  
  -0,4   0,41      -0,3   0,49      -0,3   0,56       0,5   0,46       0,5   0,52      -0,4   0,50  
  -0,3   0,39      -0,2   0,47      -0,2   0,54       0,6   0,41       0,6   0,50      -0,3   0,47  
  -0,2   0,37      -0,1   0,45      -0,1   0,51       0,7   0,40       0,7   0,49      -0,2   0,44  
  -0,1   0,34       0,0   0,43       0,0   0,49       0,8   0,39       0,8   0,44      -0,1   0,41  
   0,0   0,32       0,1   0,41       0,1   0,46       0,9   0,29       0,9   0,34       0,0   0,39  
   0,1   0,30       0,2   0,39       0,2   0,44       1,0   0,24       1,0   0,29       0,1   0,36  
   0,2   0,29       0,3   0,37       0,3   0,39       1,1   0,21       1,1   0,24       0,2   0,34  
   0,3   0,27       0,4   0,35       0,4   0,36       1,2   0,19       1,2   0,22       0,3   0,32  
   0,4   0,25       0,5   0,30       0,5   0,34       1,3   0,18       1,3   0,21       0,4   0,30  
   0,5   0,21       0,6   0,29       0,6   0,32       1,4   0,18       1,4   0,20       0,5   0,29  
   0,6   0,20       0,7   0,26       0,7   0,27       1,5   0,17       1,5   0,17       0,6   0,27  
   0,7   0,18       0,8   0,23       0,8   0,23       1,6   0,17       1,6   0,17       0,7   0,24  
   0,8   0,17       0,9   0,18       0,9   0,19       1,7   0,17       1,7   0,16       0,8   0,21  
   0,9   0,12       1,0   0,17       1,0   0,19       1,8   0,17       1,8   0,16       0,9   0,18  
   1,0   0,12       1,1   0,17       1,1   0,18       1,9   0,17       1,9   0,16       1,0   0,17  
   1,1   0,11       1,2   0,15       1,2   0,16       2,0   0,17       2,0   0,16       1,1   0,15  
   1,2   0,10       1,3   0,13       1,3   0,14       2,1   0,17       2,1   0,16       1,2   0,13  
   1,3   0,08       1,4   0,13       1,4   0,13       2,2   0,17       2,2   0,16       1,3   0,11  
   1,4   0,08       1,5   0,12       1,5   0,13       2,3   0,17       2,3   0,16       1,4   0,11  
   1,5   0,07       1,6   0,10       1,6   0,11       2,4   0,17       2,4   0,16       1,5   0,08  
   1,6   0,07       1,7   0,10       1,7   0,10       2,5   0,14       2,5   0,13       1,6   0,07  
   1,7   0,07       1,8   0,10       1,8   0,10       2,6   0,15       2,6   0,14       1,7   0,07  
   1,8   0,07       1,9   0,10       1,9   0,10       2,7   0,14       2,7   0,14       1,8   0,06  
   1,9   0,06       2,0   0,08       2,0   0,08       2,8   0,11       2,8   0,10       1,9   0,06  
   2,0   0,06       2,1   0,07       2,1   0,08       2,9   0,11       2,9   0,10       2,0   0,06  
   2,1   0,06       2,2   0,05       2,2   0,06       3,0   0,11       3,0   0,10       2,1   0,06  
   2,2   0,04       2,3   0,06       2,3   0,06       3,1   0,11       3,1   0,10       2,2   0,04  
   2,3   0,04       2,4   0,05       2,4   0,05       3,2   0,11       3,2   0,11       2,3   0,03  

  

  7  -0,5   0,60      8   0,3   0,58      9   0,3   0,54     10  -0,5   0,70     11  -0,5   0,61     12  -0,5   0,51  
  -0,4   0,59       0,4   0,58       0,4   0,54      -0,4   0,70      -0,4   0,61      -0,4   0,49  
  -0,3   0,57       0,5   0,56       0,5   0,50      -0,3   0,68      -0,3   0,59      -0,3   0,48  
  -0,2   0,54       0,6   0,55       0,6   0,48      -0,2   0,66      -0,2   0,57      -0,2   0,46  
  -0,1   0,52       0,7   0,54       0,7   0,48      -0,1   0,64      -0,1   0,55      -0,1   0,44  
   0,0   0,49       0,8   0,54       0,8   0,45       0,0   0,61       0,0   0,53       0,0   0,42  
   0,1   0,47       0,9   0,53       0,9   0,45       0,1   0,58       0,1   0,51       0,1   0,40  
   0,2   0,44       1,0   0,53       1,0   0,45       0,2   0,56       0,2   0,49       0,2   0,38  
   0,3   0,42       1,1   0,43       1,1   0,40       0,3   0,51       0,3   0,46       0,3   0,36  
   0,4   0,40       1,2   0,39       1,2   0,36       0,4   0,49       0,4   0,45       0,4   0,34  
   0,5   0,38       1,3   0,37       1,3   0,34       0,5   0,45       0,5   0,41       0,5   0,31  
   0,6   0,37       1,4   0,36       1,4   0,33       0,6   0,42       0,6   0,40       0,6   0,30  
   0,7   0,29       1,5   0,35       1,5   0,32       0,7   0,34       0,7   0,31       0,7   0,22  
   0,8   0,27       1,6   0,32       1,6   0,32       0,8   0,29       0,8   0,29       0,8   0,20  
   0,9   0,26       1,7   0,31       1,7   0,32       0,9   0,28       0,9   0,27       0,9   0,18  
   1,0   0,25       1,8   0,30       1,8   0,32       1,0   0,27       1,0   0,24       1,0   0,16  
   1,1   0,20       1,9   0,30       1,9   0,32       1,1   0,26       1,1   0,24       1,1   0,16  
   1,2   0,14       2,0   0,30       2,0   0,32       1,2   0,17       1,2   0,16       1,2   0,10  
   1,3   0,13       2,1   0,30       2,1   0,31       1,3   0,16       1,3   0,15       1,3   0,10  
   1,4   0,13       2,2   0,30       2,2   0,31       1,4   0,16       1,4   0,15       1,4   0,10  
   1,5   0,13       2,3   0,29       2,3   0,31       1,5   0,16       1,5   0,15       1,5   0,10  
   1,6   0,10       2,4   0,27       2,4   0,29       1,6   0,14       1,6   0,13       1,6   0,09  
   1,7   0,08       2,5   0,25       2,5   0,27       1,7   0,13       1,7   0,13       1,7   0,08  
   1,8   0,08       2,6   0,25       2,6   0,26       1,8   0,13       1,8   0,13       1,8   0,09  
   1,9   0,08       2,7   0,25       2,7   0,26       1,9   0,13       1,9   0,13       1,9   0,09  
   2,0   0,08       2,8   0,20       2,8   0,21       2,0   0,11       2,0   0,11       2,0   0,08  
   2,1   0,08       2,9   0,19       2,9   0,20       2,1   0,11       2,1   0,10       2,1   0,08  
   2,2   0,05       3,0   0,19       3,0   0,20       2,2   0,08       2,2   0,08       2,2   0,06  
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Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   2,3   0,05       3,1   0,18       3,1   0,19       2,3   0,09       2,3   0,08       2,3   0,06  
   2,4   0,05       3,2   0,18       3,2   0,19       2,4   0,08       2,4   0,08       2,4   0,06  

  

 13  -0,6   0,56     14   0,3   0,57     15   0,3   0,52     16  -0,5   0,63     17  -0,5   0,54     18  -0,6   0,46  
  -0,5   0,54       0,4   0,56       0,4   0,50      -0,4   0,62      -0,4   0,53      -0,5   0,45  
  -0,4   0,52       0,5   0,54       0,5   0,48      -0,3   0,59      -0,3   0,51      -0,4   0,43  
  -0,3   0,49       0,6   0,53       0,6   0,44      -0,2   0,57      -0,2   0,49      -0,3   0,40  
  -0,2   0,46       0,7   0,51       0,7   0,43      -0,1   0,54      -0,1   0,46      -0,2   0,38  
  -0,1   0,43       0,8   0,47       0,8   0,42       0,0   0,51       0,0   0,44      -0,1   0,35  
   0,0   0,40       0,9   0,33       0,9   0,28       0,1   0,49       0,1   0,42       0,0   0,33  
   0,1   0,38       1,0   0,28       1,0   0,24       0,2   0,46       0,2   0,40       0,1   0,31  
   0,2   0,35       1,1   0,24       1,1   0,21       0,3   0,41       0,3   0,38       0,2   0,29  
   0,3   0,33       1,2   0,22       1,2   0,20       0,4   0,38       0,4   0,36       0,3   0,28  
   0,4   0,31       1,3   0,22       1,3   0,19       0,5   0,36       0,5   0,31       0,4   0,26  
   0,5   0,30       1,4   0,21       1,4   0,19       0,6   0,33       0,6   0,30       0,5   0,22  
   0,6   0,28       1,5   0,18       1,5   0,18       0,7   0,28       0,7   0,27       0,6   0,21  
   0,7   0,25       1,6   0,18       1,6   0,18       0,8   0,24       0,8   0,24       0,7   0,18  
   0,8   0,19       1,7   0,17       1,7   0,18       0,9   0,20       0,9   0,18       0,8   0,16  
   0,9   0,18       1,8   0,17       1,8   0,18       1,0   0,20       1,0   0,18       0,9   0,12  
   1,0   0,18       1,9   0,17       1,9   0,18       1,1   0,18       1,1   0,16       1,0   0,12  
   1,1   0,15       2,0   0,17       2,0   0,18       1,2   0,15       1,2   0,13       1,1   0,11  
   1,2   0,12       2,1   0,17       2,1   0,18       1,3   0,14       1,3   0,13       1,2   0,08  
   1,3   0,11       2,2   0,17       2,2   0,18       1,4   0,14       1,4   0,13       1,3   0,08  
   1,4   0,11       2,3   0,17       2,3   0,18       1,5   0,13       1,5   0,12       1,4   0,08  
   1,5   0,08       2,4   0,14       2,4   0,15       1,6   0,12       1,6   0,11       1,5   0,07  
   1,6   0,08       2,5   0,14       2,5   0,16       1,7   0,11       1,7   0,11       1,6   0,07  
   1,7   0,07       2,6   0,14       2,6   0,15       1,8   0,11       1,8   0,11       1,7   0,07  
   1,8   0,07       2,7   0,15       2,7   0,15       1,9   0,11       1,9   0,10       1,8   0,07  
   1,9   0,07       2,8   0,13       2,8   0,14       2,0   0,08       2,0   0,08       1,9   0,06  
   2,0   0,06       2,9   0,12       2,9   0,13       2,1   0,08       2,1   0,08       2,0   0,06  
   2,1   0,06       3,0   0,12       3,0   0,13       2,2   0,06       2,2   0,06       2,1   0,06  
   2,2   0,04       3,1   0,11       3,1   0,12       2,3   0,06       2,3   0,06       2,2   0,04  
   2,3   0,04       3,2   0,11       3,2   0,12       2,4   0,05       2,4   0,05       2,3   0,04  

  

 19   1,2   0,65     20   1,2   0,66     21   1,1   0,66     22   0,4   0,62     23   1,2   0,67     24   1,2   0,68  
   1,3   0,56       1,3   0,58       1,2   0,65       0,5   0,59       1,3   0,56       1,3   0,57  
   1,4   0,53       1,4   0,55       1,3   0,56       0,6   0,58       1,4   0,53       1,4   0,55  
   1,5   0,51       1,5   0,54       1,4   0,53       0,7   0,59       1,5   0,51       1,5   0,54  
   1,6   0,49       1,6   0,53       1,5   0,51       0,8   0,59       1,6   0,50       1,6   0,53  
   1,7   0,48       1,7   0,52       1,6   0,50       0,9   0,59       1,7   0,48       1,7   0,52  
   1,8   0,47       1,8   0,51       1,7   0,49       1,0   0,44       1,8   0,48       1,8   0,51  
   1,9   0,46       1,9   0,50       1,8   0,48       1,1   0,40       1,9   0,47       1,9   0,51  
   2,0   0,45       2,0   0,50       1,9   0,46       1,2   0,36       2,0   0,46       2,0   0,50  
   2,1   0,45       2,1   0,49       2,0   0,45       1,3   0,35       2,1   0,45       2,1   0,49  
   2,2   0,44       2,2   0,49       2,1   0,45       1,4   0,34       2,2   0,44       2,2   0,49  
   2,3   0,43       2,3   0,48       2,2   0,44       1,5   0,33       2,3   0,44       2,3   0,48  
   2,4   0,39       2,4   0,43       2,3   0,43       1,6   0,33       2,4   0,36       2,4   0,38  
   2,5   0,36       2,5   0,38       2,4   0,39       1,7   0,32       2,5   0,35       2,5   0,37  
   2,6   0,35       2,6   0,37       2,5   0,35       1,8   0,32       2,6   0,35       2,6   0,37  
   2,7   0,35       2,7   0,36       2,6   0,34       1,9   0,32       2,7   0,34       2,7   0,36  
   2,8   0,27       2,8   0,26       2,7   0,34       2,0   0,32       2,8   0,30       2,8   0,30  
   2,9   0,25       2,9   0,25       2,8   0,26       2,1   0,32       2,9   0,28       2,9   0,28  
   3,0   0,25       3,0   0,25       2,9   0,24       2,2   0,32       3,0   0,28       3,0   0,28  
   3,1   0,22       3,1   0,22       3,0   0,24       2,3   0,32       3,1   0,21       3,1   0,21  
   3,2   0,22       3,2   0,22       3,1   0,21       2,4   0,27       3,2   0,21       3,2   0,21  
   3,3   0,19       3,3   0,18       3,2   0,21       2,5   0,27       3,3   0,18       3,3   0,18  
   3,4   0,19       3,4   0,18       3,3   0,18       2,6   0,26       3,4   0,18       3,4   0,17  
   3,5   0,16       3,5   0,15       3,4   0,18       2,7   0,26       3,5   0,14       3,5   0,13  
   3,6   0,15       3,6   0,14       3,5   0,15       2,8   0,23       3,6   0,12       3,6   0,11  
   3,7   0,13       3,7   0,12       3,6   0,14       2,9   0,22       3,7   0,12       3,7   0,11  
   3,8   0,13       3,8   0,12       3,7   0,12       3,0   0,21       3,8   0,12       3,8   0,11  
   3,9   0,13       3,9   0,12       3,8   0,12       3,1   0,18       3,9   0,12       3,9   0,11  
   4,0   0,14       4,0   0,12       3,9   0,12       3,2   0,17       4,0   0,13       4,0   0,11  
   4,1   0,13       4,1   0,11       4,0   0,12       3,3   0,15       4,1   0,12       4,1   0,11  

  

 25   1,2   0,69     26   0,7   0,65     27   0,9   0,61     28   1,2   0,67     29   1,2   0,68     30   1,2   0,68  
   1,3   0,57       0,8   0,63       1,0   0,46       1,3   0,55       1,3   0,57       1,3   0,56  
   1,4   0,54       0,9   0,63       1,1   0,41       1,4   0,53       1,4   0,55       1,4   0,53  
   1,5   0,51       1,0   0,45       1,2   0,38       1,5   0,51       1,5   0,53       1,5   0,51  
   1,6   0,50       1,1   0,40       1,3   0,37       1,6   0,49       1,6   0,52       1,6   0,50  
   1,7   0,49       1,2   0,37       1,4   0,35       1,7   0,48       1,7   0,51       1,7   0,48  
   1,8   0,48       1,3   0,34       1,5   0,35       1,8   0,47       1,8   0,50       1,8   0,47  
   1,9   0,47       1,4   0,33       1,6   0,34       1,9   0,46       1,9   0,49       1,9   0,46  
   2,0   0,46       1,5   0,32       1,7   0,33       2,0   0,45       2,0   0,48       2,0   0,45  
   2,1   0,45       1,6   0,32       1,8   0,32       2,1   0,44       2,1   0,48       2,1   0,45  
   2,2   0,44       1,7   0,32       1,9   0,32       2,2   0,43       2,2   0,47       2,2   0,43  
   2,3   0,43       1,8   0,31       2,0   0,31       2,3   0,42       2,3   0,46       2,3   0,42  
   2,4   0,36       1,9   0,31       2,1   0,31       2,4   0,35       2,4   0,36       2,4   0,35  
   2,5   0,35       2,0   0,31       2,2   0,30       2,5   0,34       2,5   0,35       2,5   0,33  
   2,6   0,35       2,1   0,30       2,3   0,30       2,6   0,33       2,6   0,35       2,6   0,33  
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STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 6  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   2,7   0,34       2,2   0,30       2,4   0,25       2,7   0,33       2,7   0,34       2,7   0,32  
   2,8   0,29       2,3   0,30       2,5   0,25       2,8   0,28       2,8   0,28       2,8   0,27  
   2,9   0,27       2,4   0,25       2,6   0,24       2,9   0,25       2,9   0,26       2,9   0,24  
   3,0   0,27       2,5   0,25       2,7   0,23       3,0   0,25       3,0   0,25       3,0   0,24  
   3,1   0,20       2,6   0,25       2,8   0,20       3,1   0,19       3,1   0,20       3,1   0,18  
   3,2   0,20       2,7   0,25       2,9   0,18       3,2   0,19       3,2   0,20       3,2   0,18  
   3,3   0,17       2,8   0,22       3,0   0,18       3,3   0,15       3,3   0,15       3,3   0,14  
   3,4   0,17       2,9   0,21       3,1   0,15       3,4   0,15       3,4   0,15       3,4   0,14  
   3,5   0,12       3,0   0,21       3,2   0,15       3,5   0,12       3,5   0,12       3,5   0,11  
   3,6   0,11       3,1   0,17       3,3   0,12       3,6   0,11       3,6   0,10       3,6   0,10  
   3,7   0,11       3,2   0,17       3,4   0,12       3,7   0,11       3,7   0,10       3,7   0,10  
   3,8   0,11       3,3   0,15       3,5   0,11       3,8   0,11       3,8   0,10       3,8   0,10  
   3,9   0,11       3,4   0,15       3,6   0,10       3,9   0,11       3,9   0,10       3,9   0,10  
   4,0   0,11       3,5   0,12       3,7   0,10       4,0   0,11       4,0   0,10       4,0   0,10  
   4,1   0,11       3,6   0,11       3,8   0,10       4,1   0,11       4,1   0,10       4,1   0,10  

  

 31   0,9   0,62     32   0,4   0,60     33   1,2   0,64     34   1,2   0,66     35   1,2   0,66     36   0,4   0,63  
   1,0   0,46       0,5   0,59       1,3   0,52       1,3   0,54       1,3   0,53       0,5   0,61  
   1,1   0,41       0,6   0,59       1,4   0,49       1,4   0,51       1,4   0,49       0,6   0,61  
   1,2   0,38       0,7   0,59       1,5   0,46       1,5   0,49       1,5   0,47       0,7   0,61  
   1,3   0,37       0,8   0,58       1,6   0,44       1,6   0,47       1,6   0,45       0,8   0,61  
   1,4   0,35       0,9   0,58       1,7   0,43       1,7   0,46       1,7   0,43       0,9   0,61  
   1,5   0,34       1,0   0,43       1,8   0,41       1,8   0,44       1,8   0,41       1,0   0,43  
   1,6   0,33       1,1   0,37       1,9   0,40       1,9   0,43       1,9   0,40       1,1   0,37  
   1,7   0,32       1,2   0,34       2,0   0,39       2,0   0,42       2,0   0,39       1,2   0,34  
   1,8   0,31       1,3   0,32       2,1   0,38       2,1   0,42       2,1   0,38       1,3   0,32  
   1,9   0,31       1,4   0,31       2,2   0,37       2,2   0,41       2,2   0,37       1,4   0,31  
   2,0   0,30       1,5   0,30       2,3   0,36       2,3   0,40       2,3   0,36       1,5   0,29  
   2,1   0,29       1,6   0,29       2,4   0,30       2,4   0,32       2,4   0,30       1,6   0,28  
   2,2   0,29       1,7   0,28       2,5   0,30       2,5   0,31       2,5   0,29       1,7   0,27  
   2,3   0,28       1,8   0,28       2,6   0,29       2,6   0,31       2,6   0,29       1,8   0,27  
   2,4   0,24       1,9   0,27       2,7   0,28       2,7   0,30       2,7   0,28       1,9   0,27  
   2,5   0,23       2,0   0,27       2,8   0,24       2,8   0,24       2,8   0,23       2,0   0,26  
   2,6   0,23       2,1   0,27       2,9   0,22       2,9   0,22       2,9   0,21       2,1   0,26  
   2,7   0,22       2,2   0,27       3,0   0,22       3,0   0,22       3,0   0,21       2,2   0,25  
   2,8   0,19       2,3   0,26       3,1   0,17       3,1   0,17       3,1   0,17       2,3   0,25  
   2,9   0,18       2,4   0,23       3,2   0,17       3,2   0,17       3,2   0,16       2,4   0,21  
   3,0   0,18       2,5   0,23       3,3   0,14       3,3   0,14       3,3   0,13       2,5   0,21  
   3,1   0,15       2,6   0,21       3,4   0,14       3,4   0,14       3,4   0,14       2,6   0,21  
   3,2   0,15       2,7   0,20       3,5   0,11       3,5   0,11       3,5   0,11       2,7   0,20  
   3,3   0,12       2,8   0,17       3,6   0,10       3,6   0,10       3,6   0,09       2,8   0,17  
   3,4   0,13       2,9   0,16       3,7   0,10       3,7   0,10       3,7   0,10       2,9   0,16  
   3,5   0,11       3,0   0,16       3,8   0,11       3,8   0,10       3,8   0,10       3,0   0,16  
   3,6   0,09       3,1   0,14       3,9   0,11       3,9   0,10       3,9   0,10       3,1   0,13  
   3,7   0,09       3,2   0,14       4,0   0,11       4,0   0,10       4,0   0,10       3,2   0,13  
   3,8   0,10       3,3   0,12       4,1   0,10       4,1   0,09       4,1   0,09       3,3   0,11  

  

 37   0,8   0,57     38   0,9   0,57     39   0,8   0,59     40   0,4   0,63     41   1,0   0,60     42   0,5   0,62  
   0,9   0,57       1,0   0,42       0,9   0,59       0,5   0,62       1,1   0,43       0,6   0,60  
   1,0   0,42       1,1   0,36       1,0   0,43       0,6   0,62       1,2   0,39       0,7   0,60  
   1,1   0,36       1,2   0,33       1,1   0,37       0,7   0,62       1,3   0,37       0,8   0,60  
   1,2   0,33       1,3   0,32       1,2   0,34       0,8   0,60       1,4   0,35       0,9   0,59  
   1,3   0,31       1,4   0,31       1,3   0,31       0,9   0,60       1,5   0,34       1,0   0,59  
   1,4   0,29       1,5   0,30       1,4   0,29       1,0   0,57       1,6   0,33       1,1   0,41  
   1,5   0,28       1,6   0,29       1,5   0,28       1,1   0,39       1,7   0,32       1,2   0,37  
   1,6   0,27       1,7   0,29       1,6   0,28       1,2   0,35       1,8   0,32       1,3   0,35  
   1,7   0,27       1,8   0,29       1,7   0,27       1,3   0,31       1,9   0,31       1,4   0,33  
   1,8   0,26       1,9   0,28       1,8   0,27       1,4   0,30       2,0   0,30       1,5   0,32  
   1,9   0,26       2,0   0,28       1,9   0,26       1,5   0,29       2,1   0,30       1,6   0,31  
   2,0   0,25       2,1   0,28       2,0   0,25       1,6   0,28       2,2   0,29       1,7   0,31  
   2,1   0,25       2,2   0,28       2,1   0,25       1,7   0,27       2,3   0,29       1,8   0,31  
   2,2   0,25       2,3   0,27       2,2   0,25       1,8   0,27       2,4   0,28       1,9   0,31  
   2,3   0,24       2,4   0,22       2,3   0,24       1,9   0,26       2,5   0,23       2,0   0,30  
   2,4   0,21       2,5   0,22       2,4   0,21       2,0   0,25       2,6   0,23       2,1   0,30  
   2,5   0,21       2,6   0,22       2,5   0,20       2,1   0,25       2,7   0,23       2,2   0,30  
   2,6   0,20       2,7   0,21       2,6   0,20       2,2   0,25       2,8   0,15       2,3   0,30  
   2,7   0,20       2,8   0,18       2,7   0,20       2,3   0,25       2,9   0,15       2,4   0,30  
   2,8   0,18       2,9   0,17       2,8   0,17       2,4   0,24       3,0   0,16       2,5   0,25  
   2,9   0,16       3,0   0,17       2,9   0,16       2,5   0,20       3,1   0,16       2,6   0,25  
   3,0   0,16       3,1   0,14       3,0   0,16       2,6   0,20       3,2   0,16       2,7   0,25  
   3,1   0,13       3,2   0,14       3,1   0,13       2,7   0,20       3,3   0,14       2,8   0,18  
   3,2   0,13       3,3   0,11       3,2   0,13       2,8   0,14       3,4   0,14       2,9   0,18  
   3,3   0,12       3,4   0,11       3,3   0,11       2,9   0,14       3,5   0,12       3,0   0,18  
   3,4   0,12       3,5   0,10       3,4   0,11       3,0   0,14       3,6   0,12       3,1   0,17  
   3,5   0,10       3,6   0,09       3,5   0,10       3,1   0,14       3,7   0,09       3,2   0,17  
   3,6   0,10       3,7   0,09       3,6   0,09       3,2   0,14       3,8   0,09       3,3   0,16  
   3,7   0,10       3,8   0,09       3,7   0,09       3,3   0,12       3,9   0,09       3,4   0,16  

  

 43   0,8   0,56     44   1,2   0,62     45   1,2   0,64     46   1,2   0,64     47   1,0   0,55     48   1,2   0,62  
   0,9   0,56       1,3   0,55       1,3   0,57       1,3   0,57       1,1   0,38       1,3   0,55  
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STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 6  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   1,0   0,56       1,4   0,51       1,4   0,54       1,4   0,54       1,2   0,34       1,4   0,52  
   1,1   0,38       1,5   0,47       1,5   0,51       1,5   0,52       1,3   0,32       1,5   0,49  
   1,2   0,34       1,6   0,45       1,6   0,49       1,6   0,49       1,4   0,30       1,6   0,47  
   1,3   0,30       1,7   0,43       1,7   0,48       1,7   0,48       1,5   0,29       1,7   0,46  
   1,4   0,29       1,8   0,41       1,8   0,47       1,8   0,47       1,6   0,29       1,8   0,45  
   1,5   0,28       1,9   0,40       1,9   0,46       1,9   0,46       1,7   0,28       1,9   0,44  
   1,6   0,27       2,0   0,39       2,0   0,45       2,0   0,45       1,8   0,28       2,0   0,43  
   1,7   0,26       2,1   0,38       2,1   0,44       2,1   0,45       1,9   0,27       2,1   0,42  
   1,8   0,26       2,2   0,37       2,2   0,43       2,2   0,43       2,0   0,27       2,2   0,41  
   1,9   0,25       2,3   0,36       2,3   0,43       2,3   0,43       2,1   0,27       2,3   0,40  
   2,0   0,24       2,4   0,35       2,4   0,41       2,4   0,42       2,2   0,27       2,4   0,39  
   2,1   0,24       2,5   0,29       2,5   0,33       2,5   0,35       2,3   0,26       2,5   0,32  
   2,2   0,24       2,6   0,29       2,6   0,33       2,6   0,34       2,4   0,26       2,6   0,31  
   2,3   0,23       2,7   0,28       2,7   0,32       2,7   0,34       2,5   0,21       2,7   0,30  
   2,4   0,23       2,8   0,17       2,8   0,20       2,8   0,22       2,6   0,21       2,8   0,18  
   2,5   0,19       2,9   0,17       2,9   0,20       2,9   0,22       2,7   0,20       2,9   0,18  
   2,6   0,19       3,0   0,17       3,0   0,19       3,0   0,22       2,8   0,13       3,0   0,17  
   2,7   0,19       3,1   0,17       3,1   0,19       3,1   0,21       2,9   0,13       3,1   0,17  
   2,8   0,13       3,2   0,17       3,2   0,19       3,2   0,21       3,0   0,13       3,2   0,17  
   2,9   0,13       3,3   0,14       3,3   0,16       3,3   0,18       3,1   0,14       3,3   0,15  
   3,0   0,13       3,4   0,14       3,4   0,16       3,4   0,18       3,2   0,14       3,4   0,15  
   3,1   0,13       3,5   0,11       3,5   0,13       3,5   0,14       3,3   0,12       3,5   0,11  
   3,2   0,13       3,6   0,11       3,6   0,13       3,6   0,14       3,4   0,12       3,6   0,12  
   3,3   0,11       3,7   0,09       3,7   0,09       3,7   0,11       3,5   0,10       3,7   0,08  
   3,4   0,11       3,8   0,09       3,8   0,09       3,8   0,11       3,6   0,10       3,8   0,09  
   3,5   0,10       3,9   0,09       3,9   0,09       3,9   0,11       3,7   0,08       3,9   0,09  
   3,6   0,10       4,0   0,09       4,0   0,09       4,0   0,11       3,8   0,08       4,0   0,09  
   3,7   0,08       4,1   0,09       4,1   0,10       4,1   0,11       3,9   0,08       4,1   0,09  

  

 49   1,2   0,64     50   1,2   0,64     51   0,8   0,55     52   1,2   0,61     53   1,2   0,63     54   1,2   0,63  
   1,3   0,58       1,3   0,58       0,9   0,55       1,3   0,54       1,3   0,56       1,3   0,57  
   1,4   0,55       1,4   0,55       1,0   0,55       1,4   0,49       1,4   0,53       1,4   0,53  
   1,5   0,53       1,5   0,53       1,1   0,37       1,5   0,47       1,5   0,51       1,5   0,51  
   1,6   0,52       1,6   0,52       1,2   0,33       1,6   0,45       1,6   0,49       1,6   0,49  
   1,7   0,51       1,7   0,51       1,3   0,30       1,7   0,43       1,7   0,48       1,7   0,48  
   1,8   0,50       1,8   0,50       1,4   0,29       1,8   0,41       1,8   0,47       1,8   0,47  
   1,9   0,49       1,9   0,50       1,5   0,27       1,9   0,40       1,9   0,46       1,9   0,46  
   2,0   0,48       2,0   0,49       1,6   0,27       2,0   0,39       2,0   0,45       2,0   0,45  
   2,1   0,47       2,1   0,49       1,7   0,26       2,1   0,38       2,1   0,44       2,1   0,44  
   2,2   0,47       2,2   0,48       1,8   0,25       2,2   0,37       2,2   0,43       2,2   0,44  
   2,3   0,46       2,3   0,47       1,9   0,25       2,3   0,36       2,3   0,42       2,3   0,43  
   2,4   0,45       2,4   0,47       2,0   0,24       2,4   0,35       2,4   0,42       2,4   0,43  
   2,5   0,35       2,5   0,37       2,1   0,24       2,5   0,29       2,5   0,34       2,5   0,35  
   2,6   0,35       2,6   0,37       2,2   0,24       2,6   0,29       2,6   0,33       2,6   0,35  
   2,7   0,34       2,7   0,36       2,3   0,23       2,7   0,28       2,7   0,32       2,7   0,34  
   2,8   0,20       2,8   0,23       2,4   0,23       2,8   0,18       2,8   0,21       2,8   0,23  
   2,9   0,20       2,9   0,23       2,5   0,20       2,9   0,18       2,9   0,20       2,9   0,23  
   3,0   0,21       3,0   0,23       2,6   0,19       3,0   0,18       3,0   0,20       3,0   0,23  
   3,1   0,21       3,1   0,22       2,7   0,19       3,1   0,18       3,1   0,20       3,1   0,22  
   3,2   0,21       3,2   0,22       2,8   0,13       3,2   0,18       3,2   0,20       3,2   0,22  
   3,3   0,18       3,3   0,19       2,9   0,13       3,3   0,15       3,3   0,17       3,3   0,20  
   3,4   0,18       3,4   0,19       3,0   0,13       3,4   0,15       3,4   0,17       3,4   0,20  
   3,5   0,14       3,5   0,14       3,1   0,13       3,5   0,12       3,5   0,14       3,5   0,15  
   3,6   0,14       3,6   0,14       3,2   0,13       3,6   0,12       3,6   0,14       3,6   0,15  
   3,7   0,09       3,7   0,11       3,3   0,12       3,7   0,09       3,7   0,10       3,7   0,12  
   3,8   0,10       3,8   0,11       3,4   0,12       3,8   0,09       3,8   0,10       3,8   0,12  
   3,9   0,10       3,9   0,11       3,5   0,10       3,9   0,10       3,9   0,11       3,9   0,12  
   4,0   0,10       4,0   0,11       3,6   0,10       4,0   0,10       4,0   0,11       4,0   0,12  
   4,1   0,09       4,1   0,11       3,7   0,08       4,1   0,09       4,1   0,10       4,1   0,12  

  

 55   0,4   0,60     56   1,0   0,59     57   0,4   0,60                                                              
   0,5   0,57       1,1   0,42       0,5   0,58                                                     
   0,6   0,56       1,2   0,39       0,6   0,58                                                     
   0,7   0,57       1,3   0,37       0,7   0,57                                                     
   0,8   0,57       1,4   0,36       0,8   0,58                                                     
   0,9   0,56       1,5   0,34       0,9   0,58                                                     
   1,0   0,56       1,6   0,34       1,0   0,58                                                     
   1,1   0,38       1,7   0,33       1,1   0,41                                                     
   1,2   0,34       1,8   0,33       1,2   0,38                                                     
   1,3   0,32       1,9   0,32       1,3   0,35                                                     
   1,4   0,30       2,0   0,31       1,4   0,34                                                     
   1,5   0,29       2,1   0,31       1,5   0,33                                                     
   1,6   0,29       2,2   0,31       1,6   0,32                                                     
   1,7   0,28       2,3   0,30       1,7   0,32                                                     
   1,8   0,27       2,4   0,30       1,8   0,32                                                     
   1,9   0,27       2,5   0,25       1,9   0,32                                                     
   2,0   0,27       2,6   0,24       2,0   0,32                                                     
   2,1   0,26       2,7   0,23       2,1   0,32                                                     
   2,2   0,26       2,8   0,16       2,2   0,32                                                     
   2,3   0,26       2,9   0,16       2,3   0,32                                                     
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 Relazione geotecnica e sismica Pag. 133/42 
  

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 6  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   2,4   0,26       3,0   0,16       2,4   0,31                                                     
   2,5   0,22       3,1   0,16       2,5   0,27                                                     
   2,6   0,21       3,2   0,15       2,6   0,26                                                     
   2,7   0,20       3,3   0,13       2,7   0,26                                                     
   2,8   0,14       3,4   0,14       2,8   0,19                                                     
   2,9   0,14       3,5   0,12       2,9   0,19                                                     
   3,0   0,14       3,6   0,12       3,0   0,19                                                     
   3,1   0,15       3,7   0,09       3,1   0,18                                                     
   3,2   0,15       3,8   0,10       3,2   0,18                                                     
   3,3   0,13       3,9   0,10       3,3   0,16                                                     

  

 

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 7  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

  1  -0,6   0,45      2  -0,5   0,53      3  -0,5   0,60      4   0,3   0,50      5   0,3   0,55      6  -0,6   0,54  
  -0,5   0,44      -0,4   0,52      -0,4   0,58       0,4   0,48       0,4   0,55      -0,5   0,53  
  -0,4   0,42      -0,3   0,50      -0,3   0,57       0,5   0,47       0,5   0,53      -0,4   0,50  
  -0,3   0,39      -0,2   0,48      -0,2   0,54       0,6   0,42       0,6   0,51      -0,3   0,47  
  -0,2   0,37      -0,1   0,45      -0,1   0,52       0,7   0,41       0,7   0,49      -0,2   0,44  
  -0,1   0,35       0,0   0,43       0,0   0,49       0,8   0,40       0,8   0,45      -0,1   0,42  
   0,0   0,33       0,1   0,41       0,1   0,47       0,9   0,30       0,9   0,35       0,0   0,39  
   0,1   0,31       0,2   0,39       0,2   0,44       1,0   0,25       1,0   0,29       0,1   0,37  
   0,2   0,29       0,3   0,37       0,3   0,40       1,1   0,22       1,1   0,25       0,2   0,35  
   0,3   0,27       0,4   0,35       0,4   0,36       1,2   0,19       1,2   0,22       0,3   0,33  
   0,4   0,26       0,5   0,31       0,5   0,35       1,3   0,19       1,3   0,21       0,4   0,31  
   0,5   0,21       0,6   0,29       0,6   0,32       1,4   0,18       1,4   0,20       0,5   0,29  
   0,6   0,20       0,7   0,27       0,7   0,27       1,5   0,17       1,5   0,17       0,6   0,28  
   0,7   0,18       0,8   0,24       0,8   0,24       1,6   0,17       1,6   0,17       0,7   0,25  
   0,8   0,17       0,9   0,18       0,9   0,20       1,7   0,17       1,7   0,16       0,8   0,21  
   0,9   0,12       1,0   0,17       1,0   0,19       1,8   0,17       1,8   0,16       0,9   0,18  
   1,0   0,12       1,1   0,17       1,1   0,18       1,9   0,17       1,9   0,16       1,0   0,17  
   1,1   0,11       1,2   0,15       1,2   0,16       2,0   0,17       2,0   0,16       1,1   0,15  
   1,2   0,10       1,3   0,13       1,3   0,14       2,1   0,17       2,1   0,16       1,2   0,14  
   1,3   0,08       1,4   0,13       1,4   0,13       2,2   0,17       2,2   0,16       1,3   0,11  
   1,4   0,08       1,5   0,12       1,5   0,13       2,3   0,17       2,3   0,16       1,4   0,11  
   1,5   0,07       1,6   0,10       1,6   0,11       2,4   0,17       2,4   0,16       1,5   0,08  
   1,6   0,07       1,7   0,10       1,7   0,11       2,5   0,15       2,5   0,14       1,6   0,07  
   1,7   0,07       1,8   0,10       1,8   0,10       2,6   0,15       2,6   0,14       1,7   0,07  
   1,8   0,07       1,9   0,10       1,9   0,10       2,7   0,14       2,7   0,14       1,8   0,07  
   1,9   0,06       2,0   0,08       2,0   0,08       2,8   0,11       2,8   0,10       1,9   0,06  
   2,0   0,06       2,1   0,08       2,1   0,08       2,9   0,11       2,9   0,10       2,0   0,06  
   2,1   0,06       2,2   0,05       2,2   0,06       3,0   0,11       3,0   0,10       2,1   0,06  
   2,2   0,04       2,3   0,06       2,3   0,06       3,1   0,11       3,1   0,11       2,2   0,04  
   2,3   0,04       2,4   0,05       2,4   0,05       3,2   0,12       3,2   0,11       2,3   0,03  

  

  7  -0,5   0,61      8   0,3   0,59      9   0,3   0,55     10  -0,5   0,71     11  -0,5   0,62     12  -0,5   0,51  
  -0,4   0,59       0,4   0,59       0,4   0,54      -0,4   0,70      -0,4   0,61      -0,4   0,50  
  -0,3   0,57       0,5   0,57       0,5   0,51      -0,3   0,69      -0,3   0,60      -0,3   0,48  
  -0,2   0,55       0,6   0,56       0,6   0,49      -0,2   0,67      -0,2   0,58      -0,2   0,46  
  -0,1   0,52       0,7   0,55       0,7   0,48      -0,1   0,64      -0,1   0,56      -0,1   0,44  
   0,0   0,50       0,8   0,54       0,8   0,46       0,0   0,62       0,0   0,54       0,0   0,42  
   0,1   0,47       0,9   0,54       0,9   0,45       0,1   0,59       0,1   0,51       0,1   0,40  
   0,2   0,45       1,0   0,53       1,0   0,45       0,2   0,56       0,2   0,49       0,2   0,38  
   0,3   0,43       1,1   0,43       1,1   0,40       0,3   0,52       0,3   0,47       0,3   0,36  
   0,4   0,41       1,2   0,40       1,2   0,37       0,4   0,50       0,4   0,45       0,4   0,35  
   0,5   0,39       1,3   0,38       1,3   0,35       0,5   0,45       0,5   0,42       0,5   0,32  
   0,6   0,37       1,4   0,36       1,4   0,34       0,6   0,42       0,6   0,40       0,6   0,30  
   0,7   0,30       1,5   0,35       1,5   0,33       0,7   0,34       0,7   0,31       0,7   0,22  
   0,8   0,27       1,6   0,32       1,6   0,33       0,8   0,30       0,8   0,29       0,8   0,20  
   0,9   0,26       1,7   0,31       1,7   0,33       0,9   0,28       0,9   0,27       0,9   0,19  
   1,0   0,25       1,8   0,31       1,8   0,32       1,0   0,27       1,0   0,25       1,0   0,16  
   1,1   0,20       1,9   0,31       1,9   0,32       1,1   0,26       1,1   0,24       1,1   0,16  
   1,2   0,14       2,0   0,31       2,0   0,32       1,2   0,18       1,2   0,16       1,2   0,11  
   1,3   0,13       2,1   0,31       2,1   0,32       1,3   0,17       1,3   0,16       1,3   0,10  
   1,4   0,13       2,2   0,30       2,2   0,32       1,4   0,16       1,4   0,16       1,4   0,10  
   1,5   0,13       2,3   0,30       2,3   0,32       1,5   0,16       1,5   0,15       1,5   0,10  
   1,6   0,10       2,4   0,27       2,4   0,29       1,6   0,14       1,6   0,13       1,6   0,09  
   1,7   0,08       2,5   0,25       2,5   0,27       1,7   0,14       1,7   0,13       1,7   0,09  
   1,8   0,08       2,6   0,25       2,6   0,27       1,8   0,13       1,8   0,13       1,8   0,09  
   1,9   0,08       2,7   0,25       2,7   0,27       1,9   0,13       1,9   0,13       1,9   0,09  
   2,0   0,08       2,8   0,20       2,8   0,21       2,0   0,11       2,0   0,11       2,0   0,08  
   2,1   0,08       2,9   0,19       2,9   0,20       2,1   0,11       2,1   0,10       2,1   0,08  
   2,2   0,05       3,0   0,19       3,0   0,21       2,2   0,08       2,2   0,08       2,2   0,06  
   2,3   0,05       3,1   0,18       3,1   0,19       2,3   0,09       2,3   0,08       2,3   0,06  
   2,4   0,05       3,2   0,18       3,2   0,19       2,4   0,08       2,4   0,08       2,4   0,06  

  

 13  -0,6   0,56     14   0,3   0,57     15   0,3   0,52     16  -0,5   0,64     17  -0,5   0,54     18  -0,6   0,46  
  -0,5   0,55       0,4   0,57       0,4   0,51      -0,4   0,62      -0,4   0,53      -0,5   0,45  
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Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

  -0,4   0,52       0,5   0,55       0,5   0,49      -0,3   0,60      -0,3   0,51      -0,4   0,43  
  -0,3   0,49       0,6   0,53       0,6   0,44      -0,2   0,57      -0,2   0,49      -0,3   0,41  
  -0,2   0,46       0,7   0,52       0,7   0,43      -0,1   0,54      -0,1   0,47      -0,2   0,38  
  -0,1   0,43       0,8   0,48       0,8   0,42       0,0   0,52       0,0   0,45      -0,1   0,36  
   0,0   0,41       0,9   0,33       0,9   0,28       0,1   0,49       0,1   0,42       0,0   0,34  
   0,1   0,38       1,0   0,29       1,0   0,24       0,2   0,47       0,2   0,40       0,1   0,32  
   0,2   0,36       1,1   0,24       1,1   0,22       0,3   0,42       0,3   0,38       0,2   0,30  
   0,3   0,34       1,2   0,23       1,2   0,20       0,4   0,38       0,4   0,36       0,3   0,28  
   0,4   0,32       1,3   0,22       1,3   0,19       0,5   0,36       0,5   0,31       0,4   0,27  
   0,5   0,30       1,4   0,21       1,4   0,19       0,6   0,34       0,6   0,30       0,5   0,22  
   0,6   0,29       1,5   0,18       1,5   0,18       0,7   0,28       0,7   0,27       0,6   0,21  
   0,7   0,26       1,6   0,18       1,6   0,18       0,8   0,25       0,8   0,24       0,7   0,19  
   0,8   0,20       1,7   0,17       1,7   0,18       0,9   0,21       0,9   0,19       0,8   0,16  
   0,9   0,19       1,8   0,17       1,8   0,18       1,0   0,20       1,0   0,18       0,9   0,12  
   1,0   0,18       1,9   0,17       1,9   0,18       1,1   0,18       1,1   0,17       1,0   0,12  
   1,1   0,15       2,0   0,17       2,0   0,18       1,2   0,15       1,2   0,14       1,1   0,11  
   1,2   0,12       2,1   0,17       2,1   0,18       1,3   0,15       1,3   0,13       1,2   0,08  
   1,3   0,12       2,2   0,17       2,2   0,18       1,4   0,14       1,4   0,13       1,3   0,08  
   1,4   0,11       2,3   0,17       2,3   0,18       1,5   0,13       1,5   0,12       1,4   0,08  
   1,5   0,08       2,4   0,15       2,4   0,16       1,6   0,12       1,6   0,11       1,5   0,07  
   1,6   0,08       2,5   0,15       2,5   0,16       1,7   0,11       1,7   0,11       1,6   0,07  
   1,7   0,07       2,6   0,15       2,6   0,16       1,8   0,11       1,8   0,11       1,7   0,07  
   1,8   0,07       2,7   0,15       2,7   0,15       1,9   0,11       1,9   0,10       1,8   0,07  
   1,9   0,07       2,8   0,13       2,8   0,14       2,0   0,08       2,0   0,08       1,9   0,07  
   2,0   0,06       2,9   0,12       2,9   0,13       2,1   0,08       2,1   0,08       2,0   0,06  
   2,1   0,06       3,0   0,12       3,0   0,13       2,2   0,06       2,2   0,06       2,1   0,06  
   2,2   0,04       3,1   0,11       3,1   0,12       2,3   0,06       2,3   0,06       2,2   0,04  
   2,3   0,04       3,2   0,11       3,2   0,12       2,4   0,05       2,4   0,05       2,3   0,04  

  

 19   1,2   0,66     20   1,2   0,67     21   1,1   0,66     22   0,4   0,62     23   1,2   0,68     24   1,2   0,69  
   1,3   0,57       1,3   0,58       1,2   0,66       0,5   0,59       1,3   0,57       1,3   0,58  
   1,4   0,53       1,4   0,56       1,3   0,57       0,6   0,59       1,4   0,54       1,4   0,56  
   1,5   0,51       1,5   0,54       1,4   0,54       0,7   0,59       1,5   0,52       1,5   0,55  
   1,6   0,50       1,6   0,53       1,5   0,52       0,8   0,60       1,6   0,50       1,6   0,54  
   1,7   0,49       1,7   0,52       1,6   0,50       0,9   0,60       1,7   0,49       1,7   0,53  
   1,8   0,48       1,8   0,52       1,7   0,49       1,0   0,45       1,8   0,48       1,8   0,52  
   1,9   0,47       1,9   0,51       1,8   0,48       1,1   0,40       1,9   0,47       1,9   0,51  
   2,0   0,46       2,0   0,51       1,9   0,47       1,2   0,37       2,0   0,46       2,0   0,51  
   2,1   0,45       2,1   0,50       2,0   0,46       1,3   0,35       2,1   0,46       2,1   0,50  
   2,2   0,45       2,2   0,49       2,1   0,45       1,4   0,34       2,2   0,45       2,2   0,49  
   2,3   0,44       2,3   0,49       2,2   0,45       1,5   0,34       2,3   0,44       2,3   0,49  
   2,4   0,40       2,4   0,44       2,3   0,44       1,6   0,33       2,4   0,36       2,4   0,38  
   2,5   0,36       2,5   0,38       2,4   0,40       1,7   0,33       2,5   0,36       2,5   0,38  
   2,6   0,35       2,6   0,38       2,5   0,35       1,8   0,33       2,6   0,35       2,6   0,37  
   2,7   0,35       2,7   0,37       2,6   0,35       1,9   0,33       2,7   0,35       2,7   0,37  
   2,8   0,27       2,8   0,27       2,7   0,34       2,0   0,32       2,8   0,30       2,8   0,30  
   2,9   0,25       2,9   0,25       2,8   0,26       2,1   0,32       2,9   0,28       2,9   0,28  
   3,0   0,25       3,0   0,25       2,9   0,25       2,2   0,32       3,0   0,28       3,0   0,28  
   3,1   0,23       3,1   0,23       3,0   0,25       2,3   0,32       3,1   0,21       3,1   0,21  
   3,2   0,23       3,2   0,23       3,1   0,21       2,4   0,27       3,2   0,21       3,2   0,21  
   3,3   0,19       3,3   0,18       3,2   0,21       2,5   0,27       3,3   0,18       3,3   0,18  
   3,4   0,19       3,4   0,18       3,3   0,18       2,6   0,26       3,4   0,18       3,4   0,17  
   3,5   0,16       3,5   0,15       3,4   0,18       2,7   0,26       3,5   0,14       3,5   0,13  
   3,6   0,15       3,6   0,14       3,5   0,15       2,8   0,23       3,6   0,12       3,6   0,11  
   3,7   0,13       3,7   0,12       3,6   0,14       2,9   0,22       3,7   0,12       3,7   0,11  
   3,8   0,13       3,8   0,12       3,7   0,12       3,0   0,22       3,8   0,13       3,8   0,11  
   3,9   0,14       3,9   0,12       3,8   0,12       3,1   0,18       3,9   0,13       3,9   0,11  
   4,0   0,14       4,0   0,12       3,9   0,12       3,2   0,18       4,0   0,13       4,0   0,11  
   4,1   0,13       4,1   0,11       4,0   0,12       3,3   0,15       4,1   0,12       4,1   0,11  

  

 25   1,2   0,69     26   0,7   0,65     27   0,9   0,61     28   1,2   0,68     29   1,2   0,69     30   1,2   0,69  
   1,3   0,58       0,8   0,64       1,0   0,46       1,3   0,56       1,3   0,58       1,3   0,57  
   1,4   0,55       0,9   0,64       1,1   0,42       1,4   0,53       1,4   0,56       1,4   0,54  
   1,5   0,52       1,0   0,45       1,2   0,39       1,5   0,51       1,5   0,54       1,5   0,52  
   1,6   0,51       1,1   0,40       1,3   0,37       1,6   0,50       1,6   0,53       1,6   0,50  
   1,7   0,49       1,2   0,37       1,4   0,36       1,7   0,49       1,7   0,52       1,7   0,49  
   1,8   0,48       1,3   0,34       1,5   0,35       1,8   0,48       1,8   0,51       1,8   0,48  
   1,9   0,48       1,4   0,33       1,6   0,34       1,9   0,47       1,9   0,50       1,9   0,47  
   2,0   0,47       1,5   0,33       1,7   0,34       2,0   0,46       2,0   0,49       2,0   0,46  
   2,1   0,45       1,6   0,32       1,8   0,33       2,1   0,45       2,1   0,48       2,1   0,45  
   2,2   0,45       1,7   0,32       1,9   0,32       2,2   0,44       2,2   0,47       2,2   0,44  
   2,3   0,44       1,8   0,32       2,0   0,32       2,3   0,43       2,3   0,47       2,3   0,43  
   2,4   0,36       1,9   0,31       2,1   0,31       2,4   0,35       2,4   0,37       2,4   0,35  
   2,5   0,36       2,0   0,31       2,2   0,31       2,5   0,35       2,5   0,36       2,5   0,34  
   2,6   0,35       2,1   0,31       2,3   0,31       2,6   0,34       2,6   0,35       2,6   0,33  
   2,7   0,34       2,2   0,31       2,4   0,25       2,7   0,33       2,7   0,35       2,7   0,32  
   2,8   0,29       2,3   0,31       2,5   0,25       2,8   0,28       2,8   0,28       2,8   0,27  
   2,9   0,28       2,4   0,26       2,6   0,24       2,9   0,25       2,9   0,26       2,9   0,24  
   3,0   0,27       2,5   0,25       2,7   0,23       3,0   0,25       3,0   0,26       3,0   0,24  
   3,1   0,20       2,6   0,25       2,8   0,20       3,1   0,19       3,1   0,20       3,1   0,18  
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Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   3,2   0,20       2,7   0,25       2,9   0,18       3,2   0,19       3,2   0,20       3,2   0,18  
   3,3   0,17       2,8   0,22       3,0   0,18       3,3   0,15       3,3   0,15       3,3   0,15  
   3,4   0,17       2,9   0,21       3,1   0,15       3,4   0,16       3,4   0,15       3,4   0,14  
   3,5   0,13       3,0   0,21       3,2   0,15       3,5   0,13       3,5   0,12       3,5   0,11  
   3,6   0,11       3,1   0,17       3,3   0,12       3,6   0,11       3,6   0,10       3,6   0,10  
   3,7   0,11       3,2   0,17       3,4   0,13       3,7   0,11       3,7   0,10       3,7   0,10  
   3,8   0,11       3,3   0,15       3,5   0,11       3,8   0,11       3,8   0,11       3,8   0,10  
   3,9   0,11       3,4   0,15       3,6   0,10       3,9   0,11       3,9   0,10       3,9   0,10  
   4,0   0,11       3,5   0,13       3,7   0,10       4,0   0,11       4,0   0,10       4,0   0,10  
   4,1   0,11       3,6   0,11       3,8   0,10       4,1   0,11       4,1   0,10       4,1   0,10  

  

 31   0,9   0,63     32   0,4   0,61     33   1,2   0,65     34   1,2   0,67     35   1,2   0,66     36   0,4   0,64  
   1,0   0,47       0,5   0,60       1,3   0,53       1,3   0,54       1,3   0,54       0,5   0,61  
   1,1   0,42       0,6   0,59       1,4   0,49       1,4   0,51       1,4   0,50       0,6   0,61  
   1,2   0,39       0,7   0,60       1,5   0,47       1,5   0,49       1,5   0,48       0,7   0,62  
   1,3   0,37       0,8   0,59       1,6   0,45       1,6   0,47       1,6   0,46       0,8   0,62  
   1,4   0,35       0,9   0,59       1,7   0,43       1,7   0,46       1,7   0,43       0,9   0,62  
   1,5   0,34       1,0   0,44       1,8   0,42       1,8   0,45       1,8   0,42       1,0   0,44  
   1,6   0,34       1,1   0,38       1,9   0,41       1,9   0,44       1,9   0,41       1,1   0,38  
   1,7   0,33       1,2   0,35       2,0   0,40       2,0   0,43       2,0   0,40       1,2   0,34  
   1,8   0,32       1,3   0,32       2,1   0,38       2,1   0,42       2,1   0,39       1,3   0,32  
   1,9   0,31       1,4   0,31       2,2   0,38       2,2   0,41       2,2   0,37       1,4   0,31  
   2,0   0,30       1,5   0,30       2,3   0,37       2,3   0,40       2,3   0,36       1,5   0,29  
   2,1   0,30       1,6   0,29       2,4   0,31       2,4   0,32       2,4   0,30       1,6   0,28  
   2,2   0,29       1,7   0,29       2,5   0,30       2,5   0,32       2,5   0,30       1,7   0,28  
   2,3   0,29       1,8   0,28       2,6   0,29       2,6   0,31       2,6   0,29       1,8   0,27  
   2,4   0,24       1,9   0,28       2,7   0,29       2,7   0,31       2,7   0,29       1,9   0,27  
   2,5   0,24       2,0   0,28       2,8   0,24       2,8   0,24       2,8   0,23       2,0   0,26  
   2,6   0,23       2,1   0,27       2,9   0,22       2,9   0,22       2,9   0,22       2,1   0,26  
   2,7   0,23       2,2   0,27       3,0   0,22       3,0   0,22       3,0   0,21       2,2   0,26  
   2,8   0,20       2,3   0,27       3,1   0,17       3,1   0,17       3,1   0,17       2,3   0,25  
   2,9   0,18       2,4   0,23       3,2   0,17       3,2   0,17       3,2   0,16       2,4   0,22  
   3,0   0,18       2,5   0,23       3,3   0,15       3,3   0,14       3,3   0,14       2,5   0,22  
   3,1   0,15       2,6   0,22       3,4   0,15       3,4   0,14       3,4   0,14       2,6   0,21  
   3,2   0,15       2,7   0,21       3,5   0,12       3,5   0,11       3,5   0,11       2,7   0,20  
   3,3   0,12       2,8   0,17       3,6   0,11       3,6   0,10       3,6   0,09       2,8   0,17  
   3,4   0,13       2,9   0,16       3,7   0,11       3,7   0,10       3,7   0,10       2,9   0,16  
   3,5   0,11       3,0   0,16       3,8   0,11       3,8   0,10       3,8   0,10       3,0   0,16  
   3,6   0,10       3,1   0,14       3,9   0,11       3,9   0,10       3,9   0,10       3,1   0,13  
   3,7   0,10       3,2   0,14       4,0   0,11       4,0   0,10       4,0   0,10       3,2   0,13  
   3,8   0,10       3,3   0,12       4,1   0,10       4,1   0,09       4,1   0,09       3,3   0,12  

  

 37   0,8   0,58     38   0,9   0,58     39   0,8   0,60     40   0,4   0,63     41   1,0   0,61     42   0,5   0,63  
   0,9   0,58       1,0   0,42       0,9   0,59       0,5   0,63       1,1   0,43       0,6   0,61  
   1,0   0,42       1,1   0,37       1,0   0,43       0,6   0,63       1,2   0,39       0,7   0,61  
   1,1   0,37       1,2   0,34       1,1   0,38       0,7   0,63       1,3   0,37       0,8   0,61  
   1,2   0,33       1,3   0,32       1,2   0,34       0,8   0,61       1,4   0,36       0,9   0,60  
   1,3   0,31       1,4   0,31       1,3   0,31       0,9   0,61       1,5   0,35       1,0   0,60  
   1,4   0,30       1,5   0,30       1,4   0,30       1,0   0,58       1,6   0,33       1,1   0,42  
   1,5   0,28       1,6   0,30       1,5   0,29       1,1   0,40       1,7   0,33       1,2   0,38  
   1,6   0,28       1,7   0,29       1,6   0,28       1,2   0,36       1,8   0,33       1,3   0,36  
   1,7   0,27       1,8   0,29       1,7   0,27       1,3   0,32       1,9   0,31       1,4   0,33  
   1,8   0,27       1,9   0,29       1,8   0,27       1,4   0,30       2,0   0,31       1,5   0,32  
   1,9   0,26       2,0   0,28       1,9   0,26       1,5   0,29       2,1   0,30       1,6   0,32  
   2,0   0,26       2,1   0,28       2,0   0,26       1,6   0,28       2,2   0,29       1,7   0,32  
   2,1   0,25       2,2   0,28       2,1   0,25       1,7   0,28       2,3   0,29       1,8   0,31  
   2,2   0,25       2,3   0,28       2,2   0,25       1,8   0,27       2,4   0,28       1,9   0,31  
   2,3   0,25       2,4   0,23       2,3   0,25       1,9   0,26       2,5   0,24       2,0   0,30  
   2,4   0,21       2,5   0,23       2,4   0,21       2,0   0,26       2,6   0,23       2,1   0,30  
   2,5   0,21       2,6   0,22       2,5   0,20       2,1   0,26       2,7   0,23       2,2   0,30  
   2,6   0,20       2,7   0,22       2,6   0,20       2,2   0,25       2,8   0,15       2,3   0,30  
   2,7   0,20       2,8   0,18       2,7   0,20       2,3   0,25       2,9   0,16       2,4   0,30  
   2,8   0,18       2,9   0,17       2,8   0,18       2,4   0,24       3,0   0,16       2,5   0,26  
   2,9   0,16       3,0   0,17       2,9   0,16       2,5   0,21       3,1   0,16       2,6   0,25  
   3,0   0,16       3,1   0,14       3,0   0,16       2,6   0,21       3,2   0,16       2,7   0,25  
   3,1   0,14       3,2   0,14       3,1   0,13       2,7   0,20       3,3   0,14       2,8   0,18  
   3,2   0,14       3,3   0,11       3,2   0,13       2,8   0,14       3,4   0,14       2,9   0,18  
   3,3   0,12       3,4   0,11       3,3   0,11       2,9   0,14       3,5   0,12       3,0   0,18  
   3,4   0,12       3,5   0,10       3,4   0,11       3,0   0,14       3,6   0,12       3,1   0,18  
   3,5   0,10       3,6   0,09       3,5   0,10       3,1   0,14       3,7   0,09       3,2   0,17  
   3,6   0,10       3,7   0,09       3,6   0,09       3,2   0,14       3,8   0,09       3,3   0,16  
   3,7   0,10       3,8   0,09       3,7   0,09       3,3   0,12       3,9   0,10       3,4   0,16  

  

 43   0,8   0,57     44   1,2   0,63     45   1,2   0,65     46   1,2   0,65     47   1,0   0,56     48   1,2   0,63  
   0,9   0,57       1,3   0,55       1,3   0,58       1,3   0,58       1,1   0,38       1,3   0,56  
   1,0   0,57       1,4   0,51       1,4   0,54       1,4   0,55       1,2   0,34       1,4   0,53  
   1,1   0,39       1,5   0,47       1,5   0,52       1,5   0,53       1,3   0,32       1,5   0,50  
   1,2   0,35       1,6   0,45       1,6   0,50       1,6   0,50       1,4   0,31       1,6   0,48  
   1,3   0,31       1,7   0,43       1,7   0,49       1,7   0,49       1,5   0,30       1,7   0,47  
   1,4   0,29       1,8   0,42       1,8   0,47       1,8   0,48       1,6   0,29       1,8   0,45  
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 Relazione geotecnica e sismica Pag. 136/42 
  

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 7  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   1,5   0,28       1,9   0,41       1,9   0,46       1,9   0,47       1,7   0,28       1,9   0,44  
   1,6   0,27       2,0   0,40       2,0   0,46       2,0   0,46       1,8   0,28       2,0   0,43  
   1,7   0,27       2,1   0,38       2,1   0,45       2,1   0,45       1,9   0,28       2,1   0,42  
   1,8   0,26       2,2   0,37       2,2   0,44       2,2   0,44       2,0   0,27       2,2   0,41  
   1,9   0,25       2,3   0,36       2,3   0,43       2,3   0,43       2,1   0,27       2,3   0,41  
   2,0   0,25       2,4   0,36       2,4   0,42       2,4   0,43       2,2   0,27       2,4   0,40  
   2,1   0,24       2,5   0,30       2,5   0,34       2,5   0,35       2,3   0,27       2,5   0,32  
   2,2   0,24       2,6   0,29       2,6   0,33       2,6   0,35       2,4   0,26       2,6   0,31  
   2,3   0,24       2,7   0,28       2,7   0,33       2,7   0,34       2,5   0,21       2,7   0,31  
   2,4   0,24       2,8   0,17       2,8   0,20       2,8   0,22       2,6   0,21       2,8   0,18  
   2,5   0,19       2,9   0,17       2,9   0,20       2,9   0,22       2,7   0,20       2,9   0,18  
   2,6   0,19       3,0   0,17       3,0   0,20       3,0   0,22       2,8   0,14       3,0   0,18  
   2,7   0,19       3,1   0,17       3,1   0,20       3,1   0,21       2,9   0,14       3,1   0,18  
   2,8   0,13       3,2   0,17       3,2   0,20       3,2   0,21       3,0   0,14       3,2   0,18  
   2,9   0,13       3,3   0,15       3,3   0,16       3,3   0,19       3,1   0,14       3,3   0,15  
   3,0   0,13       3,4   0,15       3,4   0,16       3,4   0,19       3,2   0,14       3,4   0,15  
   3,1   0,13       3,5   0,11       3,5   0,13       3,5   0,14       3,3   0,12       3,5   0,12  
   3,2   0,13       3,6   0,11       3,6   0,13       3,6   0,14       3,4   0,12       3,6   0,12  
   3,3   0,11       3,7   0,09       3,7   0,09       3,7   0,11       3,5   0,10       3,7   0,09  
   3,4   0,11       3,8   0,09       3,8   0,09       3,8   0,11       3,6   0,10       3,8   0,09  
   3,5   0,10       3,9   0,09       3,9   0,09       3,9   0,11       3,7   0,08       3,9   0,09  
   3,6   0,10       4,0   0,09       4,0   0,10       4,0   0,11       3,8   0,08       4,0   0,09  
   3,7   0,08       4,1   0,09       4,1   0,10       4,1   0,11       3,9   0,08       4,1   0,09  

  

 49   1,2   0,65     50   1,2   0,65     51   0,8   0,56     52   1,2   0,62     53   1,2   0,64     54   1,2   0,64  
   1,3   0,59       1,3   0,59       0,9   0,56       1,3   0,54       1,3   0,57       1,3   0,57  
   1,4   0,56       1,4   0,56       1,0   0,56       1,4   0,50       1,4   0,54       1,4   0,54  
   1,5   0,54       1,5   0,54       1,1   0,38       1,5   0,47       1,5   0,51       1,5   0,51  
   1,6   0,52       1,6   0,53       1,2   0,33       1,6   0,45       1,6   0,50       1,6   0,50  
   1,7   0,51       1,7   0,52       1,3   0,31       1,7   0,43       1,7   0,48       1,7   0,48  
   1,8   0,50       1,8   0,51       1,4   0,29       1,8   0,42       1,8   0,47       1,8   0,47  
   1,9   0,49       1,9   0,50       1,5   0,28       1,9   0,40       1,9   0,46       1,9   0,47  
   2,0   0,49       2,0   0,50       1,6   0,27       2,0   0,39       2,0   0,45       2,0   0,46  
   2,1   0,48       2,1   0,49       1,7   0,26       2,1   0,38       2,1   0,45       2,1   0,45  
   2,2   0,47       2,2   0,49       1,8   0,26       2,2   0,37       2,2   0,44       2,2   0,44  
   2,3   0,46       2,3   0,48       1,9   0,25       2,3   0,37       2,3   0,43       2,3   0,44  
   2,4   0,46       2,4   0,47       2,0   0,25       2,4   0,36       2,4   0,42       2,4   0,43  
   2,5   0,36       2,5   0,38       2,1   0,24       2,5   0,30       2,5   0,34       2,5   0,36  
   2,6   0,35       2,6   0,37       2,2   0,24       2,6   0,29       2,6   0,34       2,6   0,35  
   2,7   0,34       2,7   0,37       2,3   0,24       2,7   0,28       2,7   0,33       2,7   0,35  
   2,8   0,21       2,8   0,23       2,4   0,23       2,8   0,18       2,8   0,21       2,8   0,23  
   2,9   0,21       2,9   0,23       2,5   0,20       2,9   0,18       2,9   0,21       2,9   0,23  
   3,0   0,21       3,0   0,23       2,6   0,19       3,0   0,18       3,0   0,21       3,0   0,23  
   3,1   0,21       3,1   0,22       2,7   0,19       3,1   0,18       3,1   0,20       3,1   0,22  
   3,2   0,21       3,2   0,22       2,8   0,13       3,2   0,18       3,2   0,20       3,2   0,22  
   3,3   0,18       3,3   0,20       2,9   0,13       3,3   0,15       3,3   0,17       3,3   0,20  
   3,4   0,18       3,4   0,20       3,0   0,13       3,4   0,15       3,4   0,17       3,4   0,20  
   3,5   0,14       3,5   0,14       3,1   0,14       3,5   0,12       3,5   0,14       3,5   0,15  
   3,6   0,14       3,6   0,14       3,2   0,14       3,6   0,12       3,6   0,14       3,6   0,15  
   3,7   0,10       3,7   0,11       3,3   0,12       3,7   0,10       3,7   0,10       3,7   0,12  
   3,8   0,10       3,8   0,11       3,4   0,12       3,8   0,10       3,8   0,10       3,8   0,12  
   3,9   0,10       3,9   0,11       3,5   0,10       3,9   0,10       3,9   0,11       3,9   0,13  
   4,0   0,10       4,0   0,11       3,6   0,11       4,0   0,10       4,0   0,11       4,0   0,13  
   4,1   0,10       4,1   0,11       3,7   0,08       4,1   0,09       4,1   0,10       4,1   0,12  

  

 55   0,4   0,61     56   1,0   0,60     57   0,4   0,61                                                              
   0,5   0,58       1,1   0,43       0,5   0,58                                                     
   0,6   0,57       1,2   0,39       0,6   0,59                                                     
   0,7   0,57       1,3   0,37       0,7   0,58                                                     
   0,8   0,57       1,4   0,36       0,8   0,59                                                     
   0,9   0,57       1,5   0,35       0,9   0,59                                                     
   1,0   0,57       1,6   0,34       1,0   0,59                                                     
   1,1   0,39       1,7   0,34       1,1   0,42                                                     
   1,2   0,35       1,8   0,33       1,2   0,38                                                     
   1,3   0,33       1,9   0,32       1,3   0,35                                                     
   1,4   0,31       2,0   0,32       1,4   0,34                                                     
   1,5   0,30       2,1   0,31       1,5   0,33                                                     
   1,6   0,29       2,2   0,31       1,6   0,33                                                     
   1,7   0,28       2,3   0,30       1,7   0,33                                                     
   1,8   0,28       2,4   0,30       1,8   0,32                                                     
   1,9   0,27       2,5   0,25       1,9   0,32                                                     
   2,0   0,27       2,6   0,24       2,0   0,32                                                     
   2,1   0,27       2,7   0,23       2,1   0,32                                                     
   2,2   0,26       2,8   0,16       2,2   0,32                                                     
   2,3   0,26       2,9   0,16       2,3   0,32                                                     
   2,4   0,26       3,0   0,16       2,4   0,32                                                     
   2,5   0,22       3,1   0,16       2,5   0,27                                                     
   2,6   0,21       3,2   0,16       2,6   0,26                                                     
   2,7   0,21       3,3   0,14       2,7   0,26                                                     
   2,8   0,14       3,4   0,14       2,8   0,19                                                     



Parco Eolico S. Domenico 
Rev.00   
06/2022 

 

 

 

 Relazione geotecnica e sismica Pag. 137/42 
  

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 7  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   2,9   0,15       3,5   0,12       2,9   0,19                                                     
   3,0   0,15       3,6   0,12       3,0   0,19                                                     
   3,1   0,15       3,7   0,10       3,1   0,19                                                     
   3,2   0,15       3,8   0,10       3,2   0,18                                                     
   3,3   0,13       3,9   0,10       3,3   0,17                                                     

  

 

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 8  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

  1  -0,6   0,44      2  -0,5   0,52      3  -0,5   0,59      4   0,3   0,49      5   0,3   0,54      6  -0,6   0,53  
  -0,5   0,43      -0,4   0,51      -0,4   0,57       0,4   0,47       0,4   0,53      -0,5   0,52  
  -0,4   0,41      -0,3   0,49      -0,3   0,55       0,5   0,46       0,5   0,52      -0,4   0,49  
  -0,3   0,39      -0,2   0,47      -0,2   0,53       0,6   0,41       0,6   0,50      -0,3   0,46  
  -0,2   0,36      -0,1   0,44      -0,1   0,51       0,7   0,40       0,7   0,48      -0,2   0,44  
  -0,1   0,34       0,0   0,42       0,0   0,48       0,8   0,39       0,8   0,44      -0,1   0,41  
   0,0   0,32       0,1   0,40       0,1   0,46       0,9   0,29       0,9   0,34       0,0   0,38  
   0,1   0,30       0,2   0,38       0,2   0,44       1,0   0,24       1,0   0,29       0,1   0,36  
   0,2   0,28       0,3   0,36       0,3   0,39       1,1   0,21       1,1   0,24       0,2   0,34  
   0,3   0,27       0,4   0,35       0,4   0,36       1,2   0,19       1,2   0,22       0,3   0,32  
   0,4   0,25       0,5   0,30       0,5   0,34       1,3   0,18       1,3   0,21       0,4   0,30  
   0,5   0,21       0,6   0,29       0,6   0,31       1,4   0,18       1,4   0,20       0,5   0,29  
   0,6   0,20       0,7   0,26       0,7   0,26       1,5   0,17       1,5   0,17       0,6   0,27  
   0,7   0,18       0,8   0,23       0,8   0,23       1,6   0,17       1,6   0,17       0,7   0,24  
   0,8   0,17       0,9   0,18       0,9   0,19       1,7   0,17       1,7   0,16       0,8   0,21  
   0,9   0,12       1,0   0,17       1,0   0,19       1,8   0,17       1,8   0,16       0,9   0,18  
   1,0   0,11       1,1   0,17       1,1   0,18       1,9   0,17       1,9   0,16       1,0   0,17  
   1,1   0,11       1,2   0,15       1,2   0,16       2,0   0,16       2,0   0,16       1,1   0,15  
   1,2   0,10       1,3   0,13       1,3   0,13       2,1   0,17       2,1   0,16       1,2   0,13  
   1,3   0,08       1,4   0,12       1,4   0,13       2,2   0,17       2,2   0,16       1,3   0,11  
   1,4   0,08       1,5   0,12       1,5   0,13       2,3   0,16       2,3   0,16       1,4   0,10  
   1,5   0,07       1,6   0,10       1,6   0,11       2,4   0,17       2,4   0,16       1,5   0,08  
   1,6   0,07       1,7   0,10       1,7   0,10       2,5   0,14       2,5   0,13       1,6   0,07  
   1,7   0,06       1,8   0,10       1,8   0,10       2,6   0,14       2,6   0,13       1,7   0,07  
   1,8   0,06       1,9   0,10       1,9   0,10       2,7   0,14       2,7   0,14       1,8   0,06  
   1,9   0,06       2,0   0,08       2,0   0,08       2,8   0,11       2,8   0,10       1,9   0,06  
   2,0   0,06       2,1   0,07       2,1   0,07       2,9   0,11       2,9   0,10       2,0   0,06  
   2,1   0,06       2,2   0,05       2,2   0,05       3,0   0,11       3,0   0,10       2,1   0,06  
   2,2   0,04       2,3   0,06       2,3   0,05       3,1   0,11       3,1   0,10       2,2   0,04  
   2,3   0,04       2,4   0,05       2,4   0,05       3,2   0,11       3,2   0,11       2,3   0,03  

  

  7  -0,5   0,60      8   0,3   0,58      9   0,3   0,54     10  -0,5   0,70     11  -0,5   0,61     12  -0,5   0,51  
  -0,4   0,59       0,4   0,58       0,4   0,54      -0,4   0,70      -0,4   0,61      -0,4   0,49  
  -0,3   0,57       0,5   0,56       0,5   0,50      -0,3   0,68      -0,3   0,59      -0,3   0,48  
  -0,2   0,54       0,6   0,55       0,6   0,48      -0,2   0,66      -0,2   0,57      -0,2   0,46  
  -0,1   0,52       0,7   0,54       0,7   0,48      -0,1   0,64      -0,1   0,55      -0,1   0,44  
   0,0   0,49       0,8   0,54       0,8   0,45       0,0   0,61       0,0   0,53       0,0   0,42  
   0,1   0,47       0,9   0,53       0,9   0,45       0,1   0,58       0,1   0,51       0,1   0,40  
   0,2   0,44       1,0   0,53       1,0   0,45       0,2   0,56       0,2   0,49       0,2   0,38  
   0,3   0,42       1,1   0,43       1,1   0,40       0,3   0,51       0,3   0,46       0,3   0,36  
   0,4   0,40       1,2   0,39       1,2   0,36       0,4   0,49       0,4   0,45       0,4   0,34  
   0,5   0,38       1,3   0,37       1,3   0,34       0,5   0,45       0,5   0,41       0,5   0,31  
   0,6   0,37       1,4   0,36       1,4   0,33       0,6   0,42       0,6   0,40       0,6   0,30  
   0,7   0,29       1,5   0,35       1,5   0,33       0,7   0,34       0,7   0,31       0,7   0,22  
   0,8   0,27       1,6   0,32       1,6   0,32       0,8   0,29       0,8   0,29       0,8   0,20  
   0,9   0,26       1,7   0,31       1,7   0,32       0,9   0,28       0,9   0,27       0,9   0,18  
   1,0   0,25       1,8   0,30       1,8   0,32       1,0   0,27       1,0   0,24       1,0   0,16  
   1,1   0,20       1,9   0,30       1,9   0,32       1,1   0,26       1,1   0,24       1,1   0,16  
   1,2   0,14       2,0   0,30       2,0   0,32       1,2   0,17       1,2   0,16       1,2   0,10  
   1,3   0,13       2,1   0,30       2,1   0,31       1,3   0,16       1,3   0,15       1,3   0,10  
   1,4   0,13       2,2   0,30       2,2   0,31       1,4   0,16       1,4   0,15       1,4   0,10  
   1,5   0,13       2,3   0,29       2,3   0,31       1,5   0,16       1,5   0,15       1,5   0,10  
   1,6   0,10       2,4   0,27       2,4   0,29       1,6   0,14       1,6   0,13       1,6   0,09  
   1,7   0,08       2,5   0,25       2,5   0,27       1,7   0,13       1,7   0,13       1,7   0,08  
   1,8   0,08       2,6   0,25       2,6   0,26       1,8   0,13       1,8   0,13       1,8   0,09  
   1,9   0,08       2,7   0,25       2,7   0,26       1,9   0,13       1,9   0,13       1,9   0,09  
   2,0   0,08       2,8   0,20       2,8   0,21       2,0   0,11       2,0   0,11       2,0   0,08  
   2,1   0,08       2,9   0,19       2,9   0,20       2,1   0,11       2,1   0,10       2,1   0,08  
   2,2   0,05       3,0   0,19       3,0   0,20       2,2   0,08       2,2   0,08       2,2   0,06  
   2,3   0,05       3,1   0,18       3,1   0,19       2,3   0,09       2,3   0,08       2,3   0,06  
   2,4   0,05       3,2   0,18       3,2   0,19       2,4   0,08       2,4   0,08       2,4   0,06  

  

 13  -0,6   0,56     14   0,3   0,57     15   0,3   0,52     16  -0,5   0,63     17  -0,5   0,54     18  -0,6   0,46  
  -0,5   0,55       0,4   0,57       0,4   0,50      -0,4   0,62      -0,4   0,53      -0,5   0,45  
  -0,4   0,52       0,5   0,55       0,5   0,49      -0,3   0,60      -0,3   0,51      -0,4   0,43  
  -0,3   0,49       0,6   0,53       0,6   0,44      -0,2   0,57      -0,2   0,49      -0,3   0,41  
  -0,2   0,46       0,7   0,51       0,7   0,43      -0,1   0,54      -0,1   0,47      -0,2   0,38  
  -0,1   0,43       0,8   0,47       0,8   0,42       0,0   0,52       0,0   0,44      -0,1   0,36  
   0,0   0,40       0,9   0,33       0,9   0,28       0,1   0,49       0,1   0,42       0,0   0,34  
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STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 8  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   0,1   0,38       1,0   0,28       1,0   0,24       0,2   0,46       0,2   0,40       0,1   0,31  
   0,2   0,36       1,1   0,24       1,1   0,22       0,3   0,42       0,3   0,38       0,2   0,30  
   0,3   0,34       1,2   0,23       1,2   0,20       0,4   0,38       0,4   0,36       0,3   0,28  
   0,4   0,32       1,3   0,22       1,3   0,19       0,5   0,36       0,5   0,31       0,4   0,26  
   0,5   0,30       1,4   0,21       1,4   0,19       0,6   0,33       0,6   0,30       0,5   0,22  
   0,6   0,28       1,5   0,18       1,5   0,18       0,7   0,28       0,7   0,27       0,6   0,21  
   0,7   0,25       1,6   0,18       1,6   0,18       0,8   0,25       0,8   0,24       0,7   0,18  
   0,8   0,19       1,7   0,17       1,7   0,18       0,9   0,21       0,9   0,18       0,8   0,16  
   0,9   0,19       1,8   0,17       1,8   0,18       1,0   0,20       1,0   0,18       0,9   0,12  
   1,0   0,18       1,9   0,17       1,9   0,18       1,1   0,18       1,1   0,17       1,0   0,12  
   1,1   0,15       2,0   0,17       2,0   0,18       1,2   0,15       1,2   0,14       1,1   0,11  
   1,2   0,12       2,1   0,17       2,1   0,18       1,3   0,15       1,3   0,13       1,2   0,08  
   1,3   0,12       2,2   0,17       2,2   0,18       1,4   0,14       1,4   0,13       1,3   0,08  
   1,4   0,11       2,3   0,17       2,3   0,18       1,5   0,13       1,5   0,12       1,4   0,08  
   1,5   0,08       2,4   0,14       2,4   0,16       1,6   0,12       1,6   0,11       1,5   0,07  
   1,6   0,08       2,5   0,14       2,5   0,16       1,7   0,11       1,7   0,11       1,6   0,07  
   1,7   0,07       2,6   0,15       2,6   0,15       1,8   0,11       1,8   0,11       1,7   0,07  
   1,8   0,07       2,7   0,15       2,7   0,15       1,9   0,11       1,9   0,10       1,8   0,07  
   1,9   0,07       2,8   0,13       2,8   0,14       2,0   0,08       2,0   0,08       1,9   0,07  
   2,0   0,06       2,9   0,12       2,9   0,13       2,1   0,08       2,1   0,08       2,0   0,06  
   2,1   0,06       3,0   0,12       3,0   0,13       2,2   0,06       2,2   0,06       2,1   0,06  
   2,2   0,04       3,1   0,11       3,1   0,12       2,3   0,06       2,3   0,06       2,2   0,04  
   2,3   0,04       3,2   0,11       3,2   0,12       2,4   0,05       2,4   0,05       2,3   0,04  

  

 19   1,2   0,65     20   1,2   0,66     21   1,1   0,66     22   0,4   0,62     23   1,2   0,67     24   1,2   0,68  
   1,3   0,56       1,3   0,58       1,2   0,65       0,5   0,59       1,3   0,56       1,3   0,58  
   1,4   0,53       1,4   0,55       1,3   0,56       0,6   0,58       1,4   0,53       1,4   0,55  
   1,5   0,51       1,5   0,54       1,4   0,53       0,7   0,59       1,5   0,51       1,5   0,54  
   1,6   0,49       1,6   0,53       1,5   0,51       0,8   0,59       1,6   0,50       1,6   0,53  
   1,7   0,48       1,7   0,52       1,6   0,50       0,9   0,59       1,7   0,49       1,7   0,52  
   1,8   0,47       1,8   0,51       1,7   0,49       1,0   0,44       1,8   0,48       1,8   0,51  
   1,9   0,46       1,9   0,50       1,8   0,48       1,1   0,40       1,9   0,47       1,9   0,51  
   2,0   0,45       2,0   0,50       1,9   0,46       1,2   0,36       2,0   0,46       2,0   0,50  
   2,1   0,45       2,1   0,49       2,0   0,45       1,3   0,35       2,1   0,45       2,1   0,49  
   2,2   0,44       2,2   0,49       2,1   0,45       1,4   0,34       2,2   0,44       2,2   0,49  
   2,3   0,43       2,3   0,48       2,2   0,44       1,5   0,33       2,3   0,44       2,3   0,48  
   2,4   0,39       2,4   0,43       2,3   0,43       1,6   0,33       2,4   0,36       2,4   0,38  
   2,5   0,36       2,5   0,38       2,4   0,39       1,7   0,32       2,5   0,35       2,5   0,37  
   2,6   0,35       2,6   0,37       2,5   0,35       1,8   0,32       2,6   0,35       2,6   0,37  
   2,7   0,35       2,7   0,36       2,6   0,34       1,9   0,32       2,7   0,34       2,7   0,36  
   2,8   0,27       2,8   0,27       2,7   0,34       2,0   0,32       2,8   0,30       2,8   0,30  
   2,9   0,25       2,9   0,25       2,8   0,26       2,1   0,32       2,9   0,28       2,9   0,28  
   3,0   0,25       3,0   0,25       2,9   0,24       2,2   0,32       3,0   0,28       3,0   0,28  
   3,1   0,22       3,1   0,22       3,0   0,24       2,3   0,32       3,1   0,21       3,1   0,21  
   3,2   0,22       3,2   0,22       3,1   0,21       2,4   0,27       3,2   0,21       3,2   0,21  
   3,3   0,19       3,3   0,18       3,2   0,21       2,5   0,27       3,3   0,18       3,3   0,18  
   3,4   0,19       3,4   0,18       3,3   0,18       2,6   0,26       3,4   0,18       3,4   0,17  
   3,5   0,16       3,5   0,15       3,4   0,18       2,7   0,26       3,5   0,14       3,5   0,13  
   3,6   0,15       3,6   0,14       3,5   0,15       2,8   0,23       3,6   0,12       3,6   0,11  
   3,7   0,13       3,7   0,12       3,6   0,14       2,9   0,22       3,7   0,12       3,7   0,11  
   3,8   0,13       3,8   0,12       3,7   0,12       3,0   0,21       3,8   0,12       3,8   0,11  
   3,9   0,13       3,9   0,12       3,8   0,12       3,1   0,18       3,9   0,12       3,9   0,11  
   4,0   0,14       4,0   0,12       3,9   0,12       3,2   0,17       4,0   0,13       4,0   0,11  
   4,1   0,13       4,1   0,11       4,0   0,12       3,3   0,15       4,1   0,12       4,1   0,11  

  

 25   1,2   0,69     26   0,7   0,65     27   0,9   0,61     28   1,2   0,67     29   1,2   0,68     30   1,2   0,68  
   1,3   0,57       0,8   0,63       1,0   0,46       1,3   0,56       1,3   0,57       1,3   0,56  
   1,4   0,54       0,9   0,63       1,1   0,41       1,4   0,53       1,4   0,55       1,4   0,54  
   1,5   0,51       1,0   0,45       1,2   0,39       1,5   0,51       1,5   0,53       1,5   0,52  
   1,6   0,50       1,1   0,40       1,3   0,37       1,6   0,49       1,6   0,52       1,6   0,50  
   1,7   0,49       1,2   0,37       1,4   0,36       1,7   0,48       1,7   0,51       1,7   0,49  
   1,8   0,48       1,3   0,34       1,5   0,35       1,8   0,47       1,8   0,50       1,8   0,47  
   1,9   0,47       1,4   0,33       1,6   0,34       1,9   0,46       1,9   0,49       1,9   0,46  
   2,0   0,46       1,5   0,32       1,7   0,33       2,0   0,45       2,0   0,49       2,0   0,46  
   2,1   0,45       1,6   0,32       1,8   0,32       2,1   0,44       2,1   0,48       2,1   0,45  
   2,2   0,44       1,7   0,32       1,9   0,32       2,2   0,44       2,2   0,47       2,2   0,43  
   2,3   0,43       1,8   0,32       2,0   0,32       2,3   0,43       2,3   0,46       2,3   0,42  
   2,4   0,36       1,9   0,31       2,1   0,31       2,4   0,35       2,4   0,36       2,4   0,35  
   2,5   0,35       2,0   0,31       2,2   0,31       2,5   0,34       2,5   0,36       2,5   0,34  
   2,6   0,35       2,1   0,30       2,3   0,30       2,6   0,33       2,6   0,35       2,6   0,33  
   2,7   0,34       2,2   0,30       2,4   0,25       2,7   0,33       2,7   0,34       2,7   0,32  
   2,8   0,29       2,3   0,30       2,5   0,25       2,8   0,28       2,8   0,28       2,8   0,27  
   2,9   0,27       2,4   0,25       2,6   0,24       2,9   0,25       2,9   0,26       2,9   0,24  
   3,0   0,27       2,5   0,25       2,7   0,23       3,0   0,25       3,0   0,25       3,0   0,24  
   3,1   0,20       2,6   0,25       2,8   0,20       3,1   0,19       3,1   0,20       3,1   0,18  
   3,2   0,20       2,7   0,25       2,9   0,18       3,2   0,19       3,2   0,20       3,2   0,18  
   3,3   0,17       2,8   0,22       3,0   0,18       3,3   0,15       3,3   0,15       3,3   0,14  
   3,4   0,17       2,9   0,21       3,1   0,15       3,4   0,15       3,4   0,15       3,4   0,14  
   3,5   0,12       3,0   0,21       3,2   0,15       3,5   0,12       3,5   0,12       3,5   0,11  
   3,6   0,11       3,1   0,17       3,3   0,12       3,6   0,11       3,6   0,10       3,6   0,10  
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Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   3,7   0,11       3,2   0,17       3,4   0,12       3,7   0,11       3,7   0,10       3,7   0,10  
   3,8   0,11       3,3   0,15       3,5   0,11       3,8   0,11       3,8   0,10       3,8   0,10  
   3,9   0,11       3,4   0,15       3,6   0,10       3,9   0,11       3,9   0,10       3,9   0,10  
   4,0   0,11       3,5   0,12       3,7   0,10       4,0   0,11       4,0   0,10       4,0   0,10  
   4,1   0,11       3,6   0,11       3,8   0,10       4,1   0,11       4,1   0,10       4,1   0,10  

  

 31   0,9   0,62     32   0,4   0,61     33   1,2   0,65     34   1,2   0,66     35   1,2   0,66     36   0,4   0,63  
   1,0   0,47       0,5   0,60       1,3   0,52       1,3   0,54       1,3   0,53       0,5   0,61  
   1,1   0,41       0,6   0,59       1,4   0,49       1,4   0,51       1,4   0,50       0,6   0,61  
   1,2   0,39       0,7   0,59       1,5   0,47       1,5   0,49       1,5   0,47       0,7   0,61  
   1,3   0,37       0,8   0,59       1,6   0,44       1,6   0,47       1,6   0,45       0,8   0,61  
   1,4   0,35       0,9   0,59       1,7   0,43       1,7   0,46       1,7   0,43       0,9   0,61  
   1,5   0,34       1,0   0,43       1,8   0,41       1,8   0,45       1,8   0,42       1,0   0,43  
   1,6   0,33       1,1   0,37       1,9   0,40       1,9   0,44       1,9   0,40       1,1   0,38  
   1,7   0,32       1,2   0,34       2,0   0,39       2,0   0,43       2,0   0,39       1,2   0,34  
   1,8   0,31       1,3   0,32       2,1   0,38       2,1   0,42       2,1   0,38       1,3   0,32  
   1,9   0,31       1,4   0,31       2,2   0,37       2,2   0,41       2,2   0,37       1,4   0,31  
   2,0   0,30       1,5   0,30       2,3   0,36       2,3   0,40       2,3   0,36       1,5   0,29  
   2,1   0,29       1,6   0,29       2,4   0,30       2,4   0,32       2,4   0,30       1,6   0,28  
   2,2   0,29       1,7   0,29       2,5   0,30       2,5   0,32       2,5   0,29       1,7   0,28  
   2,3   0,28       1,8   0,28       2,6   0,29       2,6   0,31       2,6   0,29       1,8   0,27  
   2,4   0,24       1,9   0,28       2,7   0,29       2,7   0,30       2,7   0,28       1,9   0,27  
   2,5   0,23       2,0   0,27       2,8   0,24       2,8   0,24       2,8   0,23       2,0   0,26  
   2,6   0,23       2,1   0,27       2,9   0,22       2,9   0,22       2,9   0,21       2,1   0,26  
   2,7   0,22       2,2   0,27       3,0   0,22       3,0   0,22       3,0   0,21       2,2   0,25  
   2,8   0,19       2,3   0,26       3,1   0,17       3,1   0,17       3,1   0,17       2,3   0,25  
   2,9   0,18       2,4   0,23       3,2   0,17       3,2   0,17       3,2   0,16       2,4   0,21  
   3,0   0,18       2,5   0,23       3,3   0,15       3,3   0,14       3,3   0,14       2,5   0,21  
   3,1   0,15       2,6   0,21       3,4   0,14       3,4   0,14       3,4   0,14       2,6   0,21  
   3,2   0,15       2,7   0,20       3,5   0,11       3,5   0,11       3,5   0,11       2,7   0,20  
   3,3   0,12       2,8   0,17       3,6   0,10       3,6   0,10       3,6   0,09       2,8   0,17  
   3,4   0,13       2,9   0,16       3,7   0,10       3,7   0,10       3,7   0,10       2,9   0,16  
   3,5   0,11       3,0   0,16       3,8   0,11       3,8   0,10       3,8   0,10       3,0   0,16  
   3,6   0,09       3,1   0,14       3,9   0,11       3,9   0,10       3,9   0,10       3,1   0,13  
   3,7   0,09       3,2   0,14       4,0   0,11       4,0   0,10       4,0   0,10       3,2   0,13  
   3,8   0,10       3,3   0,12       4,1   0,10       4,1   0,09       4,1   0,09       3,3   0,11  

  

 37   0,8   0,58     38   0,9   0,58     39   0,8   0,59     40   0,4   0,62     41   1,0   0,60     42   0,5   0,62  
   0,9   0,58       1,0   0,42       0,9   0,59       0,5   0,62       1,1   0,42       0,6   0,60  
   1,0   0,42       1,1   0,37       1,0   0,43       0,6   0,62       1,2   0,39       0,7   0,60  
   1,1   0,37       1,2   0,34       1,1   0,37       0,7   0,62       1,3   0,36       0,8   0,60  
   1,2   0,33       1,3   0,32       1,2   0,34       0,8   0,60       1,4   0,35       0,9   0,59  
   1,3   0,31       1,4   0,31       1,3   0,31       0,9   0,60       1,5   0,34       1,0   0,59  
   1,4   0,30       1,5   0,30       1,4   0,29       1,0   0,57       1,6   0,33       1,1   0,41  
   1,5   0,28       1,6   0,29       1,5   0,28       1,1   0,39       1,7   0,32       1,2   0,37  
   1,6   0,28       1,7   0,29       1,6   0,28       1,2   0,35       1,8   0,32       1,3   0,35  
   1,7   0,27       1,8   0,29       1,7   0,27       1,3   0,31       1,9   0,30       1,4   0,33  
   1,8   0,26       1,9   0,29       1,8   0,27       1,4   0,30       2,0   0,30       1,5   0,32  
   1,9   0,26       2,0   0,28       1,9   0,26       1,5   0,28       2,1   0,29       1,6   0,31  
   2,0   0,25       2,1   0,28       2,0   0,25       1,6   0,28       2,2   0,29       1,7   0,31  
   2,1   0,25       2,2   0,28       2,1   0,25       1,7   0,27       2,3   0,29       1,8   0,31  
   2,2   0,25       2,3   0,28       2,2   0,25       1,8   0,27       2,4   0,28       1,9   0,31  
   2,3   0,25       2,4   0,23       2,3   0,25       1,9   0,26       2,5   0,23       2,0   0,30  
   2,4   0,21       2,5   0,22       2,4   0,21       2,0   0,25       2,6   0,23       2,1   0,30  
   2,5   0,21       2,6   0,22       2,5   0,20       2,1   0,25       2,7   0,23       2,2   0,30  
   2,6   0,20       2,7   0,21       2,6   0,20       2,2   0,25       2,8   0,15       2,3   0,30  
   2,7   0,20       2,8   0,18       2,7   0,20       2,3   0,25       2,9   0,15       2,4   0,30  
   2,8   0,18       2,9   0,17       2,8   0,17       2,4   0,24       3,0   0,16       2,5   0,25  
   2,9   0,16       3,0   0,17       2,9   0,16       2,5   0,20       3,1   0,16       2,6   0,25  
   3,0   0,16       3,1   0,14       3,0   0,16       2,6   0,20       3,2   0,16       2,7   0,25  
   3,1   0,14       3,2   0,14       3,1   0,13       2,7   0,20       3,3   0,14       2,8   0,18  
   3,2   0,14       3,3   0,11       3,2   0,13       2,8   0,14       3,4   0,14       2,9   0,18  
   3,3   0,12       3,4   0,11       3,3   0,11       2,9   0,14       3,5   0,12       3,0   0,18  
   3,4   0,12       3,5   0,10       3,4   0,11       3,0   0,14       3,6   0,12       3,1   0,17  
   3,5   0,10       3,6   0,09       3,5   0,10       3,1   0,14       3,7   0,09       3,2   0,17  
   3,6   0,10       3,7   0,09       3,6   0,09       3,2   0,14       3,8   0,09       3,3   0,16  
   3,7   0,10       3,8   0,09       3,7   0,09       3,3   0,12       3,9   0,09       3,4   0,16  

  

 43   0,8   0,56     44   1,2   0,62     45   1,2   0,64     46   1,2   0,64     47   1,0   0,54     48   1,2   0,62  
   0,9   0,56       1,3   0,54       1,3   0,57       1,3   0,57       1,1   0,37       1,3   0,55  
   1,0   0,56       1,4   0,50       1,4   0,53       1,4   0,54       1,2   0,34       1,4   0,52  
   1,1   0,38       1,5   0,47       1,5   0,51       1,5   0,52       1,3   0,31       1,5   0,49  
   1,2   0,34       1,6   0,44       1,6   0,49       1,6   0,49       1,4   0,30       1,6   0,47  
   1,3   0,30       1,7   0,43       1,7   0,48       1,7   0,48       1,5   0,29       1,7   0,46  
   1,4   0,29       1,8   0,41       1,8   0,47       1,8   0,47       1,6   0,28       1,8   0,44  
   1,5   0,27       1,9   0,40       1,9   0,46       1,9   0,46       1,7   0,28       1,9   0,43  
   1,6   0,27       2,0   0,39       2,0   0,45       2,0   0,45       1,8   0,27       2,0   0,42  
   1,7   0,26       2,1   0,37       2,1   0,44       2,1   0,45       1,9   0,27       2,1   0,41  
   1,8   0,26       2,2   0,37       2,2   0,43       2,2   0,43       2,0   0,27       2,2   0,41  
   1,9   0,24       2,3   0,36       2,3   0,42       2,3   0,43       2,1   0,27       2,3   0,40  
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   2,0   0,24       2,4   0,35       2,4   0,41       2,4   0,42       2,2   0,26       2,4   0,39  
   2,1   0,24       2,5   0,29       2,5   0,33       2,5   0,35       2,3   0,26       2,5   0,31  
   2,2   0,24       2,6   0,29       2,6   0,33       2,6   0,34       2,4   0,26       2,6   0,31  
   2,3   0,23       2,7   0,28       2,7   0,32       2,7   0,34       2,5   0,21       2,7   0,30  
   2,4   0,23       2,8   0,17       2,8   0,20       2,8   0,22       2,6   0,21       2,8   0,18  
   2,5   0,19       2,9   0,17       2,9   0,20       2,9   0,22       2,7   0,20       2,9   0,17  
   2,6   0,19       3,0   0,17       3,0   0,19       3,0   0,22       2,8   0,13       3,0   0,17  
   2,7   0,19       3,1   0,17       3,1   0,19       3,1   0,21       2,9   0,13       3,1   0,17  
   2,8   0,13       3,2   0,17       3,2   0,19       3,2   0,21       3,0   0,13       3,2   0,17  
   2,9   0,13       3,3   0,14       3,3   0,16       3,3   0,18       3,1   0,14       3,3   0,15  
   3,0   0,13       3,4   0,14       3,4   0,16       3,4   0,18       3,2   0,14       3,4   0,15  
   3,1   0,13       3,5   0,11       3,5   0,13       3,5   0,14       3,3   0,12       3,5   0,11  
   3,2   0,13       3,6   0,11       3,6   0,13       3,6   0,14       3,4   0,12       3,6   0,12  
   3,3   0,11       3,7   0,09       3,7   0,09       3,7   0,11       3,5   0,10       3,7   0,08  
   3,4   0,11       3,8   0,09       3,8   0,09       3,8   0,11       3,6   0,10       3,8   0,09  
   3,5   0,10       3,9   0,09       3,9   0,09       3,9   0,11       3,7   0,08       3,9   0,09  
   3,6   0,10       4,0   0,09       4,0   0,09       4,0   0,11       3,8   0,08       4,0   0,09  
   3,7   0,08       4,1   0,09       4,1   0,10       4,1   0,11       3,9   0,08       4,1   0,09  

  

 49   1,2   0,64     50   1,2   0,64     51   0,8   0,55     52   1,2   0,61     53   1,2   0,62     54   1,2   0,63  
   1,3   0,58       1,3   0,58       0,9   0,55       1,3   0,53       1,3   0,56       1,3   0,56  
   1,4   0,55       1,4   0,55       1,0   0,54       1,4   0,49       1,4   0,53       1,4   0,53  
   1,5   0,53       1,5   0,53       1,1   0,37       1,5   0,46       1,5   0,50       1,5   0,51  
   1,6   0,52       1,6   0,52       1,2   0,33       1,6   0,44       1,6   0,49       1,6   0,49  
   1,7   0,50       1,7   0,51       1,3   0,30       1,7   0,42       1,7   0,47       1,7   0,48  
   1,8   0,49       1,8   0,50       1,4   0,29       1,8   0,41       1,8   0,46       1,8   0,47  
   1,9   0,49       1,9   0,50       1,5   0,27       1,9   0,40       1,9   0,45       1,9   0,46  
   2,0   0,48       2,0   0,49       1,6   0,26       2,0   0,39       2,0   0,45       2,0   0,45  
   2,1   0,47       2,1   0,48       1,7   0,26       2,1   0,38       2,1   0,44       2,1   0,44  
   2,2   0,46       2,2   0,48       1,8   0,25       2,2   0,37       2,2   0,43       2,2   0,44  
   2,3   0,46       2,3   0,47       1,9   0,25       2,3   0,36       2,3   0,42       2,3   0,43  
   2,4   0,45       2,4   0,47       2,0   0,24       2,4   0,35       2,4   0,41       2,4   0,42  
   2,5   0,35       2,5   0,37       2,1   0,24       2,5   0,29       2,5   0,34       2,5   0,35  
   2,6   0,34       2,6   0,37       2,2   0,24       2,6   0,29       2,6   0,33       2,6   0,35  
   2,7   0,34       2,7   0,36       2,3   0,23       2,7   0,28       2,7   0,32       2,7   0,34  
   2,8   0,20       2,8   0,23       2,4   0,23       2,8   0,18       2,8   0,21       2,8   0,23  
   2,9   0,20       2,9   0,23       2,5   0,19       2,9   0,18       2,9   0,20       2,9   0,23  
   3,0   0,20       3,0   0,23       2,6   0,19       3,0   0,18       3,0   0,20       3,0   0,23  
   3,1   0,21       3,1   0,22       2,7   0,19       3,1   0,18       3,1   0,20       3,1   0,22  
   3,2   0,21       3,2   0,22       2,8   0,13       3,2   0,18       3,2   0,20       3,2   0,22  
   3,3   0,18       3,3   0,19       2,9   0,13       3,3   0,15       3,3   0,17       3,3   0,20  
   3,4   0,18       3,4   0,19       3,0   0,13       3,4   0,15       3,4   0,17       3,4   0,20  
   3,5   0,14       3,5   0,14       3,1   0,13       3,5   0,12       3,5   0,14       3,5   0,15  
   3,6   0,14       3,6   0,14       3,2   0,13       3,6   0,12       3,6   0,14       3,6   0,15  
   3,7   0,09       3,7   0,11       3,3   0,12       3,7   0,09       3,7   0,10       3,7   0,12  
   3,8   0,10       3,8   0,11       3,4   0,12       3,8   0,09       3,8   0,10       3,8   0,12  
   3,9   0,10       3,9   0,11       3,5   0,10       3,9   0,10       3,9   0,11       3,9   0,12  
   4,0   0,10       4,0   0,11       3,6   0,10       4,0   0,10       4,0   0,11       4,0   0,12  
   4,1   0,09       4,1   0,11       3,7   0,08       4,1   0,09       4,1   0,10       4,1   0,12  

  

 55   0,4   0,60     56   1,0   0,59     57   0,4   0,60                                                              
   0,5   0,57       1,1   0,42       0,5   0,58                                                     
   0,6   0,56       1,2   0,39       0,6   0,58                                                     
   0,7   0,56       1,3   0,37       0,7   0,57                                                     
   0,8   0,56       1,4   0,35       0,8   0,58                                                     
   0,9   0,56       1,5   0,34       0,9   0,58                                                     
   1,0   0,56       1,6   0,34       1,0   0,58                                                     
   1,1   0,38       1,7   0,33       1,1   0,41                                                     
   1,2   0,34       1,8   0,32       1,2   0,37                                                     
   1,3   0,32       1,9   0,32       1,3   0,35                                                     
   1,4   0,30       2,0   0,31       1,4   0,34                                                     
   1,5   0,29       2,1   0,31       1,5   0,33                                                     
   1,6   0,28       2,2   0,31       1,6   0,32                                                     
   1,7   0,28       2,3   0,30       1,7   0,32                                                     
   1,8   0,27       2,4   0,30       1,8   0,32                                                     
   1,9   0,27       2,5   0,25       1,9   0,32                                                     
   2,0   0,26       2,6   0,24       2,0   0,32                                                     
   2,1   0,26       2,7   0,23       2,1   0,31                                                     
   2,2   0,26       2,8   0,16       2,2   0,31                                                     
   2,3   0,26       2,9   0,16       2,3   0,31                                                     
   2,4   0,25       3,0   0,16       2,4   0,31                                                     
   2,5   0,22       3,1   0,15       2,5   0,27                                                     
   2,6   0,21       3,2   0,15       2,6   0,26                                                     
   2,7   0,20       3,3   0,13       2,7   0,25                                                     
   2,8   0,14       3,4   0,13       2,8   0,19                                                     
   2,9   0,14       3,5   0,12       2,9   0,19                                                     
   3,0   0,14       3,6   0,12       3,0   0,19                                                     
   3,1   0,15       3,7   0,09       3,1   0,18                                                     
   3,2   0,15       3,8   0,10       3,2   0,18                                                     
   3,3   0,13       3,9   0,10       3,3   0,16                                                     
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Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
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  1  -0,6   0,45      2  -0,5   0,53      3  -0,5   0,60      4   0,3   0,50      5   0,3   0,55      6  -0,6   0,54  
  -0,5   0,44      -0,4   0,52      -0,4   0,59       0,4   0,49       0,4   0,55      -0,5   0,53  
  -0,4   0,42      -0,3   0,50      -0,3   0,57       0,5   0,47       0,5   0,53      -0,4   0,50  
  -0,3   0,40      -0,2   0,48      -0,2   0,54       0,6   0,42       0,6   0,51      -0,3   0,47  
  -0,2   0,37      -0,1   0,46      -0,1   0,52       0,7   0,41       0,7   0,49      -0,2   0,45  
  -0,1   0,35       0,0   0,43       0,0   0,49       0,8   0,40       0,8   0,45      -0,1   0,42  
   0,0   0,33       0,1   0,41       0,1   0,47       0,9   0,30       0,9   0,35       0,0   0,39  
   0,1   0,31       0,2   0,39       0,2   0,44       1,0   0,25       1,0   0,29       0,1   0,37  
   0,2   0,29       0,3   0,37       0,3   0,40       1,1   0,22       1,1   0,24       0,2   0,35  
   0,3   0,27       0,4   0,35       0,4   0,36       1,2   0,19       1,2   0,22       0,3   0,33  
   0,4   0,26       0,5   0,31       0,5   0,35       1,3   0,19       1,3   0,21       0,4   0,31  
   0,5   0,21       0,6   0,29       0,6   0,32       1,4   0,18       1,4   0,20       0,5   0,29  
   0,6   0,20       0,7   0,27       0,7   0,27       1,5   0,17       1,5   0,17       0,6   0,28  
   0,7   0,18       0,8   0,24       0,8   0,24       1,6   0,17       1,6   0,17       0,7   0,25  
   0,8   0,17       0,9   0,18       0,9   0,20       1,7   0,17       1,7   0,16       0,8   0,21  
   0,9   0,12       1,0   0,17       1,0   0,19       1,8   0,17       1,8   0,16       0,9   0,18  
   1,0   0,12       1,1   0,17       1,1   0,18       1,9   0,17       1,9   0,16       1,0   0,17  
   1,1   0,11       1,2   0,15       1,2   0,16       2,0   0,17       2,0   0,16       1,1   0,15  
   1,2   0,10       1,3   0,13       1,3   0,14       2,1   0,17       2,1   0,16       1,2   0,14  
   1,3   0,08       1,4   0,13       1,4   0,13       2,2   0,17       2,2   0,16       1,3   0,11  
   1,4   0,08       1,5   0,12       1,5   0,13       2,3   0,17       2,3   0,16       1,4   0,11  
   1,5   0,07       1,6   0,10       1,6   0,11       2,4   0,17       2,4   0,16       1,5   0,08  
   1,6   0,07       1,7   0,10       1,7   0,10       2,5   0,15       2,5   0,14       1,6   0,07  
   1,7   0,07       1,8   0,10       1,8   0,10       2,6   0,15       2,6   0,14       1,7   0,07  
   1,8   0,07       1,9   0,10       1,9   0,10       2,7   0,14       2,7   0,14       1,8   0,07  
   1,9   0,06       2,0   0,08       2,0   0,08       2,8   0,11       2,8   0,10       1,9   0,06  
   2,0   0,06       2,1   0,08       2,1   0,08       2,9   0,11       2,9   0,10       2,0   0,06  
   2,1   0,06       2,2   0,05       2,2   0,06       3,0   0,11       3,0   0,10       2,1   0,06  
   2,2   0,04       2,3   0,06       2,3   0,06       3,1   0,11       3,1   0,11       2,2   0,04  
   2,3   0,04       2,4   0,05       2,4   0,05       3,2   0,12       3,2   0,11       2,3   0,03  

  

  7  -0,5   0,60      8   0,3   0,58      9   0,3   0,54     10  -0,5   0,70     11  -0,5   0,61     12  -0,5   0,51  
  -0,4   0,59       0,4   0,58       0,4   0,54      -0,4   0,70      -0,4   0,61      -0,4   0,49  
  -0,3   0,57       0,5   0,56       0,5   0,50      -0,3   0,68      -0,3   0,59      -0,3   0,48  
  -0,2   0,54       0,6   0,55       0,6   0,48      -0,2   0,66      -0,2   0,57      -0,2   0,46  
  -0,1   0,52       0,7   0,54       0,7   0,48      -0,1   0,64      -0,1   0,55      -0,1   0,44  
   0,0   0,49       0,8   0,53       0,8   0,45       0,0   0,61       0,0   0,53       0,0   0,42  
   0,1   0,47       0,9   0,53       0,9   0,45       0,1   0,58       0,1   0,51       0,1   0,40  
   0,2   0,44       1,0   0,53       1,0   0,45       0,2   0,56       0,2   0,49       0,2   0,38  
   0,3   0,42       1,1   0,43       1,1   0,40       0,3   0,51       0,3   0,46       0,3   0,36  
   0,4   0,40       1,2   0,39       1,2   0,36       0,4   0,49       0,4   0,45       0,4   0,34  
   0,5   0,38       1,3   0,37       1,3   0,34       0,5   0,45       0,5   0,41       0,5   0,31  
   0,6   0,37       1,4   0,36       1,4   0,33       0,6   0,42       0,6   0,40       0,6   0,30  
   0,7   0,29       1,5   0,35       1,5   0,32       0,7   0,34       0,7   0,31       0,7   0,22  
   0,8   0,27       1,6   0,32       1,6   0,32       0,8   0,29       0,8   0,29       0,8   0,20  
   0,9   0,26       1,7   0,30       1,7   0,32       0,9   0,28       0,9   0,27       0,9   0,18  
   1,0   0,25       1,8   0,30       1,8   0,32       1,0   0,27       1,0   0,24       1,0   0,16  
   1,1   0,20       1,9   0,30       1,9   0,32       1,1   0,26       1,1   0,24       1,1   0,16  
   1,2   0,14       2,0   0,30       2,0   0,32       1,2   0,17       1,2   0,16       1,2   0,10  
   1,3   0,13       2,1   0,30       2,1   0,31       1,3   0,16       1,3   0,15       1,3   0,10  
   1,4   0,13       2,2   0,30       2,2   0,31       1,4   0,16       1,4   0,15       1,4   0,10  
   1,5   0,13       2,3   0,29       2,3   0,31       1,5   0,16       1,5   0,15       1,5   0,10  
   1,6   0,10       2,4   0,27       2,4   0,29       1,6   0,14       1,6   0,13       1,6   0,09  
   1,7   0,08       2,5   0,25       2,5   0,27       1,7   0,13       1,7   0,13       1,7   0,08  
   1,8   0,08       2,6   0,25       2,6   0,26       1,8   0,13       1,8   0,13       1,8   0,09  
   1,9   0,08       2,7   0,25       2,7   0,26       1,9   0,13       1,9   0,13       1,9   0,09  
   2,0   0,08       2,8   0,20       2,8   0,21       2,0   0,11       2,0   0,11       2,0   0,08  
   2,1   0,08       2,9   0,19       2,9   0,20       2,1   0,11       2,1   0,10       2,1   0,08  
   2,2   0,05       3,0   0,19       3,0   0,20       2,2   0,08       2,2   0,08       2,2   0,06  
   2,3   0,05       3,1   0,18       3,1   0,19       2,3   0,09       2,3   0,08       2,3   0,06  
   2,4   0,05       3,2   0,18       3,2   0,19       2,4   0,08       2,4   0,08       2,4   0,06  

  

 13  -0,6   0,55     14   0,3   0,56     15   0,3   0,51     16  -0,5   0,62     17  -0,5   0,53     18  -0,6   0,45  
  -0,5   0,53       0,4   0,56       0,4   0,49      -0,4   0,61      -0,4   0,52      -0,5   0,44  
  -0,4   0,51       0,5   0,54       0,5   0,48      -0,3   0,59      -0,3   0,50      -0,4   0,42  
  -0,3   0,48       0,6   0,52       0,6   0,43      -0,2   0,56      -0,2   0,48      -0,3   0,40  
  -0,2   0,45       0,7   0,50       0,7   0,42      -0,1   0,53      -0,1   0,46      -0,2   0,37  
  -0,1   0,42       0,8   0,46       0,8   0,41       0,0   0,51       0,0   0,43      -0,1   0,35  
   0,0   0,40       0,9   0,33       0,9   0,28       0,1   0,48       0,1   0,41       0,0   0,33  
   0,1   0,37       1,0   0,28       1,0   0,23       0,2   0,46       0,2   0,39       0,1   0,31  
   0,2   0,35       1,1   0,24       1,1   0,21       0,3   0,41       0,3   0,37       0,2   0,29  
   0,3   0,33       1,2   0,22       1,2   0,19       0,4   0,37       0,4   0,36       0,3   0,27  
   0,4   0,31       1,3   0,21       1,3   0,19       0,5   0,36       0,5   0,31       0,4   0,26  
   0,5   0,29       1,4   0,21       1,4   0,18       0,6   0,33       0,6   0,29       0,5   0,21  
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STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   0,6   0,28       1,5   0,18       1,5   0,18       0,7   0,28       0,7   0,27       0,6   0,20  
   0,7   0,25       1,6   0,18       1,6   0,18       0,8   0,24       0,8   0,24       0,7   0,18  
   0,8   0,19       1,7   0,17       1,7   0,18       0,9   0,20       0,9   0,18       0,8   0,15  
   0,9   0,18       1,8   0,17       1,8   0,18       1,0   0,20       1,0   0,18       0,9   0,12  
   1,0   0,17       1,9   0,17       1,9   0,18       1,1   0,18       1,1   0,16       1,0   0,12  
   1,1   0,14       2,0   0,17       2,0   0,18       1,2   0,15       1,2   0,13       1,1   0,11  
   1,2   0,12       2,1   0,17       2,1   0,18       1,3   0,14       1,3   0,13       1,2   0,08  
   1,3   0,11       2,2   0,17       2,2   0,18       1,4   0,14       1,4   0,13       1,3   0,08  
   1,4   0,11       2,3   0,17       2,3   0,18       1,5   0,13       1,5   0,12       1,4   0,08  
   1,5   0,08       2,4   0,14       2,4   0,15       1,6   0,11       1,6   0,11       1,5   0,07  
   1,6   0,08       2,5   0,14       2,5   0,15       1,7   0,11       1,7   0,11       1,6   0,07  
   1,7   0,07       2,6   0,14       2,6   0,15       1,8   0,11       1,8   0,10       1,7   0,07  
   1,8   0,07       2,7   0,14       2,7   0,15       1,9   0,11       1,9   0,10       1,8   0,07  
   1,9   0,07       2,8   0,13       2,8   0,13       2,0   0,08       2,0   0,08       1,9   0,06  
   2,0   0,06       2,9   0,12       2,9   0,13       2,1   0,08       2,1   0,08       2,0   0,06  
   2,1   0,06       3,0   0,12       3,0   0,13       2,2   0,06       2,2   0,06       2,1   0,06  
   2,2   0,04       3,1   0,11       3,1   0,12       2,3   0,06       2,3   0,06       2,2   0,04  
   2,3   0,04       3,2   0,11       3,2   0,12       2,4   0,05       2,4   0,05       2,3   0,04  

  

 19   1,2   0,65     20   1,2   0,66     21   1,1   0,65     22   0,4   0,61     23   1,2   0,67     24   1,2   0,68  
   1,3   0,56       1,3   0,58       1,2   0,65       0,5   0,59       1,3   0,56       1,3   0,57  
   1,4   0,53       1,4   0,55       1,3   0,56       0,6   0,58       1,4   0,53       1,4   0,55  
   1,5   0,51       1,5   0,54       1,4   0,53       0,7   0,58       1,5   0,51       1,5   0,54  
   1,6   0,49       1,6   0,53       1,5   0,51       0,8   0,59       1,6   0,49       1,6   0,53  
   1,7   0,48       1,7   0,52       1,6   0,50       0,9   0,59       1,7   0,48       1,7   0,52  
   1,8   0,47       1,8   0,51       1,7   0,49       1,0   0,44       1,8   0,47       1,8   0,51  
   1,9   0,46       1,9   0,50       1,8   0,48       1,1   0,39       1,9   0,46       1,9   0,50  
   2,0   0,45       2,0   0,50       1,9   0,46       1,2   0,36       2,0   0,46       2,0   0,50  
   2,1   0,45       2,1   0,49       2,0   0,45       1,3   0,35       2,1   0,45       2,1   0,49  
   2,2   0,44       2,2   0,49       2,1   0,45       1,4   0,33       2,2   0,44       2,2   0,49  
   2,3   0,43       2,3   0,48       2,2   0,44       1,5   0,33       2,3   0,43       2,3   0,48  
   2,4   0,39       2,4   0,43       2,3   0,43       1,6   0,33       2,4   0,36       2,4   0,38  
   2,5   0,36       2,5   0,38       2,4   0,39       1,7   0,32       2,5   0,35       2,5   0,37  
   2,6   0,35       2,6   0,37       2,5   0,35       1,8   0,32       2,6   0,35       2,6   0,37  
   2,7   0,35       2,7   0,36       2,6   0,34       1,9   0,32       2,7   0,34       2,7   0,36  
   2,8   0,27       2,8   0,26       2,7   0,34       2,0   0,32       2,8   0,30       2,8   0,30  
   2,9   0,25       2,9   0,25       2,8   0,26       2,1   0,32       2,9   0,28       2,9   0,28  
   3,0   0,25       3,0   0,25       2,9   0,24       2,2   0,32       3,0   0,28       3,0   0,28  
   3,1   0,22       3,1   0,22       3,0   0,24       2,3   0,32       3,1   0,21       3,1   0,21  
   3,2   0,22       3,2   0,22       3,1   0,21       2,4   0,27       3,2   0,21       3,2   0,21  
   3,3   0,19       3,3   0,18       3,2   0,21       2,5   0,27       3,3   0,18       3,3   0,17  
   3,4   0,19       3,4   0,18       3,3   0,18       2,6   0,26       3,4   0,18       3,4   0,17  
   3,5   0,16       3,5   0,15       3,4   0,18       2,7   0,25       3,5   0,14       3,5   0,13  
   3,6   0,15       3,6   0,14       3,5   0,15       2,8   0,22       3,6   0,12       3,6   0,11  
   3,7   0,13       3,7   0,12       3,6   0,14       2,9   0,22       3,7   0,12       3,7   0,11  
   3,8   0,13       3,8   0,12       3,7   0,12       3,0   0,21       3,8   0,12       3,8   0,11  
   3,9   0,13       3,9   0,12       3,8   0,12       3,1   0,18       3,9   0,12       3,9   0,11  
   4,0   0,14       4,0   0,12       3,9   0,12       3,2   0,17       4,0   0,13       4,0   0,11  
   4,1   0,13       4,1   0,11       4,0   0,12       3,3   0,15       4,1   0,12       4,1   0,11  

  

 25   1,2   0,68     26   0,7   0,64     27   0,9   0,60     28   1,2   0,67     29   1,2   0,68     30   1,2   0,68  
   1,3   0,57       0,8   0,63       1,0   0,46       1,3   0,55       1,3   0,57       1,3   0,56  
   1,4   0,54       0,9   0,63       1,1   0,41       1,4   0,52       1,4   0,55       1,4   0,53  
   1,5   0,51       1,0   0,44       1,2   0,38       1,5   0,50       1,5   0,53       1,5   0,51  
   1,6   0,50       1,1   0,39       1,3   0,37       1,6   0,49       1,6   0,52       1,6   0,49  
   1,7   0,49       1,2   0,37       1,4   0,35       1,7   0,48       1,7   0,51       1,7   0,48  
   1,8   0,48       1,3   0,34       1,5   0,34       1,8   0,47       1,8   0,50       1,8   0,47  
   1,9   0,47       1,4   0,33       1,6   0,34       1,9   0,46       1,9   0,49       1,9   0,46  
   2,0   0,46       1,5   0,32       1,7   0,33       2,0   0,45       2,0   0,48       2,0   0,45  
   2,1   0,45       1,6   0,32       1,8   0,32       2,1   0,44       2,1   0,47       2,1   0,44  
   2,2   0,44       1,7   0,32       1,9   0,32       2,2   0,43       2,2   0,47       2,2   0,43  
   2,3   0,43       1,8   0,31       2,0   0,31       2,3   0,42       2,3   0,46       2,3   0,42  
   2,4   0,35       1,9   0,31       2,1   0,31       2,4   0,34       2,4   0,36       2,4   0,34  
   2,5   0,35       2,0   0,30       2,2   0,30       2,5   0,34       2,5   0,35       2,5   0,33  
   2,6   0,34       2,1   0,30       2,3   0,30       2,6   0,33       2,6   0,35       2,6   0,33  
   2,7   0,34       2,2   0,30       2,4   0,25       2,7   0,32       2,7   0,34       2,7   0,32  
   2,8   0,29       2,3   0,30       2,5   0,25       2,8   0,27       2,8   0,28       2,8   0,27  
   2,9   0,27       2,4   0,25       2,6   0,24       2,9   0,25       2,9   0,25       2,9   0,24  
   3,0   0,27       2,5   0,25       2,7   0,23       3,0   0,25       3,0   0,25       3,0   0,24  
   3,1   0,20       2,6   0,25       2,8   0,20       3,1   0,19       3,1   0,20       3,1   0,18  
   3,2   0,20       2,7   0,25       2,9   0,18       3,2   0,19       3,2   0,19       3,2   0,18  
   3,3   0,17       2,8   0,22       3,0   0,18       3,3   0,15       3,3   0,15       3,3   0,14  
   3,4   0,17       2,9   0,21       3,1   0,15       3,4   0,15       3,4   0,15       3,4   0,14  
   3,5   0,12       3,0   0,21       3,2   0,15       3,5   0,12       3,5   0,12       3,5   0,11  
   3,6   0,11       3,1   0,17       3,3   0,12       3,6   0,11       3,6   0,10       3,6   0,10  
   3,7   0,11       3,2   0,17       3,4   0,12       3,7   0,11       3,7   0,10       3,7   0,10  
   3,8   0,11       3,3   0,15       3,5   0,11       3,8   0,11       3,8   0,10       3,8   0,10  
   3,9   0,11       3,4   0,15       3,6   0,10       3,9   0,11       3,9   0,10       3,9   0,10  
   4,0   0,11       3,5   0,12       3,7   0,10       4,0   0,11       4,0   0,10       4,0   0,10  
   4,1   0,11       3,6   0,11       3,8   0,10       4,1   0,11       4,1   0,10       4,1   0,10  
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Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

  

 31   0,9   0,62     32   0,4   0,60     33   1,2   0,64     34   1,2   0,65     35   1,2   0,65     36   0,4   0,62  
   1,0   0,46       0,5   0,59       1,3   0,52       1,3   0,53       1,3   0,52       0,5   0,60  
   1,1   0,41       0,6   0,58       1,4   0,48       1,4   0,50       1,4   0,49       0,6   0,60  
   1,2   0,38       0,7   0,58       1,5   0,46       1,5   0,48       1,5   0,47       0,7   0,60  
   1,3   0,36       0,8   0,58       1,6   0,44       1,6   0,46       1,6   0,45       0,8   0,60  
   1,4   0,34       0,9   0,58       1,7   0,42       1,7   0,45       1,7   0,42       0,9   0,60  
   1,5   0,34       1,0   0,43       1,8   0,41       1,8   0,44       1,8   0,41       1,0   0,43  
   1,6   0,33       1,1   0,37       1,9   0,40       1,9   0,43       1,9   0,40       1,1   0,37  
   1,7   0,32       1,2   0,34       2,0   0,39       2,0   0,42       2,0   0,39       1,2   0,34  
   1,8   0,31       1,3   0,31       2,1   0,38       2,1   0,41       2,1   0,38       1,3   0,32  
   1,9   0,31       1,4   0,30       2,2   0,37       2,2   0,40       2,2   0,36       1,4   0,30  
   2,0   0,30       1,5   0,29       2,3   0,36       2,3   0,40       2,3   0,36       1,5   0,28  
   2,1   0,29       1,6   0,29       2,4   0,30       2,4   0,32       2,4   0,30       1,6   0,28  
   2,2   0,29       1,7   0,28       2,5   0,29       2,5   0,31       2,5   0,29       1,7   0,27  
   2,3   0,28       1,8   0,28       2,6   0,29       2,6   0,31       2,6   0,29       1,8   0,27  
   2,4   0,23       1,9   0,27       2,7   0,28       2,7   0,30       2,7   0,28       1,9   0,27  
   2,5   0,23       2,0   0,27       2,8   0,24       2,8   0,24       2,8   0,23       2,0   0,26  
   2,6   0,23       2,1   0,27       2,9   0,22       2,9   0,22       2,9   0,21       2,1   0,25  
   2,7   0,22       2,2   0,26       3,0   0,22       3,0   0,21       3,0   0,21       2,2   0,25  
   2,8   0,19       2,3   0,26       3,1   0,17       3,1   0,17       3,1   0,17       2,3   0,25  
   2,9   0,18       2,4   0,22       3,2   0,17       3,2   0,17       3,2   0,16       2,4   0,21  
   3,0   0,18       2,5   0,22       3,3   0,14       3,3   0,14       3,3   0,13       2,5   0,21  
   3,1   0,15       2,6   0,21       3,4   0,14       3,4   0,14       3,4   0,13       2,6   0,21  
   3,2   0,15       2,7   0,20       3,5   0,11       3,5   0,11       3,5   0,11       2,7   0,20  
   3,3   0,12       2,8   0,17       3,6   0,10       3,6   0,10       3,6   0,09       2,8   0,17  
   3,4   0,12       2,9   0,16       3,7   0,10       3,7   0,10       3,7   0,10       2,9   0,16  
   3,5   0,11       3,0   0,16       3,8   0,11       3,8   0,10       3,8   0,10       3,0   0,16  
   3,6   0,09       3,1   0,14       3,9   0,11       3,9   0,10       3,9   0,10       3,1   0,13  
   3,7   0,09       3,2   0,14       4,0   0,11       4,0   0,10       4,0   0,10       3,2   0,13  
   3,8   0,10       3,3   0,12       4,1   0,10       4,1   0,09       4,1   0,09       3,3   0,11  

  

 37   0,8   0,57     38   0,9   0,56     39   0,8   0,58     40   0,4   0,63     41   1,0   0,61     42   0,5   0,63  
   0,9   0,57       1,0   0,41       0,9   0,58       0,5   0,63       1,1   0,43       0,6   0,60  
   1,0   0,41       1,1   0,36       1,0   0,42       0,6   0,63       1,2   0,39       0,7   0,60  
   1,1   0,36       1,2   0,33       1,1   0,37       0,7   0,63       1,3   0,37       0,8   0,61  
   1,2   0,32       1,3   0,31       1,2   0,33       0,8   0,61       1,4   0,35       0,9   0,59  
   1,3   0,30       1,4   0,30       1,3   0,30       0,9   0,61       1,5   0,34       1,0   0,59  
   1,4   0,29       1,5   0,29       1,4   0,29       1,0   0,58       1,6   0,33       1,1   0,41  
   1,5   0,28       1,6   0,29       1,5   0,28       1,1   0,39       1,7   0,33       1,2   0,37  
   1,6   0,27       1,7   0,29       1,6   0,27       1,2   0,35       1,8   0,32       1,3   0,35  
   1,7   0,27       1,8   0,28       1,7   0,27       1,3   0,32       1,9   0,31       1,4   0,33  
   1,8   0,26       1,9   0,28       1,8   0,26       1,4   0,30       2,0   0,31       1,5   0,32  
   1,9   0,26       2,0   0,28       1,9   0,25       1,5   0,29       2,1   0,30       1,6   0,31  
   2,0   0,25       2,1   0,28       2,0   0,25       1,6   0,28       2,2   0,29       1,7   0,31  
   2,1   0,25       2,2   0,27       2,1   0,25       1,7   0,27       2,3   0,29       1,8   0,31  
   2,2   0,25       2,3   0,27       2,2   0,24       1,8   0,27       2,4   0,28       1,9   0,31  
   2,3   0,24       2,4   0,22       2,3   0,24       1,9   0,26       2,5   0,23       2,0   0,30  
   2,4   0,21       2,5   0,22       2,4   0,20       2,0   0,26       2,6   0,23       2,1   0,30  
   2,5   0,20       2,6   0,22       2,5   0,20       2,1   0,25       2,7   0,23       2,2   0,30  
   2,6   0,20       2,7   0,21       2,6   0,20       2,2   0,25       2,8   0,15       2,3   0,30  
   2,7   0,20       2,8   0,18       2,7   0,20       2,3   0,25       2,9   0,16       2,4   0,30  
   2,8   0,18       2,9   0,16       2,8   0,17       2,4   0,24       3,0   0,16       2,5   0,25  
   2,9   0,16       3,0   0,16       2,9   0,16       2,5   0,21       3,1   0,16       2,6   0,25  
   3,0   0,16       3,1   0,14       3,0   0,16       2,6   0,20       3,2   0,16       2,7   0,25  
   3,1   0,13       3,2   0,14       3,1   0,13       2,7   0,20       3,3   0,14       2,8   0,18  
   3,2   0,13       3,3   0,11       3,2   0,13       2,8   0,14       3,4   0,14       2,9   0,18  
   3,3   0,12       3,4   0,11       3,3   0,11       2,9   0,14       3,5   0,12       3,0   0,18  
   3,4   0,12       3,5   0,10       3,4   0,11       3,0   0,14       3,6   0,12       3,1   0,17  
   3,5   0,10       3,6   0,09       3,5   0,10       3,1   0,14       3,7   0,09       3,2   0,17  
   3,6   0,10       3,7   0,09       3,6   0,09       3,2   0,14       3,8   0,09       3,3   0,16  
   3,7   0,10       3,8   0,09       3,7   0,09       3,3   0,12       3,9   0,09       3,4   0,16  

  

 43   0,8   0,57     44   1,2   0,63     45   1,2   0,64     46   1,2   0,64     47   1,0   0,56     48   1,2   0,63  
   0,9   0,57       1,3   0,55       1,3   0,57       1,3   0,58       1,1   0,38       1,3   0,56  
   1,0   0,57       1,4   0,51       1,4   0,54       1,4   0,54       1,2   0,34       1,4   0,52  
   1,1   0,39       1,5   0,47       1,5   0,51       1,5   0,52       1,3   0,32       1,5   0,50  
   1,2   0,35       1,6   0,45       1,6   0,50       1,6   0,49       1,4   0,30       1,6   0,48  
   1,3   0,31       1,7   0,43       1,7   0,48       1,7   0,48       1,5   0,30       1,7   0,46  
   1,4   0,29       1,8   0,42       1,8   0,47       1,8   0,47       1,6   0,29       1,8   0,45  
   1,5   0,28       1,9   0,41       1,9   0,46       1,9   0,46       1,7   0,28       1,9   0,44  
   1,6   0,27       2,0   0,40       2,0   0,45       2,0   0,45       1,8   0,28       2,0   0,43  
   1,7   0,26       2,1   0,38       2,1   0,44       2,1   0,45       1,9   0,28       2,1   0,42  
   1,8   0,26       2,2   0,37       2,2   0,44       2,2   0,44       2,0   0,27       2,2   0,41  
   1,9   0,25       2,3   0,36       2,3   0,43       2,3   0,43       2,1   0,27       2,3   0,40  
   2,0   0,25       2,4   0,35       2,4   0,42       2,4   0,42       2,2   0,27       2,4   0,40  
   2,1   0,24       2,5   0,29       2,5   0,33       2,5   0,35       2,3   0,27       2,5   0,32  
   2,2   0,24       2,6   0,29       2,6   0,33       2,6   0,35       2,4   0,26       2,6   0,31  
   2,3   0,24       2,7   0,28       2,7   0,32       2,7   0,34       2,5   0,21       2,7   0,30  
   2,4   0,23       2,8   0,17       2,8   0,20       2,8   0,22       2,6   0,21       2,8   0,18  
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Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   2,5   0,19       2,9   0,17       2,9   0,20       2,9   0,22       2,7   0,20       2,9   0,18  
   2,6   0,19       3,0   0,17       3,0   0,19       3,0   0,22       2,8   0,13       3,0   0,17  
   2,7   0,19       3,1   0,17       3,1   0,19       3,1   0,21       2,9   0,13       3,1   0,17  
   2,8   0,13       3,2   0,17       3,2   0,19       3,2   0,21       3,0   0,14       3,2   0,17  
   2,9   0,13       3,3   0,15       3,3   0,16       3,3   0,18       3,1   0,14       3,3   0,15  
   3,0   0,13       3,4   0,15       3,4   0,16       3,4   0,19       3,2   0,14       3,4   0,15  
   3,1   0,13       3,5   0,11       3,5   0,13       3,5   0,14       3,3   0,12       3,5   0,11  
   3,2   0,13       3,6   0,11       3,6   0,13       3,6   0,14       3,4   0,12       3,6   0,12  
   3,3   0,11       3,7   0,09       3,7   0,09       3,7   0,11       3,5   0,10       3,7   0,08  
   3,4   0,11       3,8   0,09       3,8   0,09       3,8   0,11       3,6   0,10       3,8   0,09  
   3,5   0,10       3,9   0,09       3,9   0,09       3,9   0,11       3,7   0,08       3,9   0,09  
   3,6   0,10       4,0   0,09       4,0   0,09       4,0   0,11       3,8   0,08       4,0   0,09  
   3,7   0,08       4,1   0,09       4,1   0,10       4,1   0,11       3,9   0,08       4,1   0,09  

  

 49   1,2   0,65     50   1,2   0,64     51   0,8   0,56     52   1,2   0,61     53   1,2   0,63     54   1,2   0,63  
   1,3   0,58       1,3   0,58       0,9   0,56       1,3   0,54       1,3   0,57       1,3   0,57  
   1,4   0,55       1,4   0,55       1,0   0,56       1,4   0,50       1,4   0,53       1,4   0,54  
   1,5   0,53       1,5   0,54       1,1   0,38       1,5   0,47       1,5   0,51       1,5   0,51  
   1,6   0,52       1,6   0,52       1,2   0,33       1,6   0,45       1,6   0,49       1,6   0,49  
   1,7   0,51       1,7   0,51       1,3   0,31       1,7   0,43       1,7   0,48       1,7   0,48  
   1,8   0,50       1,8   0,51       1,4   0,29       1,8   0,42       1,8   0,47       1,8   0,47  
   1,9   0,49       1,9   0,50       1,5   0,28       1,9   0,40       1,9   0,46       1,9   0,46  
   2,0   0,48       2,0   0,49       1,6   0,27       2,0   0,39       2,0   0,45       2,0   0,45  
   2,1   0,48       2,1   0,49       1,7   0,26       2,1   0,38       2,1   0,44       2,1   0,45  
   2,2   0,47       2,2   0,48       1,8   0,26       2,2   0,37       2,2   0,44       2,2   0,44  
   2,3   0,46       2,3   0,48       1,9   0,25       2,3   0,36       2,3   0,43       2,3   0,43  
   2,4   0,45       2,4   0,47       2,0   0,25       2,4   0,36       2,4   0,42       2,4   0,43  
   2,5   0,35       2,5   0,37       2,1   0,24       2,5   0,30       2,5   0,34       2,5   0,36  
   2,6   0,35       2,6   0,37       2,2   0,24       2,6   0,29       2,6   0,33       2,6   0,35  
   2,7   0,34       2,7   0,36       2,3   0,24       2,7   0,28       2,7   0,33       2,7   0,34  
   2,8   0,21       2,8   0,23       2,4   0,23       2,8   0,18       2,8   0,21       2,8   0,23  
   2,9   0,21       2,9   0,23       2,5   0,20       2,9   0,18       2,9   0,20       2,9   0,23  
   3,0   0,21       3,0   0,23       2,6   0,19       3,0   0,18       3,0   0,20       3,0   0,23  
   3,1   0,21       3,1   0,22       2,7   0,19       3,1   0,18       3,1   0,20       3,1   0,22  
   3,2   0,21       3,2   0,22       2,8   0,13       3,2   0,18       3,2   0,20       3,2   0,22  
   3,3   0,18       3,3   0,19       2,9   0,13       3,3   0,15       3,3   0,17       3,3   0,20  
   3,4   0,18       3,4   0,19       3,0   0,13       3,4   0,15       3,4   0,17       3,4   0,20  
   3,5   0,14       3,5   0,14       3,1   0,13       3,5   0,12       3,5   0,14       3,5   0,15  
   3,6   0,14       3,6   0,14       3,2   0,13       3,6   0,12       3,6   0,14       3,6   0,15  
   3,7   0,09       3,7   0,11       3,3   0,12       3,7   0,09       3,7   0,10       3,7   0,12  
   3,8   0,10       3,8   0,11       3,4   0,12       3,8   0,09       3,8   0,10       3,8   0,12  
   3,9   0,10       3,9   0,11       3,5   0,10       3,9   0,10       3,9   0,11       3,9   0,12  
   4,0   0,10       4,0   0,11       3,6   0,11       4,0   0,10       4,0   0,11       4,0   0,12  
   4,1   0,09       4,1   0,11       3,7   0,08       4,1   0,09       4,1   0,10       4,1   0,12  

  

 55   0,4   0,61     56   1,0   0,59     57   0,4   0,60                                                              
   0,5   0,58       1,1   0,42       0,5   0,58                                                     
   0,6   0,57       1,2   0,39       0,6   0,58                                                     
   0,7   0,57       1,3   0,37       0,7   0,58                                                     
   0,8   0,57       1,4   0,36       0,8   0,58                                                     
   0,9   0,57       1,5   0,35       0,9   0,59                                                     
   1,0   0,57       1,6   0,34       1,0   0,58                                                     
   1,1   0,39       1,7   0,34       1,1   0,41                                                     
   1,2   0,35       1,8   0,33       1,2   0,38                                                     
   1,3   0,32       1,9   0,32       1,3   0,35                                                     
   1,4   0,30       2,0   0,32       1,4   0,34                                                     
   1,5   0,29       2,1   0,31       1,5   0,33                                                     
   1,6   0,29       2,2   0,31       1,6   0,33                                                     
   1,7   0,28       2,3   0,30       1,7   0,32                                                     
   1,8   0,28       2,4   0,30       1,8   0,32                                                     
   1,9   0,27       2,5   0,25       1,9   0,32                                                     
   2,0   0,27       2,6   0,24       2,0   0,32                                                     
   2,1   0,27       2,7   0,23       2,1   0,32                                                     
   2,2   0,26       2,8   0,16       2,2   0,32                                                     
   2,3   0,26       2,9   0,16       2,3   0,32                                                     
   2,4   0,26       3,0   0,16       2,4   0,31                                                     
   2,5   0,22       3,1   0,16       2,5   0,27                                                     
   2,6   0,21       3,2   0,16       2,6   0,26                                                     
   2,7   0,21       3,3   0,14       2,7   0,26                                                     
   2,8   0,14       3,4   0,14       2,8   0,19                                                     
   2,9   0,15       3,5   0,12       2,9   0,19                                                     
   3,0   0,14       3,6   0,12       3,0   0,19                                                     
   3,1   0,15       3,7   0,09       3,1   0,18                                                     
   3,2   0,15       3,8   0,10       3,2   0,18                                                     
   3,3   0,13       3,9   0,10       3,3   0,16                                                     
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N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

  1  -0,6   0,46      2  -0,5   0,54      3  -0,5   0,60      4   0,3   0,51      5   0,3   0,55      6  -0,6   0,55  
  -0,5   0,44      -0,4   0,52      -0,4   0,59       0,4   0,49       0,4   0,55      -0,5   0,53  
  -0,4   0,42      -0,3   0,51      -0,3   0,57       0,5   0,48       0,5   0,53      -0,4   0,51  
  -0,3   0,40      -0,2   0,48      -0,2   0,55       0,6   0,43       0,6   0,52      -0,3   0,48  
  -0,2   0,38      -0,1   0,46      -0,1   0,52       0,7   0,41       0,7   0,50      -0,2   0,45  
  -0,1   0,35       0,0   0,44       0,0   0,50       0,8   0,40       0,8   0,46      -0,1   0,42  
   0,0   0,33       0,1   0,42       0,1   0,47       0,9   0,30       0,9   0,35       0,0   0,40  
   0,1   0,31       0,2   0,40       0,2   0,45       1,0   0,25       1,0   0,30       0,1   0,37  
   0,2   0,29       0,3   0,38       0,3   0,40       1,1   0,22       1,1   0,25       0,2   0,35  
   0,3   0,28       0,4   0,36       0,4   0,37       1,2   0,20       1,2   0,23       0,3   0,33  
   0,4   0,26       0,5   0,31       0,5   0,35       1,3   0,19       1,3   0,21       0,4   0,31  
   0,5   0,22       0,6   0,30       0,6   0,32       1,4   0,18       1,4   0,21       0,5   0,29  
   0,6   0,21       0,7   0,27       0,7   0,27       1,5   0,18       1,5   0,18       0,6   0,28  
   0,7   0,18       0,8   0,24       0,8   0,24       1,6   0,17       1,6   0,17       0,7   0,25  
   0,8   0,17       0,9   0,18       0,9   0,20       1,7   0,17       1,7   0,17       0,8   0,21  
   0,9   0,12       1,0   0,18       1,0   0,19       1,8   0,17       1,8   0,17       0,9   0,18  
   1,0   0,12       1,1   0,17       1,1   0,18       1,9   0,17       1,9   0,17       1,0   0,17  
   1,1   0,12       1,2   0,15       1,2   0,16       2,0   0,17       2,0   0,17       1,1   0,15  
   1,2   0,10       1,3   0,13       1,3   0,14       2,1   0,17       2,1   0,17       1,2   0,14  
   1,3   0,08       1,4   0,13       1,4   0,14       2,2   0,17       2,2   0,17       1,3   0,11  
   1,4   0,08       1,5   0,12       1,5   0,13       2,3   0,17       2,3   0,16       1,4   0,11  
   1,5   0,07       1,6   0,11       1,6   0,11       2,4   0,17       2,4   0,16       1,5   0,08  
   1,6   0,07       1,7   0,10       1,7   0,11       2,5   0,15       2,5   0,14       1,6   0,08  
   1,7   0,07       1,8   0,10       1,8   0,11       2,6   0,15       2,6   0,14       1,7   0,07  
   1,8   0,07       1,9   0,10       1,9   0,10       2,7   0,15       2,7   0,14       1,8   0,07  
   1,9   0,06       2,0   0,08       2,0   0,08       2,8   0,11       2,8   0,10       1,9   0,07  
   2,0   0,06       2,1   0,08       2,1   0,08       2,9   0,11       2,9   0,10       2,0   0,07  
   2,1   0,06       2,2   0,05       2,2   0,06       3,0   0,11       3,0   0,10       2,1   0,06  
   2,2   0,04       2,3   0,06       2,3   0,06       3,1   0,11       3,1   0,11       2,2   0,04  
   2,3   0,04       2,4   0,05       2,4   0,05       3,2   0,12       3,2   0,11       2,3   0,03  

  

  7  -0,5   0,61      8   0,3   0,59      9   0,3   0,55     10  -0,5   0,71     11  -0,5   0,62     12  -0,5   0,51  
  -0,4   0,59       0,4   0,59       0,4   0,54      -0,4   0,70      -0,4   0,61      -0,4   0,50  
  -0,3   0,57       0,5   0,57       0,5   0,51      -0,3   0,69      -0,3   0,60      -0,3   0,48  
  -0,2   0,55       0,6   0,56       0,6   0,49      -0,2   0,67      -0,2   0,58      -0,2   0,46  
  -0,1   0,52       0,7   0,55       0,7   0,48      -0,1   0,64      -0,1   0,56      -0,1   0,44  
   0,0   0,50       0,8   0,54       0,8   0,46       0,0   0,62       0,0   0,54       0,0   0,42  
   0,1   0,47       0,9   0,54       0,9   0,45       0,1   0,59       0,1   0,51       0,1   0,40  
   0,2   0,45       1,0   0,53       1,0   0,45       0,2   0,56       0,2   0,49       0,2   0,38  
   0,3   0,43       1,1   0,43       1,1   0,40       0,3   0,52       0,3   0,47       0,3   0,36  
   0,4   0,41       1,2   0,40       1,2   0,37       0,4   0,50       0,4   0,45       0,4   0,35  
   0,5   0,39       1,3   0,38       1,3   0,35       0,5   0,45       0,5   0,42       0,5   0,32  
   0,6   0,37       1,4   0,36       1,4   0,34       0,6   0,42       0,6   0,40       0,6   0,30  
   0,7   0,30       1,5   0,35       1,5   0,33       0,7   0,34       0,7   0,31       0,7   0,22  
   0,8   0,27       1,6   0,32       1,6   0,33       0,8   0,30       0,8   0,29       0,8   0,20  
   0,9   0,26       1,7   0,31       1,7   0,32       0,9   0,28       0,9   0,27       0,9   0,19  
   1,0   0,25       1,8   0,31       1,8   0,32       1,0   0,27       1,0   0,25       1,0   0,16  
   1,1   0,20       1,9   0,31       1,9   0,32       1,1   0,26       1,1   0,24       1,1   0,16  
   1,2   0,14       2,0   0,31       2,0   0,32       1,2   0,18       1,2   0,16       1,2   0,11  
   1,3   0,13       2,1   0,31       2,1   0,32       1,3   0,17       1,3   0,16       1,3   0,10  
   1,4   0,13       2,2   0,30       2,2   0,32       1,4   0,16       1,4   0,16       1,4   0,10  
   1,5   0,13       2,3   0,30       2,3   0,32       1,5   0,16       1,5   0,15       1,5   0,10  
   1,6   0,10       2,4   0,27       2,4   0,29       1,6   0,14       1,6   0,13       1,6   0,09  
   1,7   0,08       2,5   0,25       2,5   0,27       1,7   0,14       1,7   0,13       1,7   0,09  
   1,8   0,08       2,6   0,25       2,6   0,27       1,8   0,13       1,8   0,13       1,8   0,09  
   1,9   0,08       2,7   0,25       2,7   0,27       1,9   0,13       1,9   0,13       1,9   0,09  
   2,0   0,08       2,8   0,20       2,8   0,21       2,0   0,11       2,0   0,11       2,0   0,08  
   2,1   0,08       2,9   0,19       2,9   0,20       2,1   0,11       2,1   0,10       2,1   0,08  
   2,2   0,05       3,0   0,19       3,0   0,21       2,2   0,08       2,2   0,08       2,2   0,06  
   2,3   0,05       3,1   0,18       3,1   0,19       2,3   0,09       2,3   0,08       2,3   0,06  
   2,4   0,05       3,2   0,18       3,2   0,19       2,4   0,08       2,4   0,08       2,4   0,06  

  

 13  -0,6   0,56     14   0,3   0,56     15   0,3   0,52     16  -0,5   0,63     17  -0,5   0,54     18  -0,6   0,46  
  -0,5   0,54       0,4   0,56       0,4   0,50      -0,4   0,61      -0,4   0,52      -0,5   0,44  
  -0,4   0,51       0,5   0,54       0,5   0,49      -0,3   0,59      -0,3   0,51      -0,4   0,42  
  -0,3   0,49       0,6   0,53       0,6   0,44      -0,2   0,57      -0,2   0,48      -0,3   0,40  
  -0,2   0,46       0,7   0,51       0,7   0,43      -0,1   0,54      -0,1   0,46      -0,2   0,38  
  -0,1   0,43       0,8   0,47       0,8   0,42       0,0   0,51       0,0   0,44      -0,1   0,35  
   0,0   0,40       0,9   0,33       0,9   0,28       0,1   0,48       0,1   0,42       0,0   0,33  
   0,1   0,38       1,0   0,28       1,0   0,24       0,2   0,46       0,2   0,40       0,1   0,31  
   0,2   0,35       1,1   0,24       1,1   0,22       0,3   0,41       0,3   0,38       0,2   0,29  
   0,3   0,33       1,2   0,23       1,2   0,20       0,4   0,38       0,4   0,36       0,3   0,28  
   0,4   0,31       1,3   0,22       1,3   0,19       0,5   0,36       0,5   0,31       0,4   0,26  
   0,5   0,30       1,4   0,21       1,4   0,19       0,6   0,33       0,6   0,30       0,5   0,22  
   0,6   0,28       1,5   0,18       1,5   0,18       0,7   0,28       0,7   0,27       0,6   0,21  
   0,7   0,25       1,6   0,18       1,6   0,18       0,8   0,24       0,8   0,24       0,7   0,18  
   0,8   0,19       1,7   0,17       1,7   0,18       0,9   0,20       0,9   0,18       0,8   0,16  
   0,9   0,18       1,8   0,17       1,8   0,18       1,0   0,20       1,0   0,18       0,9   0,12  
   1,0   0,18       1,9   0,17       1,9   0,18       1,1   0,18       1,1   0,16       1,0   0,12  
   1,1   0,15       2,0   0,17       2,0   0,18       1,2   0,15       1,2   0,13       1,1   0,11  
   1,2   0,12       2,1   0,17       2,1   0,18       1,3   0,14       1,3   0,13       1,2   0,08  
   1,3   0,11       2,2   0,17       2,2   0,18       1,4   0,14       1,4   0,13       1,3   0,08  
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Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   1,4   0,11       2,3   0,17       2,3   0,18       1,5   0,13       1,5   0,12       1,4   0,08  
   1,5   0,08       2,4   0,14       2,4   0,16       1,6   0,12       1,6   0,11       1,5   0,07  
   1,6   0,08       2,5   0,14       2,5   0,16       1,7   0,11       1,7   0,11       1,6   0,07  
   1,7   0,07       2,6   0,15       2,6   0,15       1,8   0,11       1,8   0,11       1,7   0,07  
   1,8   0,07       2,7   0,15       2,7   0,15       1,9   0,11       1,9   0,10       1,8   0,07  
   1,9   0,07       2,8   0,13       2,8   0,14       2,0   0,08       2,0   0,08       1,9   0,07  
   2,0   0,06       2,9   0,12       2,9   0,13       2,1   0,08       2,1   0,08       2,0   0,06  
   2,1   0,06       3,0   0,12       3,0   0,13       2,2   0,06       2,2   0,06       2,1   0,06  
   2,2   0,04       3,1   0,11       3,1   0,12       2,3   0,06       2,3   0,06       2,2   0,04  
   2,3   0,04       3,2   0,11       3,2   0,12       2,4   0,05       2,4   0,05       2,3   0,04  

  

 19   1,2   0,66     20   1,2   0,67     21   1,1   0,66     22   0,4   0,62     23   1,2   0,68     24   1,2   0,69  
   1,3   0,57       1,3   0,58       1,2   0,66       0,5   0,59       1,3   0,57       1,3   0,58  
   1,4   0,53       1,4   0,56       1,3   0,57       0,6   0,59       1,4   0,54       1,4   0,56  
   1,5   0,51       1,5   0,54       1,4   0,54       0,7   0,59       1,5   0,52       1,5   0,54  
   1,6   0,50       1,6   0,53       1,5   0,52       0,8   0,60       1,6   0,50       1,6   0,53  
   1,7   0,48       1,7   0,52       1,6   0,50       0,9   0,59       1,7   0,49       1,7   0,53  
   1,8   0,48       1,8   0,52       1,7   0,49       1,0   0,45       1,8   0,48       1,8   0,52  
   1,9   0,47       1,9   0,51       1,8   0,48       1,1   0,40       1,9   0,47       1,9   0,51  
   2,0   0,46       2,0   0,51       1,9   0,47       1,2   0,37       2,0   0,46       2,0   0,51  
   2,1   0,45       2,1   0,50       2,0   0,46       1,3   0,35       2,1   0,46       2,1   0,50  
   2,2   0,45       2,2   0,49       2,1   0,45       1,4   0,34       2,2   0,45       2,2   0,49  
   2,3   0,44       2,3   0,49       2,2   0,45       1,5   0,33       2,3   0,44       2,3   0,49  
   2,4   0,40       2,4   0,44       2,3   0,44       1,6   0,33       2,4   0,36       2,4   0,38  
   2,5   0,36       2,5   0,38       2,4   0,40       1,7   0,33       2,5   0,36       2,5   0,38  
   2,6   0,35       2,6   0,38       2,5   0,35       1,8   0,33       2,6   0,35       2,6   0,37  
   2,7   0,35       2,7   0,37       2,6   0,35       1,9   0,33       2,7   0,35       2,7   0,37  
   2,8   0,27       2,8   0,27       2,7   0,34       2,0   0,32       2,8   0,30       2,8   0,30  
   2,9   0,25       2,9   0,25       2,8   0,26       2,1   0,32       2,9   0,28       2,9   0,28  
   3,0   0,25       3,0   0,25       2,9   0,25       2,2   0,32       3,0   0,28       3,0   0,28  
   3,1   0,23       3,1   0,23       3,0   0,25       2,3   0,32       3,1   0,21       3,1   0,21  
   3,2   0,23       3,2   0,23       3,1   0,21       2,4   0,27       3,2   0,21       3,2   0,21  
   3,3   0,19       3,3   0,18       3,2   0,21       2,5   0,27       3,3   0,18       3,3   0,18  
   3,4   0,19       3,4   0,18       3,3   0,18       2,6   0,26       3,4   0,18       3,4   0,17  
   3,5   0,16       3,5   0,15       3,4   0,18       2,7   0,26       3,5   0,14       3,5   0,13  
   3,6   0,15       3,6   0,14       3,5   0,15       2,8   0,23       3,6   0,12       3,6   0,11  
   3,7   0,13       3,7   0,12       3,6   0,14       2,9   0,22       3,7   0,12       3,7   0,11  
   3,8   0,13       3,8   0,12       3,7   0,12       3,0   0,22       3,8   0,13       3,8   0,11  
   3,9   0,14       3,9   0,12       3,8   0,12       3,1   0,18       3,9   0,13       3,9   0,11  
   4,0   0,14       4,0   0,12       3,9   0,12       3,2   0,18       4,0   0,13       4,0   0,11  
   4,1   0,13       4,1   0,11       4,0   0,12       3,3   0,15       4,1   0,12       4,1   0,11  

  

 25   1,2   0,69     26   0,7   0,65     27   0,9   0,61     28   1,2   0,67     29   1,2   0,69     30   1,2   0,69  
   1,3   0,58       0,8   0,63       1,0   0,46       1,3   0,56       1,3   0,58       1,3   0,57  
   1,4   0,55       0,9   0,64       1,1   0,41       1,4   0,53       1,4   0,55       1,4   0,54  
   1,5   0,52       1,0   0,45       1,2   0,39       1,5   0,51       1,5   0,54       1,5   0,52  
   1,6   0,50       1,1   0,40       1,3   0,37       1,6   0,50       1,6   0,52       1,6   0,50  
   1,7   0,49       1,2   0,37       1,4   0,36       1,7   0,48       1,7   0,51       1,7   0,49  
   1,8   0,48       1,3   0,34       1,5   0,35       1,8   0,47       1,8   0,50       1,8   0,48  
   1,9   0,47       1,4   0,33       1,6   0,34       1,9   0,46       1,9   0,50       1,9   0,47  
   2,0   0,47       1,5   0,33       1,7   0,33       2,0   0,46       2,0   0,49       2,0   0,46  
   2,1   0,45       1,6   0,32       1,8   0,33       2,1   0,45       2,1   0,48       2,1   0,45  
   2,2   0,44       1,7   0,32       1,9   0,32       2,2   0,44       2,2   0,47       2,2   0,43  
   2,3   0,44       1,8   0,32       2,0   0,32       2,3   0,43       2,3   0,46       2,3   0,43  
   2,4   0,36       1,9   0,31       2,1   0,31       2,4   0,35       2,4   0,36       2,4   0,35  
   2,5   0,35       2,0   0,31       2,2   0,31       2,5   0,34       2,5   0,36       2,5   0,34  
   2,6   0,35       2,1   0,31       2,3   0,30       2,6   0,33       2,6   0,35       2,6   0,33  
   2,7   0,34       2,2   0,31       2,4   0,25       2,7   0,33       2,7   0,34       2,7   0,32  
   2,8   0,29       2,3   0,30       2,5   0,25       2,8   0,28       2,8   0,28       2,8   0,27  
   2,9   0,28       2,4   0,26       2,6   0,24       2,9   0,25       2,9   0,26       2,9   0,24  
   3,0   0,27       2,5   0,25       2,7   0,23       3,0   0,25       3,0   0,26       3,0   0,24  
   3,1   0,20       2,6   0,25       2,8   0,20       3,1   0,19       3,1   0,20       3,1   0,18  
   3,2   0,20       2,7   0,25       2,9   0,18       3,2   0,19       3,2   0,20       3,2   0,18  
   3,3   0,17       2,8   0,22       3,0   0,18       3,3   0,15       3,3   0,15       3,3   0,14  
   3,4   0,17       2,9   0,21       3,1   0,15       3,4   0,15       3,4   0,15       3,4   0,14  
   3,5   0,13       3,0   0,21       3,2   0,15       3,5   0,13       3,5   0,12       3,5   0,11  
   3,6   0,11       3,1   0,17       3,3   0,12       3,6   0,11       3,6   0,10       3,6   0,10  
   3,7   0,11       3,2   0,17       3,4   0,13       3,7   0,11       3,7   0,10       3,7   0,10  
   3,8   0,11       3,3   0,15       3,5   0,11       3,8   0,11       3,8   0,11       3,8   0,10  
   3,9   0,11       3,4   0,15       3,6   0,10       3,9   0,11       3,9   0,10       3,9   0,10  
   4,0   0,11       3,5   0,13       3,7   0,10       4,0   0,11       4,0   0,10       4,0   0,10  
   4,1   0,11       3,6   0,11       3,8   0,10       4,1   0,11       4,1   0,10       4,1   0,10  

  

 31   0,9   0,63     32   0,4   0,61     33   1,2   0,65     34   1,2   0,66     35   1,2   0,66     36   0,4   0,63  
   1,0   0,47       0,5   0,60       1,3   0,52       1,3   0,54       1,3   0,53       0,5   0,61  
   1,1   0,42       0,6   0,59       1,4   0,49       1,4   0,51       1,4   0,50       0,6   0,61  
   1,2   0,39       0,7   0,59       1,5   0,47       1,5   0,49       1,5   0,47       0,7   0,61  
   1,3   0,37       0,8   0,59       1,6   0,44       1,6   0,47       1,6   0,45       0,8   0,61  
   1,4   0,35       0,9   0,59       1,7   0,43       1,7   0,46       1,7   0,43       0,9   0,61  
   1,5   0,34       1,0   0,43       1,8   0,41       1,8   0,45       1,8   0,41       1,0   0,43  
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   1,6   0,34       1,1   0,37       1,9   0,40       1,9   0,44       1,9   0,40       1,1   0,38  
   1,7   0,32       1,2   0,34       2,0   0,39       2,0   0,43       2,0   0,39       1,2   0,34  
   1,8   0,31       1,3   0,32       2,1   0,38       2,1   0,42       2,1   0,38       1,3   0,32  
   1,9   0,31       1,4   0,31       2,2   0,37       2,2   0,41       2,2   0,37       1,4   0,31  
   2,0   0,30       1,5   0,30       2,3   0,36       2,3   0,40       2,3   0,36       1,5   0,29  
   2,1   0,30       1,6   0,29       2,4   0,30       2,4   0,32       2,4   0,30       1,6   0,28  
   2,2   0,29       1,7   0,29       2,5   0,30       2,5   0,32       2,5   0,30       1,7   0,28  
   2,3   0,29       1,8   0,28       2,6   0,29       2,6   0,31       2,6   0,29       1,8   0,27  
   2,4   0,24       1,9   0,28       2,7   0,29       2,7   0,30       2,7   0,28       1,9   0,27  
   2,5   0,24       2,0   0,27       2,8   0,24       2,8   0,24       2,8   0,23       2,0   0,26  
   2,6   0,23       2,1   0,27       2,9   0,22       2,9   0,22       2,9   0,21       2,1   0,26  
   2,7   0,22       2,2   0,27       3,0   0,22       3,0   0,22       3,0   0,21       2,2   0,25  
   2,8   0,19       2,3   0,26       3,1   0,17       3,1   0,17       3,1   0,17       2,3   0,25  
   2,9   0,18       2,4   0,23       3,2   0,17       3,2   0,17       3,2   0,16       2,4   0,22  
   3,0   0,18       2,5   0,23       3,3   0,15       3,3   0,14       3,3   0,14       2,5   0,21  
   3,1   0,15       2,6   0,21       3,4   0,15       3,4   0,14       3,4   0,14       2,6   0,21  
   3,2   0,15       2,7   0,20       3,5   0,12       3,5   0,11       3,5   0,11       2,7   0,20  
   3,3   0,12       2,8   0,17       3,6   0,11       3,6   0,10       3,6   0,09       2,8   0,17  
   3,4   0,13       2,9   0,16       3,7   0,10       3,7   0,10       3,7   0,10       2,9   0,16  
   3,5   0,11       3,0   0,16       3,8   0,11       3,8   0,10       3,8   0,10       3,0   0,16  
   3,6   0,10       3,1   0,14       3,9   0,11       3,9   0,10       3,9   0,10       3,1   0,13  
   3,7   0,10       3,2   0,14       4,0   0,11       4,0   0,10       4,0   0,10       3,2   0,13  
   3,8   0,10       3,3   0,12       4,1   0,10       4,1   0,09       4,1   0,09       3,3   0,12  

  

 37   0,8   0,58     38   0,9   0,57     39   0,8   0,59     40   0,4   0,64     41   1,0   0,61     42   0,5   0,63  
   0,9   0,57       1,0   0,42       0,9   0,59       0,5   0,64       1,1   0,43       0,6   0,61  
   1,0   0,42       1,1   0,37       1,0   0,43       0,6   0,64       1,2   0,39       0,7   0,61  
   1,1   0,37       1,2   0,34       1,1   0,37       0,7   0,64       1,3   0,37       0,8   0,61  
   1,2   0,33       1,3   0,32       1,2   0,34       0,8   0,62       1,4   0,36       0,9   0,60  
   1,3   0,31       1,4   0,31       1,3   0,31       0,9   0,62       1,5   0,35       1,0   0,60  
   1,4   0,29       1,5   0,30       1,4   0,29       1,0   0,59       1,6   0,33       1,1   0,42  
   1,5   0,28       1,6   0,29       1,5   0,28       1,1   0,40       1,7   0,33       1,2   0,38  
   1,6   0,28       1,7   0,29       1,6   0,28       1,2   0,36       1,8   0,33       1,3   0,36  
   1,7   0,27       1,8   0,29       1,7   0,27       1,3   0,32       1,9   0,31       1,4   0,33  
   1,8   0,26       1,9   0,28       1,8   0,27       1,4   0,30       2,0   0,31       1,5   0,32  
   1,9   0,26       2,0   0,28       1,9   0,26       1,5   0,29       2,1   0,30       1,6   0,32  
   2,0   0,25       2,1   0,28       2,0   0,25       1,6   0,28       2,2   0,29       1,7   0,32  
   2,1   0,25       2,2   0,28       2,1   0,25       1,7   0,28       2,3   0,29       1,8   0,31  
   2,2   0,25       2,3   0,27       2,2   0,25       1,8   0,27       2,4   0,29       1,9   0,31  
   2,3   0,25       2,4   0,23       2,3   0,25       1,9   0,26       2,5   0,24       2,0   0,31  
   2,4   0,21       2,5   0,22       2,4   0,21       2,0   0,26       2,6   0,23       2,1   0,30  
   2,5   0,21       2,6   0,22       2,5   0,20       2,1   0,26       2,7   0,23       2,2   0,30  
   2,6   0,20       2,7   0,21       2,6   0,20       2,2   0,25       2,8   0,16       2,3   0,30  
   2,7   0,20       2,8   0,18       2,7   0,20       2,3   0,25       2,9   0,16       2,4   0,30  
   2,8   0,18       2,9   0,17       2,8   0,17       2,4   0,25       3,0   0,16       2,5   0,26  
   2,9   0,16       3,0   0,17       2,9   0,16       2,5   0,21       3,1   0,16       2,6   0,25  
   3,0   0,16       3,1   0,14       3,0   0,16       2,6   0,21       3,2   0,16       2,7   0,25  
   3,1   0,14       3,2   0,14       3,1   0,13       2,7   0,20       3,3   0,14       2,8   0,18  
   3,2   0,14       3,3   0,11       3,2   0,13       2,8   0,14       3,4   0,14       2,9   0,18  
   3,3   0,12       3,4   0,11       3,3   0,11       2,9   0,14       3,5   0,12       3,0   0,18  
   3,4   0,12       3,5   0,10       3,4   0,11       3,0   0,14       3,6   0,12       3,1   0,18  
   3,5   0,10       3,6   0,09       3,5   0,10       3,1   0,14       3,7   0,09       3,2   0,18  
   3,6   0,10       3,7   0,09       3,6   0,09       3,2   0,15       3,8   0,09       3,3   0,16  
   3,7   0,10       3,8   0,09       3,7   0,09       3,3   0,13       3,9   0,10       3,4   0,16  

  

 43   0,8   0,58     44   1,2   0,63     45   1,2   0,65     46   1,2   0,65     47   1,0   0,56     48   1,2   0,64  
   0,9   0,58       1,3   0,56       1,3   0,58       1,3   0,58       1,1   0,39       1,3   0,57  
   1,0   0,57       1,4   0,52       1,4   0,55       1,4   0,55       1,2   0,35       1,4   0,53  
   1,1   0,39       1,5   0,48       1,5   0,52       1,5   0,53       1,3   0,32       1,5   0,50  
   1,2   0,35       1,6   0,46       1,6   0,50       1,6   0,50       1,4   0,31       1,6   0,48  
   1,3   0,31       1,7   0,44       1,7   0,49       1,7   0,49       1,5   0,30       1,7   0,47  
   1,4   0,29       1,8   0,42       1,8   0,48       1,8   0,48       1,6   0,29       1,8   0,46  
   1,5   0,28       1,9   0,41       1,9   0,47       1,9   0,47       1,7   0,29       1,9   0,45  
   1,6   0,27       2,0   0,40       2,0   0,46       2,0   0,46       1,8   0,28       2,0   0,44  
   1,7   0,27       2,1   0,38       2,1   0,45       2,1   0,45       1,9   0,28       2,1   0,43  
   1,8   0,26       2,2   0,38       2,2   0,44       2,2   0,44       2,0   0,28       2,2   0,42  
   1,9   0,25       2,3   0,37       2,3   0,43       2,3   0,43       2,1   0,27       2,3   0,41  
   2,0   0,25       2,4   0,36       2,4   0,42       2,4   0,43       2,2   0,27       2,4   0,40  
   2,1   0,25       2,5   0,30       2,5   0,34       2,5   0,36       2,3   0,27       2,5   0,32  
   2,2   0,24       2,6   0,29       2,6   0,33       2,6   0,35       2,4   0,27       2,6   0,31  
   2,3   0,24       2,7   0,28       2,7   0,33       2,7   0,34       2,5   0,22       2,7   0,31  
   2,4   0,24       2,8   0,17       2,8   0,20       2,8   0,22       2,6   0,21       2,8   0,18  
   2,5   0,19       2,9   0,17       2,9   0,20       2,9   0,22       2,7   0,21       2,9   0,18  
   2,6   0,19       3,0   0,17       3,0   0,20       3,0   0,22       2,8   0,14       3,0   0,18  
   2,7   0,19       3,1   0,17       3,1   0,20       3,1   0,21       2,9   0,14       3,1   0,18  
   2,8   0,13       3,2   0,17       3,2   0,20       3,2   0,21       3,0   0,14       3,2   0,18  
   2,9   0,13       3,3   0,15       3,3   0,16       3,3   0,19       3,1   0,14       3,3   0,15  
   3,0   0,13       3,4   0,15       3,4   0,16       3,4   0,19       3,2   0,14       3,4   0,15  
   3,1   0,13       3,5   0,11       3,5   0,13       3,5   0,14       3,3   0,12       3,5   0,12  
   3,2   0,13       3,6   0,12       3,6   0,13       3,6   0,14       3,4   0,12       3,6   0,12  
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STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   3,3   0,11       3,7   0,09       3,7   0,09       3,7   0,11       3,5   0,10       3,7   0,09  
   3,4   0,12       3,8   0,09       3,8   0,09       3,8   0,11       3,6   0,10       3,8   0,09  
   3,5   0,10       3,9   0,09       3,9   0,09       3,9   0,11       3,7   0,08       3,9   0,09  
   3,6   0,10       4,0   0,09       4,0   0,10       4,0   0,11       3,8   0,08       4,0   0,09  
   3,7   0,08       4,1   0,09       4,1   0,10       4,1   0,11       3,9   0,08       4,1   0,09  

  

 49   1,2   0,65     50   1,2   0,65     51   0,8   0,57     52   1,2   0,62     53   1,2   0,64     54   1,2   0,64  
   1,3   0,59       1,3   0,59       0,9   0,57       1,3   0,55       1,3   0,57       1,3   0,58  
   1,4   0,56       1,4   0,56       1,0   0,56       1,4   0,51       1,4   0,54       1,4   0,54  
   1,5   0,54       1,5   0,54       1,1   0,38       1,5   0,48       1,5   0,52       1,5   0,52  
   1,6   0,53       1,6   0,53       1,2   0,34       1,6   0,46       1,6   0,50       1,6   0,50  
   1,7   0,52       1,7   0,52       1,3   0,31       1,7   0,44       1,7   0,49       1,7   0,48  
   1,8   0,51       1,8   0,51       1,4   0,30       1,8   0,42       1,8   0,47       1,8   0,48  
   1,9   0,50       1,9   0,51       1,5   0,28       1,9   0,41       1,9   0,47       1,9   0,47  
   2,0   0,49       2,0   0,50       1,6   0,27       2,0   0,40       2,0   0,46       2,0   0,46  
   2,1   0,48       2,1   0,49       1,7   0,27       2,1   0,39       2,1   0,45       2,1   0,45  
   2,2   0,47       2,2   0,49       1,8   0,26       2,2   0,38       2,2   0,44       2,2   0,45  
   2,3   0,47       2,3   0,48       1,9   0,26       2,3   0,37       2,3   0,43       2,3   0,44  
   2,4   0,46       2,4   0,48       2,0   0,25       2,4   0,36       2,4   0,42       2,4   0,43  
   2,5   0,36       2,5   0,38       2,1   0,25       2,5   0,30       2,5   0,35       2,5   0,36  
   2,6   0,35       2,6   0,37       2,2   0,24       2,6   0,29       2,6   0,34       2,6   0,35  
   2,7   0,35       2,7   0,37       2,3   0,24       2,7   0,29       2,7   0,33       2,7   0,35  
   2,8   0,21       2,8   0,23       2,4   0,24       2,8   0,18       2,8   0,21       2,8   0,23  
   2,9   0,21       2,9   0,23       2,5   0,20       2,9   0,18       2,9   0,21       2,9   0,23  
   3,0   0,21       3,0   0,23       2,6   0,20       3,0   0,18       3,0   0,21       3,0   0,23  
   3,1   0,21       3,1   0,22       2,7   0,19       3,1   0,18       3,1   0,20       3,1   0,22  
   3,2   0,21       3,2   0,22       2,8   0,13       3,2   0,18       3,2   0,20       3,2   0,22  
   3,3   0,18       3,3   0,20       2,9   0,13       3,3   0,15       3,3   0,17       3,3   0,20  
   3,4   0,18       3,4   0,20       3,0   0,14       3,4   0,16       3,4   0,17       3,4   0,20  
   3,5   0,14       3,5   0,14       3,1   0,14       3,5   0,12       3,5   0,14       3,5   0,15  
   3,6   0,14       3,6   0,14       3,2   0,14       3,6   0,12       3,6   0,14       3,6   0,15  
   3,7   0,10       3,7   0,11       3,3   0,12       3,7   0,10       3,7   0,10       3,7   0,12  
   3,8   0,10       3,8   0,11       3,4   0,12       3,8   0,10       3,8   0,10       3,8   0,12  
   3,9   0,10       3,9   0,11       3,5   0,10       3,9   0,10       3,9   0,11       3,9   0,13  
   4,0   0,10       4,0   0,11       3,6   0,11       4,0   0,10       4,0   0,11       4,0   0,13  
   4,1   0,10       4,1   0,11       3,7   0,08       4,1   0,09       4,1   0,10       4,1   0,12  

  

 55   0,4   0,62     56   1,0   0,60     57   0,4   0,61                                                              
   0,5   0,59       1,1   0,43       0,5   0,59                                                     
   0,6   0,58       1,2   0,40       0,6   0,59                                                     
   0,7   0,58       1,3   0,38       0,7   0,58                                                     
   0,8   0,58       1,4   0,36       0,8   0,59                                                     
   0,9   0,57       1,5   0,35       0,9   0,59                                                     
   1,0   0,57       1,6   0,34       1,0   0,59                                                     
   1,1   0,39       1,7   0,34       1,1   0,42                                                     
   1,2   0,35       1,8   0,33       1,2   0,38                                                     
   1,3   0,33       1,9   0,32       1,3   0,36                                                     
   1,4   0,31       2,0   0,32       1,4   0,34                                                     
   1,5   0,30       2,1   0,32       1,5   0,33                                                     
   1,6   0,29       2,2   0,31       1,6   0,33                                                     
   1,7   0,28       2,3   0,31       1,7   0,33                                                     
   1,8   0,28       2,4   0,30       1,8   0,32                                                     
   1,9   0,27       2,5   0,25       1,9   0,32                                                     
   2,0   0,27       2,6   0,24       2,0   0,32                                                     
   2,1   0,27       2,7   0,24       2,1   0,32                                                     
   2,2   0,26       2,8   0,16       2,2   0,32                                                     
   2,3   0,26       2,9   0,16       2,3   0,32                                                     
   2,4   0,26       3,0   0,16       2,4   0,32                                                     
   2,5   0,22       3,1   0,16       2,5   0,27                                                     
   2,6   0,21       3,2   0,16       2,6   0,26                                                     
   2,7   0,21       3,3   0,14       2,7   0,26                                                     
   2,8   0,15       3,4   0,14       2,8   0,19                                                     
   2,9   0,15       3,5   0,12       2,9   0,19                                                     
   3,0   0,15       3,6   0,12       3,0   0,19                                                     
   3,1   0,15       3,7   0,10       3,1   0,19                                                     
   3,2   0,15       3,8   0,10       3,2   0,18                                                     
   3,3   0,13       3,9   0,10       3,3   0,17                                                     

  

 

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

  1  -0,6   0,45      2  -0,5   0,53      3  -0,5   0,60      4   0,3   0,50      5   0,3   0,55      6  -0,6   0,54  
  -0,5   0,44      -0,4   0,52      -0,4   0,59       0,4   0,49       0,4   0,55      -0,5   0,53  
  -0,4   0,42      -0,3   0,50      -0,3   0,57       0,5   0,47       0,5   0,53      -0,4   0,50  
  -0,3   0,40      -0,2   0,48      -0,2   0,54       0,6   0,42       0,6   0,51      -0,3   0,47  
  -0,2   0,37      -0,1   0,46      -0,1   0,52       0,7   0,41       0,7   0,49      -0,2   0,45  
  -0,1   0,35       0,0   0,43       0,0   0,49       0,8   0,40       0,8   0,45      -0,1   0,42  
   0,0   0,33       0,1   0,41       0,1   0,47       0,9   0,30       0,9   0,35       0,0   0,39  
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STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   0,1   0,31       0,2   0,39       0,2   0,44       1,0   0,25       1,0   0,29       0,1   0,37  
   0,2   0,29       0,3   0,37       0,3   0,40       1,1   0,22       1,1   0,24       0,2   0,35  
   0,3   0,27       0,4   0,35       0,4   0,36       1,2   0,19       1,2   0,22       0,3   0,33  
   0,4   0,26       0,5   0,31       0,5   0,35       1,3   0,19       1,3   0,21       0,4   0,31  
   0,5   0,21       0,6   0,29       0,6   0,32       1,4   0,18       1,4   0,20       0,5   0,29  
   0,6   0,20       0,7   0,27       0,7   0,27       1,5   0,17       1,5   0,17       0,6   0,28  
   0,7   0,18       0,8   0,24       0,8   0,24       1,6   0,17       1,6   0,17       0,7   0,25  
   0,8   0,17       0,9   0,18       0,9   0,20       1,7   0,17       1,7   0,16       0,8   0,21  
   0,9   0,12       1,0   0,17       1,0   0,19       1,8   0,17       1,8   0,16       0,9   0,18  
   1,0   0,12       1,1   0,17       1,1   0,18       1,9   0,17       1,9   0,16       1,0   0,17  
   1,1   0,11       1,2   0,15       1,2   0,16       2,0   0,17       2,0   0,16       1,1   0,15  
   1,2   0,10       1,3   0,13       1,3   0,14       2,1   0,17       2,1   0,16       1,2   0,14  
   1,3   0,08       1,4   0,13       1,4   0,13       2,2   0,17       2,2   0,16       1,3   0,11  
   1,4   0,08       1,5   0,12       1,5   0,13       2,3   0,17       2,3   0,16       1,4   0,11  
   1,5   0,07       1,6   0,10       1,6   0,11       2,4   0,17       2,4   0,16       1,5   0,08  
   1,6   0,07       1,7   0,10       1,7   0,10       2,5   0,15       2,5   0,14       1,6   0,07  
   1,7   0,07       1,8   0,10       1,8   0,10       2,6   0,15       2,6   0,14       1,7   0,07  
   1,8   0,07       1,9   0,10       1,9   0,10       2,7   0,14       2,7   0,14       1,8   0,07  
   1,9   0,06       2,0   0,08       2,0   0,08       2,8   0,11       2,8   0,10       1,9   0,06  
   2,0   0,06       2,1   0,08       2,1   0,08       2,9   0,11       2,9   0,10       2,0   0,06  
   2,1   0,06       2,2   0,05       2,2   0,06       3,0   0,11       3,0   0,10       2,1   0,06  
   2,2   0,04       2,3   0,06       2,3   0,06       3,1   0,11       3,1   0,11       2,2   0,04  
   2,3   0,04       2,4   0,05       2,4   0,05       3,2   0,12       3,2   0,11       2,3   0,03  

  

  7  -0,5   0,60      8   0,3   0,58      9   0,3   0,54     10  -0,5   0,70     11  -0,5   0,61     12  -0,5   0,51  
  -0,4   0,59       0,4   0,58       0,4   0,54      -0,4   0,70      -0,4   0,61      -0,4   0,49  
  -0,3   0,57       0,5   0,56       0,5   0,50      -0,3   0,68      -0,3   0,59      -0,3   0,48  
  -0,2   0,54       0,6   0,55       0,6   0,48      -0,2   0,66      -0,2   0,57      -0,2   0,46  
  -0,1   0,52       0,7   0,54       0,7   0,48      -0,1   0,64      -0,1   0,55      -0,1   0,44  
   0,0   0,49       0,8   0,53       0,8   0,45       0,0   0,61       0,0   0,53       0,0   0,42  
   0,1   0,47       0,9   0,53       0,9   0,45       0,1   0,58       0,1   0,51       0,1   0,40  
   0,2   0,44       1,0   0,53       1,0   0,45       0,2   0,56       0,2   0,49       0,2   0,38  
   0,3   0,42       1,1   0,43       1,1   0,40       0,3   0,51       0,3   0,46       0,3   0,36  
   0,4   0,40       1,2   0,39       1,2   0,36       0,4   0,49       0,4   0,45       0,4   0,34  
   0,5   0,38       1,3   0,37       1,3   0,34       0,5   0,45       0,5   0,41       0,5   0,31  
   0,6   0,37       1,4   0,36       1,4   0,33       0,6   0,42       0,6   0,40       0,6   0,30  
   0,7   0,29       1,5   0,35       1,5   0,32       0,7   0,34       0,7   0,31       0,7   0,22  
   0,8   0,27       1,6   0,32       1,6   0,32       0,8   0,29       0,8   0,29       0,8   0,20  
   0,9   0,26       1,7   0,30       1,7   0,32       0,9   0,28       0,9   0,27       0,9   0,18  
   1,0   0,25       1,8   0,30       1,8   0,32       1,0   0,27       1,0   0,24       1,0   0,16  
   1,1   0,20       1,9   0,30       1,9   0,32       1,1   0,26       1,1   0,24       1,1   0,16  
   1,2   0,14       2,0   0,30       2,0   0,32       1,2   0,17       1,2   0,16       1,2   0,10  
   1,3   0,13       2,1   0,30       2,1   0,31       1,3   0,16       1,3   0,15       1,3   0,10  
   1,4   0,13       2,2   0,30       2,2   0,31       1,4   0,16       1,4   0,15       1,4   0,10  
   1,5   0,13       2,3   0,29       2,3   0,31       1,5   0,16       1,5   0,15       1,5   0,10  
   1,6   0,10       2,4   0,27       2,4   0,29       1,6   0,14       1,6   0,13       1,6   0,09  
   1,7   0,08       2,5   0,25       2,5   0,27       1,7   0,13       1,7   0,13       1,7   0,08  
   1,8   0,08       2,6   0,25       2,6   0,26       1,8   0,13       1,8   0,13       1,8   0,09  
   1,9   0,08       2,7   0,25       2,7   0,26       1,9   0,13       1,9   0,13       1,9   0,09  
   2,0   0,08       2,8   0,20       2,8   0,21       2,0   0,11       2,0   0,11       2,0   0,08  
   2,1   0,08       2,9   0,19       2,9   0,20       2,1   0,11       2,1   0,10       2,1   0,08  
   2,2   0,05       3,0   0,19       3,0   0,20       2,2   0,08       2,2   0,08       2,2   0,06  
   2,3   0,05       3,1   0,18       3,1   0,19       2,3   0,09       2,3   0,08       2,3   0,06  
   2,4   0,05       3,2   0,18       3,2   0,19       2,4   0,08       2,4   0,08       2,4   0,06  

  

 13  -0,6   0,55     14   0,3   0,56     15   0,3   0,51     16  -0,5   0,62     17  -0,5   0,53     18  -0,6   0,45  
  -0,5   0,53       0,4   0,56       0,4   0,49      -0,4   0,61      -0,4   0,52      -0,5   0,44  
  -0,4   0,51       0,5   0,54       0,5   0,48      -0,3   0,59      -0,3   0,50      -0,4   0,42  
  -0,3   0,48       0,6   0,52       0,6   0,43      -0,2   0,56      -0,2   0,48      -0,3   0,40  
  -0,2   0,45       0,7   0,50       0,7   0,42      -0,1   0,53      -0,1   0,46      -0,2   0,37  
  -0,1   0,42       0,8   0,46       0,8   0,41       0,0   0,51       0,0   0,43      -0,1   0,35  
   0,0   0,40       0,9   0,33       0,9   0,28       0,1   0,48       0,1   0,41       0,0   0,33  
   0,1   0,37       1,0   0,28       1,0   0,23       0,2   0,46       0,2   0,39       0,1   0,31  
   0,2   0,35       1,1   0,24       1,1   0,21       0,3   0,41       0,3   0,37       0,2   0,29  
   0,3   0,33       1,2   0,22       1,2   0,19       0,4   0,37       0,4   0,36       0,3   0,27  
   0,4   0,31       1,3   0,21       1,3   0,19       0,5   0,36       0,5   0,31       0,4   0,26  
   0,5   0,29       1,4   0,21       1,4   0,18       0,6   0,33       0,6   0,29       0,5   0,21  
   0,6   0,28       1,5   0,18       1,5   0,18       0,7   0,28       0,7   0,27       0,6   0,20  
   0,7   0,25       1,6   0,18       1,6   0,18       0,8   0,24       0,8   0,24       0,7   0,18  
   0,8   0,19       1,7   0,17       1,7   0,18       0,9   0,20       0,9   0,18       0,8   0,15  
   0,9   0,18       1,8   0,17       1,8   0,18       1,0   0,20       1,0   0,18       0,9   0,12  
   1,0   0,17       1,9   0,17       1,9   0,18       1,1   0,18       1,1   0,16       1,0   0,12  
   1,1   0,14       2,0   0,17       2,0   0,18       1,2   0,15       1,2   0,13       1,1   0,11  
   1,2   0,12       2,1   0,17       2,1   0,18       1,3   0,14       1,3   0,13       1,2   0,08  
   1,3   0,11       2,2   0,17       2,2   0,18       1,4   0,14       1,4   0,13       1,3   0,08  
   1,4   0,11       2,3   0,17       2,3   0,18       1,5   0,13       1,5   0,12       1,4   0,08  
   1,5   0,08       2,4   0,14       2,4   0,15       1,6   0,11       1,6   0,11       1,5   0,07  
   1,6   0,08       2,5   0,14       2,5   0,15       1,7   0,11       1,7   0,11       1,6   0,07  
   1,7   0,07       2,6   0,14       2,6   0,15       1,8   0,11       1,8   0,10       1,7   0,07  
   1,8   0,07       2,7   0,14       2,7   0,15       1,9   0,11       1,9   0,10       1,8   0,07  
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STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   1,9   0,07       2,8   0,13       2,8   0,13       2,0   0,08       2,0   0,08       1,9   0,06  
   2,0   0,06       2,9   0,12       2,9   0,13       2,1   0,08       2,1   0,08       2,0   0,06  
   2,1   0,06       3,0   0,12       3,0   0,13       2,2   0,06       2,2   0,06       2,1   0,06  
   2,2   0,04       3,1   0,11       3,1   0,12       2,3   0,06       2,3   0,06       2,2   0,04  
   2,3   0,04       3,2   0,11       3,2   0,12       2,4   0,05       2,4   0,05       2,3   0,04  

  

 19   1,2   0,65     20   1,2   0,66     21   1,1   0,65     22   0,4   0,62     23   1,2   0,67     24   1,2   0,68  
   1,3   0,56       1,3   0,58       1,2   0,65       0,5   0,59       1,3   0,56       1,3   0,57  
   1,4   0,53       1,4   0,55       1,3   0,56       0,6   0,58       1,4   0,53       1,4   0,55  
   1,5   0,51       1,5   0,54       1,4   0,53       0,7   0,58       1,5   0,51       1,5   0,54  
   1,6   0,49       1,6   0,53       1,5   0,51       0,8   0,59       1,6   0,49       1,6   0,53  
   1,7   0,48       1,7   0,52       1,6   0,50       0,9   0,59       1,7   0,48       1,7   0,52  
   1,8   0,47       1,8   0,51       1,7   0,49       1,0   0,44       1,8   0,47       1,8   0,51  
   1,9   0,46       1,9   0,50       1,8   0,48       1,1   0,39       1,9   0,46       1,9   0,50  
   2,0   0,45       2,0   0,50       1,9   0,46       1,2   0,36       2,0   0,46       2,0   0,50  
   2,1   0,45       2,1   0,49       2,0   0,45       1,3   0,35       2,1   0,45       2,1   0,49  
   2,2   0,44       2,2   0,49       2,1   0,45       1,4   0,33       2,2   0,44       2,2   0,49  
   2,3   0,43       2,3   0,48       2,2   0,44       1,5   0,33       2,3   0,43       2,3   0,48  
   2,4   0,39       2,4   0,43       2,3   0,43       1,6   0,33       2,4   0,36       2,4   0,38  
   2,5   0,36       2,5   0,38       2,4   0,39       1,7   0,32       2,5   0,35       2,5   0,37  
   2,6   0,35       2,6   0,37       2,5   0,35       1,8   0,32       2,6   0,35       2,6   0,37  
   2,7   0,35       2,7   0,36       2,6   0,34       1,9   0,32       2,7   0,34       2,7   0,36  
   2,8   0,27       2,8   0,26       2,7   0,34       2,0   0,32       2,8   0,30       2,8   0,30  
   2,9   0,25       2,9   0,25       2,8   0,26       2,1   0,32       2,9   0,28       2,9   0,28  
   3,0   0,25       3,0   0,25       2,9   0,24       2,2   0,32       3,0   0,28       3,0   0,28  
   3,1   0,22       3,1   0,22       3,0   0,24       2,3   0,32       3,1   0,21       3,1   0,21  
   3,2   0,22       3,2   0,22       3,1   0,21       2,4   0,27       3,2   0,21       3,2   0,21  
   3,3   0,19       3,3   0,18       3,2   0,21       2,5   0,27       3,3   0,18       3,3   0,17  
   3,4   0,19       3,4   0,18       3,3   0,17       2,6   0,26       3,4   0,18       3,4   0,17  
   3,5   0,16       3,5   0,15       3,4   0,18       2,7   0,25       3,5   0,14       3,5   0,13  
   3,6   0,15       3,6   0,14       3,5   0,15       2,8   0,22       3,6   0,12       3,6   0,11  
   3,7   0,13       3,7   0,12       3,6   0,14       2,9   0,22       3,7   0,12       3,7   0,11  
   3,8   0,13       3,8   0,12       3,7   0,12       3,0   0,21       3,8   0,12       3,8   0,11  
   3,9   0,13       3,9   0,12       3,8   0,12       3,1   0,18       3,9   0,12       3,9   0,11  
   4,0   0,14       4,0   0,12       3,9   0,12       3,2   0,17       4,0   0,13       4,0   0,11  
   4,1   0,13       4,1   0,11       4,0   0,12       3,3   0,15       4,1   0,12       4,1   0,11  

  

 25   1,2   0,68     26   0,7   0,64     27   0,9   0,60     28   1,2   0,67     29   1,2   0,68     30   1,2   0,68  
   1,3   0,57       0,8   0,63       1,0   0,46       1,3   0,55       1,3   0,57       1,3   0,56  
   1,4   0,54       0,9   0,63       1,1   0,41       1,4   0,52       1,4   0,55       1,4   0,53  
   1,5   0,51       1,0   0,44       1,2   0,38       1,5   0,50       1,5   0,53       1,5   0,51  
   1,6   0,50       1,1   0,39       1,3   0,37       1,6   0,49       1,6   0,52       1,6   0,49  
   1,7   0,49       1,2   0,36       1,4   0,35       1,7   0,48       1,7   0,51       1,7   0,48  
   1,8   0,48       1,3   0,34       1,5   0,34       1,8   0,47       1,8   0,50       1,8   0,47  
   1,9   0,47       1,4   0,33       1,6   0,34       1,9   0,46       1,9   0,49       1,9   0,46  
   2,0   0,46       1,5   0,32       1,7   0,33       2,0   0,45       2,0   0,48       2,0   0,45  
   2,1   0,45       1,6   0,32       1,8   0,32       2,1   0,44       2,1   0,47       2,1   0,44  
   2,2   0,44       1,7   0,32       1,9   0,32       2,2   0,43       2,2   0,47       2,2   0,43  
   2,3   0,43       1,8   0,31       2,0   0,31       2,3   0,42       2,3   0,46       2,3   0,42  
   2,4   0,35       1,9   0,31       2,1   0,31       2,4   0,34       2,4   0,36       2,4   0,34  
   2,5   0,35       2,0   0,30       2,2   0,30       2,5   0,34       2,5   0,35       2,5   0,33  
   2,6   0,34       2,1   0,30       2,3   0,30       2,6   0,33       2,6   0,35       2,6   0,33  
   2,7   0,34       2,2   0,30       2,4   0,25       2,7   0,32       2,7   0,34       2,7   0,32  
   2,8   0,29       2,3   0,30       2,5   0,25       2,8   0,27       2,8   0,28       2,8   0,27  
   2,9   0,27       2,4   0,25       2,6   0,24       2,9   0,25       2,9   0,25       2,9   0,24  
   3,0   0,27       2,5   0,25       2,7   0,23       3,0   0,25       3,0   0,25       3,0   0,24  
   3,1   0,20       2,6   0,25       2,8   0,20       3,1   0,19       3,1   0,20       3,1   0,18  
   3,2   0,20       2,7   0,25       2,9   0,18       3,2   0,19       3,2   0,19       3,2   0,18  
   3,3   0,17       2,8   0,22       3,0   0,18       3,3   0,15       3,3   0,15       3,3   0,14  
   3,4   0,17       2,9   0,21       3,1   0,15       3,4   0,15       3,4   0,15       3,4   0,14  
   3,5   0,12       3,0   0,21       3,2   0,15       3,5   0,12       3,5   0,12       3,5   0,11  
   3,6   0,11       3,1   0,17       3,3   0,12       3,6   0,11       3,6   0,10       3,6   0,10  
   3,7   0,11       3,2   0,17       3,4   0,12       3,7   0,11       3,7   0,10       3,7   0,10  
   3,8   0,11       3,3   0,15       3,5   0,11       3,8   0,11       3,8   0,10       3,8   0,10  
   3,9   0,11       3,4   0,15       3,6   0,10       3,9   0,11       3,9   0,10       3,9   0,10  
   4,0   0,11       3,5   0,12       3,7   0,10       4,0   0,11       4,0   0,10       4,0   0,10  
   4,1   0,11       3,6   0,11       3,8   0,10       4,1   0,11       4,1   0,10       4,1   0,10  

  

 31   0,9   0,62     32   0,4   0,60     33   1,2   0,64     34   1,2   0,65     35   1,2   0,65     36   0,4   0,62  
   1,0   0,46       0,5   0,59       1,3   0,52       1,3   0,53       1,3   0,52       0,5   0,60  
   1,1   0,41       0,6   0,58       1,4   0,48       1,4   0,50       1,4   0,49       0,6   0,60  
   1,2   0,38       0,7   0,58       1,5   0,46       1,5   0,48       1,5   0,47       0,7   0,60  
   1,3   0,36       0,8   0,58       1,6   0,44       1,6   0,46       1,6   0,45       0,8   0,60  
   1,4   0,34       0,9   0,58       1,7   0,42       1,7   0,45       1,7   0,42       0,9   0,60  
   1,5   0,34       1,0   0,43       1,8   0,41       1,8   0,44       1,8   0,41       1,0   0,43  
   1,6   0,33       1,1   0,37       1,9   0,40       1,9   0,43       1,9   0,40       1,1   0,37  
   1,7   0,32       1,2   0,34       2,0   0,39       2,0   0,42       2,0   0,39       1,2   0,34  
   1,8   0,31       1,3   0,31       2,1   0,38       2,1   0,41       2,1   0,38       1,3   0,32  
   1,9   0,31       1,4   0,30       2,2   0,37       2,2   0,40       2,2   0,36       1,4   0,30  
   2,0   0,30       1,5   0,29       2,3   0,36       2,3   0,40       2,3   0,36       1,5   0,28  
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Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   2,1   0,29       1,6   0,29       2,4   0,30       2,4   0,32       2,4   0,30       1,6   0,28  
   2,2   0,29       1,7   0,28       2,5   0,29       2,5   0,31       2,5   0,29       1,7   0,27  
   2,3   0,28       1,8   0,28       2,6   0,29       2,6   0,31       2,6   0,29       1,8   0,27  
   2,4   0,23       1,9   0,27       2,7   0,28       2,7   0,30       2,7   0,28       1,9   0,27  
   2,5   0,23       2,0   0,27       2,8   0,24       2,8   0,24       2,8   0,23       2,0   0,26  
   2,6   0,23       2,1   0,27       2,9   0,22       2,9   0,22       2,9   0,21       2,1   0,25  
   2,7   0,22       2,2   0,26       3,0   0,22       3,0   0,21       3,0   0,21       2,2   0,25  
   2,8   0,19       2,3   0,26       3,1   0,17       3,1   0,17       3,1   0,17       2,3   0,25  
   2,9   0,18       2,4   0,22       3,2   0,17       3,2   0,17       3,2   0,16       2,4   0,21  
   3,0   0,18       2,5   0,22       3,3   0,14       3,3   0,14       3,3   0,13       2,5   0,21  
   3,1   0,15       2,6   0,21       3,4   0,14       3,4   0,14       3,4   0,13       2,6   0,21  
   3,2   0,15       2,7   0,20       3,5   0,11       3,5   0,11       3,5   0,11       2,7   0,20  
   3,3   0,12       2,8   0,17       3,6   0,10       3,6   0,10       3,6   0,09       2,8   0,17  
   3,4   0,12       2,9   0,16       3,7   0,10       3,7   0,10       3,7   0,10       2,9   0,16  
   3,5   0,11       3,0   0,16       3,8   0,11       3,8   0,10       3,8   0,10       3,0   0,16  
   3,6   0,09       3,1   0,14       3,9   0,11       3,9   0,10       3,9   0,10       3,1   0,13  
   3,7   0,09       3,2   0,14       4,0   0,11       4,0   0,10       4,0   0,10       3,2   0,13  
   3,8   0,10       3,3   0,12       4,1   0,10       4,1   0,09       4,1   0,09       3,3   0,11  

  

 37   0,8   0,57     38   0,9   0,56     39   0,8   0,58     40   0,4   0,63     41   1,0   0,61     42   0,5   0,63  
   0,9   0,57       1,0   0,41       0,9   0,58       0,5   0,63       1,1   0,43       0,6   0,60  
   1,0   0,41       1,1   0,36       1,0   0,42       0,6   0,63       1,2   0,39       0,7   0,60  
   1,1   0,36       1,2   0,33       1,1   0,37       0,7   0,63       1,3   0,37       0,8   0,61  
   1,2   0,32       1,3   0,31       1,2   0,33       0,8   0,61       1,4   0,35       0,9   0,59  
   1,3   0,30       1,4   0,30       1,3   0,30       0,9   0,61       1,5   0,34       1,0   0,59  
   1,4   0,29       1,5   0,29       1,4   0,29       1,0   0,58       1,6   0,33       1,1   0,41  
   1,5   0,28       1,6   0,29       1,5   0,28       1,1   0,39       1,7   0,33       1,2   0,37  
   1,6   0,27       1,7   0,29       1,6   0,27       1,2   0,35       1,8   0,32       1,3   0,35  
   1,7   0,27       1,8   0,28       1,7   0,27       1,3   0,32       1,9   0,31       1,4   0,33  
   1,8   0,26       1,9   0,28       1,8   0,26       1,4   0,30       2,0   0,31       1,5   0,32  
   1,9   0,26       2,0   0,28       1,9   0,25       1,5   0,29       2,1   0,30       1,6   0,31  
   2,0   0,25       2,1   0,28       2,0   0,25       1,6   0,28       2,2   0,29       1,7   0,31  
   2,1   0,25       2,2   0,27       2,1   0,25       1,7   0,27       2,3   0,29       1,8   0,31  
   2,2   0,25       2,3   0,27       2,2   0,24       1,8   0,27       2,4   0,28       1,9   0,31  
   2,3   0,24       2,4   0,22       2,3   0,24       1,9   0,26       2,5   0,23       2,0   0,30  
   2,4   0,21       2,5   0,22       2,4   0,20       2,0   0,26       2,6   0,23       2,1   0,30  
   2,5   0,20       2,6   0,22       2,5   0,20       2,1   0,25       2,7   0,23       2,2   0,30  
   2,6   0,20       2,7   0,21       2,6   0,20       2,2   0,25       2,8   0,15       2,3   0,30  
   2,7   0,20       2,8   0,18       2,7   0,20       2,3   0,25       2,9   0,16       2,4   0,30  
   2,8   0,18       2,9   0,16       2,8   0,17       2,4   0,24       3,0   0,16       2,5   0,25  
   2,9   0,16       3,0   0,16       2,9   0,16       2,5   0,21       3,1   0,16       2,6   0,25  
   3,0   0,16       3,1   0,14       3,0   0,16       2,6   0,20       3,2   0,16       2,7   0,25  
   3,1   0,13       3,2   0,14       3,1   0,13       2,7   0,20       3,3   0,14       2,8   0,18  
   3,2   0,13       3,3   0,11       3,2   0,13       2,8   0,14       3,4   0,14       2,9   0,18  
   3,3   0,12       3,4   0,11       3,3   0,11       2,9   0,14       3,5   0,12       3,0   0,18  
   3,4   0,12       3,5   0,10       3,4   0,11       3,0   0,14       3,6   0,12       3,1   0,17  
   3,5   0,10       3,6   0,09       3,5   0,10       3,1   0,14       3,7   0,09       3,2   0,17  
   3,6   0,10       3,7   0,09       3,6   0,09       3,2   0,14       3,8   0,09       3,3   0,16  
   3,7   0,10       3,8   0,09       3,7   0,09       3,3   0,12       3,9   0,09       3,4   0,16  

  

 43   0,8   0,57     44   1,2   0,63     45   1,2   0,64     46   1,2   0,64     47   1,0   0,56     48   1,2   0,63  
   0,9   0,57       1,3   0,55       1,3   0,57       1,3   0,58       1,1   0,38       1,3   0,56  
   1,0   0,57       1,4   0,51       1,4   0,54       1,4   0,54       1,2   0,34       1,4   0,52  
   1,1   0,39       1,5   0,47       1,5   0,51       1,5   0,52       1,3   0,32       1,5   0,50  
   1,2   0,35       1,6   0,45       1,6   0,50       1,6   0,49       1,4   0,30       1,6   0,48  
   1,3   0,31       1,7   0,43       1,7   0,48       1,7   0,48       1,5   0,29       1,7   0,46  
   1,4   0,29       1,8   0,42       1,8   0,47       1,8   0,47       1,6   0,29       1,8   0,45  
   1,5   0,28       1,9   0,41       1,9   0,46       1,9   0,46       1,7   0,28       1,9   0,44  
   1,6   0,27       2,0   0,40       2,0   0,45       2,0   0,45       1,8   0,28       2,0   0,43  
   1,7   0,26       2,1   0,38       2,1   0,44       2,1   0,45       1,9   0,28       2,1   0,42  
   1,8   0,26       2,2   0,37       2,2   0,44       2,2   0,44       2,0   0,27       2,2   0,41  
   1,9   0,25       2,3   0,36       2,3   0,43       2,3   0,43       2,1   0,27       2,3   0,40  
   2,0   0,25       2,4   0,35       2,4   0,42       2,4   0,42       2,2   0,27       2,4   0,40  
   2,1   0,24       2,5   0,29       2,5   0,33       2,5   0,35       2,3   0,27       2,5   0,32  
   2,2   0,24       2,6   0,29       2,6   0,33       2,6   0,35       2,4   0,26       2,6   0,31  
   2,3   0,24       2,7   0,28       2,7   0,32       2,7   0,34       2,5   0,21       2,7   0,30  
   2,4   0,23       2,8   0,17       2,8   0,20       2,8   0,22       2,6   0,21       2,8   0,18  
   2,5   0,19       2,9   0,17       2,9   0,20       2,9   0,22       2,7   0,20       2,9   0,18  
   2,6   0,19       3,0   0,17       3,0   0,19       3,0   0,22       2,8   0,13       3,0   0,17  
   2,7   0,19       3,1   0,17       3,1   0,19       3,1   0,21       2,9   0,13       3,1   0,17  
   2,8   0,13       3,2   0,17       3,2   0,19       3,2   0,21       3,0   0,14       3,2   0,17  
   2,9   0,13       3,3   0,15       3,3   0,16       3,3   0,18       3,1   0,14       3,3   0,15  
   3,0   0,13       3,4   0,15       3,4   0,16       3,4   0,19       3,2   0,14       3,4   0,15  
   3,1   0,13       3,5   0,11       3,5   0,13       3,5   0,14       3,3   0,12       3,5   0,11  
   3,2   0,13       3,6   0,11       3,6   0,13       3,6   0,14       3,4   0,12       3,6   0,12  
   3,3   0,11       3,7   0,09       3,7   0,09       3,7   0,11       3,5   0,10       3,7   0,08  
   3,4   0,11       3,8   0,09       3,8   0,09       3,8   0,11       3,6   0,10       3,8   0,09  
   3,5   0,10       3,9   0,09       3,9   0,09       3,9   0,11       3,7   0,08       3,9   0,09  
   3,6   0,10       4,0   0,09       4,0   0,09       4,0   0,11       3,8   0,08       4,0   0,09  
   3,7   0,08       4,1   0,09       4,1   0,10       4,1   0,11       3,9   0,08       4,1   0,09  
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STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

  

 49   1,2   0,65     50   1,2   0,64     51   0,8   0,56     52   1,2   0,62     53   1,2   0,63     54   1,2   0,63  
   1,3   0,58       1,3   0,58       0,9   0,56       1,3   0,54       1,3   0,57       1,3   0,57  
   1,4   0,55       1,4   0,55       1,0   0,56       1,4   0,50       1,4   0,53       1,4   0,54  
   1,5   0,53       1,5   0,54       1,1   0,38       1,5   0,47       1,5   0,51       1,5   0,51  
   1,6   0,52       1,6   0,52       1,2   0,33       1,6   0,45       1,6   0,49       1,6   0,49  
   1,7   0,51       1,7   0,51       1,3   0,31       1,7   0,43       1,7   0,48       1,7   0,48  
   1,8   0,50       1,8   0,51       1,4   0,29       1,8   0,42       1,8   0,47       1,8   0,47  
   1,9   0,49       1,9   0,50       1,5   0,28       1,9   0,40       1,9   0,46       1,9   0,46  
   2,0   0,48       2,0   0,49       1,6   0,27       2,0   0,39       2,0   0,45       2,0   0,45  
   2,1   0,48       2,1   0,49       1,7   0,26       2,1   0,38       2,1   0,44       2,1   0,45  
   2,2   0,47       2,2   0,48       1,8   0,26       2,2   0,37       2,2   0,44       2,2   0,44  
   2,3   0,46       2,3   0,48       1,9   0,25       2,3   0,36       2,3   0,43       2,3   0,43  
   2,4   0,45       2,4   0,47       2,0   0,25       2,4   0,36       2,4   0,42       2,4   0,43  
   2,5   0,35       2,5   0,37       2,1   0,24       2,5   0,30       2,5   0,34       2,5   0,36  
   2,6   0,35       2,6   0,37       2,2   0,24       2,6   0,29       2,6   0,33       2,6   0,35  
   2,7   0,34       2,7   0,36       2,3   0,24       2,7   0,28       2,7   0,33       2,7   0,34  
   2,8   0,21       2,8   0,23       2,4   0,23       2,8   0,18       2,8   0,21       2,8   0,23  
   2,9   0,21       2,9   0,23       2,5   0,20       2,9   0,18       2,9   0,20       2,9   0,23  
   3,0   0,21       3,0   0,23       2,6   0,19       3,0   0,18       3,0   0,20       3,0   0,23  
   3,1   0,21       3,1   0,22       2,7   0,19       3,1   0,18       3,1   0,20       3,1   0,22  
   3,2   0,21       3,2   0,22       2,8   0,13       3,2   0,18       3,2   0,20       3,2   0,22  
   3,3   0,18       3,3   0,19       2,9   0,13       3,3   0,15       3,3   0,17       3,3   0,20  
   3,4   0,18       3,4   0,19       3,0   0,13       3,4   0,15       3,4   0,17       3,4   0,20  
   3,5   0,14       3,5   0,14       3,1   0,13       3,5   0,12       3,5   0,14       3,5   0,15  
   3,6   0,14       3,6   0,14       3,2   0,13       3,6   0,12       3,6   0,14       3,6   0,15  
   3,7   0,09       3,7   0,11       3,3   0,12       3,7   0,09       3,7   0,10       3,7   0,12  
   3,8   0,10       3,8   0,11       3,4   0,12       3,8   0,09       3,8   0,10       3,8   0,12  
   3,9   0,10       3,9   0,11       3,5   0,10       3,9   0,10       3,9   0,11       3,9   0,12  
   4,0   0,10       4,0   0,11       3,6   0,11       4,0   0,10       4,0   0,11       4,0   0,12  
   4,1   0,09       4,1   0,11       3,7   0,08       4,1   0,09       4,1   0,10       4,1   0,12  

  

 55   0,4   0,61     56   1,0   0,59     57   0,4   0,60                                                              
   0,5   0,58       1,1   0,43       0,5   0,58                                                     
   0,6   0,57       1,2   0,39       0,6   0,58                                                     
   0,7   0,57       1,3   0,37       0,7   0,58                                                     
   0,8   0,57       1,4   0,36       0,8   0,58                                                     
   0,9   0,57       1,5   0,35       0,9   0,59                                                     
   1,0   0,57       1,6   0,34       1,0   0,58                                                     
   1,1   0,39       1,7   0,34       1,1   0,41                                                     
   1,2   0,35       1,8   0,33       1,2   0,38                                                     
   1,3   0,32       1,9   0,32       1,3   0,35                                                     
   1,4   0,30       2,0   0,32       1,4   0,34                                                     
   1,5   0,29       2,1   0,31       1,5   0,33                                                     
   1,6   0,29       2,2   0,31       1,6   0,33                                                     
   1,7   0,28       2,3   0,30       1,7   0,32                                                     
   1,8   0,28       2,4   0,30       1,8   0,32                                                     
   1,9   0,27       2,5   0,25       1,9   0,32                                                     
   2,0   0,27       2,6   0,24       2,0   0,32                                                     
   2,1   0,27       2,7   0,23       2,1   0,32                                                     
   2,2   0,26       2,8   0,16       2,2   0,32                                                     
   2,3   0,26       2,9   0,16       2,3   0,32                                                     
   2,4   0,26       3,0   0,16       2,4   0,31                                                     
   2,5   0,22       3,1   0,16       2,5   0,27                                                     
   2,6   0,21       3,2   0,16       2,6   0,26                                                     
   2,7   0,21       3,3   0,14       2,7   0,26                                                     
   2,8   0,14       3,4   0,14       2,8   0,19                                                     
   2,9   0,15       3,5   0,12       2,9   0,19                                                     
   3,0   0,14       3,6   0,12       3,0   0,19                                                     
   3,1   0,15       3,7   0,09       3,1   0,18                                                     
   3,2   0,15       3,8   0,10       3,2   0,18                                                     
   3,3   0,13       3,9   0,10       3,3   0,16                                                     
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Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

  1  -0,6   0,46      2  -0,5   0,54      3  -0,5   0,61      4   0,3   0,51      5   0,3   0,56      6  -0,6   0,55  
  -0,5   0,45      -0,4   0,53      -0,4   0,59       0,4   0,49       0,4   0,55      -0,5   0,53  
  -0,4   0,43      -0,3   0,51      -0,3   0,57       0,5   0,48       0,5   0,53      -0,4   0,51  
  -0,3   0,40      -0,2   0,48      -0,2   0,55       0,6   0,43       0,6   0,52      -0,3   0,48  
  -0,2   0,38      -0,1   0,46      -0,1   0,52       0,7   0,41       0,7   0,50      -0,2   0,45  
  -0,1   0,35       0,0   0,44       0,0   0,50       0,8   0,40       0,8   0,46      -0,1   0,42  
   0,0   0,33       0,1   0,42       0,1   0,47       0,9   0,30       0,9   0,35       0,0   0,40  
   0,1   0,31       0,2   0,40       0,2   0,45       1,0   0,25       1,0   0,30       0,1   0,37  
   0,2   0,29       0,3   0,38       0,3   0,40       1,1   0,22       1,1   0,25       0,2   0,35  
   0,3   0,28       0,4   0,36       0,4   0,37       1,2   0,20       1,2   0,23       0,3   0,33  
   0,4   0,26       0,5   0,31       0,5   0,35       1,3   0,19       1,3   0,21       0,4   0,31  
   0,5   0,22       0,6   0,30       0,6   0,32       1,4   0,18       1,4   0,21       0,5   0,29  
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Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   0,6   0,21       0,7   0,27       0,7   0,27       1,5   0,18       1,5   0,18       0,6   0,28  
   0,7   0,18       0,8   0,24       0,8   0,24       1,6   0,17       1,6   0,17       0,7   0,25  
   0,8   0,17       0,9   0,18       0,9   0,20       1,7   0,17       1,7   0,16       0,8   0,21  
   0,9   0,12       1,0   0,18       1,0   0,19       1,8   0,17       1,8   0,16       0,9   0,18  
   1,0   0,12       1,1   0,17       1,1   0,19       1,9   0,17       1,9   0,16       1,0   0,17  
   1,1   0,11       1,2   0,15       1,2   0,16       2,0   0,17       2,0   0,16       1,1   0,15  
   1,2   0,10       1,3   0,13       1,3   0,14       2,1   0,17       2,1   0,17       1,2   0,14  
   1,3   0,08       1,4   0,13       1,4   0,14       2,2   0,17       2,2   0,17       1,3   0,11  
   1,4   0,08       1,5   0,12       1,5   0,13       2,3   0,17       2,3   0,16       1,4   0,11  
   1,5   0,07       1,6   0,11       1,6   0,11       2,4   0,17       2,4   0,16       1,5   0,08  
   1,6   0,07       1,7   0,10       1,7   0,11       2,5   0,15       2,5   0,14       1,6   0,08  
   1,7   0,07       1,8   0,10       1,8   0,11       2,6   0,15       2,6   0,14       1,7   0,07  
   1,8   0,07       1,9   0,10       1,9   0,10       2,7   0,15       2,7   0,14       1,8   0,07  
   1,9   0,06       2,0   0,08       2,0   0,08       2,8   0,11       2,8   0,10       1,9   0,07  
   2,0   0,06       2,1   0,08       2,1   0,08       2,9   0,11       2,9   0,10       2,0   0,06  
   2,1   0,06       2,2   0,05       2,2   0,06       3,0   0,11       3,0   0,10       2,1   0,06  
   2,2   0,04       2,3   0,06       2,3   0,06       3,1   0,11       3,1   0,11       2,2   0,04  
   2,3   0,04       2,4   0,05       2,4   0,05       3,2   0,12       3,2   0,11       2,3   0,03  

  

  7  -0,5   0,60      8   0,3   0,58      9   0,3   0,54     10  -0,5   0,70     11  -0,5   0,61     12  -0,5   0,51  
  -0,4   0,59       0,4   0,58       0,4   0,54      -0,4   0,70      -0,4   0,61      -0,4   0,49  
  -0,3   0,57       0,5   0,56       0,5   0,50      -0,3   0,68      -0,3   0,59      -0,3   0,48  
  -0,2   0,54       0,6   0,55       0,6   0,48      -0,2   0,66      -0,2   0,57      -0,2   0,46  
  -0,1   0,52       0,7   0,54       0,7   0,47      -0,1   0,64      -0,1   0,55      -0,1   0,44  
   0,0   0,49       0,8   0,54       0,8   0,45       0,0   0,61       0,0   0,53       0,0   0,42  
   0,1   0,47       0,9   0,53       0,9   0,45       0,1   0,58       0,1   0,51       0,1   0,40  
   0,2   0,44       1,0   0,53       1,0   0,45       0,2   0,56       0,2   0,49       0,2   0,38  
   0,3   0,42       1,1   0,43       1,1   0,40       0,3   0,51       0,3   0,46       0,3   0,36  
   0,4   0,40       1,2   0,39       1,2   0,36       0,4   0,49       0,4   0,45       0,4   0,34  
   0,5   0,38       1,3   0,37       1,3   0,34       0,5   0,45       0,5   0,41       0,5   0,31  
   0,6   0,37       1,4   0,36       1,4   0,33       0,6   0,42       0,6   0,40       0,6   0,30  
   0,7   0,29       1,5   0,35       1,5   0,32       0,7   0,34       0,7   0,31       0,7   0,22  
   0,8   0,27       1,6   0,32       1,6   0,32       0,8   0,29       0,8   0,29       0,8   0,20  
   0,9   0,26       1,7   0,31       1,7   0,32       0,9   0,28       0,9   0,27       0,9   0,18  
   1,0   0,25       1,8   0,30       1,8   0,32       1,0   0,27       1,0   0,24       1,0   0,16  
   1,1   0,20       1,9   0,30       1,9   0,32       1,1   0,26       1,1   0,24       1,1   0,16  
   1,2   0,14       2,0   0,30       2,0   0,32       1,2   0,17       1,2   0,16       1,2   0,10  
   1,3   0,13       2,1   0,30       2,1   0,31       1,3   0,16       1,3   0,15       1,3   0,10  
   1,4   0,13       2,2   0,30       2,2   0,31       1,4   0,16       1,4   0,15       1,4   0,10  
   1,5   0,13       2,3   0,29       2,3   0,31       1,5   0,16       1,5   0,15       1,5   0,10  
   1,6   0,10       2,4   0,27       2,4   0,29       1,6   0,14       1,6   0,13       1,6   0,09  
   1,7   0,08       2,5   0,25       2,5   0,27       1,7   0,13       1,7   0,13       1,7   0,08  
   1,8   0,08       2,6   0,25       2,6   0,26       1,8   0,13       1,8   0,13       1,8   0,09  
   1,9   0,08       2,7   0,25       2,7   0,26       1,9   0,13       1,9   0,13       1,9   0,09  
   2,0   0,08       2,8   0,20       2,8   0,21       2,0   0,11       2,0   0,11       2,0   0,08  
   2,1   0,08       2,9   0,19       2,9   0,20       2,1   0,11       2,1   0,10       2,1   0,08  
   2,2   0,05       3,0   0,19       3,0   0,20       2,2   0,08       2,2   0,08       2,2   0,06  
   2,3   0,05       3,1   0,18       3,1   0,19       2,3   0,09       2,3   0,08       2,3   0,06  
   2,4   0,05       3,2   0,18       3,2   0,19       2,4   0,08       2,4   0,08       2,4   0,06  

  

 13  -0,6   0,54     14   0,3   0,55     15   0,3   0,50     16  -0,5   0,61     17  -0,5   0,52     18  -0,6   0,44  
  -0,5   0,53       0,4   0,55       0,4   0,49      -0,4   0,60      -0,4   0,51      -0,5   0,43  
  -0,4   0,50       0,5   0,53       0,5   0,47      -0,3   0,58      -0,3   0,49      -0,4   0,41  
  -0,3   0,48       0,6   0,51       0,6   0,42      -0,2   0,55      -0,2   0,47      -0,3   0,39  
  -0,2   0,45       0,7   0,50       0,7   0,41      -0,1   0,53      -0,1   0,45      -0,2   0,37  
  -0,1   0,42       0,8   0,46       0,8   0,41       0,0   0,50       0,0   0,43      -0,1   0,34  
   0,0   0,39       0,9   0,32       0,9   0,27       0,1   0,47       0,1   0,41       0,0   0,32  
   0,1   0,37       1,0   0,28       1,0   0,23       0,2   0,45       0,2   0,39       0,1   0,30  
   0,2   0,35       1,1   0,24       1,1   0,21       0,3   0,40       0,3   0,37       0,2   0,29  
   0,3   0,33       1,2   0,22       1,2   0,19       0,4   0,37       0,4   0,35       0,3   0,27  
   0,4   0,31       1,3   0,21       1,3   0,19       0,5   0,35       0,5   0,30       0,4   0,25  
   0,5   0,29       1,4   0,20       1,4   0,18       0,6   0,32       0,6   0,29       0,5   0,21  
   0,6   0,28       1,5   0,18       1,5   0,18       0,7   0,27       0,7   0,26       0,6   0,20  
   0,7   0,25       1,6   0,17       1,6   0,18       0,8   0,24       0,8   0,23       0,7   0,18  
   0,8   0,19       1,7   0,17       1,7   0,17       0,9   0,20       0,9   0,18       0,8   0,15  
   0,9   0,18       1,8   0,17       1,8   0,17       1,0   0,19       1,0   0,17       0,9   0,12  
   1,0   0,17       1,9   0,17       1,9   0,18       1,1   0,18       1,1   0,16       1,0   0,12  
   1,1   0,14       2,0   0,17       2,0   0,17       1,2   0,14       1,2   0,13       1,1   0,11  
   1,2   0,12       2,1   0,17       2,1   0,17       1,3   0,14       1,3   0,13       1,2   0,08  
   1,3   0,11       2,2   0,17       2,2   0,18       1,4   0,14       1,4   0,13       1,3   0,08  
   1,4   0,11       2,3   0,16       2,3   0,17       1,5   0,13       1,5   0,12       1,4   0,08  
   1,5   0,08       2,4   0,14       2,4   0,15       1,6   0,11       1,6   0,11       1,5   0,07  
   1,6   0,08       2,5   0,14       2,5   0,15       1,7   0,11       1,7   0,10       1,6   0,07  
   1,7   0,07       2,6   0,14       2,6   0,15       1,8   0,11       1,8   0,10       1,7   0,07  
   1,8   0,07       2,7   0,14       2,7   0,15       1,9   0,11       1,9   0,10       1,8   0,07  
   1,9   0,07       2,8   0,13       2,8   0,13       2,0   0,08       2,0   0,08       1,9   0,06  
   2,0   0,06       2,9   0,12       2,9   0,13       2,1   0,08       2,1   0,08       2,0   0,06  
   2,1   0,06       3,0   0,12       3,0   0,13       2,2   0,06       2,2   0,06       2,1   0,06  
   2,2   0,04       3,1   0,11       3,1   0,12       2,3   0,06       2,3   0,06       2,2   0,04  
   2,3   0,04       3,2   0,11       3,2   0,12       2,4   0,05       2,4   0,05       2,3   0,04  
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 Relazione geotecnica e sismica Pag. 154/42 
  

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

  

 19   1,2   0,65     20   1,2   0,66     21   1,1   0,65     22   0,4   0,61     23   1,2   0,67     24   1,2   0,68  
   1,3   0,56       1,3   0,58       1,2   0,65       0,5   0,58       1,3   0,56       1,3   0,57  
   1,4   0,53       1,4   0,55       1,3   0,56       0,6   0,58       1,4   0,53       1,4   0,55  
   1,5   0,51       1,5   0,54       1,4   0,53       0,7   0,58       1,5   0,51       1,5   0,54  
   1,6   0,49       1,6   0,53       1,5   0,51       0,8   0,59       1,6   0,49       1,6   0,53  
   1,7   0,48       1,7   0,52       1,6   0,50       0,9   0,58       1,7   0,48       1,7   0,52  
   1,8   0,47       1,8   0,51       1,7   0,49       1,0   0,44       1,8   0,47       1,8   0,51  
   1,9   0,46       1,9   0,50       1,8   0,48       1,1   0,39       1,9   0,46       1,9   0,50  
   2,0   0,45       2,0   0,50       1,9   0,46       1,2   0,36       2,0   0,46       2,0   0,50  
   2,1   0,45       2,1   0,49       2,0   0,45       1,3   0,35       2,1   0,45       2,1   0,49  
   2,2   0,44       2,2   0,49       2,1   0,45       1,4   0,33       2,2   0,44       2,2   0,48  
   2,3   0,43       2,3   0,48       2,2   0,44       1,5   0,33       2,3   0,43       2,3   0,48  
   2,4   0,39       2,4   0,43       2,3   0,43       1,6   0,33       2,4   0,36       2,4   0,38  
   2,5   0,36       2,5   0,38       2,4   0,39       1,7   0,32       2,5   0,35       2,5   0,37  
   2,6   0,35       2,6   0,37       2,5   0,35       1,8   0,32       2,6   0,35       2,6   0,37  
   2,7   0,35       2,7   0,36       2,6   0,34       1,9   0,32       2,7   0,34       2,7   0,36  
   2,8   0,27       2,8   0,26       2,7   0,34       2,0   0,32       2,8   0,29       2,8   0,30  
   2,9   0,25       2,9   0,25       2,8   0,26       2,1   0,32       2,9   0,28       2,9   0,28  
   3,0   0,25       3,0   0,25       2,9   0,24       2,2   0,32       3,0   0,28       3,0   0,28  
   3,1   0,22       3,1   0,22       3,0   0,24       2,3   0,31       3,1   0,20       3,1   0,21  
   3,2   0,22       3,2   0,22       3,1   0,21       2,4   0,27       3,2   0,21       3,2   0,21  
   3,3   0,19       3,3   0,18       3,2   0,21       2,5   0,27       3,3   0,18       3,3   0,17  
   3,4   0,19       3,4   0,18       3,3   0,18       2,6   0,26       3,4   0,18       3,4   0,17  
   3,5   0,16       3,5   0,15       3,4   0,18       2,7   0,25       3,5   0,14       3,5   0,13  
   3,6   0,15       3,6   0,14       3,5   0,15       2,8   0,22       3,6   0,12       3,6   0,11  
   3,7   0,13       3,7   0,12       3,6   0,14       2,9   0,22       3,7   0,12       3,7   0,11  
   3,8   0,13       3,8   0,12       3,7   0,12       3,0   0,21       3,8   0,12       3,8   0,11  
   3,9   0,13       3,9   0,12       3,8   0,12       3,1   0,17       3,9   0,12       3,9   0,11  
   4,0   0,14       4,0   0,12       3,9   0,12       3,2   0,17       4,0   0,13       4,0   0,11  
   4,1   0,13       4,1   0,11       4,0   0,12       3,3   0,15       4,1   0,12       4,1   0,11  

  

 25   1,2   0,68     26   0,7   0,64     27   0,9   0,60     28   1,2   0,66     29   1,2   0,67     30   1,2   0,67  
   1,3   0,57       0,8   0,62       1,0   0,45       1,3   0,55       1,3   0,57       1,3   0,56  
   1,4   0,54       0,9   0,63       1,1   0,41       1,4   0,52       1,4   0,54       1,4   0,53  
   1,5   0,51       1,0   0,44       1,2   0,38       1,5   0,50       1,5   0,53       1,5   0,51  
   1,6   0,50       1,1   0,39       1,3   0,36       1,6   0,49       1,6   0,51       1,6   0,49  
   1,7   0,48       1,2   0,36       1,4   0,35       1,7   0,47       1,7   0,50       1,7   0,48  
   1,8   0,48       1,3   0,34       1,5   0,34       1,8   0,46       1,8   0,49       1,8   0,47  
   1,9   0,47       1,4   0,33       1,6   0,33       1,9   0,46       1,9   0,49       1,9   0,46  
   2,0   0,46       1,5   0,32       1,7   0,33       2,0   0,45       2,0   0,48       2,0   0,45  
   2,1   0,44       1,6   0,32       1,8   0,32       2,1   0,44       2,1   0,47       2,1   0,44  
   2,2   0,44       1,7   0,31       1,9   0,32       2,2   0,43       2,2   0,46       2,2   0,43  
   2,3   0,43       1,8   0,31       2,0   0,31       2,3   0,42       2,3   0,46       2,3   0,42  
   2,4   0,35       1,9   0,30       2,1   0,31       2,4   0,34       2,4   0,36       2,4   0,34  
   2,5   0,35       2,0   0,30       2,2   0,30       2,5   0,34       2,5   0,35       2,5   0,33  
   2,6   0,34       2,1   0,30       2,3   0,30       2,6   0,33       2,6   0,34       2,6   0,33  
   2,7   0,33       2,2   0,30       2,4   0,25       2,7   0,32       2,7   0,34       2,7   0,32  
   2,8   0,29       2,3   0,30       2,5   0,25       2,8   0,27       2,8   0,28       2,8   0,27  
   2,9   0,27       2,4   0,25       2,6   0,23       2,9   0,25       2,9   0,25       2,9   0,24  
   3,0   0,27       2,5   0,25       2,7   0,23       3,0   0,24       3,0   0,25       3,0   0,24  
   3,1   0,20       2,6   0,25       2,8   0,20       3,1   0,19       3,1   0,19       3,1   0,18  
   3,2   0,20       2,7   0,25       2,9   0,18       3,2   0,19       3,2   0,19       3,2   0,18  
   3,3   0,17       2,8   0,22       3,0   0,18       3,3   0,15       3,3   0,15       3,3   0,14  
   3,4   0,17       2,9   0,21       3,1   0,15       3,4   0,15       3,4   0,15       3,4   0,14  
   3,5   0,12       3,0   0,21       3,2   0,15       3,5   0,12       3,5   0,12       3,5   0,11  
   3,6   0,11       3,1   0,17       3,3   0,12       3,6   0,11       3,6   0,10       3,6   0,10  
   3,7   0,11       3,2   0,17       3,4   0,12       3,7   0,11       3,7   0,10       3,7   0,10  
   3,8   0,11       3,3   0,15       3,5   0,11       3,8   0,11       3,8   0,10       3,8   0,10  
   3,9   0,11       3,4   0,15       3,6   0,10       3,9   0,11       3,9   0,10       3,9   0,10  
   4,0   0,11       3,5   0,12       3,7   0,10       4,0   0,11       4,0   0,10       4,0   0,10  
   4,1   0,11       3,6   0,11       3,8   0,10       4,1   0,11       4,1   0,10       4,1   0,10  

  

 31   0,9   0,61     32   0,4   0,59     33   1,2   0,63     34   1,2   0,65     35   1,2   0,64     36   0,4   0,62  
   1,0   0,46       0,5   0,58       1,3   0,51       1,3   0,53       1,3   0,52       0,5   0,60  
   1,1   0,41       0,6   0,58       1,4   0,48       1,4   0,50       1,4   0,49       0,6   0,60  
   1,2   0,38       0,7   0,58       1,5   0,46       1,5   0,48       1,5   0,46       0,7   0,60  
   1,3   0,36       0,8   0,57       1,6   0,43       1,6   0,46       1,6   0,44       0,8   0,60  
   1,4   0,34       0,9   0,57       1,7   0,42       1,7   0,45       1,7   0,42       0,9   0,60  
   1,5   0,33       1,0   0,42       1,8   0,40       1,8   0,44       1,8   0,41       1,0   0,42  
   1,6   0,33       1,1   0,37       1,9   0,39       1,9   0,43       1,9   0,40       1,1   0,37  
   1,7   0,32       1,2   0,34       2,0   0,38       2,0   0,42       2,0   0,39       1,2   0,33  
   1,8   0,31       1,3   0,31       2,1   0,37       2,1   0,41       2,1   0,38       1,3   0,31  
   1,9   0,31       1,4   0,30       2,2   0,37       2,2   0,40       2,2   0,36       1,4   0,30  
   2,0   0,30       1,5   0,29       2,3   0,36       2,3   0,39       2,3   0,35       1,5   0,28  
   2,1   0,29       1,6   0,28       2,4   0,30       2,4   0,32       2,4   0,30       1,6   0,28  
   2,2   0,29       1,7   0,28       2,5   0,29       2,5   0,31       2,5   0,29       1,7   0,27  
   2,3   0,28       1,8   0,27       2,6   0,29       2,6   0,30       2,6   0,28       1,8   0,27  
   2,4   0,23       1,9   0,27       2,7   0,28       2,7   0,30       2,7   0,28       1,9   0,26  
   2,5   0,23       2,0   0,27       2,8   0,23       2,8   0,24       2,8   0,23       2,0   0,25  
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 Relazione geotecnica e sismica Pag. 155/42 
  

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   2,6   0,23       2,1   0,26       2,9   0,22       2,9   0,22       2,9   0,21       2,1   0,25  
   2,7   0,22       2,2   0,26       3,0   0,21       3,0   0,21       3,0   0,21       2,2   0,25  
   2,8   0,19       2,3   0,26       3,1   0,17       3,1   0,17       3,1   0,16       2,3   0,25  
   2,9   0,18       2,4   0,22       3,2   0,17       3,2   0,17       3,2   0,16       2,4   0,21  
   3,0   0,18       2,5   0,22       3,3   0,14       3,3   0,14       3,3   0,13       2,5   0,21  
   3,1   0,15       2,6   0,21       3,4   0,14       3,4   0,14       3,4   0,13       2,6   0,20  
   3,2   0,15       2,7   0,20       3,5   0,11       3,5   0,11       3,5   0,11       2,7   0,20  
   3,3   0,12       2,8   0,17       3,6   0,10       3,6   0,10       3,6   0,09       2,8   0,17  
   3,4   0,12       2,9   0,16       3,7   0,10       3,7   0,10       3,7   0,09       2,9   0,16  
   3,5   0,11       3,0   0,16       3,8   0,11       3,8   0,10       3,8   0,10       3,0   0,16  
   3,6   0,09       3,1   0,14       3,9   0,11       3,9   0,10       3,9   0,10       3,1   0,13  
   3,7   0,09       3,2   0,14       4,0   0,11       4,0   0,10       4,0   0,10       3,2   0,13  
   3,8   0,10       3,3   0,12       4,1   0,10       4,1   0,09       4,1   0,09       3,3   0,11  

  

 37   0,8   0,56     38   0,9   0,56     39   0,8   0,57     40   0,4   0,64     41   1,0   0,61     42   0,5   0,63  
   0,9   0,56       1,0   0,41       0,9   0,57       0,5   0,64       1,1   0,43       0,6   0,60  
   1,0   0,41       1,1   0,36       1,0   0,42       0,6   0,64       1,2   0,39       0,7   0,60  
   1,1   0,36       1,2   0,33       1,1   0,36       0,7   0,64       1,3   0,37       0,8   0,61  
   1,2   0,32       1,3   0,31       1,2   0,33       0,8   0,62       1,4   0,36       0,9   0,59  
   1,3   0,30       1,4   0,30       1,3   0,30       0,9   0,61       1,5   0,35       1,0   0,59  
   1,4   0,29       1,5   0,29       1,4   0,29       1,0   0,58       1,6   0,33       1,1   0,41  
   1,5   0,27       1,6   0,29       1,5   0,28       1,1   0,40       1,7   0,33       1,2   0,38  
   1,6   0,27       1,7   0,28       1,6   0,27       1,2   0,36       1,8   0,33       1,3   0,35  
   1,7   0,26       1,8   0,28       1,7   0,27       1,3   0,32       1,9   0,31       1,4   0,33  
   1,8   0,26       1,9   0,28       1,8   0,26       1,4   0,30       2,0   0,31       1,5   0,32  
   1,9   0,25       2,0   0,28       1,9   0,25       1,5   0,29       2,1   0,30       1,6   0,32  
   2,0   0,25       2,1   0,27       2,0   0,25       1,6   0,28       2,2   0,29       1,7   0,31  
   2,1   0,25       2,2   0,27       2,1   0,25       1,7   0,28       2,3   0,29       1,8   0,31  
   2,2   0,24       2,3   0,27       2,2   0,24       1,8   0,27       2,4   0,28       1,9   0,31  
   2,3   0,24       2,4   0,22       2,3   0,24       1,9   0,26       2,5   0,23       2,0   0,30  
   2,4   0,20       2,5   0,22       2,4   0,20       2,0   0,26       2,6   0,23       2,1   0,30  
   2,5   0,20       2,6   0,21       2,5   0,20       2,1   0,26       2,7   0,23       2,2   0,30  
   2,6   0,20       2,7   0,21       2,6   0,20       2,2   0,25       2,8   0,15       2,3   0,30  
   2,7   0,20       2,8   0,18       2,7   0,19       2,3   0,25       2,9   0,16       2,4   0,30  
   2,8   0,18       2,9   0,16       2,8   0,17       2,4   0,24       3,0   0,16       2,5   0,25  
   2,9   0,16       3,0   0,16       2,9   0,16       2,5   0,21       3,1   0,16       2,6   0,25  
   3,0   0,16       3,1   0,14       3,0   0,16       2,6   0,21       3,2   0,16       2,7   0,25  
   3,1   0,13       3,2   0,14       3,1   0,13       2,7   0,20       3,3   0,14       2,8   0,18  
   3,2   0,13       3,3   0,11       3,2   0,13       2,8   0,14       3,4   0,14       2,9   0,18  
   3,3   0,11       3,4   0,11       3,3   0,11       2,9   0,14       3,5   0,12       3,0   0,18  
   3,4   0,11       3,5   0,10       3,4   0,11       3,0   0,14       3,6   0,12       3,1   0,17  
   3,5   0,10       3,6   0,09       3,5   0,10       3,1   0,14       3,7   0,09       3,2   0,17  
   3,6   0,10       3,7   0,09       3,6   0,09       3,2   0,14       3,8   0,09       3,3   0,16  
   3,7   0,10       3,8   0,09       3,7   0,09       3,3   0,12       3,9   0,09       3,4   0,16  

  

 43   0,8   0,58     44   1,2   0,63     45   1,2   0,65     46   1,2   0,65     47   0,9   0,56     48   1,2   0,63  
   0,9   0,58       1,3   0,56       1,3   0,58       1,3   0,58       1,0   0,56       1,3   0,56  
   1,0   0,57       1,4   0,52       1,4   0,54       1,4   0,54       1,1   0,39       1,4   0,53  
   1,1   0,39       1,5   0,48       1,5   0,52       1,5   0,52       1,2   0,35       1,5   0,50  
   1,2   0,35       1,6   0,45       1,6   0,50       1,6   0,50       1,3   0,32       1,6   0,48  
   1,3   0,31       1,7   0,44       1,7   0,49       1,7   0,48       1,4   0,31       1,7   0,47  
   1,4   0,29       1,8   0,42       1,8   0,47       1,8   0,47       1,5   0,30       1,8   0,45  
   1,5   0,28       1,9   0,41       1,9   0,46       1,9   0,46       1,6   0,29       1,9   0,44  
   1,6   0,27       2,0   0,40       2,0   0,45       2,0   0,46       1,7   0,29       2,0   0,43  
   1,7   0,27       2,1   0,38       2,1   0,45       2,1   0,45       1,8   0,28       2,1   0,42  
   1,8   0,26       2,2   0,37       2,2   0,44       2,2   0,44       1,9   0,28       2,2   0,42  
   1,9   0,25       2,3   0,37       2,3   0,43       2,3   0,43       2,0   0,28       2,3   0,41  
   2,0   0,25       2,4   0,36       2,4   0,42       2,4   0,42       2,1   0,27       2,4   0,40  
   2,1   0,24       2,5   0,30       2,5   0,34       2,5   0,35       2,2   0,27       2,5   0,32  
   2,2   0,24       2,6   0,29       2,6   0,33       2,6   0,35       2,3   0,27       2,6   0,31  
   2,3   0,24       2,7   0,28       2,7   0,32       2,7   0,34       2,4   0,27       2,7   0,31  
   2,4   0,24       2,8   0,17       2,8   0,20       2,8   0,22       2,5   0,22       2,8   0,18  
   2,5   0,19       2,9   0,17       2,9   0,20       2,9   0,22       2,6   0,21       2,9   0,18  
   2,6   0,19       3,0   0,17       3,0   0,19       3,0   0,22       2,7   0,21       3,0   0,18  
   2,7   0,19       3,1   0,17       3,1   0,19       3,1   0,21       2,8   0,14       3,1   0,18  
   2,8   0,13       3,2   0,17       3,2   0,19       3,2   0,21       2,9   0,14       3,2   0,18  
   2,9   0,13       3,3   0,15       3,3   0,16       3,3   0,18       3,0   0,14       3,3   0,15  
   3,0   0,13       3,4   0,15       3,4   0,16       3,4   0,19       3,1   0,14       3,4   0,15  
   3,1   0,13       3,5   0,11       3,5   0,13       3,5   0,14       3,2   0,14       3,5   0,11  
   3,2   0,13       3,6   0,11       3,6   0,13       3,6   0,14       3,3   0,12       3,6   0,12  
   3,3   0,11       3,7   0,09       3,7   0,09       3,7   0,11       3,4   0,12       3,7   0,08  
   3,4   0,11       3,8   0,09       3,8   0,09       3,8   0,11       3,5   0,10       3,8   0,09  
   3,5   0,10       3,9   0,09       3,9   0,09       3,9   0,11       3,6   0,10       3,9   0,09  
   3,6   0,10       4,0   0,09       4,0   0,09       4,0   0,11       3,7   0,08       4,0   0,09  
   3,7   0,08       4,1   0,09       4,1   0,10       4,1   0,11       3,8   0,08       4,1   0,09  

  

 49   1,2   0,65     50   1,2   0,64     51   0,8   0,57     52   1,2   0,62     53   1,2   0,64     54   1,2   0,63  
   1,3   0,59       1,3   0,58       0,9   0,57       1,3   0,55       1,3   0,57       1,3   0,57  
   1,4   0,56       1,4   0,55       1,0   0,56       1,4   0,50       1,4   0,54       1,4   0,54  
   1,5   0,54       1,5   0,54       1,1   0,38       1,5   0,47       1,5   0,51       1,5   0,51  



Parco Eolico S. Domenico 
Rev.00   
06/2022 

 

 

 

 Relazione geotecnica e sismica Pag. 156/42 
  

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   1,6   0,52       1,6   0,52       1,2   0,34       1,6   0,45       1,6   0,50       1,6   0,50  
   1,7   0,51       1,7   0,51       1,3   0,31       1,7   0,43       1,7   0,48       1,7   0,48  
   1,8   0,50       1,8   0,51       1,4   0,30       1,8   0,42       1,8   0,47       1,8   0,47  
   1,9   0,49       1,9   0,50       1,5   0,28       1,9   0,41       1,9   0,46       1,9   0,46  
   2,0   0,49       2,0   0,49       1,6   0,27       2,0   0,39       2,0   0,45       2,0   0,45  
   2,1   0,48       2,1   0,49       1,7   0,27       2,1   0,39       2,1   0,45       2,1   0,45  
   2,2   0,47       2,2   0,48       1,8   0,26       2,2   0,37       2,2   0,44       2,2   0,44  
   2,3   0,46       2,3   0,48       1,9   0,25       2,3   0,37       2,3   0,43       2,3   0,43  
   2,4   0,46       2,4   0,47       2,0   0,25       2,4   0,36       2,4   0,42       2,4   0,43  
   2,5   0,36       2,5   0,38       2,1   0,25       2,5   0,30       2,5   0,34       2,5   0,36  
   2,6   0,35       2,6   0,37       2,2   0,24       2,6   0,29       2,6   0,33       2,6   0,35  
   2,7   0,34       2,7   0,37       2,3   0,24       2,7   0,29       2,7   0,33       2,7   0,35  
   2,8   0,21       2,8   0,23       2,4   0,24       2,8   0,18       2,8   0,21       2,8   0,23  
   2,9   0,21       2,9   0,23       2,5   0,20       2,9   0,18       2,9   0,20       2,9   0,23  
   3,0   0,21       3,0   0,23       2,6   0,20       3,0   0,18       3,0   0,21       3,0   0,23  
   3,1   0,21       3,1   0,22       2,7   0,19       3,1   0,18       3,1   0,20       3,1   0,22  
   3,2   0,21       3,2   0,22       2,8   0,13       3,2   0,18       3,2   0,20       3,2   0,22  
   3,3   0,18       3,3   0,19       2,9   0,13       3,3   0,15       3,3   0,17       3,3   0,20  
   3,4   0,18       3,4   0,19       3,0   0,13       3,4   0,15       3,4   0,17       3,4   0,20  
   3,5   0,14       3,5   0,14       3,1   0,14       3,5   0,12       3,5   0,14       3,5   0,15  
   3,6   0,14       3,6   0,14       3,2   0,14       3,6   0,12       3,6   0,14       3,6   0,15  
   3,7   0,09       3,7   0,11       3,3   0,12       3,7   0,10       3,7   0,10       3,7   0,12  
   3,8   0,10       3,8   0,11       3,4   0,12       3,8   0,09       3,8   0,10       3,8   0,12  
   3,9   0,10       3,9   0,11       3,5   0,10       3,9   0,10       3,9   0,11       3,9   0,12  
   4,0   0,10       4,0   0,11       3,6   0,11       4,0   0,10       4,0   0,11       4,0   0,12  
   4,1   0,09       4,1   0,11       3,7   0,08       4,1   0,09       4,1   0,10       4,1   0,12  

  

 55   0,4   0,61     56   1,0   0,60     57   0,4   0,60                                                              
   0,5   0,58       1,1   0,43       0,5   0,58                                                     
   0,6   0,57       1,2   0,39       0,6   0,58                                                     
   0,7   0,58       1,3   0,37       0,7   0,58                                                     
   0,8   0,58       1,4   0,36       0,8   0,58                                                     
   0,9   0,57       1,5   0,35       0,9   0,59                                                     
   1,0   0,57       1,6   0,34       1,0   0,58                                                     
   1,1   0,39       1,7   0,34       1,1   0,41                                                     
   1,2   0,35       1,8   0,33       1,2   0,38                                                     
   1,3   0,33       1,9   0,32       1,3   0,35                                                     
   1,4   0,31       2,0   0,32       1,4   0,34                                                     
   1,5   0,30       2,1   0,31       1,5   0,33                                                     
   1,6   0,29       2,2   0,31       1,6   0,33                                                     
   1,7   0,28       2,3   0,30       1,7   0,32                                                     
   1,8   0,28       2,4   0,30       1,8   0,32                                                     
   1,9   0,27       2,5   0,25       1,9   0,32                                                     
   2,0   0,27       2,6   0,24       2,0   0,32                                                     
   2,1   0,27       2,7   0,23       2,1   0,32                                                     
   2,2   0,26       2,8   0,16       2,2   0,32                                                     
   2,3   0,26       2,9   0,16       2,3   0,32                                                     
   2,4   0,26       3,0   0,16       2,4   0,31                                                     
   2,5   0,22       3,1   0,16       2,5   0,27                                                     
   2,6   0,21       3,2   0,16       2,6   0,26                                                     
   2,7   0,21       3,3   0,14       2,7   0,26                                                     
   2,8   0,14       3,4   0,14       2,8   0,19                                                     
   2,9   0,15       3,5   0,12       2,9   0,19                                                     
   3,0   0,15       3,6   0,12       3,0   0,19                                                     
   3,1   0,15       3,7   0,09       3,1   0,18                                                     
   3,2   0,15       3,8   0,10       3,2   0,18                                                     
   3,3   0,13       3,9   0,10       3,3   0,17                                                     

  

 

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 13  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

  1  -0,6   0,46      2  -0,5   0,54      3  -0,5   0,61      4   0,3   0,51      5   0,3   0,56      6  -0,6   0,55  
  -0,5   0,45      -0,4   0,53      -0,4   0,60       0,4   0,50       0,4   0,56      -0,5   0,54  
  -0,4   0,43      -0,3   0,51      -0,3   0,58       0,5   0,48       0,5   0,54      -0,4   0,51  
  -0,3   0,41      -0,2   0,49      -0,2   0,55       0,6   0,43       0,6   0,52      -0,3   0,48  
  -0,2   0,38      -0,1   0,47      -0,1   0,53       0,7   0,42       0,7   0,50      -0,2   0,46  
  -0,1   0,36       0,0   0,44       0,0   0,50       0,8   0,41       0,8   0,46      -0,1   0,43  
   0,0   0,34       0,1   0,42       0,1   0,48       0,9   0,30       0,9   0,36       0,0   0,40  
   0,1   0,32       0,2   0,40       0,2   0,45       1,0   0,25       1,0   0,30       0,1   0,38  
   0,2   0,30       0,3   0,38       0,3   0,41       1,1   0,22       1,1   0,25       0,2   0,35  
   0,3   0,28       0,4   0,36       0,4   0,37       1,2   0,20       1,2   0,23       0,3   0,33  
   0,4   0,27       0,5   0,31       0,5   0,36       1,3   0,19       1,3   0,22       0,4   0,31  
   0,5   0,22       0,6   0,30       0,6   0,33       1,4   0,18       1,4   0,21       0,5   0,30  
   0,6   0,21       0,7   0,27       0,7   0,28       1,5   0,18       1,5   0,18       0,6   0,28  
   0,7   0,19       0,8   0,24       0,8   0,24       1,6   0,18       1,6   0,18       0,7   0,25  
   0,8   0,18       0,9   0,18       0,9   0,20       1,7   0,17       1,7   0,17       0,8   0,22  
   0,9   0,12       1,0   0,18       1,0   0,19       1,8   0,17       1,8   0,17       0,9   0,18  
   1,0   0,12       1,1   0,17       1,1   0,19       1,9   0,17       1,9   0,17       1,0   0,18  
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STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 13  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   1,1   0,12       1,2   0,15       1,2   0,17       2,0   0,17       2,0   0,17       1,1   0,15  
   1,2   0,10       1,3   0,13       1,3   0,14       2,1   0,17       2,1   0,17       1,2   0,14  
   1,3   0,08       1,4   0,13       1,4   0,14       2,2   0,17       2,2   0,17       1,3   0,11  
   1,4   0,08       1,5   0,12       1,5   0,13       2,3   0,17       2,3   0,16       1,4   0,11  
   1,5   0,07       1,6   0,11       1,6   0,11       2,4   0,17       2,4   0,16       1,5   0,08  
   1,6   0,07       1,7   0,11       1,7   0,11       2,5   0,15       2,5   0,14       1,6   0,08  
   1,7   0,07       1,8   0,10       1,8   0,11       2,6   0,15       2,6   0,14       1,7   0,07  
   1,8   0,07       1,9   0,10       1,9   0,11       2,7   0,15       2,7   0,14       1,8   0,07  
   1,9   0,06       2,0   0,08       2,0   0,08       2,8   0,11       2,8   0,10       1,9   0,07  
   2,0   0,06       2,1   0,08       2,1   0,08       2,9   0,11       2,9   0,10       2,0   0,07  
   2,1   0,06       2,2   0,05       2,2   0,06       3,0   0,11       3,0   0,11       2,1   0,06  
   2,2   0,04       2,3   0,06       2,3   0,06       3,1   0,12       3,1   0,11       2,2   0,04  
   2,3   0,04       2,4   0,05       2,4   0,05       3,2   0,12       3,2   0,11       2,3   0,03  

  

  7  -0,5   0,61      8   0,3   0,59      9   0,3   0,55     10  -0,5   0,71     11  -0,5   0,62     12  -0,5   0,51  
  -0,4   0,59       0,4   0,59       0,4   0,54      -0,4   0,70      -0,4   0,61      -0,4   0,50  
  -0,3   0,57       0,5   0,57       0,5   0,51      -0,3   0,69      -0,3   0,60      -0,3   0,48  
  -0,2   0,55       0,6   0,56       0,6   0,49      -0,2   0,67      -0,2   0,58      -0,2   0,46  
  -0,1   0,52       0,7   0,55       0,7   0,48      -0,1   0,64      -0,1   0,56      -0,1   0,44  
   0,0   0,50       0,8   0,54       0,8   0,46       0,0   0,62       0,0   0,54       0,0   0,42  
   0,1   0,47       0,9   0,54       0,9   0,45       0,1   0,59       0,1   0,51       0,1   0,40  
   0,2   0,45       1,0   0,53       1,0   0,45       0,2   0,56       0,2   0,49       0,2   0,38  
   0,3   0,43       1,1   0,43       1,1   0,40       0,3   0,52       0,3   0,47       0,3   0,36  
   0,4   0,41       1,2   0,40       1,2   0,37       0,4   0,50       0,4   0,45       0,4   0,35  
   0,5   0,39       1,3   0,38       1,3   0,35       0,5   0,45       0,5   0,42       0,5   0,32  
   0,6   0,37       1,4   0,36       1,4   0,34       0,6   0,42       0,6   0,40       0,6   0,30  
   0,7   0,30       1,5   0,35       1,5   0,33       0,7   0,34       0,7   0,31       0,7   0,22  
   0,8   0,27       1,6   0,32       1,6   0,33       0,8   0,30       0,8   0,29       0,8   0,20  
   0,9   0,26       1,7   0,31       1,7   0,32       0,9   0,28       0,9   0,27       0,9   0,19  
   1,0   0,25       1,8   0,31       1,8   0,32       1,0   0,27       1,0   0,25       1,0   0,16  
   1,1   0,20       1,9   0,31       1,9   0,32       1,1   0,26       1,1   0,24       1,1   0,16  
   1,2   0,14       2,0   0,31       2,0   0,32       1,2   0,18       1,2   0,16       1,2   0,11  
   1,3   0,13       2,1   0,31       2,1   0,32       1,3   0,17       1,3   0,16       1,3   0,10  
   1,4   0,13       2,2   0,30       2,2   0,32       1,4   0,16       1,4   0,16       1,4   0,10  
   1,5   0,13       2,3   0,30       2,3   0,32       1,5   0,16       1,5   0,15       1,5   0,10  
   1,6   0,10       2,4   0,27       2,4   0,29       1,6   0,14       1,6   0,13       1,6   0,09  
   1,7   0,08       2,5   0,25       2,5   0,27       1,7   0,14       1,7   0,13       1,7   0,09  
   1,8   0,08       2,6   0,25       2,6   0,27       1,8   0,13       1,8   0,13       1,8   0,09  
   1,9   0,08       2,7   0,25       2,7   0,27       1,9   0,13       1,9   0,13       1,9   0,09  
   2,0   0,08       2,8   0,20       2,8   0,21       2,0   0,11       2,0   0,11       2,0   0,08  
   2,1   0,08       2,9   0,19       2,9   0,20       2,1   0,11       2,1   0,10       2,1   0,08  
   2,2   0,05       3,0   0,19       3,0   0,21       2,2   0,08       2,2   0,08       2,2   0,06  
   2,3   0,05       3,1   0,18       3,1   0,19       2,3   0,09       2,3   0,08       2,3   0,06  
   2,4   0,05       3,2   0,18       3,2   0,19       2,4   0,08       2,4   0,08       2,4   0,06  

  

 13  -0,6   0,55     14   0,3   0,56     15   0,3   0,51     16  -0,5   0,62     17  -0,5   0,53     18  -0,6   0,45  
  -0,5   0,53       0,4   0,56       0,4   0,49      -0,4   0,61      -0,4   0,52      -0,5   0,44  
  -0,4   0,51       0,5   0,54       0,5   0,48      -0,3   0,58      -0,3   0,50      -0,4   0,42  
  -0,3   0,48       0,6   0,52       0,6   0,43      -0,2   0,56      -0,2   0,48      -0,3   0,39  
  -0,2   0,45       0,7   0,51       0,7   0,42      -0,1   0,53      -0,1   0,46      -0,2   0,37  
  -0,1   0,42       0,8   0,47       0,8   0,41       0,0   0,50       0,0   0,43      -0,1   0,35  
   0,0   0,40       0,9   0,33       0,9   0,28       0,1   0,48       0,1   0,41       0,0   0,33  
   0,1   0,37       1,0   0,28       1,0   0,24       0,2   0,45       0,2   0,39       0,1   0,31  
   0,2   0,35       1,1   0,24       1,1   0,21       0,3   0,41       0,3   0,37       0,2   0,29  
   0,3   0,33       1,2   0,22       1,2   0,19       0,4   0,37       0,4   0,36       0,3   0,27  
   0,4   0,31       1,3   0,21       1,3   0,19       0,5   0,35       0,5   0,31       0,4   0,26  
   0,5   0,29       1,4   0,21       1,4   0,18       0,6   0,33       0,6   0,29       0,5   0,21  
   0,6   0,28       1,5   0,18       1,5   0,18       0,7   0,28       0,7   0,27       0,6   0,20  
   0,7   0,25       1,6   0,18       1,6   0,18       0,8   0,24       0,8   0,24       0,7   0,18  
   0,8   0,19       1,7   0,17       1,7   0,18       0,9   0,20       0,9   0,18       0,8   0,15  
   0,9   0,18       1,8   0,17       1,8   0,18       1,0   0,20       1,0   0,18       0,9   0,12  
   1,0   0,17       1,9   0,17       1,9   0,18       1,1   0,18       1,1   0,16       1,0   0,12  
   1,1   0,14       2,0   0,17       2,0   0,18       1,2   0,15       1,2   0,13       1,1   0,11  
   1,2   0,12       2,1   0,17       2,1   0,18       1,3   0,14       1,3   0,13       1,2   0,08  
   1,3   0,11       2,2   0,17       2,2   0,18       1,4   0,14       1,4   0,13       1,3   0,08  
   1,4   0,11       2,3   0,17       2,3   0,18       1,5   0,13       1,5   0,12       1,4   0,08  
   1,5   0,08       2,4   0,14       2,4   0,15       1,6   0,11       1,6   0,11       1,5   0,07  
   1,6   0,08       2,5   0,14       2,5   0,16       1,7   0,11       1,7   0,11       1,6   0,07  
   1,7   0,07       2,6   0,14       2,6   0,15       1,8   0,11       1,8   0,11       1,7   0,07  
   1,8   0,07       2,7   0,15       2,7   0,15       1,9   0,11       1,9   0,10       1,8   0,07  
   1,9   0,07       2,8   0,13       2,8   0,14       2,0   0,08       2,0   0,08       1,9   0,06  
   2,0   0,06       2,9   0,12       2,9   0,13       2,1   0,08       2,1   0,08       2,0   0,06  
   2,1   0,06       3,0   0,12       3,0   0,13       2,2   0,06       2,2   0,06       2,1   0,06  
   2,2   0,04       3,1   0,11       3,1   0,12       2,3   0,06       2,3   0,06       2,2   0,04  
   2,3   0,04       3,2   0,11       3,2   0,12       2,4   0,05       2,4   0,05       2,3   0,04  

  

 19   1,2   0,66     20   1,2   0,67     21   1,1   0,66     22   0,4   0,62     23   1,2   0,68     24   1,2   0,68  
   1,3   0,57       1,3   0,58       1,2   0,66       0,5   0,59       1,3   0,56       1,3   0,58  
   1,4   0,53       1,4   0,56       1,3   0,57       0,6   0,58       1,4   0,53       1,4   0,56  
   1,5   0,51       1,5   0,54       1,4   0,54       0,7   0,59       1,5   0,52       1,5   0,54  



Parco Eolico S. Domenico 
Rev.00   
06/2022 

 

 

 

 Relazione geotecnica e sismica Pag. 158/42 
  

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 13  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   1,6   0,50       1,6   0,53       1,5   0,52       0,8   0,60       1,6   0,50       1,6   0,53  
   1,7   0,48       1,7   0,52       1,6   0,50       0,9   0,59       1,7   0,49       1,7   0,52  
   1,8   0,48       1,8   0,52       1,7   0,49       1,0   0,44       1,8   0,48       1,8   0,52  
   1,9   0,47       1,9   0,51       1,8   0,48       1,1   0,40       1,9   0,47       1,9   0,51  
   2,0   0,46       2,0   0,50       1,9   0,47       1,2   0,37       2,0   0,46       2,0   0,50  
   2,1   0,45       2,1   0,50       2,0   0,46       1,3   0,35       2,1   0,45       2,1   0,50  
   2,2   0,45       2,2   0,49       2,1   0,45       1,4   0,34       2,2   0,45       2,2   0,49  
   2,3   0,44       2,3   0,49       2,2   0,45       1,5   0,33       2,3   0,44       2,3   0,48  
   2,4   0,40       2,4   0,44       2,3   0,44       1,6   0,33       2,4   0,36       2,4   0,38  
   2,5   0,36       2,5   0,38       2,4   0,40       1,7   0,33       2,5   0,36       2,5   0,38  
   2,6   0,35       2,6   0,38       2,5   0,35       1,8   0,33       2,6   0,35       2,6   0,37  
   2,7   0,35       2,7   0,37       2,6   0,35       1,9   0,33       2,7   0,35       2,7   0,36  
   2,8   0,27       2,8   0,27       2,7   0,34       2,0   0,32       2,8   0,30       2,8   0,30  
   2,9   0,25       2,9   0,25       2,8   0,26       2,1   0,32       2,9   0,28       2,9   0,28  
   3,0   0,25       3,0   0,25       2,9   0,25       2,2   0,32       3,0   0,28       3,0   0,28  
   3,1   0,23       3,1   0,23       3,0   0,25       2,3   0,32       3,1   0,21       3,1   0,21  
   3,2   0,23       3,2   0,23       3,1   0,21       2,4   0,27       3,2   0,21       3,2   0,21  
   3,3   0,19       3,3   0,18       3,2   0,21       2,5   0,27       3,3   0,18       3,3   0,18  
   3,4   0,19       3,4   0,18       3,3   0,18       2,6   0,26       3,4   0,18       3,4   0,17  
   3,5   0,16       3,5   0,15       3,4   0,18       2,7   0,26       3,5   0,14       3,5   0,13  
   3,6   0,15       3,6   0,14       3,5   0,15       2,8   0,23       3,6   0,12       3,6   0,11  
   3,7   0,13       3,7   0,12       3,6   0,14       2,9   0,22       3,7   0,12       3,7   0,11  
   3,8   0,13       3,8   0,12       3,7   0,12       3,0   0,22       3,8   0,13       3,8   0,11  
   3,9   0,14       3,9   0,12       3,8   0,12       3,1   0,18       3,9   0,13       3,9   0,11  
   4,0   0,14       4,0   0,12       3,9   0,12       3,2   0,18       4,0   0,13       4,0   0,11  
   4,1   0,13       4,1   0,11       4,0   0,12       3,3   0,15       4,1   0,12       4,1   0,11  

  

 25   1,2   0,69     26   0,7   0,65     27   0,9   0,61     28   1,2   0,67     29   1,2   0,68     30   1,2   0,68  
   1,3   0,57       0,8   0,63       1,0   0,46       1,3   0,55       1,3   0,57       1,3   0,56  
   1,4   0,55       0,9   0,63       1,1   0,41       1,4   0,53       1,4   0,55       1,4   0,53  
   1,5   0,52       1,0   0,45       1,2   0,38       1,5   0,51       1,5   0,53       1,5   0,51  
   1,6   0,50       1,1   0,40       1,3   0,37       1,6   0,49       1,6   0,52       1,6   0,50  
   1,7   0,49       1,2   0,37       1,4   0,36       1,7   0,48       1,7   0,51       1,7   0,48  
   1,8   0,48       1,3   0,34       1,5   0,35       1,8   0,47       1,8   0,50       1,8   0,47  
   1,9   0,47       1,4   0,33       1,6   0,34       1,9   0,46       1,9   0,49       1,9   0,46  
   2,0   0,47       1,5   0,32       1,7   0,33       2,0   0,45       2,0   0,48       2,0   0,45  
   2,1   0,45       1,6   0,32       1,8   0,32       2,1   0,44       2,1   0,48       2,1   0,45  
   2,2   0,44       1,7   0,32       1,9   0,32       2,2   0,44       2,2   0,47       2,2   0,43  
   2,3   0,44       1,8   0,32       2,0   0,32       2,3   0,43       2,3   0,46       2,3   0,42  
   2,4   0,36       1,9   0,31       2,1   0,31       2,4   0,35       2,4   0,36       2,4   0,35  
   2,5   0,35       2,0   0,31       2,2   0,30       2,5   0,34       2,5   0,36       2,5   0,34  
   2,6   0,35       2,1   0,31       2,3   0,30       2,6   0,33       2,6   0,35       2,6   0,33  
   2,7   0,34       2,2   0,31       2,4   0,25       2,7   0,33       2,7   0,34       2,7   0,32  
   2,8   0,29       2,3   0,30       2,5   0,25       2,8   0,28       2,8   0,28       2,8   0,27  
   2,9   0,27       2,4   0,25       2,6   0,24       2,9   0,25       2,9   0,26       2,9   0,24  
   3,0   0,27       2,5   0,25       2,7   0,23       3,0   0,25       3,0   0,25       3,0   0,24  
   3,1   0,20       2,6   0,25       2,8   0,20       3,1   0,19       3,1   0,20       3,1   0,18  
   3,2   0,20       2,7   0,25       2,9   0,18       3,2   0,19       3,2   0,20       3,2   0,18  
   3,3   0,17       2,8   0,22       3,0   0,18       3,3   0,15       3,3   0,15       3,3   0,14  
   3,4   0,17       2,9   0,21       3,1   0,15       3,4   0,15       3,4   0,15       3,4   0,14  
   3,5   0,13       3,0   0,21       3,2   0,15       3,5   0,13       3,5   0,12       3,5   0,11  
   3,6   0,11       3,1   0,17       3,3   0,12       3,6   0,11       3,6   0,10       3,6   0,10  
   3,7   0,11       3,2   0,17       3,4   0,13       3,7   0,11       3,7   0,10       3,7   0,10  
   3,8   0,11       3,3   0,15       3,5   0,11       3,8   0,11       3,8   0,10       3,8   0,10  
   3,9   0,11       3,4   0,15       3,6   0,10       3,9   0,11       3,9   0,10       3,9   0,10  
   4,0   0,11       3,5   0,12       3,7   0,10       4,0   0,11       4,0   0,10       4,0   0,10  
   4,1   0,11       3,6   0,11       3,8   0,10       4,1   0,11       4,1   0,10       4,1   0,10  

  

 31   0,9   0,62     32   0,4   0,60     33   1,2   0,64     34   1,2   0,65     35   1,2   0,65     36   0,4   0,63  
   1,0   0,46       0,5   0,59       1,3   0,52       1,3   0,53       1,3   0,53       0,5   0,60  
   1,1   0,41       0,6   0,58       1,4   0,49       1,4   0,50       1,4   0,49       0,6   0,60  
   1,2   0,38       0,7   0,59       1,5   0,46       1,5   0,48       1,5   0,47       0,7   0,61  
   1,3   0,37       0,8   0,58       1,6   0,44       1,6   0,47       1,6   0,45       0,8   0,61  
   1,4   0,35       0,9   0,58       1,7   0,43       1,7   0,45       1,7   0,42       0,9   0,60  
   1,5   0,34       1,0   0,43       1,8   0,41       1,8   0,44       1,8   0,41       1,0   0,43  
   1,6   0,33       1,1   0,37       1,9   0,40       1,9   0,43       1,9   0,40       1,1   0,37  
   1,7   0,32       1,2   0,34       2,0   0,39       2,0   0,42       2,0   0,39       1,2   0,34  
   1,8   0,31       1,3   0,32       2,1   0,38       2,1   0,41       2,1   0,38       1,3   0,32  
   1,9   0,31       1,4   0,30       2,2   0,37       2,2   0,41       2,2   0,37       1,4   0,30  
   2,0   0,30       1,5   0,30       2,3   0,36       2,3   0,40       2,3   0,36       1,5   0,29  
   2,1   0,29       1,6   0,29       2,4   0,30       2,4   0,32       2,4   0,30       1,6   0,28  
   2,2   0,29       1,7   0,28       2,5   0,30       2,5   0,31       2,5   0,29       1,7   0,27  
   2,3   0,28       1,8   0,28       2,6   0,29       2,6   0,31       2,6   0,29       1,8   0,27  
   2,4   0,24       1,9   0,27       2,7   0,28       2,7   0,30       2,7   0,28       1,9   0,27  
   2,5   0,23       2,0   0,27       2,8   0,24       2,8   0,24       2,8   0,23       2,0   0,26  
   2,6   0,23       2,1   0,27       2,9   0,22       2,9   0,22       2,9   0,21       2,1   0,26  
   2,7   0,22       2,2   0,27       3,0   0,22       3,0   0,22       3,0   0,21       2,2   0,25  
   2,8   0,19       2,3   0,26       3,1   0,17       3,1   0,17       3,1   0,17       2,3   0,25  
   2,9   0,18       2,4   0,23       3,2   0,17       3,2   0,17       3,2   0,16       2,4   0,21  
   3,0   0,18       2,5   0,23       3,3   0,15       3,3   0,14       3,3   0,14       2,5   0,21  
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Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   3,1   0,15       2,6   0,21       3,4   0,14       3,4   0,14       3,4   0,14       2,6   0,21  
   3,2   0,15       2,7   0,20       3,5   0,12       3,5   0,11       3,5   0,11       2,7   0,20  
   3,3   0,12       2,8   0,17       3,6   0,10       3,6   0,10       3,6   0,09       2,8   0,17  
   3,4   0,13       2,9   0,16       3,7   0,10       3,7   0,10       3,7   0,10       2,9   0,16  
   3,5   0,11       3,0   0,16       3,8   0,11       3,8   0,10       3,8   0,10       3,0   0,16  
   3,6   0,10       3,1   0,14       3,9   0,11       3,9   0,10       3,9   0,10       3,1   0,13  
   3,7   0,10       3,2   0,14       4,0   0,11       4,0   0,10       4,0   0,10       3,2   0,13  
   3,8   0,10       3,3   0,12       4,1   0,10       4,1   0,09       4,1   0,09       3,3   0,11  

  

 37   0,8   0,57     38   0,9   0,57     39   0,8   0,58     40   0,4   0,65     41   1,0   0,62     42   0,5   0,64  
   0,9   0,57       1,0   0,41       0,9   0,58       0,5   0,65       1,1   0,44       0,6   0,61  
   1,0   0,41       1,1   0,36       1,0   0,42       0,6   0,64       1,2   0,40       0,7   0,61  
   1,1   0,36       1,2   0,33       1,1   0,37       0,7   0,64       1,3   0,37       0,8   0,62  
   1,2   0,32       1,3   0,31       1,2   0,34       0,8   0,62       1,4   0,36       0,9   0,60  
   1,3   0,30       1,4   0,30       1,3   0,30       0,9   0,62       1,5   0,35       1,0   0,60  
   1,4   0,29       1,5   0,30       1,4   0,29       1,0   0,59       1,6   0,34       1,1   0,42  
   1,5   0,28       1,6   0,29       1,5   0,28       1,1   0,40       1,7   0,33       1,2   0,38  
   1,6   0,27       1,7   0,29       1,6   0,27       1,2   0,36       1,8   0,33       1,3   0,36  
   1,7   0,27       1,8   0,28       1,7   0,27       1,3   0,32       1,9   0,31       1,4   0,33  
   1,8   0,26       1,9   0,28       1,8   0,26       1,4   0,31       2,0   0,31       1,5   0,32  
   1,9   0,26       2,0   0,28       1,9   0,25       1,5   0,30       2,1   0,30       1,6   0,32  
   2,0   0,25       2,1   0,28       2,0   0,25       1,6   0,29       2,2   0,30       1,7   0,32  
   2,1   0,25       2,2   0,27       2,1   0,25       1,7   0,28       2,3   0,29       1,8   0,31  
   2,2   0,25       2,3   0,27       2,2   0,25       1,8   0,28       2,4   0,29       1,9   0,31  
   2,3   0,24       2,4   0,22       2,3   0,24       1,9   0,27       2,5   0,24       2,0   0,31  
   2,4   0,21       2,5   0,22       2,4   0,21       2,0   0,26       2,6   0,23       2,1   0,31  
   2,5   0,20       2,6   0,22       2,5   0,20       2,1   0,26       2,7   0,23       2,2   0,30  
   2,6   0,20       2,7   0,21       2,6   0,20       2,2   0,26       2,8   0,16       2,3   0,30  
   2,7   0,20       2,8   0,18       2,7   0,20       2,3   0,25       2,9   0,16       2,4   0,30  
   2,8   0,18       2,9   0,17       2,8   0,17       2,4   0,25       3,0   0,16       2,5   0,26  
   2,9   0,16       3,0   0,17       2,9   0,16       2,5   0,21       3,1   0,16       2,6   0,25  
   3,0   0,16       3,1   0,14       3,0   0,16       2,6   0,21       3,2   0,16       2,7   0,25  
   3,1   0,13       3,2   0,14       3,1   0,13       2,7   0,21       3,3   0,14       2,8   0,18  
   3,2   0,14       3,3   0,11       3,2   0,13       2,8   0,14       3,4   0,14       2,9   0,19  
   3,3   0,12       3,4   0,11       3,3   0,11       2,9   0,14       3,5   0,12       3,0   0,18  
   3,4   0,12       3,5   0,10       3,4   0,11       3,0   0,14       3,6   0,12       3,1   0,18  
   3,5   0,10       3,6   0,09       3,5   0,10       3,1   0,14       3,7   0,09       3,2   0,18  
   3,6   0,10       3,7   0,09       3,6   0,09       3,2   0,15       3,8   0,09       3,3   0,16  
   3,7   0,10       3,8   0,09       3,7   0,09       3,3   0,13       3,9   0,10       3,4   0,16  

  

 43   0,8   0,59     44   1,2   0,64     45   1,2   0,66     46   1,2   0,65     47   0,9   0,57     48   1,2   0,64  
   0,9   0,59       1,3   0,56       1,3   0,59       1,3   0,59       1,0   0,57       1,3   0,57  
   1,0   0,58       1,4   0,52       1,4   0,55       1,4   0,55       1,1   0,39       1,4   0,53  
   1,1   0,40       1,5   0,48       1,5   0,52       1,5   0,53       1,2   0,35       1,5   0,51  
   1,2   0,35       1,6   0,46       1,6   0,51       1,6   0,50       1,3   0,33       1,6   0,49  
   1,3   0,32       1,7   0,44       1,7   0,49       1,7   0,49       1,4   0,31       1,7   0,47  
   1,4   0,30       1,8   0,43       1,8   0,48       1,8   0,48       1,5   0,30       1,8   0,46  
   1,5   0,29       1,9   0,42       1,9   0,47       1,9   0,47       1,6   0,30       1,9   0,45  
   1,6   0,28       2,0   0,40       2,0   0,46       2,0   0,46       1,7   0,29       2,0   0,44  
   1,7   0,27       2,1   0,39       2,1   0,45       2,1   0,46       1,8   0,29       2,1   0,43  
   1,8   0,27       2,2   0,38       2,2   0,44       2,2   0,44       1,9   0,28       2,2   0,42  
   1,9   0,25       2,3   0,37       2,3   0,44       2,3   0,44       2,0   0,28       2,3   0,41  
   2,0   0,25       2,4   0,36       2,4   0,42       2,4   0,43       2,1   0,28       2,4   0,40  
   2,1   0,25       2,5   0,30       2,5   0,34       2,5   0,36       2,2   0,27       2,5   0,32  
   2,2   0,25       2,6   0,29       2,6   0,33       2,6   0,35       2,3   0,27       2,6   0,32  
   2,3   0,24       2,7   0,28       2,7   0,33       2,7   0,34       2,4   0,27       2,7   0,31  
   2,4   0,24       2,8   0,18       2,8   0,20       2,8   0,22       2,5   0,22       2,8   0,18  
   2,5   0,20       2,9   0,18       2,9   0,20       2,9   0,22       2,6   0,21       2,9   0,18  
   2,6   0,19       3,0   0,17       3,0   0,20       3,0   0,22       2,7   0,21       3,0   0,18  
   2,7   0,19       3,1   0,17       3,1   0,20       3,1   0,21       2,8   0,14       3,1   0,18  
   2,8   0,13       3,2   0,17       3,2   0,20       3,2   0,21       2,9   0,14       3,2   0,18  
   2,9   0,13       3,3   0,15       3,3   0,17       3,3   0,19       3,0   0,14       3,3   0,15  
   3,0   0,13       3,4   0,15       3,4   0,16       3,4   0,19       3,1   0,14       3,4   0,15  
   3,1   0,13       3,5   0,11       3,5   0,13       3,5   0,14       3,2   0,14       3,5   0,12  
   3,2   0,13       3,6   0,12       3,6   0,13       3,6   0,14       3,3   0,12       3,6   0,12  
   3,3   0,11       3,7   0,09       3,7   0,09       3,7   0,11       3,4   0,12       3,7   0,09  
   3,4   0,12       3,8   0,09       3,8   0,09       3,8   0,11       3,5   0,10       3,8   0,09  
   3,5   0,10       3,9   0,09       3,9   0,09       3,9   0,11       3,6   0,11       3,9   0,09  
   3,6   0,10       4,0   0,09       4,0   0,10       4,0   0,11       3,7   0,08       4,0   0,09  
   3,7   0,08       4,1   0,09       4,1   0,10       4,1   0,11       3,8   0,08       4,1   0,09  

  

 49   1,2   0,66     50   1,2   0,65     51   0,8   0,57     52   1,2   0,63     53   1,2   0,64     54   1,2   0,64  
   1,3   0,60       1,3   0,59       0,9   0,57       1,3   0,55       1,3   0,58       1,3   0,58  
   1,4   0,57       1,4   0,56       1,0   0,57       1,4   0,51       1,4   0,54       1,4   0,54  
   1,5   0,55       1,5   0,54       1,1   0,39       1,5   0,48       1,5   0,52       1,5   0,52  
   1,6   0,53       1,6   0,53       1,2   0,34       1,6   0,46       1,6   0,50       1,6   0,50  
   1,7   0,52       1,7   0,52       1,3   0,32       1,7   0,44       1,7   0,49       1,7   0,49  
   1,8   0,51       1,8   0,51       1,4   0,30       1,8   0,43       1,8   0,48       1,8   0,48  
   1,9   0,50       1,9   0,51       1,5   0,28       1,9   0,41       1,9   0,47       1,9   0,47  
   2,0   0,49       2,0   0,50       1,6   0,28       2,0   0,40       2,0   0,46       2,0   0,46  
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Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   2,1   0,48       2,1   0,49       1,7   0,27       2,1   0,39       2,1   0,45       2,1   0,45  
   2,2   0,48       2,2   0,49       1,8   0,26       2,2   0,38       2,2   0,44       2,2   0,45  
   2,3   0,47       2,3   0,48       1,9   0,26       2,3   0,37       2,3   0,43       2,3   0,44  
   2,4   0,46       2,4   0,48       2,0   0,25       2,4   0,36       2,4   0,43       2,4   0,43  
   2,5   0,36       2,5   0,38       2,1   0,25       2,5   0,30       2,5   0,35       2,5   0,36  
   2,6   0,35       2,6   0,38       2,2   0,25       2,6   0,30       2,6   0,34       2,6   0,35  
   2,7   0,35       2,7   0,37       2,3   0,24       2,7   0,29       2,7   0,33       2,7   0,35  
   2,8   0,21       2,8   0,24       2,4   0,24       2,8   0,18       2,8   0,21       2,8   0,23  
   2,9   0,21       2,9   0,23       2,5   0,20       2,9   0,18       2,9   0,21       2,9   0,23  
   3,0   0,21       3,0   0,23       2,6   0,20       3,0   0,18       3,0   0,21       3,0   0,23  
   3,1   0,21       3,1   0,22       2,7   0,20       3,1   0,18       3,1   0,20       3,1   0,22  
   3,2   0,21       3,2   0,22       2,8   0,14       3,2   0,18       3,2   0,21       3,2   0,22  
   3,3   0,18       3,3   0,20       2,9   0,13       3,3   0,16       3,3   0,18       3,3   0,20  
   3,4   0,18       3,4   0,20       3,0   0,14       3,4   0,16       3,4   0,17       3,4   0,20  
   3,5   0,14       3,5   0,14       3,1   0,14       3,5   0,12       3,5   0,14       3,5   0,15  
   3,6   0,14       3,6   0,15       3,2   0,14       3,6   0,12       3,6   0,14       3,6   0,15  
   3,7   0,10       3,7   0,11       3,3   0,12       3,7   0,10       3,7   0,10       3,7   0,12  
   3,8   0,10       3,8   0,11       3,4   0,12       3,8   0,10       3,8   0,10       3,8   0,12  
   3,9   0,10       3,9   0,11       3,5   0,10       3,9   0,10       3,9   0,11       3,9   0,13  
   4,0   0,10       4,0   0,11       3,6   0,11       4,0   0,10       4,0   0,11       4,0   0,13  
   4,1   0,10       4,1   0,11       3,7   0,08       4,1   0,09       4,1   0,10       4,1   0,12  

  

 55   0,4   0,62     56   1,0   0,61     57   0,4   0,61                                                              
   0,5   0,59       1,1   0,43       0,5   0,59                                                     
   0,6   0,58       1,2   0,40       0,6   0,59                                                     
   0,7   0,58       1,3   0,38       0,7   0,59                                                     
   0,8   0,59       1,4   0,36       0,8   0,59                                                     
   0,9   0,58       1,5   0,35       0,9   0,59                                                     
   1,0   0,58       1,6   0,35       1,0   0,59                                                     
   1,1   0,39       1,7   0,34       1,1   0,42                                                     
   1,2   0,36       1,8   0,33       1,2   0,38                                                     
   1,3   0,33       1,9   0,33       1,3   0,36                                                     
   1,4   0,31       2,0   0,32       1,4   0,35                                                     
   1,5   0,30       2,1   0,32       1,5   0,33                                                     
   1,6   0,29       2,2   0,31       1,6   0,33                                                     
   1,7   0,28       2,3   0,31       1,7   0,33                                                     
   1,8   0,28       2,4   0,31       1,8   0,32                                                     
   1,9   0,28       2,5   0,25       1,9   0,32                                                     
   2,0   0,27       2,6   0,24       2,0   0,32                                                     
   2,1   0,27       2,7   0,24       2,1   0,32                                                     
   2,2   0,27       2,8   0,16       2,2   0,32                                                     
   2,3   0,26       2,9   0,16       2,3   0,32                                                     
   2,4   0,26       3,0   0,16       2,4   0,32                                                     
   2,5   0,22       3,1   0,16       2,5   0,27                                                     
   2,6   0,21       3,2   0,16       2,6   0,26                                                     
   2,7   0,21       3,3   0,14       2,7   0,26                                                     
   2,8   0,15       3,4   0,14       2,8   0,19                                                     
   2,9   0,15       3,5   0,12       2,9   0,19                                                     
   3,0   0,15       3,6   0,12       3,0   0,19                                                     
   3,1   0,15       3,7   0,10       3,1   0,19                                                     
   3,2   0,15       3,8   0,10       3,2   0,18                                                     
   3,3   0,13       3,9   0,10       3,3   0,17                                                     
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Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

  1  -0,6   0,46      2  -0,5   0,54      3  -0,5   0,61      4   0,3   0,51      5   0,3   0,56      6  -0,6   0,55  
  -0,5   0,45      -0,4   0,53      -0,4   0,60       0,4   0,50       0,4   0,56      -0,5   0,54  
  -0,4   0,43      -0,3   0,51      -0,3   0,58       0,5   0,48       0,5   0,54      -0,4   0,51  
  -0,3   0,41      -0,2   0,49      -0,2   0,55       0,6   0,43       0,6   0,52      -0,3   0,48  
  -0,2   0,38      -0,1   0,47      -0,1   0,53       0,7   0,42       0,7   0,50      -0,2   0,45  
  -0,1   0,36       0,0   0,44       0,0   0,50       0,8   0,41       0,8   0,46      -0,1   0,43  
   0,0   0,34       0,1   0,42       0,1   0,48       0,9   0,30       0,9   0,36       0,0   0,40  
   0,1   0,31       0,2   0,40       0,2   0,45       1,0   0,25       1,0   0,30       0,1   0,38  
   0,2   0,30       0,3   0,38       0,3   0,41       1,1   0,22       1,1   0,25       0,2   0,35  
   0,3   0,28       0,4   0,36       0,4   0,37       1,2   0,20       1,2   0,23       0,3   0,33  
   0,4   0,26       0,5   0,31       0,5   0,35       1,3   0,19       1,3   0,22       0,4   0,31  
   0,5   0,22       0,6   0,30       0,6   0,33       1,4   0,18       1,4   0,21       0,5   0,30  
   0,6   0,21       0,7   0,27       0,7   0,27       1,5   0,18       1,5   0,18       0,6   0,28  
   0,7   0,18       0,8   0,24       0,8   0,24       1,6   0,18       1,6   0,18       0,7   0,25  
   0,8   0,18       0,9   0,18       0,9   0,20       1,7   0,17       1,7   0,17       0,8   0,22  
   0,9   0,12       1,0   0,18       1,0   0,19       1,8   0,17       1,8   0,17       0,9   0,18  
   1,0   0,12       1,1   0,17       1,1   0,19       1,9   0,17       1,9   0,17       1,0   0,18  
   1,1   0,12       1,2   0,15       1,2   0,17       2,0   0,17       2,0   0,17       1,1   0,15  
   1,2   0,10       1,3   0,13       1,3   0,14       2,1   0,17       2,1   0,17       1,2   0,14  
   1,3   0,08       1,4   0,13       1,4   0,14       2,2   0,17       2,2   0,17       1,3   0,11  
   1,4   0,08       1,5   0,12       1,5   0,13       2,3   0,17       2,3   0,16       1,4   0,11  
   1,5   0,07       1,6   0,11       1,6   0,11       2,4   0,17       2,4   0,16       1,5   0,08  
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Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   1,6   0,07       1,7   0,11       1,7   0,11       2,5   0,15       2,5   0,14       1,6   0,08  
   1,7   0,07       1,8   0,10       1,8   0,11       2,6   0,15       2,6   0,14       1,7   0,07  
   1,8   0,07       1,9   0,10       1,9   0,11       2,7   0,15       2,7   0,14       1,8   0,07  
   1,9   0,06       2,0   0,08       2,0   0,08       2,8   0,11       2,8   0,10       1,9   0,07  
   2,0   0,06       2,1   0,08       2,1   0,08       2,9   0,11       2,9   0,10       2,0   0,07  
   2,1   0,06       2,2   0,05       2,2   0,06       3,0   0,11       3,0   0,10       2,1   0,06  
   2,2   0,04       2,3   0,06       2,3   0,06       3,1   0,11       3,1   0,11       2,2   0,04  
   2,3   0,04       2,4   0,05       2,4   0,05       3,2   0,12       3,2   0,11       2,3   0,03  

  

  7  -0,5   0,60      8   0,3   0,58      9   0,3   0,54     10  -0,5   0,70     11  -0,5   0,61     12  -0,5   0,51  
  -0,4   0,59       0,4   0,58       0,4   0,54      -0,4   0,70      -0,4   0,61      -0,4   0,49  
  -0,3   0,57       0,5   0,56       0,5   0,50      -0,3   0,68      -0,3   0,59      -0,3   0,48  
  -0,2   0,54       0,6   0,55       0,6   0,48      -0,2   0,66      -0,2   0,57      -0,2   0,46  
  -0,1   0,52       0,7   0,54       0,7   0,47      -0,1   0,64      -0,1   0,55      -0,1   0,44  
   0,0   0,49       0,8   0,53       0,8   0,45       0,0   0,61       0,0   0,53       0,0   0,42  
   0,1   0,47       0,9   0,53       0,9   0,44       0,1   0,58       0,1   0,51       0,1   0,40  
   0,2   0,44       1,0   0,53       1,0   0,45       0,2   0,56       0,2   0,49       0,2   0,38  
   0,3   0,42       1,1   0,43       1,1   0,40       0,3   0,51       0,3   0,46       0,3   0,36  
   0,4   0,40       1,2   0,39       1,2   0,36       0,4   0,49       0,4   0,45       0,4   0,34  
   0,5   0,38       1,3   0,37       1,3   0,34       0,5   0,45       0,5   0,41       0,5   0,31  
   0,6   0,37       1,4   0,36       1,4   0,33       0,6   0,42       0,6   0,40       0,6   0,30  
   0,7   0,29       1,5   0,35       1,5   0,32       0,7   0,34       0,7   0,31       0,7   0,22  
   0,8   0,27       1,6   0,32       1,6   0,32       0,8   0,29       0,8   0,29       0,8   0,20  
   0,9   0,26       1,7   0,30       1,7   0,32       0,9   0,28       0,9   0,27       0,9   0,18  
   1,0   0,25       1,8   0,30       1,8   0,32       1,0   0,27       1,0   0,24       1,0   0,16  
   1,1   0,20       1,9   0,30       1,9   0,32       1,1   0,26       1,1   0,24       1,1   0,16  
   1,2   0,14       2,0   0,30       2,0   0,32       1,2   0,17       1,2   0,16       1,2   0,10  
   1,3   0,13       2,1   0,30       2,1   0,31       1,3   0,16       1,3   0,15       1,3   0,10  
   1,4   0,13       2,2   0,30       2,2   0,31       1,4   0,16       1,4   0,15       1,4   0,10  
   1,5   0,13       2,3   0,29       2,3   0,31       1,5   0,16       1,5   0,15       1,5   0,10  
   1,6   0,10       2,4   0,27       2,4   0,29       1,6   0,14       1,6   0,13       1,6   0,09  
   1,7   0,08       2,5   0,25       2,5   0,27       1,7   0,13       1,7   0,13       1,7   0,08  
   1,8   0,08       2,6   0,25       2,6   0,26       1,8   0,13       1,8   0,13       1,8   0,09  
   1,9   0,08       2,7   0,25       2,7   0,26       1,9   0,13       1,9   0,13       1,9   0,09  
   2,0   0,08       2,8   0,20       2,8   0,21       2,0   0,11       2,0   0,11       2,0   0,08  
   2,1   0,08       2,9   0,19       2,9   0,20       2,1   0,11       2,1   0,10       2,1   0,08  
   2,2   0,05       3,0   0,19       3,0   0,20       2,2   0,08       2,2   0,08       2,2   0,06  
   2,3   0,05       3,1   0,18       3,1   0,19       2,3   0,09       2,3   0,08       2,3   0,06  
   2,4   0,05       3,2   0,18       3,2   0,19       2,4   0,08       2,4   0,08       2,4   0,06  

  

 13  -0,6   0,54     14   0,3   0,55     15   0,3   0,50     16  -0,5   0,61     17  -0,5   0,52     18  -0,6   0,44  
  -0,5   0,52       0,4   0,55       0,4   0,48      -0,4   0,60      -0,4   0,51      -0,5   0,43  
  -0,4   0,50       0,5   0,53       0,5   0,47      -0,3   0,57      -0,3   0,49      -0,4   0,41  
  -0,3   0,47       0,6   0,51       0,6   0,42      -0,2   0,55      -0,2   0,47      -0,3   0,39  
  -0,2   0,44       0,7   0,50       0,7   0,41      -0,1   0,52      -0,1   0,45      -0,2   0,36  
  -0,1   0,41       0,8   0,46       0,8   0,40       0,0   0,50       0,0   0,42      -0,1   0,34  
   0,0   0,39       0,9   0,32       0,9   0,27       0,1   0,47       0,1   0,40       0,0   0,32  
   0,1   0,36       1,0   0,27       1,0   0,23       0,2   0,45       0,2   0,38       0,1   0,30  
   0,2   0,34       1,1   0,23       1,1   0,21       0,3   0,40       0,3   0,36       0,2   0,28  
   0,3   0,32       1,2   0,22       1,2   0,19       0,4   0,37       0,4   0,35       0,3   0,27  
   0,4   0,30       1,3   0,21       1,3   0,18       0,5   0,35       0,5   0,30       0,4   0,25  
   0,5   0,29       1,4   0,20       1,4   0,18       0,6   0,32       0,6   0,29       0,5   0,21  
   0,6   0,27       1,5   0,17       1,5   0,18       0,7   0,27       0,7   0,26       0,6   0,20  
   0,7   0,25       1,6   0,17       1,6   0,18       0,8   0,24       0,8   0,23       0,7   0,18  
   0,8   0,19       1,7   0,17       1,7   0,17       0,9   0,20       0,9   0,18       0,8   0,15  
   0,9   0,18       1,8   0,17       1,8   0,17       1,0   0,19       1,0   0,17       0,9   0,12  
   1,0   0,17       1,9   0,17       1,9   0,17       1,1   0,18       1,1   0,16       1,0   0,12  
   1,1   0,14       2,0   0,17       2,0   0,17       1,2   0,14       1,2   0,13       1,1   0,10  
   1,2   0,11       2,1   0,17       2,1   0,17       1,3   0,14       1,3   0,13       1,2   0,08  
   1,3   0,11       2,2   0,17       2,2   0,17       1,4   0,14       1,4   0,13       1,3   0,08  
   1,4   0,11       2,3   0,16       2,3   0,17       1,5   0,12       1,5   0,12       1,4   0,08  
   1,5   0,08       2,4   0,14       2,4   0,15       1,6   0,11       1,6   0,11       1,5   0,07  
   1,6   0,08       2,5   0,14       2,5   0,15       1,7   0,11       1,7   0,10       1,6   0,07  
   1,7   0,07       2,6   0,14       2,6   0,15       1,8   0,11       1,8   0,10       1,7   0,07  
   1,8   0,07       2,7   0,14       2,7   0,15       1,9   0,11       1,9   0,10       1,8   0,07  
   1,9   0,07       2,8   0,13       2,8   0,13       2,0   0,08       2,0   0,08       1,9   0,06  
   2,0   0,06       2,9   0,12       2,9   0,13       2,1   0,08       2,1   0,08       2,0   0,06  
   2,1   0,06       3,0   0,12       3,0   0,13       2,2   0,06       2,2   0,06       2,1   0,06  
   2,2   0,04       3,1   0,11       3,1   0,11       2,3   0,06       2,3   0,06       2,2   0,04  
   2,3   0,04       3,2   0,11       3,2   0,11       2,4   0,05       2,4   0,05       2,3   0,04  

  

 19   1,2   0,65     20   1,2   0,66     21   1,1   0,65     22   0,4   0,61     23   1,2   0,67     24   1,2   0,67  
   1,3   0,56       1,3   0,58       1,2   0,65       0,5   0,58       1,3   0,56       1,3   0,57  
   1,4   0,53       1,4   0,55       1,3   0,56       0,6   0,57       1,4   0,53       1,4   0,55  
   1,5   0,51       1,5   0,54       1,4   0,53       0,7   0,58       1,5   0,51       1,5   0,53  
   1,6   0,49       1,6   0,53       1,5   0,51       0,8   0,59       1,6   0,49       1,6   0,52  
   1,7   0,48       1,7   0,52       1,6   0,50       0,9   0,58       1,7   0,48       1,7   0,52  
   1,8   0,47       1,8   0,51       1,7   0,48       1,0   0,44       1,8   0,47       1,8   0,51  
   1,9   0,46       1,9   0,50       1,8   0,48       1,1   0,39       1,9   0,46       1,9   0,50  
   2,0   0,45       2,0   0,50       1,9   0,46       1,2   0,36       2,0   0,45       2,0   0,50  
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Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   2,1   0,45       2,1   0,49       2,0   0,45       1,3   0,35       2,1   0,45       2,1   0,49  
   2,2   0,44       2,2   0,49       2,1   0,45       1,4   0,33       2,2   0,44       2,2   0,48  
   2,3   0,43       2,3   0,48       2,2   0,44       1,5   0,33       2,3   0,43       2,3   0,48  
   2,4   0,39       2,4   0,43       2,3   0,43       1,6   0,33       2,4   0,36       2,4   0,38  
   2,5   0,36       2,5   0,38       2,4   0,39       1,7   0,32       2,5   0,35       2,5   0,37  
   2,6   0,35       2,6   0,37       2,5   0,35       1,8   0,32       2,6   0,35       2,6   0,37  
   2,7   0,35       2,7   0,36       2,6   0,34       1,9   0,32       2,7   0,34       2,7   0,36  
   2,8   0,27       2,8   0,26       2,7   0,34       2,0   0,32       2,8   0,29       2,8   0,29  
   2,9   0,25       2,9   0,25       2,8   0,26       2,1   0,32       2,9   0,28       2,9   0,28  
   3,0   0,25       3,0   0,25       2,9   0,24       2,2   0,32       3,0   0,28       3,0   0,28  
   3,1   0,22       3,1   0,22       3,0   0,24       2,3   0,31       3,1   0,20       3,1   0,21  
   3,2   0,22       3,2   0,22       3,1   0,21       2,4   0,27       3,2   0,21       3,2   0,21  
   3,3   0,19       3,3   0,18       3,2   0,21       2,5   0,27       3,3   0,18       3,3   0,17  
   3,4   0,19       3,4   0,18       3,3   0,18       2,6   0,26       3,4   0,18       3,4   0,17  
   3,5   0,16       3,5   0,15       3,4   0,18       2,7   0,25       3,5   0,14       3,5   0,13  
   3,6   0,15       3,6   0,14       3,5   0,15       2,8   0,22       3,6   0,12       3,6   0,11  
   3,7   0,13       3,7   0,12       3,6   0,14       2,9   0,22       3,7   0,12       3,7   0,11  
   3,8   0,13       3,8   0,12       3,7   0,12       3,0   0,21       3,8   0,12       3,8   0,11  
   3,9   0,13       3,9   0,12       3,8   0,12       3,1   0,17       3,9   0,12       3,9   0,11  
   4,0   0,14       4,0   0,12       3,9   0,12       3,2   0,17       4,0   0,13       4,0   0,11  
   4,1   0,13       4,1   0,11       4,0   0,12       3,3   0,15       4,1   0,12       4,1   0,11  

  

 25   1,2   0,68     26   0,7   0,64     27   0,9   0,60     28   1,2   0,66     29   1,2   0,67     30   1,2   0,67  
   1,3   0,56       0,8   0,62       1,0   0,45       1,3   0,55       1,3   0,56       1,3   0,55  
   1,4   0,54       0,9   0,63       1,1   0,40       1,4   0,52       1,4   0,54       1,4   0,53  
   1,5   0,51       1,0   0,44       1,2   0,38       1,5   0,50       1,5   0,52       1,5   0,50  
   1,6   0,50       1,1   0,39       1,3   0,36       1,6   0,48       1,6   0,51       1,6   0,49  
   1,7   0,48       1,2   0,36       1,4   0,35       1,7   0,47       1,7   0,50       1,7   0,48  
   1,8   0,47       1,3   0,34       1,5   0,34       1,8   0,46       1,8   0,49       1,8   0,47  
   1,9   0,47       1,4   0,33       1,6   0,33       1,9   0,45       1,9   0,48       1,9   0,46  
   2,0   0,46       1,5   0,32       1,7   0,33       2,0   0,45       2,0   0,48       2,0   0,45  
   2,1   0,44       1,6   0,32       1,8   0,32       2,1   0,44       2,1   0,47       2,1   0,44  
   2,2   0,44       1,7   0,31       1,9   0,31       2,2   0,43       2,2   0,46       2,2   0,42  
   2,3   0,43       1,8   0,31       2,0   0,31       2,3   0,42       2,3   0,45       2,3   0,42  
   2,4   0,35       1,9   0,30       2,1   0,31       2,4   0,34       2,4   0,36       2,4   0,34  
   2,5   0,35       2,0   0,30       2,2   0,30       2,5   0,34       2,5   0,35       2,5   0,33  
   2,6   0,34       2,1   0,30       2,3   0,30       2,6   0,33       2,6   0,34       2,6   0,32  
   2,7   0,33       2,2   0,30       2,4   0,25       2,7   0,32       2,7   0,34       2,7   0,31  
   2,8   0,29       2,3   0,30       2,5   0,25       2,8   0,27       2,8   0,28       2,8   0,27  
   2,9   0,27       2,4   0,25       2,6   0,23       2,9   0,25       2,9   0,25       2,9   0,24  
   3,0   0,27       2,5   0,25       2,7   0,23       3,0   0,24       3,0   0,25       3,0   0,24  
   3,1   0,20       2,6   0,25       2,8   0,20       3,1   0,19       3,1   0,19       3,1   0,18  
   3,2   0,20       2,7   0,24       2,9   0,18       3,2   0,19       3,2   0,19       3,2   0,18  
   3,3   0,17       2,8   0,22       3,0   0,18       3,3   0,15       3,3   0,15       3,3   0,14  
   3,4   0,17       2,9   0,21       3,1   0,15       3,4   0,15       3,4   0,15       3,4   0,14  
   3,5   0,12       3,0   0,21       3,2   0,15       3,5   0,12       3,5   0,12       3,5   0,11  
   3,6   0,11       3,1   0,17       3,3   0,12       3,6   0,11       3,6   0,10       3,6   0,10  
   3,7   0,11       3,2   0,17       3,4   0,12       3,7   0,11       3,7   0,10       3,7   0,10  
   3,8   0,11       3,3   0,15       3,5   0,11       3,8   0,11       3,8   0,10       3,8   0,10  
   3,9   0,11       3,4   0,15       3,6   0,10       3,9   0,11       3,9   0,10       3,9   0,10  
   4,0   0,11       3,5   0,12       3,7   0,10       4,0   0,11       4,0   0,10       4,0   0,10  
   4,1   0,11       3,6   0,11       3,8   0,10       4,1   0,11       4,1   0,10       4,1   0,10  

  

 31   0,9   0,61     32   0,4   0,59     33   1,2   0,63     34   1,2   0,64     35   1,2   0,64     36   0,4   0,61  
   1,0   0,46       0,5   0,58       1,3   0,51       1,3   0,52       1,3   0,52       0,5   0,59  
   1,1   0,41       0,6   0,57       1,4   0,48       1,4   0,50       1,4   0,48       0,6   0,59  
   1,2   0,38       0,7   0,57       1,5   0,45       1,5   0,47       1,5   0,46       0,7   0,59  
   1,3   0,36       0,8   0,57       1,6   0,43       1,6   0,46       1,6   0,44       0,8   0,59  
   1,4   0,34       0,9   0,57       1,7   0,42       1,7   0,45       1,7   0,42       0,9   0,59  
   1,5   0,33       1,0   0,42       1,8   0,40       1,8   0,43       1,8   0,40       1,0   0,42  
   1,6   0,33       1,1   0,36       1,9   0,39       1,9   0,42       1,9   0,39       1,1   0,37  
   1,7   0,32       1,2   0,33       2,0   0,38       2,0   0,42       2,0   0,38       1,2   0,33  
   1,8   0,31       1,3   0,31       2,1   0,37       2,1   0,41       2,1   0,37       1,3   0,31  
   1,9   0,30       1,4   0,30       2,2   0,36       2,2   0,40       2,2   0,36       1,4   0,30  
   2,0   0,30       1,5   0,29       2,3   0,35       2,3   0,39       2,3   0,35       1,5   0,28  
   2,1   0,29       1,6   0,28       2,4   0,30       2,4   0,31       2,4   0,29       1,6   0,27  
   2,2   0,29       1,7   0,28       2,5   0,29       2,5   0,31       2,5   0,29       1,7   0,27  
   2,3   0,28       1,8   0,27       2,6   0,28       2,6   0,30       2,6   0,28       1,8   0,27  
   2,4   0,23       1,9   0,27       2,7   0,28       2,7   0,30       2,7   0,28       1,9   0,26  
   2,5   0,23       2,0   0,27       2,8   0,23       2,8   0,24       2,8   0,23       2,0   0,25  
   2,6   0,23       2,1   0,26       2,9   0,22       2,9   0,22       2,9   0,21       2,1   0,25  
   2,7   0,22       2,2   0,26       3,0   0,21       3,0   0,21       3,0   0,21       2,2   0,25  
   2,8   0,19       2,3   0,26       3,1   0,17       3,1   0,17       3,1   0,16       2,3   0,25  
   2,9   0,18       2,4   0,22       3,2   0,17       3,2   0,17       3,2   0,16       2,4   0,21  
   3,0   0,18       2,5   0,22       3,3   0,14       3,3   0,14       3,3   0,13       2,5   0,21  
   3,1   0,15       2,6   0,21       3,4   0,14       3,4   0,14       3,4   0,13       2,6   0,20  
   3,2   0,15       2,7   0,20       3,5   0,11       3,5   0,11       3,5   0,11       2,7   0,20  
   3,3   0,12       2,8   0,17       3,6   0,10       3,6   0,10       3,6   0,09       2,8   0,17  
   3,4   0,12       2,9   0,16       3,7   0,10       3,7   0,10       3,7   0,09       2,9   0,16  
   3,5   0,11       3,0   0,16       3,8   0,11       3,8   0,10       3,8   0,10       3,0   0,16  
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Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   3,6   0,09       3,1   0,14       3,9   0,11       3,9   0,10       3,9   0,10       3,1   0,13  
   3,7   0,09       3,2   0,14       4,0   0,11       4,0   0,10       4,0   0,10       3,2   0,13  
   3,8   0,10       3,3   0,12       4,1   0,10       4,1   0,09       4,1   0,09       3,3   0,11  

  

 37   0,8   0,56     38   0,9   0,55     39   0,8   0,57     40   0,4   0,64     41   1,0   0,61     42   0,5   0,63  
   0,9   0,56       1,0   0,40       0,9   0,57       0,5   0,64       1,1   0,43       0,6   0,60  
   1,0   0,41       1,1   0,35       1,0   0,41       0,6   0,64       1,2   0,39       0,7   0,61  
   1,1   0,35       1,2   0,32       1,1   0,36       0,7   0,64       1,3   0,37       0,8   0,61  
   1,2   0,32       1,3   0,31       1,2   0,33       0,8   0,62       1,4   0,36       0,9   0,59  
   1,3   0,30       1,4   0,30       1,3   0,30       0,9   0,62       1,5   0,35       1,0   0,60  
   1,4   0,29       1,5   0,29       1,4   0,28       1,0   0,59       1,6   0,33       1,1   0,41  
   1,5   0,27       1,6   0,29       1,5   0,27       1,1   0,40       1,7   0,33       1,2   0,38  
   1,6   0,27       1,7   0,28       1,6   0,27       1,2   0,36       1,8   0,33       1,3   0,35  
   1,7   0,26       1,8   0,28       1,7   0,26       1,3   0,32       1,9   0,31       1,4   0,33  
   1,8   0,26       1,9   0,28       1,8   0,26       1,4   0,30       2,0   0,31       1,5   0,32  
   1,9   0,25       2,0   0,27       1,9   0,25       1,5   0,29       2,1   0,30       1,6   0,32  
   2,0   0,25       2,1   0,27       2,0   0,25       1,6   0,28       2,2   0,29       1,7   0,31  
   2,1   0,24       2,2   0,27       2,1   0,24       1,7   0,28       2,3   0,29       1,8   0,31  
   2,2   0,24       2,3   0,27       2,2   0,24       1,8   0,27       2,4   0,28       1,9   0,31  
   2,3   0,24       2,4   0,22       2,3   0,24       1,9   0,26       2,5   0,24       2,0   0,30  
   2,4   0,20       2,5   0,22       2,4   0,20       2,0   0,26       2,6   0,23       2,1   0,30  
   2,5   0,20       2,6   0,21       2,5   0,20       2,1   0,26       2,7   0,23       2,2   0,30  
   2,6   0,20       2,7   0,21       2,6   0,19       2,2   0,26       2,8   0,15       2,3   0,30  
   2,7   0,20       2,8   0,18       2,7   0,19       2,3   0,25       2,9   0,16       2,4   0,30  
   2,8   0,17       2,9   0,16       2,8   0,17       2,4   0,25       3,0   0,16       2,5   0,25  
   2,9   0,16       3,0   0,16       2,9   0,16       2,5   0,21       3,1   0,16       2,6   0,25  
   3,0   0,16       3,1   0,14       3,0   0,16       2,6   0,21       3,2   0,16       2,7   0,25  
   3,1   0,13       3,2   0,14       3,1   0,12       2,7   0,20       3,3   0,14       2,8   0,18  
   3,2   0,13       3,3   0,11       3,2   0,13       2,8   0,14       3,4   0,14       2,9   0,18  
   3,3   0,11       3,4   0,11       3,3   0,11       2,9   0,14       3,5   0,12       3,0   0,18  
   3,4   0,11       3,5   0,10       3,4   0,11       3,0   0,14       3,6   0,12       3,1   0,17  
   3,5   0,10       3,6   0,09       3,5   0,10       3,1   0,14       3,7   0,09       3,2   0,17  
   3,6   0,10       3,7   0,09       3,6   0,09       3,2   0,14       3,8   0,09       3,3   0,16  
   3,7   0,10       3,8   0,09       3,7   0,09       3,3   0,12       3,9   0,09       3,4   0,16  

  

 43   0,8   0,58     44   1,2   0,64     45   1,2   0,65     46   1,2   0,65     47   0,9   0,57     48   1,2   0,64  
   0,9   0,58       1,3   0,56       1,3   0,58       1,3   0,58       1,0   0,57       1,3   0,57  
   1,0   0,58       1,4   0,52       1,4   0,54       1,4   0,55       1,1   0,39       1,4   0,53  
   1,1   0,39       1,5   0,48       1,5   0,52       1,5   0,52       1,2   0,35       1,5   0,51  
   1,2   0,35       1,6   0,46       1,6   0,50       1,6   0,50       1,3   0,33       1,6   0,49  
   1,3   0,31       1,7   0,44       1,7   0,49       1,7   0,48       1,4   0,31       1,7   0,47  
   1,4   0,30       1,8   0,42       1,8   0,48       1,8   0,47       1,5   0,30       1,8   0,46  
   1,5   0,28       1,9   0,41       1,9   0,47       1,9   0,46       1,6   0,29       1,9   0,45  
   1,6   0,28       2,0   0,40       2,0   0,46       2,0   0,46       1,7   0,29       2,0   0,44  
   1,7   0,27       2,1   0,39       2,1   0,45       2,1   0,45       1,8   0,28       2,1   0,43  
   1,8   0,26       2,2   0,38       2,2   0,44       2,2   0,44       1,9   0,28       2,2   0,42  
   1,9   0,25       2,3   0,37       2,3   0,43       2,3   0,43       2,0   0,28       2,3   0,41  
   2,0   0,25       2,4   0,36       2,4   0,42       2,4   0,43       2,1   0,28       2,4   0,40  
   2,1   0,25       2,5   0,30       2,5   0,34       2,5   0,35       2,2   0,27       2,5   0,32  
   2,2   0,24       2,6   0,29       2,6   0,33       2,6   0,35       2,3   0,27       2,6   0,31  
   2,3   0,24       2,7   0,28       2,7   0,33       2,7   0,34       2,4   0,27       2,7   0,31  
   2,4   0,24       2,8   0,17       2,8   0,20       2,8   0,22       2,5   0,22       2,8   0,18  
   2,5   0,20       2,9   0,17       2,9   0,20       2,9   0,22       2,6   0,21       2,9   0,18  
   2,6   0,19       3,0   0,17       3,0   0,19       3,0   0,22       2,7   0,21       3,0   0,18  
   2,7   0,19       3,1   0,17       3,1   0,19       3,1   0,21       2,8   0,14       3,1   0,18  
   2,8   0,13       3,2   0,17       3,2   0,20       3,2   0,21       2,9   0,14       3,2   0,18  
   2,9   0,13       3,3   0,15       3,3   0,16       3,3   0,19       3,0   0,14       3,3   0,15  
   3,0   0,13       3,4   0,15       3,4   0,16       3,4   0,19       3,1   0,14       3,4   0,15  
   3,1   0,13       3,5   0,11       3,5   0,13       3,5   0,14       3,2   0,14       3,5   0,12  
   3,2   0,13       3,6   0,11       3,6   0,13       3,6   0,14       3,3   0,12       3,6   0,12  
   3,3   0,11       3,7   0,09       3,7   0,09       3,7   0,11       3,4   0,12       3,7   0,09  
   3,4   0,11       3,8   0,09       3,8   0,09       3,8   0,11       3,5   0,10       3,8   0,09  
   3,5   0,10       3,9   0,09       3,9   0,09       3,9   0,11       3,6   0,10       3,9   0,09  
   3,6   0,10       4,0   0,09       4,0   0,09       4,0   0,11       3,7   0,08       4,0   0,09  
   3,7   0,08       4,1   0,09       4,1   0,10       4,1   0,11       3,8   0,08       4,1   0,09  

  

 49   1,2   0,65     50   1,2   0,64     51   0,8   0,57     52   1,2   0,62     53   1,2   0,64     54   1,2   0,64  
   1,3   0,59       1,3   0,58       0,9   0,57       1,3   0,55       1,3   0,57       1,3   0,57  
   1,4   0,56       1,4   0,56       1,0   0,57       1,4   0,51       1,4   0,54       1,4   0,54  
   1,5   0,54       1,5   0,54       1,1   0,39       1,5   0,48       1,5   0,51       1,5   0,51  
   1,6   0,53       1,6   0,53       1,2   0,34       1,6   0,46       1,6   0,50       1,6   0,50  
   1,7   0,51       1,7   0,52       1,3   0,31       1,7   0,44       1,7   0,48       1,7   0,48  
   1,8   0,50       1,8   0,51       1,4   0,30       1,8   0,42       1,8   0,47       1,8   0,47  
   1,9   0,50       1,9   0,50       1,5   0,28       1,9   0,41       1,9   0,46       1,9   0,46  
   2,0   0,49       2,0   0,50       1,6   0,27       2,0   0,40       2,0   0,46       2,0   0,45  
   2,1   0,48       2,1   0,49       1,7   0,27       2,1   0,39       2,1   0,45       2,1   0,45  
   2,2   0,47       2,2   0,48       1,8   0,26       2,2   0,38       2,2   0,44       2,2   0,44  
   2,3   0,47       2,3   0,48       1,9   0,26       2,3   0,37       2,3   0,43       2,3   0,43  
   2,4   0,46       2,4   0,47       2,0   0,25       2,4   0,36       2,4   0,42       2,4   0,43  
   2,5   0,36       2,5   0,38       2,1   0,25       2,5   0,30       2,5   0,34       2,5   0,36  
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 Relazione geotecnica e sismica Pag. 164/42 
  

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 14  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   2,6   0,35       2,6   0,37       2,2   0,24       2,6   0,29       2,6   0,34       2,6   0,35  
   2,7   0,34       2,7   0,37       2,3   0,24       2,7   0,29       2,7   0,33       2,7   0,35  
   2,8   0,21       2,8   0,23       2,4   0,24       2,8   0,18       2,8   0,21       2,8   0,23  
   2,9   0,21       2,9   0,23       2,5   0,20       2,9   0,18       2,9   0,21       2,9   0,23  
   3,0   0,21       3,0   0,23       2,6   0,20       3,0   0,18       3,0   0,21       3,0   0,23  
   3,1   0,21       3,1   0,22       2,7   0,20       3,1   0,18       3,1   0,20       3,1   0,22  
   3,2   0,21       3,2   0,22       2,8   0,13       3,2   0,18       3,2   0,20       3,2   0,22  
   3,3   0,18       3,3   0,19       2,9   0,13       3,3   0,15       3,3   0,17       3,3   0,20  
   3,4   0,18       3,4   0,19       3,0   0,14       3,4   0,15       3,4   0,17       3,4   0,20  
   3,5   0,14       3,5   0,14       3,1   0,14       3,5   0,12       3,5   0,14       3,5   0,15  
   3,6   0,14       3,6   0,14       3,2   0,14       3,6   0,12       3,6   0,14       3,6   0,15  
   3,7   0,09       3,7   0,11       3,3   0,12       3,7   0,10       3,7   0,10       3,7   0,12  
   3,8   0,10       3,8   0,11       3,4   0,12       3,8   0,09       3,8   0,10       3,8   0,12  
   3,9   0,10       3,9   0,11       3,5   0,10       3,9   0,10       3,9   0,11       3,9   0,12  
   4,0   0,10       4,0   0,11       3,6   0,11       4,0   0,10       4,0   0,11       4,0   0,12  
   4,1   0,09       4,1   0,11       3,7   0,08       4,1   0,09       4,1   0,10       4,1   0,12  

  

 55   0,4   0,62     56   1,0   0,60     57   0,4   0,60                                                              
   0,5   0,59       1,1   0,43       0,5   0,58                                                     
   0,6   0,58       1,2   0,39       0,6   0,58                                                     
   0,7   0,58       1,3   0,37       0,7   0,58                                                     
   0,8   0,58       1,4   0,36       0,8   0,58                                                     
   0,9   0,58       1,5   0,35       0,9   0,59                                                     
   1,0   0,57       1,6   0,34       1,0   0,58                                                     
   1,1   0,39       1,7   0,34       1,1   0,41                                                     
   1,2   0,35       1,8   0,33       1,2   0,38                                                     
   1,3   0,33       1,9   0,32       1,3   0,35                                                     
   1,4   0,31       2,0   0,32       1,4   0,34                                                     
   1,5   0,30       2,1   0,32       1,5   0,33                                                     
   1,6   0,29       2,2   0,31       1,6   0,33                                                     
   1,7   0,28       2,3   0,31       1,7   0,33                                                     
   1,8   0,28       2,4   0,30       1,8   0,32                                                     
   1,9   0,27       2,5   0,25       1,9   0,32                                                     
   2,0   0,27       2,6   0,24       2,0   0,32                                                     
   2,1   0,27       2,7   0,23       2,1   0,32                                                     
   2,2   0,26       2,8   0,16       2,2   0,32                                                     
   2,3   0,26       2,9   0,16       2,3   0,32                                                     
   2,4   0,26       3,0   0,16       2,4   0,32                                                     
   2,5   0,22       3,1   0,16       2,5   0,27                                                     
   2,6   0,21       3,2   0,16       2,6   0,26                                                     
   2,7   0,21       3,3   0,14       2,7   0,26                                                     
   2,8   0,14       3,4   0,14       2,8   0,19                                                     
   2,9   0,15       3,5   0,12       2,9   0,19                                                     
   3,0   0,15       3,6   0,12       3,0   0,19                                                     
   3,1   0,15       3,7   0,09       3,1   0,18                                                     
   3,2   0,15       3,8   0,10       3,2   0,18                                                     
   3,3   0,13       3,9   0,10       3,3   0,17                                                     

  

 

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

  1  -0,6   0,44      2  -0,5   0,51      3  -0,5   0,58      4   0,3   0,48      5   0,3   0,53      6  -0,6   0,53  
  -0,5   0,43      -0,4   0,50      -0,4   0,57       0,4   0,47       0,4   0,53      -0,5   0,51  
  -0,4   0,41      -0,3   0,49      -0,3   0,55       0,5   0,45       0,5   0,51      -0,4   0,49  
  -0,3   0,39      -0,2   0,46      -0,2   0,53       0,6   0,41       0,6   0,49      -0,3   0,46  
  -0,2   0,36      -0,1   0,44      -0,1   0,50       0,7   0,39       0,7   0,48      -0,2   0,43  
  -0,1   0,34       0,0   0,42       0,0   0,48       0,8   0,38       0,8   0,44      -0,1   0,41  
   0,0   0,32       0,1   0,40       0,1   0,45       0,9   0,29       0,9   0,34       0,0   0,38  
   0,1   0,30       0,2   0,38       0,2   0,43       1,0   0,24       1,0   0,28       0,1   0,36  
   0,2   0,28       0,3   0,36       0,3   0,39       1,1   0,21       1,1   0,24       0,2   0,34  
   0,3   0,27       0,4   0,34       0,4   0,35       1,2   0,19       1,2   0,22       0,3   0,32  
   0,4   0,25       0,5   0,30       0,5   0,34       1,3   0,18       1,3   0,21       0,4   0,30  
   0,5   0,21       0,6   0,28       0,6   0,31       1,4   0,17       1,4   0,20       0,5   0,28  
   0,6   0,20       0,7   0,26       0,7   0,26       1,5   0,17       1,5   0,17       0,6   0,27  
   0,7   0,18       0,8   0,23       0,8   0,23       1,6   0,17       1,6   0,17       0,7   0,24  
   0,8   0,17       0,9   0,18       0,9   0,19       1,7   0,16       1,7   0,16       0,8   0,21  
   0,9   0,12       1,0   0,17       1,0   0,18       1,8   0,16       1,8   0,16       0,9   0,17  
   1,0   0,11       1,1   0,16       1,1   0,18       1,9   0,16       1,9   0,16       1,0   0,17  
   1,1   0,11       1,2   0,15       1,2   0,16       2,0   0,16       2,0   0,16       1,1   0,15  
   1,2   0,09       1,3   0,13       1,3   0,13       2,1   0,16       2,1   0,16       1,2   0,13  
   1,3   0,08       1,4   0,12       1,4   0,13       2,2   0,16       2,2   0,16       1,3   0,11  
   1,4   0,07       1,5   0,12       1,5   0,12       2,3   0,16       2,3   0,15       1,4   0,10  
   1,5   0,07       1,6   0,10       1,6   0,11       2,4   0,16       2,4   0,15       1,5   0,08  
   1,6   0,06       1,7   0,10       1,7   0,10       2,5   0,14       2,5   0,13       1,6   0,07  
   1,7   0,06       1,8   0,10       1,8   0,10       2,6   0,14       2,6   0,13       1,7   0,06  
   1,8   0,06       1,9   0,10       1,9   0,10       2,7   0,14       2,7   0,13       1,8   0,06  
   1,9   0,06       2,0   0,08       2,0   0,08       2,8   0,11       2,8   0,10       1,9   0,06  
   2,0   0,06       2,1   0,07       2,1   0,07       2,9   0,11       2,9   0,10       2,0   0,06  
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 Relazione geotecnica e sismica Pag. 165/42 
  

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   2,1   0,06       2,2   0,05       2,2   0,05       3,0   0,11       3,0   0,10       2,1   0,06  
   2,2   0,04       2,3   0,05       2,3   0,05       3,1   0,11       3,1   0,10       2,2   0,04  
   2,3   0,04       2,4   0,05       2,4   0,05       3,2   0,11       3,2   0,10       2,3   0,03  

  

  7  -0,5   0,59      8   0,3   0,56      9   0,3   0,52     10  -0,5   0,68     11  -0,5   0,59     12  -0,5   0,49  
  -0,4   0,57       0,4   0,56       0,4   0,52      -0,4   0,68      -0,4   0,59      -0,4   0,48  
  -0,3   0,55       0,5   0,54       0,5   0,48      -0,3   0,66      -0,3   0,58      -0,3   0,47  
  -0,2   0,53       0,6   0,53       0,6   0,46      -0,2   0,64      -0,2   0,56      -0,2   0,45  
  -0,1   0,50       0,7   0,52       0,7   0,46      -0,1   0,62      -0,1   0,54      -0,1   0,42  
   0,0   0,48       0,8   0,52       0,8   0,44       0,0   0,59       0,0   0,51       0,0   0,40  
   0,1   0,46       0,9   0,51       0,9   0,43       0,1   0,57       0,1   0,49       0,1   0,38  
   0,2   0,43       1,0   0,51       1,0   0,43       0,2   0,54       0,2   0,47       0,2   0,37  
   0,3   0,41       1,1   0,41       1,1   0,38       0,3   0,50       0,3   0,45       0,3   0,35  
   0,4   0,39       1,2   0,38       1,2   0,35       0,4   0,48       0,4   0,43       0,4   0,33  
   0,5   0,37       1,3   0,36       1,3   0,33       0,5   0,43       0,5   0,40       0,5   0,31  
   0,6   0,36       1,4   0,35       1,4   0,32       0,6   0,40       0,6   0,38       0,6   0,29  
   0,7   0,28       1,5   0,34       1,5   0,31       0,7   0,33       0,7   0,30       0,7   0,21  
   0,8   0,26       1,6   0,31       1,6   0,31       0,8   0,28       0,8   0,28       0,8   0,19  
   0,9   0,25       1,7   0,30       1,7   0,31       0,9   0,27       0,9   0,26       0,9   0,18  
   1,0   0,24       1,8   0,29       1,8   0,31       1,0   0,26       1,0   0,24       1,0   0,16  
   1,1   0,19       1,9   0,29       1,9   0,31       1,1   0,25       1,1   0,23       1,1   0,15  
   1,2   0,14       2,0   0,29       2,0   0,31       1,2   0,17       1,2   0,16       1,2   0,10  
   1,3   0,13       2,1   0,29       2,1   0,30       1,3   0,16       1,3   0,15       1,3   0,09  
   1,4   0,12       2,2   0,29       2,2   0,30       1,4   0,16       1,4   0,15       1,4   0,09  
   1,5   0,12       2,3   0,28       2,3   0,30       1,5   0,15       1,5   0,15       1,5   0,10  
   1,6   0,09       2,4   0,26       2,4   0,28       1,6   0,14       1,6   0,13       1,6   0,09  
   1,7   0,08       2,5   0,24       2,5   0,26       1,7   0,13       1,7   0,12       1,7   0,08  
   1,8   0,08       2,6   0,24       2,6   0,25       1,8   0,13       1,8   0,12       1,8   0,08  
   1,9   0,08       2,7   0,24       2,7   0,25       1,9   0,13       1,9   0,12       1,9   0,08  
   2,0   0,08       2,8   0,19       2,8   0,20       2,0   0,11       2,0   0,10       2,0   0,08  
   2,1   0,08       2,9   0,18       2,9   0,19       2,1   0,10       2,1   0,10       2,1   0,08  
   2,2   0,05       3,0   0,19       3,0   0,20       2,2   0,08       2,2   0,08       2,2   0,06  
   2,3   0,05       3,1   0,17       3,1   0,18       2,3   0,08       2,3   0,08       2,3   0,06  
   2,4   0,05       3,2   0,18       3,2   0,18       2,4   0,08       2,4   0,08       2,4   0,06  

  

 13  -0,6   0,54     14   0,3   0,54     15   0,3   0,49     16  -0,5   0,60     17  -0,5   0,51     18  -0,6   0,44  
  -0,5   0,52       0,4   0,54       0,4   0,48      -0,4   0,59      -0,4   0,50      -0,5   0,43  
  -0,4   0,50       0,5   0,52       0,5   0,46      -0,3   0,57      -0,3   0,49      -0,4   0,41  
  -0,3   0,47       0,6   0,50       0,6   0,42      -0,2   0,54      -0,2   0,47      -0,3   0,39  
  -0,2   0,44       0,7   0,49       0,7   0,41      -0,1   0,52      -0,1   0,44      -0,2   0,36  
  -0,1   0,41       0,8   0,45       0,8   0,40       0,0   0,49       0,0   0,42      -0,1   0,34  
   0,0   0,39       0,9   0,32       0,9   0,27       0,1   0,47       0,1   0,40       0,0   0,32  
   0,1   0,36       1,0   0,27       1,0   0,23       0,2   0,44       0,2   0,38       0,1   0,30  
   0,2   0,34       1,1   0,23       1,1   0,21       0,3   0,40       0,3   0,36       0,2   0,28  
   0,3   0,32       1,2   0,22       1,2   0,19       0,4   0,36       0,4   0,35       0,3   0,27  
   0,4   0,30       1,3   0,21       1,3   0,18       0,5   0,35       0,5   0,30       0,4   0,25  
   0,5   0,29       1,4   0,20       1,4   0,18       0,6   0,32       0,6   0,29       0,5   0,21  
   0,6   0,27       1,5   0,17       1,5   0,17       0,7   0,27       0,7   0,26       0,6   0,20  
   0,7   0,24       1,6   0,17       1,6   0,17       0,8   0,23       0,8   0,23       0,7   0,18  
   0,8   0,19       1,7   0,16       1,7   0,17       0,9   0,20       0,9   0,18       0,8   0,15  
   0,9   0,18       1,8   0,16       1,8   0,17       1,0   0,19       1,0   0,17       0,9   0,12  
   1,0   0,17       1,9   0,16       1,9   0,17       1,1   0,17       1,1   0,16       1,0   0,11  
   1,1   0,14       2,0   0,16       2,0   0,17       1,2   0,14       1,2   0,13       1,1   0,10  
   1,2   0,11       2,1   0,16       2,1   0,17       1,3   0,14       1,3   0,13       1,2   0,08  
   1,3   0,11       2,2   0,16       2,2   0,17       1,4   0,14       1,4   0,13       1,3   0,08  
   1,4   0,11       2,3   0,16       2,3   0,17       1,5   0,12       1,5   0,11       1,4   0,08  
   1,5   0,08       2,4   0,14       2,4   0,15       1,6   0,11       1,6   0,10       1,5   0,07  
   1,6   0,08       2,5   0,14       2,5   0,15       1,7   0,11       1,7   0,10       1,6   0,07  
   1,7   0,07       2,6   0,14       2,6   0,15       1,8   0,11       1,8   0,10       1,7   0,07  
   1,8   0,07       2,7   0,14       2,7   0,15       1,9   0,10       1,9   0,10       1,8   0,07  
   1,9   0,07       2,8   0,13       2,8   0,13       2,0   0,08       2,0   0,08       1,9   0,06  
   2,0   0,06       2,9   0,12       2,9   0,13       2,1   0,08       2,1   0,08       2,0   0,06  
   2,1   0,06       3,0   0,12       3,0   0,12       2,2   0,06       2,2   0,05       2,1   0,06  
   2,2   0,04       3,1   0,11       3,1   0,11       2,3   0,06       2,3   0,06       2,2   0,04  
   2,3   0,03       3,2   0,11       3,2   0,11       2,4   0,05       2,4   0,05       2,3   0,04  

  

 19   1,2   0,63     20   1,2   0,63     21   1,1   0,63     22   0,4   0,59     23   1,2   0,65     24   1,2   0,65  
   1,3   0,54       1,3   0,56       1,2   0,63       0,5   0,57       1,3   0,54       1,3   0,55  
   1,4   0,51       1,4   0,53       1,3   0,54       0,6   0,56       1,4   0,51       1,4   0,53  
   1,5   0,49       1,5   0,52       1,4   0,51       0,7   0,56       1,5   0,49       1,5   0,52  
   1,6   0,48       1,6   0,51       1,5   0,49       0,8   0,57       1,6   0,48       1,6   0,51  
   1,7   0,46       1,7   0,50       1,6   0,48       0,9   0,57       1,7   0,47       1,7   0,50  
   1,8   0,45       1,8   0,49       1,7   0,47       1,0   0,43       1,8   0,46       1,8   0,49  
   1,9   0,45       1,9   0,49       1,8   0,46       1,1   0,38       1,9   0,45       1,9   0,49  
   2,0   0,44       2,0   0,48       1,9   0,44       1,2   0,35       2,0   0,44       2,0   0,48  
   2,1   0,43       2,1   0,48       2,0   0,44       1,3   0,34       2,1   0,43       2,1   0,48  
   2,2   0,43       2,2   0,47       2,1   0,43       1,4   0,32       2,2   0,43       2,2   0,47  
   2,3   0,42       2,3   0,47       2,2   0,42       1,5   0,32       2,3   0,42       2,3   0,46  
   2,4   0,38       2,4   0,42       2,3   0,42       1,6   0,32       2,4   0,35       2,4   0,37  
   2,5   0,34       2,5   0,36       2,4   0,38       1,7   0,31       2,5   0,34       2,5   0,36  
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STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   2,6   0,34       2,6   0,36       2,5   0,34       1,8   0,31       2,6   0,34       2,6   0,36  
   2,7   0,33       2,7   0,35       2,6   0,33       1,9   0,31       2,7   0,33       2,7   0,35  
   2,8   0,26       2,8   0,26       2,7   0,33       2,0   0,31       2,8   0,29       2,8   0,29  
   2,9   0,24       2,9   0,24       2,8   0,25       2,1   0,31       2,9   0,27       2,9   0,27  
   3,0   0,24       3,0   0,24       2,9   0,23       2,2   0,31       3,0   0,27       3,0   0,27  
   3,1   0,22       3,1   0,22       3,0   0,23       2,3   0,31       3,1   0,20       3,1   0,20  
   3,2   0,22       3,2   0,22       3,1   0,20       2,4   0,26       3,2   0,20       3,2   0,20  
   3,3   0,18       3,3   0,17       3,2   0,20       2,5   0,26       3,3   0,18       3,3   0,17  
   3,4   0,18       3,4   0,17       3,3   0,17       2,6   0,25       3,4   0,17       3,4   0,17  
   3,5   0,15       3,5   0,14       3,4   0,17       2,7   0,25       3,5   0,13       3,5   0,12  
   3,6   0,15       3,6   0,14       3,5   0,14       2,8   0,22       3,6   0,12       3,6   0,11  
   3,7   0,13       3,7   0,11       3,6   0,14       2,9   0,21       3,7   0,12       3,7   0,11  
   3,8   0,13       3,8   0,11       3,7   0,11       3,0   0,21       3,8   0,12       3,8   0,11  
   3,9   0,13       3,9   0,11       3,8   0,12       3,1   0,17       3,9   0,12       3,9   0,11  
   4,0   0,13       4,0   0,11       3,9   0,12       3,2   0,17       4,0   0,12       4,0   0,11  
   4,1   0,12       4,1   0,11       4,0   0,12       3,3   0,15       4,1   0,11       4,1   0,11  

  

 25   1,2   0,66     26   0,7   0,62     27   0,9   0,58     28   1,2   0,64     29   1,2   0,66     30   1,2   0,65  
   1,3   0,55       0,8   0,61       1,0   0,44       1,3   0,53       1,3   0,55       1,3   0,54  
   1,4   0,52       0,9   0,61       1,1   0,40       1,4   0,51       1,4   0,53       1,4   0,51  
   1,5   0,49       1,0   0,43       1,2   0,37       1,5   0,49       1,5   0,51       1,5   0,49  
   1,6   0,48       1,1   0,38       1,3   0,35       1,6   0,47       1,6   0,50       1,6   0,48  
   1,7   0,47       1,2   0,35       1,4   0,34       1,7   0,46       1,7   0,49       1,7   0,47  
   1,8   0,46       1,3   0,33       1,5   0,33       1,8   0,45       1,8   0,48       1,8   0,45  
   1,9   0,45       1,4   0,32       1,6   0,32       1,9   0,44       1,9   0,47       1,9   0,45  
   2,0   0,45       1,5   0,31       1,7   0,32       2,0   0,44       2,0   0,47       2,0   0,44  
   2,1   0,43       1,6   0,31       1,8   0,31       2,1   0,42       2,1   0,46       2,1   0,43  
   2,2   0,42       1,7   0,31       1,9   0,31       2,2   0,42       2,2   0,45       2,2   0,41  
   2,3   0,42       1,8   0,30       2,0   0,30       2,3   0,41       2,3   0,44       2,3   0,41  
   2,4   0,34       1,9   0,30       2,1   0,30       2,4   0,33       2,4   0,35       2,4   0,33  
   2,5   0,34       2,0   0,29       2,2   0,29       2,5   0,33       2,5   0,34       2,5   0,32  
   2,6   0,33       2,1   0,29       2,3   0,29       2,6   0,32       2,6   0,33       2,6   0,32  
   2,7   0,32       2,2   0,29       2,4   0,24       2,7   0,31       2,7   0,33       2,7   0,31  
   2,8   0,28       2,3   0,29       2,5   0,24       2,8   0,27       2,8   0,27       2,8   0,26  
   2,9   0,26       2,4   0,24       2,6   0,23       2,9   0,24       2,9   0,25       2,9   0,23  
   3,0   0,26       2,5   0,24       2,7   0,22       3,0   0,24       3,0   0,24       3,0   0,23  
   3,1   0,19       2,6   0,24       2,8   0,19       3,1   0,18       3,1   0,19       3,1   0,17  
   3,2   0,19       2,7   0,24       2,9   0,18       3,2   0,18       3,2   0,19       3,2   0,17  
   3,3   0,16       2,8   0,21       3,0   0,17       3,3   0,15       3,3   0,15       3,3   0,14  
   3,4   0,16       2,9   0,20       3,1   0,14       3,4   0,15       3,4   0,15       3,4   0,14  
   3,5   0,12       3,0   0,20       3,2   0,14       3,5   0,12       3,5   0,12       3,5   0,11  
   3,6   0,11       3,1   0,16       3,3   0,12       3,6   0,11       3,6   0,10       3,6   0,10  
   3,7   0,11       3,2   0,16       3,4   0,12       3,7   0,11       3,7   0,10       3,7   0,10  
   3,8   0,11       3,3   0,14       3,5   0,11       3,8   0,11       3,8   0,10       3,8   0,10  
   3,9   0,11       3,4   0,14       3,6   0,09       3,9   0,11       3,9   0,10       3,9   0,10  
   4,0   0,11       3,5   0,12       3,7   0,10       4,0   0,11       4,0   0,10       4,0   0,10  
   4,1   0,11       3,6   0,11       3,8   0,10       4,1   0,10       4,1   0,10       4,1   0,10  

  

 31   0,9   0,60     32   0,4   0,58     33   1,2   0,62     34   1,2   0,63     35   1,2   0,63     36   0,4   0,60  
   1,0   0,45       0,5   0,57       1,3   0,50       1,3   0,51       1,3   0,51       0,5   0,58  
   1,1   0,40       0,6   0,56       1,4   0,47       1,4   0,49       1,4   0,47       0,6   0,58  
   1,2   0,37       0,7   0,56       1,5   0,44       1,5   0,47       1,5   0,45       0,7   0,58  
   1,3   0,35       0,8   0,56       1,6   0,42       1,6   0,45       1,6   0,43       0,8   0,58  
   1,4   0,33       0,9   0,56       1,7   0,41       1,7   0,44       1,7   0,41       0,9   0,58  
   1,5   0,33       1,0   0,41       1,8   0,39       1,8   0,43       1,8   0,40       1,0   0,41  
   1,6   0,32       1,1   0,36       1,9   0,38       1,9   0,42       1,9   0,39       1,1   0,36  
   1,7   0,31       1,2   0,33       2,0   0,38       2,0   0,41       2,0   0,38       1,2   0,33  
   1,8   0,30       1,3   0,30       2,1   0,36       2,1   0,40       2,1   0,37       1,3   0,31  
   1,9   0,30       1,4   0,29       2,2   0,36       2,2   0,39       2,2   0,35       1,4   0,29  
   2,0   0,29       1,5   0,29       2,3   0,35       2,3   0,38       2,3   0,35       1,5   0,27  
   2,1   0,28       1,6   0,28       2,4   0,29       2,4   0,31       2,4   0,29       1,6   0,27  
   2,2   0,28       1,7   0,27       2,5   0,29       2,5   0,30       2,5   0,28       1,7   0,26  
   2,3   0,27       1,8   0,27       2,6   0,28       2,6   0,30       2,6   0,28       1,8   0,26  
   2,4   0,23       1,9   0,26       2,7   0,27       2,7   0,29       2,7   0,27       1,9   0,26  
   2,5   0,23       2,0   0,26       2,8   0,23       2,8   0,23       2,8   0,22       2,0   0,25  
   2,6   0,22       2,1   0,26       2,9   0,21       2,9   0,21       2,9   0,20       2,1   0,25  
   2,7   0,21       2,2   0,26       3,0   0,21       3,0   0,21       3,0   0,20       2,2   0,24  
   2,8   0,19       2,3   0,25       3,1   0,17       3,1   0,16       3,1   0,16       2,3   0,24  
   2,9   0,18       2,4   0,22       3,2   0,17       3,2   0,16       3,2   0,16       2,4   0,21  
   3,0   0,18       2,5   0,22       3,3   0,14       3,3   0,14       3,3   0,13       2,5   0,20  
   3,1   0,14       2,6   0,21       3,4   0,14       3,4   0,14       3,4   0,13       2,6   0,20  
   3,2   0,14       2,7   0,20       3,5   0,11       3,5   0,11       3,5   0,10       2,7   0,19  
   3,3   0,12       2,8   0,16       3,6   0,10       3,6   0,09       3,6   0,09       2,8   0,16  
   3,4   0,12       2,9   0,16       3,7   0,10       3,7   0,10       3,7   0,09       2,9   0,15  
   3,5   0,11       3,0   0,15       3,8   0,10       3,8   0,10       3,8   0,09       3,0   0,15  
   3,6   0,09       3,1   0,13       3,9   0,10       3,9   0,10       3,9   0,09       3,1   0,13  
   3,7   0,09       3,2   0,13       4,0   0,10       4,0   0,10       4,0   0,09       3,2   0,13  
   3,8   0,09       3,3   0,11       4,1   0,09       4,1   0,09       4,1   0,09       3,3   0,11  

  

 37   0,8   0,55     38   0,9   0,55     39   0,8   0,56     40   0,4   0,61     41   1,0   0,59     42   0,5   0,61  
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STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   0,9   0,55       1,0   0,40       0,9   0,56       0,5   0,61       1,1   0,41       0,6   0,58  
   1,0   0,40       1,1   0,35       1,0   0,41       0,6   0,61       1,2   0,38       0,7   0,58  
   1,1   0,35       1,2   0,32       1,1   0,36       0,7   0,61       1,3   0,36       0,8   0,59  
   1,2   0,31       1,3   0,30       1,2   0,32       0,8   0,59       1,4   0,34       0,9   0,57  
   1,3   0,29       1,4   0,29       1,3   0,29       0,9   0,59       1,5   0,33       1,0   0,57  
   1,4   0,28       1,5   0,29       1,4   0,28       1,0   0,56       1,6   0,32       1,1   0,40  
   1,5   0,27       1,6   0,28       1,5   0,27       1,1   0,38       1,7   0,32       1,2   0,36  
   1,6   0,26       1,7   0,28       1,6   0,26       1,2   0,34       1,8   0,31       1,3   0,34  
   1,7   0,26       1,8   0,27       1,7   0,26       1,3   0,31       1,9   0,30       1,4   0,32  
   1,8   0,25       1,9   0,27       1,8   0,26       1,4   0,29       2,0   0,30       1,5   0,31  
   1,9   0,25       2,0   0,27       1,9   0,24       1,5   0,28       2,1   0,29       1,6   0,30  
   2,0   0,24       2,1   0,27       2,0   0,24       1,6   0,27       2,2   0,28       1,7   0,30  
   2,1   0,24       2,2   0,26       2,1   0,24       1,7   0,27       2,3   0,28       1,8   0,30  
   2,2   0,24       2,3   0,26       2,2   0,24       1,8   0,26       2,4   0,27       1,9   0,30  
   2,3   0,23       2,4   0,22       2,3   0,23       1,9   0,25       2,5   0,23       2,0   0,29  
   2,4   0,20       2,5   0,21       2,4   0,20       2,0   0,25       2,6   0,22       2,1   0,29  
   2,5   0,20       2,6   0,21       2,5   0,19       2,1   0,25       2,7   0,22       2,2   0,29  
   2,6   0,19       2,7   0,20       2,6   0,19       2,2   0,24       2,8   0,15       2,3   0,29  
   2,7   0,19       2,8   0,17       2,7   0,19       2,3   0,24       2,9   0,15       2,4   0,29  
   2,8   0,17       2,9   0,16       2,8   0,17       2,4   0,23       3,0   0,15       2,5   0,24  
   2,9   0,16       3,0   0,16       2,9   0,15       2,5   0,20       3,1   0,15       2,6   0,24  
   3,0   0,16       3,1   0,13       3,0   0,15       2,6   0,20       3,2   0,15       2,7   0,24  
   3,1   0,13       3,2   0,13       3,1   0,12       2,7   0,20       3,3   0,13       2,8   0,17  
   3,2   0,13       3,3   0,11       3,2   0,12       2,8   0,14       3,4   0,13       2,9   0,18  
   3,3   0,11       3,4   0,11       3,3   0,10       2,9   0,14       3,5   0,12       3,0   0,18  
   3,4   0,11       3,5   0,09       3,4   0,11       3,0   0,14       3,6   0,12       3,1   0,17  
   3,5   0,10       3,6   0,09       3,5   0,09       3,1   0,14       3,7   0,09       3,2   0,17  
   3,6   0,09       3,7   0,09       3,6   0,09       3,2   0,14       3,8   0,09       3,3   0,15  
   3,7   0,09       3,8   0,09       3,7   0,09       3,3   0,12       3,9   0,09       3,4   0,15  

  

 43   0,8   0,55     44   1,2   0,61     45   1,2   0,62     46   1,2   0,62     47   1,0   0,54     48   1,2   0,61  
   0,9   0,55       1,3   0,53       1,3   0,55       1,3   0,56       1,1   0,37       1,3   0,54  
   1,0   0,55       1,4   0,49       1,4   0,52       1,4   0,52       1,2   0,33       1,4   0,51  
   1,1   0,37       1,5   0,46       1,5   0,50       1,5   0,50       1,3   0,31       1,5   0,48  
   1,2   0,33       1,6   0,44       1,6   0,48       1,6   0,48       1,4   0,29       1,6   0,46  
   1,3   0,30       1,7   0,42       1,7   0,47       1,7   0,47       1,5   0,29       1,7   0,45  
   1,4   0,28       1,8   0,40       1,8   0,46       1,8   0,46       1,6   0,28       1,8   0,44  
   1,5   0,27       1,9   0,39       1,9   0,45       1,9   0,45       1,7   0,27       1,9   0,43  
   1,6   0,26       2,0   0,38       2,0   0,44       2,0   0,44       1,8   0,27       2,0   0,42  
   1,7   0,26       2,1   0,37       2,1   0,43       2,1   0,43       1,9   0,27       2,1   0,41  
   1,8   0,25       2,2   0,36       2,2   0,42       2,2   0,42       2,0   0,27       2,2   0,40  
   1,9   0,24       2,3   0,35       2,3   0,41       2,3   0,42       2,1   0,26       2,3   0,39  
   2,0   0,24       2,4   0,34       2,4   0,40       2,4   0,41       2,2   0,26       2,4   0,38  
   2,1   0,23       2,5   0,29       2,5   0,32       2,5   0,34       2,3   0,26       2,5   0,31  
   2,2   0,23       2,6   0,28       2,6   0,32       2,6   0,33       2,4   0,26       2,6   0,30  
   2,3   0,23       2,7   0,27       2,7   0,31       2,7   0,33       2,5   0,21       2,7   0,29  
   2,4   0,23       2,8   0,17       2,8   0,19       2,8   0,21       2,6   0,20       2,8   0,17  
   2,5   0,19       2,9   0,17       2,9   0,19       2,9   0,21       2,7   0,20       2,9   0,17  
   2,6   0,18       3,0   0,17       3,0   0,19       3,0   0,21       2,8   0,13       3,0   0,17  
   2,7   0,18       3,1   0,17       3,1   0,19       3,1   0,20       2,9   0,13       3,1   0,17  
   2,8   0,12       3,2   0,16       3,2   0,19       3,2   0,20       3,0   0,13       3,2   0,17  
   2,9   0,12       3,3   0,14       3,3   0,16       3,3   0,18       3,1   0,13       3,3   0,15  
   3,0   0,13       3,4   0,14       3,4   0,16       3,4   0,18       3,2   0,13       3,4   0,15  
   3,1   0,12       3,5   0,11       3,5   0,12       3,5   0,14       3,3   0,11       3,5   0,11  
   3,2   0,12       3,6   0,11       3,6   0,13       3,6   0,13       3,4   0,11       3,6   0,11  
   3,3   0,11       3,7   0,09       3,7   0,09       3,7   0,11       3,5   0,10       3,7   0,08  
   3,4   0,11       3,8   0,08       3,8   0,09       3,8   0,11       3,6   0,10       3,8   0,08  
   3,5   0,09       3,9   0,08       3,9   0,09       3,9   0,11       3,7   0,07       3,9   0,08  
   3,6   0,10       4,0   0,09       4,0   0,09       4,0   0,11       3,8   0,08       4,0   0,08  
   3,7   0,07       4,1   0,08       4,1   0,09       4,1   0,11       3,9   0,08       4,1   0,09  

  

 49   1,2   0,62     50   1,2   0,62     51   0,8   0,54     52   1,2   0,59     53   1,2   0,61     54   1,2   0,61  
   1,3   0,56       1,3   0,56       0,9   0,54       1,3   0,52       1,3   0,55       1,3   0,55  
   1,4   0,54       1,4   0,53       1,0   0,54       1,4   0,48       1,4   0,51       1,4   0,52  
   1,5   0,52       1,5   0,52       1,1   0,37       1,5   0,46       1,5   0,49       1,5   0,49  
   1,6   0,50       1,6   0,51       1,2   0,32       1,6   0,43       1,6   0,48       1,6   0,48  
   1,7   0,49       1,7   0,50       1,3   0,30       1,7   0,42       1,7   0,46       1,7   0,46  
   1,8   0,48       1,8   0,49       1,4   0,28       1,8   0,40       1,8   0,45       1,8   0,45  
   1,9   0,47       1,9   0,48       1,5   0,27       1,9   0,39       1,9   0,44       1,9   0,45  
   2,0   0,47       2,0   0,48       1,6   0,26       2,0   0,38       2,0   0,44       2,0   0,44  
   2,1   0,46       2,1   0,47       1,7   0,25       2,1   0,37       2,1   0,43       2,1   0,43  
   2,2   0,45       2,2   0,47       1,8   0,25       2,2   0,36       2,2   0,42       2,2   0,43  
   2,3   0,45       2,3   0,46       1,9   0,24       2,3   0,35       2,3   0,41       2,3   0,42  
   2,4   0,44       2,4   0,45       2,0   0,24       2,4   0,35       2,4   0,40       2,4   0,41  
   2,5   0,34       2,5   0,36       2,1   0,24       2,5   0,29       2,5   0,33       2,5   0,34  
   2,6   0,34       2,6   0,36       2,2   0,23       2,6   0,28       2,6   0,32       2,6   0,34  
   2,7   0,33       2,7   0,35       2,3   0,23       2,7   0,27       2,7   0,32       2,7   0,33  
   2,8   0,20       2,8   0,22       2,4   0,23       2,8   0,17       2,8   0,20       2,8   0,22  
   2,9   0,20       2,9   0,22       2,5   0,19       2,9   0,17       2,9   0,20       2,9   0,22  
   3,0   0,20       3,0   0,22       2,6   0,19       3,0   0,17       3,0   0,20       3,0   0,22  
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 Relazione geotecnica e sismica Pag. 168/42 
  

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   3,1   0,20       3,1   0,21       2,7   0,19       3,1   0,17       3,1   0,20       3,1   0,21  
   3,2   0,20       3,2   0,21       2,8   0,13       3,2   0,17       3,2   0,20       3,2   0,21  
   3,3   0,17       3,3   0,19       2,9   0,13       3,3   0,15       3,3   0,17       3,3   0,19  
   3,4   0,17       3,4   0,19       3,0   0,13       3,4   0,15       3,4   0,17       3,4   0,19  
   3,5   0,14       3,5   0,14       3,1   0,13       3,5   0,12       3,5   0,13       3,5   0,15  
   3,6   0,14       3,6   0,14       3,2   0,13       3,6   0,12       3,6   0,14       3,6   0,15  
   3,7   0,09       3,7   0,10       3,3   0,11       3,7   0,09       3,7   0,10       3,7   0,12  
   3,8   0,09       3,8   0,11       3,4   0,11       3,8   0,09       3,8   0,10       3,8   0,12  
   3,9   0,09       3,9   0,11       3,5   0,10       3,9   0,09       3,9   0,10       3,9   0,12  
   4,0   0,09       4,0   0,11       3,6   0,10       4,0   0,09       4,0   0,10       4,0   0,12  
   4,1   0,09       4,1   0,11       3,7   0,08       4,1   0,09       4,1   0,10       4,1   0,11  

  

 55   0,4   0,59     56   1,0   0,57     57   0,4   0,58                                                              
   0,5   0,56       1,1   0,41       0,5   0,56                                                     
   0,6   0,55       1,2   0,38       0,6   0,56                                                     
   0,7   0,55       1,3   0,36       0,7   0,56                                                     
   0,8   0,55       1,4   0,35       0,8   0,56                                                     
   0,9   0,55       1,5   0,34       0,9   0,57                                                     
   1,0   0,55       1,6   0,33       1,0   0,56                                                     
   1,1   0,37       1,7   0,33       1,1   0,40                                                     
   1,2   0,34       1,8   0,32       1,2   0,36                                                     
   1,3   0,31       1,9   0,31       1,3   0,34                                                     
   1,4   0,29       2,0   0,31       1,4   0,33                                                     
   1,5   0,28       2,1   0,30       1,5   0,32                                                     
   1,6   0,28       2,2   0,30       1,6   0,31                                                     
   1,7   0,27       2,3   0,29       1,7   0,31                                                     
   1,8   0,27       2,4   0,29       1,8   0,31                                                     
   1,9   0,26       2,5   0,24       1,9   0,31                                                     
   2,0   0,26       2,6   0,23       2,0   0,31                                                     
   2,1   0,26       2,7   0,23       2,1   0,31                                                     
   2,2   0,25       2,8   0,16       2,2   0,31                                                     
   2,3   0,25       2,9   0,15       2,3   0,31                                                     
   2,4   0,25       3,0   0,15       2,4   0,30                                                     
   2,5   0,21       3,1   0,15       2,5   0,26                                                     
   2,6   0,20       3,2   0,15       2,6   0,25                                                     
   2,7   0,20       3,3   0,13       2,7   0,25                                                     
   2,8   0,14       3,4   0,13       2,8   0,18                                                     
   2,9   0,14       3,5   0,12       2,9   0,19                                                     
   3,0   0,14       3,6   0,12       3,0   0,18                                                     
   3,1   0,14       3,7   0,09       3,1   0,18                                                     
   3,2   0,14       3,8   0,09       3,2   0,17                                                     
   3,3   0,12       3,9   0,10       3,3   0,16                                                     

  

 

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

  1  -0,6   0,43      2  -0,5   0,51      3  -0,5   0,57      4   0,3   0,48      5   0,3   0,52      6  -0,6   0,52  
  -0,5   0,42      -0,4   0,50      -0,4   0,56       0,4   0,46       0,4   0,52      -0,5   0,51  
  -0,4   0,40      -0,3   0,48      -0,3   0,54       0,5   0,45       0,5   0,50      -0,4   0,48  
  -0,3   0,38      -0,2   0,46      -0,2   0,52       0,6   0,40       0,6   0,49      -0,3   0,46  
  -0,2   0,36      -0,1   0,44      -0,1   0,49       0,7   0,39       0,7   0,47      -0,2   0,43  
  -0,1   0,34       0,0   0,42       0,0   0,47       0,8   0,38       0,8   0,43      -0,1   0,40  
   0,0   0,32       0,1   0,39       0,1   0,45       0,9   0,28       0,9   0,33       0,0   0,38  
   0,1   0,30       0,2   0,38       0,2   0,42       1,0   0,23       1,0   0,28       0,1   0,35  
   0,2   0,28       0,3   0,36       0,3   0,38       1,1   0,21       1,1   0,23       0,2   0,33  
   0,3   0,26       0,4   0,34       0,4   0,35       1,2   0,19       1,2   0,21       0,3   0,31  
   0,4   0,25       0,5   0,29       0,5   0,33       1,3   0,18       1,3   0,20       0,4   0,30  
   0,5   0,21       0,6   0,28       0,6   0,31       1,4   0,17       1,4   0,19       0,5   0,28  
   0,6   0,20       0,7   0,26       0,7   0,26       1,5   0,17       1,5   0,17       0,6   0,27  
   0,7   0,17       0,8   0,23       0,8   0,23       1,6   0,16       1,6   0,16       0,7   0,24  
   0,8   0,17       0,9   0,17       0,9   0,19       1,7   0,16       1,7   0,16       0,8   0,20  
   0,9   0,12       1,0   0,17       1,0   0,18       1,8   0,16       1,8   0,16       0,9   0,17  
   1,0   0,11       1,1   0,16       1,1   0,17       1,9   0,16       1,9   0,16       1,0   0,16  
   1,1   0,11       1,2   0,15       1,2   0,16       2,0   0,16       2,0   0,16       1,1   0,15  
   1,2   0,09       1,3   0,12       1,3   0,13       2,1   0,16       2,1   0,16       1,2   0,13  
   1,3   0,07       1,4   0,12       1,4   0,13       2,2   0,16       2,2   0,16       1,3   0,11  
   1,4   0,07       1,5   0,12       1,5   0,12       2,3   0,16       2,3   0,15       1,4   0,10  
   1,5   0,07       1,6   0,10       1,6   0,10       2,4   0,16       2,4   0,15       1,5   0,08  
   1,6   0,06       1,7   0,10       1,7   0,10       2,5   0,14       2,5   0,13       1,6   0,07  
   1,7   0,06       1,8   0,10       1,8   0,10       2,6   0,14       2,6   0,13       1,7   0,06  
   1,8   0,06       1,9   0,09       1,9   0,10       2,7   0,14       2,7   0,13       1,8   0,06  
   1,9   0,06       2,0   0,08       2,0   0,08       2,8   0,10       2,8   0,10       1,9   0,06  
   2,0   0,06       2,1   0,07       2,1   0,07       2,9   0,11       2,9   0,10       2,0   0,06  
   2,1   0,06       2,2   0,05       2,2   0,05       3,0   0,11       3,0   0,10       2,1   0,06  
   2,2   0,04       2,3   0,05       2,3   0,05       3,1   0,11       3,1   0,10       2,2   0,04  
   2,3   0,04       2,4   0,05       2,4   0,05       3,2   0,11       3,2   0,10       2,3   0,03  

  

  7  -0,5   0,58      8   0,3   0,55      9   0,3   0,51     10  -0,5   0,67     11  -0,5   0,58     12  -0,5   0,49  
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 Relazione geotecnica e sismica Pag. 169/42 
  

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

  -0,4   0,57       0,4   0,55       0,4   0,51      -0,4   0,67      -0,4   0,58      -0,4   0,48  
  -0,3   0,55       0,5   0,54       0,5   0,48      -0,3   0,65      -0,3   0,57      -0,3   0,46  
  -0,2   0,52       0,6   0,52       0,6   0,46      -0,2   0,63      -0,2   0,55      -0,2   0,44  
  -0,1   0,50       0,7   0,52       0,7   0,45      -0,1   0,61      -0,1   0,53      -0,1   0,42  
   0,0   0,47       0,8   0,51       0,8   0,43       0,0   0,58       0,0   0,51       0,0   0,40  
   0,1   0,45       0,9   0,51       0,9   0,42       0,1   0,56       0,1   0,49       0,1   0,38  
   0,2   0,43       1,0   0,50       1,0   0,43       0,2   0,53       0,2   0,47       0,2   0,36  
   0,3   0,41       1,1   0,41       1,1   0,38       0,3   0,49       0,3   0,45       0,3   0,35  
   0,4   0,39       1,2   0,37       1,2   0,34       0,4   0,47       0,4   0,43       0,4   0,33  
   0,5   0,37       1,3   0,35       1,3   0,33       0,5   0,43       0,5   0,40       0,5   0,30  
   0,6   0,35       1,4   0,34       1,4   0,32       0,6   0,40       0,6   0,38       0,6   0,29  
   0,7   0,28       1,5   0,33       1,5   0,31       0,7   0,33       0,7   0,30       0,7   0,21  
   0,8   0,26       1,6   0,30       1,6   0,31       0,8   0,28       0,8   0,28       0,8   0,19  
   0,9   0,25       1,7   0,29       1,7   0,31       0,9   0,26       0,9   0,26       0,9   0,18  
   1,0   0,24       1,8   0,29       1,8   0,30       1,0   0,26       1,0   0,23       1,0   0,15  
   1,1   0,19       1,9   0,29       1,9   0,30       1,1   0,25       1,1   0,23       1,1   0,15  
   1,2   0,14       2,0   0,29       2,0   0,30       1,2   0,17       1,2   0,16       1,2   0,10  
   1,3   0,13       2,1   0,29       2,1   0,30       1,3   0,16       1,3   0,15       1,3   0,09  
   1,4   0,12       2,2   0,29       2,2   0,30       1,4   0,16       1,4   0,15       1,4   0,09  
   1,5   0,12       2,3   0,28       2,3   0,30       1,5   0,15       1,5   0,15       1,5   0,09  
   1,6   0,09       2,4   0,26       2,4   0,28       1,6   0,13       1,6   0,13       1,6   0,09  
   1,7   0,08       2,5   0,24       2,5   0,25       1,7   0,13       1,7   0,12       1,7   0,08  
   1,8   0,08       2,6   0,24       2,6   0,25       1,8   0,13       1,8   0,12       1,8   0,08  
   1,9   0,08       2,7   0,24       2,7   0,25       1,9   0,13       1,9   0,12       1,9   0,08  
   2,0   0,08       2,8   0,19       2,8   0,20       2,0   0,11       2,0   0,10       2,0   0,08  
   2,1   0,07       2,9   0,18       2,9   0,19       2,1   0,10       2,1   0,10       2,1   0,08  
   2,2   0,05       3,0   0,18       3,0   0,19       2,2   0,08       2,2   0,08       2,2   0,06  
   2,3   0,05       3,1   0,17       3,1   0,18       2,3   0,08       2,3   0,08       2,3   0,06  
   2,4   0,05       3,2   0,17       3,2   0,18       2,4   0,08       2,4   0,08       2,4   0,06  

  

 13  -0,6   0,53     14   0,3   0,53     15   0,3   0,49     16  -0,5   0,59     17  -0,5   0,51     18  -0,6   0,43  
  -0,5   0,51       0,4   0,53       0,4   0,47      -0,4   0,58      -0,4   0,50      -0,5   0,42  
  -0,4   0,49       0,5   0,51       0,5   0,46      -0,3   0,56      -0,3   0,48      -0,4   0,40  
  -0,3   0,46       0,6   0,50       0,6   0,41      -0,2   0,54      -0,2   0,46      -0,3   0,38  
  -0,2   0,43       0,7   0,48       0,7   0,40      -0,1   0,51      -0,1   0,44      -0,2   0,36  
  -0,1   0,41       0,8   0,44       0,8   0,39       0,0   0,48       0,0   0,42      -0,1   0,34  
   0,0   0,38       0,9   0,31       0,9   0,26       0,1   0,46       0,1   0,40       0,0   0,32  
   0,1   0,36       1,0   0,27       1,0   0,22       0,2   0,44       0,2   0,38       0,1   0,30  
   0,2   0,34       1,1   0,23       1,1   0,20       0,3   0,39       0,3   0,36       0,2   0,28  
   0,3   0,32       1,2   0,21       1,2   0,19       0,4   0,36       0,4   0,34       0,3   0,26  
   0,4   0,30       1,3   0,20       1,3   0,18       0,5   0,34       0,5   0,29       0,4   0,25  
   0,5   0,28       1,4   0,20       1,4   0,18       0,6   0,31       0,6   0,28       0,5   0,21  
   0,6   0,27       1,5   0,17       1,5   0,17       0,7   0,26       0,7   0,26       0,6   0,20  
   0,7   0,24       1,6   0,17       1,6   0,17       0,8   0,23       0,8   0,23       0,7   0,17  
   0,8   0,18       1,7   0,16       1,7   0,17       0,9   0,19       0,9   0,17       0,8   0,15  
   0,9   0,18       1,8   0,16       1,8   0,17       1,0   0,19       1,0   0,17       0,9   0,12  
   1,0   0,17       1,9   0,16       1,9   0,17       1,1   0,17       1,1   0,16       1,0   0,11  
   1,1   0,14       2,0   0,16       2,0   0,17       1,2   0,14       1,2   0,13       1,1   0,10  
   1,2   0,11       2,1   0,16       2,1   0,17       1,3   0,14       1,3   0,13       1,2   0,08  
   1,3   0,11       2,2   0,16       2,2   0,17       1,4   0,13       1,4   0,12       1,3   0,08  
   1,4   0,11       2,3   0,16       2,3   0,17       1,5   0,12       1,5   0,11       1,4   0,08  
   1,5   0,08       2,4   0,14       2,4   0,15       1,6   0,11       1,6   0,10       1,5   0,07  
   1,6   0,07       2,5   0,14       2,5   0,15       1,7   0,10       1,7   0,10       1,6   0,07  
   1,7   0,07       2,6   0,14       2,6   0,15       1,8   0,10       1,8   0,10       1,7   0,07  
   1,8   0,07       2,7   0,14       2,7   0,14       1,9   0,10       1,9   0,10       1,8   0,07  
   1,9   0,06       2,8   0,12       2,8   0,13       2,0   0,07       2,0   0,07       1,9   0,06  
   2,0   0,06       2,9   0,12       2,9   0,12       2,1   0,08       2,1   0,07       2,0   0,06  
   2,1   0,06       3,0   0,12       3,0   0,12       2,2   0,05       2,2   0,05       2,1   0,06  
   2,2   0,04       3,1   0,10       3,1   0,11       2,3   0,05       2,3   0,06       2,2   0,04  
   2,3   0,03       3,2   0,11       3,2   0,11       2,4   0,05       2,4   0,05       2,3   0,04  

  

 19   1,2   0,62     20   1,2   0,63     21   1,1   0,62     22   0,4   0,59     23   1,2   0,64     24   1,2   0,64  
   1,3   0,53       1,3   0,55       1,2   0,62       0,5   0,56       1,3   0,53       1,3   0,54  
   1,4   0,50       1,4   0,53       1,3   0,54       0,6   0,55       1,4   0,50       1,4   0,52  
   1,5   0,48       1,5   0,51       1,4   0,51       0,7   0,56       1,5   0,49       1,5   0,51  
   1,6   0,47       1,6   0,50       1,5   0,49       0,8   0,56       1,6   0,47       1,6   0,50  
   1,7   0,46       1,7   0,49       1,6   0,47       0,9   0,56       1,7   0,46       1,7   0,49  
   1,8   0,45       1,8   0,49       1,7   0,46       1,0   0,42       1,8   0,45       1,8   0,49  
   1,9   0,44       1,9   0,48       1,8   0,45       1,1   0,38       1,9   0,44       1,9   0,48  
   2,0   0,43       2,0   0,47       1,9   0,44       1,2   0,34       2,0   0,43       2,0   0,47  
   2,1   0,43       2,1   0,47       2,0   0,43       1,3   0,33       2,1   0,43       2,1   0,47  
   2,2   0,42       2,2   0,46       2,1   0,42       1,4   0,32       2,2   0,42       2,2   0,46  
   2,3   0,41       2,3   0,46       2,2   0,42       1,5   0,31       2,3   0,41       2,3   0,46  
   2,4   0,38       2,4   0,41       2,3   0,41       1,6   0,31       2,4   0,34       2,4   0,36  
   2,5   0,34       2,5   0,36       2,4   0,37       1,7   0,31       2,5   0,34       2,5   0,36  
   2,6   0,33       2,6   0,35       2,5   0,33       1,8   0,31       2,6   0,33       2,6   0,35  
   2,7   0,33       2,7   0,35       2,6   0,33       1,9   0,31       2,7   0,33       2,7   0,34  
   2,8   0,25       2,8   0,25       2,7   0,32       2,0   0,30       2,8   0,28       2,8   0,28  
   2,9   0,24       2,9   0,24       2,8   0,24       2,1   0,30       2,9   0,27       2,9   0,27  
   3,0   0,24       3,0   0,24       2,9   0,23       2,2   0,30       3,0   0,26       3,0   0,26  
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STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   3,1   0,21       3,1   0,21       3,0   0,23       2,3   0,30       3,1   0,20       3,1   0,20  
   3,2   0,21       3,2   0,21       3,1   0,20       2,4   0,26       3,2   0,20       3,2   0,20  
   3,3   0,18       3,3   0,17       3,2   0,20       2,5   0,26       3,3   0,17       3,3   0,17  
   3,4   0,18       3,4   0,17       3,3   0,17       2,6   0,25       3,4   0,17       3,4   0,16  
   3,5   0,15       3,5   0,14       3,4   0,17       2,7   0,24       3,5   0,13       3,5   0,12  
   3,6   0,14       3,6   0,14       3,5   0,14       2,8   0,21       3,6   0,12       3,6   0,10  
   3,7   0,12       3,7   0,11       3,6   0,13       2,9   0,21       3,7   0,12       3,7   0,11  
   3,8   0,13       3,8   0,11       3,7   0,11       3,0   0,20       3,8   0,12       3,8   0,11  
   3,9   0,13       3,9   0,11       3,8   0,11       3,1   0,17       3,9   0,12       3,9   0,11  
   4,0   0,13       4,0   0,11       3,9   0,12       3,2   0,17       4,0   0,12       4,0   0,11  
   4,1   0,12       4,1   0,11       4,0   0,12       3,3   0,15       4,1   0,11       4,1   0,11  

  

 25   1,2   0,65     26   0,7   0,61     27   0,9   0,57     28   1,2   0,63     29   1,2   0,65     30   1,2   0,65  
   1,3   0,54       0,8   0,60       1,0   0,43       1,3   0,52       1,3   0,54       1,3   0,53  
   1,4   0,52       0,9   0,60       1,1   0,39       1,4   0,50       1,4   0,52       1,4   0,51  
   1,5   0,49       1,0   0,42       1,2   0,36       1,5   0,48       1,5   0,50       1,5   0,49  
   1,6   0,47       1,1   0,38       1,3   0,35       1,6   0,47       1,6   0,49       1,6   0,47  
   1,7   0,46       1,2   0,35       1,4   0,34       1,7   0,45       1,7   0,48       1,7   0,46  
   1,8   0,45       1,3   0,32       1,5   0,33       1,8   0,45       1,8   0,47       1,8   0,45  
   1,9   0,45       1,4   0,31       1,6   0,32       1,9   0,44       1,9   0,47       1,9   0,44  
   2,0   0,44       1,5   0,31       1,7   0,31       2,0   0,43       2,0   0,46       2,0   0,43  
   2,1   0,43       1,6   0,30       1,8   0,31       2,1   0,42       2,1   0,45       2,1   0,42  
   2,2   0,42       1,7   0,30       1,9   0,30       2,2   0,41       2,2   0,44       2,2   0,41  
   2,3   0,41       1,8   0,30       2,0   0,30       2,3   0,40       2,3   0,44       2,3   0,40  
   2,4   0,34       1,9   0,29       2,1   0,29       2,4   0,33       2,4   0,34       2,4   0,33  
   2,5   0,33       2,0   0,29       2,2   0,29       2,5   0,32       2,5   0,34       2,5   0,32  
   2,6   0,33       2,1   0,29       2,3   0,29       2,6   0,31       2,6   0,33       2,6   0,31  
   2,7   0,32       2,2   0,29       2,4   0,24       2,7   0,31       2,7   0,32       2,7   0,30  
   2,8   0,27       2,3   0,29       2,5   0,24       2,8   0,26       2,8   0,27       2,8   0,26  
   2,9   0,26       2,4   0,24       2,6   0,22       2,9   0,24       2,9   0,24       2,9   0,23  
   3,0   0,26       2,5   0,24       2,7   0,22       3,0   0,23       3,0   0,24       3,0   0,23  
   3,1   0,19       2,6   0,24       2,8   0,19       3,1   0,18       3,1   0,19       3,1   0,17  
   3,2   0,19       2,7   0,23       2,9   0,17       3,2   0,18       3,2   0,19       3,2   0,17  
   3,3   0,16       2,8   0,21       3,0   0,17       3,3   0,15       3,3   0,15       3,3   0,14  
   3,4   0,16       2,9   0,20       3,1   0,14       3,4   0,15       3,4   0,14       3,4   0,13  
   3,5   0,12       3,0   0,20       3,2   0,14       3,5   0,12       3,5   0,11       3,5   0,11  
   3,6   0,10       3,1   0,16       3,3   0,12       3,6   0,10       3,6   0,10       3,6   0,09  
   3,7   0,11       3,2   0,16       3,4   0,12       3,7   0,10       3,7   0,10       3,7   0,09  
   3,8   0,11       3,3   0,14       3,5   0,11       3,8   0,11       3,8   0,10       3,8   0,10  
   3,9   0,11       3,4   0,14       3,6   0,09       3,9   0,11       3,9   0,10       3,9   0,10  
   4,0   0,11       3,5   0,12       3,7   0,10       4,0   0,11       4,0   0,10       4,0   0,10  
   4,1   0,11       3,6   0,10       3,8   0,10       4,1   0,10       4,1   0,10       4,1   0,10  

  

 31   0,9   0,59     32   0,4   0,57     33   1,2   0,61     34   1,2   0,62     35   1,2   0,62     36   0,4   0,59  
   1,0   0,44       0,5   0,56       1,3   0,49       1,3   0,51       1,3   0,50       0,5   0,57  
   1,1   0,39       0,6   0,55       1,4   0,46       1,4   0,48       1,4   0,47       0,6   0,57  
   1,2   0,36       0,7   0,56       1,5   0,44       1,5   0,46       1,5   0,44       0,7   0,57  
   1,3   0,35       0,8   0,55       1,6   0,42       1,6   0,44       1,6   0,43       0,8   0,57  
   1,4   0,33       0,9   0,55       1,7   0,40       1,7   0,43       1,7   0,40       0,9   0,57  
   1,5   0,32       1,0   0,41       1,8   0,39       1,8   0,42       1,8   0,39       1,0   0,41  
   1,6   0,32       1,1   0,35       1,9   0,38       1,9   0,41       1,9   0,38       1,1   0,35  
   1,7   0,31       1,2   0,32       2,0   0,37       2,0   0,40       2,0   0,37       1,2   0,32  
   1,8   0,30       1,3   0,30       2,1   0,36       2,1   0,39       2,1   0,36       1,3   0,30  
   1,9   0,29       1,4   0,29       2,2   0,35       2,2   0,38       2,2   0,35       1,4   0,29  
   2,0   0,29       1,5   0,28       2,3   0,34       2,3   0,38       2,3   0,34       1,5   0,27  
   2,1   0,28       1,6   0,27       2,4   0,29       2,4   0,30       2,4   0,28       1,6   0,26  
   2,2   0,28       1,7   0,27       2,5   0,28       2,5   0,30       2,5   0,28       1,7   0,26  
   2,3   0,27       1,8   0,26       2,6   0,27       2,6   0,29       2,6   0,27       1,8   0,26  
   2,4   0,22       1,9   0,26       2,7   0,27       2,7   0,29       2,7   0,27       1,9   0,25  
   2,5   0,22       2,0   0,26       2,8   0,22       2,8   0,23       2,8   0,22       2,0   0,24  
   2,6   0,22       2,1   0,25       2,9   0,21       2,9   0,21       2,9   0,20       2,1   0,24  
   2,7   0,21       2,2   0,25       3,0   0,21       3,0   0,20       3,0   0,20       2,2   0,24  
   2,8   0,18       2,3   0,25       3,1   0,16       3,1   0,16       3,1   0,16       2,3   0,24  
   2,9   0,17       2,4   0,21       3,2   0,16       3,2   0,16       3,2   0,15       2,4   0,20  
   3,0   0,17       2,5   0,21       3,3   0,14       3,3   0,13       3,3   0,13       2,5   0,20  
   3,1   0,14       2,6   0,20       3,4   0,14       3,4   0,13       3,4   0,13       2,6   0,20  
   3,2   0,14       2,7   0,19       3,5   0,11       3,5   0,11       3,5   0,10       2,7   0,19  
   3,3   0,12       2,8   0,16       3,6   0,10       3,6   0,09       3,6   0,09       2,8   0,16  
   3,4   0,12       2,9   0,15       3,7   0,10       3,7   0,09       3,7   0,09       2,9   0,15  
   3,5   0,11       3,0   0,15       3,8   0,10       3,8   0,10       3,8   0,09       3,0   0,15  
   3,6   0,09       3,1   0,13       3,9   0,10       3,9   0,10       3,9   0,09       3,1   0,12  
   3,7   0,09       3,2   0,13       4,0   0,10       4,0   0,10       4,0   0,09       3,2   0,13  
   3,8   0,09       3,3   0,11       4,1   0,09       4,1   0,09       4,1   0,09       3,3   0,11  

  

 37   0,8   0,54     38   0,9   0,54     39   0,8   0,55     40   0,4   0,60     41   1,0   0,58     42   0,5   0,60  
   0,9   0,54       1,0   0,39       0,9   0,55       0,5   0,60       1,1   0,41       0,6   0,57  
   1,0   0,39       1,1   0,34       1,0   0,40       0,6   0,60       1,2   0,37       0,7   0,57  
   1,1   0,34       1,2   0,32       1,1   0,35       0,7   0,60       1,3   0,35       0,8   0,58  
   1,2   0,31       1,3   0,30       1,2   0,32       0,8   0,58       1,4   0,34       0,9   0,56  
   1,3   0,29       1,4   0,29       1,3   0,29       0,9   0,58       1,5   0,33       1,0   0,56  
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STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   1,4   0,28       1,5   0,28       1,4   0,28       1,0   0,55       1,6   0,31       1,1   0,39  
   1,5   0,26       1,6   0,28       1,5   0,27       1,1   0,38       1,7   0,31       1,2   0,36  
   1,6   0,26       1,7   0,27       1,6   0,26       1,2   0,34       1,8   0,31       1,3   0,34  
   1,7   0,25       1,8   0,27       1,7   0,26       1,3   0,30       1,9   0,29       1,4   0,31  
   1,8   0,25       1,9   0,27       1,8   0,25       1,4   0,29       2,0   0,29       1,5   0,30  
   1,9   0,24       2,0   0,27       1,9   0,24       1,5   0,28       2,1   0,28       1,6   0,30  
   2,0   0,24       2,1   0,26       2,0   0,24       1,6   0,27       2,2   0,28       1,7   0,30  
   2,1   0,24       2,2   0,26       2,1   0,24       1,7   0,26       2,3   0,28       1,8   0,30  
   2,2   0,23       2,3   0,26       2,2   0,23       1,8   0,26       2,4   0,27       1,9   0,29  
   2,3   0,23       2,4   0,21       2,3   0,23       1,9   0,25       2,5   0,22       2,0   0,29  
   2,4   0,20       2,5   0,21       2,4   0,20       2,0   0,24       2,6   0,22       2,1   0,29  
   2,5   0,19       2,6   0,21       2,5   0,19       2,1   0,24       2,7   0,22       2,2   0,29  
   2,6   0,19       2,7   0,20       2,6   0,19       2,2   0,24       2,8   0,15       2,3   0,29  
   2,7   0,19       2,8   0,17       2,7   0,19       2,3   0,24       2,9   0,15       2,4   0,28  
   2,8   0,17       2,9   0,16       2,8   0,16       2,4   0,23       3,0   0,15       2,5   0,24  
   2,9   0,15       3,0   0,16       2,9   0,15       2,5   0,20       3,1   0,15       2,6   0,24  
   3,0   0,15       3,1   0,13       3,0   0,15       2,6   0,19       3,2   0,15       2,7   0,24  
   3,1   0,13       3,2   0,13       3,1   0,12       2,7   0,19       3,3   0,13       2,8   0,17  
   3,2   0,13       3,3   0,10       3,2   0,12       2,8   0,13       3,4   0,13       2,9   0,17  
   3,3   0,11       3,4   0,10       3,3   0,10       2,9   0,14       3,5   0,12       3,0   0,17  
   3,4   0,11       3,5   0,09       3,4   0,10       3,0   0,13       3,6   0,12       3,1   0,17  
   3,5   0,10       3,6   0,09       3,5   0,09       3,1   0,14       3,7   0,09       3,2   0,17  
   3,6   0,09       3,7   0,09       3,6   0,09       3,2   0,14       3,8   0,09       3,3   0,15  
   3,7   0,09       3,8   0,09       3,7   0,09       3,3   0,12       3,9   0,09       3,4   0,15  

  

 43   0,8   0,54     44   1,2   0,60     45   1,2   0,61     46   1,2   0,61     47   1,0   0,53     48   1,2   0,60  
   0,9   0,54       1,3   0,52       1,3   0,55       1,3   0,55       1,1   0,36       1,3   0,53  
   1,0   0,54       1,4   0,49       1,4   0,51       1,4   0,52       1,2   0,33       1,4   0,50  
   1,1   0,37       1,5   0,45       1,5   0,49       1,5   0,49       1,3   0,30       1,5   0,47  
   1,2   0,33       1,6   0,43       1,6   0,47       1,6   0,47       1,4   0,29       1,6   0,46  
   1,3   0,29       1,7   0,41       1,7   0,46       1,7   0,46       1,5   0,28       1,7   0,44  
   1,4   0,28       1,8   0,40       1,8   0,45       1,8   0,45       1,6   0,27       1,8   0,43  
   1,5   0,27       1,9   0,39       1,9   0,44       1,9   0,44       1,7   0,27       1,9   0,42  
   1,6   0,26       2,0   0,38       2,0   0,43       2,0   0,43       1,8   0,27       2,0   0,41  
   1,7   0,25       2,1   0,36       2,1   0,42       2,1   0,43       1,9   0,26       2,1   0,40  
   1,8   0,25       2,2   0,35       2,2   0,42       2,2   0,41       2,0   0,26       2,2   0,39  
   1,9   0,24       2,3   0,35       2,3   0,41       2,3   0,41       2,1   0,26       2,3   0,38  
   2,0   0,23       2,4   0,34       2,4   0,40       2,4   0,40       2,2   0,26       2,4   0,38  
   2,1   0,23       2,5   0,28       2,5   0,32       2,5   0,33       2,3   0,25       2,5   0,30  
   2,2   0,23       2,6   0,28       2,6   0,31       2,6   0,33       2,4   0,25       2,6   0,30  
   2,3   0,23       2,7   0,27       2,7   0,31       2,7   0,32       2,5   0,20       2,7   0,29  
   2,4   0,22       2,8   0,16       2,8   0,19       2,8   0,21       2,6   0,20       2,8   0,17  
   2,5   0,18       2,9   0,16       2,9   0,19       2,9   0,21       2,7   0,19       2,9   0,17  
   2,6   0,18       3,0   0,16       3,0   0,18       3,0   0,21       2,8   0,13       3,0   0,17  
   2,7   0,18       3,1   0,16       3,1   0,18       3,1   0,20       2,9   0,13       3,1   0,17  
   2,8   0,12       3,2   0,16       3,2   0,18       3,2   0,20       3,0   0,13       3,2   0,17  
   2,9   0,12       3,3   0,14       3,3   0,16       3,3   0,18       3,1   0,13       3,3   0,14  
   3,0   0,12       3,4   0,14       3,4   0,15       3,4   0,18       3,2   0,13       3,4   0,14  
   3,1   0,12       3,5   0,11       3,5   0,12       3,5   0,13       3,3   0,11       3,5   0,11  
   3,2   0,12       3,6   0,11       3,6   0,12       3,6   0,13       3,4   0,11       3,6   0,11  
   3,3   0,11       3,7   0,08       3,7   0,09       3,7   0,10       3,5   0,10       3,7   0,08  
   3,4   0,11       3,8   0,08       3,8   0,09       3,8   0,11       3,6   0,10       3,8   0,08  
   3,5   0,09       3,9   0,08       3,9   0,09       3,9   0,10       3,7   0,07       3,9   0,08  
   3,6   0,10       4,0   0,09       4,0   0,09       4,0   0,11       3,8   0,07       4,0   0,08  
   3,7   0,07       4,1   0,08       4,1   0,09       4,1   0,11       3,9   0,07       4,1   0,08  

  

 49   1,2   0,61     50   1,2   0,61     51   0,8   0,53     52   1,2   0,59     53   1,2   0,60     54   1,2   0,60  
   1,3   0,56       1,3   0,55       0,9   0,53       1,3   0,52       1,3   0,54       1,3   0,54  
   1,4   0,53       1,4   0,53       1,0   0,53       1,4   0,47       1,4   0,51       1,4   0,51  
   1,5   0,51       1,5   0,51       1,1   0,36       1,5   0,45       1,5   0,48       1,5   0,49  
   1,6   0,50       1,6   0,50       1,2   0,32       1,6   0,43       1,6   0,47       1,6   0,47  
   1,7   0,48       1,7   0,49       1,3   0,29       1,7   0,41       1,7   0,46       1,7   0,46  
   1,8   0,48       1,8   0,48       1,4   0,28       1,8   0,40       1,8   0,45       1,8   0,45  
   1,9   0,47       1,9   0,48       1,5   0,26       1,9   0,38       1,9   0,44       1,9   0,44  
   2,0   0,46       2,0   0,47       1,6   0,26       2,0   0,37       2,0   0,43       2,0   0,43  
   2,1   0,45       2,1   0,46       1,7   0,25       2,1   0,36       2,1   0,42       2,1   0,42  
   2,2   0,45       2,2   0,46       1,8   0,24       2,2   0,35       2,2   0,42       2,2   0,42  
   2,3   0,44       2,3   0,45       1,9   0,24       2,3   0,35       2,3   0,41       2,3   0,41  
   2,4   0,43       2,4   0,45       2,0   0,23       2,4   0,34       2,4   0,40       2,4   0,41  
   2,5   0,34       2,5   0,36       2,1   0,23       2,5   0,28       2,5   0,32       2,5   0,34  
   2,6   0,33       2,6   0,35       2,2   0,23       2,6   0,28       2,6   0,32       2,6   0,33  
   2,7   0,33       2,7   0,35       2,3   0,23       2,7   0,27       2,7   0,31       2,7   0,33  
   2,8   0,20       2,8   0,22       2,4   0,22       2,8   0,17       2,8   0,20       2,8   0,22  
   2,9   0,20       2,9   0,22       2,5   0,19       2,9   0,17       2,9   0,19       2,9   0,22  
   3,0   0,20       3,0   0,22       2,6   0,18       3,0   0,17       3,0   0,19       3,0   0,22  
   3,1   0,20       3,1   0,21       2,7   0,18       3,1   0,17       3,1   0,19       3,1   0,21  
   3,2   0,20       3,2   0,21       2,8   0,13       3,2   0,17       3,2   0,19       3,2   0,21  
   3,3   0,17       3,3   0,18       2,9   0,13       3,3   0,15       3,3   0,16       3,3   0,19  
   3,4   0,17       3,4   0,18       3,0   0,13       3,4   0,15       3,4   0,16       3,4   0,19  
   3,5   0,14       3,5   0,14       3,1   0,13       3,5   0,12       3,5   0,13       3,5   0,14  
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 Relazione geotecnica e sismica Pag. 172/42 
  

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   3,6   0,13       3,6   0,14       3,2   0,13       3,6   0,12       3,6   0,13       3,6   0,14  
   3,7   0,09       3,7   0,10       3,3   0,11       3,7   0,09       3,7   0,10       3,7   0,12  
   3,8   0,09       3,8   0,11       3,4   0,11       3,8   0,09       3,8   0,10       3,8   0,12  
   3,9   0,09       3,9   0,11       3,5   0,10       3,9   0,09       3,9   0,10       3,9   0,12  
   4,0   0,09       4,0   0,11       3,6   0,10       4,0   0,09       4,0   0,10       4,0   0,12  
   4,1   0,09       4,1   0,11       3,7   0,08       4,1   0,09       4,1   0,10       4,1   0,11  

  

 55   0,4   0,58     56   1,0   0,57     57   0,4   0,57                                                              
   0,5   0,55       1,1   0,40       0,5   0,55                                                     
   0,6   0,54       1,2   0,37       0,6   0,55                                                     
   0,7   0,54       1,3   0,35       0,7   0,55                                                     
   0,8   0,55       1,4   0,34       0,8   0,55                                                     
   0,9   0,54       1,5   0,33       0,9   0,56                                                     
   1,0   0,54       1,6   0,32       1,0   0,55                                                     
   1,1   0,37       1,7   0,32       1,1   0,39                                                     
   1,2   0,33       1,8   0,31       1,2   0,36                                                     
   1,3   0,31       1,9   0,31       1,3   0,33                                                     
   1,4   0,29       2,0   0,30       1,4   0,32                                                     
   1,5   0,28       2,1   0,30       1,5   0,31                                                     
   1,6   0,27       2,2   0,29       1,6   0,31                                                     
   1,7   0,27       2,3   0,29       1,7   0,31                                                     
   1,8   0,26       2,4   0,29       1,8   0,30                                                     
   1,9   0,26       2,5   0,24       1,9   0,30                                                     
   2,0   0,25       2,6   0,23       2,0   0,30                                                     
   2,1   0,25       2,7   0,22       2,1   0,30                                                     
   2,2   0,25       2,8   0,15       2,2   0,30                                                     
   2,3   0,25       2,9   0,15       2,3   0,30                                                     
   2,4   0,25       3,0   0,15       2,4   0,30                                                     
   2,5   0,21       3,1   0,15       2,5   0,26                                                     
   2,6   0,20       3,2   0,15       2,6   0,25                                                     
   2,7   0,20       3,3   0,13       2,7   0,24                                                     
   2,8   0,14       3,4   0,13       2,8   0,18                                                     
   2,9   0,14       3,5   0,11       2,9   0,18                                                     
   3,0   0,14       3,6   0,12       3,0   0,18                                                     
   3,1   0,14       3,7   0,09       3,1   0,17                                                     
   3,2   0,14       3,8   0,09       3,2   0,17                                                     
   3,3   0,12       3,9   0,09       3,3   0,16                                                     

  

 

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

  1  -0,6   0,43      2  -0,5   0,51      3  -0,5   0,57      4   0,3   0,47      5   0,3   0,52      6  -0,6   0,52  
  -0,5   0,42      -0,4   0,49      -0,4   0,56       0,4   0,46       0,4   0,52      -0,5   0,50  
  -0,4   0,40      -0,3   0,48      -0,3   0,54       0,5   0,44       0,5   0,50      -0,4   0,48  
  -0,3   0,38      -0,2   0,46      -0,2   0,52       0,6   0,40       0,6   0,48      -0,3   0,45  
  -0,2   0,36      -0,1   0,43      -0,1   0,49       0,7   0,39       0,7   0,47      -0,2   0,43  
  -0,1   0,33       0,0   0,41       0,0   0,47       0,8   0,38       0,8   0,43      -0,1   0,40  
   0,0   0,31       0,1   0,39       0,1   0,44       0,9   0,28       0,9   0,33       0,0   0,37  
   0,1   0,29       0,2   0,37       0,2   0,42       1,0   0,23       1,0   0,28       0,1   0,35  
   0,2   0,28       0,3   0,36       0,3   0,38       1,1   0,21       1,1   0,23       0,2   0,33  
   0,3   0,26       0,4   0,34       0,4   0,35       1,2   0,18       1,2   0,21       0,3   0,31  
   0,4   0,25       0,5   0,29       0,5   0,33       1,3   0,18       1,3   0,20       0,4   0,29  
   0,5   0,20       0,6   0,28       0,6   0,30       1,4   0,17       1,4   0,19       0,5   0,28  
   0,6   0,19       0,7   0,26       0,7   0,26       1,5   0,16       1,5   0,17       0,6   0,26  
   0,7   0,17       0,8   0,23       0,8   0,22       1,6   0,16       1,6   0,16       0,7   0,24  
   0,8   0,17       0,9   0,17       0,9   0,19       1,7   0,16       1,7   0,15       0,8   0,20  
   0,9   0,12       1,0   0,17       1,0   0,18       1,8   0,16       1,8   0,15       0,9   0,17  
   1,0   0,11       1,1   0,16       1,1   0,17       1,9   0,16       1,9   0,15       1,0   0,16  
   1,1   0,11       1,2   0,14       1,2   0,15       2,0   0,16       2,0   0,15       1,1   0,15  
   1,2   0,09       1,3   0,12       1,3   0,13       2,1   0,16       2,1   0,16       1,2   0,13  
   1,3   0,07       1,4   0,12       1,4   0,13       2,2   0,16       2,2   0,16       1,3   0,11  
   1,4   0,07       1,5   0,12       1,5   0,12       2,3   0,16       2,3   0,15       1,4   0,10  
   1,5   0,07       1,6   0,10       1,6   0,10       2,4   0,16       2,4   0,15       1,5   0,08  
   1,6   0,06       1,7   0,10       1,7   0,10       2,5   0,14       2,5   0,13       1,6   0,07  
   1,7   0,06       1,8   0,10       1,8   0,10       2,6   0,14       2,6   0,13       1,7   0,06  
   1,8   0,06       1,9   0,09       1,9   0,10       2,7   0,14       2,7   0,13       1,8   0,06  
   1,9   0,06       2,0   0,08       2,0   0,08       2,8   0,10       2,8   0,10       1,9   0,06  
   2,0   0,06       2,1   0,07       2,1   0,07       2,9   0,11       2,9   0,10       2,0   0,06  
   2,1   0,06       2,2   0,05       2,2   0,05       3,0   0,11       3,0   0,10       2,1   0,06  
   2,2   0,04       2,3   0,05       2,3   0,05       3,1   0,11       3,1   0,10       2,2   0,04  
   2,3   0,04       2,4   0,05       2,4   0,05       3,2   0,11       3,2   0,10       2,3   0,03  

  

  7  -0,5   0,58      8   0,3   0,55      9   0,3   0,51     10  -0,5   0,67     11  -0,5   0,58     12  -0,5   0,48  
  -0,4   0,56       0,4   0,55       0,4   0,51      -0,4   0,66      -0,4   0,58      -0,4   0,47  
  -0,3   0,54       0,5   0,53       0,5   0,47      -0,3   0,65      -0,3   0,57      -0,3   0,46  
  -0,2   0,52       0,6   0,52       0,6   0,45      -0,2   0,63      -0,2   0,55      -0,2   0,44  
  -0,1   0,50       0,7   0,51       0,7   0,45      -0,1   0,61      -0,1   0,53      -0,1   0,42  
   0,0   0,47       0,8   0,51       0,8   0,43       0,0   0,58       0,0   0,51       0,0   0,40  
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 Relazione geotecnica e sismica Pag. 173/42 
  

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   0,1   0,45       0,9   0,50       0,9   0,42       0,1   0,55       0,1   0,48       0,1   0,38  
   0,2   0,43       1,0   0,50       1,0   0,42       0,2   0,53       0,2   0,46       0,2   0,36  
   0,3   0,40       1,1   0,41       1,1   0,38       0,3   0,49       0,3   0,44       0,3   0,34  
   0,4   0,39       1,2   0,37       1,2   0,34       0,4   0,47       0,4   0,42       0,4   0,33  
   0,5   0,37       1,3   0,35       1,3   0,33       0,5   0,42       0,5   0,39       0,5   0,30  
   0,6   0,35       1,4   0,34       1,4   0,32       0,6   0,40       0,6   0,38       0,6   0,29  
   0,7   0,28       1,5   0,33       1,5   0,31       0,7   0,32       0,7   0,30       0,7   0,21  
   0,8   0,25       1,6   0,30       1,6   0,31       0,8   0,28       0,8   0,28       0,8   0,19  
   0,9   0,24       1,7   0,29       1,7   0,30       0,9   0,26       0,9   0,26       0,9   0,18  
   1,0   0,23       1,8   0,29       1,8   0,30       1,0   0,25       1,0   0,23       1,0   0,15  
   1,1   0,19       1,9   0,29       1,9   0,30       1,1   0,25       1,1   0,23       1,1   0,15  
   1,2   0,14       2,0   0,29       2,0   0,30       1,2   0,17       1,2   0,16       1,2   0,10  
   1,3   0,12       2,1   0,29       2,1   0,30       1,3   0,16       1,3   0,15       1,3   0,09  
   1,4   0,12       2,2   0,28       2,2   0,30       1,4   0,15       1,4   0,15       1,4   0,09  
   1,5   0,12       2,3   0,28       2,3   0,30       1,5   0,15       1,5   0,15       1,5   0,09  
   1,6   0,09       2,4   0,26       2,4   0,27       1,6   0,13       1,6   0,13       1,6   0,09  
   1,7   0,08       2,5   0,23       2,5   0,25       1,7   0,13       1,7   0,12       1,7   0,08  
   1,8   0,08       2,6   0,23       2,6   0,25       1,8   0,12       1,8   0,12       1,8   0,08  
   1,9   0,08       2,7   0,23       2,7   0,25       1,9   0,13       1,9   0,12       1,9   0,08  
   2,0   0,08       2,8   0,19       2,8   0,20       2,0   0,11       2,0   0,10       2,0   0,08  
   2,1   0,07       2,9   0,18       2,9   0,19       2,1   0,10       2,1   0,10       2,1   0,08  
   2,2   0,05       3,0   0,18       3,0   0,19       2,2   0,08       2,2   0,08       2,2   0,06  
   2,3   0,05       3,1   0,17       3,1   0,18       2,3   0,08       2,3   0,08       2,3   0,06  
   2,4   0,05       3,2   0,17       3,2   0,18       2,4   0,08       2,4   0,08       2,4   0,06  

  

 13  -0,6   0,53     14   0,3   0,53     15   0,3   0,48     16  -0,5   0,59     17  -0,5   0,51     18  -0,6   0,43  
  -0,5   0,51       0,4   0,53       0,4   0,47      -0,4   0,58      -0,4   0,50      -0,5   0,42  
  -0,4   0,49       0,5   0,51       0,5   0,45      -0,3   0,56      -0,3   0,48      -0,4   0,40  
  -0,3   0,46       0,6   0,49       0,6   0,41      -0,2   0,53      -0,2   0,46      -0,3   0,38  
  -0,2   0,43       0,7   0,48       0,7   0,40      -0,1   0,51      -0,1   0,44      -0,2   0,36  
  -0,1   0,40       0,8   0,44       0,8   0,39       0,0   0,48       0,0   0,41      -0,1   0,33  
   0,0   0,38       0,9   0,31       0,9   0,26       0,1   0,46       0,1   0,39       0,0   0,31  
   0,1   0,36       1,0   0,27       1,0   0,22       0,2   0,43       0,2   0,37       0,1   0,29  
   0,2   0,33       1,1   0,23       1,1   0,20       0,3   0,39       0,3   0,36       0,2   0,28  
   0,3   0,32       1,2   0,21       1,2   0,18       0,4   0,36       0,4   0,34       0,3   0,26  
   0,4   0,30       1,3   0,20       1,3   0,18       0,5   0,34       0,5   0,29       0,4   0,25  
   0,5   0,28       1,4   0,20       1,4   0,17       0,6   0,31       0,6   0,28       0,5   0,20  
   0,6   0,27       1,5   0,17       1,5   0,17       0,7   0,26       0,7   0,26       0,6   0,19  
   0,7   0,24       1,6   0,17       1,6   0,17       0,8   0,23       0,8   0,23       0,7   0,17  
   0,8   0,18       1,7   0,16       1,7   0,17       0,9   0,19       0,9   0,17       0,8   0,15  
   0,9   0,17       1,8   0,16       1,8   0,17       1,0   0,19       1,0   0,17       0,9   0,12  
   1,0   0,17       1,9   0,16       1,9   0,17       1,1   0,17       1,1   0,16       1,0   0,11  
   1,1   0,14       2,0   0,16       2,0   0,17       1,2   0,14       1,2   0,13       1,1   0,10  
   1,2   0,11       2,1   0,16       2,1   0,17       1,3   0,14       1,3   0,13       1,2   0,08  
   1,3   0,11       2,2   0,16       2,2   0,17       1,4   0,13       1,4   0,12       1,3   0,08  
   1,4   0,11       2,3   0,16       2,3   0,17       1,5   0,12       1,5   0,11       1,4   0,07  
   1,5   0,07       2,4   0,14       2,4   0,15       1,6   0,11       1,6   0,10       1,5   0,07  
   1,6   0,07       2,5   0,14       2,5   0,15       1,7   0,10       1,7   0,10       1,6   0,07  
   1,7   0,07       2,6   0,14       2,6   0,14       1,8   0,10       1,8   0,10       1,7   0,06  
   1,8   0,06       2,7   0,14       2,7   0,14       1,9   0,10       1,9   0,10       1,8   0,06  
   1,9   0,06       2,8   0,12       2,8   0,13       2,0   0,07       2,0   0,07       1,9   0,06  
   2,0   0,06       2,9   0,11       2,9   0,12       2,1   0,08       2,1   0,07       2,0   0,06  
   2,1   0,06       3,0   0,12       3,0   0,12       2,2   0,05       2,2   0,05       2,1   0,06  
   2,2   0,04       3,1   0,10       3,1   0,11       2,3   0,05       2,3   0,06       2,2   0,04  
   2,3   0,03       3,2   0,11       3,2   0,11       2,4   0,05       2,4   0,05       2,3   0,04  

  

 19   1,2   0,61     20   1,2   0,62     21   1,1   0,62     22   0,4   0,58     23   1,2   0,64     24   1,2   0,64  
   1,3   0,53       1,3   0,54       1,2   0,62       0,5   0,55       1,3   0,53       1,3   0,54  
   1,4   0,50       1,4   0,52       1,3   0,53       0,6   0,55       1,4   0,50       1,4   0,52  
   1,5   0,48       1,5   0,51       1,4   0,50       0,7   0,55       1,5   0,48       1,5   0,51  
   1,6   0,47       1,6   0,50       1,5   0,48       0,8   0,56       1,6   0,47       1,6   0,50  
   1,7   0,45       1,7   0,49       1,6   0,47       0,9   0,56       1,7   0,46       1,7   0,49  
   1,8   0,44       1,8   0,48       1,7   0,46       1,0   0,42       1,8   0,45       1,8   0,48  
   1,9   0,44       1,9   0,48       1,8   0,45       1,1   0,37       1,9   0,44       1,9   0,48  
   2,0   0,43       2,0   0,47       1,9   0,44       1,2   0,34       2,0   0,43       2,0   0,47  
   2,1   0,42       2,1   0,47       2,0   0,43       1,3   0,33       2,1   0,43       2,1   0,47  
   2,2   0,42       2,2   0,46       2,1   0,42       1,4   0,32       2,2   0,42       2,2   0,46  
   2,3   0,41       2,3   0,46       2,2   0,42       1,5   0,31       2,3   0,41       2,3   0,45  
   2,4   0,37       2,4   0,41       2,3   0,41       1,6   0,31       2,4   0,34       2,4   0,36  
   2,5   0,34       2,5   0,36       2,4   0,37       1,7   0,31       2,5   0,33       2,5   0,35  
   2,6   0,33       2,6   0,35       2,5   0,33       1,8   0,31       2,6   0,33       2,6   0,35  
   2,7   0,33       2,7   0,34       2,6   0,33       1,9   0,31       2,7   0,33       2,7   0,34  
   2,8   0,25       2,8   0,25       2,7   0,32       2,0   0,30       2,8   0,28       2,8   0,28  
   2,9   0,24       2,9   0,24       2,8   0,24       2,1   0,30       2,9   0,27       2,9   0,27  
   3,0   0,24       3,0   0,24       2,9   0,23       2,2   0,30       3,0   0,26       3,0   0,26  
   3,1   0,21       3,1   0,21       3,0   0,23       2,3   0,30       3,1   0,19       3,1   0,20  
   3,2   0,21       3,2   0,21       3,1   0,20       2,4   0,25       3,2   0,20       3,2   0,20  
   3,3   0,18       3,3   0,17       3,2   0,20       2,5   0,25       3,3   0,17       3,3   0,17  
   3,4   0,18       3,4   0,17       3,3   0,17       2,6   0,24       3,4   0,17       3,4   0,16  
   3,5   0,15       3,5   0,14       3,4   0,17       2,7   0,24       3,5   0,13       3,5   0,12  



Parco Eolico S. Domenico 
Rev.00   
06/2022 

 

 

 

 Relazione geotecnica e sismica Pag. 174/42 
  

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   3,6   0,14       3,6   0,14       3,5   0,14       2,8   0,21       3,6   0,11       3,6   0,10  
   3,7   0,12       3,7   0,11       3,6   0,13       2,9   0,21       3,7   0,12       3,7   0,11  
   3,8   0,13       3,8   0,11       3,7   0,11       3,0   0,20       3,8   0,12       3,8   0,11  
   3,9   0,13       3,9   0,11       3,8   0,11       3,1   0,17       3,9   0,12       3,9   0,11  
   4,0   0,13       4,0   0,11       3,9   0,11       3,2   0,16       4,0   0,12       4,0   0,11  
   4,1   0,12       4,1   0,11       4,0   0,12       3,3   0,14       4,1   0,11       4,1   0,10  

  

 25   1,2   0,65     26   0,7   0,61     27   0,9   0,57     28   1,2   0,63     29   1,2   0,64     30   1,2   0,64  
   1,3   0,54       0,8   0,59       1,0   0,43       1,3   0,52       1,3   0,54       1,3   0,53  
   1,4   0,51       0,9   0,60       1,1   0,39       1,4   0,50       1,4   0,52       1,4   0,50  
   1,5   0,48       1,0   0,42       1,2   0,36       1,5   0,48       1,5   0,50       1,5   0,48  
   1,6   0,47       1,1   0,37       1,3   0,35       1,6   0,46       1,6   0,49       1,6   0,47  
   1,7   0,46       1,2   0,35       1,4   0,33       1,7   0,45       1,7   0,48       1,7   0,46  
   1,8   0,45       1,3   0,32       1,5   0,33       1,8   0,44       1,8   0,47       1,8   0,45  
   1,9   0,44       1,4   0,31       1,6   0,32       1,9   0,43       1,9   0,46       1,9   0,44  
   2,0   0,44       1,5   0,30       1,7   0,31       2,0   0,43       2,0   0,46       2,0   0,43  
   2,1   0,42       1,6   0,30       1,8   0,30       2,1   0,42       2,1   0,45       2,1   0,42  
   2,2   0,42       1,7   0,30       1,9   0,30       2,2   0,41       2,2   0,44       2,2   0,41  
   2,3   0,41       1,8   0,30       2,0   0,30       2,3   0,40       2,3   0,43       2,3   0,40  
   2,4   0,34       1,9   0,29       2,1   0,29       2,4   0,33       2,4   0,34       2,4   0,33  
   2,5   0,33       2,0   0,29       2,2   0,29       2,5   0,32       2,5   0,33       2,5   0,32  
   2,6   0,33       2,1   0,29       2,3   0,29       2,6   0,31       2,6   0,33       2,6   0,31  
   2,7   0,32       2,2   0,29       2,4   0,24       2,7   0,31       2,7   0,32       2,7   0,30  
   2,8   0,27       2,3   0,29       2,5   0,24       2,8   0,26       2,8   0,26       2,8   0,26  
   2,9   0,26       2,4   0,24       2,6   0,22       2,9   0,24       2,9   0,24       2,9   0,23  
   3,0   0,26       2,5   0,23       2,7   0,22       3,0   0,23       3,0   0,24       3,0   0,23  
   3,1   0,19       2,6   0,23       2,8   0,19       3,1   0,18       3,1   0,19       3,1   0,17  
   3,2   0,19       2,7   0,23       2,9   0,17       3,2   0,18       3,2   0,18       3,2   0,17  
   3,3   0,16       2,8   0,21       3,0   0,17       3,3   0,14       3,3   0,14       3,3   0,14  
   3,4   0,16       2,9   0,20       3,1   0,14       3,4   0,14       3,4   0,14       3,4   0,13  
   3,5   0,12       3,0   0,20       3,2   0,14       3,5   0,12       3,5   0,11       3,5   0,11  
   3,6   0,10       3,1   0,16       3,3   0,12       3,6   0,10       3,6   0,10       3,6   0,09  
   3,7   0,11       3,2   0,16       3,4   0,12       3,7   0,10       3,7   0,10       3,7   0,09  
   3,8   0,11       3,3   0,14       3,5   0,11       3,8   0,10       3,8   0,10       3,8   0,10  
   3,9   0,11       3,4   0,14       3,6   0,09       3,9   0,11       3,9   0,10       3,9   0,09  
   4,0   0,11       3,5   0,12       3,7   0,09       4,0   0,11       4,0   0,10       4,0   0,10  
   4,1   0,11       3,6   0,10       3,8   0,10       4,1   0,10       4,1   0,10       4,1   0,10  

  

 31   0,9   0,59     32   0,4   0,57     33   1,2   0,60     34   1,2   0,62     35   1,2   0,62     36   0,4   0,59  
   1,0   0,44       0,5   0,56       1,3   0,49       1,3   0,50       1,3   0,50       0,5   0,57  
   1,1   0,39       0,6   0,55       1,4   0,46       1,4   0,48       1,4   0,46       0,6   0,57  
   1,2   0,36       0,7   0,55       1,5   0,44       1,5   0,46       1,5   0,44       0,7   0,57  
   1,3   0,34       0,8   0,55       1,6   0,41       1,6   0,44       1,6   0,42       0,8   0,57  
   1,4   0,33       0,9   0,55       1,7   0,40       1,7   0,43       1,7   0,40       0,9   0,57  
   1,5   0,32       1,0   0,40       1,8   0,39       1,8   0,42       1,8   0,39       1,0   0,40  
   1,6   0,31       1,1   0,35       1,9   0,38       1,9   0,41       1,9   0,38       1,1   0,35  
   1,7   0,30       1,2   0,32       2,0   0,37       2,0   0,40       2,0   0,37       1,2   0,32  
   1,8   0,29       1,3   0,30       2,1   0,36       2,1   0,39       2,1   0,36       1,3   0,30  
   1,9   0,29       1,4   0,29       2,2   0,35       2,2   0,38       2,2   0,35       1,4   0,29  
   2,0   0,28       1,5   0,28       2,3   0,34       2,3   0,37       2,3   0,34       1,5   0,27  
   2,1   0,28       1,6   0,27       2,4   0,28       2,4   0,30       2,4   0,28       1,6   0,26  
   2,2   0,27       1,7   0,27       2,5   0,28       2,5   0,30       2,5   0,28       1,7   0,26  
   2,3   0,27       1,8   0,26       2,6   0,27       2,6   0,29       2,6   0,27       1,8   0,25  
   2,4   0,22       1,9   0,26       2,7   0,27       2,7   0,28       2,7   0,27       1,9   0,25  
   2,5   0,22       2,0   0,26       2,8   0,22       2,8   0,23       2,8   0,22       2,0   0,24  
   2,6   0,22       2,1   0,25       2,9   0,21       2,9   0,21       2,9   0,20       2,1   0,24  
   2,7   0,21       2,2   0,25       3,0   0,20       3,0   0,20       3,0   0,20       2,2   0,24  
   2,8   0,18       2,3   0,25       3,1   0,16       3,1   0,16       3,1   0,16       2,3   0,24  
   2,9   0,17       2,4   0,21       3,2   0,16       3,2   0,16       3,2   0,15       2,4   0,20  
   3,0   0,17       2,5   0,21       3,3   0,14       3,3   0,13       3,3   0,13       2,5   0,20  
   3,1   0,14       2,6   0,20       3,4   0,14       3,4   0,13       3,4   0,13       2,6   0,19  
   3,2   0,14       2,7   0,19       3,5   0,11       3,5   0,11       3,5   0,10       2,7   0,19  
   3,3   0,12       2,8   0,16       3,6   0,10       3,6   0,09       3,6   0,09       2,8   0,16  
   3,4   0,12       2,9   0,15       3,7   0,10       3,7   0,09       3,7   0,09       2,9   0,15  
   3,5   0,11       3,0   0,15       3,8   0,10       3,8   0,10       3,8   0,09       3,0   0,15  
   3,6   0,09       3,1   0,13       3,9   0,10       3,9   0,10       3,9   0,09       3,1   0,12  
   3,7   0,09       3,2   0,13       4,0   0,10       4,0   0,10       4,0   0,09       3,2   0,13  
   3,8   0,09       3,3   0,11       4,1   0,09       4,1   0,09       4,1   0,09       3,3   0,11  

  

 37   0,8   0,54     38   0,9   0,53     39   0,8   0,55     40   0,4   0,60     41   1,0   0,58     42   0,5   0,59  
   0,9   0,54       1,0   0,39       0,9   0,55       0,5   0,60       1,1   0,41       0,6   0,57  
   1,0   0,39       1,1   0,34       1,0   0,40       0,6   0,60       1,2   0,37       0,7   0,57  
   1,1   0,34       1,2   0,31       1,1   0,35       0,7   0,60       1,3   0,35       0,8   0,57  
   1,2   0,31       1,3   0,30       1,2   0,32       0,8   0,58       1,4   0,33       0,9   0,56  
   1,3   0,29       1,4   0,29       1,3   0,29       0,9   0,58       1,5   0,33       1,0   0,56  
   1,4   0,28       1,5   0,28       1,4   0,27       1,0   0,55       1,6   0,31       1,1   0,39  
   1,5   0,26       1,6   0,27       1,5   0,27       1,1   0,37       1,7   0,31       1,2   0,35  
   1,6   0,26       1,7   0,27       1,6   0,26       1,2   0,34       1,8   0,31       1,3   0,33  
   1,7   0,25       1,8   0,27       1,7   0,25       1,3   0,30       1,9   0,29       1,4   0,31  
   1,8   0,25       1,9   0,27       1,8   0,25       1,4   0,28       2,0   0,29       1,5   0,30  
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 Relazione geotecnica e sismica Pag. 175/42 
  

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   1,9   0,24       2,0   0,26       1,9   0,24       1,5   0,27       2,1   0,28       1,6   0,30  
   2,0   0,24       2,1   0,26       2,0   0,24       1,6   0,27       2,2   0,28       1,7   0,30  
   2,1   0,24       2,2   0,26       2,1   0,23       1,7   0,26       2,3   0,27       1,8   0,29  
   2,2   0,23       2,3   0,26       2,2   0,23       1,8   0,26       2,4   0,27       1,9   0,29  
   2,3   0,23       2,4   0,21       2,3   0,23       1,9   0,25       2,5   0,22       2,0   0,29  
   2,4   0,19       2,5   0,21       2,4   0,19       2,0   0,24       2,6   0,22       2,1   0,28  
   2,5   0,19       2,6   0,21       2,5   0,19       2,1   0,24       2,7   0,22       2,2   0,28  
   2,6   0,19       2,7   0,20       2,6   0,19       2,2   0,24       2,8   0,15       2,3   0,28  
   2,7   0,19       2,8   0,17       2,7   0,19       2,3   0,24       2,9   0,15       2,4   0,28  
   2,8   0,17       2,9   0,16       2,8   0,16       2,4   0,23       3,0   0,15       2,5   0,24  
   2,9   0,15       3,0   0,16       2,9   0,15       2,5   0,19       3,1   0,15       2,6   0,23  
   3,0   0,15       3,1   0,13       3,0   0,15       2,6   0,19       3,2   0,15       2,7   0,23  
   3,1   0,13       3,2   0,13       3,1   0,12       2,7   0,19       3,3   0,13       2,8   0,17  
   3,2   0,13       3,3   0,10       3,2   0,12       2,8   0,13       3,4   0,13       2,9   0,17  
   3,3   0,11       3,4   0,10       3,3   0,10       2,9   0,14       3,5   0,12       3,0   0,17  
   3,4   0,11       3,5   0,09       3,4   0,10       3,0   0,13       3,6   0,12       3,1   0,17  
   3,5   0,10       3,6   0,09       3,5   0,09       3,1   0,13       3,7   0,09       3,2   0,16  
   3,6   0,09       3,7   0,09       3,6   0,09       3,2   0,14       3,8   0,09       3,3   0,15  
   3,7   0,09       3,8   0,09       3,7   0,09       3,3   0,12       3,9   0,09       3,4   0,15  

  

 43   0,8   0,54     44   1,2   0,59     45   1,2   0,61     46   1,2   0,61     47   1,0   0,53     48   1,2   0,60  
   0,9   0,54       1,3   0,52       1,3   0,54       1,3   0,55       1,1   0,36       1,3   0,53  
   1,0   0,54       1,4   0,48       1,4   0,51       1,4   0,51       1,2   0,32       1,4   0,50  
   1,1   0,37       1,5   0,45       1,5   0,49       1,5   0,49       1,3   0,30       1,5   0,47  
   1,2   0,33       1,6   0,43       1,6   0,47       1,6   0,47       1,4   0,29       1,6   0,45  
   1,3   0,29       1,7   0,41       1,7   0,46       1,7   0,46       1,5   0,28       1,7   0,44  
   1,4   0,28       1,8   0,40       1,8   0,45       1,8   0,45       1,6   0,27       1,8   0,43  
   1,5   0,26       1,9   0,39       1,9   0,44       1,9   0,44       1,7   0,27       1,9   0,42  
   1,6   0,26       2,0   0,37       2,0   0,43       2,0   0,43       1,8   0,27       2,0   0,41  
   1,7   0,25       2,1   0,36       2,1   0,42       2,1   0,42       1,9   0,26       2,1   0,40  
   1,8   0,25       2,2   0,35       2,2   0,41       2,2   0,41       2,0   0,26       2,2   0,39  
   1,9   0,24       2,3   0,34       2,3   0,41       2,3   0,41       2,1   0,26       2,3   0,38  
   2,0   0,23       2,4   0,34       2,4   0,39       2,4   0,40       2,2   0,25       2,4   0,37  
   2,1   0,23       2,5   0,28       2,5   0,32       2,5   0,33       2,3   0,25       2,5   0,30  
   2,2   0,23       2,6   0,27       2,6   0,31       2,6   0,33       2,4   0,25       2,6   0,29  
   2,3   0,22       2,7   0,26       2,7   0,31       2,7   0,32       2,5   0,20       2,7   0,29  
   2,4   0,22       2,8   0,16       2,8   0,19       2,8   0,21       2,6   0,20       2,8   0,17  
   2,5   0,18       2,9   0,16       2,9   0,19       2,9   0,21       2,7   0,19       2,9   0,17  
   2,6   0,18       3,0   0,16       3,0   0,18       3,0   0,21       2,8   0,13       3,0   0,17  
   2,7   0,18       3,1   0,16       3,1   0,18       3,1   0,20       2,9   0,13       3,1   0,17  
   2,8   0,12       3,2   0,16       3,2   0,18       3,2   0,20       3,0   0,13       3,2   0,17  
   2,9   0,12       3,3   0,14       3,3   0,15       3,3   0,18       3,1   0,13       3,3   0,14  
   3,0   0,12       3,4   0,14       3,4   0,15       3,4   0,18       3,2   0,13       3,4   0,14  
   3,1   0,12       3,5   0,11       3,5   0,12       3,5   0,13       3,3   0,11       3,5   0,11  
   3,2   0,12       3,6   0,11       3,6   0,12       3,6   0,13       3,4   0,11       3,6   0,11  
   3,3   0,11       3,7   0,08       3,7   0,09       3,7   0,10       3,5   0,10       3,7   0,08  
   3,4   0,11       3,8   0,08       3,8   0,09       3,8   0,11       3,6   0,10       3,8   0,08  
   3,5   0,09       3,9   0,08       3,9   0,09       3,9   0,10       3,7   0,07       3,9   0,08  
   3,6   0,09       4,0   0,08       4,0   0,09       4,0   0,11       3,8   0,07       4,0   0,08  
   3,7   0,07       4,1   0,08       4,1   0,09       4,1   0,11       3,9   0,07       4,1   0,08  

  

 49   1,2   0,61     50   1,2   0,61     51   0,8   0,53     52   1,2   0,58     53   1,2   0,60     54   1,2   0,60  
   1,3   0,55       1,3   0,55       0,9   0,53       1,3   0,51       1,3   0,54       1,3   0,54  
   1,4   0,53       1,4   0,52       1,0   0,53       1,4   0,47       1,4   0,50       1,4   0,51  
   1,5   0,51       1,5   0,51       1,1   0,36       1,5   0,45       1,5   0,48       1,5   0,48  
   1,6   0,49       1,6   0,49       1,2   0,32       1,6   0,43       1,6   0,47       1,6   0,47  
   1,7   0,48       1,7   0,49       1,3   0,29       1,7   0,41       1,7   0,45       1,7   0,45  
   1,8   0,47       1,8   0,48       1,4   0,28       1,8   0,39       1,8   0,44       1,8   0,44  
   1,9   0,47       1,9   0,47       1,5   0,26       1,9   0,38       1,9   0,44       1,9   0,44  
   2,0   0,46       2,0   0,47       1,6   0,25       2,0   0,37       2,0   0,43       2,0   0,43  
   2,1   0,45       2,1   0,46       1,7   0,25       2,1   0,36       2,1   0,42       2,1   0,42  
   2,2   0,44       2,2   0,46       1,8   0,24       2,2   0,35       2,2   0,41       2,2   0,42  
   2,3   0,44       2,3   0,45       1,9   0,24       2,3   0,34       2,3   0,40       2,3   0,41  
   2,4   0,43       2,4   0,44       2,0   0,23       2,4   0,34       2,4   0,40       2,4   0,40  
   2,5   0,33       2,5   0,36       2,1   0,23       2,5   0,28       2,5   0,32       2,5   0,34  
   2,6   0,33       2,6   0,35       2,2   0,23       2,6   0,28       2,6   0,32       2,6   0,33  
   2,7   0,32       2,7   0,35       2,3   0,22       2,7   0,27       2,7   0,31       2,7   0,33  
   2,8   0,19       2,8   0,22       2,4   0,22       2,8   0,17       2,8   0,20       2,8   0,22  
   2,9   0,20       2,9   0,22       2,5   0,19       2,9   0,17       2,9   0,19       2,9   0,22  
   3,0   0,20       3,0   0,22       2,6   0,18       3,0   0,17       3,0   0,19       3,0   0,22  
   3,1   0,20       3,1   0,21       2,7   0,18       3,1   0,17       3,1   0,19       3,1   0,21  
   3,2   0,20       3,2   0,21       2,8   0,13       3,2   0,17       3,2   0,19       3,2   0,21  
   3,3   0,17       3,3   0,18       2,9   0,13       3,3   0,15       3,3   0,16       3,3   0,19  
   3,4   0,17       3,4   0,18       3,0   0,13       3,4   0,15       3,4   0,16       3,4   0,19  
   3,5   0,13       3,5   0,13       3,1   0,13       3,5   0,11       3,5   0,13       3,5   0,14  
   3,6   0,13       3,6   0,14       3,2   0,13       3,6   0,12       3,6   0,13       3,6   0,14  
   3,7   0,09       3,7   0,10       3,3   0,11       3,7   0,09       3,7   0,10       3,7   0,11  
   3,8   0,09       3,8   0,10       3,4   0,11       3,8   0,09       3,8   0,10       3,8   0,12  
   3,9   0,09       3,9   0,11       3,5   0,10       3,9   0,09       3,9   0,10       3,9   0,12  
   4,0   0,09       4,0   0,11       3,6   0,10       4,0   0,09       4,0   0,10       4,0   0,12  
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STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   4,1   0,09       4,1   0,11       3,7   0,08       4,1   0,09       4,1   0,10       4,1   0,11  
  

 55   0,4   0,58     56   1,0   0,56     57   0,4   0,57                                                              
   0,5   0,55       1,1   0,40       0,5   0,55                                                     
   0,6   0,54       1,2   0,37       0,6   0,55                                                     
   0,7   0,54       1,3   0,35       0,7   0,55                                                     
   0,8   0,54       1,4   0,34       0,8   0,55                                                     
   0,9   0,54       1,5   0,33       0,9   0,55                                                     
   1,0   0,54       1,6   0,32       1,0   0,55                                                     
   1,1   0,37       1,7   0,32       1,1   0,39                                                     
   1,2   0,33       1,8   0,31       1,2   0,36                                                     
   1,3   0,31       1,9   0,30       1,3   0,33                                                     
   1,4   0,29       2,0   0,30       1,4   0,32                                                     
   1,5   0,28       2,1   0,30       1,5   0,31                                                     
   1,6   0,27       2,2   0,29       1,6   0,31                                                     
   1,7   0,26       2,3   0,29       1,7   0,31                                                     
   1,8   0,26       2,4   0,29       1,8   0,30                                                     
   1,9   0,26       2,5   0,24       1,9   0,30                                                     
   2,0   0,25       2,6   0,23       2,0   0,30                                                     
   2,1   0,25       2,7   0,22       2,1   0,30                                                     
   2,2   0,25       2,8   0,15       2,2   0,30                                                     
   2,3   0,25       2,9   0,15       2,3   0,30                                                     
   2,4   0,24       3,0   0,15       2,4   0,30                                                     
   2,5   0,21       3,1   0,15       2,5   0,26                                                     
   2,6   0,20       3,2   0,15       2,6   0,25                                                     
   2,7   0,19       3,3   0,13       2,7   0,24                                                     
   2,8   0,14       3,4   0,13       2,8   0,18                                                     
   2,9   0,14       3,5   0,11       2,9   0,18                                                     
   3,0   0,14       3,6   0,12       3,0   0,18                                                     
   3,1   0,14       3,7   0,09       3,1   0,17                                                     
   3,2   0,14       3,8   0,09       3,2   0,17                                                     
   3,3   0,12       3,9   0,09       3,3   0,16                                                     

  

 

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

  1  -0,6   0,43      2  -0,5   0,50      3  -0,5   0,57      4   0,3   0,47      5   0,3   0,52      6  -0,6   0,52  
  -0,5   0,42      -0,4   0,49      -0,4   0,56       0,4   0,46       0,4   0,52      -0,5   0,50  
  -0,4   0,40      -0,3   0,47      -0,3   0,54       0,5   0,44       0,5   0,50      -0,4   0,48  
  -0,3   0,38      -0,2   0,45      -0,2   0,51       0,6   0,40       0,6   0,48      -0,3   0,45  
  -0,2   0,35      -0,1   0,43      -0,1   0,49       0,7   0,39       0,7   0,46      -0,2   0,42  
  -0,1   0,33       0,0   0,41       0,0   0,47       0,8   0,37       0,8   0,43      -0,1   0,40  
   0,0   0,31       0,1   0,39       0,1   0,44       0,9   0,28       0,9   0,33       0,0   0,37  
   0,1   0,29       0,2   0,37       0,2   0,42       1,0   0,23       1,0   0,28       0,1   0,35  
   0,2   0,28       0,3   0,35       0,3   0,38       1,1   0,20       1,1   0,23       0,2   0,33  
   0,3   0,26       0,4   0,34       0,4   0,35       1,2   0,18       1,2   0,21       0,3   0,31  
   0,4   0,25       0,5   0,29       0,5   0,33       1,3   0,18       1,3   0,20       0,4   0,29  
   0,5   0,20       0,6   0,28       0,6   0,30       1,4   0,17       1,4   0,19       0,5   0,28  
   0,6   0,19       0,7   0,25       0,7   0,26       1,5   0,16       1,5   0,16       0,6   0,26  
   0,7   0,17       0,8   0,22       0,8   0,22       1,6   0,16       1,6   0,16       0,7   0,24  
   0,8   0,16       0,9   0,17       0,9   0,19       1,7   0,16       1,7   0,15       0,8   0,20  
   0,9   0,12       1,0   0,17       1,0   0,18       1,8   0,16       1,8   0,15       0,9   0,17  
   1,0   0,11       1,1   0,16       1,1   0,17       1,9   0,16       1,9   0,15       1,0   0,16  
   1,1   0,11       1,2   0,14       1,2   0,15       2,0   0,16       2,0   0,15       1,1   0,14  
   1,2   0,09       1,3   0,12       1,3   0,13       2,1   0,16       2,1   0,15       1,2   0,13  
   1,3   0,07       1,4   0,12       1,4   0,13       2,2   0,16       2,2   0,15       1,3   0,10  
   1,4   0,07       1,5   0,11       1,5   0,12       2,3   0,16       2,3   0,15       1,4   0,10  
   1,5   0,07       1,6   0,10       1,6   0,10       2,4   0,16       2,4   0,15       1,5   0,08  
   1,6   0,06       1,7   0,10       1,7   0,10       2,5   0,14       2,5   0,13       1,6   0,07  
   1,7   0,06       1,8   0,10       1,8   0,10       2,6   0,14       2,6   0,13       1,7   0,06  
   1,8   0,06       1,9   0,09       1,9   0,10       2,7   0,14       2,7   0,13       1,8   0,06  
   1,9   0,06       2,0   0,07       2,0   0,08       2,8   0,10       2,8   0,10       1,9   0,06  
   2,0   0,06       2,1   0,07       2,1   0,07       2,9   0,11       2,9   0,10       2,0   0,06  
   2,1   0,06       2,2   0,05       2,2   0,05       3,0   0,11       3,0   0,10       2,1   0,06  
   2,2   0,04       2,3   0,05       2,3   0,05       3,1   0,11       3,1   0,10       2,2   0,04  
   2,3   0,04       2,4   0,05       2,4   0,05       3,2   0,11       3,2   0,10       2,3   0,03  

  

  7  -0,5   0,58      8   0,3   0,55      9   0,3   0,51     10  -0,5   0,67     11  -0,5   0,58     12  -0,5   0,48  
  -0,4   0,56       0,4   0,55       0,4   0,51      -0,4   0,66      -0,4   0,58      -0,4   0,47  
  -0,3   0,54       0,5   0,53       0,5   0,47      -0,3   0,65      -0,3   0,57      -0,3   0,46  
  -0,2   0,52       0,6   0,52       0,6   0,45      -0,2   0,63      -0,2   0,55      -0,2   0,44  
  -0,1   0,50       0,7   0,51       0,7   0,45      -0,1   0,61      -0,1   0,53      -0,1   0,42  
   0,0   0,47       0,8   0,51       0,8   0,43       0,0   0,58       0,0   0,51       0,0   0,40  
   0,1   0,45       0,9   0,50       0,9   0,42       0,1   0,55       0,1   0,48       0,1   0,38  
   0,2   0,43       1,0   0,50       1,0   0,42       0,2   0,53       0,2   0,46       0,2   0,36  
   0,3   0,40       1,1   0,41       1,1   0,38       0,3   0,49       0,3   0,44       0,3   0,34  
   0,4   0,39       1,2   0,37       1,2   0,34       0,4   0,47       0,4   0,42       0,4   0,33  
   0,5   0,37       1,3   0,35       1,3   0,33       0,5   0,42       0,5   0,39       0,5   0,30  
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STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   0,6   0,35       1,4   0,34       1,4   0,32       0,6   0,40       0,6   0,38       0,6   0,29  
   0,7   0,28       1,5   0,33       1,5   0,31       0,7   0,32       0,7   0,30       0,7   0,21  
   0,8   0,25       1,6   0,30       1,6   0,31       0,8   0,28       0,8   0,28       0,8   0,19  
   0,9   0,24       1,7   0,29       1,7   0,30       0,9   0,26       0,9   0,26       0,9   0,18  
   1,0   0,24       1,8   0,29       1,8   0,30       1,0   0,25       1,0   0,23       1,0   0,15  
   1,1   0,19       1,9   0,29       1,9   0,30       1,1   0,25       1,1   0,23       1,1   0,15  
   1,2   0,14       2,0   0,29       2,0   0,30       1,2   0,17       1,2   0,16       1,2   0,10  
   1,3   0,12       2,1   0,29       2,1   0,30       1,3   0,16       1,3   0,15       1,3   0,09  
   1,4   0,12       2,2   0,28       2,2   0,30       1,4   0,15       1,4   0,15       1,4   0,09  
   1,5   0,12       2,3   0,28       2,3   0,30       1,5   0,15       1,5   0,15       1,5   0,09  
   1,6   0,09       2,4   0,26       2,4   0,27       1,6   0,13       1,6   0,13       1,6   0,09  
   1,7   0,08       2,5   0,23       2,5   0,25       1,7   0,13       1,7   0,12       1,7   0,08  
   1,8   0,08       2,6   0,23       2,6   0,25       1,8   0,12       1,8   0,12       1,8   0,08  
   1,9   0,08       2,7   0,23       2,7   0,25       1,9   0,13       1,9   0,12       1,9   0,08  
   2,0   0,08       2,8   0,19       2,8   0,20       2,0   0,11       2,0   0,10       2,0   0,08  
   2,1   0,07       2,9   0,18       2,9   0,19       2,1   0,10       2,1   0,10       2,1   0,08  
   2,2   0,05       3,0   0,18       3,0   0,19       2,2   0,08       2,2   0,08       2,2   0,06  
   2,3   0,05       3,1   0,17       3,1   0,18       2,3   0,08       2,3   0,08       2,3   0,06  
   2,4   0,05       3,2   0,17       3,2   0,18       2,4   0,08       2,4   0,08       2,4   0,06  

  

 13  -0,6   0,53     14   0,3   0,53     15   0,3   0,49     16  -0,5   0,59     17  -0,5   0,51     18  -0,6   0,43  
  -0,5   0,51       0,4   0,53       0,4   0,47      -0,4   0,58      -0,4   0,50      -0,5   0,42  
  -0,4   0,49       0,5   0,51       0,5   0,46      -0,3   0,56      -0,3   0,48      -0,4   0,40  
  -0,3   0,46       0,6   0,50       0,6   0,41      -0,2   0,54      -0,2   0,46      -0,3   0,38  
  -0,2   0,43       0,7   0,48       0,7   0,40      -0,1   0,51      -0,1   0,44      -0,2   0,36  
  -0,1   0,41       0,8   0,44       0,8   0,39       0,0   0,48       0,0   0,42      -0,1   0,34  
   0,0   0,38       0,9   0,31       0,9   0,26       0,1   0,46       0,1   0,40       0,0   0,32  
   0,1   0,36       1,0   0,27       1,0   0,22       0,2   0,44       0,2   0,38       0,1   0,30  
   0,2   0,34       1,1   0,23       1,1   0,20       0,3   0,39       0,3   0,36       0,2   0,28  
   0,3   0,32       1,2   0,21       1,2   0,18       0,4   0,36       0,4   0,34       0,3   0,26  
   0,4   0,30       1,3   0,20       1,3   0,18       0,5   0,34       0,5   0,29       0,4   0,25  
   0,5   0,28       1,4   0,20       1,4   0,18       0,6   0,31       0,6   0,28       0,5   0,21  
   0,6   0,27       1,5   0,17       1,5   0,17       0,7   0,26       0,7   0,26       0,6   0,20  
   0,7   0,24       1,6   0,17       1,6   0,17       0,8   0,23       0,8   0,23       0,7   0,17  
   0,8   0,18       1,7   0,16       1,7   0,17       0,9   0,19       0,9   0,17       0,8   0,15  
   0,9   0,18       1,8   0,16       1,8   0,17       1,0   0,19       1,0   0,17       0,9   0,12  
   1,0   0,17       1,9   0,16       1,9   0,17       1,1   0,17       1,1   0,16       1,0   0,11  
   1,1   0,14       2,0   0,16       2,0   0,17       1,2   0,14       1,2   0,13       1,1   0,10  
   1,2   0,11       2,1   0,16       2,1   0,17       1,3   0,14       1,3   0,13       1,2   0,08  
   1,3   0,11       2,2   0,16       2,2   0,17       1,4   0,13       1,4   0,12       1,3   0,08  
   1,4   0,11       2,3   0,16       2,3   0,17       1,5   0,12       1,5   0,11       1,4   0,08  
   1,5   0,08       2,4   0,14       2,4   0,15       1,6   0,11       1,6   0,10       1,5   0,07  
   1,6   0,07       2,5   0,14       2,5   0,15       1,7   0,10       1,7   0,10       1,6   0,07  
   1,7   0,07       2,6   0,14       2,6   0,15       1,8   0,10       1,8   0,10       1,7   0,07  
   1,8   0,07       2,7   0,14       2,7   0,14       1,9   0,10       1,9   0,10       1,8   0,06  
   1,9   0,06       2,8   0,12       2,8   0,13       2,0   0,07       2,0   0,07       1,9   0,06  
   2,0   0,06       2,9   0,11       2,9   0,12       2,1   0,08       2,1   0,07       2,0   0,06  
   2,1   0,06       3,0   0,12       3,0   0,12       2,2   0,05       2,2   0,05       2,1   0,06  
   2,2   0,04       3,1   0,10       3,1   0,11       2,3   0,05       2,3   0,06       2,2   0,04  
   2,3   0,03       3,2   0,11       3,2   0,11       2,4   0,05       2,4   0,05       2,3   0,04  

  

 19   1,2   0,61     20   1,2   0,62     21   1,1   0,62     22   0,4   0,58     23   1,2   0,64     24   1,2   0,64  
   1,3   0,53       1,3   0,54       1,2   0,62       0,5   0,55       1,3   0,53       1,3   0,54  
   1,4   0,50       1,4   0,52       1,3   0,53       0,6   0,55       1,4   0,50       1,4   0,52  
   1,5   0,48       1,5   0,51       1,4   0,50       0,7   0,55       1,5   0,48       1,5   0,51  
   1,6   0,47       1,6   0,50       1,5   0,48       0,8   0,56       1,6   0,47       1,6   0,50  
   1,7   0,45       1,7   0,49       1,6   0,47       0,9   0,56       1,7   0,46       1,7   0,49  
   1,8   0,45       1,8   0,48       1,7   0,46       1,0   0,42       1,8   0,45       1,8   0,48  
   1,9   0,44       1,9   0,48       1,8   0,45       1,1   0,37       1,9   0,44       1,9   0,48  
   2,0   0,43       2,0   0,47       1,9   0,44       1,2   0,34       2,0   0,43       2,0   0,47  
   2,1   0,42       2,1   0,47       2,0   0,43       1,3   0,33       2,1   0,43       2,1   0,47  
   2,2   0,42       2,2   0,46       2,1   0,42       1,4   0,32       2,2   0,42       2,2   0,46  
   2,3   0,41       2,3   0,46       2,2   0,42       1,5   0,31       2,3   0,41       2,3   0,45  
   2,4   0,37       2,4   0,41       2,3   0,41       1,6   0,31       2,4   0,34       2,4   0,36  
   2,5   0,34       2,5   0,36       2,4   0,37       1,7   0,31       2,5   0,33       2,5   0,35  
   2,6   0,33       2,6   0,35       2,5   0,33       1,8   0,31       2,6   0,33       2,6   0,35  
   2,7   0,33       2,7   0,34       2,6   0,33       1,9   0,31       2,7   0,33       2,7   0,34  
   2,8   0,25       2,8   0,25       2,7   0,32       2,0   0,30       2,8   0,28       2,8   0,28  
   2,9   0,24       2,9   0,24       2,8   0,24       2,1   0,30       2,9   0,27       2,9   0,27  
   3,0   0,24       3,0   0,24       2,9   0,23       2,2   0,30       3,0   0,26       3,0   0,26  
   3,1   0,21       3,1   0,21       3,0   0,23       2,3   0,30       3,1   0,19       3,1   0,20  
   3,2   0,21       3,2   0,21       3,1   0,20       2,4   0,25       3,2   0,20       3,2   0,20  
   3,3   0,18       3,3   0,17       3,2   0,20       2,5   0,25       3,3   0,17       3,3   0,17  
   3,4   0,18       3,4   0,17       3,3   0,17       2,6   0,24       3,4   0,17       3,4   0,16  
   3,5   0,15       3,5   0,14       3,4   0,17       2,7   0,24       3,5   0,13       3,5   0,12  
   3,6   0,14       3,6   0,14       3,5   0,14       2,8   0,21       3,6   0,11       3,6   0,10  
   3,7   0,12       3,7   0,11       3,6   0,13       2,9   0,21       3,7   0,12       3,7   0,11  
   3,8   0,13       3,8   0,11       3,7   0,11       3,0   0,20       3,8   0,12       3,8   0,11  
   3,9   0,13       3,9   0,11       3,8   0,11       3,1   0,17       3,9   0,12       3,9   0,11  
   4,0   0,13       4,0   0,11       3,9   0,11       3,2   0,17       4,0   0,12       4,0   0,11  
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STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   4,1   0,12       4,1   0,11       4,0   0,12       3,3   0,14       4,1   0,11       4,1   0,10  
  

 25   1,2   0,65     26   0,7   0,61     27   0,9   0,57     28   1,2   0,63     29   1,2   0,64     30   1,2   0,64  
   1,3   0,54       0,8   0,59       1,0   0,43       1,3   0,52       1,3   0,54       1,3   0,53  
   1,4   0,51       0,9   0,60       1,1   0,39       1,4   0,50       1,4   0,52       1,4   0,50  
   1,5   0,49       1,0   0,42       1,2   0,36       1,5   0,48       1,5   0,50       1,5   0,48  
   1,6   0,47       1,1   0,37       1,3   0,35       1,6   0,46       1,6   0,49       1,6   0,47  
   1,7   0,46       1,2   0,35       1,4   0,34       1,7   0,45       1,7   0,48       1,7   0,46  
   1,8   0,45       1,3   0,32       1,5   0,33       1,8   0,44       1,8   0,47       1,8   0,45  
   1,9   0,44       1,4   0,31       1,6   0,32       1,9   0,44       1,9   0,46       1,9   0,44  
   2,0   0,44       1,5   0,30       1,7   0,31       2,0   0,43       2,0   0,46       2,0   0,43  
   2,1   0,42       1,6   0,30       1,8   0,31       2,1   0,42       2,1   0,45       2,1   0,42  
   2,2   0,42       1,7   0,30       1,9   0,30       2,2   0,41       2,2   0,44       2,2   0,41  
   2,3   0,41       1,8   0,30       2,0   0,30       2,3   0,40       2,3   0,43       2,3   0,40  
   2,4   0,34       1,9   0,29       2,1   0,29       2,4   0,33       2,4   0,34       2,4   0,33  
   2,5   0,33       2,0   0,29       2,2   0,29       2,5   0,32       2,5   0,33       2,5   0,32  
   2,6   0,33       2,1   0,29       2,3   0,29       2,6   0,31       2,6   0,33       2,6   0,31  
   2,7   0,32       2,2   0,29       2,4   0,24       2,7   0,31       2,7   0,32       2,7   0,30  
   2,8   0,27       2,3   0,29       2,5   0,24       2,8   0,26       2,8   0,26       2,8   0,26  
   2,9   0,26       2,4   0,24       2,6   0,22       2,9   0,24       2,9   0,24       2,9   0,23  
   3,0   0,26       2,5   0,23       2,7   0,22       3,0   0,23       3,0   0,24       3,0   0,23  
   3,1   0,19       2,6   0,23       2,8   0,19       3,1   0,18       3,1   0,19       3,1   0,17  
   3,2   0,19       2,7   0,23       2,9   0,17       3,2   0,18       3,2   0,18       3,2   0,17  
   3,3   0,16       2,8   0,21       3,0   0,17       3,3   0,14       3,3   0,14       3,3   0,14  
   3,4   0,16       2,9   0,20       3,1   0,14       3,4   0,15       3,4   0,14       3,4   0,13  
   3,5   0,12       3,0   0,20       3,2   0,14       3,5   0,12       3,5   0,11       3,5   0,11  
   3,6   0,10       3,1   0,16       3,3   0,12       3,6   0,10       3,6   0,10       3,6   0,09  
   3,7   0,11       3,2   0,16       3,4   0,12       3,7   0,10       3,7   0,10       3,7   0,09  
   3,8   0,11       3,3   0,14       3,5   0,11       3,8   0,10       3,8   0,10       3,8   0,10  
   3,9   0,11       3,4   0,14       3,6   0,09       3,9   0,11       3,9   0,10       3,9   0,09  
   4,0   0,11       3,5   0,12       3,7   0,09       4,0   0,11       4,0   0,10       4,0   0,10  
   4,1   0,11       3,6   0,10       3,8   0,10       4,1   0,10       4,1   0,10       4,1   0,10  

  

 31   0,9   0,59     32   0,4   0,57     33   1,2   0,61     34   1,2   0,62     35   1,2   0,62     36   0,4   0,59  
   1,0   0,44       0,5   0,56       1,3   0,49       1,3   0,51       1,3   0,50       0,5   0,57  
   1,1   0,39       0,6   0,55       1,4   0,46       1,4   0,48       1,4   0,47       0,6   0,57  
   1,2   0,36       0,7   0,55       1,5   0,44       1,5   0,46       1,5   0,44       0,7   0,57  
   1,3   0,35       0,8   0,55       1,6   0,42       1,6   0,44       1,6   0,42       0,8   0,57  
   1,4   0,33       0,9   0,55       1,7   0,40       1,7   0,43       1,7   0,40       0,9   0,57  
   1,5   0,32       1,0   0,40       1,8   0,39       1,8   0,42       1,8   0,39       1,0   0,40  
   1,6   0,31       1,1   0,35       1,9   0,38       1,9   0,41       1,9   0,38       1,1   0,35  
   1,7   0,30       1,2   0,32       2,0   0,37       2,0   0,40       2,0   0,37       1,2   0,32  
   1,8   0,29       1,3   0,30       2,1   0,36       2,1   0,39       2,1   0,36       1,3   0,30  
   1,9   0,29       1,4   0,29       2,2   0,35       2,2   0,38       2,2   0,35       1,4   0,29  
   2,0   0,28       1,5   0,28       2,3   0,34       2,3   0,38       2,3   0,34       1,5   0,27  
   2,1   0,28       1,6   0,27       2,4   0,29       2,4   0,30       2,4   0,28       1,6   0,26  
   2,2   0,27       1,7   0,27       2,5   0,28       2,5   0,30       2,5   0,28       1,7   0,26  
   2,3   0,27       1,8   0,26       2,6   0,27       2,6   0,29       2,6   0,27       1,8   0,26  
   2,4   0,22       1,9   0,26       2,7   0,27       2,7   0,29       2,7   0,27       1,9   0,25  
   2,5   0,22       2,0   0,26       2,8   0,22       2,8   0,23       2,8   0,22       2,0   0,24  
   2,6   0,22       2,1   0,25       2,9   0,21       2,9   0,21       2,9   0,20       2,1   0,24  
   2,7   0,21       2,2   0,25       3,0   0,21       3,0   0,20       3,0   0,20       2,2   0,24  
   2,8   0,18       2,3   0,25       3,1   0,16       3,1   0,16       3,1   0,16       2,3   0,24  
   2,9   0,17       2,4   0,21       3,2   0,16       3,2   0,16       3,2   0,15       2,4   0,20  
   3,0   0,17       2,5   0,21       3,3   0,14       3,3   0,13       3,3   0,13       2,5   0,20  
   3,1   0,14       2,6   0,20       3,4   0,14       3,4   0,13       3,4   0,13       2,6   0,20  
   3,2   0,14       2,7   0,19       3,5   0,11       3,5   0,11       3,5   0,10       2,7   0,19  
   3,3   0,12       2,8   0,16       3,6   0,10       3,6   0,09       3,6   0,09       2,8   0,16  
   3,4   0,12       2,9   0,15       3,7   0,10       3,7   0,09       3,7   0,09       2,9   0,15  
   3,5   0,11       3,0   0,15       3,8   0,10       3,8   0,10       3,8   0,09       3,0   0,15  
   3,6   0,09       3,1   0,13       3,9   0,10       3,9   0,10       3,9   0,09       3,1   0,12  
   3,7   0,09       3,2   0,13       4,0   0,10       4,0   0,10       4,0   0,09       3,2   0,13  
   3,8   0,09       3,3   0,11       4,1   0,09       4,1   0,09       4,1   0,09       3,3   0,11  

  

 37   0,8   0,54     38   0,9   0,54     39   0,8   0,55     40   0,4   0,60     41   1,0   0,57     42   0,5   0,59  
   0,9   0,54       1,0   0,39       0,9   0,55       0,5   0,60       1,1   0,40       0,6   0,57  
   1,0   0,39       1,1   0,34       1,0   0,40       0,6   0,59       1,2   0,37       0,7   0,57  
   1,1   0,34       1,2   0,31       1,1   0,35       0,7   0,59       1,3   0,35       0,8   0,57  
   1,2   0,31       1,3   0,30       1,2   0,32       0,8   0,58       1,4   0,33       0,9   0,56  
   1,3   0,29       1,4   0,29       1,3   0,29       0,9   0,57       1,5   0,33       1,0   0,56  
   1,4   0,28       1,5   0,28       1,4   0,27       1,0   0,55       1,6   0,31       1,1   0,39  
   1,5   0,26       1,6   0,28       1,5   0,27       1,1   0,37       1,7   0,31       1,2   0,35  
   1,6   0,26       1,7   0,27       1,6   0,26       1,2   0,33       1,8   0,31       1,3   0,33  
   1,7   0,25       1,8   0,27       1,7   0,25       1,3   0,30       1,9   0,29       1,4   0,31  
   1,8   0,25       1,9   0,27       1,8   0,25       1,4   0,28       2,0   0,29       1,5   0,30  
   1,9   0,24       2,0   0,26       1,9   0,24       1,5   0,27       2,1   0,28       1,6   0,30  
   2,0   0,24       2,1   0,26       2,0   0,24       1,6   0,27       2,2   0,27       1,7   0,30  
   2,1   0,24       2,2   0,26       2,1   0,24       1,7   0,26       2,3   0,27       1,8   0,29  
   2,2   0,23       2,3   0,26       2,2   0,23       1,8   0,26       2,4   0,27       1,9   0,29  
   2,3   0,23       2,4   0,21       2,3   0,23       1,9   0,25       2,5   0,22       2,0   0,29  
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N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   2,4   0,20       2,5   0,21       2,4   0,19       2,0   0,24       2,6   0,22       2,1   0,28  
   2,5   0,19       2,6   0,21       2,5   0,19       2,1   0,24       2,7   0,21       2,2   0,28  
   2,6   0,19       2,7   0,20       2,6   0,19       2,2   0,24       2,8   0,15       2,3   0,28  
   2,7   0,19       2,8   0,17       2,7   0,19       2,3   0,24       2,9   0,15       2,4   0,28  
   2,8   0,17       2,9   0,16       2,8   0,16       2,4   0,23       3,0   0,15       2,5   0,24  
   2,9   0,15       3,0   0,16       2,9   0,15       2,5   0,19       3,1   0,15       2,6   0,23  
   3,0   0,15       3,1   0,13       3,0   0,15       2,6   0,19       3,2   0,15       2,7   0,23  
   3,1   0,13       3,2   0,13       3,1   0,12       2,7   0,19       3,3   0,13       2,8   0,17  
   3,2   0,13       3,3   0,10       3,2   0,12       2,8   0,13       3,4   0,13       2,9   0,17  
   3,3   0,11       3,4   0,10       3,3   0,10       2,9   0,13       3,5   0,12       3,0   0,17  
   3,4   0,11       3,5   0,09       3,4   0,10       3,0   0,13       3,6   0,12       3,1   0,17  
   3,5   0,10       3,6   0,09       3,5   0,09       3,1   0,13       3,7   0,09       3,2   0,16  
   3,6   0,09       3,7   0,09       3,6   0,09       3,2   0,14       3,8   0,09       3,3   0,15  
   3,7   0,09       3,8   0,09       3,7   0,09       3,3   0,12       3,9   0,09       3,4   0,15  

  

 43   0,8   0,54     44   1,2   0,59     45   1,2   0,61     46   1,2   0,61     47   1,0   0,53     48   1,2   0,59  
   0,9   0,54       1,3   0,52       1,3   0,54       1,3   0,54       1,1   0,36       1,3   0,53  
   1,0   0,54       1,4   0,48       1,4   0,51       1,4   0,51       1,2   0,32       1,4   0,49  
   1,1   0,36       1,5   0,45       1,5   0,49       1,5   0,49       1,3   0,30       1,5   0,47  
   1,2   0,33       1,6   0,43       1,6   0,47       1,6   0,47       1,4   0,29       1,6   0,45  
   1,3   0,29       1,7   0,41       1,7   0,46       1,7   0,46       1,5   0,28       1,7   0,44  
   1,4   0,27       1,8   0,40       1,8   0,45       1,8   0,45       1,6   0,27       1,8   0,43  
   1,5   0,26       1,9   0,38       1,9   0,44       1,9   0,44       1,7   0,27       1,9   0,42  
   1,6   0,26       2,0   0,37       2,0   0,43       2,0   0,43       1,8   0,26       2,0   0,41  
   1,7   0,25       2,1   0,36       2,1   0,42       2,1   0,42       1,9   0,26       2,1   0,40  
   1,8   0,25       2,2   0,35       2,2   0,41       2,2   0,41       2,0   0,26       2,2   0,39  
   1,9   0,23       2,3   0,34       2,3   0,41       2,3   0,41       2,1   0,26       2,3   0,38  
   2,0   0,23       2,4   0,34       2,4   0,39       2,4   0,40       2,2   0,25       2,4   0,37  
   2,1   0,23       2,5   0,28       2,5   0,32       2,5   0,33       2,3   0,25       2,5   0,30  
   2,2   0,23       2,6   0,27       2,6   0,31       2,6   0,33       2,4   0,25       2,6   0,29  
   2,3   0,22       2,7   0,26       2,7   0,31       2,7   0,32       2,5   0,20       2,7   0,29  
   2,4   0,22       2,8   0,16       2,8   0,19       2,8   0,21       2,6   0,20       2,8   0,17  
   2,5   0,18       2,9   0,16       2,9   0,19       2,9   0,21       2,7   0,19       2,9   0,17  
   2,6   0,18       3,0   0,16       3,0   0,18       3,0   0,21       2,8   0,13       3,0   0,17  
   2,7   0,18       3,1   0,16       3,1   0,18       3,1   0,20       2,9   0,13       3,1   0,17  
   2,8   0,12       3,2   0,16       3,2   0,18       3,2   0,20       3,0   0,13       3,2   0,17  
   2,9   0,12       3,3   0,14       3,3   0,15       3,3   0,17       3,1   0,13       3,3   0,14  
   3,0   0,12       3,4   0,14       3,4   0,15       3,4   0,18       3,2   0,13       3,4   0,14  
   3,1   0,12       3,5   0,11       3,5   0,12       3,5   0,13       3,3   0,11       3,5   0,11  
   3,2   0,12       3,6   0,11       3,6   0,12       3,6   0,13       3,4   0,11       3,6   0,11  
   3,3   0,11       3,7   0,08       3,7   0,09       3,7   0,10       3,5   0,10       3,7   0,08  
   3,4   0,11       3,8   0,08       3,8   0,09       3,8   0,11       3,6   0,10       3,8   0,08  
   3,5   0,09       3,9   0,08       3,9   0,09       3,9   0,10       3,7   0,07       3,9   0,08  
   3,6   0,09       4,0   0,08       4,0   0,09       4,0   0,11       3,8   0,07       4,0   0,08  
   3,7   0,07       4,1   0,08       4,1   0,09       4,1   0,11       3,9   0,07       4,1   0,08  

  

 49   1,2   0,61     50   1,2   0,60     51   0,8   0,53     52   1,2   0,58     53   1,2   0,60     54   1,2   0,60  
   1,3   0,55       1,3   0,55       0,9   0,53       1,3   0,51       1,3   0,53       1,3   0,54  
   1,4   0,52       1,4   0,52       1,0   0,52       1,4   0,47       1,4   0,50       1,4   0,51  
   1,5   0,51       1,5   0,51       1,1   0,36       1,5   0,44       1,5   0,48       1,5   0,48  
   1,6   0,49       1,6   0,49       1,2   0,31       1,6   0,42       1,6   0,47       1,6   0,47  
   1,7   0,48       1,7   0,49       1,3   0,29       1,7   0,41       1,7   0,45       1,7   0,45  
   1,8   0,47       1,8   0,48       1,4   0,28       1,8   0,39       1,8   0,44       1,8   0,44  
   1,9   0,46       1,9   0,47       1,5   0,26       1,9   0,38       1,9   0,43       1,9   0,44  
   2,0   0,46       2,0   0,47       1,6   0,25       2,0   0,37       2,0   0,43       2,0   0,43  
   2,1   0,45       2,1   0,46       1,7   0,25       2,1   0,36       2,1   0,42       2,1   0,42  
   2,2   0,44       2,2   0,46       1,8   0,24       2,2   0,35       2,2   0,41       2,2   0,42  
   2,3   0,44       2,3   0,45       1,9   0,24       2,3   0,34       2,3   0,40       2,3   0,41  
   2,4   0,43       2,4   0,44       2,0   0,23       2,4   0,34       2,4   0,40       2,4   0,40  
   2,5   0,33       2,5   0,35       2,1   0,23       2,5   0,28       2,5   0,32       2,5   0,34  
   2,6   0,33       2,6   0,35       2,2   0,23       2,6   0,27       2,6   0,31       2,6   0,33  
   2,7   0,32       2,7   0,35       2,3   0,22       2,7   0,27       2,7   0,31       2,7   0,33  
   2,8   0,19       2,8   0,22       2,4   0,22       2,8   0,17       2,8   0,20       2,8   0,22  
   2,9   0,19       2,9   0,22       2,5   0,19       2,9   0,17       2,9   0,19       2,9   0,22  
   3,0   0,20       3,0   0,22       2,6   0,18       3,0   0,17       3,0   0,19       3,0   0,22  
   3,1   0,20       3,1   0,21       2,7   0,18       3,1   0,17       3,1   0,19       3,1   0,21  
   3,2   0,20       3,2   0,21       2,8   0,13       3,2   0,17       3,2   0,19       3,2   0,21  
   3,3   0,17       3,3   0,18       2,9   0,12       3,3   0,14       3,3   0,16       3,3   0,19  
   3,4   0,17       3,4   0,18       3,0   0,13       3,4   0,15       3,4   0,16       3,4   0,19  
   3,5   0,13       3,5   0,13       3,1   0,13       3,5   0,11       3,5   0,13       3,5   0,14  
   3,6   0,13       3,6   0,14       3,2   0,13       3,6   0,12       3,6   0,13       3,6   0,14  
   3,7   0,09       3,7   0,10       3,3   0,11       3,7   0,09       3,7   0,10       3,7   0,11  
   3,8   0,09       3,8   0,10       3,4   0,11       3,8   0,09       3,8   0,10       3,8   0,12  
   3,9   0,09       3,9   0,11       3,5   0,10       3,9   0,09       3,9   0,10       3,9   0,12  
   4,0   0,09       4,0   0,11       3,6   0,10       4,0   0,09       4,0   0,10       4,0   0,12  
   4,1   0,09       4,1   0,11       3,7   0,08       4,1   0,09       4,1   0,10       4,1   0,11  

  

 55   0,4   0,57     56   1,0   0,56     57   0,4   0,57                                                              
   0,5   0,55       1,1   0,40       0,5   0,55                                                     
   0,6   0,54       1,2   0,37       0,6   0,55                                                     
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STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   0,7   0,54       1,3   0,35       0,7   0,54                                                     
   0,8   0,54       1,4   0,34       0,8   0,55                                                     
   0,9   0,53       1,5   0,33       0,9   0,55                                                     
   1,0   0,53       1,6   0,32       1,0   0,55                                                     
   1,1   0,36       1,7   0,32       1,1   0,39                                                     
   1,2   0,33       1,8   0,31       1,2   0,36                                                     
   1,3   0,31       1,9   0,30       1,3   0,33                                                     
   1,4   0,29       2,0   0,30       1,4   0,32                                                     
   1,5   0,28       2,1   0,30       1,5   0,31                                                     
   1,6   0,27       2,2   0,29       1,6   0,31                                                     
   1,7   0,26       2,3   0,29       1,7   0,31                                                     
   1,8   0,26       2,4   0,28       1,8   0,30                                                     
   1,9   0,25       2,5   0,24       1,9   0,30                                                     
   2,0   0,25       2,6   0,23       2,0   0,30                                                     
   2,1   0,25       2,7   0,22       2,1   0,30                                                     
   2,2   0,25       2,8   0,15       2,2   0,30                                                     
   2,3   0,25       2,9   0,15       2,3   0,30                                                     
   2,4   0,24       3,0   0,15       2,4   0,30                                                     
   2,5   0,21       3,1   0,15       2,5   0,26                                                     
   2,6   0,20       3,2   0,15       2,6   0,25                                                     
   2,7   0,19       3,3   0,13       2,7   0,24                                                     
   2,8   0,14       3,4   0,13       2,8   0,18                                                     
   2,9   0,14       3,5   0,11       2,9   0,18                                                     
   3,0   0,14       3,6   0,12       3,0   0,18                                                     
   3,1   0,14       3,7   0,09       3,1   0,17                                                     
   3,2   0,14       3,8   0,09       3,2   0,17                                                     
   3,3   0,12       3,9   0,09       3,3   0,16                                                     

  

 

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

  1  -0,6   0,43      2  -0,5   0,51      3  -0,5   0,57      4   0,3   0,47      5   0,3   0,52      6  -0,6   0,52  
  -0,5   0,42      -0,4   0,49      -0,4   0,56       0,4   0,46       0,4   0,52      -0,5   0,50  
  -0,4   0,40      -0,3   0,48      -0,3   0,54       0,5   0,45       0,5   0,50      -0,4   0,48  
  -0,3   0,38      -0,2   0,46      -0,2   0,52       0,6   0,40       0,6   0,48      -0,3   0,45  
  -0,2   0,36      -0,1   0,43      -0,1   0,49       0,7   0,39       0,7   0,47      -0,2   0,43  
  -0,1   0,33       0,0   0,41       0,0   0,47       0,8   0,38       0,8   0,43      -0,1   0,40  
   0,0   0,31       0,1   0,39       0,1   0,44       0,9   0,28       0,9   0,33       0,0   0,37  
   0,1   0,29       0,2   0,37       0,2   0,42       1,0   0,23       1,0   0,28       0,1   0,35  
   0,2   0,28       0,3   0,36       0,3   0,38       1,1   0,21       1,1   0,23       0,2   0,33  
   0,3   0,26       0,4   0,34       0,4   0,35       1,2   0,18       1,2   0,21       0,3   0,31  
   0,4   0,25       0,5   0,29       0,5   0,33       1,3   0,18       1,3   0,20       0,4   0,29  
   0,5   0,20       0,6   0,28       0,6   0,30       1,4   0,17       1,4   0,19       0,5   0,28  
   0,6   0,19       0,7   0,26       0,7   0,26       1,5   0,16       1,5   0,16       0,6   0,26  
   0,7   0,17       0,8   0,23       0,8   0,22       1,6   0,16       1,6   0,16       0,7   0,24  
   0,8   0,17       0,9   0,17       0,9   0,19       1,7   0,16       1,7   0,15       0,8   0,20  
   0,9   0,12       1,0   0,17       1,0   0,18       1,8   0,16       1,8   0,15       0,9   0,17  
   1,0   0,11       1,1   0,16       1,1   0,17       1,9   0,16       1,9   0,15       1,0   0,16  
   1,1   0,11       1,2   0,14       1,2   0,15       2,0   0,16       2,0   0,15       1,1   0,15  
   1,2   0,09       1,3   0,12       1,3   0,13       2,1   0,16       2,1   0,16       1,2   0,13  
   1,3   0,07       1,4   0,12       1,4   0,13       2,2   0,16       2,2   0,16       1,3   0,11  
   1,4   0,07       1,5   0,12       1,5   0,12       2,3   0,16       2,3   0,15       1,4   0,10  
   1,5   0,07       1,6   0,10       1,6   0,10       2,4   0,16       2,4   0,15       1,5   0,08  
   1,6   0,06       1,7   0,10       1,7   0,10       2,5   0,14       2,5   0,13       1,6   0,07  
   1,7   0,06       1,8   0,10       1,8   0,10       2,6   0,14       2,6   0,13       1,7   0,06  
   1,8   0,06       1,9   0,09       1,9   0,10       2,7   0,14       2,7   0,13       1,8   0,06  
   1,9   0,06       2,0   0,08       2,0   0,08       2,8   0,10       2,8   0,10       1,9   0,06  
   2,0   0,06       2,1   0,07       2,1   0,07       2,9   0,11       2,9   0,10       2,0   0,06  
   2,1   0,06       2,2   0,05       2,2   0,05       3,0   0,11       3,0   0,10       2,1   0,06  
   2,2   0,04       2,3   0,05       2,3   0,05       3,1   0,11       3,1   0,10       2,2   0,04  
   2,3   0,04       2,4   0,05       2,4   0,05       3,2   0,11       3,2   0,10       2,3   0,03  

  

  7  -0,5   0,58      8   0,3   0,55      9   0,3   0,51     10  -0,5   0,67     11  -0,5   0,58     12  -0,5   0,48  
  -0,4   0,56       0,4   0,55       0,4   0,51      -0,4   0,66      -0,4   0,58      -0,4   0,47  
  -0,3   0,54       0,5   0,53       0,5   0,47      -0,3   0,65      -0,3   0,57      -0,3   0,46  
  -0,2   0,52       0,6   0,52       0,6   0,45      -0,2   0,63      -0,2   0,55      -0,2   0,44  
  -0,1   0,50       0,7   0,51       0,7   0,45      -0,1   0,61      -0,1   0,53      -0,1   0,42  
   0,0   0,47       0,8   0,51       0,8   0,43       0,0   0,58       0,0   0,51       0,0   0,40  
   0,1   0,45       0,9   0,50       0,9   0,42       0,1   0,55       0,1   0,48       0,1   0,38  
   0,2   0,43       1,0   0,50       1,0   0,42       0,2   0,53       0,2   0,46       0,2   0,36  
   0,3   0,40       1,1   0,41       1,1   0,38       0,3   0,49       0,3   0,44       0,3   0,34  
   0,4   0,39       1,2   0,37       1,2   0,34       0,4   0,47       0,4   0,42       0,4   0,33  
   0,5   0,37       1,3   0,35       1,3   0,33       0,5   0,42       0,5   0,39       0,5   0,30  
   0,6   0,35       1,4   0,34       1,4   0,32       0,6   0,40       0,6   0,38       0,6   0,29  
   0,7   0,28       1,5   0,33       1,5   0,31       0,7   0,32       0,7   0,30       0,7   0,21  
   0,8   0,25       1,6   0,30       1,6   0,31       0,8   0,28       0,8   0,28       0,8   0,19  
   0,9   0,24       1,7   0,29       1,7   0,30       0,9   0,26       0,9   0,26       0,9   0,18  
   1,0   0,23       1,8   0,29       1,8   0,30       1,0   0,25       1,0   0,23       1,0   0,15  
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STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   1,1   0,19       1,9   0,29       1,9   0,30       1,1   0,25       1,1   0,23       1,1   0,15  
   1,2   0,14       2,0   0,29       2,0   0,30       1,2   0,17       1,2   0,16       1,2   0,10  
   1,3   0,12       2,1   0,29       2,1   0,30       1,3   0,16       1,3   0,15       1,3   0,09  
   1,4   0,12       2,2   0,28       2,2   0,30       1,4   0,15       1,4   0,15       1,4   0,09  
   1,5   0,12       2,3   0,28       2,3   0,30       1,5   0,15       1,5   0,15       1,5   0,09  
   1,6   0,09       2,4   0,26       2,4   0,27       1,6   0,13       1,6   0,13       1,6   0,09  
   1,7   0,08       2,5   0,23       2,5   0,25       1,7   0,13       1,7   0,12       1,7   0,08  
   1,8   0,08       2,6   0,23       2,6   0,25       1,8   0,12       1,8   0,12       1,8   0,08  
   1,9   0,08       2,7   0,23       2,7   0,25       1,9   0,13       1,9   0,12       1,9   0,08  
   2,0   0,08       2,8   0,19       2,8   0,20       2,0   0,11       2,0   0,10       2,0   0,08  
   2,1   0,07       2,9   0,18       2,9   0,19       2,1   0,10       2,1   0,10       2,1   0,08  
   2,2   0,05       3,0   0,18       3,0   0,19       2,2   0,08       2,2   0,08       2,2   0,06  
   2,3   0,05       3,1   0,17       3,1   0,18       2,3   0,08       2,3   0,08       2,3   0,06  
   2,4   0,05       3,2   0,17       3,2   0,18       2,4   0,08       2,4   0,08       2,4   0,06  

  

 13  -0,6   0,53     14   0,3   0,53     15   0,3   0,48     16  -0,5   0,59     17  -0,5   0,51     18  -0,6   0,43  
  -0,5   0,51       0,4   0,53       0,4   0,47      -0,4   0,58      -0,4   0,50      -0,5   0,42  
  -0,4   0,49       0,5   0,51       0,5   0,45      -0,3   0,56      -0,3   0,48      -0,4   0,40  
  -0,3   0,46       0,6   0,49       0,6   0,41      -0,2   0,53      -0,2   0,46      -0,3   0,38  
  -0,2   0,43       0,7   0,48       0,7   0,40      -0,1   0,51      -0,1   0,44      -0,2   0,36  
  -0,1   0,40       0,8   0,44       0,8   0,39       0,0   0,48       0,0   0,41      -0,1   0,33  
   0,0   0,38       0,9   0,31       0,9   0,26       0,1   0,46       0,1   0,39       0,0   0,31  
   0,1   0,36       1,0   0,27       1,0   0,22       0,2   0,43       0,2   0,37       0,1   0,29  
   0,2   0,33       1,1   0,23       1,1   0,20       0,3   0,39       0,3   0,36       0,2   0,28  
   0,3   0,32       1,2   0,21       1,2   0,18       0,4   0,36       0,4   0,34       0,3   0,26  
   0,4   0,30       1,3   0,20       1,3   0,18       0,5   0,34       0,5   0,29       0,4   0,25  
   0,5   0,28       1,4   0,20       1,4   0,17       0,6   0,31       0,6   0,28       0,5   0,20  
   0,6   0,27       1,5   0,17       1,5   0,17       0,7   0,26       0,7   0,26       0,6   0,19  
   0,7   0,24       1,6   0,17       1,6   0,17       0,8   0,23       0,8   0,23       0,7   0,17  
   0,8   0,18       1,7   0,16       1,7   0,17       0,9   0,19       0,9   0,17       0,8   0,15  
   0,9   0,17       1,8   0,16       1,8   0,17       1,0   0,19       1,0   0,17       0,9   0,12  
   1,0   0,17       1,9   0,16       1,9   0,17       1,1   0,17       1,1   0,16       1,0   0,11  
   1,1   0,14       2,0   0,16       2,0   0,17       1,2   0,14       1,2   0,13       1,1   0,10  
   1,2   0,11       2,1   0,16       2,1   0,17       1,3   0,14       1,3   0,13       1,2   0,08  
   1,3   0,11       2,2   0,16       2,2   0,17       1,4   0,13       1,4   0,12       1,3   0,08  
   1,4   0,11       2,3   0,16       2,3   0,17       1,5   0,12       1,5   0,11       1,4   0,07  
   1,5   0,07       2,4   0,14       2,4   0,15       1,6   0,11       1,6   0,10       1,5   0,07  
   1,6   0,07       2,5   0,14       2,5   0,15       1,7   0,10       1,7   0,10       1,6   0,07  
   1,7   0,07       2,6   0,14       2,6   0,14       1,8   0,10       1,8   0,10       1,7   0,06  
   1,8   0,06       2,7   0,14       2,7   0,14       1,9   0,10       1,9   0,10       1,8   0,06  
   1,9   0,06       2,8   0,12       2,8   0,13       2,0   0,07       2,0   0,07       1,9   0,06  
   2,0   0,06       2,9   0,11       2,9   0,12       2,1   0,08       2,1   0,07       2,0   0,06  
   2,1   0,06       3,0   0,12       3,0   0,12       2,2   0,05       2,2   0,05       2,1   0,06  
   2,2   0,04       3,1   0,10       3,1   0,11       2,3   0,05       2,3   0,06       2,2   0,04  
   2,3   0,03       3,2   0,11       3,2   0,11       2,4   0,05       2,4   0,05       2,3   0,04  

  

 19   1,2   0,61     20   1,2   0,62     21   1,1   0,62     22   0,4   0,58     23   1,2   0,64     24   1,2   0,64  
   1,3   0,53       1,3   0,54       1,2   0,62       0,5   0,55       1,3   0,53       1,3   0,54  
   1,4   0,50       1,4   0,52       1,3   0,53       0,6   0,55       1,4   0,50       1,4   0,52  
   1,5   0,48       1,5   0,51       1,4   0,50       0,7   0,55       1,5   0,48       1,5   0,51  
   1,6   0,47       1,6   0,50       1,5   0,48       0,8   0,56       1,6   0,47       1,6   0,50  
   1,7   0,45       1,7   0,49       1,6   0,47       0,9   0,56       1,7   0,46       1,7   0,49  
   1,8   0,44       1,8   0,48       1,7   0,46       1,0   0,42       1,8   0,45       1,8   0,48  
   1,9   0,44       1,9   0,48       1,8   0,45       1,1   0,37       1,9   0,44       1,9   0,48  
   2,0   0,43       2,0   0,47       1,9   0,44       1,2   0,34       2,0   0,43       2,0   0,47  
   2,1   0,42       2,1   0,47       2,0   0,43       1,3   0,33       2,1   0,43       2,1   0,47  
   2,2   0,42       2,2   0,46       2,1   0,42       1,4   0,32       2,2   0,42       2,2   0,46  
   2,3   0,41       2,3   0,46       2,2   0,42       1,5   0,31       2,3   0,41       2,3   0,45  
   2,4   0,37       2,4   0,41       2,3   0,41       1,6   0,31       2,4   0,34       2,4   0,36  
   2,5   0,34       2,5   0,36       2,4   0,37       1,7   0,31       2,5   0,33       2,5   0,35  
   2,6   0,33       2,6   0,35       2,5   0,33       1,8   0,31       2,6   0,33       2,6   0,35  
   2,7   0,33       2,7   0,34       2,6   0,33       1,9   0,31       2,7   0,33       2,7   0,34  
   2,8   0,25       2,8   0,25       2,7   0,32       2,0   0,30       2,8   0,28       2,8   0,28  
   2,9   0,24       2,9   0,24       2,8   0,24       2,1   0,30       2,9   0,27       2,9   0,27  
   3,0   0,24       3,0   0,24       2,9   0,23       2,2   0,30       3,0   0,26       3,0   0,26  
   3,1   0,21       3,1   0,21       3,0   0,23       2,3   0,30       3,1   0,19       3,1   0,20  
   3,2   0,21       3,2   0,21       3,1   0,20       2,4   0,25       3,2   0,20       3,2   0,20  
   3,3   0,18       3,3   0,17       3,2   0,20       2,5   0,25       3,3   0,17       3,3   0,17  
   3,4   0,18       3,4   0,17       3,3   0,17       2,6   0,24       3,4   0,17       3,4   0,16  
   3,5   0,15       3,5   0,14       3,4   0,17       2,7   0,24       3,5   0,13       3,5   0,12  
   3,6   0,14       3,6   0,14       3,5   0,14       2,8   0,21       3,6   0,11       3,6   0,10  
   3,7   0,12       3,7   0,11       3,6   0,13       2,9   0,21       3,7   0,12       3,7   0,11  
   3,8   0,13       3,8   0,11       3,7   0,11       3,0   0,20       3,8   0,12       3,8   0,11  
   3,9   0,13       3,9   0,11       3,8   0,11       3,1   0,17       3,9   0,12       3,9   0,11  
   4,0   0,13       4,0   0,11       3,9   0,11       3,2   0,16       4,0   0,12       4,0   0,11  
   4,1   0,12       4,1   0,11       4,0   0,12       3,3   0,14       4,1   0,11       4,1   0,10  

  

 25   1,2   0,65     26   0,7   0,61     27   0,9   0,57     28   1,2   0,63     29   1,2   0,64     30   1,2   0,64  
   1,3   0,54       0,8   0,59       1,0   0,43       1,3   0,52       1,3   0,54       1,3   0,53  
   1,4   0,51       0,9   0,60       1,1   0,39       1,4   0,50       1,4   0,52       1,4   0,50  
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STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   1,5   0,48       1,0   0,42       1,2   0,36       1,5   0,48       1,5   0,50       1,5   0,48  
   1,6   0,47       1,1   0,37       1,3   0,35       1,6   0,46       1,6   0,49       1,6   0,47  
   1,7   0,46       1,2   0,35       1,4   0,33       1,7   0,45       1,7   0,48       1,7   0,46  
   1,8   0,45       1,3   0,32       1,5   0,33       1,8   0,44       1,8   0,47       1,8   0,45  
   1,9   0,44       1,4   0,31       1,6   0,32       1,9   0,43       1,9   0,46       1,9   0,44  
   2,0   0,44       1,5   0,30       1,7   0,31       2,0   0,43       2,0   0,46       2,0   0,43  
   2,1   0,42       1,6   0,30       1,8   0,30       2,1   0,42       2,1   0,45       2,1   0,42  
   2,2   0,42       1,7   0,30       1,9   0,30       2,2   0,41       2,2   0,44       2,2   0,41  
   2,3   0,41       1,8   0,30       2,0   0,30       2,3   0,40       2,3   0,43       2,3   0,40  
   2,4   0,34       1,9   0,29       2,1   0,29       2,4   0,33       2,4   0,34       2,4   0,33  
   2,5   0,33       2,0   0,29       2,2   0,29       2,5   0,32       2,5   0,33       2,5   0,32  
   2,6   0,33       2,1   0,29       2,3   0,29       2,6   0,31       2,6   0,33       2,6   0,31  
   2,7   0,32       2,2   0,29       2,4   0,24       2,7   0,31       2,7   0,32       2,7   0,30  
   2,8   0,27       2,3   0,29       2,5   0,24       2,8   0,26       2,8   0,26       2,8   0,26  
   2,9   0,26       2,4   0,24       2,6   0,22       2,9   0,24       2,9   0,24       2,9   0,23  
   3,0   0,26       2,5   0,23       2,7   0,22       3,0   0,23       3,0   0,24       3,0   0,23  
   3,1   0,19       2,6   0,23       2,8   0,19       3,1   0,18       3,1   0,19       3,1   0,17  
   3,2   0,19       2,7   0,23       2,9   0,17       3,2   0,18       3,2   0,18       3,2   0,17  
   3,3   0,16       2,8   0,21       3,0   0,17       3,3   0,14       3,3   0,14       3,3   0,14  
   3,4   0,16       2,9   0,20       3,1   0,14       3,4   0,14       3,4   0,14       3,4   0,13  
   3,5   0,12       3,0   0,20       3,2   0,14       3,5   0,12       3,5   0,11       3,5   0,11  
   3,6   0,10       3,1   0,16       3,3   0,12       3,6   0,10       3,6   0,10       3,6   0,09  
   3,7   0,11       3,2   0,16       3,4   0,12       3,7   0,10       3,7   0,10       3,7   0,09  
   3,8   0,11       3,3   0,14       3,5   0,11       3,8   0,10       3,8   0,10       3,8   0,10  
   3,9   0,11       3,4   0,14       3,6   0,09       3,9   0,11       3,9   0,10       3,9   0,09  
   4,0   0,11       3,5   0,12       3,7   0,09       4,0   0,11       4,0   0,10       4,0   0,10  
   4,1   0,11       3,6   0,10       3,8   0,10       4,1   0,10       4,1   0,10       4,1   0,10  

  

 31   0,9   0,59     32   0,4   0,57     33   1,2   0,60     34   1,2   0,62     35   1,2   0,62     36   0,4   0,59  
   1,0   0,44       0,5   0,56       1,3   0,49       1,3   0,50       1,3   0,50       0,5   0,57  
   1,1   0,39       0,6   0,55       1,4   0,46       1,4   0,48       1,4   0,46       0,6   0,57  
   1,2   0,36       0,7   0,55       1,5   0,44       1,5   0,46       1,5   0,44       0,7   0,57  
   1,3   0,34       0,8   0,55       1,6   0,41       1,6   0,44       1,6   0,42       0,8   0,57  
   1,4   0,33       0,9   0,55       1,7   0,40       1,7   0,43       1,7   0,40       0,9   0,57  
   1,5   0,32       1,0   0,40       1,8   0,39       1,8   0,42       1,8   0,39       1,0   0,40  
   1,6   0,31       1,1   0,35       1,9   0,38       1,9   0,41       1,9   0,38       1,1   0,35  
   1,7   0,30       1,2   0,32       2,0   0,37       2,0   0,40       2,0   0,37       1,2   0,32  
   1,8   0,29       1,3   0,30       2,1   0,36       2,1   0,39       2,1   0,36       1,3   0,30  
   1,9   0,29       1,4   0,29       2,2   0,35       2,2   0,38       2,2   0,35       1,4   0,29  
   2,0   0,28       1,5   0,28       2,3   0,34       2,3   0,37       2,3   0,34       1,5   0,27  
   2,1   0,28       1,6   0,27       2,4   0,28       2,4   0,30       2,4   0,28       1,6   0,26  
   2,2   0,27       1,7   0,27       2,5   0,28       2,5   0,30       2,5   0,28       1,7   0,26  
   2,3   0,27       1,8   0,26       2,6   0,27       2,6   0,29       2,6   0,27       1,8   0,25  
   2,4   0,22       1,9   0,26       2,7   0,27       2,7   0,28       2,7   0,27       1,9   0,25  
   2,5   0,22       2,0   0,26       2,8   0,22       2,8   0,23       2,8   0,22       2,0   0,24  
   2,6   0,22       2,1   0,25       2,9   0,21       2,9   0,21       2,9   0,20       2,1   0,24  
   2,7   0,21       2,2   0,25       3,0   0,20       3,0   0,20       3,0   0,20       2,2   0,24  
   2,8   0,18       2,3   0,25       3,1   0,16       3,1   0,16       3,1   0,16       2,3   0,24  
   2,9   0,17       2,4   0,21       3,2   0,16       3,2   0,16       3,2   0,15       2,4   0,20  
   3,0   0,17       2,5   0,21       3,3   0,14       3,3   0,13       3,3   0,13       2,5   0,20  
   3,1   0,14       2,6   0,20       3,4   0,14       3,4   0,13       3,4   0,13       2,6   0,19  
   3,2   0,14       2,7   0,19       3,5   0,11       3,5   0,11       3,5   0,10       2,7   0,19  
   3,3   0,12       2,8   0,16       3,6   0,10       3,6   0,09       3,6   0,09       2,8   0,16  
   3,4   0,12       2,9   0,15       3,7   0,10       3,7   0,09       3,7   0,09       2,9   0,15  
   3,5   0,11       3,0   0,15       3,8   0,10       3,8   0,10       3,8   0,09       3,0   0,15  
   3,6   0,09       3,1   0,13       3,9   0,10       3,9   0,10       3,9   0,09       3,1   0,12  
   3,7   0,09       3,2   0,13       4,0   0,10       4,0   0,10       4,0   0,09       3,2   0,13  
   3,8   0,09       3,3   0,11       4,1   0,09       4,1   0,09       4,1   0,09       3,3   0,11  

  

 37   0,8   0,54     38   0,9   0,53     39   0,8   0,55     40   0,4   0,60     41   1,0   0,58     42   0,5   0,59  
   0,9   0,54       1,0   0,39       0,9   0,55       0,5   0,60       1,1   0,41       0,6   0,57  
   1,0   0,39       1,1   0,34       1,0   0,40       0,6   0,60       1,2   0,37       0,7   0,57  
   1,1   0,34       1,2   0,31       1,1   0,35       0,7   0,60       1,3   0,35       0,8   0,57  
   1,2   0,31       1,3   0,30       1,2   0,32       0,8   0,58       1,4   0,33       0,9   0,56  
   1,3   0,29       1,4   0,29       1,3   0,29       0,9   0,58       1,5   0,33       1,0   0,56  
   1,4   0,28       1,5   0,28       1,4   0,27       1,0   0,55       1,6   0,31       1,1   0,39  
   1,5   0,26       1,6   0,27       1,5   0,26       1,1   0,37       1,7   0,31       1,2   0,35  
   1,6   0,26       1,7   0,27       1,6   0,26       1,2   0,34       1,8   0,31       1,3   0,33  
   1,7   0,25       1,8   0,27       1,7   0,25       1,3   0,30       1,9   0,29       1,4   0,31  
   1,8   0,25       1,9   0,27       1,8   0,25       1,4   0,28       2,0   0,29       1,5   0,30  
   1,9   0,24       2,0   0,26       1,9   0,24       1,5   0,27       2,1   0,28       1,6   0,30  
   2,0   0,24       2,1   0,26       2,0   0,24       1,6   0,27       2,2   0,28       1,7   0,30  
   2,1   0,24       2,2   0,26       2,1   0,23       1,7   0,26       2,3   0,27       1,8   0,29  
   2,2   0,23       2,3   0,26       2,2   0,23       1,8   0,26       2,4   0,27       1,9   0,29  
   2,3   0,23       2,4   0,21       2,3   0,23       1,9   0,25       2,5   0,22       2,0   0,29  
   2,4   0,19       2,5   0,21       2,4   0,19       2,0   0,24       2,6   0,22       2,1   0,28  
   2,5   0,19       2,6   0,21       2,5   0,19       2,1   0,24       2,7   0,22       2,2   0,28  
   2,6   0,19       2,7   0,20       2,6   0,19       2,2   0,24       2,8   0,15       2,3   0,28  
   2,7   0,19       2,8   0,17       2,7   0,19       2,3   0,24       2,9   0,15       2,4   0,28  
   2,8   0,17       2,9   0,16       2,8   0,16       2,4   0,23       3,0   0,15       2,5   0,24  
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STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   2,9   0,15       3,0   0,16       2,9   0,15       2,5   0,19       3,1   0,15       2,6   0,23  
   3,0   0,15       3,1   0,13       3,0   0,15       2,6   0,19       3,2   0,15       2,7   0,23  
   3,1   0,13       3,2   0,13       3,1   0,12       2,7   0,19       3,3   0,13       2,8   0,17  
   3,2   0,13       3,3   0,10       3,2   0,12       2,8   0,13       3,4   0,13       2,9   0,17  
   3,3   0,11       3,4   0,10       3,3   0,10       2,9   0,14       3,5   0,12       3,0   0,17  
   3,4   0,11       3,5   0,09       3,4   0,10       3,0   0,13       3,6   0,12       3,1   0,17  
   3,5   0,10       3,6   0,09       3,5   0,09       3,1   0,13       3,7   0,09       3,2   0,16  
   3,6   0,09       3,7   0,09       3,6   0,09       3,2   0,14       3,8   0,09       3,3   0,15  
   3,7   0,09       3,8   0,09       3,7   0,09       3,3   0,12       3,9   0,09       3,4   0,15  

  

 43   0,8   0,54     44   1,2   0,59     45   1,2   0,61     46   1,2   0,61     47   1,0   0,53     48   1,2   0,60  
   0,9   0,54       1,3   0,52       1,3   0,54       1,3   0,55       1,1   0,36       1,3   0,53  
   1,0   0,54       1,4   0,48       1,4   0,51       1,4   0,51       1,2   0,32       1,4   0,50  
   1,1   0,37       1,5   0,45       1,5   0,49       1,5   0,49       1,3   0,30       1,5   0,47  
   1,2   0,33       1,6   0,43       1,6   0,47       1,6   0,47       1,4   0,29       1,6   0,45  
   1,3   0,29       1,7   0,41       1,7   0,46       1,7   0,46       1,5   0,28       1,7   0,44  
   1,4   0,28       1,8   0,40       1,8   0,45       1,8   0,45       1,6   0,27       1,8   0,43  
   1,5   0,26       1,9   0,38       1,9   0,44       1,9   0,44       1,7   0,27       1,9   0,42  
   1,6   0,26       2,0   0,37       2,0   0,43       2,0   0,43       1,8   0,27       2,0   0,41  
   1,7   0,25       2,1   0,36       2,1   0,42       2,1   0,42       1,9   0,26       2,1   0,40  
   1,8   0,25       2,2   0,35       2,2   0,41       2,2   0,41       2,0   0,26       2,2   0,39  
   1,9   0,24       2,3   0,34       2,3   0,41       2,3   0,41       2,1   0,26       2,3   0,38  
   2,0   0,23       2,4   0,34       2,4   0,39       2,4   0,40       2,2   0,25       2,4   0,37  
   2,1   0,23       2,5   0,28       2,5   0,32       2,5   0,33       2,3   0,25       2,5   0,30  
   2,2   0,23       2,6   0,27       2,6   0,31       2,6   0,33       2,4   0,25       2,6   0,29  
   2,3   0,22       2,7   0,26       2,7   0,31       2,7   0,32       2,5   0,20       2,7   0,29  
   2,4   0,22       2,8   0,16       2,8   0,19       2,8   0,21       2,6   0,20       2,8   0,17  
   2,5   0,18       2,9   0,16       2,9   0,19       2,9   0,21       2,7   0,19       2,9   0,17  
   2,6   0,18       3,0   0,16       3,0   0,18       3,0   0,21       2,8   0,13       3,0   0,17  
   2,7   0,18       3,1   0,16       3,1   0,18       3,1   0,20       2,9   0,13       3,1   0,17  
   2,8   0,12       3,2   0,16       3,2   0,18       3,2   0,20       3,0   0,13       3,2   0,17  
   2,9   0,12       3,3   0,14       3,3   0,15       3,3   0,18       3,1   0,13       3,3   0,14  
   3,0   0,12       3,4   0,14       3,4   0,15       3,4   0,18       3,2   0,13       3,4   0,14  
   3,1   0,12       3,5   0,11       3,5   0,12       3,5   0,13       3,3   0,11       3,5   0,11  
   3,2   0,12       3,6   0,11       3,6   0,12       3,6   0,13       3,4   0,11       3,6   0,11  
   3,3   0,11       3,7   0,08       3,7   0,09       3,7   0,10       3,5   0,10       3,7   0,08  
   3,4   0,11       3,8   0,08       3,8   0,09       3,8   0,11       3,6   0,10       3,8   0,08  
   3,5   0,09       3,9   0,08       3,9   0,09       3,9   0,10       3,7   0,07       3,9   0,08  
   3,6   0,09       4,0   0,08       4,0   0,09       4,0   0,11       3,8   0,07       4,0   0,08  
   3,7   0,07       4,1   0,08       4,1   0,09       4,1   0,11       3,9   0,07       4,1   0,08  

  

 49   1,2   0,61     50   1,2   0,61     51   0,8   0,53     52   1,2   0,58     53   1,2   0,60     54   1,2   0,60  
   1,3   0,55       1,3   0,55       0,9   0,53       1,3   0,51       1,3   0,54       1,3   0,54  
   1,4   0,53       1,4   0,52       1,0   0,53       1,4   0,47       1,4   0,50       1,4   0,51  
   1,5   0,51       1,5   0,51       1,1   0,36       1,5   0,45       1,5   0,48       1,5   0,48  
   1,6   0,49       1,6   0,49       1,2   0,32       1,6   0,43       1,6   0,47       1,6   0,47  
   1,7   0,48       1,7   0,49       1,3   0,29       1,7   0,41       1,7   0,45       1,7   0,45  
   1,8   0,47       1,8   0,48       1,4   0,28       1,8   0,39       1,8   0,44       1,8   0,44  
   1,9   0,47       1,9   0,47       1,5   0,26       1,9   0,38       1,9   0,44       1,9   0,44  
   2,0   0,46       2,0   0,47       1,6   0,25       2,0   0,37       2,0   0,43       2,0   0,43  
   2,1   0,45       2,1   0,46       1,7   0,25       2,1   0,36       2,1   0,42       2,1   0,42  
   2,2   0,44       2,2   0,46       1,8   0,24       2,2   0,35       2,2   0,41       2,2   0,42  
   2,3   0,44       2,3   0,45       1,9   0,24       2,3   0,34       2,3   0,40       2,3   0,41  
   2,4   0,43       2,4   0,44       2,0   0,23       2,4   0,34       2,4   0,40       2,4   0,40  
   2,5   0,33       2,5   0,36       2,1   0,23       2,5   0,28       2,5   0,32       2,5   0,34  
   2,6   0,33       2,6   0,35       2,2   0,23       2,6   0,28       2,6   0,32       2,6   0,33  
   2,7   0,32       2,7   0,35       2,3   0,22       2,7   0,27       2,7   0,31       2,7   0,33  
   2,8   0,19       2,8   0,22       2,4   0,22       2,8   0,17       2,8   0,20       2,8   0,22  
   2,9   0,20       2,9   0,22       2,5   0,19       2,9   0,17       2,9   0,19       2,9   0,22  
   3,0   0,20       3,0   0,22       2,6   0,18       3,0   0,17       3,0   0,19       3,0   0,22  
   3,1   0,20       3,1   0,21       2,7   0,18       3,1   0,17       3,1   0,19       3,1   0,21  
   3,2   0,20       3,2   0,21       2,8   0,13       3,2   0,17       3,2   0,19       3,2   0,21  
   3,3   0,17       3,3   0,18       2,9   0,13       3,3   0,15       3,3   0,16       3,3   0,19  
   3,4   0,17       3,4   0,18       3,0   0,13       3,4   0,15       3,4   0,16       3,4   0,19  
   3,5   0,13       3,5   0,13       3,1   0,13       3,5   0,11       3,5   0,13       3,5   0,14  
   3,6   0,13       3,6   0,14       3,2   0,13       3,6   0,12       3,6   0,13       3,6   0,14  
   3,7   0,09       3,7   0,10       3,3   0,11       3,7   0,09       3,7   0,10       3,7   0,11  
   3,8   0,09       3,8   0,10       3,4   0,11       3,8   0,09       3,8   0,10       3,8   0,12  
   3,9   0,09       3,9   0,11       3,5   0,10       3,9   0,09       3,9   0,10       3,9   0,12  
   4,0   0,09       4,0   0,11       3,6   0,10       4,0   0,09       4,0   0,10       4,0   0,12  
   4,1   0,09       4,1   0,11       3,7   0,08       4,1   0,09       4,1   0,10       4,1   0,11  

  

 55   0,4   0,58     56   1,0   0,56     57   0,4   0,57                                                              
   0,5   0,55       1,1   0,40       0,5   0,55                                                     
   0,6   0,54       1,2   0,37       0,6   0,55                                                     
   0,7   0,54       1,3   0,35       0,7   0,55                                                     
   0,8   0,54       1,4   0,34       0,8   0,55                                                     
   0,9   0,54       1,5   0,33       0,9   0,55                                                     
   1,0   0,54       1,6   0,32       1,0   0,55                                                     
   1,1   0,37       1,7   0,32       1,1   0,39                                                     
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STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   1,2   0,33       1,8   0,31       1,2   0,36                                                     
   1,3   0,31       1,9   0,30       1,3   0,33                                                     
   1,4   0,29       2,0   0,30       1,4   0,32                                                     
   1,5   0,28       2,1   0,30       1,5   0,31                                                     
   1,6   0,27       2,2   0,29       1,6   0,31                                                     
   1,7   0,26       2,3   0,29       1,7   0,31                                                     
   1,8   0,26       2,4   0,29       1,8   0,30                                                     
   1,9   0,26       2,5   0,24       1,9   0,30                                                     
   2,0   0,25       2,6   0,23       2,0   0,30                                                     
   2,1   0,25       2,7   0,22       2,1   0,30                                                     
   2,2   0,25       2,8   0,15       2,2   0,30                                                     
   2,3   0,25       2,9   0,15       2,3   0,30                                                     
   2,4   0,24       3,0   0,15       2,4   0,30                                                     
   2,5   0,21       3,1   0,15       2,5   0,26                                                     
   2,6   0,20       3,2   0,15       2,6   0,25                                                     
   2,7   0,19       3,3   0,13       2,7   0,24                                                     
   2,8   0,14       3,4   0,13       2,8   0,18                                                     
   2,9   0,14       3,5   0,11       2,9   0,18                                                     
   3,0   0,14       3,6   0,12       3,0   0,18                                                     
   3,1   0,14       3,7   0,09       3,1   0,17                                                     
   3,2   0,14       3,8   0,09       3,2   0,17                                                     
   3,3   0,12       3,9   0,09       3,3   0,16                                                     
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Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

  1  -0,6   0,43      2  -0,5   0,51      3  -0,5   0,57      4   0,3   0,48      5   0,3   0,52      6  -0,6   0,52  
  -0,5   0,42      -0,4   0,50      -0,4   0,56       0,4   0,46       0,4   0,52      -0,5   0,51  
  -0,4   0,40      -0,3   0,48      -0,3   0,54       0,5   0,45       0,5   0,50      -0,4   0,48  
  -0,3   0,38      -0,2   0,46      -0,2   0,52       0,6   0,40       0,6   0,49      -0,3   0,46  
  -0,2   0,36      -0,1   0,44      -0,1   0,49       0,7   0,39       0,7   0,47      -0,2   0,43  
  -0,1   0,34       0,0   0,42       0,0   0,47       0,8   0,38       0,8   0,43      -0,1   0,40  
   0,0   0,32       0,1   0,39       0,1   0,45       0,9   0,28       0,9   0,33       0,0   0,38  
   0,1   0,30       0,2   0,38       0,2   0,42       1,0   0,23       1,0   0,28       0,1   0,35  
   0,2   0,28       0,3   0,36       0,3   0,38       1,1   0,21       1,1   0,23       0,2   0,33  
   0,3   0,26       0,4   0,34       0,4   0,35       1,2   0,19       1,2   0,21       0,3   0,31  
   0,4   0,25       0,5   0,29       0,5   0,33       1,3   0,18       1,3   0,20       0,4   0,30  
   0,5   0,21       0,6   0,28       0,6   0,31       1,4   0,17       1,4   0,19       0,5   0,28  
   0,6   0,20       0,7   0,26       0,7   0,26       1,5   0,16       1,5   0,17       0,6   0,27  
   0,7   0,17       0,8   0,23       0,8   0,23       1,6   0,16       1,6   0,16       0,7   0,24  
   0,8   0,17       0,9   0,17       0,9   0,19       1,7   0,16       1,7   0,16       0,8   0,20  
   0,9   0,12       1,0   0,17       1,0   0,18       1,8   0,16       1,8   0,16       0,9   0,17  
   1,0   0,11       1,1   0,16       1,1   0,17       1,9   0,16       1,9   0,16       1,0   0,16  
   1,1   0,11       1,2   0,15       1,2   0,16       2,0   0,16       2,0   0,16       1,1   0,15  
   1,2   0,09       1,3   0,12       1,3   0,13       2,1   0,16       2,1   0,16       1,2   0,13  
   1,3   0,07       1,4   0,12       1,4   0,13       2,2   0,16       2,2   0,16       1,3   0,11  
   1,4   0,07       1,5   0,12       1,5   0,12       2,3   0,16       2,3   0,15       1,4   0,10  
   1,5   0,07       1,6   0,10       1,6   0,10       2,4   0,16       2,4   0,15       1,5   0,08  
   1,6   0,06       1,7   0,10       1,7   0,10       2,5   0,14       2,5   0,13       1,6   0,07  
   1,7   0,06       1,8   0,10       1,8   0,10       2,6   0,14       2,6   0,13       1,7   0,06  
   1,8   0,06       1,9   0,09       1,9   0,10       2,7   0,14       2,7   0,13       1,8   0,06  
   1,9   0,06       2,0   0,08       2,0   0,08       2,8   0,10       2,8   0,10       1,9   0,06  
   2,0   0,06       2,1   0,07       2,1   0,07       2,9   0,11       2,9   0,10       2,0   0,06  
   2,1   0,06       2,2   0,05       2,2   0,05       3,0   0,11       3,0   0,10       2,1   0,06  
   2,2   0,04       2,3   0,05       2,3   0,05       3,1   0,11       3,1   0,10       2,2   0,04  
   2,3   0,04       2,4   0,05       2,4   0,05       3,2   0,11       3,2   0,10       2,3   0,03  

  

  7  -0,5   0,58      8   0,3   0,55      9   0,3   0,51     10  -0,5   0,67     11  -0,5   0,58     12  -0,5   0,48  
  -0,4   0,56       0,4   0,55       0,4   0,51      -0,4   0,66      -0,4   0,58      -0,4   0,47  
  -0,3   0,54       0,5   0,53       0,5   0,47      -0,3   0,65      -0,3   0,57      -0,3   0,46  
  -0,2   0,52       0,6   0,52       0,6   0,45      -0,2   0,63      -0,2   0,55      -0,2   0,44  
  -0,1   0,50       0,7   0,51       0,7   0,45      -0,1   0,61      -0,1   0,53      -0,1   0,42  
   0,0   0,47       0,8   0,51       0,8   0,43       0,0   0,58       0,0   0,51       0,0   0,40  
   0,1   0,45       0,9   0,50       0,9   0,42       0,1   0,55       0,1   0,48       0,1   0,38  
   0,2   0,43       1,0   0,50       1,0   0,42       0,2   0,53       0,2   0,46       0,2   0,36  
   0,3   0,40       1,1   0,41       1,1   0,38       0,3   0,49       0,3   0,44       0,3   0,34  
   0,4   0,38       1,2   0,37       1,2   0,34       0,4   0,47       0,4   0,42       0,4   0,33  
   0,5   0,37       1,3   0,35       1,3   0,33       0,5   0,42       0,5   0,39       0,5   0,30  
   0,6   0,35       1,4   0,34       1,4   0,32       0,6   0,40       0,6   0,38       0,6   0,29  
   0,7   0,28       1,5   0,33       1,5   0,31       0,7   0,32       0,7   0,30       0,7   0,21  
   0,8   0,25       1,6   0,30       1,6   0,31       0,8   0,28       0,8   0,28       0,8   0,19  
   0,9   0,24       1,7   0,29       1,7   0,30       0,9   0,26       0,9   0,26       0,9   0,18  
   1,0   0,23       1,8   0,29       1,8   0,30       1,0   0,25       1,0   0,23       1,0   0,15  
   1,1   0,19       1,9   0,29       1,9   0,30       1,1   0,25       1,1   0,23       1,1   0,15  
   1,2   0,14       2,0   0,29       2,0   0,30       1,2   0,17       1,2   0,16       1,2   0,10  
   1,3   0,12       2,1   0,29       2,1   0,30       1,3   0,16       1,3   0,15       1,3   0,09  
   1,4   0,12       2,2   0,28       2,2   0,30       1,4   0,15       1,4   0,15       1,4   0,09  
   1,5   0,12       2,3   0,28       2,3   0,30       1,5   0,15       1,5   0,15       1,5   0,09  
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STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   1,6   0,09       2,4   0,26       2,4   0,27       1,6   0,13       1,6   0,13       1,6   0,09  
   1,7   0,08       2,5   0,23       2,5   0,25       1,7   0,13       1,7   0,12       1,7   0,08  
   1,8   0,08       2,6   0,23       2,6   0,25       1,8   0,12       1,8   0,12       1,8   0,08  
   1,9   0,08       2,7   0,23       2,7   0,25       1,9   0,13       1,9   0,12       1,9   0,08  
   2,0   0,08       2,8   0,19       2,8   0,20       2,0   0,11       2,0   0,10       2,0   0,08  
   2,1   0,07       2,9   0,18       2,9   0,19       2,1   0,10       2,1   0,10       2,1   0,08  
   2,2   0,05       3,0   0,18       3,0   0,19       2,2   0,08       2,2   0,08       2,2   0,06  
   2,3   0,05       3,1   0,17       3,1   0,18       2,3   0,08       2,3   0,08       2,3   0,06  
   2,4   0,05       3,2   0,17       3,2   0,18       2,4   0,08       2,4   0,08       2,4   0,06  

  

 13  -0,6   0,52     14   0,3   0,53     15   0,3   0,48     16  -0,5   0,59     17  -0,5   0,50     18  -0,6   0,43  
  -0,5   0,51       0,4   0,53       0,4   0,47      -0,4   0,58      -0,4   0,49      -0,5   0,42  
  -0,4   0,49       0,5   0,51       0,5   0,45      -0,3   0,56      -0,3   0,48      -0,4   0,40  
  -0,3   0,46       0,6   0,49       0,6   0,41      -0,2   0,53      -0,2   0,46      -0,3   0,38  
  -0,2   0,43       0,7   0,48       0,7   0,40      -0,1   0,50      -0,1   0,43      -0,2   0,35  
  -0,1   0,40       0,8   0,44       0,8   0,39       0,0   0,48       0,0   0,41      -0,1   0,33  
   0,0   0,38       0,9   0,31       0,9   0,26       0,1   0,45       0,1   0,39       0,0   0,31  
   0,1   0,35       1,0   0,26       1,0   0,22       0,2   0,43       0,2   0,37       0,1   0,29  
   0,2   0,33       1,1   0,23       1,1   0,20       0,3   0,39       0,3   0,35       0,2   0,28  
   0,3   0,31       1,2   0,21       1,2   0,18       0,4   0,35       0,4   0,34       0,3   0,26  
   0,4   0,30       1,3   0,20       1,3   0,18       0,5   0,34       0,5   0,29       0,4   0,25  
   0,5   0,28       1,4   0,20       1,4   0,17       0,6   0,31       0,6   0,28       0,5   0,20  
   0,6   0,27       1,5   0,17       1,5   0,17       0,7   0,26       0,7   0,25       0,6   0,19  
   0,7   0,24       1,6   0,17       1,6   0,17       0,8   0,23       0,8   0,22       0,7   0,17  
   0,8   0,18       1,7   0,16       1,7   0,17       0,9   0,19       0,9   0,17       0,8   0,15  
   0,9   0,17       1,8   0,16       1,8   0,17       1,0   0,19       1,0   0,17       0,9   0,12  
   1,0   0,17       1,9   0,16       1,9   0,17       1,1   0,17       1,1   0,15       1,0   0,11  
   1,1   0,14       2,0   0,16       2,0   0,17       1,2   0,14       1,2   0,13       1,1   0,10  
   1,2   0,11       2,1   0,16       2,1   0,17       1,3   0,14       1,3   0,12       1,2   0,08  
   1,3   0,11       2,2   0,16       2,2   0,17       1,4   0,13       1,4   0,12       1,3   0,08  
   1,4   0,11       2,3   0,16       2,3   0,17       1,5   0,12       1,5   0,11       1,4   0,07  
   1,5   0,07       2,4   0,13       2,4   0,15       1,6   0,11       1,6   0,10       1,5   0,07  
   1,6   0,07       2,5   0,14       2,5   0,15       1,7   0,10       1,7   0,10       1,6   0,06  
   1,7   0,07       2,6   0,14       2,6   0,14       1,8   0,10       1,8   0,10       1,7   0,06  
   1,8   0,06       2,7   0,14       2,7   0,14       1,9   0,10       1,9   0,10       1,8   0,06  
   1,9   0,06       2,8   0,12       2,8   0,13       2,0   0,07       2,0   0,07       1,9   0,06  
   2,0   0,06       2,9   0,11       2,9   0,12       2,1   0,07       2,1   0,07       2,0   0,06  
   2,1   0,06       3,0   0,12       3,0   0,12       2,2   0,05       2,2   0,05       2,1   0,06  
   2,2   0,04       3,1   0,10       3,1   0,11       2,3   0,05       2,3   0,06       2,2   0,04  
   2,3   0,03       3,2   0,10       3,2   0,11       2,4   0,05       2,4   0,05       2,3   0,04  

  

 19   1,2   0,61     20   1,2   0,62     21   1,1   0,62     22   0,4   0,58     23   1,2   0,63     24   1,2   0,64  
   1,3   0,53       1,3   0,54       1,2   0,62       0,5   0,55       1,3   0,53       1,3   0,54  
   1,4   0,50       1,4   0,52       1,3   0,53       0,6   0,55       1,4   0,50       1,4   0,52  
   1,5   0,48       1,5   0,51       1,4   0,50       0,7   0,55       1,5   0,48       1,5   0,51  
   1,6   0,47       1,6   0,50       1,5   0,48       0,8   0,56       1,6   0,47       1,6   0,50  
   1,7   0,45       1,7   0,49       1,6   0,47       0,9   0,55       1,7   0,46       1,7   0,49  
   1,8   0,44       1,8   0,48       1,7   0,46       1,0   0,42       1,8   0,45       1,8   0,48  
   1,9   0,44       1,9   0,48       1,8   0,45       1,1   0,37       1,9   0,44       1,9   0,48  
   2,0   0,43       2,0   0,47       1,9   0,44       1,2   0,34       2,0   0,43       2,0   0,47  
   2,1   0,42       2,1   0,47       2,0   0,43       1,3   0,33       2,1   0,43       2,1   0,47  
   2,2   0,42       2,2   0,46       2,1   0,42       1,4   0,32       2,2   0,42       2,2   0,46  
   2,3   0,41       2,3   0,46       2,2   0,42       1,5   0,31       2,3   0,41       2,3   0,45  
   2,4   0,37       2,4   0,41       2,3   0,41       1,6   0,31       2,4   0,34       2,4   0,36  
   2,5   0,34       2,5   0,36       2,4   0,37       1,7   0,31       2,5   0,33       2,5   0,35  
   2,6   0,33       2,6   0,35       2,5   0,33       1,8   0,31       2,6   0,33       2,6   0,35  
   2,7   0,33       2,7   0,34       2,6   0,33       1,9   0,31       2,7   0,32       2,7   0,34  
   2,8   0,25       2,8   0,25       2,7   0,32       2,0   0,30       2,8   0,28       2,8   0,28  
   2,9   0,24       2,9   0,24       2,8   0,24       2,1   0,30       2,9   0,26       2,9   0,27  
   3,0   0,24       3,0   0,24       2,9   0,23       2,2   0,30       3,0   0,26       3,0   0,26  
   3,1   0,21       3,1   0,21       3,0   0,23       2,3   0,30       3,1   0,19       3,1   0,20  
   3,2   0,21       3,2   0,21       3,1   0,20       2,4   0,25       3,2   0,20       3,2   0,20  
   3,3   0,18       3,3   0,17       3,2   0,20       2,5   0,25       3,3   0,17       3,3   0,17  
   3,4   0,18       3,4   0,17       3,3   0,17       2,6   0,24       3,4   0,17       3,4   0,16  
   3,5   0,15       3,5   0,14       3,4   0,17       2,7   0,24       3,5   0,13       3,5   0,12  
   3,6   0,14       3,6   0,14       3,5   0,14       2,8   0,21       3,6   0,11       3,6   0,10  
   3,7   0,12       3,7   0,11       3,6   0,13       2,9   0,21       3,7   0,12       3,7   0,11  
   3,8   0,13       3,8   0,11       3,7   0,11       3,0   0,20       3,8   0,12       3,8   0,11  
   3,9   0,13       3,9   0,11       3,8   0,11       3,1   0,17       3,9   0,12       3,9   0,11  
   4,0   0,13       4,0   0,11       3,9   0,11       3,2   0,16       4,0   0,12       4,0   0,11  
   4,1   0,12       4,1   0,11       4,0   0,12       3,3   0,14       4,1   0,11       4,1   0,10  

  

 25   1,2   0,65     26   0,7   0,61     27   0,9   0,57     28   1,2   0,63     29   1,2   0,64     30   1,2   0,64  
   1,3   0,54       0,8   0,59       1,0   0,43       1,3   0,52       1,3   0,54       1,3   0,53  
   1,4   0,51       0,9   0,59       1,1   0,39       1,4   0,49       1,4   0,52       1,4   0,50  
   1,5   0,48       1,0   0,42       1,2   0,36       1,5   0,48       1,5   0,50       1,5   0,48  
   1,6   0,47       1,1   0,37       1,3   0,35       1,6   0,46       1,6   0,49       1,6   0,47  
   1,7   0,46       1,2   0,35       1,4   0,33       1,7   0,45       1,7   0,48       1,7   0,45  
   1,8   0,45       1,3   0,32       1,5   0,32       1,8   0,44       1,8   0,47       1,8   0,44  
   1,9   0,44       1,4   0,31       1,6   0,32       1,9   0,43       1,9   0,46       1,9   0,44  
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Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   2,0   0,44       1,5   0,30       1,7   0,31       2,0   0,43       2,0   0,45       2,0   0,43  
   2,1   0,42       1,6   0,30       1,8   0,30       2,1   0,42       2,1   0,45       2,1   0,42  
   2,2   0,42       1,7   0,30       1,9   0,30       2,2   0,41       2,2   0,44       2,2   0,41  
   2,3   0,41       1,8   0,30       2,0   0,30       2,3   0,40       2,3   0,43       2,3   0,40  
   2,4   0,34       1,9   0,29       2,1   0,29       2,4   0,33       2,4   0,34       2,4   0,33  
   2,5   0,33       2,0   0,29       2,2   0,29       2,5   0,32       2,5   0,33       2,5   0,31  
   2,6   0,33       2,1   0,29       2,3   0,28       2,6   0,31       2,6   0,33       2,6   0,31  
   2,7   0,32       2,2   0,29       2,4   0,24       2,7   0,31       2,7   0,32       2,7   0,30  
   2,8   0,27       2,3   0,29       2,5   0,24       2,8   0,26       2,8   0,26       2,8   0,25  
   2,9   0,26       2,4   0,24       2,6   0,22       2,9   0,24       2,9   0,24       2,9   0,23  
   3,0   0,26       2,5   0,23       2,7   0,22       3,0   0,23       3,0   0,24       3,0   0,23  
   3,1   0,19       2,6   0,23       2,8   0,19       3,1   0,18       3,1   0,19       3,1   0,17  
   3,2   0,19       2,7   0,23       2,9   0,17       3,2   0,18       3,2   0,18       3,2   0,17  
   3,3   0,16       2,8   0,21       3,0   0,17       3,3   0,14       3,3   0,14       3,3   0,14  
   3,4   0,16       2,9   0,20       3,1   0,14       3,4   0,14       3,4   0,14       3,4   0,13  
   3,5   0,12       3,0   0,20       3,2   0,14       3,5   0,12       3,5   0,11       3,5   0,11  
   3,6   0,10       3,1   0,16       3,3   0,12       3,6   0,10       3,6   0,10       3,6   0,09  
   3,7   0,11       3,2   0,16       3,4   0,12       3,7   0,10       3,7   0,10       3,7   0,09  
   3,8   0,11       3,3   0,14       3,5   0,11       3,8   0,10       3,8   0,10       3,8   0,10  
   3,9   0,11       3,4   0,14       3,6   0,09       3,9   0,11       3,9   0,10       3,9   0,09  
   4,0   0,11       3,5   0,12       3,7   0,09       4,0   0,11       4,0   0,10       4,0   0,10  
   4,1   0,11       3,6   0,10       3,8   0,10       4,1   0,10       4,1   0,10       4,1   0,10  

  

 31   0,9   0,58     32   0,4   0,57     33   1,2   0,60     34   1,2   0,61     35   1,2   0,61     36   0,4   0,59  
   1,0   0,44       0,5   0,56       1,3   0,49       1,3   0,50       1,3   0,49       0,5   0,57  
   1,1   0,39       0,6   0,55       1,4   0,46       1,4   0,47       1,4   0,46       0,6   0,57  
   1,2   0,36       0,7   0,55       1,5   0,43       1,5   0,45       1,5   0,44       0,7   0,57  
   1,3   0,34       0,8   0,55       1,6   0,41       1,6   0,44       1,6   0,42       0,8   0,57  
   1,4   0,32       0,9   0,55       1,7   0,40       1,7   0,43       1,7   0,40       0,9   0,57  
   1,5   0,32       1,0   0,40       1,8   0,39       1,8   0,42       1,8   0,39       1,0   0,40  
   1,6   0,31       1,1   0,35       1,9   0,38       1,9   0,41       1,9   0,38       1,1   0,35  
   1,7   0,30       1,2   0,32       2,0   0,37       2,0   0,40       2,0   0,37       1,2   0,32  
   1,8   0,29       1,3   0,30       2,1   0,36       2,1   0,39       2,1   0,36       1,3   0,30  
   1,9   0,29       1,4   0,29       2,2   0,35       2,2   0,38       2,2   0,35       1,4   0,29  
   2,0   0,28       1,5   0,28       2,3   0,34       2,3   0,37       2,3   0,34       1,5   0,27  
   2,1   0,28       1,6   0,27       2,4   0,28       2,4   0,30       2,4   0,28       1,6   0,26  
   2,2   0,27       1,7   0,27       2,5   0,28       2,5   0,30       2,5   0,28       1,7   0,26  
   2,3   0,27       1,8   0,26       2,6   0,27       2,6   0,29       2,6   0,27       1,8   0,25  
   2,4   0,22       1,9   0,26       2,7   0,27       2,7   0,28       2,7   0,27       1,9   0,25  
   2,5   0,22       2,0   0,26       2,8   0,22       2,8   0,22       2,8   0,22       2,0   0,24  
   2,6   0,22       2,1   0,25       2,9   0,21       2,9   0,21       2,9   0,20       2,1   0,24  
   2,7   0,21       2,2   0,25       3,0   0,20       3,0   0,20       3,0   0,20       2,2   0,24  
   2,8   0,18       2,3   0,25       3,1   0,16       3,1   0,16       3,1   0,16       2,3   0,24  
   2,9   0,17       2,4   0,21       3,2   0,16       3,2   0,16       3,2   0,15       2,4   0,20  
   3,0   0,17       2,5   0,21       3,3   0,14       3,3   0,13       3,3   0,13       2,5   0,20  
   3,1   0,14       2,6   0,20       3,4   0,14       3,4   0,13       3,4   0,13       2,6   0,19  
   3,2   0,14       2,7   0,19       3,5   0,11       3,5   0,11       3,5   0,10       2,7   0,19  
   3,3   0,12       2,8   0,16       3,6   0,10       3,6   0,09       3,6   0,09       2,8   0,16  
   3,4   0,12       2,9   0,15       3,7   0,10       3,7   0,09       3,7   0,09       2,9   0,15  
   3,5   0,11       3,0   0,15       3,8   0,10       3,8   0,10       3,8   0,09       3,0   0,15  
   3,6   0,09       3,1   0,13       3,9   0,10       3,9   0,10       3,9   0,09       3,1   0,12  
   3,7   0,09       3,2   0,13       4,0   0,10       4,0   0,10       4,0   0,09       3,2   0,13  
   3,8   0,09       3,3   0,11       4,1   0,09       4,1   0,09       4,1   0,09       3,3   0,11  

  

 37   0,8   0,54     38   0,9   0,53     39   0,8   0,55     40   0,4   0,60     41   1,0   0,58     42   0,5   0,59  
   0,9   0,54       1,0   0,39       0,9   0,55       0,5   0,60       1,1   0,41       0,6   0,57  
   1,0   0,39       1,1   0,34       1,0   0,40       0,6   0,60       1,2   0,37       0,7   0,57  
   1,1   0,34       1,2   0,31       1,1   0,35       0,7   0,60       1,3   0,35       0,8   0,57  
   1,2   0,31       1,3   0,30       1,2   0,32       0,8   0,58       1,4   0,34       0,9   0,56  
   1,3   0,29       1,4   0,29       1,3   0,29       0,9   0,58       1,5   0,33       1,0   0,56  
   1,4   0,27       1,5   0,28       1,4   0,27       1,0   0,55       1,6   0,31       1,1   0,39  
   1,5   0,26       1,6   0,27       1,5   0,26       1,1   0,38       1,7   0,31       1,2   0,35  
   1,6   0,26       1,7   0,27       1,6   0,26       1,2   0,34       1,8   0,31       1,3   0,33  
   1,7   0,25       1,8   0,27       1,7   0,25       1,3   0,30       1,9   0,29       1,4   0,31  
   1,8   0,25       1,9   0,27       1,8   0,25       1,4   0,29       2,0   0,29       1,5   0,30  
   1,9   0,24       2,0   0,26       1,9   0,24       1,5   0,27       2,1   0,28       1,6   0,30  
   2,0   0,24       2,1   0,26       2,0   0,24       1,6   0,27       2,2   0,28       1,7   0,30  
   2,1   0,23       2,2   0,26       2,1   0,23       1,7   0,26       2,3   0,27       1,8   0,29  
   2,2   0,23       2,3   0,26       2,2   0,23       1,8   0,26       2,4   0,27       1,9   0,29  
   2,3   0,23       2,4   0,21       2,3   0,23       1,9   0,25       2,5   0,22       2,0   0,29  
   2,4   0,19       2,5   0,21       2,4   0,19       2,0   0,24       2,6   0,22       2,1   0,29  
   2,5   0,19       2,6   0,20       2,5   0,19       2,1   0,24       2,7   0,22       2,2   0,28  
   2,6   0,19       2,7   0,20       2,6   0,19       2,2   0,24       2,8   0,15       2,3   0,28  
   2,7   0,19       2,8   0,17       2,7   0,18       2,3   0,24       2,9   0,15       2,4   0,28  
   2,8   0,17       2,9   0,16       2,8   0,16       2,4   0,23       3,0   0,15       2,5   0,24  
   2,9   0,15       3,0   0,16       2,9   0,15       2,5   0,20       3,1   0,15       2,6   0,24  
   3,0   0,15       3,1   0,13       3,0   0,15       2,6   0,19       3,2   0,15       2,7   0,23  
   3,1   0,13       3,2   0,13       3,1   0,12       2,7   0,19       3,3   0,13       2,8   0,17  
   3,2   0,13       3,3   0,10       3,2   0,12       2,8   0,13       3,4   0,13       2,9   0,17  
   3,3   0,11       3,4   0,10       3,3   0,10       2,9   0,14       3,5   0,12       3,0   0,17  
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   3,4   0,11       3,5   0,09       3,4   0,10       3,0   0,13       3,6   0,12       3,1   0,17  
   3,5   0,10       3,6   0,09       3,5   0,09       3,1   0,13       3,7   0,09       3,2   0,16  
   3,6   0,09       3,7   0,09       3,6   0,09       3,2   0,14       3,8   0,09       3,3   0,15  
   3,7   0,09       3,8   0,09       3,7   0,09       3,3   0,12       3,9   0,09       3,4   0,15  

  

 43   0,8   0,54     44   1,2   0,60     45   1,2   0,61     46   1,2   0,61     47   1,0   0,53     48   1,2   0,60  
   0,9   0,54       1,3   0,52       1,3   0,54       1,3   0,55       1,1   0,36       1,3   0,53  
   1,0   0,54       1,4   0,49       1,4   0,51       1,4   0,51       1,2   0,33       1,4   0,50  
   1,1   0,37       1,5   0,45       1,5   0,49       1,5   0,49       1,3   0,30       1,5   0,47  
   1,2   0,33       1,6   0,43       1,6   0,47       1,6   0,47       1,4   0,29       1,6   0,45  
   1,3   0,29       1,7   0,41       1,7   0,46       1,7   0,46       1,5   0,28       1,7   0,44  
   1,4   0,28       1,8   0,40       1,8   0,45       1,8   0,45       1,6   0,27       1,8   0,43  
   1,5   0,27       1,9   0,39       1,9   0,44       1,9   0,44       1,7   0,27       1,9   0,42  
   1,6   0,26       2,0   0,38       2,0   0,43       2,0   0,43       1,8   0,27       2,0   0,41  
   1,7   0,25       2,1   0,36       2,1   0,42       2,1   0,42       1,9   0,26       2,1   0,40  
   1,8   0,25       2,2   0,35       2,2   0,41       2,2   0,41       2,0   0,26       2,2   0,39  
   1,9   0,24       2,3   0,34       2,3   0,41       2,3   0,41       2,1   0,26       2,3   0,38  
   2,0   0,23       2,4   0,34       2,4   0,39       2,4   0,40       2,2   0,26       2,4   0,38  
   2,1   0,23       2,5   0,28       2,5   0,32       2,5   0,33       2,3   0,25       2,5   0,30  
   2,2   0,23       2,6   0,27       2,6   0,31       2,6   0,33       2,4   0,25       2,6   0,30  
   2,3   0,23       2,7   0,27       2,7   0,31       2,7   0,32       2,5   0,20       2,7   0,29  
   2,4   0,22       2,8   0,16       2,8   0,19       2,8   0,21       2,6   0,20       2,8   0,17  
   2,5   0,18       2,9   0,16       2,9   0,19       2,9   0,21       2,7   0,19       2,9   0,17  
   2,6   0,18       3,0   0,16       3,0   0,18       3,0   0,21       2,8   0,13       3,0   0,17  
   2,7   0,18       3,1   0,16       3,1   0,18       3,1   0,20       2,9   0,13       3,1   0,17  
   2,8   0,12       3,2   0,16       3,2   0,18       3,2   0,20       3,0   0,13       3,2   0,17  
   2,9   0,12       3,3   0,14       3,3   0,15       3,3   0,18       3,1   0,13       3,3   0,14  
   3,0   0,12       3,4   0,14       3,4   0,15       3,4   0,18       3,2   0,13       3,4   0,14  
   3,1   0,12       3,5   0,11       3,5   0,12       3,5   0,13       3,3   0,11       3,5   0,11  
   3,2   0,12       3,6   0,11       3,6   0,12       3,6   0,13       3,4   0,11       3,6   0,11  
   3,3   0,11       3,7   0,08       3,7   0,09       3,7   0,10       3,5   0,10       3,7   0,08  
   3,4   0,11       3,8   0,08       3,8   0,09       3,8   0,11       3,6   0,10       3,8   0,08  
   3,5   0,09       3,9   0,08       3,9   0,09       3,9   0,10       3,7   0,07       3,9   0,08  
   3,6   0,09       4,0   0,08       4,0   0,09       4,0   0,11       3,8   0,07       4,0   0,08  
   3,7   0,07       4,1   0,08       4,1   0,09       4,1   0,11       3,9   0,07       4,1   0,08  

  

 49   1,2   0,61     50   1,2   0,61     51   0,8   0,53     52   1,2   0,58     53   1,2   0,60     54   1,2   0,60  
   1,3   0,55       1,3   0,55       0,9   0,53       1,3   0,51       1,3   0,54       1,3   0,54  
   1,4   0,53       1,4   0,52       1,0   0,53       1,4   0,47       1,4   0,51       1,4   0,51  
   1,5   0,51       1,5   0,51       1,1   0,36       1,5   0,45       1,5   0,48       1,5   0,48  
   1,6   0,49       1,6   0,50       1,2   0,32       1,6   0,43       1,6   0,47       1,6   0,47  
   1,7   0,48       1,7   0,49       1,3   0,29       1,7   0,41       1,7   0,45       1,7   0,45  
   1,8   0,47       1,8   0,48       1,4   0,28       1,8   0,40       1,8   0,44       1,8   0,44  
   1,9   0,47       1,9   0,47       1,5   0,26       1,9   0,38       1,9   0,44       1,9   0,44  
   2,0   0,46       2,0   0,47       1,6   0,26       2,0   0,37       2,0   0,43       2,0   0,43  
   2,1   0,45       2,1   0,46       1,7   0,25       2,1   0,36       2,1   0,42       2,1   0,42  
   2,2   0,44       2,2   0,46       1,8   0,24       2,2   0,35       2,2   0,41       2,2   0,42  
   2,3   0,44       2,3   0,45       1,9   0,24       2,3   0,35       2,3   0,41       2,3   0,41  
   2,4   0,43       2,4   0,44       2,0   0,23       2,4   0,34       2,4   0,40       2,4   0,40  
   2,5   0,34       2,5   0,36       2,1   0,23       2,5   0,28       2,5   0,32       2,5   0,34  
   2,6   0,33       2,6   0,35       2,2   0,23       2,6   0,28       2,6   0,32       2,6   0,33  
   2,7   0,32       2,7   0,35       2,3   0,22       2,7   0,27       2,7   0,31       2,7   0,33  
   2,8   0,19       2,8   0,22       2,4   0,22       2,8   0,17       2,8   0,20       2,8   0,22  
   2,9   0,20       2,9   0,22       2,5   0,19       2,9   0,17       2,9   0,19       2,9   0,22  
   3,0   0,20       3,0   0,22       2,6   0,18       3,0   0,17       3,0   0,19       3,0   0,22  
   3,1   0,20       3,1   0,21       2,7   0,18       3,1   0,17       3,1   0,19       3,1   0,21  
   3,2   0,20       3,2   0,21       2,8   0,13       3,2   0,17       3,2   0,19       3,2   0,21  
   3,3   0,17       3,3   0,18       2,9   0,13       3,3   0,15       3,3   0,16       3,3   0,19  
   3,4   0,17       3,4   0,18       3,0   0,13       3,4   0,15       3,4   0,16       3,4   0,19  
   3,5   0,13       3,5   0,14       3,1   0,13       3,5   0,11       3,5   0,13       3,5   0,14  
   3,6   0,13       3,6   0,14       3,2   0,13       3,6   0,12       3,6   0,13       3,6   0,14  
   3,7   0,09       3,7   0,10       3,3   0,11       3,7   0,09       3,7   0,10       3,7   0,11  
   3,8   0,09       3,8   0,10       3,4   0,11       3,8   0,09       3,8   0,10       3,8   0,12  
   3,9   0,09       3,9   0,11       3,5   0,10       3,9   0,09       3,9   0,10       3,9   0,12  
   4,0   0,09       4,0   0,11       3,6   0,10       4,0   0,09       4,0   0,10       4,0   0,12  
   4,1   0,09       4,1   0,11       3,7   0,08       4,1   0,09       4,1   0,10       4,1   0,11  

  

 55   0,4   0,58     56   1,0   0,56     57   0,4   0,57                                                              
   0,5   0,55       1,1   0,40       0,5   0,55                                                     
   0,6   0,54       1,2   0,37       0,6   0,55                                                     
   0,7   0,54       1,3   0,35       0,7   0,55                                                     
   0,8   0,54       1,4   0,34       0,8   0,55                                                     
   0,9   0,54       1,5   0,33       0,9   0,55                                                     
   1,0   0,54       1,6   0,32       1,0   0,55                                                     
   1,1   0,37       1,7   0,32       1,1   0,39                                                     
   1,2   0,33       1,8   0,31       1,2   0,36                                                     
   1,3   0,31       1,9   0,30       1,3   0,33                                                     
   1,4   0,29       2,0   0,30       1,4   0,32                                                     
   1,5   0,28       2,1   0,30       1,5   0,31                                                     
   1,6   0,27       2,2   0,29       1,6   0,31                                                     
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STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   1,7   0,27       2,3   0,29       1,7   0,31                                                     
   1,8   0,26       2,4   0,29       1,8   0,30                                                     
   1,9   0,26       2,5   0,24       1,9   0,30                                                     
   2,0   0,25       2,6   0,23       2,0   0,30                                                     
   2,1   0,25       2,7   0,22       2,1   0,30                                                     
   2,2   0,25       2,8   0,15       2,2   0,30                                                     
   2,3   0,25       2,9   0,15       2,3   0,30                                                     
   2,4   0,24       3,0   0,15       2,4   0,30                                                     
   2,5   0,21       3,1   0,15       2,5   0,26                                                     
   2,6   0,20       3,2   0,15       2,6   0,25                                                     
   2,7   0,19       3,3   0,13       2,7   0,24                                                     
   2,8   0,14       3,4   0,13       2,8   0,18                                                     
   2,9   0,14       3,5   0,11       2,9   0,18                                                     
   3,0   0,14       3,6   0,12       3,0   0,18                                                     
   3,1   0,14       3,7   0,09       3,1   0,17                                                     
   3,2   0,14       3,8   0,09       3,2   0,17                                                     
   3,3   0,12       3,9   0,09       3,3   0,16                                                     

  

 

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

  1  -0,6   0,43      2  -0,5   0,51      3  -0,5   0,57      4   0,3   0,47      5   0,3   0,52      6  -0,6   0,52  
  -0,5   0,42      -0,4   0,49      -0,4   0,56       0,4   0,46       0,4   0,52      -0,5   0,50  
  -0,4   0,40      -0,3   0,48      -0,3   0,54       0,5   0,44       0,5   0,50      -0,4   0,48  
  -0,3   0,38      -0,2   0,46      -0,2   0,52       0,6   0,40       0,6   0,48      -0,3   0,45  
  -0,2   0,36      -0,1   0,43      -0,1   0,49       0,7   0,39       0,7   0,47      -0,2   0,43  
  -0,1   0,33       0,0   0,41       0,0   0,47       0,8   0,38       0,8   0,43      -0,1   0,40  
   0,0   0,31       0,1   0,39       0,1   0,44       0,9   0,28       0,9   0,33       0,0   0,37  
   0,1   0,29       0,2   0,37       0,2   0,42       1,0   0,23       1,0   0,28       0,1   0,35  
   0,2   0,28       0,3   0,36       0,3   0,38       1,1   0,21       1,1   0,23       0,2   0,33  
   0,3   0,26       0,4   0,34       0,4   0,35       1,2   0,18       1,2   0,21       0,3   0,31  
   0,4   0,25       0,5   0,29       0,5   0,33       1,3   0,18       1,3   0,20       0,4   0,29  
   0,5   0,20       0,6   0,28       0,6   0,30       1,4   0,17       1,4   0,19       0,5   0,28  
   0,6   0,19       0,7   0,26       0,7   0,26       1,5   0,16       1,5   0,17       0,6   0,26  
   0,7   0,17       0,8   0,23       0,8   0,22       1,6   0,16       1,6   0,16       0,7   0,24  
   0,8   0,17       0,9   0,17       0,9   0,19       1,7   0,16       1,7   0,15       0,8   0,20  
   0,9   0,12       1,0   0,17       1,0   0,18       1,8   0,16       1,8   0,15       0,9   0,17  
   1,0   0,11       1,1   0,16       1,1   0,17       1,9   0,16       1,9   0,15       1,0   0,16  
   1,1   0,11       1,2   0,14       1,2   0,15       2,0   0,16       2,0   0,15       1,1   0,15  
   1,2   0,09       1,3   0,12       1,3   0,13       2,1   0,16       2,1   0,16       1,2   0,13  
   1,3   0,07       1,4   0,12       1,4   0,13       2,2   0,16       2,2   0,16       1,3   0,11  
   1,4   0,07       1,5   0,12       1,5   0,12       2,3   0,16       2,3   0,15       1,4   0,10  
   1,5   0,07       1,6   0,10       1,6   0,10       2,4   0,16       2,4   0,15       1,5   0,08  
   1,6   0,06       1,7   0,10       1,7   0,10       2,5   0,14       2,5   0,13       1,6   0,07  
   1,7   0,06       1,8   0,10       1,8   0,10       2,6   0,14       2,6   0,13       1,7   0,06  
   1,8   0,06       1,9   0,09       1,9   0,10       2,7   0,14       2,7   0,13       1,8   0,06  
   1,9   0,06       2,0   0,08       2,0   0,08       2,8   0,10       2,8   0,10       1,9   0,06  
   2,0   0,06       2,1   0,07       2,1   0,07       2,9   0,11       2,9   0,10       2,0   0,06  
   2,1   0,06       2,2   0,05       2,2   0,05       3,0   0,11       3,0   0,10       2,1   0,06  
   2,2   0,04       2,3   0,05       2,3   0,05       3,1   0,11       3,1   0,10       2,2   0,04  
   2,3   0,04       2,4   0,05       2,4   0,05       3,2   0,11       3,2   0,10       2,3   0,03  

  

  7  -0,5   0,58      8   0,3   0,55      9   0,3   0,51     10  -0,5   0,67     11  -0,5   0,58     12  -0,5   0,48  
  -0,4   0,56       0,4   0,55       0,4   0,51      -0,4   0,66      -0,4   0,58      -0,4   0,47  
  -0,3   0,54       0,5   0,53       0,5   0,47      -0,3   0,65      -0,3   0,57      -0,3   0,46  
  -0,2   0,52       0,6   0,52       0,6   0,45      -0,2   0,63      -0,2   0,55      -0,2   0,44  
  -0,1   0,50       0,7   0,51       0,7   0,45      -0,1   0,61      -0,1   0,53      -0,1   0,42  
   0,0   0,47       0,8   0,51       0,8   0,43       0,0   0,58       0,0   0,51       0,0   0,40  
   0,1   0,45       0,9   0,50       0,9   0,42       0,1   0,55       0,1   0,48       0,1   0,38  
   0,2   0,43       1,0   0,50       1,0   0,42       0,2   0,53       0,2   0,46       0,2   0,36  
   0,3   0,40       1,1   0,41       1,1   0,38       0,3   0,49       0,3   0,44       0,3   0,34  
   0,4   0,39       1,2   0,37       1,2   0,34       0,4   0,47       0,4   0,42       0,4   0,33  
   0,5   0,37       1,3   0,35       1,3   0,33       0,5   0,42       0,5   0,39       0,5   0,30  
   0,6   0,35       1,4   0,34       1,4   0,32       0,6   0,40       0,6   0,38       0,6   0,29  
   0,7   0,28       1,5   0,33       1,5   0,31       0,7   0,32       0,7   0,30       0,7   0,21  
   0,8   0,25       1,6   0,30       1,6   0,31       0,8   0,28       0,8   0,28       0,8   0,19  
   0,9   0,24       1,7   0,29       1,7   0,30       0,9   0,26       0,9   0,26       0,9   0,18  
   1,0   0,23       1,8   0,29       1,8   0,30       1,0   0,25       1,0   0,23       1,0   0,15  
   1,1   0,19       1,9   0,29       1,9   0,30       1,1   0,25       1,1   0,23       1,1   0,15  
   1,2   0,14       2,0   0,29       2,0   0,30       1,2   0,17       1,2   0,16       1,2   0,10  
   1,3   0,12       2,1   0,29       2,1   0,30       1,3   0,16       1,3   0,15       1,3   0,09  
   1,4   0,12       2,2   0,28       2,2   0,30       1,4   0,15       1,4   0,15       1,4   0,09  
   1,5   0,12       2,3   0,28       2,3   0,30       1,5   0,15       1,5   0,15       1,5   0,09  
   1,6   0,09       2,4   0,26       2,4   0,27       1,6   0,13       1,6   0,13       1,6   0,09  
   1,7   0,08       2,5   0,23       2,5   0,25       1,7   0,13       1,7   0,12       1,7   0,08  
   1,8   0,08       2,6   0,23       2,6   0,25       1,8   0,12       1,8   0,12       1,8   0,08  
   1,9   0,08       2,7   0,23       2,7   0,25       1,9   0,13       1,9   0,12       1,9   0,08  
   2,0   0,08       2,8   0,19       2,8   0,20       2,0   0,11       2,0   0,10       2,0   0,08  
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STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   2,1   0,07       2,9   0,18       2,9   0,19       2,1   0,10       2,1   0,10       2,1   0,08  
   2,2   0,05       3,0   0,18       3,0   0,19       2,2   0,08       2,2   0,08       2,2   0,06  
   2,3   0,05       3,1   0,17       3,1   0,18       2,3   0,08       2,3   0,08       2,3   0,06  
   2,4   0,05       3,2   0,17       3,2   0,18       2,4   0,08       2,4   0,08       2,4   0,06  

  

 13  -0,6   0,53     14   0,3   0,53     15   0,3   0,48     16  -0,5   0,59     17  -0,5   0,51     18  -0,6   0,43  
  -0,5   0,51       0,4   0,53       0,4   0,47      -0,4   0,58      -0,4   0,50      -0,5   0,42  
  -0,4   0,49       0,5   0,51       0,5   0,45      -0,3   0,56      -0,3   0,48      -0,4   0,40  
  -0,3   0,46       0,6   0,49       0,6   0,41      -0,2   0,53      -0,2   0,46      -0,3   0,38  
  -0,2   0,43       0,7   0,48       0,7   0,40      -0,1   0,51      -0,1   0,44      -0,2   0,36  
  -0,1   0,40       0,8   0,44       0,8   0,39       0,0   0,48       0,0   0,41      -0,1   0,33  
   0,0   0,38       0,9   0,31       0,9   0,26       0,1   0,46       0,1   0,39       0,0   0,31  
   0,1   0,36       1,0   0,27       1,0   0,22       0,2   0,43       0,2   0,37       0,1   0,29  
   0,2   0,33       1,1   0,23       1,1   0,20       0,3   0,39       0,3   0,36       0,2   0,28  
   0,3   0,32       1,2   0,21       1,2   0,18       0,4   0,36       0,4   0,34       0,3   0,26  
   0,4   0,30       1,3   0,20       1,3   0,18       0,5   0,34       0,5   0,29       0,4   0,25  
   0,5   0,28       1,4   0,20       1,4   0,17       0,6   0,31       0,6   0,28       0,5   0,20  
   0,6   0,27       1,5   0,17       1,5   0,17       0,7   0,26       0,7   0,26       0,6   0,19  
   0,7   0,24       1,6   0,17       1,6   0,17       0,8   0,23       0,8   0,23       0,7   0,17  
   0,8   0,18       1,7   0,16       1,7   0,17       0,9   0,19       0,9   0,17       0,8   0,15  
   0,9   0,17       1,8   0,16       1,8   0,17       1,0   0,19       1,0   0,17       0,9   0,12  
   1,0   0,17       1,9   0,16       1,9   0,17       1,1   0,17       1,1   0,16       1,0   0,11  
   1,1   0,14       2,0   0,16       2,0   0,17       1,2   0,14       1,2   0,13       1,1   0,10  
   1,2   0,11       2,1   0,16       2,1   0,17       1,3   0,14       1,3   0,13       1,2   0,08  
   1,3   0,11       2,2   0,16       2,2   0,17       1,4   0,13       1,4   0,12       1,3   0,08  
   1,4   0,11       2,3   0,16       2,3   0,17       1,5   0,12       1,5   0,11       1,4   0,07  
   1,5   0,07       2,4   0,14       2,4   0,15       1,6   0,11       1,6   0,10       1,5   0,07  
   1,6   0,07       2,5   0,14       2,5   0,15       1,7   0,10       1,7   0,10       1,6   0,07  
   1,7   0,07       2,6   0,14       2,6   0,14       1,8   0,10       1,8   0,10       1,7   0,06  
   1,8   0,06       2,7   0,14       2,7   0,14       1,9   0,10       1,9   0,10       1,8   0,06  
   1,9   0,06       2,8   0,12       2,8   0,13       2,0   0,07       2,0   0,07       1,9   0,06  
   2,0   0,06       2,9   0,11       2,9   0,12       2,1   0,08       2,1   0,07       2,0   0,06  
   2,1   0,06       3,0   0,12       3,0   0,12       2,2   0,05       2,2   0,05       2,1   0,06  
   2,2   0,04       3,1   0,10       3,1   0,11       2,3   0,05       2,3   0,06       2,2   0,04  
   2,3   0,03       3,2   0,11       3,2   0,11       2,4   0,05       2,4   0,05       2,3   0,04  

  

 19   1,2   0,61     20   1,2   0,62     21   1,1   0,62     22   0,4   0,58     23   1,2   0,64     24   1,2   0,64  
   1,3   0,53       1,3   0,54       1,2   0,62       0,5   0,55       1,3   0,53       1,3   0,54  
   1,4   0,50       1,4   0,52       1,3   0,53       0,6   0,55       1,4   0,50       1,4   0,52  
   1,5   0,48       1,5   0,51       1,4   0,50       0,7   0,55       1,5   0,48       1,5   0,51  
   1,6   0,47       1,6   0,50       1,5   0,48       0,8   0,56       1,6   0,47       1,6   0,50  
   1,7   0,45       1,7   0,49       1,6   0,47       0,9   0,56       1,7   0,46       1,7   0,49  
   1,8   0,44       1,8   0,48       1,7   0,46       1,0   0,42       1,8   0,45       1,8   0,48  
   1,9   0,44       1,9   0,48       1,8   0,45       1,1   0,37       1,9   0,44       1,9   0,48  
   2,0   0,43       2,0   0,47       1,9   0,44       1,2   0,34       2,0   0,43       2,0   0,47  
   2,1   0,42       2,1   0,47       2,0   0,43       1,3   0,33       2,1   0,43       2,1   0,47  
   2,2   0,42       2,2   0,46       2,1   0,42       1,4   0,32       2,2   0,42       2,2   0,46  
   2,3   0,41       2,3   0,46       2,2   0,42       1,5   0,31       2,3   0,41       2,3   0,45  
   2,4   0,37       2,4   0,41       2,3   0,41       1,6   0,31       2,4   0,34       2,4   0,36  
   2,5   0,34       2,5   0,36       2,4   0,37       1,7   0,31       2,5   0,33       2,5   0,35  
   2,6   0,33       2,6   0,35       2,5   0,33       1,8   0,31       2,6   0,33       2,6   0,35  
   2,7   0,33       2,7   0,34       2,6   0,33       1,9   0,31       2,7   0,33       2,7   0,34  
   2,8   0,25       2,8   0,25       2,7   0,32       2,0   0,30       2,8   0,28       2,8   0,28  
   2,9   0,24       2,9   0,24       2,8   0,24       2,1   0,30       2,9   0,27       2,9   0,27  
   3,0   0,24       3,0   0,24       2,9   0,23       2,2   0,30       3,0   0,26       3,0   0,26  
   3,1   0,21       3,1   0,21       3,0   0,23       2,3   0,30       3,1   0,19       3,1   0,20  
   3,2   0,21       3,2   0,21       3,1   0,20       2,4   0,25       3,2   0,20       3,2   0,20  
   3,3   0,18       3,3   0,17       3,2   0,20       2,5   0,25       3,3   0,17       3,3   0,17  
   3,4   0,18       3,4   0,17       3,3   0,17       2,6   0,24       3,4   0,17       3,4   0,16  
   3,5   0,15       3,5   0,14       3,4   0,17       2,7   0,24       3,5   0,13       3,5   0,12  
   3,6   0,14       3,6   0,14       3,5   0,14       2,8   0,21       3,6   0,11       3,6   0,10  
   3,7   0,12       3,7   0,11       3,6   0,13       2,9   0,21       3,7   0,12       3,7   0,11  
   3,8   0,13       3,8   0,11       3,7   0,11       3,0   0,20       3,8   0,12       3,8   0,11  
   3,9   0,13       3,9   0,11       3,8   0,11       3,1   0,17       3,9   0,12       3,9   0,11  
   4,0   0,13       4,0   0,11       3,9   0,11       3,2   0,16       4,0   0,12       4,0   0,11  
   4,1   0,12       4,1   0,11       4,0   0,12       3,3   0,14       4,1   0,11       4,1   0,10  

  

 25   1,2   0,65     26   0,7   0,61     27   0,9   0,57     28   1,2   0,63     29   1,2   0,64     30   1,2   0,64  
   1,3   0,54       0,8   0,59       1,0   0,43       1,3   0,52       1,3   0,54       1,3   0,53  
   1,4   0,51       0,9   0,60       1,1   0,39       1,4   0,50       1,4   0,52       1,4   0,50  
   1,5   0,48       1,0   0,42       1,2   0,36       1,5   0,48       1,5   0,50       1,5   0,48  
   1,6   0,47       1,1   0,37       1,3   0,35       1,6   0,46       1,6   0,49       1,6   0,47  
   1,7   0,46       1,2   0,35       1,4   0,33       1,7   0,45       1,7   0,48       1,7   0,46  
   1,8   0,45       1,3   0,32       1,5   0,33       1,8   0,44       1,8   0,47       1,8   0,45  
   1,9   0,44       1,4   0,31       1,6   0,32       1,9   0,43       1,9   0,46       1,9   0,44  
   2,0   0,44       1,5   0,30       1,7   0,31       2,0   0,43       2,0   0,46       2,0   0,43  
   2,1   0,42       1,6   0,30       1,8   0,30       2,1   0,42       2,1   0,45       2,1   0,42  
   2,2   0,42       1,7   0,30       1,9   0,30       2,2   0,41       2,2   0,44       2,2   0,41  
   2,3   0,41       1,8   0,30       2,0   0,30       2,3   0,40       2,3   0,43       2,3   0,40  
   2,4   0,34       1,9   0,29       2,1   0,29       2,4   0,33       2,4   0,34       2,4   0,33  
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 Relazione geotecnica e sismica Pag. 190/42 
  

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   2,5   0,33       2,0   0,29       2,2   0,29       2,5   0,32       2,5   0,33       2,5   0,32  
   2,6   0,33       2,1   0,29       2,3   0,29       2,6   0,31       2,6   0,33       2,6   0,31  
   2,7   0,32       2,2   0,29       2,4   0,24       2,7   0,31       2,7   0,32       2,7   0,30  
   2,8   0,27       2,3   0,29       2,5   0,24       2,8   0,26       2,8   0,26       2,8   0,26  
   2,9   0,26       2,4   0,24       2,6   0,22       2,9   0,24       2,9   0,24       2,9   0,23  
   3,0   0,26       2,5   0,23       2,7   0,22       3,0   0,23       3,0   0,24       3,0   0,23  
   3,1   0,19       2,6   0,23       2,8   0,19       3,1   0,18       3,1   0,19       3,1   0,17  
   3,2   0,19       2,7   0,23       2,9   0,17       3,2   0,18       3,2   0,18       3,2   0,17  
   3,3   0,16       2,8   0,21       3,0   0,17       3,3   0,14       3,3   0,14       3,3   0,14  
   3,4   0,16       2,9   0,20       3,1   0,14       3,4   0,14       3,4   0,14       3,4   0,13  
   3,5   0,12       3,0   0,20       3,2   0,14       3,5   0,12       3,5   0,11       3,5   0,11  
   3,6   0,10       3,1   0,16       3,3   0,12       3,6   0,10       3,6   0,10       3,6   0,09  
   3,7   0,11       3,2   0,16       3,4   0,12       3,7   0,10       3,7   0,10       3,7   0,09  
   3,8   0,11       3,3   0,14       3,5   0,11       3,8   0,10       3,8   0,10       3,8   0,10  
   3,9   0,11       3,4   0,14       3,6   0,09       3,9   0,11       3,9   0,10       3,9   0,09  
   4,0   0,11       3,5   0,12       3,7   0,09       4,0   0,11       4,0   0,10       4,0   0,10  
   4,1   0,11       3,6   0,10       3,8   0,10       4,1   0,10       4,1   0,10       4,1   0,10  

  

 31   0,9   0,59     32   0,4   0,57     33   1,2   0,60     34   1,2   0,62     35   1,2   0,62     36   0,4   0,59  
   1,0   0,44       0,5   0,56       1,3   0,49       1,3   0,50       1,3   0,50       0,5   0,57  
   1,1   0,39       0,6   0,55       1,4   0,46       1,4   0,48       1,4   0,46       0,6   0,57  
   1,2   0,36       0,7   0,55       1,5   0,44       1,5   0,46       1,5   0,44       0,7   0,57  
   1,3   0,34       0,8   0,55       1,6   0,41       1,6   0,44       1,6   0,42       0,8   0,57  
   1,4   0,33       0,9   0,55       1,7   0,40       1,7   0,43       1,7   0,40       0,9   0,57  
   1,5   0,32       1,0   0,40       1,8   0,39       1,8   0,42       1,8   0,39       1,0   0,40  
   1,6   0,31       1,1   0,35       1,9   0,38       1,9   0,41       1,9   0,38       1,1   0,35  
   1,7   0,30       1,2   0,32       2,0   0,37       2,0   0,40       2,0   0,37       1,2   0,32  
   1,8   0,29       1,3   0,30       2,1   0,36       2,1   0,39       2,1   0,36       1,3   0,30  
   1,9   0,29       1,4   0,29       2,2   0,35       2,2   0,38       2,2   0,35       1,4   0,29  
   2,0   0,28       1,5   0,28       2,3   0,34       2,3   0,37       2,3   0,34       1,5   0,27  
   2,1   0,28       1,6   0,27       2,4   0,28       2,4   0,30       2,4   0,28       1,6   0,26  
   2,2   0,27       1,7   0,27       2,5   0,28       2,5   0,30       2,5   0,28       1,7   0,26  
   2,3   0,27       1,8   0,26       2,6   0,27       2,6   0,29       2,6   0,27       1,8   0,25  
   2,4   0,22       1,9   0,26       2,7   0,27       2,7   0,28       2,7   0,27       1,9   0,25  
   2,5   0,22       2,0   0,26       2,8   0,22       2,8   0,23       2,8   0,22       2,0   0,24  
   2,6   0,22       2,1   0,25       2,9   0,21       2,9   0,21       2,9   0,20       2,1   0,24  
   2,7   0,21       2,2   0,25       3,0   0,20       3,0   0,20       3,0   0,20       2,2   0,24  
   2,8   0,18       2,3   0,25       3,1   0,16       3,1   0,16       3,1   0,16       2,3   0,24  
   2,9   0,17       2,4   0,21       3,2   0,16       3,2   0,16       3,2   0,15       2,4   0,20  
   3,0   0,17       2,5   0,21       3,3   0,14       3,3   0,13       3,3   0,13       2,5   0,20  
   3,1   0,14       2,6   0,20       3,4   0,14       3,4   0,13       3,4   0,13       2,6   0,19  
   3,2   0,14       2,7   0,19       3,5   0,11       3,5   0,11       3,5   0,10       2,7   0,19  
   3,3   0,12       2,8   0,16       3,6   0,10       3,6   0,09       3,6   0,09       2,8   0,16  
   3,4   0,12       2,9   0,15       3,7   0,10       3,7   0,09       3,7   0,09       2,9   0,15  
   3,5   0,11       3,0   0,15       3,8   0,10       3,8   0,10       3,8   0,09       3,0   0,15  
   3,6   0,09       3,1   0,13       3,9   0,10       3,9   0,10       3,9   0,09       3,1   0,12  
   3,7   0,09       3,2   0,13       4,0   0,10       4,0   0,10       4,0   0,09       3,2   0,13  
   3,8   0,09       3,3   0,11       4,1   0,09       4,1   0,09       4,1   0,09       3,3   0,11  

  

 37   0,8   0,54     38   0,9   0,53     39   0,8   0,55     40   0,4   0,60     41   1,0   0,58     42   0,5   0,59  
   0,9   0,54       1,0   0,39       0,9   0,55       0,5   0,60       1,1   0,41       0,6   0,57  
   1,0   0,39       1,1   0,34       1,0   0,40       0,6   0,60       1,2   0,37       0,7   0,57  
   1,1   0,34       1,2   0,31       1,1   0,35       0,7   0,60       1,3   0,35       0,8   0,57  
   1,2   0,31       1,3   0,30       1,2   0,32       0,8   0,58       1,4   0,33       0,9   0,56  
   1,3   0,29       1,4   0,29       1,3   0,29       0,9   0,58       1,5   0,33       1,0   0,56  
   1,4   0,28       1,5   0,28       1,4   0,27       1,0   0,55       1,6   0,31       1,1   0,39  
   1,5   0,26       1,6   0,27       1,5   0,26       1,1   0,37       1,7   0,31       1,2   0,35  
   1,6   0,26       1,7   0,27       1,6   0,26       1,2   0,34       1,8   0,31       1,3   0,33  
   1,7   0,25       1,8   0,27       1,7   0,25       1,3   0,30       1,9   0,29       1,4   0,31  
   1,8   0,25       1,9   0,27       1,8   0,25       1,4   0,28       2,0   0,29       1,5   0,30  
   1,9   0,24       2,0   0,26       1,9   0,24       1,5   0,27       2,1   0,28       1,6   0,30  
   2,0   0,24       2,1   0,26       2,0   0,24       1,6   0,27       2,2   0,28       1,7   0,30  
   2,1   0,24       2,2   0,26       2,1   0,23       1,7   0,26       2,3   0,27       1,8   0,29  
   2,2   0,23       2,3   0,26       2,2   0,23       1,8   0,26       2,4   0,27       1,9   0,29  
   2,3   0,23       2,4   0,21       2,3   0,23       1,9   0,25       2,5   0,22       2,0   0,29  
   2,4   0,19       2,5   0,21       2,4   0,19       2,0   0,24       2,6   0,22       2,1   0,28  
   2,5   0,19       2,6   0,21       2,5   0,19       2,1   0,24       2,7   0,22       2,2   0,28  
   2,6   0,19       2,7   0,20       2,6   0,19       2,2   0,24       2,8   0,15       2,3   0,28  
   2,7   0,19       2,8   0,17       2,7   0,19       2,3   0,24       2,9   0,15       2,4   0,28  
   2,8   0,17       2,9   0,16       2,8   0,16       2,4   0,23       3,0   0,15       2,5   0,24  
   2,9   0,15       3,0   0,16       2,9   0,15       2,5   0,19       3,1   0,15       2,6   0,23  
   3,0   0,15       3,1   0,13       3,0   0,15       2,6   0,19       3,2   0,15       2,7   0,23  
   3,1   0,13       3,2   0,13       3,1   0,12       2,7   0,19       3,3   0,13       2,8   0,17  
   3,2   0,13       3,3   0,10       3,2   0,12       2,8   0,13       3,4   0,13       2,9   0,17  
   3,3   0,11       3,4   0,10       3,3   0,10       2,9   0,14       3,5   0,12       3,0   0,17  
   3,4   0,11       3,5   0,09       3,4   0,10       3,0   0,13       3,6   0,12       3,1   0,17  
   3,5   0,10       3,6   0,09       3,5   0,09       3,1   0,13       3,7   0,09       3,2   0,16  
   3,6   0,09       3,7   0,09       3,6   0,09       3,2   0,14       3,8   0,09       3,3   0,15  
   3,7   0,09       3,8   0,09       3,7   0,09       3,3   0,12       3,9   0,09       3,4   0,15  
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 Relazione geotecnica e sismica Pag. 191/42 
  

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

 43   0,8   0,54     44   1,2   0,59     45   1,2   0,61     46   1,2   0,61     47   1,0   0,53     48   1,2   0,60  
   0,9   0,54       1,3   0,52       1,3   0,54       1,3   0,55       1,1   0,36       1,3   0,53  
   1,0   0,54       1,4   0,48       1,4   0,51       1,4   0,51       1,2   0,32       1,4   0,50  
   1,1   0,37       1,5   0,45       1,5   0,49       1,5   0,49       1,3   0,30       1,5   0,47  
   1,2   0,33       1,6   0,43       1,6   0,47       1,6   0,47       1,4   0,29       1,6   0,45  
   1,3   0,29       1,7   0,41       1,7   0,46       1,7   0,46       1,5   0,28       1,7   0,44  
   1,4   0,28       1,8   0,40       1,8   0,45       1,8   0,45       1,6   0,27       1,8   0,43  
   1,5   0,26       1,9   0,38       1,9   0,44       1,9   0,44       1,7   0,27       1,9   0,42  
   1,6   0,26       2,0   0,37       2,0   0,43       2,0   0,43       1,8   0,27       2,0   0,41  
   1,7   0,25       2,1   0,36       2,1   0,42       2,1   0,42       1,9   0,26       2,1   0,40  
   1,8   0,25       2,2   0,35       2,2   0,41       2,2   0,41       2,0   0,26       2,2   0,39  
   1,9   0,24       2,3   0,34       2,3   0,41       2,3   0,41       2,1   0,26       2,3   0,38  
   2,0   0,23       2,4   0,34       2,4   0,39       2,4   0,40       2,2   0,25       2,4   0,37  
   2,1   0,23       2,5   0,28       2,5   0,32       2,5   0,33       2,3   0,25       2,5   0,30  
   2,2   0,23       2,6   0,27       2,6   0,31       2,6   0,33       2,4   0,25       2,6   0,29  
   2,3   0,22       2,7   0,26       2,7   0,31       2,7   0,32       2,5   0,20       2,7   0,29  
   2,4   0,22       2,8   0,16       2,8   0,19       2,8   0,21       2,6   0,20       2,8   0,17  
   2,5   0,18       2,9   0,16       2,9   0,19       2,9   0,21       2,7   0,19       2,9   0,17  
   2,6   0,18       3,0   0,16       3,0   0,18       3,0   0,21       2,8   0,13       3,0   0,17  
   2,7   0,18       3,1   0,16       3,1   0,18       3,1   0,20       2,9   0,13       3,1   0,17  
   2,8   0,12       3,2   0,16       3,2   0,18       3,2   0,20       3,0   0,13       3,2   0,17  
   2,9   0,12       3,3   0,14       3,3   0,15       3,3   0,18       3,1   0,13       3,3   0,14  
   3,0   0,12       3,4   0,14       3,4   0,15       3,4   0,18       3,2   0,13       3,4   0,14  
   3,1   0,12       3,5   0,11       3,5   0,12       3,5   0,13       3,3   0,11       3,5   0,11  
   3,2   0,12       3,6   0,11       3,6   0,12       3,6   0,13       3,4   0,11       3,6   0,11  
   3,3   0,11       3,7   0,08       3,7   0,09       3,7   0,10       3,5   0,10       3,7   0,08  
   3,4   0,11       3,8   0,08       3,8   0,09       3,8   0,11       3,6   0,10       3,8   0,08  
   3,5   0,09       3,9   0,08       3,9   0,09       3,9   0,10       3,7   0,07       3,9   0,08  
   3,6   0,09       4,0   0,08       4,0   0,09       4,0   0,11       3,8   0,07       4,0   0,08  
   3,7   0,07       4,1   0,08       4,1   0,09       4,1   0,11       3,9   0,07       4,1   0,08  

  

 49   1,2   0,61     50   1,2   0,61     51   0,8   0,53     52   1,2   0,58     53   1,2   0,60     54   1,2   0,60  
   1,3   0,55       1,3   0,55       0,9   0,53       1,3   0,51       1,3   0,54       1,3   0,54  
   1,4   0,53       1,4   0,52       1,0   0,53       1,4   0,47       1,4   0,50       1,4   0,51  
   1,5   0,51       1,5   0,51       1,1   0,36       1,5   0,45       1,5   0,48       1,5   0,48  
   1,6   0,49       1,6   0,49       1,2   0,32       1,6   0,43       1,6   0,47       1,6   0,47  
   1,7   0,48       1,7   0,49       1,3   0,29       1,7   0,41       1,7   0,45       1,7   0,45  
   1,8   0,47       1,8   0,48       1,4   0,28       1,8   0,39       1,8   0,44       1,8   0,44  
   1,9   0,47       1,9   0,47       1,5   0,26       1,9   0,38       1,9   0,44       1,9   0,44  
   2,0   0,46       2,0   0,47       1,6   0,25       2,0   0,37       2,0   0,43       2,0   0,43  
   2,1   0,45       2,1   0,46       1,7   0,25       2,1   0,36       2,1   0,42       2,1   0,42  
   2,2   0,44       2,2   0,46       1,8   0,24       2,2   0,35       2,2   0,41       2,2   0,42  
   2,3   0,44       2,3   0,45       1,9   0,24       2,3   0,34       2,3   0,40       2,3   0,41  
   2,4   0,43       2,4   0,44       2,0   0,23       2,4   0,34       2,4   0,40       2,4   0,40  
   2,5   0,33       2,5   0,36       2,1   0,23       2,5   0,28       2,5   0,32       2,5   0,34  
   2,6   0,33       2,6   0,35       2,2   0,23       2,6   0,28       2,6   0,32       2,6   0,33  
   2,7   0,32       2,7   0,35       2,3   0,22       2,7   0,27       2,7   0,31       2,7   0,33  
   2,8   0,19       2,8   0,22       2,4   0,22       2,8   0,17       2,8   0,20       2,8   0,22  
   2,9   0,20       2,9   0,22       2,5   0,19       2,9   0,17       2,9   0,19       2,9   0,22  
   3,0   0,20       3,0   0,22       2,6   0,18       3,0   0,17       3,0   0,19       3,0   0,22  
   3,1   0,20       3,1   0,21       2,7   0,18       3,1   0,17       3,1   0,19       3,1   0,21  
   3,2   0,20       3,2   0,21       2,8   0,13       3,2   0,17       3,2   0,19       3,2   0,21  
   3,3   0,17       3,3   0,18       2,9   0,13       3,3   0,15       3,3   0,16       3,3   0,19  
   3,4   0,17       3,4   0,18       3,0   0,13       3,4   0,15       3,4   0,16       3,4   0,19  
   3,5   0,13       3,5   0,13       3,1   0,13       3,5   0,11       3,5   0,13       3,5   0,14  
   3,6   0,13       3,6   0,14       3,2   0,13       3,6   0,12       3,6   0,13       3,6   0,14  
   3,7   0,09       3,7   0,10       3,3   0,11       3,7   0,09       3,7   0,10       3,7   0,11  
   3,8   0,09       3,8   0,10       3,4   0,11       3,8   0,09       3,8   0,10       3,8   0,12  
   3,9   0,09       3,9   0,11       3,5   0,10       3,9   0,09       3,9   0,10       3,9   0,12  
   4,0   0,09       4,0   0,11       3,6   0,10       4,0   0,09       4,0   0,10       4,0   0,12  
   4,1   0,09       4,1   0,11       3,7   0,08       4,1   0,09       4,1   0,10       4,1   0,11  

  

 55   0,4   0,58     56   1,0   0,56     57   0,4   0,57                                                              
   0,5   0,55       1,1   0,40       0,5   0,55                                                     
   0,6   0,54       1,2   0,37       0,6   0,55                                                     
   0,7   0,54       1,3   0,35       0,7   0,55                                                     
   0,8   0,54       1,4   0,34       0,8   0,55                                                     
   0,9   0,54       1,5   0,33       0,9   0,55                                                     
   1,0   0,54       1,6   0,32       1,0   0,55                                                     
   1,1   0,37       1,7   0,32       1,1   0,39                                                     
   1,2   0,33       1,8   0,31       1,2   0,36                                                     
   1,3   0,31       1,9   0,30       1,3   0,33                                                     
   1,4   0,29       2,0   0,30       1,4   0,32                                                     
   1,5   0,28       2,1   0,30       1,5   0,31                                                     
   1,6   0,27       2,2   0,29       1,6   0,31                                                     
   1,7   0,26       2,3   0,29       1,7   0,31                                                     
   1,8   0,26       2,4   0,29       1,8   0,30                                                     
   1,9   0,26       2,5   0,24       1,9   0,30                                                     
   2,0   0,25       2,6   0,23       2,0   0,30                                                     
   2,1   0,25       2,7   0,22       2,1   0,30                                                     
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STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1  

Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.    Filo  Quota  Tens.  
N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq    N.ro  m  kg/cmq  

   2,2   0,25       2,8   0,15       2,2   0,30                                                     
   2,3   0,25       2,9   0,15       2,3   0,30                                                     
   2,4   0,24       3,0   0,15       2,4   0,30                                                     
   2,5   0,21       3,1   0,15       2,5   0,26                                                     
   2,6   0,20       3,2   0,15       2,6   0,25                                                     
   2,7   0,19       3,3   0,13       2,7   0,24                                                     
   2,8   0,14       3,4   0,13       2,8   0,18                                                     
   2,9   0,14       3,5   0,11       2,9   0,18                                                     
   3,0   0,14       3,6   0,12       3,0   0,18                                                     
   3,1   0,14       3,7   0,09       3,1   0,17                                                     
   3,2   0,14       3,8   0,09       3,2   0,17                                                     
   3,3   0,12       3,9   0,09       3,3   0,16                                                     
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15 CONCLUSIONI 

Il progetto definitivo di cui è stato effettuato lo studio strutturale e geotecnico consiste nella 

realizzazione di un parco eolico costituito da sette aerogeneratori da 6,0 MW ciascuno ubicato nel 

Comuni di Gravina di Puglia in Provincia di Bari. 

Alla luce dello studio geologico redatto dal dott. Carlo Cibella è stato possibile costruire un modello 

geotecnico del terreno commisurato al livello di progettazione in essere.  

Pur non competendo a questa fase progettuale, si è scelto di eseguire un dimensionamento delle 

fondazioni mediante software FEM.  

Il risultato delle verifiche ha condotto a fondazioni indirette costituite da un plinto circolare, avente 

diametro pari a 21,40 m, posto su 16 pali di diametro Ф1000 e lunghezza pari a 25,00 m. La piastra 

di fondazione dovrà avere forma in pianta circolare e sezione trapezia con altezza al bordo pari a 

1,60 m e in corrispondenza della parte centrale pari a 2,40 m, a cui si aggiungono altri 65 cm di 

colletto. E’ appena il caso di accennare che la fondazione superficiale sarà egualmente possibile 

realizzarla e la scelta finale sarà effettuata a valle dei risultati delle prove e delle indagini tipiche del 

progetto esecutivo.  

 Quanto sopra descritto garantisce la fattibilità geotecnico-strutturale dell’impianto. 
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