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12  EDIFICIO MAGAZZINO
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Stazione Elettrica 380/150 kV "Gravina 380"

A1

00 Lug. 2021 Emissione 3E METKA

011.20.01.W05

1:500Nuova SE a 380/150 kV "Gravina 380"

Stazione e raccordi alla RTN

Planimetria elettromeccanica

1 1

630 mm 420 mm 210 mm

297 mm

630 mm 420 mm 210 mm
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