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CARATTERISTICHE DELLA LINEA DI CONTATTO

Binari di corsa - Catenaria 440mmq:

-) n°2 Corde Portanti Cu 120mmq - Tiro 2x1125daN con regolazione automatica

-) n°2 Fili di contatto Cu-Ag 100mmq - Tiro 2x1000daN con regolazione automatica

-) Sospensione a mensola in profilato di alluminio

Binari di precedenza e Comunicazioni P/D - Catenaria 220mmq:

-) n°1 Corda Portante Cu 120mmq - Tiro 819daN a 15°C

-) n°1 Filo di contatto Cu-Ag 100mmq - Tiro 750daN con regolazione automatica

-) Sospensione a mensola in profilato di alluminio

Circuito di messa a terra e protezione TE

-) n°2 corde nude TACSR Ø15,82mm (170mmq) - Tiro (a 15°C) 2x350daN fisso

LEGENDA SIMBOLI L.d.C.

- DR [m]

- Tipo del sostegno

- Tipo del blocco/tirante a terra

- DR [m]

- Numero del sostegno

- H Linea [m]/H Sosp. [m]

- Picchetto di terra

- Tipo trave

Cavidotto costituito da cunicolo a doppia

gola previsto a cura di altra specialistica

-

FABBISOGNO CAVI SEZ. 3kVcc

SEZ.

N°

ID

SEZ.

[mmq]

LUNG.

[m]

TIPO

901 C/D-1 2x10 450

FG16(O)M16

901 C/D-2 1x4 450

FG16(O)M16

901 C/D-3 1x4 450

FG16(O)M16

901 C/D-4
3x1,5

450

FG16(O)M16

3 C/D-1 2x10 700

FG16(O)M16

3 C/D-2 1x4 700

FG16(O)M16

3 C/D-3 1x4 700

FG16(O)M16

3 C/D-4
3x1,5

700

FG16(O)M16

4 C/D-1 2x10 690

FG16(O)M16

4 C/D-2 1x4 690

FG16(O)M16

4 C/D-3 1x4 690

FG16(O)M16

4 C/D-4
3x1,5

690

FG16(O)M16
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