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Piano Generale Canalizzazioni Integrativo - Fase 3
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U.O. IMPIANTI DI SEGNALAMENTO
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2CM S.Artioli G.Fadda

Marzo 2022 Marzo 2022 Marzo 2022

Marzo 2022

Simboli Enti di piazzale

Canalizzazione da rimuovere

Binari da eliminare 

Canalizzazione nuova

Vie cavi per pipette:

in cunicolo V318

Picchetto limite di manovra

Cassa induttiva (singola e doppia)

Portale TE

Da eliminare o demolire

Simboli Planimetria

LEGENDA

Binari esistenti o a cura di altro appalto

Binari di nuova costruzione

Canalizzazione realizzata

in tubo corrugato o 

Segnale alto

Segnale a sbalzo

Segnale basso

Cassa di manovra da deviatoio

Trasmettichiave

Cdb tradizionale (singolo e doppio)

Esistente

Di nuova posa

Scarpa fermacarro

N.B.: la distanza fra segnale basso e relativo giunto è pari a 1,00 m.

Binari realizzati

Binari provvisori

S01

S02 S01

Pipetta

Sb01

D01

110 111110

A10 R10 R11

Cassette di smistamento

Inversione

Sc01

Pedale Conta Assi

PCA00

Tutti i collegamenti dalle dorsali principali agli enti

saranno eseguiti con cunicolo V318, per una

lunghezza media di 1,50 m ciascuno.

LEGENDA DIMENSIONI POZZETTI

SIMBOLOGIA POZZETTI

POZZETTO DIM. INTERNE

0,60 x 0,60 x h.0,60

POZZETTO DIM. INTERNE

0,80 x 0,80 x h.1,20

POZZETTO DIM. INTERNE

100 x 100 x h.1,50

POZZETTO DIM. INTERNE

120 x 120 x h.1,50

POZZETTO DIM. INTERNE

150 x 150 x h.1,50

POZZETTO ESISTENTE

POZZETTO DIM. INTERNE

150 x 150 x h.2,00

DIM. 0,80 x 0,80 x h.1,20

DIM. 100 x 100 x h.1,50

DIM. 150 x 150 x h.2,00

DIM. 120 x 120 x h.1,50

DIM. 0,60 x 0,60 x h.0,60

P01a - P05 - P11 - P12 

P01b - P02 - P03 - P04 - P06 - P07 - P08- P08a - P09 - P10

Canalizzazioni esistenti utilizzati nel

progetto dove è prevista la

Scopertura o il Riutilizzo delle polifore

Canalizzazioni esistenti dove si

prevede Scopertura, Rimozione,

Manipolazione e posa nuovi cavi

3GOLE

V317

700-89

TUBO TUBO

Cunicolo V318

Cunicolo V317

Cunicolo 3 Gole

Cunicolo 700/96

Tubazione diametro 100

Canaletta in VTR

V318

701_89

VTR VTR

VTR120

Cunicolo 701/89

Cunicolo 700/89

Canaletta in VTR da 120mm

700-96

TT3134

Cunicolo TT3134

Cunicolo TT3135
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