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LEGENDA

Modifiche da apportare per ampliamento a 36 kVN

EO

S

Planimetria Stazione RTN "Monreale 3 " 220 kV - Scala 1:500

N
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S

Planimetria Stazione RTN "Monreale 3 " 220/36 kV - Scala 1:500

LEGENDA

Raccordi 220 kV

Condotta di scarico idrico delle acque di prima pioggia

Corso d'acqua esistente

Canale in terra per convogliamento acque di prima pioggia in corso
d'acqua esistente

Opere di contenimento

Strada di accesso

LEGENDA

Raccordi 220 kV

Condotta di scarico idrico delle acque di prima pioggia

Corso d'acqua esistente
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Stazione RTN "Monreale 3" 220 kV
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Planimetria di confronto Stazione RTN "Monreale 3" 220 kV e Ampliamento a 36 kV - Scala 1:500

Tav.10
Planimetria di confronto Stazione RTN "Monreale 3" 220

kV e Ampliamento a 36 kV

PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO DI RETE
AMPLIAMENTO SE RTN

Forearth S.r.l.
Via Sebastiano Caboto,15
20094 Corsico (MI)

Impianto agro-fotovoltaico "Aquila -
Duccotto" da 51,03 MWp con accumulo 20

MW e opere connesse
Comuni di Monreale e Piana degli Albanesi (PA)
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