SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "MS_1-MS_2" da 5.5 MW

{ Fe7r 0,6/1

N 3x(1x25) + (1x16)
+ (1616) mm2

CONTATORE ENERGIA [iwn]
AUX BT

l 4x80A
max POTENZA in IMMISSIONE: 5.5 MWac (cosg = 0.85)

RETE DISTRIBUZIONE ENEL IMPIANTO di UTENZA POTENZA nominale di picco: 6,4125 MWp

M2-Misuratore di
energia prodotta
M1-Misuratore di Wh
energia scambiata
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‘ . TRAFO POTENZA ‘

TR1 — SISTEMA IT 2owee TRAFO POTENZA ‘ 20kvac TRAFO POTENZA ‘ 20kvac
| V1=20kV | | TR1 — SISTEMA IT | | TR3 — SISTEMA IT | |
_ A V2=0,40-0,80 KV A V1=20kV A V1=20kV A

TRAFO POTENZA
TR4 — SISTEMA IT
V1=20kV

‘ Pn=1.800KVA ® ‘ V2=0,40-0,80 kV ® ‘ V2=0,40-0,80 KV ® ‘
A Vec#=6 DAL QUADRO SERVIZI A Pn=1.800kVA DAL QUADRO SERVIZI A Pn=1.400kVA DAL QUADRO SERVIZI A v2=0,40-0,80 kv
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