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Sotegno da demolire
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Cavo 150 kV

Cavidotto Interrato 30 kV Sr Project 1 Srl

C O M U N E  D I  F O G G I A

FOGLIO  51

ACCESSO ALLA S.E.

UTENTE 30/150 KV

ACCESSO ALLA S.E. "SPRECACENERE"

ACCESSO ALL'AREA

DI CONDIVISIONE

Sotegno da demolire

Nuovo Sostegno

passaggio aero/cavo

Ø2
01

32

Ø2
01

32

Ø2
01

32

Ø20
Ø20

Ø20

CAVO 150 kV

area contrattualizzata

LOCALE MT

LOCALE

TRAFO

LOCALE BT
e TLC

LOCALE
MISURE

LOCALEWC

Ingresso Ampliameno S.E.

Campo - 1 POT. 22.754,16 KWp DC

Campo - 2 POT. 9.749,61 KWp DC

Legenda:

Cavidotto MT interrato

Area campi fotovoltaici

Stazione di utenza 30/150 kW

Stazione Terna esistente

Aree allagabili

Cavidotto MT interrato tratto in TOC
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