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UBICAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI PROGETTO

UBICAZIONE SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE
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Percorso del cavidotto MT 30 kV
Interrato - Lunghezza =  circa 8  Km.

Percorso del cavidotto AT 150 kV Interrato -
Lunghezza =  circa 740 m.

Sottostazione 380/150 kV esistente
denominata "Sprecacenere" di Foggia

Sottostazione di trasformazione
30/150 kV da realizzare - Produttori

Area destinata al futuro ampliamento della
Sottostazione 380/150 kv "Sprecacenere" di Foggia

Stazione di condivisione connessione
150 kV da realizzare - Produttori
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