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Stazione Elettrica Terna

CHIUSURA PERIMETRALE IN
CLS PREFABBRICATO H=2,5 m

ACCESSO
CARRABILE

SSE UTENTE IN PROGETTO. CONNESSIONE IN ANTENNA A 150 kV CON
NUOVA STAZIONE ELETTRICA (SE) TERNA

TRAFO 200
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QUADRO MT SEZIONE 1

CABINA MT E LOCALI DI
SERVIZIO SSE UTENTE
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SEZIONE B-B

PIATTO IN RAME DIM. 150X10mm
ISOLATORE MT

SCARICATORE MT

SOSTEGNO APPARECCHIATURE MT
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PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO
COMPOSTO DA 29 AEROGENERATORI E RELATIVE OPERE CONNESSE

CON POTENZA COMPLESSIVA DI 153,9 MW NEI COMUNI DI ESTERZILI
(SU), ESCALAPLANO (SU) E SEUI (SU)
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Gruppo di lavoro:

Ing. Simone Abis - Civile Ambientale
Ing. Michele Angei - Elettrico
Ing. Enea Tocco - Civile Ambientale
Ing. Stefano Fanti - Civile Ambientale
Dott. Gianluca Fadda

Collaboratori:
Vamigeroind Ambiente, Geologia e Geofisica S.r.l
Dott. Archeologo Matteo Tatti
Dott. Naturalista Francesco Mascia
Dott. Agronomo Vincenzo Secchi
Ing. Federico Miscali - Tecnico Acustica
Ing. Nicola Sollai - Strutturista
Dott. Geologo Andrea Usai
Dott. Geologo Luigi Sanciu
Ing. Michele Pigliaru - Elettrico
Ing. Luigi Cuccu - Elettrotecnico

POSIZIONE 1

MATERIALE DESCRIZIONE QUANTITA'
TOTALE

S5116 SOSTEGNO PER ISOLATORE

QUANTITA'

1

M1017 MORSETTO PORTANTE PER CORDA AL Ø 36 mm 1

J1002/5 ISOLATORE PORTANTE 150 kV DI TIPO ANTISALE 1

POSIZIONE 3

MATERIALE DESCRIZIONE QUANTITA'
TOTALE

S5105 SOSTEGNO PER SEZIONATORE DI LINEA SENZA LAME DI TERRA 1

QUANTITA'

1

M1020
(M1025) MORSETTO DIRITTO CORDA AL Ø 36 mm - CODOLO 66

J1002/5 ISOLATORE PORTANTE 150 kV DI TIPO ANTISALE 99

S5108 SOSTEGNO COMANDO SEZIONATORE DI LINEA SENZA LAME DI TERRA 11

Y24 SEZIONATORE DI LINEA SENZA LAME DI TERRA 11

POSIZIONE 4

MATERIALE DESCRIZIONE QUANTITA'
TOTALE

S5115 SOSTEGNO PER TV 3

QUANTITA'

1

M1013/2 MORSETTO A T CORDA PASSANTE AL Ø 36 mm - CODOLO 31

Y46/4 TRASFORMATORE DI TENSIONE CAPACITIVO 150 kV 31

POSIZIONE 6

MATERIALE DESCRIZIONE QUANTITA'
TOTALEQUANTITA'

Y3/4 INTERRUTTORE 150 kV  1250 A 11

M1020
(M1021) MORSETTO DIRITTO CORDA AL Ø 36 mm - CODOLO 66

POSIZIONE 7

MATERIALE DESCRIZIONE QUANTITA'
TOTALE

S5115 SOSTEGNO PER TA 3

QUANTITA'

1

Y38/8 TA 150 kV 31

M1020
(M 1021)

MORSETTO DIRITTO CORDA AL Ø 36 mm - CODOLO
(MORSETTO DIRITTO CORDA AL Ø 36 mm - PIASTRA) 66

MATERIALE DESCRIZIONE QUANTITA'
TOTALE

S5117 SOSTEGNO PER SCARICATORI 150 kV 3

QUANTITA'

1

Y59/4 SCARICATORI A 150 kV ANTISALE 31

POSIZIONE 8

POSIZIONE 9

MATERIALE DESCRIZIONE QUANTITA'
TOTALE

M1018 MORSETTO A 90° CORDA AL Ø 36 mm - CODOLO

QUANTITA'

1

POSIZIONE 10

MATERIALE DESCRIZIONE QUANTITA'
TOTALEQUANTITA'

M1045 TERMINALE PER TUBO LEGA AL Ø 100 mm 31

M1013/2 MORSETTO A T CORDA PASSANTE AL Ø 36 mm - CODOLO 31

POSIZIONE 2

MATERIALE DESCRIZIONE QUANTITA'
TOTALE

S5116 SOSTEGNO PER ISOLATORE

QUANTITA'

1

M1017 MORSETTO PORTANTE PER CORDA AL Ø 36 mm 1

J1002/5 ISOLATORE PORTANTE 150 kV DI TIPO ANTISALE 1

1

1

1

1

1

1

POSIZIONE 5

MATERIALE DESCRIZIONE QUANTITA'
TOTALE

S5115 SOSTEGNO PER TV 3

QUANTITA'

1

M1013/2 MORSETTO A T CORDA PASSANTE AL Ø 36 mm - CODOLO 31

Y244 31TRASFORMATORE DI TENSIONE INDUTTIVO 150 kV

POSIZIONE 11

DESCRIZIONE QUANTITA'
TOTALEQUANTITA'

MORSETTO PER GIUNZIONE DITITTA TUBO LEGA AL Ø 100 mm 61N.C.

POSIZIONE 12

MATERIALE DESCRIZIONE QUANTITA'
TOTALE

M1037 MORSETTO PER COLLEGAMENTO TUBO AL Ø 100 mm - PIASTRA A 4 FORI 3

QUANTITA'

1

M1025 MORSETTO DIRITTO PER CORDA LA Ø 36 mm - PIASTRA A 4 FORI 31

3
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