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Collegamento in cavo verso le macchine 380/36/36 kV

6
11

15
12

1470
N1

N2

N3

M1

M2

M3

M4

7
RD 1

RAD/INV
TLC 1

BAT.
TLC 1

RAD/INV
TLC 2

BAT.
TLC 2

N6

N5

N4

M5

M6

M7

M85
F

M0

N0

C2 T2 L2 T3

C1 T1L1

SGC SGC

8

9

1419,7
1420

13

4
12
8
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Tav.09
Planimetria elettromeccanica Stazione RTN

Nuova stazione elettrica di trasformazione della RTN
380/150/36 kV denominata "Olmedo", da inserire in entra -

esce alla linea RTN a 380 kV “Fiumesanto Carbo - Ittiri”

Comune di Sassari (SS)

PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO DI RETE

Geo Rinnovabile S.r.l.
Via Sebastiano Caboto,15
20094 Corsico (MI)

LEGENDA

Edificio punti di consegna alim. MT S.A. (DG 2092)

Edificio Comandi

2
1

3 Vasca raccolta olio trasformatori

Vasca riserva VV.FF.4
5 Chioschi app. periferiche sistema di controllo

6 Cancello carraio apribile a due ante

7 Fondazione trasformatori MT/BT (con copertura)

8 GE

9 Serbatoio gasolio interrato

10 Trasformatori induttivi di potenza (TIP)

Edificio servizi ausiliari

Edificio magazzino

Torri faro

11

13
12

Bobine di Petersen, trasformatore di neutri e resistenza di neutro14
Edificio 36 kV15
Vasca raccolta acque di prima pioggia16
Recinzione esterna
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