
G

Um 40,5 kV
G3

Pn= 6 MWG

Um 40,5 kV
G6

G

Um 40,5 kV
G8

G

Um 40,5 kV
G5

RTN

STAZIONE UTENTE

STAZIONE UTENTE

ARE4H5EE 20,8/36 kV
3x1x630 mm2

L = 300 m

ARE4H5EE 20,8/36 kV
3x1x95 mm2

L = 670 m

ARE4H5EE 20,8/36 kV
3x1x95 mm2

L = 3120 m

ARE4H5EE 20,8/36 kV
3x1x240 mm2

L = 1900 m

G

Um 40,5 kV
G9

ARE4H5EE 20,8/36 kV
3x1x240 mm2

L = 930 m

ARE4H5EE 20,8/36 kV
3x1x95 mm2

L = 1190 m

ARE4H5EE 20,8/36 kV
3x1x630 mm2

L = 19670 m

52 TRSA
1250 A
25 kA

M

TRSA
36/0,4 kV
50 kVA
Dyn11

AUSILIARI
BT

52 GEN 1
1250 A
25 kA

1200/5/5/5
10 VA Cl. 5P20
10 VA Cl. 0,5
15 VA Cl. 0,2 UTF

M

CONT
IMMISS. 1

M1

SCADA
VESTAS

Interfaccia Terna 2

36000:V3/100:V3 15 VA Cl. 0,5
36000:V3/100:3 50 VA Cl. 0,5-3P

100/1 1VA 5P20

Prot
50 - 51

51N - 67 N
27-59-59N-81

TRSA

52 L1
1250 A
25 kA Prot

50-51
51N-67N

M

CONT
UTF
M2

F400 - Um = 40,5 kV - 1250 A - 25 kA 3s

Campo eolico 3Misure

36000:V3/100:V3 15 VA Cl. 0,2 UTF
36000:V3/100:V3 15 VA Cl. 0,5
36000:V3/100:3 50 VA Cl. 0,5-3P

ARE4H5EE 20,8/36 kV
3x1x95 mm2

600/5/5
10 VA Cl. 5P20
15 VA Cl. 0,2 UTF

100/1 1VA 5P20

52 GEN 1
1250 A
25 kA

1200/5/5/5
10 VA Cl. 5P20
10 VA Cl. 0,5
15 VA Cl. 0,2 UTF

M

CONT
IMMISS. 1

M1

SCADA
VESTAS

Interfaccia Terna 1

36000:V3/100:V3 15 VA Cl. 0,5
36000:V3/100:3 50 VA Cl. 0,5-3P

100/1 1VA 5P20

Prot
50 - 51

51N - 67 N
27-59-59N-81

52 L1
1250 A
25 kA

52 L2
1250 A
25 kAProt

50-51
51N-67N

M M

CONT
UTF
M2

F400 - Um = 40,5 kV - 1250 A - 25 kA 3s

Campo eolico 1 Campo eolico 2Misure

36000:V3/100:V3 15 VA Cl. 0,2 UTF
36000:V3/100:V3 15 VA Cl. 0,5
36000:V3/100:3 50 VA Cl. 0,5-3P

CONT
UTF
M3

Prot
50-51

51N-67N

600/5/5
10 VA Cl. 5P20
15 VA Cl. 0,2 UTF

600/5/5
10 VA Cl. 5P20
15 VA Cl. 0,2 UTF

100/1 1VA 5P20 100/1 1VA 5P20

MM

M

Trafo WTG
Sn= 7000 kVA
36/0,72 kV
Dyn11
vcc= 10 %

G

Um 40,5 kV
G12

Pn= 6 MW

Trafo WTG
Sn= 7000 kVA
36/0,72 kV
Dyn11
vcc= 10 %

G

Um 40,5 kV
G2

Pn= 6 MW

Trafo WTG
Sn= 7000 kVA
36/0,72 kV
Dyn11
vcc= 10 %

G

Um 40,5 kV
G4

Pn= 6 MW

Trafo WTG
Sn= 7000 kVA
36/0,72 kV
Dyn11
vcc= 10 %

G

Um 40,5 kV
G13

Pn= 6 MW

Trafo WTG
Sn= 7000 kVA
36/0,72 kV
Dyn11
vcc= 10 %

Pn= 6 MW

Trafo WTG
Sn= 7000 kVA
36/0,72 kV
Dyn11
vcc= 10 %

Pn= 6 MW

Trafo WTG
Sn= 7000 kVA
36/0,72 kV
Dyn11
vcc= 10 %

Pn= 6 MW

Trafo WTG
Sn= 7000 kVA
36/0,72 kV
Dyn11
vcc= 10 %

G

Um 40,5 kV
G1

Pn= 6 MW

Trafo WTG
Sn= 7000 kVA
36/0,72 kV
Dyn11
vcc= 10 %

G

Um 40,5 kV
G14

Pn= 6 MW

Trafo WTG
Sn= 7000 kVA
36/0,72 kV
Dyn11
vcc= 10 %

ARE4H5EE 20,8/36 kV
3x1x95 mm2

L = 1460 m

ARE4H5EE 20,8/36 kV
3x1x95 mm2

L = 1050 m ARE4H5EE 20,8/36 kV
3x1x150 mm2

L = 11850 m

ARE4H5EE 20,8/36 kV
3x1x500 mm2

L = 4280 m

ARE4H5EE 20,8/36 kV
3x1x630 mm2

L = 13080 m ARE4H5EE 20,8/36 kV
3x1x95 mm2

L = 1180 mARE4H5EE 20,8/36 kV
3x1x95 mm2

L = 1030 m

ARE4H5EE 20,8/36 kV
2x(3x1x630) mm2

L = 300 m

G

Um 40,5 kV
G7

Pn= 6 MW

Trafo WTG
Sn= 7000 kVA
36/0,72 kV
Dyn11
vcc= 10 %

ARE4H5EE 20,8/36 kV
3x1x150 mm2

L = 4110 m

G

Um 40,5 kV
G10

Pn= 6 MW

Trafo WTG
Sn= 7000 kVA
36/0,72 kV
Dyn11
vcc= 10 %

G

Um 40,5 kV
G11

Pn= 6 MW

Trafo WTG
Sn= 7000 kVA
36/0,72 kV
Dyn11
vcc= 10 %

GE
Gruppo

elettrogeno
20 kVA

QUADRO
INVERTER

-
BATTERIE

- Prese FM
- Illuminazione interna
- Illuminazione esterna
- Condizionamento

- Scada Vestas
- Scada Utente
- Protezioni
- Aux Quadri Potenza
- RTU/UPDM
- Contatori
- Connessione internet
- Videosorveglianza
- Sistema allarme

Da TRSA

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI

AREN ELECTRIC POWER S.p.a.

Sede legale e operativa: Via dell'Arrigoni, 308 - 47522 Cesena (FC), Italia
Codice Fiscale, P. IVA  03803880404

Unifilare elettrico generale

01

FASE:CODICE ELABORATO:

DATA REDATTO VERIFICATODESCRIZIONE

TIMBRO E FIRMA PROGETTISTA:REDAZIONE /PROGETTISTA:

00

LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, DI QUESTA TAVOLA E' VIETATA A TERMINI DI LEGGE

CANDE_GENT00400_00_Unifilare elettrico generale.dwgFILE

Aren Electric Power Spa
Società per Azioni con Unico Socio
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02

03

04

Prima emissione

REV.
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IMPIANTO EOLICO

"CANOSA"

COMUNI DI CANOSA DI PUGLIA (BT), LAVELLO,
MONTEMILONE e VENOSA (PZ)

LOCALITÀ “LOCONIA”

CAN
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